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pos”  NACONALN! LABORATORL ZA

\ ZDRAVIE, OHOLIE IN HRAND
Center za okolje in zdravje
Oddelek za okolje in zdravje Koper

Vojkovo nabreZje 10, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 03, fax.: + 386 05 663 08 08

Datum izvida: 17.01.2014 0O0Z Lab. st.: 1/2/PVI2014
Narocilo: 31283

POROCILO O VZORCENJU PITNE VODE IN TERENSKIH MERITVAH

Narocnik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna
Vrsta narocila:  pogodba

Upravljavec: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna
Vzorec odvzel:  NLZOH - Oddelek za okalje in zdravie Koper - Gregor Drinovec, san. inZ.

Datum in ura odvzema: 07.01.2014 09:10

Metoda vzoréenja: SIST-ISO 5567-5

Metoda shranjevanja: SIST ISO 5667-3:2004
Uporabliena oprema Komperator Lovibond 2000

Termometer Testo 110

Vzorec: Vodovod Postojna Pivka - Zajetje Malni za Planino - po obdelavi

TERENSKE MERITVE:

PARAMETER o - | ~ METODA | ENOTA REZULTAT
prosti klor ' SISTENISO 7393-2 mgl 0,3
temperatura DIN 38404 - C4 T 8

barva Interna metoda ' nezaznavna
motnost Interna metoda ‘ nezaznavnha
usedline Interna metoda ‘ nezaznavne

vonj Interna metoda ‘ nezaznaven

odja Oddelka za okolje in zdravje Koper
1ag. Silvana Marki¢ Hrast, dipl. san. inZ.

MA&‘& .

Vodja dejavnosti pitne in povrSinske vode
Gregor Drinovec, san. inZ.

M

Porcéilo se nanasa izkljuéno na preskusani vzorec. Brez pisnega pristanka lzvajalca meritve se ne sme reproducirati razen v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne
namene.
Stran 2/7



NACIONALN| LABDRATORI) ZA @ FGiimcia
ZORAVIE, OHOLIE IN HRAND ‘ SISTEN IS/1EC 17025
; LP-014

Center za mikrobiolo3ke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja

Oddelek za mikrobiologke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper
Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Datum : 09.01.2014 Protokolna st.: 14/\//2014 - priloga
Naroéilo: 31283
Stran: 1/1

POROCILO O PRESKUSU PITNE VODE

Narocnik: NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper

Lastnik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

Placnik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: NLZOH - Oddelek za okalje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inZ.

Kraj odvzema: Vodovad Postojna Pivka - Zajetje Malni za Planino - po obdelavi

Datum odvzema: 07.01.2014 09:10 Datum sprejema: 07.01.2014 12:10

Datum zacetka preskusa: 07.01.2014 12:30 Datum zakljutka preskusa: 09.01.2014 11:30

1ZVID
Wzorec: Vodovod Postojna Pivka - Zajetje Malni za Planino - po obdelavi

8t. | PARAMETER METODA(*) | & MEJNA ENOTA | REZULTAT
2| VREDNOST |
s : =] |

1. Koliformne bakterije ISEESAnRE el 0 &t./100 ml 0

" 2. |Escherichia coli (E. coli) ISO 9308-1:2000 0 $t./100 ml 0

' 3. Enterokoki ESEY Zat il 0 &t./100 ml 0

4. |Clostridium perfringens (vkljuéno s sporami) Lélé Eg’ ;g’;,gg' gg’}g‘é 0 §t./100 ml 0

| 5. |8t kolonij pri 37 C ‘ IS0 800 | 100 §t./1 ml 0

Vodja oddelka:

dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biolog

%

Rezultat(i) se nanasajo na preskusan(e) vzorec(ce). Porogilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabliati v reklamne namene.

(*) Podrobni podatki o uporabljenih preskusnih metodah in merilni negotovosti so na valjo na oddelku.
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o7 NACIONALNI LABDRATORU ZA
ZORAVIE, OKOLIE IN HRAND

Center za mikrobiolo$ke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja
Oddelek za mikrobiolo$ke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Datum: 09.01.2014 Protokolna st.: 14/V/2014
Narocilo: 31283
Stran: 1/1

OCENA K POROCILU O PRESKUSU PITNE VODE

Naroénik: NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper
Lastnik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna
Plaénik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inZ.
Kraj odvzema: Vodovod Postojna Pivka - Zajetje Malni za Planino - po obdelavi
Datum odvzema: 07.01.2014 09:10 Datum sprejema: 07.01.2014 12:10

Datum zaéetka preskusa: 07.01.2014 12:30 Datum zakljucka preskusa: 09.01.2014 11:30
Vzorec: Vodovod Postojna Pivka - Zajetje Malni za Planino - po obdelavi

OCENA

Vzorec je glede preskudanih mikrobiolodkih parametrov skladen z zahtevami iz priloge | Pravilnika o pitni vodi (Ur. list
RS, 3t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09).

Vodja oddelka:
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biolog

i
- .

Priloga:
- Porocilo o preskusu pitne vode prot.5t. 14/\//2014 - priloga

Ocena velja, Ge je bilo vzoréenje izvedeno skladno z veljavnimi predpisi. Ocena se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratarija ne sme reproducirati, razen v celoti, in
se ne sme uporabljati v reklamne namene.



SLOVENSKA
AKREDITACUA

NACIONALNI L ABDRATORI ZA
ZORAVIE, OKOLIE IN HRAND

SIST EN IS0/IEC 17025
LP-014

Rezultati oznageni z # se nana3ajo

Center za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja 26 ;
na neakreditirano dejavnost

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 80, fax.: + 386 05 663 08 88

Datum izvida: 09.01.2014 OKA Lab.3t:  6/PV/2014
Narogilo: 31283
; Stran: 1/1
POROCILO O PRESKUSU
(Pitne vode)
Vzorec: Vodovod Postojna Pivka - Zajetje Malni za Planino - po obdelavi
Narocnik: NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper
Lastnik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna
Plaénik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna
Vrsta narodila: pogodba
Upravljavec: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

Vzorec odvzel:
Kraj odvzema:
Datum odvzema:
Analiziran do:

07.01.2014 09:10
08.01.2014

REZULTATI PRESKUSA:

NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inz.
Vodovod Postojna Pivka - Zajetie Malni za Planino - po cbdelavi

Datum sprejema: 07.01.2014 12:15

PARAMETER METODA | ENOTA REZULTATIZ| mejna |MN zadetek |
S | vrednost (%) onec
o
Barva SIST EN ISO 7887- m’ 0,1 / 1 07.01.14
(glej opombo (1)) B:2012 07.01.14
Motnost SISTEN ISO NTU 0,21 1 07.01.14 |
7027:2000 07.01.14
bH (pri 25°C) ISO 10523:2008 7,56 6,5-9,5 07.01.14
(glej opombo (2)) 07.01.14
Elektroprevodnast (pri 20°C) EN 27888:1993 uSlem 325 # 2500 [ 07.01.14
07.01.14
Oksidativnost EN ISO 8467:1995 | mg/l O2 1,15 5 08.01.14
| 08.01.14
Amonij ISO7150-1:1984 |mg/ NH4| <0026 0.5 08.01.14 |
(glej opombo (3)), 08.01.14
Nitriti SIST EN ISO mg/lNO2| <0,010 0,5 08.01.14
(glej opombo (4)) 26777:1996 08.01.14
# - rezultati se nanadajo na neakreditirano dejavnost
Rezultat oznaéen s povdarjenim tiskom ni v skladu z mejno vrednostjo iz predpisa

Opombe:

1. Meritev je opravljena pri 436 nm, pri 25°C vzorca, v 5 cm Kiveti.

2. Meritev izvedena v roku 6h od &asa vzorgenja.

3. Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri 2 do 5 T. Znotraj
0,027 +/- 0,003 mg/l NH4.

4. Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri 2 do 5 C. Znotraj dneva je interval zaupanja povpre nih vrednosti realnega vzorca pilne vode pri 95% zanesljivosti:
0,0100 +/- 0,0003 mg/l NO2.

dneva je interval zaupanja povpre &nih vrednosti realnega vzorca pitne vode pri 95% zanesljivosti:

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur..RS &t. 19/04, 35/04, 26/08, 92/06,25/09)

Vodja enate
Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem., spec.san.kem

-

Vodja oddelka
Alenka KoZelj, univ.dipl.kem.

Rezultati se nanadajo izkljuéno na preskusan vzorec. Porotilo se brez
uporabljati v reklamne namene.
Vse dodatne informacije o opravljenih presku$anjih so dostopne v laboratoriju.

pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
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" NACIONALNI LABORATORL 2A
ZORAVIE, CKOLIE IN HRAND
Center za okolje in zdravje
QOddelek za okolje in zdravje Koper

Vojkovo nabreZje 10, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 03, fax.: + 386 05 663 08 08

Datum izvida: 17.01.2014 0O0Z Lab. st.: 1/3/PV/I2014
Narodilo: 31283

POROCILO O VZORCENJU PITNE VODE IN TERENSKIH MERITVAH

Naro¢nik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojnha
Vrsta narocila:  pogodba

Upravljavec: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postajna
\zorec odvzel: NLZOH - Oddelek za okalje in zdravie Koper - Gregor Drinovec, san. inz.

Datum in ura odvzema: 07.01.2014 09:25

Metoda vzorgenja: SIST-ISO 5567-5

Metoda shranjevanja: SIST ISO 5667-3:2004
Uporabljena oprema  Komperator Lovibond 2000

Termometer Testo 110

Vzorec: Vodovod Postojna Pivka - Cistilna naprava - vodarna Malni - po obdelavi

TERENSKE MERITVE:

PARAMETER ] METODA ENOTA | REZULTAT
prosti klor SIST EN I1SO 7393-2 mg/| 0,4
temperatura DIN 38404 - C4 & 8,2
barva Interna metoda nezaznavna
motnost Interna metoda nezaznavna
usedline ‘ Interna metoda nezaznavne
vonj | Interna metoda nezaznaven

Vodja dejavnosti pitne in povrsinske vode
Gregor Drinovec, san. inZ.

odja Oddelka za okolje in zdravje Koper
1ag. Silvana Marki¢ Hrast, dipl. san. inZ.

MA@( .

Porodilo se nanasa izkljuéno na presku$ani vzorec. Brez pisnega pristanka izvajalca meritve se ne sme reproducirati razen v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne

namene. Stran 3/7
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= NACIONALNI LABORATORI ZA ‘ AKREDITACLIA
k ZORAVIE, OHOLE IN HRAND ‘ iﬁ'gli?usc 17025

Center za mikrobiolodke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja
Oddelek za mikrobiologke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Datum: 09.01.2014 Protokolna &t.: 156/V/2014 - priloga
Narocilo: 31283
Stran: 44

POROCILO O PRESKUSU PITNE VODE

Naroénik: NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper
Lastnik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna
Plaénik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inz.
Kraj odvzema: Vodovod Postojna Pivka - Cistilna naprava - vodarna Malni - po obdelavi

Datum odvzema: 07.01.2014 09:25 Datum sprejema: 07.01.2014 12:10
Datum zacetka preskusa: 07.01.2014 12:30 Datum zaklju€ka preskusa: 09.01.2014 11:31
IZVID
Vzorec: Vodovod Postojna Pivka - Cistilna naprava - vodarna Malni - po obdelavi
St. | PARAMETER METODA(*) &| MEJNA ENOTA REZULTAT
g | VREDNOST
O .....
1. [Koliformne bakterije 150 SA0E-1:2000 0 &./100 ml 0
2. |Escherichia coli (E. coli) ISO 9308-1:2000 0 5t./100 ml 0
3. [Enterokoki L) ToE2 2000 0 &t./100 ml 0
4. |Clostridium perfringens (vkijuéno s sporami) Lzllé ;'DRg ;g’;,gé 3?}% 0 §t./100 ml 0
5. |5t kolonij pri 37 C 150:6222:1998 100 &t/1 ml 0

Vodja oddelka:
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biolog

2y et
F e
It

Rezultat(i) se nanasajo na preskusan(e) vzorec(ce). Porocilo se brez pisnega dovoljienja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.

(*) Podrobni podatki o uporabljenih preskusnih metodah in merilni negotavosti so na voljo na oddelku.
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™" MACIONALN! LABORATORI 74
ZORAVIE, OMOLIE N HRAND

Center za mikrobioloSke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja
Qddelek za mikrobicloSke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Datum: 09.01.2014 Protokolna 3t.: 15/Vv/2014
Naroéilo: 31283
Stran: 1/1

OCENA K POROCILU O PRESKUSU PITNE VODE

Naroénik: NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper
Lastnik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JER$ECE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna
Placnik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inZ.
Kraj odvzema: Vodovod Postojna Pivka - Cistilna naprava - vodarna Malni - po obdelavi
Datum odvzema: 07.01.2014 09:25 Datum sprejema: 07.01.2014 12:10

Datum zacetka preskusa: 07.01.2014 12:30 Datum zakljuéka preskusa: 09.01.2014 11:31

Vzorec: Vodovod Postojna Pivka - Cistilna naprava - vodarna Malni - po obdelavi

OCENA

Vzorec je glede preskuanih mikrobioloskih parametrov skladen z zahtevami iz priloge | Pravilnika o pitni vodi (Ur. list
RS, §t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09).

Vodja oddelka:
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biolog

e B

&

Priloga:
- Porotilo o preskusu pitne vade prot.5t. 15/V/2014 - priloga

Ocena velja, e je bilo vzoréenje izvedeno skladno z veljavnimi predpisi. Ocena se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in
se ne sme uporabljati v reklamne namene.
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" NACIONALNI LABODRATORL Z4
f’{? ZORAVIE, GHOLIE iN HRAND
&1
Center za okolje in zdravje
Oddelek za okolje in zdravje Koper

Vojkovo nabrezje 10, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 03, fax.: + 386 05 663 08 08

Datum izvida: 28.01.2014 0O0Z Lab. 5t.: 13/PV/2014
Naro€ilo: 31367
POROCILO O VZORCENJU PITNE VODE IN TERENSKIH MERITVAH
Naro€nik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna
Vrsta narocila:  pogodba
Upravljavec: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna
Vzorec odvzel: NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inZ.
Datum in ura odvzema: 21.01.2014 09:25
Metoda vzorgenja: SIST-ISO 5567-5
Metoda shranjevanja: SIST-ISO 5567-3
Uporabliena oprema ~ Termometer Testo 110
Komperator Lovibond 2000
Vzorec: Vodovod Postojna Pivka - Crpaliée Smihel - po obdelavi
TERENSKE MERITVE:
PARAMETER ‘ - METODA | ENOTA | REZULTAT
prosti klor \ SIST EN ISO 7393-2 mg/l 0.2
temperatura DIN 38404 - C4 T e
barva Interna metoda nezaznavna
motnost Interna metoda nezaznavna
usedline Interna metoda nezaznavne
vonj Interna metoda nezaznaven

Vodja dejavnosti pitne in povrSinske vode
Gregor Drinovec, san. inz.

et

Vodja Oddelka za okolje in zdravje Koper

M.P.

mag. Silvana Markié Hrast, dipl. san. inZ.

M&@r _

Porocilo se nanaga izkljuéno na preskugani vzorec. Brez pisnega pristanka izvajalca meritve se ne sme reproducirati razen v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne

Stran 1/1

namene,



== NACIONALNI LABORATORL ZA
- ZDRAVIE. OKOLIE IN HRAND

&

Center za mikrobiologke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja
Oddelek za mikrobiologke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolia Koper

LOVENSKA

S
‘ AKREDITACIJA
SIST EN 1SO/IEC 17025

‘ LP-014

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Datum: 23.01.2014

Protokolna &t.:

Narocilo: 31367
Stran: 1/1

POROCILO O PRESKUSU PITNE VODE

Narocnik: NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper
Lastnik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna
Plaénik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inz.

Kraj odvzema: Vodovod Postojna Pivka - Crpali§ée Smihel - po obdelavi

Datum odvzema: 21.01.2014 09:25
Datum zadetka preskusa: 21.01.2014 12:45

134/V//2014 - priloga

Datum sprejema: 21.01.2014 12:05
Datum zakljutka preskusa: 23.01.2014 08:55

i L
Y S
(A A
[

IZVID
Vzorec: Vodovod Postojna Pivka - Crpalidée Smihel - po obdelavi
St. | PARAMETER METODA() | &, MEJNA ENOTA | REZULTAT
2| VREDNOST
o
1. [Koliformne bakterije 150 j’\%‘?gggo“o' | 0 5t./100 ml 0
' 2. Escherichia coli (E. coli 1SO i%‘?gbggooos 0 $./100 m 0
3 Enterokoki ISO 7899-2:2000 0 &t./100 ml 0
4. |Clostridium perfringens (vkljuéno s sporami) glé /l;g ;g’;%g 33’;%3 0 §t./100 ml 0
5. |5t. kolonij pri37 °C ISO 6222:1999 100 st./1 ml | 0
Vodja oddelka:

dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biolog

Rezultai(i) se nanadajo na preskusan(e) vzorec(ce). Porocilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme

uporabljati v reklamne namene.

{*) Podrobni podatki o uporabljenih preskusnih metodah in merilni negatovosti so na voljo na oddelku.
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== NACIONALNI LABORATORI) ZA
{7 . ZDRAVIE. OKOLIE IN HRAND

% e
Center za mikrobioloske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja
QOddelek za mikrobiolodke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Datum : 23.01.2014 Protokolna §t.: 134/Vv/2014
Narocilo: 31367
Stran: 1/1

OCENA K POROCILU O PRESKUSU PITNE VODE

Naro&nik: NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper
Lastnik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna
Plagnik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

Vizorec odvzel: NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inz.
Kraj odvzema: Vodovod Postojna Pivka - CrpaliSée Smihel - po obdelavi
Datum odvzema: 21.01.2014 09:25 Datum sprejema: 21.01.2014 12:05

Datum zadetka preskusa: 21.01.2014 12:45 Datum zakljucka preskusa: 23.01.2014 08:55

Vzorec: Vodovod Postojna Pivka - Crpalis&e Smihel - po obdelavi

OCENA

Vzorec je glede preskusanih mikrobioloskih parametrov skladen z zahtevami iz priloge | Pravilnika o pitni vodi (Ur. list
RS, &t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09).

Vodja oddelka:
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biolog

S

Priloga:
- Poroéilo o preskusu pitne vode prot.&t. 134/\V/2014 - priloga

Ocena velja, e je bilo vzaréenje izvedeno skladno z veljavnimi predpisi. Ocena se brez pisnega dovolienja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celot, in
se ne sme uporabljati v reklamne namene.
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T NACIONALNI LABGRATORI ZA ‘ SLONENSKA &
mRAVjE, Q}{mﬂ m HHAND SIST ENISO/%EC 17025
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Center za mikrobioloSke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja
Oddelek za mikrobiologke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Datum: 07.02.2014 Protokolna 8t.:  287/V/2014 - priloga

Narocilo: 31463
Stran: 1/1

POROCILO O PRESKUSU PITNE VODE

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna
Lastnik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JER$|CE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna
Placnik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna
Vzorec odvzel:  Irena Suselj Sajn, dip.san.inz.
Kraj odvzema: VS POS.-PIV.,PO PRIPRAVI ZA PLANINO
Datum odvzema: 05.02.2014 10:30 Datum sprejema: 05.02.2014 13:50
Datum zacetka preskusa: 05.02.2014 14:25 Datum zaklju€ka preskusa: 07.02.2014 08:48
IZVID
{zorec. VS POS.-PIV.,PO PRIPRAVI ZA PLANINO
St. | PARAMETER METODA(*) |&| MEJNA ENOTA REZULTAT
|'® VREDNOST
3
1. Koliformne bakterije 150 i?(’:{?ggdgooo’ 0 §t./100 ml 0
2. |Escherichia coli (E. coli) 150 3%026103000 0 5t./100 ml 0
3. Enterokoki 150 7889-2:2000 | 0 §t./100 ml 0
4. | Clostridium perfringens (vklju&no s sporami) %Ié 1’568 gg{,gg’ gg{,gg | 0 §t./100 ml 0
5. &t kolonij pri37 C R 100 St./1 ml prisotno
Opombe: I
prisotno - < 4 cfu v preiskanem volumnu vzorca

Vodja oddelka:

dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biolog

-

ZA: 65(f%

J

Rezultat(i) se nanasajo na presku8an(e) vzorec(ce). Porogilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uparabljati v reklamne namene.
(*) Podrobni podatki o uporabljenih preskusnih metodah in merilni negotovosti so na voljo na oddelku.



" HUACIONALNT LABORATORL ZA
ZORAVIE, OHOLIE IN HRAND

Center za mikrobioloSke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja

Oddelek za mikrobioloske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper
Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Datum: 07.02.2014 Protokolna §t.: 287/V/2014
Narocilo: 31463
Stran: 1/1

OCENA K POROCILU O PRESKUSU PITNE VODE

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

Lastnik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

Placnik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

Vzorec odvzel:  Irena Sugelj Sajn, dip.san.inz.

Kraj odvzema: VS POS.-PIV.,PO PRIPRAVI ZA PLANINO

Datum odvzema: 05.02.2014 10:30 Datum sprejema: 05.02.2014 13:50
Datum zacetka preskusa: 05.02.2014 14:25 Datum zaklju€ka preskusa: 07.02.2014 08:48

Vzorec: VS POS.-PIV.,PO PRIPRAVI ZA PLANINO
OCENA

Vzorec je glede preskusanin mikrobioloskin parametrov skladen z zahtevami iz priloge | Pravilnika o pitni vodi (Ur. list
RS, &t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09).

Vodja oddelka:
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biolog

ZA: /55(]*% }

— Priloga:
- Porotilo o preskusu pitne vode prot.st. 287/V/2014 - priloga

Ocena velja, Ge je bilo vzaréenje izvedeno skladno z veljavnimi predpisi. Ocena se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in
se ne sme uporabljati v reklamne namene.



OZNAKA: OB (A) 05/01

= ”‘ﬁ- ZAPIS O VZORCENJU PITNE VODE VERZIJA: 2
Ko OD VELJA OD: 20.08.2013

Datum vzorcenja: 5.2. 014 Vzorec odvzet ob: /10 uri 370 min Vzorec §t. A/ /KOVOD

NAMEN ODVZEMA: pogodba

NAROCNIK/PLACNIK: Javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o., Jer3ice 3, 6230 Postojna

KRAJ ODVZEMAIVZOREC: V2. . R2S. =PV, PO PRIPRA v ZA  PLANINQ.

VODOVODNI SISTEM, KRAJ ODVZEMA, (MESTO ODVZEMA)
PRIPRAVAVODE:  |yffitacia .................. Dr(éezmrekc;;a _____________________________ OGO
VZORCENO PO METODI: SIST ISO 5667-5:2007
Naéin odvzema vzorca: %ro&no ............................. O PAlICA. . .eeeitiieie e D AdrUGO. e
TERENSKE MERITVE
PARAMETER ENOTA | METODA REZULTAT meritve REZULTAT on-line
Temperatura vode oG SIST DIN 38404-4:2000 'b Q; 9'2, L)L
Prosti Klor mg/ SIST ISQ 7393:2000 056G 052
Motnost NTU SIST EN 1SO 7027:2000 0.5¢ 063
Elektri¢na prevodnost | pSicm SIST EN ISO 7888:1985 ?)[?3 s
pH / SIST EN 1SO 10523:2008 g O #

¥

ORGANOLEPTICNE OCENE Vv
OPAZANJE OCENA (zaznavno/nezaznavno) Vreme na dan vzoréenja....... \.! ML
Barva pr Zadnje padavine dnelfﬁ?’m’ilf
Vonj ":)D
Drugo (usedline, necistoce) [;,D
Odvzemno mesto (posebnosti) Lgp \
OBSEG PRESKUSA
MB KE
o paket A o paket A o paket C
ﬂpaket B o paket B o paket D
(m ] oo T OO TUU B ¢ |11 o SO SR SUUR PP PP OTUUPPTITOPPPIOS

Kontrola temperature hladilne komore med transportom:

o
Pred prvim vzoréenjem: J“}‘ (eC)/_MO" ura IBAdajo vzorcev. (°C)/ ura
.............................................................. ,.‘ e W R s,
To ;= *QQ} | ) _ D
Vzorec prinesen dne: OS‘QL\;OJ\\& f MB —Tra G rejel: ‘ %&POUDISZ 5%@&'\
} i
HACCP POGLAV.JE (A) ~HYSPOSTAVITEV SISTEMA NADZORA (MONITORINGA) NAD KT IN KKT

Strani ni dovoljeno kopirati za potrebe zunanjih uporabnikov. 17



=" NACIONALNI LABORATORI! ZA
ZDRAVIE, OWOLIE IN HRAND

Center za mikrobiolodke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja
Oddelek za mikrobiolo$ke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

SLOVENSKA
‘ AKREDITACLIA

SIST EN ISC/IEC 17025
‘ LP-014

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Datum: 07.02.2014

Protokolna &t.:

Narocilo: 31462
Stran: 1/1

POROCILO O PRESKUSU PITNE VODE

Narocnik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JER$ICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna
Lastnik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna
Plaénik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna
Vzorec odvzel: Irena Su3elj Sajn, dip.san.inz.

Kraj odvzema: VS POS.-PIV.VODARNA MALNI,PO PRIPRAVI

Datum odvzema: 05.02.2014 10:10

Datum zacetka preskusa: 05.02.2014 14:25

286/V/2014 - priloga

Datum sprejema: 05.02.2014 13:50

Datum zakljucka preskusa: 07.02.2014 08:48

1ZVID
‘Vzorec: VS POS.-PIV.,VODARNA MALNI,PO PRIPRAVI
St. | PARAMETER METODA(*) 8| MEJNA ENOTA REZULTAT
% VREDNOST
- | ]
1. Koliformne bakterije =0 i%‘fg;agooo’ 0 §./100 ml 0
2. |Escherichia coli (E. coli) 150 i%oggogooo 0 t./100 ml 0
3. Enterokoki ISO 7898-2:2000 0 5t./100 ml 0
4. | Clostridium perfringens (vkljuéno s sporami) %lé .’EE? ;g’;g‘é gg{,gg 0 §t./100 ml 0
5. |3t. kolonij pri 37 C 150/6222:1998 100 &t./1 ml -
[Opombe:
| 9c. - ocenjeno
Vodja oddelka:

dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biolog

M@@ |

!

Rezultat(i) se nanagajo na preskusan(e) vzorec(ce). Porotilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme

uporabljati v reklamne namene.
(*) Podrobni podatki o uporabljenih preskusnih metodah in merilni negotovosti so na voljo na oddelku.



== NACIONALNI LABORATORL ZA
ZORAVIE, OKOLIE IN HRANO

Center za mikrobiologke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja
Oddelek za mikrobiologke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Datum @ 07.02.2014 Protokolna &t.: 286/V/2014
Narocilo: 31462
Stran: 1/1

OCENA K POROCILU O PRESKUSU PITNE VODE

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JER$ICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

Lastnik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

Plaénik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

Vzorec odvzel:  Irena Suelj Sajn, dip.san.inz.

Kraj odvzema: VS POS.-PIV.,VODARNA MALNI,PO PRIPRAVI

Datum odvzema: 05.02.2014 10:10 Datum sprejema; 05.02.2014 13:50
Datum zadetka preskusa: 05.02.2014 14:25 Datum zakljuéka preskusa: 07.02.2014 08:48

Vzorec: VS POS.-PIV.,VODARNA MALNI,PO PRIPRAVI

OCENA

Vzorec je glede preskusanih mikrobioloskih parametrov skladen z zahtevami iz priloge | Pravilnika o pitni vodi (Ur. list
RS, &t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09).

Vodja oddelka:
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biolog

ZA: %ﬁf%? |

__ Priloga:
- Porogilo o preskusu pitne vode prot.§t. 286/V/2014 - priloga

Ocena velja, te je bilo vzoréenje izvedeno skiadno z veljavnimi predpisi. Ocena se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in
se ne sme uporabljati v reklamne namene.



_ OZNAKA: OB (A) 05/01
) V ZAPIS 0 VZORCENJU PITNE VODE VERZIJA: 2
__Ko oD VELJA OD: 20.08.2013

Datum vzordenja:_ 9+ 2. MO {44 Vzorec odvzet ob: 0 Gl0 o veoeem, A 1kovop

NAMEN ODVZEMA: pogodba

NAROCNIK/PLACNIK: Javno podjetje Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.0.0., Jersice 3, 6230 Postojna

KRAJ ODVZEMANZOREC: J2.POS- PV, VODARNA MAANI.. . . ) "

VODOVODNI SISTEM, KRAJ ODVZEMA, (MESTO ODVZEMA

PRIPRAVA VODE: ﬁﬂltracija ........................... Nezinfekcija ............................. O ArUGO. oo
VZORCENO PO METODI: SIST ISO 5667-5:2007
Nacin odvzema vzorca; Ds(roéno ............................. Dpalica......ccoevvivieriiirieiec, o drugo.......... et
TERENSKE MERITVE
PARAMETER ENOTA | METODA REZULTAT meritve | | REZULTAT on-line
Temperatura vode oC SIST DIN 38404-4:2000 5.1 i >0
Prosti klor mll SIST ISO 7393:2000 062 | 050
Motnost NTU SIST EN ISO 7027:2000 = | o9
Elektritna prevodnost | pSfcm | SIST EN 1SO 7888:1985 27 i 260
pH / SIST EN IS0 10523:2008 RQ E(;Q

1
ORGANOLEPTICNE OCENE o
OPAZANJE OCENA (zaznavno/nezaznavno) Vreme na dan vzoréenja......,..... 0‘6 &M
Barva L. Zadnje padavine dne:....... 4‘; O M
Vaonj J %8}
Drugo (usedline, nedistode) h“;
Odvzemno mesto (posebnosti) A blp l
OBSEG PRESKUSA
MB KE
C paket A o paket A o paket C
Maket B o paket B o paket D
[ o D AIUGO. ettt ettt ettt

Pred prvim vzoréenjem:

Vzorec prinesen dne: 0601, Zf)ffblf A '

HACCP POGLAVJE (A) 5. VSPOSTAVITEV SISTEMA NADZORA (MONITORINGA) NAD KT IN KKT
Strani ni dovolieno kopirati za potrebe zunanjih uporabnikav. 1N



MNACIONALNI LABODRATORI 24
ZDRAVIE, OROLIE IN HRAND

Center za okolje in zdravje
Oddelek za okolje in zdravje Koper

Vajkovo nabrezje 10, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 03, fax.: + 386 05 663 08 08

Datum izvida: 11.02.2014

O0Z Lab. &t.: 34/PVI2014
Naroéilo: 31474

POROCILO O VZORCENJU PITNE VODE IN TERENSKIH MERITVAH

Narocnik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

Vrsta narocila:  pogodba

Upravljavec: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna
Vzarec odvzel: NLZOH - Oddelek za okolje in zdravije Koper - Gregor Drinovec, san. inZ.

Datum in ura odvzema: 07.02.2014 10:15

Metoda vzorcenja: SIST-ISO 5567-5:2007

Metoda shranjevanja: SIST-ISO 5567-3:2004

Uporabliena oprema  Termometer Testo 110
Komparator Lovibond 2000

Vzorec: Vodovod Postojna Pivka - Zajetje Malni za Planino - po obdelavi

TERENSKE MERITVE:

PARAMETER METODA | ENOTA | REZULTAT
prosti klor SIST EN ISC 7393-2 mg/l 0,45

temperatura DIN 38404 - C4 ) & 3.7

barva Interna metoda nezaznavna
motnost Interna metoda nezaznavna
usedline Interna metoda nezaznavne
vonj Interna metoda nezaznaven

Vodja dejavnosti pitne in povrinske vode
Gregor Drinovec, san. inZ.

Soesf”

odja Oddelka za okolje in zdravje Koper
1ag. Silvana Markic¢ Hrast, dipl. san. inZ.

W&Qﬂ- .

Porocilo se nanasa izklju€no na preskusani vzorec. Brez pisnega pristanka izvajalca meritve se ne sme reproducirati razen v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne

namene.

Stran 1/1



NACIONALNI LABDRATORL ZA
ZORAVIE, CHOLIE N HAAND

Center za mikrobioloSke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja

SLOVENSKA

* AKREDITACLIA
SIST EN.ISO/IEC 17025
af o

Oddelek za mikrobioloSke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Datum :

Naroénik:
Lastnik:
Placnik:
Vzorec odvzel:
Kraj odvzema:

10.02.2014

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Protokolna St 309/V/2014 - priloga
Narocilo: 31474
Stran: 1/4

POROCILO O PRESKUSU PITNE VODE

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna
JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inz.

Datum odvzema: 07.02.2014 10:15
Datum zaéetka preskusa: 07.02.2014 14:00

Vodovod Postojna Pivka - Zajetje Malni za Planino - po obdelavi

Datum sprejema: 07.02.2014 13:25

Datum zakljuéka preskusa: 10.02.2014 11:12

1ZVID
Vzorec: Vodovod Postojna Pivka - Zajetje Malni za Planino - po obdelavi
St. | PARAMETER METODA(*) & MEJNA ENOTA REZULTAT
£ | VREDNOST
o
1. [Koliformne bakterije L i‘r"co:ggofooo' 0 §t./100 ml 0
2. |Escherichia coni{E. colp 6 R, 0 $/100 ml 0
3. [Enterokoki B ISO 7899-2:2000 0 5t/100 ml 5
4. |Clostridium perfringens (vkljuéno s sporami) LZHé /EGS 33’}%2 gg’;g‘; 0 5t./100 ml 0
5. |t kolonij pri 37 C 180 ars 189 100 $t./1 mi o

Vodja oddelka:
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biolog

ZA: %7/,237 o

Rezultat(i) se nanadajo na presku8an(e) vzorec(ce). Porogilo se brez pisnega dovaljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.

(*) Podrobni podatki o uporabljenih preskusnih metodah in merilni negotovosti so na voljo na oddelku.



NACIONALN LABDRATORL ZA
ZEORAVIE, GHOLIE IN HRAND

Center za mikrobiolo$ke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja
Oddelek za mikrobioloske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Datum : 10.02.2014 Protokolna 3t.: 309/\//2014
Narodgilo: 31474
Stran: 1/1

OCENA K POROCILU O PRESKUSU PITNE VODE

Naroénik: NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper
Lastnik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna
Plaénik: JAVNO PODJETJE KOVQD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inZ.
Kraj odvzema: Vodovod Postojna Pivka - Zajetje Malni za Planino - po obdelavi
Datum odvzema: 07.02.2014 10:15 Datum sprejema: 07.02.2014 13:25

Datum zaCetka preskusa: 07.02.2014 14.00 Datum zaklju¢ka preskusa: 10.02.2014 11:12

Vzorec: Vodovod Postojna Pivka - Zajetje Malni za Planino - po obdelavi

OCENA

Vzorec je glede preskusanih mikrobiologkih parametrov skladen z zahtevami iz priloge | Pravilnika o pitni vodi (Ur. list
RS, &t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09).

Vodja oddelka:
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biolog

ZA: \%ﬂf% A

Priloga:
- Poroéilo o preskusu pitne vode prot.5t. 309/\V//2014 - priloga

Ocena velja, &e je bilo vzoréenje izvedeno skladno z veljavnimi predpisi. Ocena se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in
se ne sme uporabljati v reklamne namene.



NACIONALNI LABORATORL ZA
ZORAVIE, ORGLIE IN HRAND

Center za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

SLOVENSKA
‘ AKREDITACLIA

SIST EN ISO/IEC 17025

LP-014

Rezultati oznaceni z # se nanasajo
na neakreditirano dejavnost

Datum izvida:

Vzarec:
Narocnik:
Lastnik:

Pla¢nik:

Vrsta narocila;
Upravljavec:
Vzorec odvzel:
Kraj odvzema:
Datum odvzema:

Analiziran do:

REZULTATI PRESKUSA:

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 80, fax.: + 386 05 663 08 88
10.02.2014 OKA Lab. 8t.:  42/PV/2014
Narocilo: 31474
. Stran: 1/1
POROCILO O PRESKUSU
(Pitne vode)

Vodovod Postojna Pivka - Zajetje Malni za Planino - po obdelavi

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

pogodba

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojha

NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inz.

Vodovod Postojna Pivka - Zajetje Malni za Planino - po obdelavi

07.02.2014 10:15 Datum sprejema: 07.02.2014 13:40

07.02.2014

'PARAMETER METODA ENOTA REZULTAT/S| mejna |MN|zacetek
| g vrednost (%) yonec

Barva SIST EN ISO 7887- m’ <0,1 / 07.02.14
(glej opombo (1)) B:2012 07.02.14

Motnost SIST EN ISO NTU 0,10 1 07.02.14
7027:2000 07.02.14

pH (pri 25°C) ISO 10523:2008 7,69 6,5-9,5 07.02.14
{glej opombo (2)) 07.02.14

Elektroprevodnost (pri 20°C) EN 27888:1993 nS/icm 303 # 2500 07.02.14
07.02.14

Oksidativnost EN ISO 8467:1995 | mg/l O2 0,72 5 07.02.14
07.02.14

Amonij ISO 7150-1:1984 | mg/l NH4 | <0,026 0.5 07.02.14
{glej opombo (3) 07.02.14

Nitriti SISTEN ISO mg/l NO2| <0,010 0,5 07.02.14
(glej opombo (4)) 26777:1996 ‘ 07.02.14

# - rezultati se nanaSajo na neakreditirano dejavnost
Rezultat oznaéen s povdarjenim tiskom ni v skladu z mejno vrednostjo iz predpisa

Opombe:

1. Meritev je opravljena pri 436 nm, pri 25°C vzorca, v 5 cm kiveti.

2. Meritev izvedena v roku 6h od &asa vzoréenja.

3. Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri 2 do 5 C. Znotraj dneva je interval zaupanja povpre énih vrednosti realnega vzorca pitne vode pri 95% zanesljivosti:
0,027 +/- 0,003 mg/l NH4.

4. Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri 2 do 5 C. Znotraj dneva je interval zaupanja povpre &nih vrednosti realnega vzorca pitne vode pri 95% zanesljivosti:
0,0100 +/- 0,0003 mg/l NO2.

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur.l.RS &t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06,25/09)

Vodja enote
Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem., spec.san.kem

Vodja oddelka za kemijske analize Zivil, vod
in drugih vzorcev okolja Koper
Alenka Kozelj, univ.dipl.kem.

Rezultati se nanasajo izkljuéno na preskusan vzorec. Porotilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratarija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
Vse dodatne informacije o opravijenih preskusanjih so dostopne v laboratoriju.



e NACIONALNI LABORATORL ZA
W ZORAVIE, OKOLE IN HRAND

Center za okolje in zdravje
Oddelek za okolje in zdravje Koper

Vojkovo nabreZje 10, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 03, fax.: + 386 05 663 08 08

Datum izvida: 11.02.2014 0OO0Z Lab. &t.: 33/PV/2014
Narocilo: 31474
POROCILO O VZORCENJU PITNE VODE IN TERENSKIH MERITVAH
Narocnik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna
Vrsta naroéila: pogodba
Upravljavec: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna
\/zorec odvzel: NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inz.
Datum in ura odvzema: 07.02.2014 09:40
Metoda vzoréenja: SIST-ISO 5567-5:2007
Metoda shranjevanja: SIST-ISO 5567-3:2004
Uporabliena oprema  Termometer Testo 110
Komparator Lovibond 2000
Vzorec: Vodovod Postojna Pivka - Cistilna naprava - vodarna Malni - po obdelavi
TERENSKE MERITVE:
'PARAMETER o ' METODA ENOTA REZULTAT
prosti klor ‘ SIST EN ISO 7393-2 mg/l 0,5
temperatura DIN 38404 - C4 e | 35
barva Interna metoda nezaznavna
motnost Interna metoda nezaznavna
usedline Interna metoda nezaznavne
vonj Interna metoda ' nezaznaven

Vodja dejavnosti pitne in povrinske vode
Gregor Drinovec, san. inz.

St

MA&W .

odja Oddelka za okolje in zdravje Koper
1ag. Silvana Marki¢ Hrast, dipl.

san. inZz.

Porocilo se nanasa izkljuéno na preskusani vzorec. Brez pisnega pristanka izvajalca meritve se ne sme reproducirati razen v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne

namene.

Stran 1/1




¥ NACIONALNI LABORATORI ZA ‘ AKREDITACUA
f'{? ZORAVIE, OKOLIE TN HRAND

SIST EN IS0/1EC 17025
‘ LP-014
Center za mikrobiolo3ke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja

Oddelek za mikrobioloske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okalja Koper
Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Datum: 10.02.2014 Protokolna $t..  308/V/2014 - priloga

Narocilo: 31474
Stran: 1/1

POROCILO O PRESKUSU PITNE VODE

Naroénik: NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper
Lastnik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna
Plaénik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inZ.
Kraj odvzema:  Vodovod Postojna Pivka - Cistilna naprava - vodarna Malni - po obdelavi

Datum odvzema: 07.02.2014 09:40 Datum sprejema: 07.02.2014 13:25
Datum zacetka preskusa; 07.02.2014 14:00 Datum zakljucka preskusa: 10.02.2014 11:12
1ZVID
Vzorec: Vodovod Postojna Pivka - Cistilna naprava - vodarna Malni - po obdelavi
5t. PARAMETER METODA(*) || MEJNA ENOTA REZULTAT
E VREDNOST
- =}
1. |[Koliformne bakterije 180 i%ngggooo' 0 §t./100 ml 0
2. |Escherichia coli (E. coli) ISO 2%026105000 1 0 §t./100 ml 0
3. Enterokoki B0y £Ra9 2000 0 $t./100 ml 0
4. |Clostridium perfringens (vkljuéno s sporami) Lzué /EE‘SS ;g‘:,g‘é 32’;%49 0 §t./100 ml 0
5. | 5t. kolonij pri 37 C ISC 6222:1999 100 st./1 ml 0
Vodja oddelka:

dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biolog

ZA: %ﬁ ]L%
I |

Rezultat(i) se nana3ajo na preskudan(e) vzorec(ce). Porotilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.

(*) Podrobni podatki o uporablienih preskusnih metodah in merilni negotovosti so na volio na oddelku.



e NACIONALNE LASORATORL ZA
P{?’ ZORAVIE, OKOLIE IN HRAND

Center za mikrobiologke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja
Oddelek za mikrobioloSke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Datum: 10.02.2014 Protokolna 3t.: 308/V/2014
Narocilo: 31474
Stran: 1/1

OCENA K POROCILU O PRESKUSU PITNE VODE

Narocnik: NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper
Lastnik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna
Plaénik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inZ.
Kraj odvzema: Vodovod Postojna Pivka - Cistilna naprava - vodarna Malni - po obdelavi
Datum odvzema: 07.02.2014 09:40 Datum sprejema: 07.02.2014 13:25

Datum zaletka preskusa: 07.02.2014 14:00 Datum zaklju¢ka preskusa: 10.02.2014 11:12

Vzorec: Vodovod Postojna Pivka - Cistilna naprava - vodarna Malni - po obdelavi

OCENA

Vzorec je glede preskusanih mikrobiolo8kih parametrov skladen z zahtevami iz priloge | Pravilnika o pitni vodi (Ur. list
RS, &t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09).

Vodja oddelka:
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biolog

o

Priloga:
- Porotilo o preskusu pitne vode prot.&t. 308/\//2014 - priloga

Ocena velja, ée je bilo vzarenje izvedeno skladno z veljavnimi predpisi. Ocena se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in
se he sme uporabljati v reklamne namene.



SLOVENSKA
- NACIONALNI LABORATORI ZA ‘ AKREDITACLIA

\f ZORAVIE, OHOLIE IN HRAND il;fg« l|540,"EC 17025

Center za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Rezultati oznaeni z # se nanadajo

o y . . . : na neakreditirano dejavnost
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 80, fax.: + 386 05 663 08 88
Datum izvida: 10.02.2014 OKA Lab. 5t 41/PVv/2014
Narotilo: 31474
. Stran: 1/1
POROCILO O PRESKUSU

(Pitne vode)

Vzaorec: Vodovod Postojna Pivka - Cistilna naprava - vodarna Malni - po obdelavi
Narocnik: NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

Lastnik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna
Plaénik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

Vrsta narotila:  pogodba

Upravljavec: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inz.

Kraj odvzema:  Vodovod Postojna Pivka - Cistilna naprava - vodarna Malni - po obdelavi

Datum odvzema: 07.02.2014 09:40 Datum sprejema: 07.02.2014 13:40

Analiziran do: 07.02.2014

REZULTATI PRESKUSA:

PARAMETER METODA | ENOTA REZULTAT|E | mejna |MN zaCetek
! S
g vrednost (%) onec
Barva SIST EN ISO 7887- m’ <0,1 / 07.02.14
(glej opombo (1)) B:2012 | 07.02.14
Motnost SIST EN ISO [ NTU 0,10 1 07.02.14
7027:2000 i 07.02.14
pH (pri 25°C) 1SO 10523:2008 | 7,69 6,5-9,5 07.02.14
(glej opombo (2)) ‘ 07.02.14
Elektroprevodnost (pri 20°C) EN 27888:1993 uS/cm 300 # 2500 07.02.14
07.02.14
Oksidativnost EN ISO 8467:1995 | mg/l 02 0,70 | 5 | 07.02.14
| 07.02.14
Amonij ISO 7150-1:1984 |mg/l NH4 | <0,026 0,5 - [ 07.02.14
(glej opombo (3)) | 07.02.14
Nitriti SIST EN I1SO mg/l NO2| <0,010 0,9 | 07.02.14
(glej opombo (4)) 26777:1996 07.02.14
# - rezultati se nanasajo na neakreditirano dejavnost
Rezultat oznaten s povdarjenim tiskom ni v skladu z mejno vrednostjo iz predpisa

Opombe:

1. Meritev je opravijena pri 436 nm, pri 25°C vzorca, v 5 cm kiveti.

2. Meritev izvedena v roku 6h od Gasa vzoréenja.

3. Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri 2 do 5 T. Znotraj dneva je interval zaupanja povpre &nih vrednosti realnega vzorea pitne vode pri 95% zanesljivosti:
0,027 +/- 0,003 mg/l NH4.

4. Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri 2 do 5 C. Znotraj dneva je interval zaupanja povpre &nih vrednosti realnega vzorca pitne vode pri 95% zanesljivosti:
0,0100 +/- 0,0003 mg/l NO2.

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur.l.RS &t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06,25/09)

Vodja enote
Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem., spec.san.kem in drugih vzorcev okolja Koper

Alenka Kozelj, univ.dipl.kem.

Rezultati se nanasajo izkljutno na presku3an vzorec. Porogilo se brez pisnega dovolienja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene. )
Vse dedatne informacije o opravijenih preskuanjih so dostopne v laboratoriju.



fs " NACIONALNI LABORATORU ZA
~ ZORAVIE, OROLIE IN HRAND

Center za okolje in zdravje
Oddelek za okolje in zdravje Koper

Vojkovo nabrezje 10, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 03, fax.: + 386 05 663 08 08

Datum izvida: 11.02.2014

QOZ Lab. st.: 40/PV/2014
Narod&ilo: 31477

POROCILO O VZORCGENJU PITNE VODE IN TERENSKIH MERITVAH

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

Vrsta naroéila:  pogodba

Upravljavec: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna
Vzorec odvzel: NLZOH - Oddelek za okolje in zdravie Koper - Gregor Drinovec, san. inZ.

Datum in ura odvzema: 07.02.2014 15:30
Metoda vzorcenja: EPA 1622:1997

Metoda shranjevanja: SIST-ISO 5567-3:2004
Uporabljena oprema Termometer Testo 110

Vzorec: Vodovod Postojna Pivka - Cistilna naprava - vodarna Malni - po obdelavi

TERENSKE MERITVE:

Vreme ob vzoréenju: oblacno
Stevilo dni od zadnjega deZja: 4 dni
Temperatura zraka: 4 C

Cas konca vzoréenja: 17:04

Vrsta vode: po obdelavi

Koligina prefiltrirane vode: 100 litrov

[PARAMETER | METODA ENOTA | REZULTAT
| | |
temperatura \ DIN 38404 - C4 o \ 3.7 ‘

Vodja dejavnosti pitne in povrSinske vode
Gregor Drinovec, san. inZ.

# ©\odja Oddelka za okolje in zdravje Koper
1ag. Silvana Marki¢ Hrast, dipl. san. inZ.

Porotilo se nanasa izkljucno na preskusani vzorec. Brez pisnega pristanka izvajalca meritve se ne sme reproducirati razen v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne

namene.

Stran 1/1



P el NACIOMALNI LABORATORL ZA
W ZORAVIE, OROLIE IN HRAND

Center za mikrobiologke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja
QOddelek za mikrobioloske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Datum: 10.02.2014 Protokolna st.: 317/V/2014
Narodgilo: 31477
Stran 1/1

POROCILO O PRESKUSU PITNE VODE

Naroénik: NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper
Lastnik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna
Platnik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inZ.
Kraj odvzema: Vodovod Postojna Pivka - Cistilna naprava - vodarna Malni - po obdelavi
Datum odvzema: 07.02.2014 15:30 Datum sprejema: 08.02.2014

Datum zacetka preskusa: 08.02.2014 Datum zaklju¢ka preskusa: 10.02.2014

1ZVID

Vzorec: Vodovod Postojna Pivka - Cistilna naprava - vodarna Malni - po obdelavi
St. | PARAMETER METODA(*) £ MEJNA ENOTA REZULTAT
£ | VREDNOST
1. |Cryptosporidium spp. (oociste) fiieahiol. 0 §t./100 | 0
i 2. |Giardia spp. (ciste) mikirablel. 0 st/1001 | 0
- - 1
OPOMBA:

V vzorcu nismo ugotovili prisotnosti oocist parazitov iz rodu Cryptosporidium in cist parazitov iz rodu Giardia.

Vodja oddelka:
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biolog

Rezultat(i) se nana3ajo samo na preskusan(e) vzorec(ce). Ocena velja, e je bilo vzortenje izvedeno v skladu z veljavnimi predpisi. Porotilo se brez pisnega dovoljenja
preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme uporabljati v reklamne namene. Ocene, mnenja in razlage niso vkljueni v obseg akreditacije.
(*) Podrobni podatki o uparabljenih preskusnih metodah in merilni negotovosti so na valjo na oddelku.



< et NACIONALNI LABORATORU ZA
rv ZORAVIE, OROLIE [N HRAND

Ceriter za okolje in zdravje
Oddelek za okolje in zdravje Koper

Vojkovo nabreZje 10, 6000 Koper, tol.- + 386 05 663 08 03, fax.: + 386 05 663 08 o8

Datum izvida: 11.02.2014 0OQZ Lab. 5t 41/PV/2014
Naroéilo: 31477

POROCILO O VZORCENJU PITNE VODE IN TERENSKIH MERITVAH

Naro¢nik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna
Vrsta naroGila: ~ pogodba

Upravljavec: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna
Vzorec odvzel:  NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inZ.
Datum in ura odvzema: 07.02.2014 18:00

Metoda vzoréenja: EPA 1622:1997

Metoda shranjevanja: SIST-ISO 5567-3:2004

Uporabljena oprema Termometer Testo 110

Vzorec: Vodovod Postojna Pivka - Crpalis&e valilnica Neverke

TERENSKE MERITVE:

\/reme ob vzortenju: oblatno
Stevilo dni od zadnjega deZja: 4 dni
Temperatura zraka: 4 T

Gas konca vzoréenja: 19:34

Vrsta vode: po cbdelavi

Koligina prefiltrirane vode: 100 litrov

PARAMETER | ~ METODA _\_'ENOﬁT—REZUiﬂ?T
| .
temperatura ‘ DIN 38404 - C4 \ T l 9,7

|
|

) odja Oddelka za okolje in zdravje Koper
\ag. Silvana Marki¢ Hrast, dipl. san. inZ.

i ﬁ T
Bec ™
Yogyi ™

=3
Vodja dejavnosti pitne in povrsinske vode / &=
Gregor Drinovec, san. inZ. ‘

Porodilo se nanasa izkljuéno na preskusani vzorec. Brez pisnega pristanka izvajalca menitve se ne sme reproducirati razen v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne
namene.
Stran 1/1



. NACIONALNI LABORATORL ZA
: ':57 ZDRAVIE, OKOLIE N HRANO
Center za mikrobiologke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja

Oddelek za mikrobioloke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper
Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Datum : 10.02.2014 Protokolna &t.: 318/N//2014
Narocilo: 31477
Stran 1/1

POROCILO O PRESKUSU PITNE VODE

Naro¢nik: NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper
Lastnik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna
Plaénik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

Vzarec odvzel: NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inZ.
Kraj odvzema: Vodovod Postojna Pivka - Crpalid&e valilnica Neverke

Datum odvzema: 07.02.2014 18:00 Datum sprejema: 08.02.2014
Datum zadetka preskusa: 08.02.2014 Datum zakljutka preskusa: 10.02.2014
IZVID
Vzorec: Vodovod Postojna Pivka - Crpalidée valilnica Neverke

St. | PARAMETER ‘ METODA(*) 8| MEJNA \ ENOTA REZULTAT |
2| VREDNOST :
D i
WiaE Z J |
1. |Cryptosporidium spp. (oociste) ralkraBicl 0 st/1001 | 1 ?
2. Giardia spp. (Ciste) kg 0 waml | o |
| j

OPOMBA:
V vzorcu smo ugotovili:
- prisotnost oocist parazitoviz rodu Cryptospondium.

Vodja oddelka:
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biolog

Rezulai(i) se nanasajo sama na preskusan(e) vzorec(ce). Ocena velja, &e je bilo vzortenje izvedeno v skladu z veljavnimi predpisi. Poroéilo se brez pisnega dovoljenja
preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme uporabljati v reklamne namene. Ocene, mnenja in razlage niso vkljugeni v obseg akreditacije.
(*) Podrobni podatki o uporabljenih preskusnih metodah in merilni negotovosti so na voljo na oddelku.



ACIONALNI LABORATORL ZA
FORAVIE, GHOLIE IN HRAND

Center za okolje in zdravje
Oddelek za okolje in zdravije Koper
Vojkovo nabreZje 10, 6000 Koper, tel.. + 386 05 663 08 03, fax.: + 386 05 663 08 08

Protokolna §t.: 40/PV/2014

Datum : 11.02.2014
Narocilo: 31477

JAVNO PODJETJE KOVOD
JERSICE 3
6230 Pastojna

OCENA USTREZNOSTI PITNE VODE

Vodooskrbni sistem: Vodovod Postojna Pivka
Datum odvzema 07.02.2014

Poro€ilo o Porogilo o
terenskih mikrobiologkih
meritvah: preizkusih:

1. Gistilna naprava - vodarma Malni - po obdelavi 40/1/PV/2014  317/V/2014
2. Crpalidce valilnica Neverke 41/2/PV/2014  318/V/2014

Na podlagi laboratorijskih izvidov in terenskin meritev ocenjujemo, da je vzorec Cistiina naprava — vodarna
Malni po obdelavi zdravstveno usfrezen po Pravilniku o pitni vodi (Ur. list RS §t. 19/04, 35/04, 26/06,
92/06 in 25/09), vzorec &rpaliste Neverke valilnica ni primeren za uporabo v prehrambne namene.

Priporocila za odpravo neskladnosti se nahajajo na spletni strani WWW.NIjz.si

Ao OUE 14

s
Vodja dejavnosti pitne in povrsinske vode Wi ;@;‘\‘:.“‘E £ 5‘"4%% mag. Silvana Marki€¢ Hrast, dipl. san. inZ.
Gregor Drinovec, san. inZ. / £§j o ~ '©'Wodja Oddelka za okolje in zdravje Koper

Priloge:
- laboratorijski izvidi

Stran 1/1



—=~ NACIONALNI LABORATORL Z4
ZORAVIE, OKGLIE IN HRAND

Center za okolje in zdravje
Oddelek za okolje in zdravje Koper

Vojkovo nabreZje 10, 6

000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 03, fax.; + 386 05 663 08 08

Datum : 12.02.2014

Protokolna 5t.:

45/PV/2014
Narocilo: 31486
JAVNO PODJETJE KOVOD
JERSICE 3
6230 Postojna

OGENA USTREZNOSTI PITNE VODE

Vodooskrbni sistem:  Vodovod Postojna Pivka
Datum odvzema

10.02.2014
Porocilo o Poroéilo o
terenskih mikrobiologkih
meritvah: preizkusih:
1. Crpaliéce valilnica Neverke 45/1/PV/2014  334/V/2014
2. Bolnica Postojna - kuhinja 468/2/PV/2014  335/VI2014

Na podlagi laboratorijskih izvidov interenskinm
ustrezna po Pravilniku o pitni vodi (

eritev ocenjujemo, da sta vzorca pitne vode, zdravstveno
Ur. list RS,

&t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09).

A oy OLIE ja
Vodja dejavnosti pitne in povrsinske vode  / ;f»";.gs‘“ %
Gregor Drinovec, san. inZ. By 2

. <3 i
M \ ~ % &£ thli@qf ;
2%, &S
&y iy '““f.@p
Priloge: J0gy 1 W
- laboratorijski izvidi

mag. Silvana Marki¢ Hrast, dipl. san. inz.
% ©\Vodja Oddelka za okolje in zdravie Koper

2/5

Stran 1/1



NACIONALNI LABORATORL ZA
. ZDRAVIE, OKOLEE IN HAAND
Center za okolje in zdravje
Oddelek za okolje in zdravje Koper
Vojkovo nabreZje 10, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 03, fax.: + 386 05 663 08 08

Datum izvida: 12.02.2014 0O0Z Lab. 8t.: 45/PVI2014
Narocilo: 31486

POROGILO O VZORGENJU PITNE VODE IN TERENSKIH MERITVAH

Narocnik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna
Vrsta narotila:  pogodba

Upravljavec: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna
Vzorec odvzel: NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inZ.
Datum in ura odvzema: 10.02.2014 10:00

Metoda vzoréenja: EPA 1622:1997
Metoda shranjevanja: SIST-ISO 5567-3:2004

Uporabliena oprema Termometer Testo 110

Vzorec: Vodovod Postojna Pivka - Crpalice valilnica Neverke

TERENSKE MERITVE:

Vreme ob vzoréenju: oblacno
Stevilo dni od zadnjega deZja: 1 dan
Temperatura zraka: 3 T

Cas konca vzorgenja: 11:34

Vrsta vode: po cbdelavi

Koligina prefiltrirane vode: 100 litrov

'PARAMETER ' : METODA | ENOTA REZULTAT |

temperatura 1 DIN 38404 - C4 ‘ T 53

Vodja dejavnosti pitne in povrSinske vode /& g 2% odja Oddelka za okolje in zdravje Koper
Gregor Drinovec, san. inZ. 1ag. Silvana Marki¢ Hrast, dipl. san. inz.

[
* i 5
et R, A e

Porotilo se nanasa izkljuéno na preskusani vzorec. Brez pisnega pristanka izvajalca meritve se ne sme reproducirati razen v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne
namene.
Stran 1/1



NACIONALNI LABDRATORI 7A
ZORAVIE, OKGLIE IN HRAND

‘Center za mikrobiolo3ke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja

Oddelek za mikrobiocloske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper
Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Datum: 11.02.2014 Protokolna st.: 334/vi2014
Narogilo: 31486
Stran 1/1

POROCILO O PRESKUSU PITNE VODE

Naroénik: NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper
Lastnik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna
Plaénik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postgjna

Vzorec odvzel: NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inZ.
Kraj odvzema: Vodovod Postojna Pivka - Crpali§€e valilnica Neverke
Datum odvzema: 10.02.2014 10:00 Datum sprejema: 10.02.2014

Datum zacetka preskusa: 10.02.2014 Datum zakljutka preskusa: 11.02.2014

1ZVID

a ; Vzorec: Vodovod Postojna Pivka - Crpaliéée valilnica Neverke

| §t. | PARAMETER METODA(*) & MEJNA ENOTA REZULTAT
%| VREDNOST
, o o
1. |Cryptosporidium spp. (oociste) miikeebial 0 5t./100 | 0
2. |Giardia spp. (ciste) bksabil. 0 §t./100| 0

OPOMBA.:
V vzorcu nismo ugotovili prisotnosti oocist parazitov iz rodu Cryptosporidium in cist parazitov iz rodu Giardia.

Vodja oddelka:
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biolog

Rezultat(i) se nanadajo samo na presku§an(e) vzorec(ce). Ocena velja, Ce je bilo vzortenje izvedeno v skladu z veljavnimi predpisi. Porogilo se brez pisnega dovoljenja
preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme uporabljati v reklamne namene. Ocene, mnenja in razlage niso vkljuteni v obseg akreditacije.
(*) Podrobni podatki o uporabljenih preskusnih metodah in merilni negotovosti so na voljo na oddelku.



— NADIONALNI LABORATORL ZA
ZORAVIE, OKOLIE IN HRAND

Center za okolje in zdravie
Oddelek za okolje in zdravje Koper

Vojkavo nabreZje 10, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 03, fax.: + 386 05 663 038 08

Datum izvida: 12.02.2014

007 Lab. st.: 46/PV/2014
Naroéilo: 31486

POROCILO O VZORCENJU PITNE VODE IN TERENSKIH MERITVAH

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

Vrsta narocila:  pogodba

Upravljavec: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna
\/zorec advzel: NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inz.

Datum in ura odvzema: 10.02.2014 12:15
Metoda vzoréenja: EPA 1622:1997

Metoda shranjevanja: SIST-ISO 56567-3:2004
Uporab]jena oprema Termometer Testo 110

Vzorec: Vodovod Postojna Pivka - Bolnica Postojna - kuhinja

TERENSKE MERITVE:

Vreme ob vzorcenju: deZevno
Stevilo dni od zadnjega deZja: 1 dan
Temperatura zraka: 6 C

Cas konca vzoréenja: 13:34

Vrsta vode: po obdelavi

Koli¢ina prefiltrirane vode: 100 litrov

|[PARAMETER

METODA

ENOTA REZULTAT

temperatura

DIN 38404 - C4

64 6,5

Vodja dejavnosti pitne in povrSinske vode
Gregor Drinovec, san. inZ.

P

odja Oddelka za okolje in zdravje Koper
1ag. Silvana Marki€ Hrast, dipl. san. inZ.

Porotilo se nanasa izkljuéno na presku3ani vzorec. Brez pisnega pristanka izvajalca meritve se ne sme reproducirati razen v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne

namene.

Stran 1/1



" NACIONALNI LABORATORI ZA
(37 ZORAVIE, OKOLIE IN HRAND

Center za mikrobiologke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja
Oddelek za mikrobiologke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Datum: 11.02.2014 Protokolna &t.: 335/V/2014
Narocilo: 31486
Stran 1/1

POROCILO O PRESKUSU PITNE VODE

Narocnik: NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper
Lastnik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna
Plaénik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inz.
Kraj odvzema: Vodovod Postojna Pivka - Bolnica Postojna - kuhinja
Datum odvzema: 10.02.2014 12:15 Datum sprejema: 10.02.2014

Datum zagetka preskusa: 10.02.2014 Datum zaklju¢ka preskusa: 11.02.2014

1ZVID

Vzorec: Vodovod Postojna Pivka - Bolnica Postojna - kuhinja |
St. | PARAMETER METODA(*) = MEJNA | ENOTA REZULTAT
& | VREDNOST
- o]
1. |Cryptosporidium spp. (oociste) milsrhial. 0 §t./100 | 0
2. |Giardia spp. (ciste) mikoblol, | 0 §t./100 1 0
OPOMBA:

V vzorcu nismo ugotovili prisotnosti oocist parazitov iz rodu Cryptosporidium in cist parazitov iz rodu Giardia.

-

(414
193 6%
3rono

Vodja oddelka:
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biolog

o
(4
/d

Rezultat(i) se nanasajo samo na presku8an(e) vzorec(ce). Ocena velja, Ce je bilo vzoréenje izvedeno v skladu 2 veljavnimi predpisi. Porogilo se brez pisnega dovolienja
preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celofi, In se ne sme uparabljati v reklamne namene. Ocene, mnenja in razlage niso vkljuceni v obseg akreditacije.
(*) Podrobni podatki o uporabljenih preskusnin metodah in merilni negotovosti so na voljo na oddelku.



= NACIONALNI LABORATORL ZA
ZORAVIE. OKOLIE IN HRAND
Center za okolje in zdravje
Oddelek za okolje in zdravje Koper

Vojkovo nabreZje 10, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 03, fax.: + 386 05 663 08 08

Datum izvida: 13.02.2014 0O0Z Lab. st.: 47/PV/2014
Naroéilo: 31487

POROCILO O VZOREENJU PITNE VODE IN TERENSKIH MERITVAH

Narognik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna
Vrsta narotila:  pogodba
Upravljavec: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna
Vzorec odvzel: NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inZ.
Datum in ura odvzema: 10.02.2014 10:40
Metoda vzorcenja: SIST-1SO 5567-5:2007
Metoda shranjevanja: SIST-ISO 5567-3:2004
Uporabliena oprema  Termometer Testo 110

Komparator Lovibond 2000

Vzorec: Vodovod Postojna Pivka - Crpalisée valilnica Neverke

TERENSKE MERITVE:

'PARAMETER " ' " ~ METODA | ENOTA 'REZULTAT
‘

prosti klor SISTENISO7393-2 | mg/ | 0,1
temperatura DIN 38404 - C4 e 5,6
barva Interna metoda nezaznavna
motnost Interna metoda nezaznavna
usedline Interna metoda | nezaznavne

onj Interna metoda nezaznaven

£ ig:gtf' i’/
Vodja dejavnosti pitne in povriinske vode /g-is e odja Oddelka za okolje in zdravje Koper

Gregor Drinovec, san. inZ.

s

§ i 1ag. Silvana Marki¢ Hrast, dipl. san. inZ.
5 o ?

MA@@ .

Paroéilo se nanasa izkljuéno na preskuSani vzorec. Brez pisnega pristanka izvajalca meritve se ne sme reproducirati razen v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne
namene.
Stran 1/1



NACIONALNI LABORATORL ZA @ FREiRcia
ZORAVIE, CHOUIE IN HRAND ‘ SISTENISO/IEC 17025
LP-014
Center za mikrobioloSke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja
Oddelek za mikrobioloske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper
Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Datum: 12.02.2014 Protokolna 8t 333/V/2014 - priloga

Narodilo: 31487
Stran: 1/9

POROCILO O PRESKUSU PITNE VODE

Naroénik: NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper
Lastnik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna
Placnik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inz.
Kraj odvzema: Vodovod Postojna Pivka - Crpaliiée valilnica Neverke

Datum odvzema: 10.02.2014 10:40 Datum sprejema: 10.02.2014 14:10
Datum zacetka preskusa: 10.02.2014 14:15 Datum zaklju€ka preskusa: 12.02.2014 09:21
1ZVID
‘[Vzoree:  Vodovod Postojna Pivka - Crpalii&e valilnica Neverke
St. | PARAMETER METODA(*) & MEJNA ] ENOTA REZULTAT
E VREDNOST | ;
< = O . -
1. [Koliformne bakterije e 23092616_2{000' 0 §t./100 ml 0
2. |Escherichia coli (E. coli) ISO ificﬂ_gg&go“o. 0 &t./100 ml 0
3. Enterokoki Bl 7a9R-2:2000 0 $t./100 ml 0
4. |Clostridium perfringens (vkljuno s sporami) glé /568 ;gﬁg‘é gg{,g‘é 0 §t./100 ml 0
5. &t. kolonij pri 37 C 150 6222: 10900 100 /1 ml 0
Vodja oddelka:

dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biolog

Rezultat(i) se nanaSajo na preskusan(e) vzorec(ce). Porogilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uparabljati v reklamne namene.

(*) Podrobni podatki o uporabljenih preskusnih metodah in merilni negotovosti so na voljo na cddelku.



NACIONALNI L ABDRATORL ZA
ZORAVIE, OKOLIE IN HRAND

Center za mikrobioloSke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja

Oddelek za mikrobioloske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper
] Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Datum: 12.02.2014 Protokolna &t.: 333/\//2014
Narodilo: 31487
Stran: 11

OCENA K POROCILU O PRESKUSU PITNE VODE

Naroénik: NLZOH - COZ - Oddelek za okalje in zdravije Koper
Lastnik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna
Placnik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inz.
Kraj odvzema: Vodovad Postojna Pivka - Crpalidée valilnica Neverke
Datum odvzema: 10.02.2014 10:40 Datum sprejema: 10.02.2014 14:10

Datum zacCetka preskusa: 10.02.2014 14:15 Datum zaklju€ka preskusa: 12.02.2014 09:21
Vzorec: Vodovod Postojna Pivka - Crpali$ée valilnica Neverke

OCENA

Vzorec je glede preskusanih mikrobiolokih parametrov skladen z zahtevami iz priloge | Pravilnika o pitni vodi (Ur. list
RS, &t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09).

Vodja oddelka:
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biolog

2 B ;3%7 |

~ Priloga:
" - Porotilo o preskusu pitne vode prot.&t. 333/\//2014 - priloga

Qcena velja, ¢e je bilo vzoréenje izvedeno skladno z veljavnimi predpisi. Ocena se brez pisnega dovoljienja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in
se ne sme uporabljati v reklamne namene.



" NACIOMALN LABORATORL ZA
a. ZORAVIE, OXGLIE IN HRAND

Center za okolje in zdravje
Oddelek za okolje in zdravje Koper

Vojkovo nabreZje 10, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 03, fax.: + 386 05 663 08 08

Datum : 13022014 Protokolna [ 47/PV/2014
Narodilo: 31487

JAVNO PODJETJE KOVOD

JERSICE 3

6230 Postojna

OCENA USTREZNOSTI PITNE VODE

Vodooskrbni sistem:  Vodovod Postojna Pivka
Datum odvzema 10.02.2014

Porogilo o Poroéilo o
terenskin mikrobiologkih
meritvah: preizkusih:

1. Crpalidée valilnica Neverke 47/1/PVI2014  333/V/2014  SKLADEN

Mikrobioloska preskusanja:

Na podlagi laboratorijskih preskusanj je vzorec pitne vode skladen z zahtevami iz Priloge | Pravilnika o
pitni vodi (Ur. list RS, &t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09).

Ocena:

Na podlagi laboratorijskih izvidov in terenskih meritev ocenjujemo, da je vzorec pitne vode zdravstveno
ustrezen po Pravilniku o pitni vodi (Ur. list RS, &t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09).

mag. Silvana Marki& Hrast, dipl. san. inZ.
\Vodja Oddelka za okolje in zdravje Koper

buoobagt

g

. , . : s o
Vodja dejavnosti pitne in povriinske vode /- o
Gregor Drinovec, san. inz.

Priloge:
- laboratorijski izvidi

Stran 1/1



ZDRAVIE. OKOLIE IN HRAND Tel.:

Q NACIONALNI LABORATORY 2A

TRR: SI56 01100-60000
(02) 45 00 100

Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

Seznam dokumentov za fakturo §t. 31487:
Dokument Poslano Od
lzvid OMA/333/2014 12.02.2014 11:15 sml@zzv-kp.si

lzvid 00Z/47/2014 13.02.2014 11:44 higiena@zzv-kp.si

Faktura 31487

R

Za

rado.krota@zzv-kp.si
nada.milharcic@kovodpostojna.si
marjan.zmak@kovodpostojna.si
irenasuselj.sajn@kovodpostojna.si
direktor@kovodpostojna.si
rado.krota@zzv-kp.si
nada.milharcic@kovodpostojna.si
marjan.zmak@kovodpostojna.si
irenasuselj.sajn@kovodpostojna.si
direktor@kovodpostojna.si

Fax.:(02) 45 00 225



L

oy NACIONALNI LABORATORI) ZA
ZORAVIE, GHOLIE IN HRAND

TRR: SI156 01100-60000
(02) 4500 100
Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

Seznam dokumentov za fakturo $t. 31486:

| Dokument

Poslano

Qd

Za

lzvid OMA/334/2014

lzvid OMA/334/2014

Izvid OMA/335/2014

lzvid 00Z/45/2014

—lzvid O0Z/46/2014

Faktura 31486

11.02.2014 09:35

11.02.2014 09:36

11.02.2014 09:36

12.02.2014 09:28

12.02.2014 09:28

sml@zzv-kp.si

sml@zzv-kp.si

smi@zzv-kp.si

higiena@zzv-kp.si

higiena@zzv-kp.si

direktor@kovodpostojna.si
irenasuselj.sajn@kovodpostojna.si
rado.krota@zzv-kp.si
nada.milharcic@kovodpostojna.si
marjan.zmak@kovodpostojna.si
rado.krota@zzv-kp.si
nada.milharcic@kovodpostojna.si
marjan.zmak@kovodpostojna.si
irenasuselj.sajn@kovodpostojna.si
direktor@kovedpostojna.si
rado.krota@zzv-kp.si
nada.milharcic@kovodpostojna.si
marjan.zmak@kovodpostojna.si
irenasuselj.sajn@kovodpostojna.si
direktor@kovodpostojna.si
direktor@kovodpostojna.si
irenasuselj.sajn@kovodpostojna.si
marjan.zmak@kovodpostojna.si
nada.milharcic@kovodpostojna.si
rado.krota@zzv-kp.si

Fax.:(02) 45 00 225



“ToF NACIONALN LABDRATORL ZA i T

5 ZERAVIE, OKOLIE IN HEANO ‘ SIST BN ISO/EC 17025
A . u I . s 0 . N LP_oM
Center za mikrobioloke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja

Oddelek za mikrobioloSke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper
Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Datum: 20.02.2014 Protokolna &t 386/V/2014 - priloga
Narogilo: 31546
Stran: 1/1

POROCILO O PRESKUSU PITNE VODE

Naroé&nik: NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper
Lastnik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postgjna
Plagnik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inZ.
Kraj odvzema: Vodovod Postojna Pivka - Cistilna naprava - vodarna Malni - po obdelavi
Datum odvzema: 18.02.2014 09:50 Datum sprejema: 18.02.2014 11:55

Datum zadetka preskusa: 18.02.2014 13:00 Datum zakljuka preskusa: 20.02.2014 09:41

IZVID
Vodovod Postojna Pivka - Cistilna naprava - vodarna Malni - po obdelavi

PARAMETER METODA(*) MEJNA
VREDNOST

Vzorec:

_Oznaka

o

SO 9308-1:2000, “s00ml L o

1 — e !
Clostridium perfringens (vkljuéno s sporami) %Ié IEGS ;2‘:%% %gﬂ%dé §t./100 ml | i
_ _ = ! ; | (SR S——
St kolonij pri 37 C \ IS0 6222:1999 | 100 tAm | 0
- : = |

- AC:2007 | 4'

A T T - 1SO 9308-1:2000, i 70_ T 400 ml 74___,7, I

2. |Escherichia coli (E. coli) AC-2007 \ £t./100 mi 0 l
- P— N -

Enterokoki 1SO 7899-2:2000 0 st/100ml |0 l

i e e [ . e _0 -

Vodja oddelka:
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biolog

2 Patwily

Rezultat(i) se nanasajo na preskudan(e) vzorec(ce). Porotilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratarija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme

uporabljati v reklamne namene.
(*) Podrobni podatki o uporabljenih preskusnih metodah in merilni negotovosti so na valjo na oddelku.




[~ NACIONALNI LABORATORL ZA
W ZORAVIE, GROLIE IN HRAND
Center za mikrobiolo$ke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja

Oddelek za mikrobioloske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper
Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05663 08 88

Datum: 20.02.2014 Protokolna §t.: 386/V/2014
Narocilo: 31546
Stran: 1/1

OCENA K POROCILU O PRESKUSU PITNE VODE

Naroc&nik: NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper
Lastnik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna
Plagnik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inz.
Kraj odvzema: Vodovod Postojna Pivka - Cistilna naprava - vodarna Malni - po obdelavi
Datum odvzema: 18.02.2014 09:50 Datum sprejema: 18.02.2014 11:55

Datum zacetka preskusa: 18.02.2014 13:00 Datum zakljutka preskusa: 20.02.2014 09:41

Vzorec; Vodovod Postojna Pivka - Cistilna naprava - vodarna Malni - po obdelavi

OCENA

Vzorec je glede preskuganih mikrobiologkih parametrov skladen z zahtevami iz priloge | Pravilnika o pitni vodi (Ur. list
RS, &. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09).

Vodja oddelka:
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biolog

i

& @I% |

_ Priloga:

- Poroéilo o preskusu pitne vode prot.&t. 386/V/2014 - priloga

. e
Ocena velia, e je bilo vzortenje izvedeno skladno z veljavnimi predpisi. Ocena se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celot, in

se ne sme uporabljati v reklamne namene.



. SLOVENSKA
MACIONALNI LABORATORL ZA ‘ AKREDITACHIA

SIST EN ISO/IEC 17025
 ZDRAVIE. OKOLIE IN HRANO ‘ ok
Center za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Rezultati oznateni z # se nanasajo

5 i Gy 5 . - na neakreditirano dejavnost
Oddelek za kemiiske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper -

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 80, fax.: + 386 05 663 08 88

Datum izvida: 19.02.2014 OKA Lab. 8t:  61/PV/2014
Narodilo: 31546
5 Stran: 1/1
POROCILO O PRESKUSU
(Pitne vode)
Vzorec: Vodovod Postejna Pivka - Cistilna naprava - vodarna Malni - po obdelavi
Narocnik: NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper
Lastnik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna
Placénik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna
Vrsta naroGila:  pogodba
Upravljavec: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

Vzorec odvzel:  NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inZ.
Kraj odvzema:  Vodovod Postojna Pivka - Cistilna naprava - vodarna Malni - po obdelavi
Datum odvzema: 18.02.2014 09:50 Datum sprejema; 18.02.2014 12:00

Analiziran do: 19.02.2014

REZULTATI PRESKUSA:

'PARAMETER \ METODA ‘ ENOTA REZULTAT|E| mejna |MN|zacetek |
©
‘ | g | vrednost (%) yonec |
i o
Barva SIST EN ISO 7887- m’ <0,1 / | 18.02.14
(glej opombo (1)) B:2012 - 18.02.14
Motnost SIST EN ISO NTU 0,47 1 18.02.14
7027:2000 18.02.14
pH (pri 25°C) ISO 10523:2008 7,89 6,5-9,5 18.02.14
(glej opombe (2)) 18.02.14
Elektroprevodnost (pri 20°C) EN 27888:1993 uS/cm 302 # 2500 18.02.14
18.02.14
Oksidativnost EN SO 8467:1995 | mg/l 02 0,82 5 19.02.14
19.02.14
Amonij ISO 7150-1:1984 | mg/l NH4 <0,026 0,5 19.02.14
(gle] opombo (3)) | | 19.02.14
Nitriti SIST EN ISO mg/l NO2 <0,010 \ 0,5 | 19.02.14
(glej opombo (4)) 26777:1996 | | | 19.02.14
- rezultati se nana&ajo na neakreditirano dejavnost

ezultat oznaden & povdarjenim tiskom ni v skladu z mejno vrednostjo iz predpisa
Opombe:

1. Meritev je opravijena pri 436 nm, pri 25°C vzorca, vV 5 em kivetl.

2. Meritev izvedena v roku 6h od asa vzorcenja.

3. Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri 2 do 5 . Znotra] dneva je interval zaupanja povpre énih vrednosti realnega vzorca pitne vode pri 85% zanesljivosti:
0,027 +/- 0,003 mg/l NH4.

4. Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri 2 do 5 T. Znotraj dneva je interval zaupanja povpre énih vrednosti realnega vzorca pitne vode pri 95% zanesljivosti:
0,0100 +/- 0,0003 mg/l NO2.

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur.l.RS §t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06,25/09)

1A
«01"\‘05*”?'5

85°
S5 s

Vodja enote
Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem., spec.san.kem

ZA: - .
K,oa-_—e,u

Q:-'@\ Vodja oddelka za kemijske analize Zivil, vod
4 in drugih vzorcev okolja Koper
Alenka KozZelj, univ.dipl.kem.

Rezultati se nana&ajo izkljuéno na preskudan vzorec. Porotilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratarija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
Vise dodatne informadije o opravljenih preskusanjih so dostopne v laboratoriju.



e ~NACIONALNI LABORATORU ZA
(\,? ZORAVIE, GHOLIE [N HRAND

Center za okolje in zdravje
Oddelek za okolje in zdravie Koper

Vojkovo nabreZje 10, G000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 03, fax.: + 386 05 663 08 08

Datum izvida: 28.02.2014 00Z Lab. 8t.: 75/PV/2014
Narodilo: 31590

POROCILO O VZORGENJU PITNE VODE IN TERENSKIH MERITVAH

Narocnik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna
Vrsta naroéila: ~ pogodba
Upravljavec: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna
vzorec odvzel: NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inZ.
Datum in ura odvzema: 25.02.2014 09:20
Metoda vzoréenja: SIST-1S0O 5567-5:2007
Metoda shranjevanja: SIST-ISO 5567-3:2013
Uporabliena oprema Termometer Testo 110

Komparator Lovibond 2000

Vzorec: Vodovod Postojna Pivka - Rezervoar Strane - po obdelavi

TERENSKE MERITVE:

PARAMETER " METODA | ENOTA  REZULTAT

| — |
prosti klor ‘ SISTENISO7393-2 | mg/l \ 0,15 \
temperatura DIN 38404 - C4 < ‘| 8,5
harva ‘ Interna metoda \ \ nezaznavna
motnost Interna metoda ‘| nezaznavna
usedline Interna metoda \ nezaznavne

klonj l Interna metoda \ \ nezaznaven

Vodja dejavnosti pitne in povriinske vode
Gregor Drinovec, san. inz.

odja Oddelka za okolje in zdravje Koper
1ag. Silvana Marki¢ Hrast, dipl. san. inZ.

PoroGilo se hanasa izkljucno na preskusani vzorec. Brez pisnega pristanka izvajalca meritve se ne sme reproducirati razen v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne
namene.
Stran 1/1



HACIONALNI LABORATORL ZA
ZORAVIE, OMOLIE IN HRAND

&

Center za mikrobiologke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja
Oddelek za mikrobiologke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

.

SLOVENS
AKRI

KA
EDITACLIA

SIST EN ISG/1EC 17025
‘ LP-014

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fa

Datum : 27.02.2014

POROCILO O PRESKUSU PITNE VOD

Naroénik:
Lastnik:
Placnik:
Vzorec odvzel:
Kraj odvzema:
Datum odvzema: 25.02.2014 09:20

Datum zad&etka preskusa: 25.02.2014 12:20

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper
JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojnas
JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojne
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. iz
Vodovod Postojna Pivka - Rezervoar Strane - po obdelavi

X.: + 386 05 663 08 88

Protokolna &t..

Narodilo: 31590

“E'ﬂfﬂﬂ“.‘"h i e

452/V//2014 - priloga

KOVOD d.o.0. POSTOJNA

04 -03- 20%

Priloge:

Datum sprejema: 25.02.2014 12:00
Datum zaklju¢ka preskusa: 27.02.2014 11:08

/

1ZVID
Wzorec: Vodovod Postojna Pivka - Rezervoar Strane - po obdelavi \
| §t. | PARAMETER METODA(*) | &/ MEJNA ENOTA REZULTAT
£| VREDNOST
o |
1. Koliformne bakterije 50 i@gg‘dgooo’ 0 £./100 ml 0
] NPT . ISO 9308-1:2000, 0 &t./100 ml T
j Escherichia coli (E. coli) AC-2007 0 ‘ 0 ‘
3. Enterokoki LT 0 5t./100 ml | 0 |
B T | \
. : e ; UL RS 10/04, 35/04, 0 = | |
4. |Clostridium perfringens (vklju&no s sporami) §t./100 m ‘ 0
: S e ——
5. |8t kolonij pri 37 C B : | 100 tam o |
Vodja oddelka:

dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biolog

ZA: %af% |

Rezultat(i) se nanasajo na preskusan(e) vzorec(ce). Porodilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v cel

uporabljati v reklamne namene.

(*) Podrobni pedatki o uporabljenih preskusnih metodah in merilni negotovosti so na voljo na oddelku.

oti, in se ne sme



ZERAVIE, THOLIE [N HRAND

Center za mikrobiolo8ke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja
Oddelek za mikrobiologke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

.-.v MACIONALNI LABORATORL ZA

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88
Datum :  27.02.2014 Protokolna st.: 452/V/2014

Naroéilo: 31590
Stran: 1/1

OCENA K POROCILU O PRESKUSU PITNE VODE

Naroénik: NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper
Lastnik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna
Plaénik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inz.
Kraj odvzema: Vodovod Postojna Pivka - Rezervoar Strane - po obdelavi
Datum odvzema: 25.02.2014 09:20 Datum sprejema: 25.02.2014 12:00

Datum zacetka preskusa: 25.02.2014 12:20 Datum zakljutka preskusa: 27.02.2014 11:08

Vzorec: Vodovod Postojna Pivka - Rezervoar Strane - po obdelavi

OCENA

Vzorec je glede preskuSanih mikrobioloSkih parametrov skladen z zahtevami iz priloge | Pravilnika o pitni vodi (Ur. list
RS, 8t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09).

Vodja oddelka:
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biolog

o %af%%%/ |

~ Priloga:
- Porogilo o preskusu pitne vode prot.§t. 452/V/2014 - priloga

Ocena velja, €e je bilo vzoréenje izvedeno skladno z veljavnimi predpisi. Ocena se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in
se ne sme uporabljati v reklamne namene.



