






























































































Rezultat(i) se nanašajo na preskušan(e) vzorec(ce). Poročilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
(*) Podrobni podatki o uporabljenih preskusnih metodah in merilni negotovosti so na voljo na oddelku.

21.10.2014 09:20Datum odvzema:

2865/V/2014Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - Rezervoar Strane - po obdelaviKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. in�.Vzorec odvzel:

21.10.2014 12:15Datum sprejema:
23.10.2014 12:08Datum zaključka preskusa:

Datum :

POROČILO O PRESKUSU PITNE VODE

23.10.2014

PARAMETER

št./100 ml

št./100 ml

št./100 ml

št./100 ml

št./1 ml

ENOTA

0

0

0

0

0

REZULTATMETODA(*) MEJNA
VREDNOST

0

0

0

0

100

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

IZVID

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Vodovod Postojna Pivka - Rezervoar Strane - po obdelavi
Št.

Escherichia coli (E. coli) 

Clostridium perfringens (vključno s sporami) 

Št. kolonij pri 37 °C 

Datum začetka preskusa: 21.10.2014 12:40

Naročnik:

Oznaka metode: Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09), 1. točka priloge III1.

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Koliformne bakterije

Enterokoki

Namestnik vodje oddelka
Erika Batagelj, univ.dipl.mikrob.

 Vzorec:

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 7899-2:2000

UL RS 19/04, 35/04,
26/06, 92/06, 25/09

ISO 6222:1999

Naročilo: 33513

 

 

 

 

 

O
zn

ak
a

1/1Stran:

- priloga

(glej opombo (1))

M.P.

Center za mikrobiološke analize �ivil, vod in drugi h vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize �ivil, vod in drug ih vzorcev okolja Koper

Vrsta naročila: pogodba 

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09)



Ocena velja, če je bilo vzorčenje izvedeno skladno z veljavnimi predpisi. Ocena se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in
se ne sme uporabljati v reklamne namene.

21.10.2014 09:20Datum odvzema:

2865/V/2014Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - Rezervoar Strane - po obdelaviKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. in�.Vzorec odvzel:

21.10.2014 12:15Datum sprejema:
23.10.2014 12:08Datum zaključka preskusa:

Datum :

OCENA K POROČILU O PRESKUSU PITNE VODE

23.10.2014

OCENA

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Datum začetka preskusa: 21.10.2014 12:40

Naročnik:

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Vzorec je glede preskušanih mikrobioloških parametrov skladen z zahtevami iz priloge I Pravilnika o pitni vodi (Ur. list
RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09).

Naročilo: 33513

Vodovod Postojna Pivka - Rezervoar Strane - po obdelaviVzorec:

Stran:

Priloga: 
 - Poročilo o preskusu pitne vode prot.št. 2865/V/2014 - priloga 

M.P.

Namestnik vodje oddelka
Erika Batagelj, univ.dipl.mikrob.

Center za mikrobiološke analize �ivil, vod in drugi h vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize �ivil, vod in drug ih vzorcev okolja Koper

1/1



Rezultat(i) se nanašajo na preskušan(e) vzorec(ce). Poročilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
(*) Podrobni podatki o uporabljenih preskusnih metodah in merilni negotovosti so na voljo na oddelku.

21.10.2014 09:50Datum odvzema:

2866/V/2014Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - Orehek 2aKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. in�.Vzorec odvzel:

21.10.2014 12:15Datum sprejema:
23.10.2014 12:14Datum zaključka preskusa:

Datum :

POROČILO O PRESKUSU PITNE VODE

23.10.2014

PARAMETER

št./100 ml

št./100 ml

št./100 ml

št./100 ml

št./1 ml

ENOTA

0

0

0

0

45

REZULTATMETODA(*) MEJNA
VREDNOST

0

0

0

0

100

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

IZVID

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Vodovod Postojna Pivka - Orehek 2a
Št.

Escherichia coli (E. coli) 

Clostridium perfringens (vključno s sporami) 

Št. kolonij pri 37 °C 

Datum začetka preskusa: 21.10.2014 12:40

Naročnik:

Oznaka metode: Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09), 1. točka priloge III1.

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Koliformne bakterije

Enterokoki

Namestnik vodje oddelka
Erika Batagelj, univ.dipl.mikrob.

 Vzorec:

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 7899-2:2000

UL RS 19/04, 35/04,
26/06, 92/06, 25/09

ISO 6222:1999

Naročilo: 33513

 

 

 

 

 

O
zn

ak
a

1/1Stran:

- priloga

(glej opombo (1))

M.P.

Center za mikrobiološke analize �ivil, vod in drugi h vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize �ivil, vod in drug ih vzorcev okolja Koper

Vrsta naročila: pogodba 

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09)



Ocena velja, če je bilo vzorčenje izvedeno skladno z veljavnimi predpisi. Ocena se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in
se ne sme uporabljati v reklamne namene.

21.10.2014 09:50Datum odvzema:

2866/V/2014Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - Orehek 2aKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. in�.Vzorec odvzel:

21.10.2014 12:15Datum sprejema:
23.10.2014 12:14Datum zaključka preskusa:

Datum :

OCENA K POROČILU O PRESKUSU PITNE VODE

23.10.2014

OCENA

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Datum začetka preskusa: 21.10.2014 12:40

Naročnik:

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Vzorec je glede preskušanih mikrobioloških parametrov skladen z zahtevami iz priloge I Pravilnika o pitni vodi (Ur. list
RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09).

Naročilo: 33513

Vodovod Postojna Pivka - Orehek 2aVzorec:

Stran:

Priloga: 
 - Poročilo o preskusu pitne vode prot.št. 2866/V/2014 - priloga 

M.P.

Namestnik vodje oddelka
Erika Batagelj, univ.dipl.mikrob.

Center za mikrobiološke analize �ivil, vod in drugi h vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize �ivil, vod in drug ih vzorcev okolja Koper

1/1



Rezultat(i) se nanašajo na preskušan(e) vzorec(ce). Poročilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
(*) Podrobni podatki o uporabljenih preskusnih metodah in merilni negotovosti so na voljo na oddelku.

21.10.2014 10:05Datum odvzema:

2867/V/2014Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - �eje 7Kraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. in�.Vzorec odvzel:

21.10.2014 12:15Datum sprejema:
23.10.2014 12:15Datum zaključka preskusa:

Datum :

POROČILO O PRESKUSU PITNE VODE

23.10.2014

PARAMETER

št./100 ml

št./100 ml

št./100 ml

št./100 ml

št./1 ml

ENOTA

0

0

0

0

oc. 5

REZULTATMETODA(*) MEJNA
VREDNOST

0

0

0

0

100

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

IZVID

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Vodovod Postojna Pivka - �eje 7
Št.

Escherichia coli (E. coli) 

Clostridium perfringens (vključno s sporami) 

Št. kolonij pri 37 °C 

Datum začetka preskusa: 21.10.2014 12:40

Naročnik:

Oznaka metode: Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09), 1. točka priloge III1.

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Koliformne bakterije

Enterokoki

Namestnik vodje oddelka
Erika Batagelj, univ.dipl.mikrob.

 Vzorec:

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 7899-2:2000

UL RS 19/04, 35/04,
26/06, 92/06, 25/09

ISO 6222:1999

Naročilo: 33513

 

 

 

 

 

O
zn

ak
a

1/1Stran:

- priloga

(glej opombo (1))

oc. - ocenjeno

Opombe:

M.P.

Center za mikrobiološke analize �ivil, vod in drugi h vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize �ivil, vod in drug ih vzorcev okolja Koper

Vrsta naročila: pogodba 

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09)



Ocena velja, če je bilo vzorčenje izvedeno skladno z veljavnimi predpisi. Ocena se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in
se ne sme uporabljati v reklamne namene.

21.10.2014 10:05Datum odvzema:

2867/V/2014Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - �eje 7Kraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. in�.Vzorec odvzel:

21.10.2014 12:15Datum sprejema:
23.10.2014 12:15Datum zaključka preskusa:

Datum :

OCENA K POROČILU O PRESKUSU PITNE VODE

23.10.2014

OCENA

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Datum začetka preskusa: 21.10.2014 12:40

Naročnik:

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Vzorec je glede preskušanih mikrobioloških parametrov skladen z zahtevami iz priloge I Pravilnika o pitni vodi (Ur. list
RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09).

Naročilo: 33513

Vodovod Postojna Pivka - �eje 7Vzorec:

Stran:

Priloga: 
 - Poročilo o preskusu pitne vode prot.št. 2867/V/2014 - priloga 

M.P.

Namestnik vodje oddelka
Erika Batagelj, univ.dipl.mikrob.

Center za mikrobiološke analize �ivil, vod in drugi h vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize �ivil, vod in drug ih vzorcev okolja Koper

1/1



Rezultat(i) se nanašajo na preskušan(e) vzorec(ce). Poročilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
(*) Podrobni podatki o uporabljenih preskusnih metodah in merilni negotovosti so na voljo na oddelku.

21.10.2014 10:30Datum odvzema:

2868/V/2014Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - OŠ Pivka- kuhinjaKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. in�.Vzorec odvzel:

21.10.2014 12:15Datum sprejema:
23.10.2014 12:15Datum zaključka preskusa:

Datum :

POROČILO O PRESKUSU PITNE VODE

23.10.2014

PARAMETER

št./100 ml

št./100 ml

št./100 ml

št./100 ml

št./1 ml

ENOTA

0

0

0

0

prisotno

REZULTATMETODA(*) MEJNA
VREDNOST

0

0

0

0

100

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

IZVID

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Vodovod Postojna Pivka - OŠ Pivka- kuhinja
Št.

Escherichia coli (E. coli) 

Clostridium perfringens (vključno s sporami) 

Št. kolonij pri 37 °C 

Datum začetka preskusa: 21.10.2014 12:40

Naročnik:

Oznaka metode: Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09), 1. točka priloge III1.

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Koliformne bakterije

Enterokoki

Namestnik vodje oddelka
Erika Batagelj, univ.dipl.mikrob.

 Vzorec:

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 7899-2:2000

UL RS 19/04, 35/04,
26/06, 92/06, 25/09

ISO 6222:1999

Naročilo: 33513

 

 

 

 

 

O
zn

ak
a

1/1Stran:

- priloga

(glej opombo (1))

prisotno - < 4 cfu v preiskanem volumnu vzorca

Opombe:

M.P.

Center za mikrobiološke analize �ivil, vod in drugi h vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize �ivil, vod in drug ih vzorcev okolja Koper

Vrsta naročila: pogodba 

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09)



Ocena velja, če je bilo vzorčenje izvedeno skladno z veljavnimi predpisi. Ocena se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in
se ne sme uporabljati v reklamne namene.

21.10.2014 10:30Datum odvzema:

2868/V/2014Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - OŠ Pivka- kuhinjaKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. in�.Vzorec odvzel:

21.10.2014 12:15Datum sprejema:
23.10.2014 12:15Datum zaključka preskusa:

Datum :

OCENA K POROČILU O PRESKUSU PITNE VODE

23.10.2014

OCENA

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Datum začetka preskusa: 21.10.2014 12:40

Naročnik:

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Vzorec je glede preskušanih mikrobioloških parametrov skladen z zahtevami iz priloge I Pravilnika o pitni vodi (Ur. list
RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09).

Naročilo: 33513

Vodovod Postojna Pivka - OŠ Pivka- kuhinjaVzorec:

Stran:

Priloga: 
 - Poročilo o preskusu pitne vode prot.št. 2868/V/2014 - priloga 

M.P.

Namestnik vodje oddelka
Erika Batagelj, univ.dipl.mikrob.

Center za mikrobiološke analize �ivil, vod in drugi h vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize �ivil, vod in drug ih vzorcev okolja Koper

1/1



Rezultat(i) se nanašajo na preskušan(e) vzorec(ce). Poročilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
(*) Podrobni podatki o uporabljenih preskusnih metodah in merilni negotovosti so na voljo na oddelku.

21.10.2014 11:00Datum odvzema:

2869/V/2014Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - Nova Sušica 12Kraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. in�.Vzorec odvzel:

21.10.2014 12:15Datum sprejema:
23.10.2014 12:16Datum zaključka preskusa:

Datum :

POROČILO O PRESKUSU PITNE VODE

23.10.2014

PARAMETER

št./100 ml

št./100 ml

št./100 ml

št./100 ml

št./1 ml

ENOTA

0

0

0

0

oc. 5

REZULTATMETODA(*) MEJNA
VREDNOST

0

0

0

0

100

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

IZVID

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Vodovod Postojna Pivka - Nova Sušica 12
Št.

Escherichia coli (E. coli) 

Clostridium perfringens (vključno s sporami) 

Št. kolonij pri 37 °C 

Datum začetka preskusa: 21.10.2014 12:40

Naročnik:

Oznaka metode: Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09), 1. točka priloge III1.

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Koliformne bakterije

Enterokoki

Namestnik vodje oddelka
Erika Batagelj, univ.dipl.mikrob.

 Vzorec:

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 7899-2:2000

UL RS 19/04, 35/04,
26/06, 92/06, 25/09

ISO 6222:1999

Naročilo: 33513

 

 

 

 

 

O
zn

ak
a

1/1Stran:

- priloga

(glej opombo (1))

oc. - ocenjeno

Opombe:

M.P.

Center za mikrobiološke analize �ivil, vod in drugi h vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize �ivil, vod in drug ih vzorcev okolja Koper

Vrsta naročila: pogodba 

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09)



Ocena velja, če je bilo vzorčenje izvedeno skladno z veljavnimi predpisi. Ocena se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in
se ne sme uporabljati v reklamne namene.

21.10.2014 11:00Datum odvzema:

2869/V/2014Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - Nova Sušica 12Kraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. in�.Vzorec odvzel:

21.10.2014 12:15Datum sprejema:
23.10.2014 12:16Datum zaključka preskusa:

Datum :

OCENA K POROČILU O PRESKUSU PITNE VODE

23.10.2014

OCENA

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Datum začetka preskusa: 21.10.2014 12:40

Naročnik:

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Vzorec je glede preskušanih mikrobioloških parametrov skladen z zahtevami iz priloge I Pravilnika o pitni vodi (Ur. list
RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09).

Naročilo: 33513

Vodovod Postojna Pivka - Nova Sušica 12Vzorec:

Stran:

Priloga: 
 - Poročilo o preskusu pitne vode prot.št. 2869/V/2014 - priloga 

M.P.

Namestnik vodje oddelka
Erika Batagelj, univ.dipl.mikrob.

Center za mikrobiološke analize �ivil, vod in drugi h vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize �ivil, vod in drug ih vzorcev okolja Koper

1/1



Rezultat(i) se nanašajo na preskušan(e) vzorec(ce). Poročilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
(*) Podrobni podatki o uporabljenih preskusnih metodah in merilni negotovosti so na voljo na oddelku.

21.10.2014 11:30Datum odvzema:

2870/V/2014Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - Buje 2bKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. in�.Vzorec odvzel:

21.10.2014 12:15Datum sprejema:
23.10.2014 12:17Datum zaključka preskusa:

Datum :

POROČILO O PRESKUSU PITNE VODE

23.10.2014

PARAMETER

št./100 ml

št./100 ml

št./100 ml

št./100 ml

št./1 ml

ENOTA

0

0

0

0

prisotno

REZULTATMETODA(*) MEJNA
VREDNOST

0

0

0

0

100

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

IZVID

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Vodovod Postojna Pivka - Buje 2b
Št.

Escherichia coli (E. coli) 

Clostridium perfringens (vključno s sporami) 

Št. kolonij pri 37 °C 

Datum začetka preskusa: 21.10.2014 12:40

Naročnik:

Oznaka metode: Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09), 1. točka priloge III1.

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Koliformne bakterije

Enterokoki

Namestnik vodje oddelka
Erika Batagelj, univ.dipl.mikrob.

 Vzorec:

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 7899-2:2000

UL RS 19/04, 35/04,
26/06, 92/06, 25/09

ISO 6222:1999

Naročilo: 33513

 

 

 

 

 

O
zn

ak
a

1/1Stran:

- priloga

(glej opombo (1))

prisotno - < 4 cfu v preiskanem volumnu vzorca

Opombe:

M.P.

Center za mikrobiološke analize �ivil, vod in drugi h vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize �ivil, vod in drug ih vzorcev okolja Koper

Vrsta naročila: pogodba 

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09)



Ocena velja, če je bilo vzorčenje izvedeno skladno z veljavnimi predpisi. Ocena se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in
se ne sme uporabljati v reklamne namene.

21.10.2014 11:30Datum odvzema:

2870/V/2014Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - Buje 2bKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. in�.Vzorec odvzel:

21.10.2014 12:15Datum sprejema:
23.10.2014 12:17Datum zaključka preskusa:

Datum :

OCENA K POROČILU O PRESKUSU PITNE VODE

23.10.2014

OCENA

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Datum začetka preskusa: 21.10.2014 12:40

Naročnik:

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Vzorec je glede preskušanih mikrobioloških parametrov skladen z zahtevami iz priloge I Pravilnika o pitni vodi (Ur. list
RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09).

Naročilo: 33513

Vodovod Postojna Pivka - Buje 2bVzorec:

Stran:

Priloga: 
 - Poročilo o preskusu pitne vode prot.št. 2870/V/2014 - priloga 

M.P.

Namestnik vodje oddelka
Erika Batagelj, univ.dipl.mikrob.

Center za mikrobiološke analize �ivil, vod in drugi h vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize �ivil, vod in drug ih vzorcev okolja Koper

1/1



Rezultat(i) se nanašajo na preskušan(e) vzorec(ce). Poročilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
(*) Podrobni podatki o uporabljenih preskusnih metodah in merilni negotovosti so na voljo na oddelku.

04.11.2014 09:40Datum odvzema:

3018/V/2014Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - Čistilna naprava - vodarna Malni - po obdelaviKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. in�.Vzorec odvzel:

04.11.2014 12:15Datum sprejema:
06.11.2014 12:28Datum zaključka preskusa:

Datum :

POROČILO O PRESKUSU PITNE VODE

06.11.2014

PARAMETER

št./100 ml

št./100 ml

št./100 ml

št./100 ml

št./1 ml

ENOTA

0

0

0

prisotno

0

REZULTATMETODA(*) MEJNA
VREDNOST

0

0

0

0

100

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

IZVID

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Vodovod Postojna Pivka - Čistilna naprava - vodarna Malni - po obdelavi
Št.

Escherichia coli (E. coli) 

Clostridium perfringens (vključno s sporami) 

Št. kolonij pri 37 °C 

Datum začetka preskusa: 04.11.2014 12:50

Naročnik:

Oznaka metode: Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09), 1. točka priloge III1.

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Koliformne bakterije

Enterokoki

Namestnik vodje oddelka
Erika Batagelj, univ.dipl.mikrob.

 Vzorec:

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 7899-2:2000

UL RS 19/04, 35/04,
26/06, 92/06, 25/09

ISO 6222:1999

Naročilo: 33625

 

 

 

 

 

O
zn

ak
a

1/1Stran:

- priloga

(glej opombo (1))

prisotno - < 4 cfu v preiskanem volumnu vzorca

Opombe:

M.P.

Center za mikrobiološke analize �ivil, vod in drugi h vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize �ivil, vod in drug ih vzorcev okolja Koper

Vrsta naročila: pogodba 

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09)



Ocena velja, če je bilo vzorčenje izvedeno skladno z veljavnimi predpisi. Ocena se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in
se ne sme uporabljati v reklamne namene.

04.11.2014 09:40Datum odvzema:

3018/V/2014Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - Čistilna naprava - vodarna Malni - po obdelaviKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. in�.Vzorec odvzel:

04.11.2014 12:15Datum sprejema:
06.11.2014 12:28Datum zaključka preskusa:

Datum :

OCENA K POROČILU O PRESKUSU PITNE VODE

06.11.2014

OCENA

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Datum začetka preskusa: 04.11.2014 12:50

Naročnik:

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Vzorec glede preskušanih mikrobioloških parametrov ni skladen z zahtevami iz Priloge I Pravilnika o pitni vodi (Ur. list 
RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09) zaradi: 
- prese�enega štev ila bakteri j vrste Clostridium perfr ingens  v 100 ml. 

Naročilo: 33625

Vodovod Postojna Pivka - Čistilna naprava - vodarna Malni - po obdelaviVzorec:

Stran:

Priloga: 
 - Poročilo o preskusu pitne vode prot.št. 3018/V/2014 - priloga 

M.P.

Namestnik vodje oddelka
Erika Batagelj, univ.dipl.mikrob.

Center za mikrobiološke analize �ivil, vod in drugi h vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize �ivil, vod in drug ih vzorcev okolja Koper

1/1



Rezultat(i) se nanašajo na preskušan(e) vzorec(ce). Poročilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
(*) Podrobni podatki o uporabljenih preskusnih metodah in merilni negotovosti so na voljo na oddelku.

05.11.2014 10:30Datum odvzema:

3037/V/2014Protokolna št.:

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

VS PO-PI, VODARNA MALNI - PO OBDELAVI, PIPAKraj odvzema:
Edi ŠibenikVzorec odvzel:

05.11.2014 12:25Datum sprejema:
06.11.2014 12:37Datum zaključka preskusa:

Datum :

POROČILO O PRESKUSU PITNE VODE

06.11.2014

PARAMETER

št./100 ml

ENOTA

0

REZULTATMETODA(*) MEJNA
VREDNOST

0  1.

IZVID

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

VS PO-PI, VODARNA MALNI - PO OBDELAVI, PIPA
Št.

Clostridium perfringens (vključno s sporami) 

Datum začetka preskusa: 05.11.2014 13:00

Naročnik:

Oznaka metode: Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09), 1. točka priloge III1.

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Namestnik vodje oddelka
Erika Batagelj, univ.dipl.mikrob.

 Vzorec:

UL RS 19/04, 35/04,
26/06, 92/06, 25/09

Naročilo: 33635

 
O

zn
ak

a

1/1Stran:

- priloga

(glej opombo (1))

M.P.

Center za mikrobiološke analize �ivil, vod in drugi h vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize �ivil, vod in drug ih vzorcev okolja Koper

Vrsta naročila: pogodba 

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09)



Ocena velja, če je bilo vzorčenje izvedeno skladno z veljavnimi predpisi. Ocena se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in
se ne sme uporabljati v reklamne namene.

05.11.2014 10:30Datum odvzema:

3037/V/2014Protokolna št.:

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

VS PO-PI, VODARNA MALNI - PO OBDELAVI, PIPAKraj odvzema:
Edi ŠibenikVzorec odvzel:

05.11.2014 12:25Datum sprejema:
06.11.2014 12:37Datum zaključka preskusa:

Datum :

OCENA K POROČILU O PRESKUSU PITNE VODE

06.11.2014

OCENA

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Datum začetka preskusa: 05.11.2014 13:00

Naročnik:

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Vzorec je glede preskušanega mikrobiološkega parametra skladen z zahtevami iz pri loge I Prav ilnika o pitni vodi (Ur. 
l is t RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09) . 

Naročilo: 33635

VS PO-PI, VODARNA MALNI - PO OBDELAVI, PIPAVzorec:

Stran:

Priloga: 
 - Poročilo o preskusu pitne vode prot.št. 3037/V/2014 - priloga 

M.P.

Namestnik vodje oddelka
Erika Batagelj, univ.dipl.mikrob.

Center za mikrobiološke analize �ivil, vod in drugi h vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize �ivil, vod in drug ih vzorcev okolja Koper

1/1



Rezultat(i) se nanašajo samo na preskušan(e) vzorec(ce). Ocena velja, če je bilo vzorčenje izvedeno v skladu z veljavnimi predpisi. Poročilo se brez pisnega dovoljenja
preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme uporabljati v reklamne namene. Ocene, mnenja in razlage niso vključeni v obseg akreditacije.
(*) Podrobni podatki o uporabljenih preskusnih metodah in merilni negotovosti so na voljo na oddelku.

17.11.2014 08:45Datum odvzema:

3134/V/2014Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - Čistilna naprava - vodarna Malni - po obdelaviKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. in�.Vzorec odvzel:

17.11.2014Datum sprejema:
17.11.2014Datum zaključka preskusa:

Datum :

POROČILO O PRESKUSU PITNE VODE

17.11.2014

PARAMETER

št./100 l

št./100 l

ENOTA

0

0

REZULTATMETODA(*) MEJNA
VREDNOST

0

0

  1.

  2.

IZVID

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Vodovod Postojna Pivka - Čistilna naprava - vodarna Malni - po obdelavi
Št.

Cryptosporidium spp. (oociste) 

Giardia spp. (ciste) 

Datum začetka preskusa: 17.11.2014 

Naročnik:

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

OPOMBA: 
V vzorcu nismo ugotovili prisotnosti oocist parazitov iz rodu Cryptosporidium in cist parazitov iz rodu Giardia. 

Vodja oddelka
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biolog

 Vzorec:

mikrobiol.

mikrobiol.

Naročilo: 33713

 

 
O

zn
ak

a

M.P.

Center za mikrobiološke analize �ivil, vod in drugi h vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize �ivil, vod in drug ih vzorcev okolja Koper

Vrsta naročila: pogodba 

Stran 1/1



Rezultat(i) se nanašajo na preskušan(e) vzorec(ce). Poročilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
(*) Podrobni podatki o uporabljenih preskusnih metodah in merilni negotovosti so na voljo na oddelku.

19.11.2014 10:00Datum odvzema:

3169/V/2014Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - Zajetje Malni za Planino - po obdelaviKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. in�.Vzorec odvzel:

19.11.2014 14:00Datum sprejema:
21.11.2014 09:50Datum zaključka preskusa:

Datum :

POROČILO O PRESKUSU PITNE VODE

21.11.2014

PARAMETER

št./100 ml

št./100 ml

št./100 ml

št./100 ml

št./1 ml

ENOTA

0

0

0

0

0

REZULTATMETODA(*) MEJNA
VREDNOST

0

0

0

0

100

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

IZVID

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Vodovod Postojna Pivka - Zajetje Malni za Planino - po obdelavi
Št.

Escherichia coli (E. coli) 

Clostridium perfringens (vključno s sporami) 

Št. kolonij pri 37 °C 

Datum začetka preskusa: 19.11.2014 14:15

Naročnik:

Oznaka metode: Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09), 1. točka priloge III1.

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Koliformne bakterije

Enterokoki

Vodja oddelka
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biolog

 Vzorec:

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 7899-2:2000

UL RS 19/04, 35/04,
26/06, 92/06, 25/09

ISO 6222:1999

Naročilo: 33752

 

 

 

 

 

O
zn

ak
a

1/1Stran:

- priloga

(glej opombo (1))

M.P.

Center za mikrobiološke analize �ivil, vod in drugi h vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize �ivil, vod in drug ih vzorcev okolja Koper

Vrsta naročila: pogodba 

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09)



Ocena velja, če je bilo vzorčenje izvedeno skladno z veljavnimi predpisi. Ocena se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in
se ne sme uporabljati v reklamne namene.

19.11.2014 10:00Datum odvzema:

3169/V/2014Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - Zajetje Malni za Planino - po obdelaviKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. in�.Vzorec odvzel:

19.11.2014 14:00Datum sprejema:
21.11.2014 09:50Datum zaključka preskusa:

Datum :

OCENA K POROČILU O PRESKUSU PITNE VODE

21.11.2014

OCENA

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Datum začetka preskusa: 19.11.2014 14:15

Naročnik:

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Vzorec je glede preskušanih mikrobioloških parametrov skladen z zahtevami iz priloge I Pravilnika o pitni vodi (Ur. list
RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09).

Naročilo: 33752

Vodovod Postojna Pivka - Zajetje Malni za Planino - po obdelaviVzorec:

Stran:

Priloga: 
 - Poročilo o preskusu pitne vode prot.št. 3169/V/2014 - priloga 

M.P.

Vodja oddelka
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biolog

Center za mikrobiološke analize �ivil, vod in drugi h vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize �ivil, vod in drug ih vzorcev okolja Koper

1/1



Rezultat(i) se nanašajo na preskušan(e) vzorec(ce). Poročilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
(*) Podrobni podatki o uporabljenih preskusnih metodah in merilni negotovosti so na voljo na oddelku.

19.11.2014 12:00Datum odvzema:

3170/V/2014Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - Rezervoar Valilnica NeverkeKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. in�.Vzorec odvzel:

19.11.2014 14:00Datum sprejema:
21.11.2014 09:51Datum zaključka preskusa:

Datum :

POROČILO O PRESKUSU PITNE VODE

21.11.2014

PARAMETER

št./100 ml

št./100 ml

št./100 ml

št./100 ml

št./1 ml

ENOTA

0

0

0

0

oc. 5

REZULTATMETODA(*) MEJNA
VREDNOST

0

0

0

0

100

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

IZVID

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Vodovod Postojna Pivka - Rezervoar Valilnica Neverke
Št.

Escherichia coli (E. coli) 

Clostridium perfringens (vključno s sporami) 

Št. kolonij pri 37 °C 

Datum začetka preskusa: 19.11.2014 14:15

Naročnik:

Oznaka metode: Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09), 1. točka priloge III1.

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Koliformne bakterije

Enterokoki

Vodja oddelka
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biolog

 Vzorec:

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 7899-2:2000

UL RS 19/04, 35/04,
26/06, 92/06, 25/09

ISO 6222:1999

Naročilo: 33752

 

 

 

 

 

O
zn

ak
a

1/1Stran:

- priloga

(glej opombo (1))

oc. - ocenjeno

Opombe:

M.P.

Center za mikrobiološke analize �ivil, vod in drugi h vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize �ivil, vod in drug ih vzorcev okolja Koper

Vrsta naročila: pogodba 

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09)



Ocena velja, če je bilo vzorčenje izvedeno skladno z veljavnimi predpisi. Ocena se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in
se ne sme uporabljati v reklamne namene.

19.11.2014 12:00Datum odvzema:

3170/V/2014Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - Rezervoar Valilnica NeverkeKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. in�.Vzorec odvzel:

19.11.2014 14:00Datum sprejema:
21.11.2014 09:51Datum zaključka preskusa:

Datum :

OCENA K POROČILU O PRESKUSU PITNE VODE

21.11.2014

OCENA

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Datum začetka preskusa: 19.11.2014 14:15

Naročnik:

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Vzorec je glede preskušanih mikrobioloških parametrov skladen z zahtevami iz priloge I Pravilnika o pitni vodi (Ur. list
RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09).

Naročilo: 33752

Vodovod Postojna Pivka - Rezervoar Valilnica NeverkeVzorec:

Stran:

Priloga: 
 - Poročilo o preskusu pitne vode prot.št. 3170/V/2014 - priloga 

M.P.

Vodja oddelka
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biolog

Center za mikrobiološke analize �ivil, vod in drugi h vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize �ivil, vod in drug ih vzorcev okolja Koper

1/1



Rezultat(i) se nanašajo na preskušan(e) vzorec(ce). Poročilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
(*) Podrobni podatki o uporabljenih preskusnih metodah in merilni negotovosti so na voljo na oddelku.

25.11.2014 09:25Datum odvzema:

3230/V/2014Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - Črpališče Šmihel  -  po obdelaviKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. in�.Vzorec odvzel:

25.11.2014 12:20Datum sprejema:
27.11.2014 09:33Datum zaključka preskusa:

Datum :

POROČILO O PRESKUSU PITNE VODE

27.11.2014

PARAMETER

št./100 ml

št./100 ml

št./100 ml

št./100 ml

št./1 ml

ENOTA

0

0

0

0

0

REZULTATMETODA(*) MEJNA
VREDNOST

0

0

0

0

100

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

IZVID

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Vodovod Postojna Pivka - Črpališče Šmihel  -  po obdelavi
Št.

Escherichia coli (E. coli) 

Clostridium perfringens (vključno s sporami) 

Št. kolonij pri 37 °C 

Datum začetka preskusa: 25.11.2014 13:00

Naročnik:

Oznaka metode: Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09), 1. točka priloge III1.

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Koliformne bakterije

Enterokoki

Namestnik vodje oddelka
Erika Batagelj, univ.dipl.mikrob.

 Vzorec:

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 7899-2:2000

UL RS 19/04, 35/04,
26/06, 92/06, 25/09

ISO 6222:1999

Naročilo: 33790

 

 

 

 

 

O
zn

ak
a

1/1Stran:

- priloga

(glej opombo (1))

M.P.

Center za mikrobiološke analize �ivil, vod in drugi h vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize �ivil, vod in drug ih vzorcev okolja Koper

Vrsta naročila: pogodba 

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09)



Ocena velja, če je bilo vzorčenje izvedeno skladno z veljavnimi predpisi. Ocena se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in
se ne sme uporabljati v reklamne namene.

25.11.2014 09:25Datum odvzema:

3230/V/2014Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - Črpališče Šmihel  -  po obdelaviKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. in�.Vzorec odvzel:

25.11.2014 12:20Datum sprejema:
27.11.2014 09:33Datum zaključka preskusa:

Datum :

OCENA K POROČILU O PRESKUSU PITNE VODE

27.11.2014

OCENA

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Datum začetka preskusa: 25.11.2014 13:00

Naročnik:

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Vzorec je glede preskušanih mikrobioloških parametrov skladen z zahtevami iz priloge I Pravilnika o pitni vodi (Ur. list
RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09).

Naročilo: 33790

Vodovod Postojna Pivka - Črpališče Šmihel  -  po obdelaviVzorec:

Stran:

Priloga: 
 - Poročilo o preskusu pitne vode prot.št. 3230/V/2014 - priloga 

M.P.

Namestnik vodje oddelka
Erika Batagelj, univ.dipl.mikrob.

Center za mikrobiološke analize �ivil, vod in drugi h vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize �ivil, vod in drug ih vzorcev okolja Koper

1/1



Poročilo se nanaša izključno na preskušani vzorec. Brez pisnega pristanka izvajalca meritve se ne sme reproducirati  razen v celoti  in se ne sme uporabljati v reklamne
namene.

Stran 1/1

04.11.2014 10:05Datum in ura odvzema:

518/PV/2014Lab. št.:

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

Vzorec:

NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. in�.Vzorec odvzel:

Datum izvida:

Vodovod Postojna Pivka - Vojašnica Postojna - kuhinja

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

POROČILO O VZORČENJU PITNE VODE IN TERENSKIH MERITVAH

12.11.2014

prosti klor

temperatura

barva

motnost

usedline

vonj

 PARAMETER

mg/l

°C

ENOTA

0,2

13,2

nezaznavna

nezaznavna

nezaznavne

nezaznaven

REZULTAT

SIST EN ISO 7393-2

DIN 38404 - C4

Interna metoda

Interna metoda

Interna metoda

Interna metoda

 METODA

TERENSKE MERITVE:

OOZ

Upravljavec:

Naročnik:

33625Naročilo:

Vojkovo nabre�je 10, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663  08 03, fax.: + 386 05 663 08 88

Vrsta naročila: pogodba , št. izvajalca 00-542/1

Vodja Oddelka za okolje in zdravje Koper
mag. Silvana Markič Hrast, dipl. san. in�.

Vodja dejavnosti pitne in površinske vode
Gregor Drinovec, san. in�.

M.P.

Center za okolje in zdravje 
Oddelek za okolje in zdravje Koper

Metoda vzorčenja: SIST-ISO 5567-5:2007

Metoda shranjevanja: SIST-ISO 5567-3:2013

Uporabljena oprema Termometer Testo 110

Komparator Lovibond 2000



Poročilo se nanaša izključno na preskušani vzorec. Brez pisnega pristanka izvajalca meritve se ne sme reproducirati  razen v celoti  in se ne sme uporabljati v reklamne
namene.

Stran 1/1

04.11.2014 10:35Datum in ura odvzema:

519/PV/2014Lab. št.:

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

Vzorec:

NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. in�.Vzorec odvzel:

Datum izvida:

Vodovod Postojna Pivka - Prestranek - Bar Bine - točilni pult - prestranek

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

POROČILO O VZORČENJU PITNE VODE IN TERENSKIH MERITVAH

12.11.2014

prosti klor

temperatura

barva

motnost

usedline

vonj

 PARAMETER

mg/l

°C

ENOTA

0,05

15,3

nezaznavna

nezaznavna

nezaznavne

nezaznaven

REZULTAT

SIST EN ISO 7393-2

DIN 38404 - C4

Interna metoda

Interna metoda

Interna metoda

Interna metoda

 METODA

TERENSKE MERITVE:

OOZ

Upravljavec:

Naročnik:

33625Naročilo:

Vojkovo nabre�je 10, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663  08 03, fax.: + 386 05 663 08 88

Vrsta naročila: pogodba , št. izvajalca 00-542/1

Vodja Oddelka za okolje in zdravje Koper
mag. Silvana Markič Hrast, dipl. san. in�.

Vodja dejavnosti pitne in površinske vode
Gregor Drinovec, san. in�.

M.P.

Center za okolje in zdravje 
Oddelek za okolje in zdravje Koper

Metoda vzorčenja: SIST-ISO 5567-5:2007

Metoda shranjevanja: SIST-ISO 5567-3:2013

Uporabljena oprema Termometer Testo 110

Komparator Lovibond 2000



Poročilo se nanaša izključno na preskušani vzorec. Brez pisnega pristanka izvajalca meritve se ne sme reproducirati  razen v celoti  in se ne sme uporabljati v reklamne
namene.

Stran 1/1

19.11.2014 12:00Datum in ura odvzema:

540/PV/2014Lab. št.:

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

Vzorec:

NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. in�.Vzorec odvzel:

Datum izvida:

Vodovod Postojna Pivka - Rezervoar Valilnica Neverke

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

POROČILO O VZORČENJU PITNE VODE IN TERENSKIH MERITVAH

26.11.2014

prosti klor

temperatura

barva

motnost

usedline

vonj

 PARAMETER

mg/l

°C

ENOTA

<0,05

12,3

nezaznavna

nezaznavna

nezaznavne

nezaznaven

REZULTAT

SIST EN ISO 7393-2

DIN 38404 - C4

Interna metoda

Interna metoda

Interna metoda

Interna metoda

 METODA

TERENSKE MERITVE:

OOZ

Upravljavec:

Naročnik:

33752Naročilo:

Vojkovo nabre�je 10, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663  08 03, fax.: + 386 05 663 08 88

Vrsta naročila: pogodba , št. izvajalca 00-542/1

Vodja Oddelka za okolje in zdravje Koper
mag. Silvana Markič Hrast, dipl. san. in�.

Vodja dejavnosti pitne in površinske vode
Gregor Drinovec, san. in�.

M.P.

Center za okolje in zdravje 
Oddelek za okolje in zdravje Koper

Metoda vzorčenja: SIST-ISO 5567-5:2007

Metoda shranjevanja: SIST-ISO 5567-3:2013

Uporabljena oprema Termometer Testo 110

Komparator Lovibond 2000



 Stran 1/1

OCENA USTREZNOSTI PITNE VODE

Vojkovo nabre�je 10, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663  08 03, fax.: + 386 05 663 08 88

JAVNO PODJETJE KOVOD
JERŠICE 3
6230 Postojna

Vodooskrbni sistem: Vodovod Postojna Pivka

Datum : 13.11.2014 530/PV/2014Protokolna št.:

Datum odvzema 10.11.2014

530/1/PV/2014 3065/V/2014

Poročilo o 
terenskih 
meritvah:

Poročilo o 
mikrobioloških 

preizkusih:

33668Naročilo:

1. Čistilna naprava - vodarna Malni - po obdelavi

Priloge:
- laboratorijski izvidi

Mikrobiološka preskušanja: 
 
Na podlagi laboratorijskih preskušanj je vzorec pitne vode skladen z zahtevami iz Priloge I Pravilnika o 
pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09). 
 
 
Ocena: 
 
Na podlagi laboratorijskih izvidov in terenskih meritev ocenjujemo, da je vzorec pitne vode zdravstveno 
ustrezen po Pravilniku o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09). 
 
 
 
 

M.P.

mag. Silvana Markič Hrast, dipl. san. in�.
Vodja Oddelka za okolje in zdravje Koper

Vodja dejavnosti pitne in površinske vode
Gregor Drinovec, san. in�.

Oddelek za okolje in zdravje Koper
Center za okolje in zdravje 

SKLADEN



Poročilo se nanaša izključno na preskušani vzorec. Brez pisnega pristanka izvajalca meritve se ne sme reproducirati  razen v celoti  in se ne sme uporabljati v reklamne
namene.

Stran 1/1

01.12.2014 11:50Datum in ura odvzema:

556/PV/2014Lab. št.:

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

Vzorec:

NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

Datum izvida:

Vodovod Postojna Pivka - Rezervoar Lepena - po obdelavi

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

POROČILO O VZORČENJU PITNE VODE IN TERENSKIH MERITVAH

03.12.2014

prosti klor

temperatura

barva

motnost

usedline

vonj

 PARAMETER

mg/l

°C

ENOTA

0,3

11,4

nezaznavna

nezaznavna

nezaznavne

nezaznaven

REZULTAT

SIST EN ISO 7393-2

DIN 38404 - C4

Interna metoda

Interna metoda

Interna metoda

Interna metoda

 METODA

TERENSKE MERITVE:

OOZ

Upravljavec:

Naročnik:

33844Naročilo:

Vojkovo nabrežje 10, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 03, fax.: + 386 05 663 08 88

Vrsta naročila: pogodba , št. izvajalca 00-542/1

Vodja Oddelka za okolje in zdravje Koper
mag. Silvana Markič Hrast, dipl. san. inž.

Vodja dejavnosti pitne in površinske vode
Gregor Drinovec, san. inž.

M.P.

Center za okolje in zdravje 
Oddelek za okolje in zdravje Koper

Metoda vzorčenja: SIST-ISO 5567-5:2007

Metoda shranjevanja: SIST-ISO 5567-3:2013

Uporabljena oprema Termometer Testo 110

Komparator Lovibond 2000



Rezultat(i) se nanašajo samo na preskušan(e) vzorec(ce). Ocena velja, če je bilo vzorčenje izvedeno v skladu z veljavnimi predpisi. Poročilo se brez pisnega dovoljenja
preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme uporabljati v reklamne namene. Ocene, mnenja in razlage niso vključeni v obseg akreditacije.
(*) Podrobni podatki o uporabljenih preskusnih metodah in merilni negotovosti so na voljo na oddelku.

01.12.2014 11:00Datum odvzema:

3292/V/2014Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - Rezervoar Lepena - po obdelaviKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

01.12.2014Datum sprejema:
02.12.2014Datum zaključka preskusa:

Datum :

POROČILO O PRESKUSU PITNE VODE

02.12.2014

PARAMETER

št./100 l

št./100 l

ENOTA

0

0

REZULTATMETODA(*) MEJNA
VREDNOST

0

0

  1.

  2.

IZVID

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Vodovod Postojna Pivka - Rezervoar Lepena - po obdelavi
Št.

Cryptosporidium spp. (oociste) 

Giardia spp. (ciste) 

Datum začetka preskusa: 02.12.2014 

Naročnik:

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

OPOMBA: 
V vzorcu nismo ugotovili prisotnosti oocist parazitov iz rodu Cryptosporidium in cist parazitov iz rodu Giardia. 

Vodja oddelka
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biolog

 Vzorec:

mikrobiol.

mikrobiol.

Naročilo: 33843

 

 
O

zn
ak

a

M.P.

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vrsta naročila: pogodba 

Stran 1/1



Rezultat(i) se nanašajo na preskušan(e) vzorec(ce). Poročilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
(*) Podrobni podatki o uporabljenih preskusnih metodah in merilni negotovosti so na voljo na oddelku.

01.12.2014 11:50Datum odvzema:

3293/V/2014Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - Rezervoar Lepena - po obdelaviKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

01.12.2014 13:35Datum sprejema:
03.12.2014 11:57Datum zaključka preskusa:

Datum :

POROČILO O PRESKUSU PITNE VODE

03.12.2014

PARAMETER

št./100 ml

št./100 ml

št./100 ml

št./100 ml

št./1 ml

ENOTA

0

0

0

0

0

REZULTATMETODA(*) MEJNA
VREDNOST

0

0

0

0

100

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

IZVID

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Vodovod Postojna Pivka - Rezervoar Lepena - po obdelavi
Št.

Escherichia coli (E. coli) 

Clostridium perfringens (vključno s sporami) 

Št. kolonij pri 37 °C 

Datum začetka preskusa: 01.12.2014 13:45

Naročnik:

Oznaka metode: Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09), 1. točka priloge III1.

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Koliformne bakterije

Enterokoki

Namestnik vodje oddelka
Erika Batagelj, univ.dipl.mikrob.

 Vzorec:

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 7899-2:2000

UL RS 19/04, 35/04,
26/06, 92/06, 25/09

ISO 6222:1999

Naročilo: 33844

 

 

 

 

 

O
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ak
a

1/1Stran:

- priloga

(glej opombo (1))

M.P.

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vrsta naročila: pogodba 

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09)



Ocena velja, če je bilo vzorčenje izvedeno skladno z veljavnimi predpisi. Ocena se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in
se ne sme uporabljati v reklamne namene.

01.12.2014 11:50Datum odvzema:

3293/V/2014Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - Rezervoar Lepena - po obdelaviKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

01.12.2014 13:35Datum sprejema:
03.12.2014 11:57Datum zaključka preskusa:

Datum :

OCENA K POROČILU O PRESKUSU PITNE VODE

03.12.2014

OCENA

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Datum začetka preskusa: 01.12.2014 13:45

Naročnik:

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Vzorec je glede preskušanih mikrobioloških parametrov skladen z zahtevami iz priloge I Pravilnika o pitni vodi (Ur. list
RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09).

Naročilo: 33844

Vodovod Postojna Pivka - Rezervoar Lepena - po obdelaviVzorec:

Stran:

Priloga: 
 - Poročilo o preskusu pitne vode prot.št. 3293/V/2014 - priloga 

M.P.

Namestnik vodje oddelka
Erika Batagelj, univ.dipl.mikrob.

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

1/1



Rezultat(i) se nanašajo na preskušan(e) vzorec(ce). Poročilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
(*) Podrobni podatki o uporabljenih preskusnih metodah in merilni negotovosti so na voljo na oddelku.

23.12.2014 09:25Datum odvzema:

3508/V/2014Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - Rezervoar Strane - po obdelaviKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

23.12.2014 12:55Datum sprejema:
29.12.2014 09:40Datum zaključka preskusa:

Datum :

POROČILO O PRESKUSU PITNE VODE

29.12.2014

PARAMETER

št./100 ml

št./100 ml

št./100 ml

št./100 ml

št./1 ml

ENOTA

0

0

0

0

0

REZULTATMETODA(*) MEJNA
VREDNOST

0

0

0

0

100

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

IZVID

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Vodovod Postojna Pivka - Rezervoar Strane - po obdelavi
Št.

Escherichia coli (E. coli) 

Clostridium perfringens (vključno s sporami) 

Št. kolonij pri 37 °C 

Datum začetka preskusa: 23.12.2014 13:05

Naročnik:

Oznaka metode: Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09), 1. točka priloge III1.

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Koliformne bakterije

Enterokoki

Vodja oddelka
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biolog

 Vzorec:

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 7899-2:2000

UL RS 19/04, 35/04,
26/06, 92/06, 25/09

ISO 6222:1999

Naročilo: 34011
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a

1/1Stran:

- priloga

(glej opombo (1))

M.P.

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vrsta naročila: pogodba 

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09)



Ocena velja, če je bilo vzorčenje izvedeno skladno z veljavnimi predpisi. Ocena se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in
se ne sme uporabljati v reklamne namene.

23.12.2014 09:25Datum odvzema:

3508/V/2014Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - Rezervoar Strane - po obdelaviKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

23.12.2014 12:55Datum sprejema:
29.12.2014 09:40Datum zaključka preskusa:

Datum :

OCENA K POROČILU O PRESKUSU PITNE VODE

29.12.2014

OCENA

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Datum začetka preskusa: 23.12.2014 13:05

Naročnik:

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Vzorec je glede preskušanih mikrobioloških parametrov skladen z zahtevami iz priloge I Pravilnika o pitni vodi (Ur. list
RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09).

Naročilo: 34011

Vodovod Postojna Pivka - Rezervoar Strane - po obdelaviVzorec:

Stran:

Priloga: 
 - Poročilo o preskusu pitne vode prot.št. 3508/V/2014 - priloga 

M.P.

Vodja oddelka
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biolog

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

1/1



Rezultat(i) se nanašajo na preskušan(e) vzorec(ce). Poročilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
(*) Podrobni podatki o uporabljenih preskusnih metodah in merilni negotovosti so na voljo na oddelku.

09.12.2014 09:20Datum odvzema:

3371/V/2014Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - Čistilna naprava - vodarna Malni - po obdelaviKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

09.12.2014 12:35Datum sprejema:
11.12.2014 10:48Datum zaključka preskusa:

Datum :

POROČILO O PRESKUSU PITNE VODE

11.12.2014

PARAMETER

št./100 ml

št./100 ml

št./100 ml

št./100 ml

št./1 ml

ENOTA

0

0

0

0

0

REZULTATMETODA(*) MEJNA
VREDNOST

0

0

0

0

100

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

IZVID

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Vodovod Postojna Pivka - Čistilna naprava - vodarna Malni - po obdelavi
Št.

Escherichia coli (E. coli) 

Clostridium perfringens (vključno s sporami) 

Št. kolonij pri 37 °C 

Datum začetka preskusa: 09.12.2014 13:10

Naročnik:

Oznaka metode: Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09), 1. točka priloge III1.

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Koliformne bakterije

Enterokoki

Vodja oddelka
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biolog

 Vzorec:

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 7899-2:2000

UL RS 19/04, 35/04,
26/06, 92/06, 25/09

ISO 6222:1999

Naročilo: 33912

 

 

 

 

 

O
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a

1/1Stran:

- priloga

(glej opombo (1))

M.P.

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vrsta naročila: pogodba 

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09)



Ocena velja, če je bilo vzorčenje izvedeno skladno z veljavnimi predpisi. Ocena se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in
se ne sme uporabljati v reklamne namene.

09.12.2014 09:20Datum odvzema:

3371/V/2014Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - Čistilna naprava - vodarna Malni - po obdelaviKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

09.12.2014 12:35Datum sprejema:
11.12.2014 10:48Datum zaključka preskusa:

Datum :

OCENA K POROČILU O PRESKUSU PITNE VODE

11.12.2014

OCENA

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Datum začetka preskusa: 09.12.2014 13:10

Naročnik:

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Vzorec je glede preskušanih mikrobioloških parametrov skladen z zahtevami iz priloge I Pravilnika o pitni vodi (Ur. list
RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09).

Naročilo: 33912

Vodovod Postojna Pivka - Čistilna naprava - vodarna Malni - po obdelaviVzorec:

Stran:

Priloga: 
 - Poročilo o preskusu pitne vode prot.št. 3371/V/2014 - priloga 

M.P.

Vodja oddelka
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biolog

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

1/1



Poročilo se nanaša izključno na preskušani vzorec. Brez pisnega pristanka izvajalca meritve se ne sme reproducirati  razen v celoti  in se ne sme uporabljati v reklamne
namene.

Stran 1/1

03.12.2014 09:00Datum in ura odvzema:

564/PV/2014Lab. št.:

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

Vzorec:

NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

Datum izvida:

Vodovod Postojna Pivka - Rezervoar Lepena - po obdelavi

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

POROČILO O VZORČENJU PITNE VODE IN TERENSKIH MERITVAH

05.12.2014

temperatura

 PARAMETER

°C

ENOTA

11,3

REZULTAT

DIN 38404 - C4

 METODA

Vreme ob vzorčenju:  sončno
Število dni od zadnjega dežja:  1 dan
Temperatura zraka:  10 °C
Čas konca vzorčenja:  00:00
Vrsta vode:  po filtriranju
Količina prefiltrirane vode:  100 litrov

TERENSKE MERITVE:

OOZ

Upravljavec:

Naročnik:

33877Naročilo:

Vojkovo nabrežje 10, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 03, fax.: + 386 05 663 08 88

Vrsta naročila: pogodba , št. izvajalca 00-542/1

Vodja Oddelka za okolje in zdravje Koper
mag. Silvana Markič Hrast, dipl. san. inž.

Vodja dejavnosti pitne in površinske vode
Gregor Drinovec, san. inž.

M.P.

Center za okolje in zdravje 
Oddelek za okolje in zdravje Koper

Metoda vzorčenja: EPA 1622:1997

Metoda shranjevanja: SIST-ISO 5567-5:2007

Uporabljena oprema Termometer Testo 110



Poročilo se nanaša izključno na preskušani vzorec. Brez pisnega pristanka izvajalca meritve se ne sme reproducirati  razen v celoti  in se ne sme uporabljati v reklamne
namene.

Stran 1/1

09.12.2014 09:20Datum in ura odvzema:

567/PV/2014Lab. št.:

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

Vzorec:

NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

Datum izvida:

Vodovod Postojna Pivka - Čistilna naprava - vodarna Malni - po obdelavi

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

POROČILO O VZORČENJU PITNE VODE IN TERENSKIH MERITVAH

16.12.2014

prosti klor

temperatura

barva

motnost

usedline

vonj

 PARAMETER

mg/l

°C

ENOTA

0,55

7,7

nezaznavna

nezaznavna

nezaznavne

nezaznaven

REZULTAT

SIST EN ISO 7393-2

DIN 38404 - C4

Interna metoda

Interna metoda

Interna metoda

Interna metoda

 METODA

TERENSKE MERITVE:

OOZ

Upravljavec:

Naročnik:

33912Naročilo:

Vojkovo nabrežje 10, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 03, fax.: + 386 05 663 08 88

Vrsta naročila: pogodba , št. izvajalca 00-542/1

Vodja Oddelka za okolje in zdravje Koper
mag. Silvana Markič Hrast, dipl. san. inž.

Vodja dejavnosti pitne in površinske vode
Gregor Drinovec, san. inž.

M.P.

Center za okolje in zdravje 
Oddelek za okolje in zdravje Koper

Metoda vzorčenja: SIST-ISO 5567-5:2007

Metoda shranjevanja: SIST-ISO 5567-3:2013

Uporabljena oprema Termometer Testo 110

Komparator Lovibond 2000


