= NACIONALNI LABORATORL] ZA
ZDRAVIE, OKOLIE IN HRAND
Center za okolje in zdravje

Oddelek za okolje in zdravje Koper

Vajkovo nabreZje 10, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 03, fax.. + 386 05 663 08 88

Datum izvida: 15.02.2016 OO0Z Lab. st.: 47/PV/2016
Narocilo: 37000
POROCILO O VZORCENJU PITNE VODE IN TERENSKIH MERITVAH
Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna
Vrsta narocila:  pogodba , §t. izvajalca 00-542/1
Upravljavec: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna
Vzorec odvzel: NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inZ.
Datum in ura odvzema: 09.02.2016 09:10
Metoda vzoréenja: SIST-ISO 5667-5:2007
Uporab]jena oprema Termometer Testo 110
Komparator Lovibond 2000
Vzorec: Vodovod Postojna Pivka - Cistilna naprava - vodarna Malni - po obdelavi
TERENSKE MERITVE:
PARAMETER METODA ENOTA REZULTAT
prosti klor SIST EN ISO 7393-2 mg/l 0,6
temperatura DIN 38404 - C4 o 8
barva interna metoda nezaznavna
imotnost Interna metoda nezaznavna
usedline Interna metoda nezaznavne
vonj Interna metoda nezaznaven

Parameter vonj je iz predpisa:

Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS &t. 19/04), Priloga 1 del C.

R
. . - . .. & . - "
Vodja dejavnosti pitne in povriinske vode g by odja Oddelka za okolje in zdravje Koper
Gregor Drinovec, san. inz. N 1ag. Silvana Markié¢ Hrast, dipl. san. inz.

et

Poroéilo se nanada izkljuéno na preskusani vzorec. Brez pisnega pristanka izvajalca meritve se ne sme reproducirati razen v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne

namene.

Stran 1/1
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NACIONALNI LABORATORI] ZA @\ AKRESTAtiA
ZDRAVJE\, mﬁ 'N HRANU f:;l’j;\lll.i)flEC 17025
Center za mikrobioloSke analize Zivil, vod in drugih-vzorcev okoljg— Rezultati ?‘znaf‘fe_niz#se'nanaéajo na
Oddelek za mikrobioloske analize Zivil, vod in drugihvzorceviokolialKoper a4 | i Sk
Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: 385'9§'§53'03'%q; fax.: ¥ 386 05 663 08 88
Datum:  12.02.2016 |2 | 7 -02- 2016 Protokolna &t.:  214/V/2016 - priloga
e Narogilo: 37000
. FTE0H | Stran: 1/1
POROCILO O PRESKUSU PITNE VODE
Narog&nik: NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper
Lastnik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna
Plagnik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna
Vrsta naroéila:  pogodba
Vzorec odvzel: NLZOH - Oddelek za okalje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inZ.
Kraj odvzema: Vodovod Postojna Pivka - Cistilna naprava - vodarna Malni - po obdelavi
Datum odvzema: 09.02.2016 09:10 Datum sprejema: 09.02.2016 12:30
Datum zacetka preskusa: 09.02.2016 13:10 Datum zaklju¢ka preskusa: 12.02.2016 08:05
Opomba: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem.
1ZVID
Vzorec: Vodovod Postojna Pivka - Cistilna naprava - vodarna Malni - po obdelavi
St. | PARAMETER METODA(*) s MEJNA ENOTA REZULTAT
g VREDNOST
o
: 8, ISO 9308-1:2000, |# 0 F
1. |Koliformne bakterije AC-2007 CFU/100 ml 0
e . 2 ISO 9308-1:2000, |# 0 CFUM
2. |Escherichia coli (E. coli) AC:2007 00 ml 0
3. Enterokoki 150 7899-2:2000 0 CFU/100 ml 0
o ; : . UL RS 19/2004, 1. 0 FU/1 |
4. |Clostridium perfringens (vkljuéno s.sporarglzej opombo 1y _tocka priloge I CFU/M00 m 0
5. |5t. kolonij pri 37 C 062221953 100 CFU/mlI 0
Opombe:
# - rezultati se nana%ajo na neakreditirano dejavnost
0 - ni najdeno

1. Oznaka metode: Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, §t. 19/2004, 1. totka priloge 111} — prevzeta iz Council Directive 98/83/EC Annex IIi

Mejne vrednosti so iz predpisa:

Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, &t. 19/2004), Priloga | - del A (E. coli, enterokoki), del C (koliformne bakterije,
Clostridium perfringens, &tevilo kolonij pri 37 T)

Vodja oddelka
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biolog

~ -
i
s a

&=

Rezultat{i) se nanasajo na preskusan(e) vzorec(ce). Poroilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.

(*) Padrobni podatki o uporabljenih preskusnih metodah in merilni negotovosti so na volje na oddelku.



> NACIONALNI LABORATORI] ZA
ZDRAVIE, OKOLIE IN HRAND

Center za mikrobioloske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja

Oddelek za mikrobioloske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper
Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Datum: 12.02.2016 Protokolna $t.: 214/v/2016
Narogilo: 37000
Stran: 1/1

OCENA K POROCILU O PRESKUSU PITNE VODE

Naro¢nik: NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper
Lastnik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna
Pla¢nik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inZ.
Kraj odvzema: Vodovod Postojna Pivka - Cistilna naprava - vodarna Malni - po obdelavi
Datum odvzema: 09.02.2016 09:10 Datum sprejema: 09.02.2016 12:30

Datum zacetka preskusa: 09.02.2016 13:10 Datum zaklju¢ka preskusa: 12.02.2016 08:05

Vzorec: Vodovod Postojna Pivka - Cistilna naprava - vodarna Malni - po obdelavi

OCENA

Vzorec je glede presku$anih mikrobiologkih parametrov skladen z zahtevami iz priloge | Pravilnika o pitni vodi (Ur. list
RS, 8t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 74/15).

Vodja oddelka
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biolog

P

Priloga:
- Porocilo o preskusu pitne vode prot.&t. 214/\//2016 - priloga

Ocena velja, e je bilo vzoréenje izvedeno skladno z veljavnimi predpisi. Ocena se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in
se ne sme uporabljati v reklamne namene.



= NACIONALNI LABORATORLI ZA,
ZDRAVIE. OKOLE IN HRANO

Center za okolje in zdravje
Oddelek za okolje in zdravje Koper

Vajkovo nabreZje 10, 6000 Koper, tel. + 386 05 663 08 03, fax.: + 386 05 663 08 88

Datum izvida: 26.02.2016 00Z Lab. &t.: 71/PV/2016
Narogilo: 37114
POROCILO O VZORCENJU PITNE VODE IN TERENSKIH MERITVAH
Narocnik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna
Vrsta narodila:  pogodba , §t. izvajalca 00-542/1
Upravljavec: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna
Vzorec odvzel: NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inz.
Datum in ura odvzema: 23.02.2016 09:15
Metoda vzoréenja: SIST-ISO 5667-5:2007
Uporabljena oprema  Termometer Testo 110
Vzorec: Vodovod Postojna Pivka - Rezervoar Strane - pred obdelavo
TERENSKE MERITVE:
PARAMETER METODA ENOTA * REZULTAT
temperatura DIN 38404 - C4 T
barva Interna metoda
motnost Interna metoda
usedline ) Interna metoda
vonj ‘ Interna metoda
Parameter vonj je iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS &t. 19/04), Priloga 1 del C.
. (}%DUE N
KON
Vodja dejavnosti pitne in povrSinske vode y “ ©\odja Oddelka za okolje in zdravje Koper
Gregor Drinovec, san. inz. 1ag. Silvana Marki¢ Hrast, dipl. san. inZ.

ok

Porotilo se nanada izkljuéno na preskuani vzorec. Brez pisnega pristanka izvajalca meritve se ne sme reproducirati razen v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne

namene.

Stran 1/1
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NACIONALNI LABORATORI ZA . AR
4. ZORAVIE, OKOLEE IN HRANO

SIST EN ISO/IEC 17025
~ v e . . . . LINaLs
~enter za mikrobioloske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja
i p - . i . . i neakreditirano dejavnost
Oddelek za mikrobiologke analize zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper
Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Rezuitati oznadeni z # se nanasajo na
Datum: 25.02.2016

Protokolna &t.: . 319/V/2016.- priloga
Narocilo: 37114
Stran: 11

POROCILO O PRESKUSU PITNE VODE

Narocnik: NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper
Lastnik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna
Plaénik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

Vrsta narodila:  pogodba

Vzorec odvzel: NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inz.
Kraj odvzema:  Vodovod Postojna Pivka - Rezervoar Strane - pred obdelavo
Datum odvzema: 23.02.2016 09:15 Datum sprejema: 23.02.2016 12:20

Datum zacetka preskusa: 23.02.2016 13:05 Datum zaklju¢ka preskusa: 25.02.2016 09:16
Opomba: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem.

IZVID

- . o

MEJNA
VREDNOST

0 CFU/100 ml n
° o

1SO 9308-1:2000,

CFU/100 ml

AC:2007

IS0 9308-1:2000, | | CFU/100 ml
AC:2007 | ;

ol ; A ; UL RS 19/2004, 1.
Clostridium perfringens (vklju¢no s sporamlll'ﬂ st toka priloge IlI

ISO 6222:1999 | 100

CFU/100 ml

5. |St. kolonij pri37 C

pombe:

# - rezultati se nanagajo na neakreditirano dejavnost
0 - ni najdeno

1. Oznaka metode: Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, &t. 19/2004, 1. todka priloge 111) — prevzeta iz Council Directive 98/83/EC Annex Iii
Mejne vrednosti so iz predpisa:

Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, &t. 19/2004), Priloga | - del A (E. coli, enterokoki), del C (koliformne bakterije,
~lostridium perfringens, stevilo kolonij pri 37 T)

Namestnik vodje oddelka
Erika Batagelj, univ.dipl.mikrob.
« 7

Lo fﬁ

Rezultat(i} se nanasajo na preskusan(e) vzorec(ce). Porocilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme

uporabljati v reklamne namene.
(*) Podrobni podatki o uperabljenih preskusnih metodah in merilni negotovosti so na voljo na oddelku.



“. NACIONALNI LABORATORI] ZA
f _ ZORAYIE. OKOLIE IN HRANO

~
Center za mikrobioloske analize zivil, vod in drugih vzorcev okolja

Oddelek za mikrobiolodke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper
Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Datum: 25.02.2016 Protokolna &t.: 319/V/2016
Narogilo: 37114
Stran: 1/1

OCENA K POROCILU O PRESKUSU PITNE VODE

Naroénik: NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper
Lastnik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna
Plaénik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inZ.
Kraj odvzema: Vodovod Postojna Pivka - Rezervoar Strane - pred obdelavo :
Datum odvzema: 23.02.2016 09:15 Datum sprejema: 23.02.2016 12:20

Datum zacetka preskusa: 23.02.2016 13:05 Datum zakljucka preskusa: 25.02.2016 09:16

Vzorec: Vodovod Postojna Pivka - Rezervoar Strane - pred obdelavo

OCENA

Vzorec je glede preskusanih mikrobioloskih parametrov skladen z zahtevami iz priloge | Pravilnika o pitni vodi (Ur. list
RS, &t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 74/15).

Namestnik vodje oddelka
Erika Batagelj, univ.dipl.mikrob.

Tl

Priloga:
2l Porogilo o preskusu pitne vode prot.&t. 319/V/2016 - priloga

Ocena velja, &e je bilo vzoréenje izvedeno skladno z veljavnimi predpisi. Ocena se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in
se ne sme uporabljati v reklamne namene. ’
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> NACIONALNI LABORATORI ZA
\g ZORAVIE, OHOLIE IN HRAND

Center za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih

vzorcev okolja Koper

SLOVENSKA
‘ AKREDITACIA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014
Rezultati oznageni z # se nanasajo
na neakreditirano dejavnost

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 80, fax.: + 386 05 663 08 88

Datum izvida: 26.02.2016

POROCILO O PRESKUSU

Vzorec:
Naroénik:
Lastnik:

Plaénik:

Vrsta narodila:
Upravljavec:
Vzorec odvzel:
Kraj odvzema:
Datum odvzema:

Analiziran do:

pogodba

23.02.2016 09:15
24.02.2016

REZULTATI PRESKUSA:

(Pitne vode)

OKA Lab. &t.:  72/PV/2016
Naroéilo: 37114
Stran: 1/1

Vodovod Postojna Pivka - Rezervoar Strane - pred obdelavo

NLZOH - CMA - Oddelek za mikrobiologke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper
JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inZ.
Vodovod Postojna Pivka - Rezervoar Strane - pred obdelavo

Datum sprejema: 23.02.2016 12:20

PARAMETER | METODA ENOTA REZULTAT g] mejna [MN[zagetek
g vrednost (%) onec
Barva SISTEN ISO m’ <0,1 / 23.02.16
(glej opombo (1)) 7887:2012 metoda B 23.02.16
Motnost SIST EN ISO NTU <0,10 " 23.02.16
7027:2000 brez 23.02.16
poglavja 5
pH ISO 10523:2008 7,95 6,5-9,5 23.02.16
(glej opombo (2)) 23.02.16
Elektroprevodnost (pri 20°C) EN 27888:1993 uS/cm 210 # 2500 23.02.16
23.02.16
Oksidativnost EN ISO 8467:1995 | mg/l 02 <0,50 5 24.02.16
24.02.16
Amonij ISO 7150-1:1984 | mg/INH4 | <0,026 0,5 24.02.16
(glej opembe (3)) 24.02.16
Nitriti SIST EN 26777:1996 \mg/l NO2| <0,010 0,5 24.02.16
(glej opombo (4)) 24.02.16
# - rezultati se nanasajo na neakreditirano dejavnost
Rezultat oznaden s povdarjenim tiskom ni v skladu z mejno vrednostjo iz predpisa

Opombe:

1. Meritev je opravljena pri 436 nm, pri pH vzorca = 7,95 v 5 cm kiveti.
2. Meritev izvedena v roku 6h od ¢asa vzoréenja pri T = 24,9 C.

3. Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri (2 do 5) T. Znotraj dneva je interval zaupanja povpre &nih vrednosti realnega vzorca pitne vode pri 95% zanesljivosti:

(0,027 +/- 0,003) mg/l NH4.

4. Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri (2 do 5) . Znotraj dneva Je interval zaupanja povpre &nih vrednosti realnega vzorca pitne vode pri 5% zanesljivosti:

(0,0100 +/- 0,0003) mg/l NO2.

Mejne vrednosti so iz predpisa:

Pravilnik o pitni vodi (Ur.|.RS &t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15) - Priloga 1 Del B, Del G

Vodja enote
Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem., spec.san.kem

G

A

\"

in drugih vzorcev okolja Koper
Alenka Kozelj, univ.dipl.kem.

f} &“W"Qé‘ Vodja oddelka za kemijske analize ivil, vod

Rezultati se nanasajo izkljuéno na preskudan vzorec. Porocilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme

uporabljati v reklamne namene.

Vse dodatne informacije o opravijenih preskusanjih so dostopne v laboratoriju.



= NACIONALNI LABORATORII ZA

s

ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Center za okolje in zdravje
Oddelek za okolje in zdravje Koper

Vojkovo nabrezje 10, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 03, fax.; + 386 05 663 08 88

Datum izvida: 26.02.2016 00Z Lab_. §t.: 72/PV/2016
Narocilo: 37114

POROCILO O VZORCENJU PITNE VODE IN TERENSKIH MERITVAH

Narocnik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna
Vrsta naro€ila:  pogodba , §t. izvajalca 00-542/1

Upravljavec: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna
Vzorec odvzel:  NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inz.

Datum in ura odvzema: 23.02.2016 09:25
Metoda vzorgenja: SIST-I1SO 5667-5:2007

Uporabliena oprema  1ermometer Testo 110
Komparator Lovibond 2000

Vzorec: Vodovod Postojna Pivka - Rezervoar Strane - po obdelavi

TERENSKE MERITVE:

PARAMETER METODA ENOTA *  REZULTAT
prosti klor SISTEN ISO 7393-2 mg/l 0,15
temperatura DIN 38404 - C4 T 8,6
barva Interna metoda | - nhezaznavna
motnost Interna metoda nezaznavna
usedline Interna metoda nezaznavne
vonj Interna metoda nezaznaven

Parameter vonj je iz predpisa:

_ Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS &t. 19/04), Priloga 1 del C.

/‘ O?QDLJE fﬂ&

o ’*""‘bel,,
K3e) odja Oddelka za okolje in zdravje Koper

1ag. Silvana Marki¢ Hrast, dipl. san. inz.

)

Vodja dejavnosti pitne in povrsinske vode
Gregor Drinovec, san. inz.

MsgC

Poratilo se nanasa izkljuZno na preskugani vzorec. Brez pisnega pristanka izvajalca meritve se ne sme reproducirati razen v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne
namene.
Stran 1/1



~JONALNI LABDRATORI) 24
LORAVIE, OKOLIE IN HRAND

«er za mikrobioloSke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja

Jddelek za mikrobioloske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

SLOVENSKA

‘ AKREDITACLIA
SIST EN ISQ/IEC 17025
LP.014

Rezultati oznaceni z # se nanasajo na

neakreditirano dejavnost

Datum: 25.02.2016

Naroc¢nik:
Lastnik:
Placgnik:

Vrsta narocila:  pogodba

Vzorec odvzel:
Kraj odvzema:
Datum odvzema:

Datum zagetka preskusa: 23.02.2016 13:05
Opomba: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem.

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper
JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna
JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Protokolna st.:  320/V/2016 - priloga
Naroéilo: 37114
Stran: 1/4

POROCILO O PRESKUSU PITNE VODE

NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inZ.
Vodovod Postojna Pivka - Rezervoar Strane - po obdelavi
23.02.2016 09:25

Datum sprejema: 23.02.2016 12:20

Datum zakljucka preskusa: 25.02.2016 09:16

# - rezultati se nanasajo na neakreditirano dejavnost
0 - ni najdeno

1ZVID
Vzorec: Vodovod Postojna Pivka - Rezervoar Strane - po obdelavi ]
St. | PARAMETER METODA(*) || MEJNA ENOTA REZULTAT
2| VREDNOST
|O

1. |Koliformne bakterije IS8 e e 0 CFU/100 m| 0

2. |Escherichia coli (E. col) SRS, | 0 CFU/100 ml 0

3. [Enterokoki 120 7hae-2:2000 0 CFU/100 m 0

g . . . UL RS 19/2004, 1. 0 CFU/100 mi
4. |Clostridium perfringens (vklju&no s sporami : . m 0
P g (v P (g|)gj opombo (1)) tocka priloge |l

5. |8t. kolonij pri 37 ‘ 1506282:1959 100 CFU/mI 0
Opombe:

1.

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Cravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, $t. 19/2004), Priloga | - del A (E. coli,

Clostridium perfringens, Stevilo kolonij pri 37 C)

Namestnik vodje oddelka

Oznaka metode: Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, §t. 19/2004, 1. togka priloge 11I) — prevzeta iz Council Directive 98/83/EC Annex 1|

enterokoki), del C (koliformne bakterije,

Erika Batagelj, univ.dipl.mikrob.

Lo
.,_/6(14\%’%6’7

/

Rezultat(i) se nana$ajo na preskusan(e) vzorec(ce). Porogilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
{*) Podrobni podatki o uparabljenih preskusnih metodah in merilni negotovosti so na voljo na oddelku.
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«[ONALNI LABORATORI ZA
ZDRAVIE, OKOLIE IN HRAND

«er za mikrobiolodke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja

Jddelek za mikrobioloke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Kaper
Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Datum : 25.02.2016 Protokolna &t.: 320/\//2016
Naroéilo: 37114
Stran: 1/1

OCENA K POROCILU O PRESKUSU PITNE VODE

Naroénik: NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper
Lastnik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna
Placnik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inz.
Kraj odvzema:  Vodovod Postojna Pivka - Rezervoar Strane - po obdelavi
Datum odvzema: 23.02.2016 09:25 Datum sprejema: 23.02.2016 12:20

Datum zacetka preskusa: 23.02.2016 13:05 Datum zakljuéka preskusa: 25.02.2016 09:16

Vzorec: Vodovod Postojna Pivka - Rezervoar Strane - po obdelavi

OCENA

Vzorec je glede presku3anih mikrobiologkih parametrov skladen z zahtevami iz priloge | Pravilnika o pitni vodi (Ur. list
RS, &t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 74/15).

Namestnik vodje oddelka
Erika Batagelj, univ.dipl.mikrob.
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Priloga:
.+ Porocilo o preskusu pitne vode prot.st. 320/V/2016 - priloga

Ocena velja, &e je bilo vzoréenje izvedeno skladno z veljavnimi predpisi. Ocena se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celofi, in
se ne sme uporabljati v reklamne namene.





