
Rezultat(i) se nanašajo na preskušan(e) vzorec(ce). Poročilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
(*) Podrobni podatki o uporabljenih preskusnih metodah in merilni negotovosti so na voljo na oddelku.

13.01.2015 09:30Datum odvzema:

46/V/2015Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - Čistilna naprava - vodarna Malni - po obdelaviKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

13.01.2015 12:30Datum sprejema:
15.01.2015 09:04Datum zaključka preskusa:

Datum :

POROČILO O PRESKUSU PITNE VODE

15.01.2015

PARAMETER

št./100 ml

št./100 ml

št./100 ml

št./100 ml

št./1 ml

ENOTA

0

0

0

0

0

REZULTATMETODA(*) MEJNA
VREDNOST

0

0

0

0

100

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

IZVID

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Vodovod Postojna Pivka - Čistilna naprava - vodarna Malni - po obdelavi
Št.

Escherichia coli (E. coli) 

Clostridium perfringens (vključno s sporami) 

Št. kolonij pri 37 °C 

Datum začetka preskusa: 13.01.2015 13:40

Naročnik:

Oznaka metode: Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004), 1. točka priloge III1.

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Koliformne bakterije

Enterokoki

Namestnik vodje oddelka
Erika Batagelj, univ.dipl.mikrob.

 Vzorec:

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 7899-2:2000

UL RS 19/2004, 1.
točka priloge III
ISO 6222:1999

Naročilo: 34061

 

 

 

 

 

O
zn

ak
a

1/1Stran:

- priloga

(glej opombo (1))

M.P.

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vrsta naročila: pogodba 

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004), Priloga I -  del A (E. coli, enterokoki), del C (koliformne bakterije,
Clostridium perfringens, število kolonij pri 37 °C)

0 - ni najdeno



Ocena velja, če je bilo vzorčenje izvedeno skladno z veljavnimi predpisi. Ocena se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in
se ne sme uporabljati v reklamne namene.

13.01.2015 09:30Datum odvzema:

46/V/2015Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - Čistilna naprava - vodarna Malni - po obdelaviKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

13.01.2015 12:30Datum sprejema:
15.01.2015 09:04Datum zaključka preskusa:

Datum :

OCENA K POROČILU O PRESKUSU PITNE VODE

15.01.2015

OCENA

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Datum začetka preskusa: 13.01.2015 13:40

Naročnik:

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Vzorec je glede preskušanih mikrobioloških parametrov skladen z zahtevami iz priloge I Pravilnika o pitni vodi (Ur. list
RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09).

Naročilo: 34061

Vodovod Postojna Pivka - Čistilna naprava - vodarna Malni - po obdelaviVzorec:

Stran:

Priloga: 
 - Poročilo o preskusu pitne vode prot.št. 46/V/2015 - priloga 

M.P.

Namestnik vodje oddelka
Erika Batagelj, univ.dipl.mikrob.

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

1/1



Rezultat(i) se nanašajo na preskušan(e) vzorec(ce). Poročilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
(*) Podrobni podatki o uporabljenih preskusnih metodah in merilni negotovosti so na voljo na oddelku.

13.01.2015 09:40Datum odvzema:

47/V/2015Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - Zajetje Malni za Planino - po obdelaviKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

13.01.2015 12:30Datum sprejema:
15.01.2015 08:47Datum zaključka preskusa:

Datum :

POROČILO O PRESKUSU PITNE VODE

15.01.2015

PARAMETER

št./100 ml

št./100 ml

št./100 ml

št./100 ml

št./1 ml

ENOTA

0

0

0

0

0

REZULTATMETODA(*) MEJNA
VREDNOST

0

0

0

0

100

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

IZVID

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Vodovod Postojna Pivka - Zajetje Malni za Planino -  po obdelavi
Št.

Escherichia coli (E. coli) 

Clostridium perfringens (vključno s sporami) 

Št. kolonij pri 37 °C 

Datum začetka preskusa: 13.01.2015 13:40

Naročnik:

Oznaka metode: Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004), 1. točka priloge III1.

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Koliformne bakterije

Enterokoki

Namestnik vodje oddelka
Erika Batagelj, univ.dipl.mikrob.

 Vzorec:

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 7899-2:2000

UL RS 19/2004, 1.
točka priloge III
ISO 6222:1999

Naročilo: 34061

 

 

 

 

 

O
zn

ak
a

1/1Stran:

- priloga

(glej opombo (1))

M.P.

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vrsta naročila: pogodba 

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004), Priloga I -  del A (E. coli, enterokoki), del C (koliformne bakterije,
Clostridium perfringens, število kolonij pri 37 °C)

0 - ni najdeno



Ocena velja, če je bilo vzorčenje izvedeno skladno z veljavnimi predpisi. Ocena se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in
se ne sme uporabljati v reklamne namene.

13.01.2015 09:40Datum odvzema:

47/V/2015Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - Zajetje Malni za Planino - po obdelaviKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

13.01.2015 12:30Datum sprejema:
15.01.2015 08:47Datum zaključka preskusa:

Datum :

OCENA K POROČILU O PRESKUSU PITNE VODE

15.01.2015

OCENA

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Datum začetka preskusa: 13.01.2015 13:40

Naročnik:

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Vzorec je glede preskušanih mikrobioloških parametrov skladen z zahtevami iz priloge I Pravilnika o pitni vodi (Ur. list
RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09).

Naročilo: 34061

Vodovod Postojna Pivka - Zajetje Malni za Planino -  po obdelaviVzorec:

Stran:

Priloga: 
 - Poročilo o preskusu pitne vode prot.št. 47/V/2015 - priloga 

M.P.

Namestnik vodje oddelka
Erika Batagelj, univ.dipl.mikrob.

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

1/1



Rezultat(i) se nanašajo na preskušan(e) vzorec(ce). Poročilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
(*) Podrobni podatki o uporabljenih preskusnih metodah in merilni negotovosti so na voljo na oddelku.

13.01.2015 10:00Datum odvzema:

48/V/2015Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - Liplje 6Kraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

13.01.2015 12:30Datum sprejema:
15.01.2015 08:47Datum zaključka preskusa:

Datum :

POROČILO O PRESKUSU PITNE VODE

15.01.2015

PARAMETER

št./100 ml

št./100 ml

št./100 ml

št./100 ml

št./1 ml

ENOTA

0

0

0

0

0

REZULTATMETODA(*) MEJNA
VREDNOST

0

0

0

0

100

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

IZVID

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Vodovod Postojna Pivka - Liplje 6
Št.

Escherichia coli (E. coli) 

Clostridium perfringens (vključno s sporami) 

Št. kolonij pri 37 °C 

Datum začetka preskusa: 13.01.2015 13:40

Naročnik:

Oznaka metode: Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004), 1. točka priloge III1.

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Koliformne bakterije

Enterokoki

Namestnik vodje oddelka
Erika Batagelj, univ.dipl.mikrob.

 Vzorec:

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 7899-2:2000

UL RS 19/2004, 1.
točka priloge III
ISO 6222:1999

Naročilo: 34061

 

 

 

 

 

O
zn

ak
a

1/1Stran:

- priloga

(glej opombo (1))

M.P.

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vrsta naročila: pogodba 

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004), Priloga I -  del A (E. coli, enterokoki), del C (koliformne bakterije,
Clostridium perfringens, število kolonij pri 37 °C)

0 - ni najdeno



Ocena velja, če je bilo vzorčenje izvedeno skladno z veljavnimi predpisi. Ocena se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in
se ne sme uporabljati v reklamne namene.

13.01.2015 10:00Datum odvzema:

48/V/2015Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - Liplje 6Kraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

13.01.2015 12:30Datum sprejema:
15.01.2015 08:47Datum zaključka preskusa:

Datum :

OCENA K POROČILU O PRESKUSU PITNE VODE

15.01.2015

OCENA

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Datum začetka preskusa: 13.01.2015 13:40

Naročnik:

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Vzorec je glede preskušanih mikrobioloških parametrov skladen z zahtevami iz priloge I Pravilnika o pitni vodi (Ur. list
RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09).

Naročilo: 34061

Vodovod Postojna Pivka - Liplje 6Vzorec:

Stran:

Priloga: 
 - Poročilo o preskusu pitne vode prot.št. 48/V/2015 - priloga 

M.P.

Namestnik vodje oddelka
Erika Batagelj, univ.dipl.mikrob.

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

1/1



Rezultati se nanašajo izključno na preskušan vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
Vse dodatne informacije o opravljenih preskušanjih so dostopne v laboratoriju.

28.01.2015 10:10Datum odvzema:

42/PV/2015Lab. št.:

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vzorec:

VS PO.-PI.,NOVA CČN PIVKA, PIPA LABORATORIJKraj odvzema:
Edi ŠibenikVzorec odvzel:

28.01.2015 11:40Datum sprejema:
29.01.2015Analiziran do:

Datum izvida:

POROČILO O PRESKUSU
(Pitne vode)

VS PO.-PI.,NOVA CČN PIVKA, PIPA LABORATORIJ

29.01.2015

 PARAMETER

NTU

mg/l O2

mg/l NH4

mg/l NO2

ENOTA

<0,1

0,19

8,06

352

0,53

<0,026

<0,010

REZULTAT

SIST EN ISO 7887-
B:2012

SIST EN ISO
7027:2000

ISO 10523:2008

EN 27888:1993

EN ISO 8467:1995

ISO 7150-1:1984

SIST EN ISO
26777:1996

 METODA MN
(%)

28.01.15

29.01.15

28.01.15

29.01.15

29.01.15

29.01.15

29.01.15

28.01.15

29.01.15

28.01.15

29.01.15

29.01.15

29.01.15

29.01.15

začetek 
REZULTATI PRESKUSA:

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

OKA

     m-1 

µS/cm 

Naročnik:

1.
2.
3.

4.

Meritev je opravljena pri 436 nm, pri 25° C vzorca,  v 5 cm kiveti.
Meritev izvedena v roku 6h od časa vzorčenja.
Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri 2 do 5 °C. Znotraj  dneva je interval zaupanja povpre čnih vrednosti realnega vzorca pitne vode pri 95% zanesljivosti: 
0,027 +/- 0,003 mg/l NH4.
Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri 2 do 5 °C. Znotraj  dneva je interval zaupanja povpre čnih vrednosti realnega vzorca pitne vode pri 95% zanesljivosti: 
0,0100 +/- 0,0003  mg/l NO2.

34152Naročilo:

Opombe:

(glej opombo (1))

(glej opombo (2))

(glej opombo (3))

(glej opombo (4))

konec

Vodja enote
Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem., spec.san.kem

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 80, fax.: + 386 05 663 08 88

Rezultat označen s povdarjenim tiskom ni v skladu z mejno vrednostjo iz predpisa

Barva

Motnost

pH (pri 25° C)

Elektroprevodnost (pri 20° C)

Oksidativnost

Amonij

Nitriti

#

Vrsta naročila: pogodba 

Rezultati označeni z # se nanašajo
na neakreditirano dejavnost

 O
zn

ak
a

# - rezultati se nanašajo na neakreditirano dejavnost

1/1Stran:

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur.l.RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06,25/09)

ZA:

- priloga

mejna
vrednost

/

1

6,5-9,5

2500

5

0,5

0,5

M.P.

Vodja oddelka za kemijske analize živil, vod
in drugih vzorcev okolja Koper
Alenka Koželj, univ.dipl.kem.

Center za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper



Ocena velja, če je bilo vzorčenje izvedeno skladno z veljavnimi predpisi. Ocena se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in
se ne sme uporabljati v reklamne namene.

28.01.2015 10:10Datum odvzema:

42/PV/2015

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

VS PO.-PI.,NOVA CČN PIVKA, PIPA LABORATORIJKraj odvzema:
Edi ŠibenikVzorec odvzel:

28.01.2015 11:40Datum sprejema:

Datum :

OCENA K POROČILU O PRESKUSU 
(Pitne vode)

29.01.2015

OCENA

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:
Naročnik:

Glede na obseg in rezultate izvedenih preiskav je vzorec pitne vode SKLADEN s predpisom: Pravilnik o pitni vodi
(Ur.l.RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06,25/09).

Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem., spec.san.kem

Naročilo: 34152

ZA:

VS PO.-PI.,NOVA CČN PIVKA, PIPA LABORATORIJVzorec:

Stran:

Vodja enote

Priloga:
- Poročilo o preskusu (Pitne vode) 42/PV/2015 - priloga

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 80, fax.: + 386 05 663 08 88

Lab. št.:

M.P.

Vodja oddelka za kemijske analize živil, vod
in drugih vzorcev okolja Koper
Alenka Koželj, univ.dipl.kem.

Center za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

1/1



Poročilo se nanaša izključno na preskušani vzorec. Brez pisnega pristanka izvajalca meritve se ne sme reproducirati  razen v celoti  in se ne sme uporabljati v reklamne
namene.

Stran 1/1

13.01.2015 09:30Datum in ura odvzema:

12/PV/2015Lab. št.:

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

Vzorec:

NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

Datum izvida:

Vodovod Postojna Pivka - Čistilna naprava - vodarna Malni - po obdelavi

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

POROČILO O VZORČENJU PITNE VODE IN TERENSKIH MERITVAH

20.01.2015

prosti klor

temperatura

barva

motnost

usedline

vonj

 PARAMETER

mg/l

°C

ENOTA

0,35

6,8

nezaznavna

nezaznavna

nezaznavne

nezaznaven

REZULTAT

SIST EN ISO 7393-2

DIN 38404 - C4

Interna metoda

Interna metoda

Interna metoda

Interna metoda

 METODA

TERENSKE MERITVE:

OOZ

Upravljavec:

Naročnik:

34061Naročilo:

Vojkovo nabrežje 10, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 03, fax.: + 386 05 663 08 88

Vrsta naročila: pogodba , št. izvajalca 00-542/1

Vodja Oddelka za okolje in zdravje Koper
mag. Silvana Markič Hrast, dipl. san. inž.

Vodja dejavnosti pitne in površinske vode
Gregor Drinovec, san. inž.

M.P.

Center za okolje in zdravje 
Oddelek za okolje in zdravje Koper

Metoda vzorčenja: SIST-ISO 5567-5:2007

Metoda shranjevanja: SIST-ISO 5567-3:2013

Uporabljena oprema Termometer Testo 110

Komparator Lovibond 2000



Poročilo se nanaša izključno na preskušani vzorec. Brez pisnega pristanka izvajalca meritve se ne sme reproducirati  razen v celoti  in se ne sme uporabljati v reklamne
namene.

Stran 1/1

13.01.2015 09:40Datum in ura odvzema:

13/PV/2015Lab. št.:

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

Vzorec:

NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

Datum izvida:

Vodovod Postojna Pivka - Zajetje Malni za Planino - po obdelavi

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

POROČILO O VZORČENJU PITNE VODE IN TERENSKIH MERITVAH

20.01.2015

prosti klor

temperatura

barva

motnost

usedline

vonj

 PARAMETER

mg/l

°C

ENOTA

0,3

6,7

nezaznavna

nezaznavna

nezaznavne

nezaznaven

REZULTAT

SIST EN ISO 7393-2

DIN 38404 - C4

Interna metoda

Interna metoda

Interna metoda

Interna metoda

 METODA

TERENSKE MERITVE:

OOZ

Upravljavec:

Naročnik:

34061Naročilo:

Vojkovo nabrežje 10, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 03, fax.: + 386 05 663 08 88

Vrsta naročila: pogodba , št. izvajalca 00-542/1

Vodja Oddelka za okolje in zdravje Koper
mag. Silvana Markič Hrast, dipl. san. inž.

Vodja dejavnosti pitne in površinske vode
Gregor Drinovec, san. inž.

M.P.

Center za okolje in zdravje 
Oddelek za okolje in zdravje Koper

Metoda vzorčenja: SIST-ISO 5567-5:2007

Metoda shranjevanja: SIST-ISO 5567-3:2013

Uporabljena oprema Termometer Testo 110

Komparator Lovibond 2000



Poročilo se nanaša izključno na preskušani vzorec. Brez pisnega pristanka izvajalca meritve se ne sme reproducirati  razen v celoti  in se ne sme uporabljati v reklamne
namene.

Stran 1/1

13.01.2015 10:00Datum in ura odvzema:

14/PV/2015Lab. št.:

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

Vzorec:

NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

Datum izvida:

Vodovod Postojna Pivka - Liplje 6

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

POROČILO O VZORČENJU PITNE VODE IN TERENSKIH MERITVAH

20.01.2015

prosti klor

temperatura

barva

motnost

usedline

vonj

 PARAMETER

mg/l

°C

ENOTA

0,05

9,1

nezaznavna

nezaznavna

nezaznavne

nezaznaven

REZULTAT

SIST EN ISO 7393-2

DIN 38404 - C4

Interna metoda

Interna metoda

Interna metoda

Interna metoda

 METODA

TERENSKE MERITVE:

OOZ

Upravljavec:

Naročnik:

34061Naročilo:

Vojkovo nabrežje 10, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 03, fax.: + 386 05 663 08 88

Vrsta naročila: pogodba , št. izvajalca 00-542/1

Vodja Oddelka za okolje in zdravje Koper
mag. Silvana Markič Hrast, dipl. san. inž.

Vodja dejavnosti pitne in površinske vode
Gregor Drinovec, san. inž.

M.P.

Center za okolje in zdravje 
Oddelek za okolje in zdravje Koper

Metoda vzorčenja: SIST-ISO 5567-5:2007

Metoda shranjevanja: SIST-ISO 5567-3:2013

Uporabljena oprema Termometer Testo 110

Komparator Lovibond 2000



Rezultat(i) se nanašajo na preskušan(e) vzorec(ce). Poročilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
(*) Podrobni podatki o uporabljenih preskusnih metodah in merilni negotovosti so na voljo na oddelku.

10.02.2015 09:25Datum odvzema:

226/V/2015Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - Čistilna naprava - vodarna Malni - po obdelaviKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

10.02.2015 12:40Datum sprejema:
12.02.2015 11:32Datum zaključka preskusa:

Datum :

POROČILO O PRESKUSU PITNE VODE

12.02.2015

PARAMETER

št./100 ml

št./100 ml

št./100 ml

št./100 ml

št./1 ml

ENOTA

0

0

0

0

0

REZULTATMETODA(*) MEJNA
VREDNOST

0

0

0

0

100

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

IZVID

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Vodovod Postojna Pivka - Čistilna naprava - vodarna Malni - po obdelavi
Št.

Koliformne bakterije  

Escherichia coli (E. coli) 

Clostridium perfringens (vključno s sporami) 

Št. kolonij pri 37 °C 

Datum začetka preskusa: 10.02.2015 13:20

Naročnik:

Oznaka metode: Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004), 1. točka priloge III1.

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Enterokoki

Namestnik vodje oddelka
Erika Batagelj, univ.dipl.mikrob.

 Vzorec:

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 7899-2:2000

UL RS 19/2004, 1.
točka priloge III
ISO 6222:1999

Naročilo: 34217

 

 

 

 

 

O
zn

ak
a

1/1Stran:

- priloga

(glej opombo (1))

M.P.

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vrsta naročila: pogodba 

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004), Priloga I -  del A (E. coli, enterokoki), del C (koliformne bakterije,
Clostridium perfringens, število kolonij pri 37 °C)

0 - ni najdeno



Ocena velja, če je bilo vzorčenje izvedeno skladno z veljavnimi predpisi. Ocena se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in
se ne sme uporabljati v reklamne namene.

10.02.2015 09:25Datum odvzema:

226/V/2015Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - Čistilna naprava - vodarna Malni - po obdelaviKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

10.02.2015 12:40Datum sprejema:
12.02.2015 11:32Datum zaključka preskusa:

Datum :

OCENA K POROČILU O PRESKUSU PITNE VODE

12.02.2015

OCENA

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Datum začetka preskusa: 10.02.2015 13:20

Naročnik:

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Vzorec je glede preskušanih mikrobioloških parametrov skladen z zahtevami iz priloge I Pravilnika o pitni vodi (Ur. list
RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09).

Naročilo: 34217

Vodovod Postojna Pivka - Čistilna naprava - vodarna Malni - po obdelaviVzorec:

Stran:

Priloga: 
 - Poročilo o preskusu pitne vode prot.št. 226/V/2015 - priloga 

M.P.

Namestnik vodje oddelka
Erika Batagelj, univ.dipl.mikrob.

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

1/1



Rezultat(i) se nanašajo na preskušan(e) vzorec(ce). Poročilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
(*) Podrobni podatki o uporabljenih preskusnih metodah in merilni negotovosti so na voljo na oddelku.

10.02.2015 11:15Datum odvzema:

230/V/2015Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - OŠ Pivka- kuhinjaKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

10.02.2015 12:40Datum sprejema:
12.02.2015 11:35Datum zaključka preskusa:

Datum :

POROČILO O PRESKUSU PITNE VODE

12.02.2015

PARAMETER

št./100 ml

št./100 ml

št./100 ml

št./100 ml

št./1 ml

ENOTA

0

0

0

0

0

REZULTATMETODA(*) MEJNA
VREDNOST

0

0

0

0

100

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

IZVID

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Vodovod Postojna Pivka - OŠ Pivka- kuhinja
Št.

Koliformne bakterije  

Escherichia coli (E. coli) 

Clostridium perfringens (vključno s sporami) 

Št. kolonij pri 37 °C 

Datum začetka preskusa: 10.02.2015 13:30

Naročnik:

Oznaka metode: Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004), 1. točka priloge III1.

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Enterokoki

Namestnik vodje oddelka
Erika Batagelj, univ.dipl.mikrob.

 Vzorec:

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 7899-2:2000

UL RS 19/2004, 1.
točka priloge III
ISO 6222:1999

Naročilo: 34217

 

 

 

 

 

O
zn

ak
a

1/1Stran:

- priloga

(glej opombo (1))

M.P.

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vrsta naročila: pogodba 

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004), Priloga I -  del A (E. coli, enterokoki), del C (koliformne bakterije,
Clostridium perfringens, število kolonij pri 37 °C)

0 - ni najdeno



Ocena velja, če je bilo vzorčenje izvedeno skladno z veljavnimi predpisi. Ocena se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in
se ne sme uporabljati v reklamne namene.

10.02.2015 11:15Datum odvzema:

230/V/2015Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - OŠ Pivka- kuhinjaKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

10.02.2015 12:40Datum sprejema:
12.02.2015 11:35Datum zaključka preskusa:

Datum :

OCENA K POROČILU O PRESKUSU PITNE VODE

12.02.2015

OCENA

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Datum začetka preskusa: 10.02.2015 13:30

Naročnik:

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Vzorec je glede preskušanih mikrobioloških parametrov skladen z zahtevami iz priloge I Pravilnika o pitni vodi (Ur. list
RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09).

Naročilo: 34217

Vodovod Postojna Pivka - OŠ Pivka- kuhinjaVzorec:

Stran:

Priloga: 
 - Poročilo o preskusu pitne vode prot.št. 230/V/2015 - priloga 

M.P.

Namestnik vodje oddelka
Erika Batagelj, univ.dipl.mikrob.

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

1/1



Rezultat(i) se nanašajo na preskušan(e) vzorec(ce). Poročilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
(*) Podrobni podatki o uporabljenih preskusnih metodah in merilni negotovosti so na voljo na oddelku.

10.02.2015 09:40Datum odvzema:

227/V/2015Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - VZ PlaninaKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

10.02.2015 12:40Datum sprejema:
12.02.2015 11:33Datum zaključka preskusa:

Datum :

POROČILO O PRESKUSU PITNE VODE

12.02.2015

PARAMETER

št./100 ml

št./100 ml

št./100 ml

št./100 ml

št./1 ml

ENOTA

0

0

0

0

0

REZULTATMETODA(*) MEJNA
VREDNOST

0

0

0

0

100

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

IZVID

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Vodovod Postojna Pivka - VZ Planina
Št.

Koliformne bakterije  

Escherichia coli (E. coli) 

Clostridium perfringens (vključno s sporami) 

Št. kolonij pri 37 °C 

Datum začetka preskusa: 10.02.2015 13:20

Naročnik:

Oznaka metode: Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004), 1. točka priloge III1.

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Enterokoki

Namestnik vodje oddelka
Erika Batagelj, univ.dipl.mikrob.

 Vzorec:

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 7899-2:2000

UL RS 19/2004, 1.
točka priloge III
ISO 6222:1999

Naročilo: 34217

 

 

 

 

 

O
zn

ak
a

1/1Stran:

- priloga

(glej opombo (1))

M.P.

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vrsta naročila: pogodba 

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004), Priloga I -  del A (E. coli, enterokoki), del C (koliformne bakterije,
Clostridium perfringens, število kolonij pri 37 °C)

0 - ni najdeno



Ocena velja, če je bilo vzorčenje izvedeno skladno z veljavnimi predpisi. Ocena se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in
se ne sme uporabljati v reklamne namene.

10.02.2015 09:40Datum odvzema:

227/V/2015Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - VZ PlaninaKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

10.02.2015 12:40Datum sprejema:
12.02.2015 11:33Datum zaključka preskusa:

Datum :

OCENA K POROČILU O PRESKUSU PITNE VODE

12.02.2015

OCENA

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Datum začetka preskusa: 10.02.2015 13:20

Naročnik:

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Vzorec je glede preskušanih mikrobioloških parametrov skladen z zahtevami iz priloge I Pravilnika o pitni vodi (Ur. list
RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09).

Naročilo: 34217

Vodovod Postojna Pivka - VZ PlaninaVzorec:

Stran:

Priloga: 
 - Poročilo o preskusu pitne vode prot.št. 227/V/2015 - priloga 

M.P.

Namestnik vodje oddelka
Erika Batagelj, univ.dipl.mikrob.

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

1/1



Rezultati se nanašajo izključno na preskušan vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
Vse dodatne informacije o opravljenih preskušanjih so dostopne v laboratoriju.

10.02.2015 10:30Datum odvzema:

50/PV/2015Lab. št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vzorec:

Vodovod Postojna Pivka - PO, železn. postajaKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

10.02.2015 12:50Datum sprejema:
12.02.2015Analiziran do:

Datum izvida:

POROČILO O PRESKUSU
(Pitne vode)

Vodovod Postojna Pivka - PO, železn. postaja

12.02.2015

 PARAMETER

NTU

mg/l O2

mg/l NH4

mg/l NO2

ENOTA

<0,1

0,21

7,91

368

0,55

<0,026

<0,010

9,1

REZULTAT

SIST EN ISO 7887-
B:2012

SIST EN ISO
7027:2000

ISO 10523:2008

EN 27888:1993

EN ISO 8467:1995

ISO 7150-1:1984

SIST EN ISO
26777:1996

SIST EN ISO
10301:1998 Pogl.3

 METODA MN
(%)

10.02.15

10.02.15

10.02.15

10.02.15

11.02.15

11.02.15

11.02.15

10.02.15

10.02.15

10.02.15

10.02.15

10.02.15

11.02.15

11.02.15

11.02.15

12.02.15

začetek 
REZULTATI PRESKUSA:

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

OKA

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaUpravljavec:

     m-1 

µS/cm 

µg/l 

Naročnik:

1.
2.
3.

4.

5.

Meritev je opravljena pri 436 nm, pri 25° C vzorca,  v 5 cm kiveti.
Meritev izvedena v roku 6h od časa vzorčenja.
Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri 2 do 5 °C. Znotraj  dneva je interval zaupanja povpre čnih vrednosti realnega vzorca pitne vode pri 95% zanesljivosti: 
0,027 +/- 0,003 mg/l NH4.
Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri 2 do 5 °C. Znotraj  dneva je interval zaupanja povpre čnih vrednosti realnega vzorca pitne vode pri 95% zanesljivosti: 
0,0100 +/- 0,0003  mg/l NO2.
Uporabljena metoda eksterne standardizacije.

34217Naročilo:

Opombe:

(glej opombo (1))

(glej opombo (2))

(glej opombo (3))

(glej opombo (4))

(glej opombo (5))

konec

Vodja enote
Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem., spec.san.kem

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 80, fax.: + 386 05 663 08 88

Rezultat označen s povdarjenim tiskom ni v skladu z mejno vrednostjo iz predpisa

Barva

Motnost

pH (pri 25° C)

Elektroprevodnost (pri 20° C)

Oksidativnost

Amonij

Nitriti

TRIHALOMETANI (vsota)

#

Vrsta naročila: pogodba 

Rezultati označeni z # se nanašajo
na neakreditirano  dejavnost

 O
zn

ak
a

# - rezultati se nanašajo na neakreditirano dejavnost

1/1Stran:

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur.l.RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06,25/09)

mejna
vrednost

/

1

6,5-9,5

2500

5

0,5

0,5

100

M.P.

Vodja oddelka za kemijske analize živil, vod
in drugih vzorcev okolja Koper
Alenka Koželj, univ.dipl.kem.

Center za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper



Rezultat(i) se nanašajo na preskušan(e) vzorec(ce). Poročilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
(*) Podrobni podatki o uporabljenih preskusnih metodah in merilni negotovosti so na voljo na oddelku.

10.02.2015 10:30Datum odvzema:

229/V/2015Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - PO, železn. postajaKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

10.02.2015 12:40Datum sprejema:
12.02.2015 11:35Datum zaključka preskusa:

Datum :

POROČILO O PRESKUSU PITNE VODE

12.02.2015

PARAMETER

št./100 ml

št./100 ml

št./100 ml

št./100 ml

št./1 ml

ENOTA

0

0

0

0

0

REZULTATMETODA(*) MEJNA
VREDNOST

0

0

0

0

100

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

IZVID

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Vodovod Postojna Pivka - PO, železn. postaja
Št.

Koliformne bakterije  

Escherichia coli (E. coli) 

Clostridium perfringens (vključno s sporami) 

Št. kolonij pri 37 °C 

Datum začetka preskusa: 10.02.2015 13:30

Naročnik:

Oznaka metode: Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004), 1. točka priloge III1.

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Enterokoki

Namestnik vodje oddelka
Erika Batagelj, univ.dipl.mikrob.

 Vzorec:

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 7899-2:2000

UL RS 19/2004, 1.
točka priloge III
ISO 6222:1999

Naročilo: 34217

 

 

 

 

 

O
zn

ak
a

1/1Stran:

- priloga

(glej opombo (1))

M.P.

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vrsta naročila: pogodba 

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004), Priloga I -  del A (E. coli, enterokoki), del C (koliformne bakterije,
Clostridium perfringens, število kolonij pri 37 °C)

0 - ni najdeno



Ocena velja, če je bilo vzorčenje izvedeno skladno z veljavnimi predpisi. Ocena se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in
se ne sme uporabljati v reklamne namene.

10.02.2015 10:30Datum odvzema:

229/V/2015Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - PO, železn. postajaKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

10.02.2015 12:40Datum sprejema:
12.02.2015 11:35Datum zaključka preskusa:

Datum :

OCENA K POROČILU O PRESKUSU PITNE VODE

12.02.2015

OCENA

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Datum začetka preskusa: 10.02.2015 13:30

Naročnik:

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Vzorec je glede preskušanih mikrobioloških parametrov skladen z zahtevami iz priloge I Pravilnika o pitni vodi (Ur. list
RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09).

Naročilo: 34217

Vodovod Postojna Pivka - PO, železn. postajaVzorec:

Stran:

Priloga: 
 - Poročilo o preskusu pitne vode prot.št. 229/V/2015 - priloga 

M.P.

Namestnik vodje oddelka
Erika Batagelj, univ.dipl.mikrob.

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

1/1



Rezultat(i) se nanašajo na preskušan(e) vzorec(ce). Poročilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
(*) Podrobni podatki o uporabljenih preskusnih metodah in merilni negotovosti so na voljo na oddelku.

04.03.2015 09:50Datum odvzema:

404/V/2015Protokolna št.:

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

VS PO - PI, PIVKA, KRPANOV DOM, PIPA ŠT. 1 WCKraj odvzema:
Edi ŠibenikVzorec odvzel:

04.03.2015 10:55Datum sprejema:
09.03.2015 09:13Datum zaključka preskusa:

Datum :

POROČILO O PRESKUSU PITNE VODE

09.03.2015

PARAMETER

št./100 ml

št./100 ml

št./100 ml

št./100 ml

št./1 ml

ENOTA

0

0

0

0

najdeno

REZULTATMETODA(*) MEJNA
VREDNOST

0

0

0

0

100

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

IZVID

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

VS PO - PI, PIVKA, KRPANOV DOM, PIPA ŠT. 1 WC
Št.

Koliformne bakterije  

Escherichia coli (E. coli) 

Clostridium perfringens (vključno s sporami) 

Št. kolonij pri 37 °C 

Datum začetka preskusa: 04.03.2015 11:20

Naročnik:

Oznaka metode: Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004), 1. točka priloge III1.

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Enterokoki

Vodja oddelka
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biolog

 Vzorec:

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 7899-2:2000

UL RS 19/2004, 1.
točka priloge III
ISO 6222:1999

Naročilo: 34367

 

 

 

 

 

O
zn

ak
a

1/1Stran:

- priloga

(glej opombo (1))

Opombe:

M.P.

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vrsta naročila: pogodba 

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004), Priloga I -  del A (E. coli, enterokoki), del C (koliformne bakterije,
Clostridium perfringens, število kolonij pri 37 °C)

najdeno - < 4 cfu v preiskanem volumnu vzorca
0 - ni najdeno



Ocena velja, če je bilo vzorčenje izvedeno skladno z veljavnimi predpisi. Ocena se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in
se ne sme uporabljati v reklamne namene.

04.03.2015 09:50Datum odvzema:

404/V/2015Protokolna št.:

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

VS PO - PI, PIVKA, KRPANOV DOM, PIPA ŠT. 1 WCKraj odvzema:
Edi ŠibenikVzorec odvzel:

04.03.2015 10:55Datum sprejema:
09.03.2015 09:13Datum zaključka preskusa:

Datum :

OCENA K POROČILU O PRESKUSU PITNE VODE

09.03.2015

OCENA

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Datum začetka preskusa: 04.03.2015 11:20

Naročnik:

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Vzorec je glede preskušanih mikrobioloških parametrov skladen z zahtevami iz priloge I Pravilnika o pitni vodi (Ur. list
RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09).

Naročilo: 34367

VS PO - PI, PIVKA, KRPANOV DOM, PIPA ŠT. 1 WCVzorec:

Stran:

Priloga: 
 - Poročilo o preskusu pitne vode prot.št. 404/V/2015 - priloga 

M.P.

Vodja oddelka
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biolog

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

1/1



Rezultati se nanašajo izključno na preskušan vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
Vse dodatne informacije o opravljenih preskušanjih so dostopne v laboratoriju.

10.03.2015 09:25Datum odvzema:

101/PV/2015Lab. št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vzorec:

Vodovod Postojna Pivka - Čistilna naprava - vodarna Malni - po obdelaviKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

10.03.2015 12:35Datum sprejema:
11.03.2015Analiziran do:

Datum izvida:

POROČILO O PRESKUSU
(Pitne vode)

Vodovod Postojna Pivka - Čistilna naprava - vodarna Malni - po obdelavi

13.03.2015

 PARAMETER

NTU

mg/l NH4

mg/l NO2

mg/l C

ENOTA

<0,1

0,19

8,04

384

<0,026

<0,010

1,01

REZULTAT

SIST EN ISO
7887:2012 metoda B

SIST EN ISO
7027:2000

ISO 10523:2008

EN 27888:1993

ISO 7150-1:1984

SIST EN ISO
26777:1996

ISO 8245:1999

 METODA MN
(%)

10.03.15

10.03.15

10.03.15

10.03.15

11.03.15

11.03.15

11.03.15

10.03.15

10.03.15

10.03.15

10.03.15

11.03.15

11.03.15

11.03.15

začetek 
REZULTATI PRESKUSA:

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

OKA

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaUpravljavec:

     m-1 

µS/cm 

Naročnik:

1.
2.
3.

4.

5.

Meritev je opravljena pri 436 nm, pri 25° C vzorca,  v 5 cm kiveti.
Meritev izvedena v roku 6h od časa vzorčenja.
Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri 2 do 5 °C. Znotraj  dneva je interval zaupanja povpre čnih vrednosti realnega vzorca pitne vode pri 95% zanesljivosti: 
0,027 +/- 0,003 mg/l NH4.
Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri 2 do 5 °C. Znotraj  dneva je interval zaupanja povpre čnih vrednosti realnega vzorca pitne vode pri 95% zanesljivosti: 
0,0100 +/- 0,0003  mg/l NO2.
Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri 2 do 5 °C.
Metoda določanja organskega ogljika temelji na postopku nakisanja in prepihovanja vzorca pitne vode (NPOC).

34405Naročilo:

Opombe:

(glej opombo (1))

(glej opombo (2))

(glej opombo (3))

(glej opombo (4))

(glej opombo (5))

konec

Vodja enote
Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem., spec.san.kem

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 80, fax.: + 386 05 663 08 88

Rezultat označen s povdarjenim tiskom ni v skladu z mejno vrednostjo iz predpisa

Barva

Motnost

pH (pri 25° C)

Elektroprevodnost (pri 20° C)

Amonij

Nitriti

Celotni organski ogljik - TOC

#

Vrsta naročila: pogodba 

Rezultati označeni z # se nanašajo
na neakreditirano dejavnost

 O
zn

ak
a

# - rezultati se nanašajo na neakreditirano dejavnost

1/1Stran:

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur.l.RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06,25/09)

mejna
vrednost

/

1

6,5-9,5

2500

0,5

0,5

/

M.P.

Vodja oddelka za kemijske analize živil, vod
in drugih vzorcev okolja Koper
Alenka Koželj, univ.dipl.kem.

Center za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper



Rezultati se nanašajo izključno na preskušan vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
Vse dodatne informacije o opravljenih preskušanjih so dostopne v laboratoriju.

24.03.2015 09:20Datum odvzema:

139/PV/2015Lab. št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vzorec:

Vodovod Postojna Pivka - Črpališče Šmihel  -  po obdelaviKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

24.03.2015 12:40Datum sprejema:
26.03.2015Analiziran do:

Datum izvida:

POROČILO O PRESKUSU
(Pitne vode)

Vodovod Postojna Pivka - Črpališ če Šmihel  -  po obdelavi

27.03.2015

 PARAMETER

NTU

mg/l NH4

mg/l NO2

mg/l C

ENOTA

<0,1

0,11

8,00

264

<0,026

<0,010

0,52

REZULTAT

SIST EN ISO
7887:2012 metoda B

SIST EN ISO
7027:2000

ISO 10523:2008

EN 27888:1993

ISO 7150-1:1984

SIST EN ISO
26777:1996

ISO 8245:1999

 METODA MN
(%)

24.03.15

24.03.15

24.03.15

24.03.15

25.03.15

25.03.15

26.03.15

24.03.15

24.03.15

24.03.15

24.03.15

25.03.15

25.03.15

26.03.15

začetek 
REZULTATI PRESKUSA:

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

OKA

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaUpravljavec:

     m-1 

µS/cm 

Naročnik:

1.
2.
3.

4.

5.

Meritev je opravljena pri 436 nm, pri 25° C vzorca,  v 5 cm kiveti.
Meritev izvedena v roku 6h od časa vzorčenja.
Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri 2 do 5 °C. Znotraj  dneva je interval zaupanja povpre čnih vrednosti realnega vzorca pitne vode pri 95% zanesljivosti: 
0,027 +/- 0,003 mg/l NH4.
Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri 2 do 5 °C. Znotraj  dneva je interval zaupanja povpre čnih vrednosti realnega vzorca pitne vode pri 95% zanesljivosti: 
0,0100 +/- 0,0003  mg/l NO2.
Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri 2 do 5 °C.
Metoda določanja organskega ogljika temelji na postopku nakisanja in prepihovanja vzorca pitne vode (NPOC).

34513Naročilo:

Opombe:

(glej opombo (1))

(glej opombo (2))

(glej opombo (3))

(glej opombo (4))

(glej opombo (5))

konec

Vodja enote
Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem., spec.san.kem

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 80, fax.: + 386 05 663 08 88

Rezultat označen s povdarjenim tiskom ni v skladu z mejno vrednostjo iz predpisa

Barva

Motnost

pH (pri 25° C)

Elektroprevodnost (pri 20° C)

Amonij

Nitriti

Celotni organski ogljik - TOC

#

Vrsta naročila: pogodba 

Rezultati označeni z # se nanašajo
na neakreditirano  dejavnost

 O
zn

ak
a

# - rezultati se nanašajo na neakreditirano dejavnost

1/1Stran:

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur.l.RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06,25/09)

ZA:

mejna
vrednost

/

1

6,5-9,5

2500

0,5

0,5

/

M.P.

Vodja oddelka za kemijske analize živil, vod
in drugih vzorcev okolja Koper
Alenka Koželj, univ.dipl.kem.

Center za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper



Poročilo se nanaša izključno na preskušani vzorec. Brez pisnega pristanka izvajalca meritve se ne sme reproducirati  razen v celoti  in se ne sme uporabljati v reklamne
namene.

Stran 1/1

24.03.2015 09:20Datum in ura odvzema:

116/PV/2015Lab. št.:

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

Vzorec:

NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

Datum izvida:

Vodovod Postojna Pivka - Črpališ če Šmihel  -  po obdelavi

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

POROČILO O VZORČENJU PITNE VODE IN TERENSKIH MERITVAH

27.03.2015

prosti klor

temperatura

barva

motnost

usedline

vonj

 PARAMETER

mg/l

°C

ENOTA

0,15

7,3

nezaznavna

nezaznavna

nezaznavne

nezaznaven

REZULTAT

SIST EN ISO 7393-2

DIN 38404 - C4

Interna metoda

Interna metoda

Interna metoda

Interna metoda

 METODA

TERENSKE MERITVE:

OOZ

Upravljavec:

Naročnik:

34513Naročilo:

Vojkovo nabrežje 10, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 03, fax.: + 386 05 663 08 88

Vrsta naročila: pogodba , št. izvajalca 00-542/1

Vodja Oddelka za okolje in zdravje Koper
mag. Silvana Markič Hrast, dipl. san. inž.

Vodja dejavnosti pitne in površinske vode
Gregor Drinovec, san. inž.

M.P.

Center za okolje in zdravje 
Oddelek za okolje in zdravje Koper

Metoda vzorčenja: SIST-ISO 5567-5:2007

Metoda shranjevanja: SIST-ISO 5567-3:2013

Uporabljena oprema Termometer Testo 110

Komparator Lovibond 2000



Rezultati se nanašajo izključno na preskušan vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
Vse dodatne informacije o opravljenih preskušanjih so dostopne v laboratoriju.

24.03.2015 09:20Datum odvzema:

139/PV/2015Lab. št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vzorec:

Vodovod Postojna Pivka - Črpališče Šmihel  -  po obdelaviKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

24.03.2015 12:40Datum sprejema:
26.03.2015Analiziran do:

Datum izvida:

POROČILO O PRESKUSU
(Pitne vode)

Vodovod Postojna Pivka - Črpališ če Šmihel  -  po obdelavi

27.03.2015

 PARAMETER

NTU

mg/l NH4

mg/l NO2

mg/l C

ENOTA

<0,1

0,11

8,00

264

<0,026

<0,010

0,52

REZULTAT

SIST EN ISO
7887:2012 metoda B

SIST EN ISO
7027:2000

ISO 10523:2008

EN 27888:1993

ISO 7150-1:1984

SIST EN ISO
26777:1996

ISO 8245:1999

 METODA MN
(%)

24.03.15

24.03.15

24.03.15

24.03.15

25.03.15

25.03.15

26.03.15

24.03.15

24.03.15

24.03.15

24.03.15

25.03.15

25.03.15

26.03.15

začetek 
REZULTATI PRESKUSA:

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

OKA

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaUpravljavec:

     m-1 

µS/cm 

Naročnik:

1.
2.
3.

4.

5.

Meritev je opravljena pri 436 nm, pri 25° C vzorca,  v 5 cm kiveti.
Meritev izvedena v roku 6h od časa vzorčenja.
Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri 2 do 5 °C. Znotraj  dneva je interval zaupanja povpre čnih vrednosti realnega vzorca pitne vode pri 95% zanesljivosti: 
0,027 +/- 0,003 mg/l NH4.
Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri 2 do 5 °C. Znotraj  dneva je interval zaupanja povpre čnih vrednosti realnega vzorca pitne vode pri 95% zanesljivosti: 
0,0100 +/- 0,0003  mg/l NO2.
Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri 2 do 5 °C.
Metoda določanja organskega ogljika temelji na postopku nakisanja in prepihovanja vzorca pitne vode (NPOC).

34513Naročilo:

Opombe:

(glej opombo (1))

(glej opombo (2))

(glej opombo (3))

(glej opombo (4))

(glej opombo (5))

konec

Vodja enote
Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem., spec.san.kem

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 80, fax.: + 386 05 663 08 88

Rezultat označen s povdarjenim tiskom ni v skladu z mejno vrednostjo iz predpisa

Barva

Motnost

pH (pri 25° C)

Elektroprevodnost (pri 20° C)

Amonij

Nitriti

Celotni organski ogljik - TOC

#

Vrsta naročila: pogodba 

Rezultati označeni z # se nanašajo
na neakreditirano  dejavnost

 O
zn

ak
a

# - rezultati se nanašajo na neakreditirano dejavnost

1/1Stran:

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur.l.RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06,25/09)

ZA:

mejna
vrednost

/

1

6,5-9,5

2500

0,5

0,5

/

M.P.

Vodja oddelka za kemijske analize živil, vod
in drugih vzorcev okolja Koper
Alenka Koželj, univ.dipl.kem.

Center za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper



Poročilo se nanaša izključno na preskušani vzorec. Brez pisnega pristanka izvajalca meritve se ne sme reproducirati  razen v celoti  in se ne sme uporabljati v reklamne
namene.

Stran 1/1

08.04.2015 09:30Datum in ura odvzema:

146/PV/2015Lab. št.:

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

Vzorec:

NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

Datum izvida:

Vodovod Postojna Pivka - Čistilna naprava - vodarna Malni - po obdelavi

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

POROČILO O VZORČENJU PITNE VODE IN TERENSKIH MERITVAH

20.04.2015

prosti klor

temperatura

barva

motnost

usedline

vonj

 PARAMETER

mg/l

°C

ENOTA

0,35

8,8

nezaznavna

nezaznavna

nezaznavne

nezaznaven

REZULTAT

SIST EN ISO 7393-2

DIN 38404 - C4

Interna metoda

Interna metoda

Interna metoda

Interna metoda

 METODA

TERENSKE MERITVE:

OOZ

Upravljavec:

Naročnik:

34643Naročilo:

Vojkovo nabrežje 10, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 03, fax.: + 386 05 663 08 88

Vrsta naročila: pogodba , št. izvajalca 00-542/1

Vodja Oddelka za okolje in zdravje Koper
mag. Silvana Markič Hrast, dipl. san. inž.

Vodja dejavnosti pitne in površinske vode
Gregor Drinovec, san. inž.
ZA:

M.P.

Center za okolje in zdravje 
Oddelek za okolje in zdravje Koper

Metoda vzorčenja: SIST-ISO 5567-5:2007

Metoda shranjevanja: SIST-ISO 5567-3:2013

Uporabljena oprema Termometer Testo 110

Komparator Lovibond 2000



Rezultat(i) se nanašajo na preskušan(e) vzorec(ce). Poročilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
(*) Podrobni podatki o uporabljenih preskusnih metodah in merilni negotovosti so na voljo na oddelku.

08.04.2015 09:30Datum odvzema:

715/V/2015Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - Čistilna naprava - vodarna Malni - po obdelaviKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

08.04.2015 12:30Datum sprejema:
10.04.2015 08:52Datum zaključka preskusa:

Datum :

POROČILO O PRESKUSU PITNE VODE

10.04.2015

PARAMETER

št./100 ml

št./100 ml

št./100 ml

št./100 ml

št./1 ml

ENOTA

0

0

0

0

najdeno

REZULTATMETODA(*) MEJNA
VREDNOST

0

0

0

0

100

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

IZVID

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Vodovod Postojna Pivka - Čistilna naprava - vodarna Malni - po obdelavi
Št.

Koliformne bakterije 

Escherichia coli (E. coli) 

Clostridium perfringens (vključno s sporami) 

Št. kolonij pri 37 °C 

Datum začetka preskusa: 08.04.2015 13:15

Naročnik:

Oznaka metode: Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004), 1. točka priloge III1.

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Enterokoki

Namestnik vodje oddelka
Erika Batagelj, univ.dipl.mikrob.

 Vzorec:

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 7899-2:2000

UL RS 19/2004, 1.
točka priloge III
ISO 6222:1999

Naročilo: 34643

 

 

 

 

 

O
zn

ak
a

1/1Stran:

- priloga

(glej opombo (1))

Opombe:

M.P.

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vrsta naročila: pogodba 

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004), Priloga I -  del A (E. coli, enterokoki), del C (koliformne bakterije,
Clostridium perfringens, število kolonij pri 37 °C)

najdeno - < 4 cfu v preiskanem volumnu vzorca
0 - ni najdeno



Ocena velja, če je bilo vzorčenje izvedeno skladno z veljavnimi predpisi. Ocena se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in
se ne sme uporabljati v reklamne namene.

08.04.2015 09:30Datum odvzema:

715/V/2015Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - Čistilna naprava - vodarna Malni - po obdelaviKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

08.04.2015 12:30Datum sprejema:
10.04.2015 08:52Datum zaključka preskusa:

Datum :

OCENA K POROČILU O PRESKUSU PITNE VODE

10.04.2015

OCENA

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Datum začetka preskusa: 08.04.2015 13:15

Naročnik:

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Vzorec je glede preskušanih mikrobioloških parametrov skladen z zahtevami iz priloge I Pravilnika o pitni vodi (Ur. list
RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09).

Naročilo: 34643

Vodovod Postojna Pivka - Čistilna naprava - vodarna Malni - po obdelaviVzorec:

Stran:

Priloga: 
 - Poročilo o preskusu pitne vode prot.št. 715/V/2015 - priloga 

M.P.

Namestnik vodje oddelka
Erika Batagelj, univ.dipl.mikrob.

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

1/1



Poročilo se nanaša izključno na preskušani vzorec. Brez pisnega pristanka izvajalca meritve se ne sme reproducirati  razen v celoti  in se ne sme uporabljati v reklamne
namene.

Stran 1/1

21.04.2015 09:20Datum in ura odvzema:

166/PV/2015Lab. št.:

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

Vzorec:

NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

Datum izvida:

Vodovod Postojna Pivka - Rezervoar Strane - po obdelavi

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

POROČILO O VZORČENJU PITNE VODE IN TERENSKIH MERITVAH

24.04.2015

prosti klor

temperatura

barva

motnost

usedline

vonj

 PARAMETER

mg/l

°C

ENOTA

0,15

8,5

nezaznavna

nezaznavna

nezaznavne

nezaznaven

REZULTAT

SIST EN ISO 7393-2

DIN 38404 - C4

Interna metoda

Interna metoda

Interna metoda

Interna metoda

 METODA

TERENSKE MERITVE:

OOZ

Upravljavec:

Naročnik:

34747Naročilo:

Vojkovo nabrežje 10, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 03, fax.: + 386 05 663 08 88

Vrsta naročila: pogodba , št. izvajalca 00-542/1

Vodja Oddelka za okolje in zdravje Koper
mag. Silvana Markič Hrast, dipl. san. inž.

Vodja dejavnosti pitne in površinske vode
Gregor Drinovec, san. inž.
ZA:

M.P.

Center za okolje in zdravje 
Oddelek za okolje in zdravje Koper

Metoda vzorčenja: SIST-ISO 5567-5:2007

Metoda shranjevanja: SIST-ISO 5567-3:2013

Uporabljena oprema Termometer Testo 110

Komparator Lovibond 2000



Rezultati se nanašajo izključno na preskušan vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
Vse dodatne informacije o opravljenih preskušanjih so dostopne v laboratoriju.

20.04.2015 09:30Datum odvzema:

199/PV/2015Lab. št.:

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vzorec:

VS PO-PI,PRESTRANEK,REŠKA C.3D,HIDRANTKraj odvzema:
Edi ŠibenikVzorec odvzel:

20.04.2015 10:30Datum sprejema:
21.04.2015Analiziran do:

Datum izvida:

POROČILO O PRESKUSU
(Pitne vode)

VS PO-PI,PRESTRANEK,REŠKA C.3D,HIDRANT

21.04.2015

 PARAMETER

NTU

mg/l O2

mg/l NH4

mg/l NO2

ENOTA

<0,1

0,17

7,99

349

0,81

<0,026

<0,010

REZULTAT

SIST EN ISO
7887:2012 metoda B

SIST EN ISO
7027:2000

ISO 10523:2008

EN 27888:1993

EN ISO 8467:1995

ISO 7150-1:1984

SIST EN ISO
26777:1996

 METODA MN
(%)

20.04.15

20.04.15

20.04.15

20.04.15

20.04.15

21.04.15

20.04.15

20.04.15

20.04.15

20.04.15

20.04.15

20.04.15

21.04.15

20.04.15

začetek 
REZULTATI PRESKUSA:

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

OKA

     m-1 

µS/cm 

Naročnik:

1.
2.
3.

4.

Meritev je opravljena pri 436 nm, pri 25° C vzorca,  v 5 cm kiveti.
Meritev izvedena v roku 6h od časa vzorčenja.
Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri 2 do 5 °C. Znotraj  dneva je interval zaupanja povpre čnih vrednosti realnega vzorca pitne vode pri 95% zanesljivosti: 
0,027 +/- 0,003 mg/l NH4.
Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri 2 do 5 °C. Znotraj  dneva je interval zaupanja povpre čnih vrednosti realnega vzorca pitne vode pri 95% zanesljivosti: 
0,0100 +/- 0,0003  mg/l NO2.

34734Naročilo:

Opombe:

(glej opombo (1))

(glej opombo (2))

(glej opombo (3))

(glej opombo (4))

konec

Vodja enote
Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem., spec.san.kem

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 80, fax.: + 386 05 663 08 88

Rezultat označen s povdarjenim tiskom ni v skladu z mejno vrednostjo iz predpisa

Barva

Motnost

pH (pri 25° C)

Elektroprevodnost (pri 20° C)

Oksidativnost

Amonij

Nitriti

#

Vrsta naročila: pogodba 

Rezultati označeni z # se nanašajo
na neakreditirano  dejavnost

 O
zn

ak
a

# - rezultati se nanašajo na neakreditirano dejavnost

1/1Stran:

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur.l.RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06,25/09)

ZA:

- priloga

mejna
vrednost

/

1

6,5-9,5

2500

5

0,5

0,5

M.P.

Vodja oddelka za kemijske analize živil, vod
in drugih vzorcev okolja Koper
Alenka Koželj, univ.dipl.kem.

Center za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper



Ocena velja, če je bilo vzorčenje izvedeno skladno z veljavnimi predpisi. Ocena se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in
se ne sme uporabljati v reklamne namene.

20.04.2015 09:30Datum odvzema:

199/PV/2015

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

VS PO-PI,PRESTRANEK,REŠKA C.3D,HIDRANTKraj odvzema:
Edi ŠibenikVzorec odvzel:

20.04.2015 10:30Datum sprejema:

Datum :

OCENA K POROČILU O PRESKUSU 
(Pitne vode)

21.04.2015

OCENA

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:
Naročnik:

Glede na obseg in rezultate izvedenih preiskav je vzorec pitne vode SKLADEN s predpisom: Pravilnik o pitni vodi
(Ur.l.RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06,25/09).

Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem., spec.san.kem

Naročilo: 34734

ZA:

VS PO-PI,PRESTRANEK,REŠKA C.3D,HIDRANTVzorec:

Stran:

Vodja enote

Priloga:
- Poročilo o preskusu (Pitne vode) 199/PV/2015 - priloga

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 80, fax.: + 386 05 663 08 88

Lab. št.:

M.P.

Vodja oddelka za kemijske analize živil, vod
in drugih vzorcev okolja Koper
Alenka Koželj, univ.dipl.kem.

Center za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

1/1



Rezultat(i) se nanašajo samo na preskušan(e) vzorec(ce). Ocena velja, če je bilo vzorčenje izvedeno v skladu z veljavnimi predpisi. Poročilo se brez pisnega dovoljenja
preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme uporabljati v reklamne namene. Ocene, mnenja in razlage niso vključeni v obseg akreditacije.
(*) Podrobni podatki o uporabljenih preskusnih metodah in merilni negotovosti so na voljo na oddelku.

08.04.2015 10:10Datum odvzema:

723/V/2015Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Kovod Postojna - hidrant LohačaKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

08.04.2015Datum sprejema:
20.04.2015Datum zaključka preskusa:

Datum :

POROČILO O PRESKUSU PITNE VODE

20.04.2015

PARAMETER

cfu/l

ENOTA

<100

REZULTATMETODA(*) MEJNA
VREDNOST

/  1.

IZVID

/Lastnik:

Kovod Postojna - hidrant Loha ča
Št.

Legionella spp.  

Datum začetka preskusa: 08.04.2015 

Naročnik:

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

OPOMBA:  
 
V vzorcu (1 l) nismo ugotovili prisotnosti bakterij iz rodu Legionella . 
 
Meja zaznavanja: 100 cfu/l. 

Namestnik vodje oddelka
Erika Batagelj, univ.dipl.mikrob.

 Vzorec:

ISO 11731:1998

Naročilo: 34645

 

O
zn

ak
a

M.P.

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vrsta naročila: pogodba 

Stran 1/1



Rezultat(i) se nanašajo na preskušan(e) vzorec(ce). Poročilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
(*) Podrobni podatki o uporabljenih preskusnih metodah in merilni negotovosti so na voljo na oddelku.

21.04.2015 09:10Datum odvzema:

819/V/2015Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - Rezervoar Strane - pred obdelavoKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

21.04.2015 12:30Datum sprejema:
23.04.2015 09:25Datum zaključka preskusa:

Datum :

POROČILO O PRESKUSU PITNE VODE

23.04.2015

PARAMETER

št./100 ml

št./100 ml

št./100 ml

št./100 ml

št./1 ml

ENOTA

0

0

0

0

0

REZULTATMETODA(*) MEJNA
VREDNOST

0

0

0

0

100

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

IZVID

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Vodovod Postojna Pivka - Rezervoar Strane - pred ob delavo
Št.

Koliformne bakterije 

Escherichia coli (E. coli) 

Clostridium perfringens (vključno s sporami) 

Št. kolonij pri 37 °C 

Datum začetka preskusa: 21.04.2015 13:10

Naročnik:

Oznaka metode: Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004), 1. točka priloge III1.

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Enterokoki

Namestnik vodje oddelka
Erika Batagelj, univ.dipl.mikrob.

 Vzorec:

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 7899-2:2000

UL RS 19/2004, 1.
točka priloge III
ISO 6222:1999

Naročilo: 34747

 

 

 

 

 

O
zn

ak
a

1/1Stran:

- priloga

(glej opombo (1))

M.P.

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vrsta naročila: pogodba 

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004), Priloga I -  del A (E. coli, enterokoki), del C (koliformne bakterije,
Clostridium perfringens, število kolonij pri 37 °C)

0 - ni najdeno



Ocena velja, če je bilo vzorčenje izvedeno skladno z veljavnimi predpisi. Ocena se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in
se ne sme uporabljati v reklamne namene.

21.04.2015 09:10Datum odvzema:

819/V/2015Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - Rezervoar Strane - pred obdelavoKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

21.04.2015 12:30Datum sprejema:
23.04.2015 09:25Datum zaključka preskusa:

Datum :

OCENA K POROČILU O PRESKUSU PITNE VODE

23.04.2015

OCENA

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Datum začetka preskusa: 21.04.2015 13:10

Naročnik:

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Vzorec je glede preskušanih mikrobioloških parametrov skladen z zahtevami iz priloge I Pravilnika o pitni vodi (Ur. list
RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09).

Naročilo: 34747

Vodovod Postojna Pivka - Rezervoar Strane - pred ob delavoVzorec:

Stran:

Priloga: 
 - Poročilo o preskusu pitne vode prot.št. 819/V/2015 - priloga 

M.P.

Namestnik vodje oddelka
Erika Batagelj, univ.dipl.mikrob.

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

1/1



Rezultati se nanašajo izključno na preskušan vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
Vse dodatne informacije o opravljenih preskušanjih so dostopne v laboratoriju.

21.04.2015 09:20Datum odvzema:

215/PV/2015Lab. št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vzorec:

Vodovod Postojna Pivka - Rezervoar Strane - po obdelaviKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

21.04.2015 12:30Datum sprejema:
22.04.2015Analiziran do:

Datum izvida:

POROČILO O PRESKUSU
(Pitne vode)

Vodovod Postojna Pivka - Rezervoar Strane - po obdelavi

24.04.2015

 PARAMETER

NTU

mg/l O2

mg/l NH4

mg/l NO2

ENOTA

<0,1

<0,10

8,03

211

<0,50

<0,026

<0,010

REZULTAT

SIST EN ISO
7887:2012 metoda B

SIST EN ISO
7027:2000

ISO 10523:2008

EN 27888:1993

EN ISO 8467:1995

ISO 7150-1:1984

SIST EN ISO
26777:1996

 METODA MN
(%)

21.04.15

21.04.15

21.04.15

21.04.15

22.04.15

22.04.15

22.04.15

21.04.15

21.04.15

21.04.15

21.04.15

22.04.15

22.04.15

22.04.15

začetek 
REZULTATI PRESKUSA:

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

OKA

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaUpravljavec:

     m-1 

µS/cm 

Naročnik:

1.
2.
3.

4.

Meritev je opravljena pri 436 nm, pri 25° C vzorca,  v 5 cm kiveti.
Meritev izvedena v roku 6h od časa vzorčenja.
Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri 2 do 5 °C. Znotraj  dneva je interval zaupanja povpre čnih vrednosti realnega vzorca pitne vode pri 95% zanesljivosti: 
0,027 +/- 0,003 mg/l NH4.
Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri 2 do 5 °C. Znotraj  dneva je interval zaupanja povpre čnih vrednosti realnega vzorca pitne vode pri 95% zanesljivosti: 
0,0100 +/- 0,0003  mg/l NO2.

34747Naročilo:

Opombe:

(glej opombo (1))

(glej opombo (2))

(glej opombo (3))

(glej opombo (4))

konec

Vodja enote
Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem., spec.san.kem

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 80, fax.: + 386 05 663 08 88

Rezultat označen s povdarjenim tiskom ni v skladu z mejno vrednostjo iz predpisa

Barva

Motnost

pH (pri 25° C)

Elektroprevodnost (pri 20° C)

Oksidativnost

Amonij

Nitriti

#

Vrsta naročila: pogodba 

Rezultati označeni z # se nanašajo
na neakreditirano dejavnost

 O
zn

ak
a

# - rezultati se nanašajo na neakreditirano dejavnost

1/1Stran:

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur.l.RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06,25/09)

ZA:

mejna
vrednost

/

1

6,5-9,5

2500

5

0,5

0,5

M.P.

Vodja oddelka za kemijske analize živil, vod
in drugih vzorcev okolja Koper
Alenka Koželj, univ.dipl.kem.

Center za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper



Rezultat(i) se nanašajo samo na preskušan(e) vzorec(ce). Ocena velja, če je bilo vzorčenje izvedeno v skladu z veljavnimi predpisi. Poročilo se brez pisnega dovoljenja
preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme uporabljati v reklamne namene. Ocene, mnenja in razlage niso vključeni v obseg akreditacije.
(*) Podrobni podatki o uporabljenih preskusnih metodah in merilni negotovosti so na voljo na oddelku.

08.04.2015 10:00Datum odvzema:

722/V/2015Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Kovod Postojna - v.p. pred števcem vrtec PlaninaKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

08.04.2015Datum sprejema:
20.04.2015Datum zaključka preskusa:

Datum :

POROČILO O PRESKUSU PITNE VODE

20.04.2015

PARAMETER

cfu/l

ENOTA

<100

REZULTATMETODA(*) MEJNA
VREDNOST

/  1.

IZVID

/Lastnik:

Kovod Postojna - v.p. pred števcem vrtec Planina
Št.

Legionella spp.  

Datum začetka preskusa: 08.04.2015 

Naročnik:

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

OPOMBA:  
 
V vzorcu (1 l) nismo ugotovili prisotnosti bakterij iz rodu Legionella . 
 
Meja zaznavanja: 100 cfu/l. 

Namestnik vodje oddelka
Erika Batagelj, univ.dipl.mikrob.

 Vzorec:

ISO 11731:1998

Naročilo: 34645

 

O
zn

ak
a

M.P.

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vrsta naročila: pogodba 

Stran 1/1



Rezultat(i) se nanašajo na preskušan(e) vzorec(ce). Poročilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
(*) Podrobni podatki o uporabljenih preskusnih metodah in merilni negotovosti so na voljo na oddelku.

13.05.2015 09:40Datum odvzema:

988/V/2015Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - Zajetje Malni za Planino - po obdelaviKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

13.05.2015 12:20Datum sprejema:
15.05.2015 09:09Datum zaključka preskusa:

Datum :

POROČILO O PRESKUSU PITNE VODE

15.05.2015

PARAMETER

št./100 ml

št./100 ml

št./100 ml

št./100 ml

št./1 ml

ENOTA

0

0

0

0

0

REZULTATMETODA(*) MEJNA
VREDNOST

0

0

0

0

100

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

IZVID

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Vodovod Postojna Pivka - Zajetje Malni za Planino -  po obdelavi
Št.

Koliformne bakterije 

Escherichia coli (E. coli) 

Clostridium perfringens (vključno s sporami) 

Št. kolonij pri 37 °C 

Datum začetka preskusa: 13.05.2015 12:50

Naročnik:

Oznaka metode: Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004), 1. točka priloge III1.

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Enterokoki

Namestnik vodje oddelka
Erika Batagelj, univ.dipl.mikrob.

 Vzorec:

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 7899-2:2000

UL RS 19/2004, 1.
točka priloge III
ISO 6222:1999

Naročilo: 34886

 

 

 

 

 

O
zn

ak
a

1/1Stran:

- priloga

(glej opombo (1))

M.P.

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vrsta naročila: pogodba 

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004), Priloga I -  del A (E. coli, enterokoki), del C (koliformne bakterije,
Clostridium perfringens, število kolonij pri 37 °C)

0 - ni najdeno



Ocena velja, če je bilo vzorčenje izvedeno skladno z veljavnimi predpisi. Ocena se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in
se ne sme uporabljati v reklamne namene.

13.05.2015 09:40Datum odvzema:

988/V/2015Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - Zajetje Malni za Planino - po obdelaviKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

13.05.2015 12:20Datum sprejema:
15.05.2015 09:09Datum zaključka preskusa:

Datum :

OCENA K POROČILU O PRESKUSU PITNE VODE

15.05.2015

OCENA

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Datum začetka preskusa: 13.05.2015 12:50

Naročnik:

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Vzorec je glede preskušanih mikrobioloških parametrov skladen z zahtevami iz priloge I Pravilnika o pitni vodi (Ur. list
RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09).

Naročilo: 34886

Vodovod Postojna Pivka - Zajetje Malni za Planino -  po obdelaviVzorec:

Stran:

Priloga: 
 - Poročilo o preskusu pitne vode prot.št. 988/V/2015 - priloga 

M.P.

Namestnik vodje oddelka
Erika Batagelj, univ.dipl.mikrob.

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

1/1



Rezultat(i) se nanašajo na preskušan(e) vzorec(ce). Poročilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
(*) Podrobni podatki o uporabljenih preskusnih metodah in merilni negotovosti so na voljo na oddelku.

18.05.2015 09:30Datum odvzema:

1015/V/2015Protokolna št.:

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

VS PO-PI, NOVA CČN POSTOJNA, HIDRANT 2Kraj odvzema:
Edi ŠibenikVzorec odvzel:

18.05.2015 10:40Datum sprejema:
20.05.2015 09:06Datum zaključka preskusa:

Datum :

POROČILO O PRESKUSU PITNE VODE

20.05.2015

PARAMETER

št./100 ml

št./100 ml

št./100 ml

št./100 ml

št./1 ml

ENOTA

0

0

0

0

0

REZULTATMETODA(*) MEJNA
VREDNOST

0

0

0

0

100

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

IZVID

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

VS PO-PI, NOVA CČN POSTOJNA, HIDRANT 2
Št.

Koliformne bakterije 

Escherichia coli (E. coli) 

Clostridium perfringens (vključno s sporami) 

Št. kolonij pri 37 °C 

Datum začetka preskusa: 18.05.2015 12:00

Naročnik:

Oznaka metode: Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004), 1. točka priloge III1.

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Enterokoki

Namestnik vodje oddelka
Erika Batagelj, univ.dipl.mikrob.

 Vzorec:

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 7899-2:2000

UL RS 19/2004, 1.
točka priloge III
ISO 6222:1999

Naročilo: 34909

 

 

 

 

 

O
zn

ak
a

1/1Stran:

- priloga

(glej opombo (1))

M.P.

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vrsta naročila: pogodba 

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004), Priloga I -  del A (E. coli, enterokoki), del C (koliformne bakterije,
Clostridium perfringens, število kolonij pri 37 °C)

0 - ni najdeno



Ocena velja, če je bilo vzorčenje izvedeno skladno z veljavnimi predpisi. Ocena se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in
se ne sme uporabljati v reklamne namene.

18.05.2015 09:30Datum odvzema:

1015/V/2015Protokolna št.:

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

VS PO-PI, NOVA CČN POSTOJNA, HIDRANT 2Kraj odvzema:
Edi ŠibenikVzorec odvzel:

18.05.2015 10:40Datum sprejema:
20.05.2015 09:06Datum zaključka preskusa:

Datum :

OCENA K POROČILU O PRESKUSU PITNE VODE

20.05.2015

OCENA

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Datum začetka preskusa: 18.05.2015 12:00

Naročnik:

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Vzorec je glede preskušanih mikrobioloških parametrov skladen z zahtevami iz priloge I Pravilnika o pitni vodi (Ur. list
RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09).

Naročilo: 34909

VS PO-PI, NOVA CČN POSTOJNA, HIDRANT 2Vzorec:

Stran:

Priloga: 
 - Poročilo o preskusu pitne vode prot.št. 1015/V/2015 - priloga 

M.P.

Namestnik vodje oddelka
Erika Batagelj, univ.dipl.mikrob.

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

1/1



Rezultat(i) se nanašajo na preskušan(e) vzorec(ce). Poročilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
(*) Podrobni podatki o uporabljenih preskusnih metodah in merilni negotovosti so na voljo na oddelku.

25.05.2015 09:00Datum odvzema:

1101/V/2015Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - Črpališče Šmihel - pred obdelavoKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

25.05.2015 12:20Datum sprejema:
28.05.2015 07:46Datum zaključka preskusa:

Datum :

POROČILO O PRESKUSU PITNE VODE

29.05.2015

PARAMETER

št./100 ml

št./100 ml

št./100 ml

št./100 ml

št./1 ml

ENOTA

0

0

0

0

0

REZULTATMETODA(*) MEJNA
VREDNOST

0

0

0

0

100

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

IZVID

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Vodovod Postojna Pivka - Črpališ če Šmihel - pred obdelavo
Št.

Koliformne bakterije 

Escherichia coli (E. coli) 

Clostridium perfringens (vključno s sporami) 

Št. kolonij pri 37 °C 

Datum začetka preskusa: 25.05.2015 13:10

Naročnik:

Oznaka metode: Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004), 1. točka priloge III1.

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Enterokoki

Vodja oddelka
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biolog

 Vzorec:

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 7899-2:2000

UL RS 19/2004, 1.
točka priloge III
ISO 6222:1999

Naročilo: 34967
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1/1Stran:

- priloga

(glej opombo (1))

M.P.

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vrsta naročila: pogodba 

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004), Priloga I -  del A (E. coli, enterokoki), del C (koliformne bakterije,
Clostridium perfringens, število kolonij pri 37 °C)

0 - ni najdeno



Ocena velja, če je bilo vzorčenje izvedeno skladno z veljavnimi predpisi. Ocena se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in
se ne sme uporabljati v reklamne namene.

25.05.2015 09:00Datum odvzema:

1101/V/2015Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - Črpališče Šmihel - pred obdelavoKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

25.05.2015 12:20Datum sprejema:
28.05.2015 07:46Datum zaključka preskusa:

Datum :

OCENA K POROČILU O PRESKUSU PITNE VODE

29.05.2015

OCENA

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Datum začetka preskusa: 25.05.2015 13:10

Naročnik:

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Vzorec je glede preskušanih mikrobioloških parametrov skladen z zahtevami iz priloge I Pravilnika o pitni vodi (Ur. list
RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09).

Naročilo: 34967

Vodovod Postojna Pivka - Črpališ če Šmihel - pred obdelavoVzorec:

Stran:

Priloga: 
 - Poročilo o preskusu pitne vode prot.št. 1101/V/2015 - priloga 

M.P.

Vodja oddelka
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biolog

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

1/1



Rezultat(i) se nanašajo na preskušan(e) vzorec(ce). Poročilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
(*) Podrobni podatki o uporabljenih preskusnih metodah in merilni negotovosti so na voljo na oddelku.

25.05.2015 09:15Datum odvzema:

1102/V/2015Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - Črpaliošče Šmihel  -  po obdelaviKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

25.05.2015 12:20Datum sprejema:
28.05.2015 07:10Datum zaključka preskusa:

Datum :

POROČILO O PRESKUSU PITNE VODE

29.05.2015

PARAMETER

št./100 ml

št./100 ml

št./100 ml

št./100 ml

št./1 ml

ENOTA

0

0

0

0

0

REZULTATMETODA(*) MEJNA
VREDNOST

0

0

0

0

100

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

IZVID

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Vodovod Postojna Pivka - Črpalioš če Šmihel  -  po obdelavi
Št.

Koliformne bakterije 

Escherichia coli (E. coli) 

Clostridium perfringens (vključno s sporami) 

Št. kolonij pri 37 °C 

Datum začetka preskusa: 25.05.2015 13:10

Naročnik:

Oznaka metode: Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004), 1. točka priloge III1.

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Enterokoki

Vodja oddelka
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biolog

 Vzorec:

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 7899-2:2000

UL RS 19/2004, 1.
točka priloge III
ISO 6222:1999

Naročilo: 34967

 

 

 

 

 

O
zn

ak
a

1/1Stran:

- priloga

(glej opombo (1))

M.P.

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vrsta naročila: pogodba 

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004), Priloga I -  del A (E. coli, enterokoki), del C (koliformne bakterije,
Clostridium perfringens, število kolonij pri 37 °C)

0 - ni najdeno



Ocena velja, če je bilo vzorčenje izvedeno skladno z veljavnimi predpisi. Ocena se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in
se ne sme uporabljati v reklamne namene.

25.05.2015 09:15Datum odvzema:

1102/V/2015Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - Črpaliošče Šmihel  -  po obdelaviKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

25.05.2015 12:20Datum sprejema:
28.05.2015 07:10Datum zaključka preskusa:

Datum :

OCENA K POROČILU O PRESKUSU PITNE VODE

29.05.2015

OCENA

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Datum začetka preskusa: 25.05.2015 13:10

Naročnik:

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Vzorec je glede preskušanih mikrobioloških parametrov skladen z zahtevami iz priloge I Pravilnika o pitni vodi (Ur. list
RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09).

Naročilo: 34967

Vodovod Postojna Pivka - Črpalioš če Šmihel  -  po obdelaviVzorec:

Stran:

Priloga: 
 - Poročilo o preskusu pitne vode prot.št. 1102/V/2015 - priloga 

M.P.

Vodja oddelka
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biolog

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

1/1



Rezultati se nanašajo izključno na preskušan vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
Vse dodatne informacije o opravljenih preskušanjih so dostopne v laboratoriju.

18.05.2015 09:30Datum odvzema:

243/PV/2015Lab. št.:

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vzorec:

VS PO-PI, NOVA CČN POSTOJNA, HIDRANT 2Kraj odvzema:
Edi ŠibenikVzorec odvzel:

18.05.2015 10:50Datum sprejema:
19.05.2015Analiziran do:

Datum izvida:

POROČILO O PRESKUSU
(Pitne vode)

VS PO-PI, NOVA CČN POSTOJNA, HIDRANT 2

20.05.2015

 PARAMETER

NTU

mg/l O2

mg/l NH4

mg/l NO2

ENOTA

<0,1

0,13

7,79

341

<0,50

<0,026

<0,010

REZULTAT

SIST EN ISO
7887:2012 metoda B

SIST EN ISO
7027:2000

ISO 10523:2008

EN 27888:1993

EN ISO 8467:1995

ISO 7150-1:1984

SIST EN ISO
26777:1996

 METODA MN
(%)

18.05.15

18.05.15

18.05.15

18.05.15

19.05.15

19.05.15

19.05.15

18.05.15

18.05.15

18.05.15

18.05.15

19.05.15

19.05.15

19.05.15

začetek 
REZULTATI PRESKUSA:

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

OKA

     m-1 

µS/cm 

Naročnik:

1.
2.
3.

4.

Meritev je opravljena pri 436 nm, pri 25° C vzorca,  v 5 cm kiveti.
Meritev izvedena v roku 6h od časa vzorčenja.
Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri 2 do 5 °C. Znotraj  dneva je interval zaupanja povpre čnih vrednosti realnega vzorca pitne vode pri 95% zanesljivosti: 
0,027 +/- 0,003 mg/l NH4.
Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri 2 do 5 °C. Znotraj  dneva je interval zaupanja povpre čnih vrednosti realnega vzorca pitne vode pri 95% zanesljivosti: 
0,0100 +/- 0,0003  mg/l NO2.

34909Naročilo:

Opombe:

(glej opombo (1))

(glej opombo (2))

(glej opombo (3))

(glej opombo (4))

konec

Vodja enote
Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem., spec.san.kem

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 80, fax.: + 386 05 663 08 88

Rezultat označen s povdarjenim tiskom ni v skladu z mejno vrednostjo iz predpisa

Barva

Motnost

pH (pri 25° C)

Elektroprevodnost (pri 20° C)

Oksidativnost

Amonij

Nitriti

#

Vrsta naročila: pogodba 

Rezultati označeni z # se nanašajo
na neakreditirano dejavnost

 O
zn

ak
a

# - rezultati se nanašajo na neakreditirano dejavnost

1/1Stran:

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur.l.RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06,25/09)

- priloga

mejna
vrednost

/

1

6,5-9,5

2500

5

0,5

0,5

M.P.

Vodja oddelka za kemijske analize živil, vod
in drugih vzorcev okolja Koper
Alenka Koželj, univ.dipl.kem.

Center za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper



Ocena velja, če je bilo vzorčenje izvedeno skladno z veljavnimi predpisi. Ocena se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in
se ne sme uporabljati v reklamne namene.

18.05.2015 09:30Datum odvzema:

243/PV/2015

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

VS PO-PI, NOVA CČN POSTOJNA, HIDRANT 2Kraj odvzema:
Edi ŠibenikVzorec odvzel:

18.05.2015 10:50Datum sprejema:

Datum :

OCENA K POROČILU O PRESKUSU 
(Pitne vode)

20.05.2015

OCENA

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:
Naročnik:

Glede na obseg in rezultate izvedenih preiskav je vzorec pitne vode SKLADEN s predpisom: Pravilnik o pitni vodi
(Ur.l.RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06,25/09).

Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem., spec.san.kem

Naročilo: 34909

VS PO-PI, NOVA CČN POSTOJNA, HIDRANT 2Vzorec:

Stran:

Vodja enote

Priloga:
- Poročilo o preskusu (Pitne vode) 243/PV/2015 - priloga

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 80, fax.: + 386 05 663 08 88

Lab. št.:

M.P.

Vodja oddelka za kemijske analize živil, vod
in drugih vzorcev okolja Koper
Alenka Koželj, univ.dipl.kem.

Center za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

1/1



Rezultati se nanašajo izključno na preskušan vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
Vse dodatne informacije o opravljenih preskušanjih so dostopne v laboratoriju.

25.05.2015 09:00Datum odvzema:

255/PV/2015Lab. št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vzorec:

Vodovod Postojna Pivka - Črpališče Šmihel - pred obdelavoKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

25.05.2015 12:25Datum sprejema:
26.05.2015Analiziran do:

Datum izvida:

POROČILO O PRESKUSU
(Pitne vode)

Vodovod Postojna Pivka - Črpališ če Šmihel - pred obdelavo

27.05.2015

 PARAMETER

NTU

mg/l O2

mg/l NH4

mg/l NO2

ENOTA

<0,1

0,16

7,89

232

<0,50

<0,026

<0,010

REZULTAT

SIST EN ISO
7887:2012 metoda B

SIST EN ISO
7027:2000

ISO 10523:2008

EN 27888:1993

EN ISO 8467:1995

ISO 7150-1:1984

SIST EN ISO
26777:1996

 METODA MN
(%)

25.05.15

25.05.15

25.05.15

25.05.15

26.05.15

26.05.15

26.05.15

25.05.15

25.05.15

25.05.15

25.05.15

26.05.15

26.05.15

26.05.15

začetek 
REZULTATI PRESKUSA:

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

OKA

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaUpravljavec:

     m-1 

µS/cm 

Naročnik:

1.
2.
3.

4.

Meritev je opravljena pri 436 nm, pri 25° C vzorca,  v 5 cm kiveti.
Meritev izvedena v roku 6h od časa vzorčenja.
Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri 2 do 5 °C. Znotraj  dneva je interval zaupanja povpre čnih vrednosti realnega vzorca pitne vode pri 95% zanesljivosti: 
0,027 +/- 0,003 mg/l NH4.
Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri 2 do 5 °C. Znotraj  dneva je interval zaupanja povpre čnih vrednosti realnega vzorca pitne vode pri 95% zanesljivosti: 
0,0100 +/- 0,0003  mg/l NO2.

34967Naročilo:

Opombe:

(glej opombo (1))

(glej opombo (2))

(glej opombo (3))

(glej opombo (4))

konec

Vodja enote
Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem., spec.san.kem

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 80, fax.: + 386 05 663 08 88

Rezultat označen s povdarjenim tiskom ni v skladu z mejno vrednostjo iz predpisa

Barva

Motnost

pH (pri 25° C)

Elektroprevodnost (pri 20° C)

Oksidativnost

Amonij

Nitriti

#

Vrsta naročila: pogodba 

Rezultati označeni z # se nanašajo
na neakreditirano  dejavnost

 O
zn

ak
a

# - rezultati se nanašajo na neakreditirano dejavnost

1/1Stran:

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur.l.RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06,25/09)

mejna
vrednost

/

1

6,5-9,5

2500

5

0,5

0,5

M.P.

Vodja oddelka za kemijske analize živil, vod
in drugih vzorcev okolja Koper
Alenka Koželj, univ.dipl.kem.

Center za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper



Poročilo se nanaša izključno na preskušani vzorec. Brez pisnega pristanka izvajalca meritve se ne sme reproducirati  razen v celoti  in se ne sme uporabljati v reklamne
namene.

Stran 1/1

13.05.2015 09:30Datum in ura odvzema:

191/PV/2015Lab. št.:

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

Vzorec:

NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

Datum izvida:

Vodovod Postojna Pivka - Čistilna naprava - vodarna Malni - po obdelavi

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

POROČILO O VZORČENJU PITNE VODE IN TERENSKIH MERITVAH

19.05.2015

prosti klor

temperatura

barva

motnost

usedline

vonj

 PARAMETER

mg/l

°C

ENOTA

0,3

10,9

nezaznavna

nezaznavna

nezaznavne

nezaznaven

REZULTAT

SIST EN ISO 7393-2

DIN 38404 - C4

Interna metoda

Interna metoda

Interna metoda

Interna metoda

 METODA

TERENSKE MERITVE:

OOZ

Upravljavec:

Naročnik:

34886Naročilo:

Vojkovo nabrežje 10, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 03, fax.: + 386 05 663 08 88

Vrsta naročila: pogodba , št. izvajalca 00-542/1

Vodja Oddelka za okolje in zdravje Koper
mag. Silvana Markič Hrast, dipl. san. inž.

Vodja dejavnosti pitne in površinske vode
Gregor Drinovec, san. inž.

M.P.

Center za okolje in zdravje 
Oddelek za okolje in zdravje Koper

Metoda vzorčenja: SIST-ISO 5567-5:2007

Metoda shranjevanja: SIST-ISO 5567-3:2013

Uporabljena oprema Termometer Testo 110

Komparator Lovibond 2000



Poročilo se nanaša izključno na preskušani vzorec. Brez pisnega pristanka izvajalca meritve se ne sme reproducirati  razen v celoti  in se ne sme uporabljati v reklamne
namene.

Stran 1/1

13.05.2015 09:40Datum in ura odvzema:

192/PV/2015Lab. št.:

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

Vzorec:

NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

Datum izvida:

Vodovod Postojna Pivka - Zajetje Malni za Planino - po obdelavi

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

POROČILO O VZORČENJU PITNE VODE IN TERENSKIH MERITVAH

19.05.2015

prosti klor

temperatura

barva

motnost

usedline

vonj

 PARAMETER

mg/l

°C

ENOTA

0,35

11

nezaznavna

nezaznavna

nezaznavne

nezaznaven

REZULTAT

SIST EN ISO 7393-2

DIN 38404 - C4

Interna metoda

Interna metoda

Interna metoda

Interna metoda

 METODA

TERENSKE MERITVE:

OOZ

Upravljavec:

Naročnik:

34886Naročilo:

Vojkovo nabrežje 10, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 03, fax.: + 386 05 663 08 88

Vrsta naročila: pogodba , št. izvajalca 00-542/1

Vodja Oddelka za okolje in zdravje Koper
mag. Silvana Markič Hrast, dipl. san. inž.

Vodja dejavnosti pitne in površinske vode
Gregor Drinovec, san. inž.

M.P.

Center za okolje in zdravje 
Oddelek za okolje in zdravje Koper

Metoda vzorčenja: SIST-ISO 5567-5:2007

Metoda shranjevanja: SIST-ISO 5567-3:2013

Uporabljena oprema Termometer Testo 110

Komparator Lovibond 2000



Rezultat(i) se nanašajo na preskušan(e) vzorec(ce). Poročilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
(*) Podrobni podatki o uporabljenih preskusnih metodah in merilni negotovosti so na voljo na oddelku.

13.05.2015 09:30Datum odvzema:

987/V/2015Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - Čistilna naprava - vodarna Malni - po obdelaviKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

13.05.2015 12:20Datum sprejema:
15.05.2015 09:09Datum zaključka preskusa:

Datum :

POROČILO O PRESKUSU PITNE VODE

15.05.2015

PARAMETER

št./100 ml

št./100 ml

št./100 ml

št./100 ml

št./1 ml

ENOTA

0

0

0

0

0

REZULTATMETODA(*) MEJNA
VREDNOST

0

0

0

0

100

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

IZVID

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Vodovod Postojna Pivka - Čistilna naprava - vodarna Malni - po obdelavi
Št.

Koliformne bakterije 

Escherichia coli (E. coli) 

Clostridium perfringens (vključno s sporami) 

Št. kolonij pri 37 °C 

Datum začetka preskusa: 13.05.2015 12:50

Naročnik:

Oznaka metode: Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004), 1. točka priloge III1.

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Enterokoki

Namestnik vodje oddelka
Erika Batagelj, univ.dipl.mikrob.

 Vzorec:

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 7899-2:2000

UL RS 19/2004, 1.
točka priloge III
ISO 6222:1999

Naročilo: 34886

 

 

 

 

 

O
zn

ak
a

1/1Stran:

- priloga

(glej opombo (1))

M.P.

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vrsta naročila: pogodba 

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004), Priloga I -  del A (E. coli, enterokoki), del C (koliformne bakterije,
Clostridium perfringens, število kolonij pri 37 °C)

0 - ni najdeno



Ocena velja, če je bilo vzorčenje izvedeno skladno z veljavnimi predpisi. Ocena se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in
se ne sme uporabljati v reklamne namene.

13.05.2015 09:30Datum odvzema:

987/V/2015Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - Čistilna naprava - vodarna Malni - po obdelaviKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

13.05.2015 12:20Datum sprejema:
15.05.2015 09:09Datum zaključka preskusa:

Datum :

OCENA K POROČILU O PRESKUSU PITNE VODE

15.05.2015

OCENA

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Datum začetka preskusa: 13.05.2015 12:50

Naročnik:

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Vzorec je glede preskušanih mikrobioloških parametrov skladen z zahtevami iz priloge I Pravilnika o pitni vodi (Ur. list
RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09).

Naročilo: 34886

Vodovod Postojna Pivka - Čistilna naprava - vodarna Malni - po obdelaviVzorec:

Stran:

Priloga: 
 - Poročilo o preskusu pitne vode prot.št. 987/V/2015 - priloga 

M.P.

Namestnik vodje oddelka
Erika Batagelj, univ.dipl.mikrob.

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

1/1



Rezultat(i) se nanašajo na preskušan(e) vzorec(ce). Poročilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
(*) Podrobni podatki o uporabljenih preskusnih metodah in merilni negotovosti so na voljo na oddelku.

13.05.2015 09:40Datum odvzema:

988/V/2015Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - Zajetje Malni za Planino - po obdelaviKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

13.05.2015 12:20Datum sprejema:
15.05.2015 09:09Datum zaključka preskusa:

Datum :

POROČILO O PRESKUSU PITNE VODE

15.05.2015

PARAMETER

št./100 ml

št./100 ml

št./100 ml

št./100 ml

št./1 ml

ENOTA

0

0

0

0

0

REZULTATMETODA(*) MEJNA
VREDNOST

0

0

0

0

100

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

IZVID

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Vodovod Postojna Pivka - Zajetje Malni za Planino -  po obdelavi
Št.

Koliformne bakterije 

Escherichia coli (E. coli) 

Clostridium perfringens (vključno s sporami) 

Št. kolonij pri 37 °C 

Datum začetka preskusa: 13.05.2015 12:50

Naročnik:

Oznaka metode: Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004), 1. točka priloge III1.

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Enterokoki

Namestnik vodje oddelka
Erika Batagelj, univ.dipl.mikrob.

 Vzorec:

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 7899-2:2000

UL RS 19/2004, 1.
točka priloge III
ISO 6222:1999

Naročilo: 34886

 

 

 

 

 

O
zn

ak
a

1/1Stran:

- priloga

(glej opombo (1))

M.P.

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vrsta naročila: pogodba 

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004), Priloga I -  del A (E. coli, enterokoki), del C (koliformne bakterije,
Clostridium perfringens, število kolonij pri 37 °C)

0 - ni najdeno



Ocena velja, če je bilo vzorčenje izvedeno skladno z veljavnimi predpisi. Ocena se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in
se ne sme uporabljati v reklamne namene.

13.05.2015 09:40Datum odvzema:

988/V/2015Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - Zajetje Malni za Planino - po obdelaviKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

13.05.2015 12:20Datum sprejema:
15.05.2015 09:09Datum zaključka preskusa:

Datum :

OCENA K POROČILU O PRESKUSU PITNE VODE

15.05.2015

OCENA

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Datum začetka preskusa: 13.05.2015 12:50

Naročnik:

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Vzorec je glede preskušanih mikrobioloških parametrov skladen z zahtevami iz priloge I Pravilnika o pitni vodi (Ur. list
RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09).

Naročilo: 34886

Vodovod Postojna Pivka - Zajetje Malni za Planino -  po obdelaviVzorec:

Stran:

Priloga: 
 - Poročilo o preskusu pitne vode prot.št. 988/V/2015 - priloga 

M.P.

Namestnik vodje oddelka
Erika Batagelj, univ.dipl.mikrob.

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

1/1



Poročilo se nanaša izključno na preskušani vzorec. Brez pisnega pristanka izvajalca meritve se ne sme reproducirati  razen v celoti  in se ne sme uporabljati v reklamne
namene.

Stran 1/1

02.06.2015 09:15Datum in ura odvzema:

236/PV/2015Lab. št.:

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

Vzorec:

NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

Datum izvida:

Vodovod Postojna Pivka - Zajetje Malni - pred obdelavo - zajetje malni

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

POROČILO O VZORČENJU PITNE VODE IN TERENSKIH MERITVAH

08.06.2015

temperatura

barva

motnost

usedline

vonj

 PARAMETER

°C

ENOTA

12,7

nezaznavna

nezaznavna

nezaznavne

nezaznaven

REZULTAT

DIN 38404 - C4

Interna metoda

Interna metoda

Interna metoda

Interna metoda

 METODA

TERENSKE MERITVE:

OOZ

Upravljavec:

Naročnik:

35021Naročilo:

Vojkovo nabrežje 10, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 03, fax.: + 386 05 663 08 88

Vrsta naročila: pogodba , št. izvajalca 00-542/1

Vodja Oddelka za okolje in zdravje Koper
mag. Silvana Markič Hrast, dipl. san. inž.

Vodja dejavnosti pitne in površinske vode
Gregor Drinovec, san. inž.

M.P.

Center za okolje in zdravje 
Oddelek za okolje in zdravje Koper

Metoda vzorčenja: SIST-ISO 5567-5:2007

Metoda shranjevanja: SIST-ISO 5567-3:2013

Uporabljena oprema Termometer Testo 110



Poročilo se nanaša izključno na preskušani vzorec. Brez pisnega pristanka izvajalca meritve se ne sme reproducirati  razen v celoti  in se ne sme uporabljati v reklamne
namene.

Stran 1/1

02.06.2015 09:25Datum in ura odvzema:

237/PV/2015Lab. št.:

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

Vzorec:

NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

Datum izvida:

Vodovod Postojna Pivka - Čistilna naprava - vodarna Malni - po obdelavi

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

POROČILO O VZORČENJU PITNE VODE IN TERENSKIH MERITVAH

08.06.2015

prosti klor

temperatura

barva

motnost

usedline

vonj

 PARAMETER

mg/l

°C

ENOTA

0,35

13,2

nezaznavna

nezaznavna

nezaznavne

nezaznaven

REZULTAT

SIST EN ISO 7393-2

DIN 38404 - C4

Interna metoda

Interna metoda

Interna metoda

Interna metoda

 METODA

TERENSKE MERITVE:

OOZ

Upravljavec:

Naročnik:

35021Naročilo:

Vojkovo nabrežje 10, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 03, fax.: + 386 05 663 08 88

Vrsta naročila: pogodba , št. izvajalca 00-542/1

Vodja Oddelka za okolje in zdravje Koper
mag. Silvana Markič Hrast, dipl. san. inž.

Vodja dejavnosti pitne in površinske vode
Gregor Drinovec, san. inž.

M.P.

Center za okolje in zdravje 
Oddelek za okolje in zdravje Koper

Metoda vzorčenja: SIST-ISO 5567-5:2007

Metoda shranjevanja: SIST-ISO 5567-3:2013

Uporabljena oprema Termometer Testo 110

Komparator Lovibond 2000



Rezultat(i) se nanašajo na preskušan(e) vzorec(ce). Poročilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
(*) Podrobni podatki o uporabljenih preskusnih metodah in merilni negotovosti so na voljo na oddelku.

02.06.2015 09:25Datum odvzema:

1201/V/2015Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - Čistilna naprava - vodarna Malni - po obdelaviKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

02.06.2015 12:25Datum sprejema:
05.06.2015 11:54Datum zaključka preskusa:

Datum :

POROČILO O PRESKUSU PITNE VODE

05.06.2015

PARAMETER

št./100 ml

št./100 ml

št./100 ml

št./100 ml

št./1 ml

ENOTA

0

0

0

0

0

REZULTATMETODA(*) MEJNA
VREDNOST

0

0

0

0

100

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

IZVID

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Vodovod Postojna Pivka - Čistilna naprava - vodarna Malni - po obdelavi
Št.

Koliformne bakterije 

Escherichia coli (E. coli) 

Clostridium perfringens (vključno s sporami) 

Št. kolonij pri 37 °C 

Datum začetka preskusa: 02.06.2015 13:15

Naročnik:

Oznaka metode: Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004), 1. točka priloge III1.

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Enterokoki

Namestnik vodje oddelka
Erika Batagelj, univ.dipl.mikrob.

 Vzorec:

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 7899-2:2000

UL RS 19/2004, 1.
točka priloge III
ISO 6222:1999

Naročilo: 35021

 

 

 

 

 

O
zn

ak
a

1/1Stran:

- priloga

(glej opombo (1))

M.P.

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vrsta naročila: pogodba 

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004), Priloga I -  del A (E. coli, enterokoki), del C (koliformne bakterije,
Clostridium perfringens, število kolonij pri 37 °C)

0 - ni najdeno



Ocena velja, če je bilo vzorčenje izvedeno skladno z veljavnimi predpisi. Ocena se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in
se ne sme uporabljati v reklamne namene.

02.06.2015 09:25Datum odvzema:

1201/V/2015Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - Čistilna naprava - vodarna Malni - po obdelaviKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

02.06.2015 12:25Datum sprejema:
05.06.2015 11:54Datum zaključka preskusa:

Datum :

OCENA K POROČILU O PRESKUSU PITNE VODE

05.06.2015

OCENA

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Datum začetka preskusa: 02.06.2015 13:15

Naročnik:

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Vzorec je glede preskušanih mikrobioloških parametrov skladen z zahtevami iz priloge I Pravilnika o pitni vodi (Ur. list
RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09).

Naročilo: 35021

Vodovod Postojna Pivka - Čistilna naprava - vodarna Malni - po obdelaviVzorec:

Stran:

Priloga: 
 - Poročilo o preskusu pitne vode prot.št. 1201/V/2015 - priloga 

M.P.

Namestnik vodje oddelka
Erika Batagelj, univ.dipl.mikrob.

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

1/1



Rezultati se nanašajo izključno na preskušan vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
Vse dodatne informacije o opravljenih preskušanjih so dostopne v laboratoriju.

02.06.2015 11:20Datum odvzema:

290/PV/2015Lab. št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vzorec:

Vodovod Postojna Pivka - OŠ Pivka- kuhinjaKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

02.06.2015 12:30Datum sprejema:
03.06.2015Analiziran do:

Datum izvida:

POROČILO O PRESKUSU
(Pitne vode)

Vodovod Postojna Pivka - OŠ Pivka- kuhinja

04.06.2015

 PARAMETER

NTU

mg/l O2

mg/l NH4

mg/l NO2

ENOTA

<0,1

0,15

7,91

343

1,02

<0,026

<0,010

REZULTAT

SIST EN ISO
7887:2012 metoda B

SIST EN ISO
7027:2000

ISO 10523:2008

EN 27888:1993

EN ISO 8467:1995

ISO 7150-1:1984

SIST EN ISO
26777:1996

 METODA MN
(%)

02.06.15

02.06.15

02.06.15

02.06.15

03.06.15

03.06.15

03.06.15

02.06.15

02.06.15

02.06.15

02.06.15

03.06.15

03.06.15

03.06.15

začetek 
REZULTATI PRESKUSA:

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

OKA

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaUpravljavec:

     m-1 

µS/cm 

Naročnik:

1.
2.
3.

4.

Meritev je opravljena pri 436 nm, pri 25° C vzorca,  v 5 cm kiveti.
Meritev izvedena v roku 6h od časa vzorčenja.
Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri 2 do 5 °C. Znotraj  dneva je interval zaupanja povpre čnih vrednosti realnega vzorca pitne vode pri 95% zanesljivosti: 
0,027 +/- 0,003 mg/l NH4.
Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri 2 do 5 °C. Znotraj  dneva je interval zaupanja povpre čnih vrednosti realnega vzorca pitne vode pri 95% zanesljivosti: 
0,0100 +/- 0,0003  mg/l NO2.

35021Naročilo:

Opombe:

(glej opombo (1))

(glej opombo (2))

(glej opombo (3))

(glej opombo (4))

konec

Vodja enote
Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem., spec.san.kem

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 80, fax.: + 386 05 663 08 88

Rezultat označen s povdarjenim tiskom ni v skladu z mejno vrednostjo iz predpisa

Barva

Motnost

pH (pri 25° C)

Elektroprevodnost (pri 20° C)

Oksidativnost

Amonij

Nitriti

#

Vrsta naročila: pogodba 

Rezultati označeni z # se nanašajo
na neakreditirano  dejavnost

 O
zn

ak
a

# - rezultati se nanašajo na neakreditirano dejavnost

1/1Stran:

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur.l.RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06,25/09)

mejna
vrednost

/

1

6,5-9,5

2500

5

0,5

0,5

M.P.

Vodja oddelka za kemijske analize živil, vod
in drugih vzorcev okolja Koper
Alenka Koželj, univ.dipl.kem.

Center za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper



Poročilo se nanaša izključno na preskušani vzorec. Brez pisnega pristanka izvajalca meritve se ne sme reproducirati  razen v celoti  in se ne sme uporabljati v reklamne
namene.

Stran 1/1

16.06.2015 09:10Datum in ura odvzema:

256/PV/2015Lab. št.:

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

Vzorec:

NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

Datum izvida:

Vodovod Postojna Pivka - Rezervoar Strane - po obdelavi

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

POROČILO O VZORČENJU PITNE VODE IN TERENSKIH MERITVAH

30.06.2015

prosti klor

temperatura

barva

motnost

usedline

vonj

 PARAMETER

mg/l

°C

ENOTA

0,2

8,5

nezaznavna

nezaznavna

nezaznavne

nezaznaven

REZULTAT

SIST EN ISO 7393-2

DIN 38404 - C4

Interna metoda

Interna metoda

Interna metoda

Interna metoda

 METODA

TERENSKE MERITVE:

OOZ

Upravljavec:

Naročnik:

35127Naročilo:

Vojkovo nabrežje 10, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 03, fax.: + 386 05 663 08 88

Vrsta naročila: pogodba , št. izvajalca 00-542/1

Vodja Oddelka za okolje in zdravje Koper
mag. Silvana Markič Hrast, dipl. san. inž.

Vodja dejavnosti pitne in površinske vode
Gregor Drinovec, san. inž.

M.P.

Center za okolje in zdravje 
Oddelek za okolje in zdravje Koper

Metoda vzorčenja: SIST-ISO 5567-5:2007

Metoda shranjevanja: SIST-ISO 5567-3:2013

Uporabljena oprema Termometer Testo 110

Komparator Lovibond 2000



Poročilo se nanaša izključno na preskušani vzorec. Brez pisnega pristanka izvajalca meritve se ne sme reproducirati  razen v celoti  in se ne sme uporabljati v reklamne
namene.

Stran 1/1

16.06.2015 09:00Datum in ura odvzema:

255/PV/2015Lab. št.:

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

Vzorec:

NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

Datum izvida:

Vodovod Postojna Pivka - Rezervoar Strane - pred obdelavo

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

POROČILO O VZORČENJU PITNE VODE IN TERENSKIH MERITVAH

30.06.2015

temperatura

barva

motnost

usedline

vonj

 PARAMETER

°C

ENOTA

8,4

nezaznavna

nezaznavna

nezaznavne

nezaznaven

REZULTAT

DIN 38404 - C4

Interna metoda

Interna metoda

Interna metoda

Interna metoda

 METODA

TERENSKE MERITVE:

OOZ

Upravljavec:

Naročnik:

35127Naročilo:

Vojkovo nabrežje 10, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 03, fax.: + 386 05 663 08 88

Vrsta naročila: pogodba , št. izvajalca 00-542/1

Vodja Oddelka za okolje in zdravje Koper
mag. Silvana Markič Hrast, dipl. san. inž.

Vodja dejavnosti pitne in površinske vode
Gregor Drinovec, san. inž.

M.P.

Center za okolje in zdravje 
Oddelek za okolje in zdravje Koper

Metoda vzorčenja: SIST-ISO 5567-5:2007

Metoda shranjevanja: SIST-ISO 5567-3:2013

Uporabljena oprema Termometer Testo 110



Rezultat(i) se nanašajo na preskušan(e) vzorec(ce). Poročilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
(*) Podrobni podatki o uporabljenih preskusnih metodah in merilni negotovosti so na voljo na oddelku.

16.06.2015 09:10Datum odvzema:

1361/V/2015Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - Rezervoar Strane - po obdelaviKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

16.06.2015 12:50Datum sprejema:
18.06.2015 10:54Datum zaključka preskusa:

Datum :

POROČILO O PRESKUSU PITNE VODE

18.06.2015

PARAMETER

št./100 ml

št./100 ml

št./100 ml

št./100 ml

št./1 ml

ENOTA

0

0

0

0

0

REZULTATMETODA(*) MEJNA
VREDNOST

0

0

0

0

100

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

IZVID

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Vodovod Postojna Pivka - Rezervoar Strane - po obde lavi
Št.

Koliformne bakterije 

Escherichia coli (E. coli) 

Clostridium perfringens (vključno s sporami) 

Št. kolonij pri 37 °C 

Datum začetka preskusa: 16.06.2015 13:30

Naročnik:

Oznaka metode: Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004), 1. točka priloge III1.

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Enterokoki

Namestnik vodje oddelka
Erika Batagelj, univ.dipl.mikrob.

 Vzorec:

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 7899-2:2000

UL RS 19/2004, 1.
točka priloge III
ISO 6222:1999

Naročilo: 35127

 

 

 

 

 

O
zn

ak
a

1/1Stran:

- priloga

(glej opombo (1))

M.P.

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vrsta naročila: pogodba 

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004), Priloga I -  del A (E. coli, enterokoki), del C (koliformne bakterije,
Clostridium perfringens, število kolonij pri 37 °C)

0 - ni najdeno



Ocena velja, če je bilo vzorčenje izvedeno skladno z veljavnimi predpisi. Ocena se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in
se ne sme uporabljati v reklamne namene.

16.06.2015 09:10Datum odvzema:

1361/V/2015Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - Rezervoar Strane - po obdelaviKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

16.06.2015 12:50Datum sprejema:
18.06.2015 10:54Datum zaključka preskusa:

Datum :

OCENA K POROČILU O PRESKUSU PITNE VODE

18.06.2015

OCENA

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Datum začetka preskusa: 16.06.2015 13:30

Naročnik:

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Vzorec je glede preskušanih mikrobioloških parametrov skladen z zahtevami iz priloge I Pravilnika o pitni vodi (Ur. list
RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09).

Naročilo: 35127

Vodovod Postojna Pivka - Rezervoar Strane - po obde laviVzorec:

Stran:

Priloga: 
 - Poročilo o preskusu pitne vode prot.št. 1361/V/2015 - priloga 

M.P.

Namestnik vodje oddelka
Erika Batagelj, univ.dipl.mikrob.

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

1/1



Rezultat(i) se nanašajo na preskušan(e) vzorec(ce). Poročilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
(*) Podrobni podatki o uporabljenih preskusnih metodah in merilni negotovosti so na voljo na oddelku.

16.06.2015 09:00Datum odvzema:

1360/V/2015Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - Rezervoar Strane - pred obdelavoKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

16.06.2015 12:50Datum sprejema:
18.06.2015 10:54Datum zaključka preskusa:

Datum :

POROČILO O PRESKUSU PITNE VODE

18.06.2015

PARAMETER

št./100 ml

št./100 ml

št./100 ml

št./100 ml

št./1 ml

ENOTA

0

0

0

0

0

REZULTATMETODA(*) MEJNA
VREDNOST

0

0

0

0

100

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

IZVID

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Vodovod Postojna Pivka - Rezervoar Strane - pred ob delavo
Št.

Koliformne bakterije 

Escherichia coli (E. coli) 

Clostridium perfringens (vključno s sporami) 

Št. kolonij pri 37 °C 

Datum začetka preskusa: 16.06.2015 13:30

Naročnik:

Oznaka metode: Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004), 1. točka priloge III1.

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Enterokoki

Namestnik vodje oddelka
Erika Batagelj, univ.dipl.mikrob.

 Vzorec:

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 7899-2:2000

UL RS 19/2004, 1.
točka priloge III
ISO 6222:1999

Naročilo: 35127

 

 

 

 

 

O
zn

ak
a

1/1Stran:

- priloga

(glej opombo (1))

M.P.

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vrsta naročila: pogodba 

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004), Priloga I -  del A (E. coli, enterokoki), del C (koliformne bakterije,
Clostridium perfringens, število kolonij pri 37 °C)

0 - ni najdeno



Ocena velja, če je bilo vzorčenje izvedeno skladno z veljavnimi predpisi. Ocena se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in
se ne sme uporabljati v reklamne namene.

16.06.2015 09:00Datum odvzema:

1360/V/2015Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - Rezervoar Strane - pred obdelavoKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

16.06.2015 12:50Datum sprejema:
18.06.2015 10:54Datum zaključka preskusa:

Datum :

OCENA K POROČILU O PRESKUSU PITNE VODE

18.06.2015

OCENA

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Datum začetka preskusa: 16.06.2015 13:30

Naročnik:

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Vzorec je glede preskušanih mikrobioloških parametrov skladen z zahtevami iz priloge I Pravilnika o pitni vodi (Ur. list
RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09).

Naročilo: 35127

Vodovod Postojna Pivka - Rezervoar Strane - pred ob delavoVzorec:

Stran:

Priloga: 
 - Poročilo o preskusu pitne vode prot.št. 1360/V/2015 - priloga 

M.P.

Namestnik vodje oddelka
Erika Batagelj, univ.dipl.mikrob.

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

1/1



Rezultati se nanašajo izključno na preskušan vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
Vse dodatne informacije o opravljenih preskušanjih so dostopne v laboratoriju.

16.06.2015 09:00Datum odvzema:

314/PV/2015Lab. št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vzorec:

Vodovod Postojna Pivka - Rezervoar Strane - pred obdelavoKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

16.06.2015 12:50Datum sprejema:
17.06.2015Analiziran do:

Datum izvida:

POROČILO O PRESKUSU
(Pitne vode)

Vodovod Postojna Pivka - Rezervoar Strane - pred obdelavo

22.06.2015

 PARAMETER

NTU

mg/l NH4

mg/l NO2

mg/l C

ENOTA

<0,1

<0,10

7,79

219

<0,026

<0,010

<0,50

REZULTAT

SIST EN ISO
7887:2012 metoda B

SIST EN ISO
7027:2000

ISO 10523:2008

EN 27888:1993

ISO 7150-1:1984

SIST EN ISO
26777:1996

ISO 8245:1999

 METODA MN
(%)

16.06.15

16.06.15

16.06.15

16.06.15

17.06.15

17.06.15

17.06.15

16.06.15

16.06.15

16.06.15

16.06.15

17.06.15

17.06.15

17.06.15

začetek 
REZULTATI PRESKUSA:

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

OKA

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaUpravljavec:

     m-1 

µS/cm 

Naročnik:

1.
2.
3.

4.

5.

Meritev je opravljena pri 436 nm, pri 25° C vzorca,  v 5 cm kiveti.
Meritev izvedena v roku 6h od časa vzorčenja.
Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri 2 do 5 °C. Znotraj  dneva je interval zaupanja povpre čnih vrednosti realnega vzorca pitne vode pri 95% zanesljivosti: 
0,027 +/- 0,003 mg/l NH4.
Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri 2 do 5 °C. Znotraj  dneva je interval zaupanja povpre čnih vrednosti realnega vzorca pitne vode pri 95% zanesljivosti: 
0,0100 +/- 0,0003  mg/l NO2.
Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri 2 do 5 °C.
Metoda določanja organskega ogljika temelji na postopku nakisanja in prepihovanja vzorca pitne vode (NPOC).

35127Naročilo:

Opombe:

(glej opombo (1))

(glej opombo (2))

(glej opombo (3))

(glej opombo (4))

(glej opombo (5))

konec

Vodja enote
Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem., spec.san.kem

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 80, fax.: + 386 05 663 08 88

Rezultat označen s povdarjenim tiskom ni v skladu z mejno vrednostjo iz predpisa

Barva

Motnost

pH (pri 25° C)

Elektroprevodnost (pri 20° C)

Amonij

Nitriti

Celotni organski ogljik - TOC

#

Vrsta naročila: pogodba 

Rezultati označeni z # se nanašajo
na neakreditirano dejavnost

 O
zn

ak
a

# - rezultati se nanašajo na neakreditirano dejavnost

1/1Stran:

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur.l.RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06,25/09)

ZA:

mejna
vrednost

/

1

6,5-9,5

2500

0,5

0,5

/

M.P.

Vodja oddelka za kemijske analize živil, vod
in drugih vzorcev okolja Koper
Alenka Koželj, univ.dipl.kem.

Center za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper



Rezultat(i) se nanašajo na preskušan(e) vzorec(ce). Poročilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
(*) Podrobni podatki o uporabljenih preskusnih metodah in merilni negotovosti so na voljo na oddelku.

02.06.2015 09:45Datum odvzema:

1202/V/2015Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - VZ PlaninaKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

02.06.2015 12:25Datum sprejema:
05.06.2015 11:54Datum zaključka preskusa:

Datum :

POROČILO O PRESKUSU PITNE VODE

05.06.2015

PARAMETER

št./100 ml

št./100 ml

št./100 ml

št./100 ml

št./1 ml

ENOTA

0

0

0

0

0

REZULTATMETODA(*) MEJNA
VREDNOST

0

0

0

0

100

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

IZVID

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Vodovod Postojna Pivka - VZ Planina
Št.

Koliformne bakterije 

Escherichia coli (E. coli) 

Clostridium perfringens (vključno s sporami) 

Št. kolonij pri 37 °C 

Datum začetka preskusa: 02.06.2015 13:15

Naročnik:

Oznaka metode: Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004), 1. točka priloge III1.

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Enterokoki

Namestnik vodje oddelka
Erika Batagelj, univ.dipl.mikrob.

 Vzorec:

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 7899-2:2000

UL RS 19/2004, 1.
točka priloge III
ISO 6222:1999

Naročilo: 35021

 

 

 

 

 

O
zn

ak
a

1/1Stran:

- priloga

(glej opombo (1))

M.P.

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vrsta naročila: pogodba 

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004), Priloga I -  del A (E. coli, enterokoki), del C (koliformne bakterije,
Clostridium perfringens, število kolonij pri 37 °C)

0 - ni najdeno



Ocena velja, če je bilo vzorčenje izvedeno skladno z veljavnimi predpisi. Ocena se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in
se ne sme uporabljati v reklamne namene.

02.06.2015 09:45Datum odvzema:

1202/V/2015Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - VZ PlaninaKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

02.06.2015 12:25Datum sprejema:
05.06.2015 11:54Datum zaključka preskusa:

Datum :

OCENA K POROČILU O PRESKUSU PITNE VODE

05.06.2015

OCENA

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Datum začetka preskusa: 02.06.2015 13:15

Naročnik:

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Vzorec je glede preskušanih mikrobioloških parametrov skladen z zahtevami iz priloge I Pravilnika o pitni vodi (Ur. list
RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09).

Naročilo: 35021

Vodovod Postojna Pivka - VZ PlaninaVzorec:

Stran:

Priloga: 
 - Poročilo o preskusu pitne vode prot.št. 1202/V/2015 - priloga 

M.P.

Namestnik vodje oddelka
Erika Batagelj, univ.dipl.mikrob.

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

1/1



Rezultati se nanašajo izključno na preskušan vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
Vse dodatne informacije o opravljenih preskušanjih so dostopne v laboratoriju.

02.06.2015 09:45Datum odvzema:

289/PV/2015Lab. št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vzorec:

Vodovod Postojna Pivka - VZ PlaninaKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

02.06.2015 12:30Datum sprejema:
04.06.2015Analiziran do:

Datum izvida:

POROČILO O PRESKUSU
(Pitne vode)

Vodovod Postojna Pivka - VZ Planina

04.06.2015

 PARAMETER

NTU

mg/l NH4

mg/l NO2

mg/l C

ENOTA

<0,1

0,19

7,82

346

<0,026

<0,010

0,87

15,0

REZULTAT

SIST EN ISO
7887:2012 metoda B

SIST EN ISO
7027:2000

ISO 10523:2008

EN 27888:1993

ISO 7150-1:1984

SIST EN ISO
26777:1996

ISO 8245:1999

SIST EN ISO
10301:1998 Pogl.3

 METODA MN
(%)

02.06.15

02.06.15

02.06.15

02.06.15

03.06.15

03.06.15

03.06.15

02.06.15

02.06.15

02.06.15

02.06.15

02.06.15

03.06.15

03.06.15

03.06.15

04.06.15

začetek 
REZULTATI PRESKUSA:

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

OKA

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaUpravljavec:

     m-1 

µS/cm 

µg/l 

Naročnik:

1.
2.
3.

4.

5.

6.

Meritev je opravljena pri 436 nm, pri 25° C vzorca,  v 5 cm kiveti.
Meritev izvedena v roku 6h od časa vzorčenja.
Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri 2 do 5 °C. Znotraj  dneva je interval zaupanja povpre čnih vrednosti realnega vzorca pitne vode pri 95% zanesljivosti: 
0,027 +/- 0,003 mg/l NH4.
Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri 2 do 5 °C. Znotraj  dneva je interval zaupanja povpre čnih vrednosti realnega vzorca pitne vode pri 95% zanesljivosti: 
0,0100 +/- 0,0003  mg/l NO2.
Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri 2 do 5 °C.
Metoda določanja organskega ogljika temelji na postopku nakisanja in prepihovanja vzorca pitne vode (NPOC).
Uporabljena metoda eksterne standardizacije.

35021Naročilo:

Opombe:

(glej opombo (1))

(glej opombo (2))

(glej opombo (3))

(glej opombo (4))

(glej opombo (5))

(glej opombo (6))

konec

Vodja enote
Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem., spec.san.kem

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 80, fax.: + 386 05 663 08 88

Rezultat označen s povdarjenim tiskom ni v skladu z mejno vrednostjo iz predpisa

Barva

Motnost

pH (pri 25° C)

Elektroprevodnost (pri 20° C)

Amonij

Nitriti

Celotni organski ogljik - TOC

TRIHALOMETANI (vsota)

#

Vrsta naročila: pogodba 

Rezultati označeni z # se nanašajo
na neakreditirano dejavnost

 O
zn

ak
a

# - rezultati se nanašajo na neakreditirano dejavnost

1/1Stran:

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur.l.RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06,25/09)

mejna
vrednost

/

1

6,5-9,5

2500

0,5

0,5

/

100

M.P.

Vodja oddelka za kemijske analize živil, vod
in drugih vzorcev okolja Koper
Alenka Koželj, univ.dipl.kem.

Center za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper



Poročilo se nanaša izključno na preskušani vzorec. Brez pisnega pristanka izvajalca meritve se ne sme reproducirati  razen v celoti  in se ne sme uporabljati v reklamne
namene.

Stran 1/1

07.07.2015 09:15Datum in ura odvzema:

280/PV/2015Lab. št.:

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

Vzorec:

NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

Datum izvida:

Vodovod Postojna Pivka - Zajetje Malni - ČN - pred obdelavo, pred filtriranjem

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

POROČILO O VZORČENJU PITNE VODE IN TERENSKIH MERITVAH

14.07.2015

temperatura

barva

motnost

usedline

vonj

 PARAMETER

°C

ENOTA

15,6

nezaznavna

nezaznavna

nezaznavne

nezaznaven

REZULTAT

DIN 38404 - C4

Interna metoda

Interna metoda

Interna metoda

Interna metoda

 METODA

TERENSKE MERITVE:

OOZ

Upravljavec:

Naročnik:

35355Naročilo:

Vojkovo nabrežje 10, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 03, fax.: + 386 05 663 08 88

Vrsta naročila: pogodba , št. izvajalca 00-542/1

Vodja Oddelka za okolje in zdravje Koper
mag. Silvana Markič Hrast, dipl. san. inž.

Vodja dejavnosti pitne in površinske vode
Gregor Drinovec, san. inž.

M.P.

Center za okolje in zdravje 
Oddelek za okolje in zdravje Koper

Metoda vzorčenja: SIST-ISO 5567-5:2007

Metoda shranjevanja: SIST-ISO 5567-5:2013

Uporabljena oprema Termometer Testo 110



Poročilo se nanaša izključno na preskušani vzorec. Brez pisnega pristanka izvajalca meritve se ne sme reproducirati  razen v celoti  in se ne sme uporabljati v reklamne
namene.

Stran 1/1

07.07.2015 09:20Datum in ura odvzema:

281/PV/2015Lab. št.:

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

Vzorec:

NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

Datum izvida:

Vodovod Postojna Pivka - Čistilna naprava - vodarna Malni - po obdelavi

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

POROČILO O VZORČENJU PITNE VODE IN TERENSKIH MERITVAH

14.07.2015

prosti klor

temperatura

barva

motnost

usedline

vonj

 PARAMETER

mg/l

°C

ENOTA

0,4

16,3

nezaznavna

nezaznavna

nezaznavne

nezaznaven

REZULTAT

SIST EN ISO 7393-2

DIN 38404 - C4

Interna metoda

Interna metoda

Interna metoda

Interna metoda

 METODA

TERENSKE MERITVE:

OOZ

Upravljavec:

Naročnik:

35355Naročilo:

Vojkovo nabrežje 10, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 03, fax.: + 386 05 663 08 88

Vrsta naročila: pogodba , št. izvajalca 00-542/1

Vodja Oddelka za okolje in zdravje Koper
mag. Silvana Markič Hrast, dipl. san. inž.

Vodja dejavnosti pitne in površinske vode
Gregor Drinovec, san. inž.

M.P.

Center za okolje in zdravje 
Oddelek za okolje in zdravje Koper

Metoda vzorčenja: SIST-ISO 5567-5:2007

Metoda shranjevanja: SIST-ISO 5567-5:2013

Uporabljena oprema Komparator Lovibond 2000

Termometer Testo 110



Poročilo se nanaša izključno na preskušani vzorec. Brez pisnega pristanka izvajalca meritve se ne sme reproducirati  razen v celoti  in se ne sme uporabljati v reklamne
namene.

Stran 1/1

07.07.2015 09:30Datum in ura odvzema:

282/PV/2015Lab. št.:

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

Vzorec:

NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

Datum izvida:

Vodovod Postojna Pivka - Zajetje Malni za Planino - po obdelavi

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

POROČILO O VZORČENJU PITNE VODE IN TERENSKIH MERITVAH

14.07.2015

prosti klor

temperatura

barva

motnost

usedline

vonj

 PARAMETER

mg/l

°C

ENOTA

0,3

16,2

nezaznavna

nezaznavna

nezaznavne

nezaznaven

REZULTAT

SIST EN ISO 7393-2

DIN 38404 - C4

Interna metoda

Interna metoda

Interna metoda

Interna metoda

 METODA

TERENSKE MERITVE:

OOZ

Upravljavec:

Naročnik:

35355Naročilo:

Vojkovo nabrežje 10, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 03, fax.: + 386 05 663 08 88

Vrsta naročila: pogodba , št. izvajalca 00-542/1

Vodja Oddelka za okolje in zdravje Koper
mag. Silvana Markič Hrast, dipl. san. inž.

Vodja dejavnosti pitne in površinske vode
Gregor Drinovec, san. inž.

M.P.

Center za okolje in zdravje 
Oddelek za okolje in zdravje Koper

Metoda vzorčenja: SIST-ISO 5567-5:2007

Metoda shranjevanja: SIST-ISO 5567-5:2013

Uporabljena oprema Termometer Testo 110

Komparator Lovibond 2000



Rezultati se nanašajo izključno na preskušan vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
Vse dodatne informacije o opravljenih preskušanjih so dostopne v laboratoriju.

07.07.2015 09:20Datum odvzema:

353/PV/2015Lab. št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vzorec:

Vodovod Postojna Pivka - Čistilna naprava - vodarna Malni - po obdelaviKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

07.07.2015 12:30Datum sprejema:
09.07.2015Analiziran do:

Datum izvida:

POROČILO O PRESKUSU
(Pitne vode)

Vodovod Postojna Pivka - Čistilna naprava - vodarna Malni - po obdelavi

09.07.2015

 PARAMETER

NTU

mg/l NH4

mg/l NO2

mg/l C

ENOTA

<0,1

0,23

7,83

343

<0,026

<0,010

1,24

REZULTAT

SIST EN ISO
7887:2012 metoda B

SIST EN ISO
7027:2000

ISO 10523:2008

EN 27888:1993

ISO 7150-1:1984

SIST EN ISO
26777:1996

ISO 8245:1999

 METODA MN
(%)

07.07.15

07.07.15

07.07.15

08.07.15

08.07.15

08.07.15

09.07.15

07.07.15

07.07.15

07.07.15

08.07.15

08.07.15

08.07.15

09.07.15

začetek 
REZULTATI PRESKUSA:

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

OKA

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaUpravljavec:

     m-1 

µS/cm 

Naročnik:

1.
2.
3.

4.

5.

Meritev je opravljena pri 436 nm, pri 25° C vzorca,  v 5 cm kiveti.
Meritev izvedena v roku 6h od časa vzorčenja.
Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri 2 do 5 °C. Znotraj  dneva je interval zaupanja povpre čnih vrednosti realnega vzorca pitne vode pri 95% zanesljivosti: 
0,027 +/- 0,003 mg/l NH4.
Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri 2 do 5 °C. Znotraj  dneva je interval zaupanja povpre čnih vrednosti realnega vzorca pitne vode pri 95% zanesljivosti: 
0,0100 +/- 0,0003  mg/l NO2.
Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri 2 do 5 °C.
Metoda določanja organskega ogljika temelji na postopku nakisanja in prepihovanja vzorca pitne vode (NPOC).

35355Naročilo:

Opombe:

(glej opombo (1))

(glej opombo (2))

(glej opombo (3))

(glej opombo (4))

(glej opombo (5))

konec

Vodja enote
Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem., spec.san.kem

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 80, fax.: + 386 05 663 08 88

Rezultat označen s povdarjenim tiskom ni v skladu z mejno vrednostjo iz predpisa

Barva

Motnost

pH (pri 25° C)

Elektroprevodnost (pri 20° C)

Amonij

Nitriti

Celotni organski ogljik - TOC

#

Vrsta naročila: pogodba 

Rezultati označeni z # se nanašajo
na neakreditirano dejavnost

 O
zn

ak
a

# - rezultati se nanašajo na neakreditirano dejavnost

1/1Stran:

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur.l.RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06,25/09)

mejna
vrednost

/

1

6,5-9,5

2500

0,5

0,5

/

M.P.

Vodja oddelka za kemijske analize živil, vod
in drugih vzorcev okolja Koper
Alenka Koželj, univ.dipl.kem.

Center za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper



Rezultat(i) se nanašajo na preskušan(e) vzorec(ce). Poročilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
(*) Podrobni podatki o uporabljenih preskusnih metodah in merilni negotovosti so na voljo na oddelku.

07.07.2015 09:20Datum odvzema:

1638/V/2015Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - Čistilna naprava - vodarna Malni - po obdelaviKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

07.07.2015 12:20Datum sprejema:
09.07.2015 13:01Datum zaključka preskusa:

Datum :

POROČILO O PRESKUSU PITNE VODE

09.07.2015

PARAMETER

št./100 ml

št./100 ml

št./100 ml

št./100 ml

št./1 ml

ENOTA

0

0

0

0

0

REZULTATMETODA(*) MEJNA
VREDNOST

0

0

0

0

100

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

IZVID

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Vodovod Postojna Pivka - Čistilna naprava - vodarna Malni - po obdelavi
Št.

Koliformne bakterije 

Escherichia coli (E. coli) 

Clostridium perfringens (vključno s sporami) 

Št. kolonij pri 37 °C 

Datum začetka preskusa: 07.07.2015 12:40

Naročnik:

Oznaka metode: Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004), 1. točka priloge III1.

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Enterokoki

Vodja oddelka
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biolog

 Vzorec:

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 7899-2:2000

UL RS 19/2004, 1.
točka priloge III
ISO 6222:1999

Naročilo: 35355

 

 

 

 

 

O
zn

ak
a

1/1Stran:

- priloga

(glej opombo (1))

M.P.

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vrsta naročila: pogodba 

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004), Priloga I -  del A (E. coli, enterokoki), del C (koliformne bakterije,
Clostridium perfringens, število kolonij pri 37 °C)

0 - ni najdeno



Ocena velja, če je bilo vzorčenje izvedeno skladno z veljavnimi predpisi. Ocena se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in
se ne sme uporabljati v reklamne namene.

07.07.2015 09:20Datum odvzema:

1638/V/2015Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - Čistilna naprava - vodarna Malni - po obdelaviKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

07.07.2015 12:20Datum sprejema:
09.07.2015 13:01Datum zaključka preskusa:

Datum :

OCENA K POROČILU O PRESKUSU PITNE VODE

09.07.2015

OCENA

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Datum začetka preskusa: 07.07.2015 12:40

Naročnik:

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Vzorec je glede preskušanih mikrobioloških parametrov skladen z zahtevami iz priloge I Pravilnika o pitni vodi (Ur. list
RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09).

Naročilo: 35355

Vodovod Postojna Pivka - Čistilna naprava - vodarna Malni - po obdelaviVzorec:

Stran:

Priloga: 
 - Poročilo o preskusu pitne vode prot.št. 1638/V/2015 - priloga 

M.P.

Vodja oddelka
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biolog

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

1/1



Rezultat(i) se nanašajo na preskušan(e) vzorec(ce). Poročilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
(*) Podrobni podatki o uporabljenih preskusnih metodah in merilni negotovosti so na voljo na oddelku.

07.07.2015 09:30Datum odvzema:

1639/V/2015Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - Zajetje Malni za Planino - po obdelaviKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

07.07.2015 12:20Datum sprejema:
09.07.2015 13:01Datum zaključka preskusa:

Datum :

POROČILO O PRESKUSU PITNE VODE

09.07.2015

PARAMETER

št./100 ml

št./100 ml

št./100 ml

št./100 ml

št./1 ml

ENOTA

0

0

0

0

0

REZULTATMETODA(*) MEJNA
VREDNOST

0

0

0

0

100

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

IZVID

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Vodovod Postojna Pivka - Zajetje Malni za Planino -  po obdelavi
Št.

Koliformne bakterije 

Escherichia coli (E. coli) 

Clostridium perfringens (vključno s sporami) 

Št. kolonij pri 37 °C 

Datum začetka preskusa: 07.07.2015 12:40

Naročnik:

Oznaka metode: Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004), 1. točka priloge III1.

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Enterokoki

Vodja oddelka
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biolog

 Vzorec:

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 7899-2:2000

UL RS 19/2004, 1.
točka priloge III
ISO 6222:1999

Naročilo: 35355

 

 

 

 

 

O
zn

ak
a

1/1Stran:

- priloga

(glej opombo (1))

M.P.

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vrsta naročila: pogodba 

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004), Priloga I -  del A (E. coli, enterokoki), del C (koliformne bakterije,
Clostridium perfringens, število kolonij pri 37 °C)

0 - ni najdeno



Ocena velja, če je bilo vzorčenje izvedeno skladno z veljavnimi predpisi. Ocena se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in
se ne sme uporabljati v reklamne namene.

07.07.2015 09:30Datum odvzema:

1639/V/2015Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - Zajetje Malni za Planino - po obdelaviKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

07.07.2015 12:20Datum sprejema:
09.07.2015 13:01Datum zaključka preskusa:

Datum :

OCENA K POROČILU O PRESKUSU PITNE VODE

09.07.2015

OCENA

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Datum začetka preskusa: 07.07.2015 12:40

Naročnik:

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Vzorec je glede preskušanih mikrobioloških parametrov skladen z zahtevami iz priloge I Pravilnika o pitni vodi (Ur. list
RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09).

Naročilo: 35355

Vodovod Postojna Pivka - Zajetje Malni za Planino -  po obdelaviVzorec:

Stran:

Priloga: 
 - Poročilo o preskusu pitne vode prot.št. 1639/V/2015 - priloga 

M.P.

Vodja oddelka
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biolog

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

1/1



Rezultat(i) se nanašajo na preskušan(e) vzorec(ce). Poročilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
(*) Podrobni podatki o uporabljenih preskusnih metodah in merilni negotovosti so na voljo na oddelku.

20.07.2015 09:25Datum odvzema:

1785/V/2015Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - Črpališče Šmihel  -  po obdelaviKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

20.07.2015 12:20Datum sprejema:
22.07.2015 08:43Datum zaključka preskusa:

Datum :

POROČILO O PRESKUSU PITNE VODE

22.07.2015

PARAMETER

št./100 ml

št./100 ml

št./100 ml

št./100 ml

št./1 ml

ENOTA

0

0

0

0

0

REZULTATMETODA(*) MEJNA
VREDNOST

0

0

0

0

100

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

IZVID

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Vodovod Postojna Pivka - Črpališ če Šmihel  -  po obdelavi
Št.

Koliformne bakterije 

Escherichia coli (E. coli) 

Clostridium perfringens (vključno s sporami) 

Št. kolonij pri 37 °C 

Datum začetka preskusa: 20.07.2015 12:40

Naročnik:

Oznaka metode: Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004), 1. točka priloge III1.

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Enterokoki

Namestnik vodje oddelka
Erika Batagelj, univ.dipl.mikrob.

 Vzorec:

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 7899-2:2000

UL RS 19/2004, 1.
točka priloge III
ISO 6222:1999

Naročilo: 35462

 

 

 

 

 

O
zn

ak
a

1/1Stran:

- priloga

(glej opombo (1))

M.P.

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vrsta naročila: pogodba 

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004), Priloga I -  del A (E. coli, enterokoki), del C (koliformne bakterije,
Clostridium perfringens, število kolonij pri 37 °C)

0 - ni najdeno



Ocena velja, če je bilo vzorčenje izvedeno skladno z veljavnimi predpisi. Ocena se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in
se ne sme uporabljati v reklamne namene.

20.07.2015 09:25Datum odvzema:

1785/V/2015Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - Črpališče Šmihel  -  po obdelaviKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

20.07.2015 12:20Datum sprejema:
22.07.2015 08:43Datum zaključka preskusa:

Datum :

OCENA K POROČILU O PRESKUSU PITNE VODE

22.07.2015

OCENA

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Datum začetka preskusa: 20.07.2015 12:40

Naročnik:

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Vzorec je glede preskušanih mikrobioloških parametrov skladen z zahtevami iz priloge I Pravilnika o pitni vodi (Ur. list
RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09).

Naročilo: 35462

Vodovod Postojna Pivka - Črpališ če Šmihel  -  po obdelaviVzorec:

Stran:

Priloga: 
 - Poročilo o preskusu pitne vode prot.št. 1785/V/2015 - priloga 

M.P.

Namestnik vodje oddelka
Erika Batagelj, univ.dipl.mikrob.

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

1/1



Rezultat(i) se nanašajo na preskušan(e) vzorec(ce). Poročilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
(*) Podrobni podatki o uporabljenih preskusnih metodah in merilni negotovosti so na voljo na oddelku.

20.07.2015 09:15Datum odvzema:

1784/V/2015Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - Črpališče Šmihel - pred obdelavoKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

20.07.2015 12:20Datum sprejema:
22.07.2015 08:43Datum zaključka preskusa:

Datum :

POROČILO O PRESKUSU PITNE VODE

22.07.2015

PARAMETER

št./100 ml

št./100 ml

št./100 ml

št./100 ml

št./1 ml

ENOTA

0

0

0

0

0

REZULTATMETODA(*) MEJNA
VREDNOST

0

0

0

0

100

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

IZVID

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Vodovod Postojna Pivka - Črpališ če Šmihel - pred obdelavo
Št.

Koliformne bakterije 

Escherichia coli (E. coli) 

Clostridium perfringens (vključno s sporami) 

Št. kolonij pri 37 °C 

Datum začetka preskusa: 20.07.2015 12:40

Naročnik:

Oznaka metode: Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004), 1. točka priloge III1.

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Enterokoki

Namestnik vodje oddelka
Erika Batagelj, univ.dipl.mikrob.

 Vzorec:

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 7899-2:2000

UL RS 19/2004, 1.
točka priloge III
ISO 6222:1999

Naročilo: 35462

 

 

 

 

 

O
zn

ak
a

1/1Stran:

- priloga

(glej opombo (1))

M.P.

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vrsta naročila: pogodba 

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004), Priloga I -  del A (E. coli, enterokoki), del C (koliformne bakterije,
Clostridium perfringens, število kolonij pri 37 °C)

0 - ni najdeno



Ocena velja, če je bilo vzorčenje izvedeno skladno z veljavnimi predpisi. Ocena se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in
se ne sme uporabljati v reklamne namene.

20.07.2015 09:15Datum odvzema:

1784/V/2015Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - Črpališče Šmihel - pred obdelavoKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

20.07.2015 12:20Datum sprejema:
22.07.2015 08:43Datum zaključka preskusa:

Datum :

OCENA K POROČILU O PRESKUSU PITNE VODE

22.07.2015

OCENA

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Datum začetka preskusa: 20.07.2015 12:40

Naročnik:

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Vzorec je glede preskušanih mikrobioloških parametrov skladen z zahtevami iz priloge I Pravilnika o pitni vodi (Ur. list
RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09).

Naročilo: 35462

Vodovod Postojna Pivka - Črpališ če Šmihel - pred obdelavoVzorec:

Stran:

Priloga: 
 - Poročilo o preskusu pitne vode prot.št. 1784/V/2015 - priloga 

M.P.

Namestnik vodje oddelka
Erika Batagelj, univ.dipl.mikrob.

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

1/1



Rezultati se nanašajo izključno na preskušan vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
Vse dodatne informacije o opravljenih preskušanjih so dostopne v laboratoriju.

01.07.2015 09:30Datum odvzema:

343/PV/2015Lab. št.:

NLZOH - CMA - Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vzorec:

VS V. UBELJSKO, HIDRANT (PODZEMNI ŠT. 1)Kraj odvzema:
Edi ŠibenikVzorec odvzel:

01.07.2015 11:30Datum sprejema:
02.07.2015Analiziran do:

Datum izvida:

POROČILO O PRESKUSU
(Pitne vode)

VS V. UBELJSKO, HIDRANT (PODZEMNI ŠT. 1)

02.07.2015

 PARAMETER

NTU

mg/l O2

mg/l NH4

mg/l NO2

ENOTA

<0,1

2,8

7,38

383

<0,50

<0,026

<0,010

REZULTAT

SIST EN ISO
7887:2012 metoda B

SIST EN ISO
7027:2000

ISO 10523:2008

EN 27888:1993

EN ISO 8467:1995

ISO 7150-1:1984

SIST EN ISO
26777:1996

 METODA MN
(%)

01.07.15

01.07.15

01.07.15

01.07.15

02.07.15

02.07.15

02.07.15

01.07.15

01.07.15

01.07.15

01.07.15

02.07.15

02.07.15

02.07.15

začetek 
REZULTATI PRESKUSA:

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

OKA

     m-1 

µS/cm 

Naročnik:

1.
2.
3.

4.

Meritev je opravljena pri 436 nm, pri 25° C vzorca,  v 5 cm kiveti.
Meritev izvedena v roku 6h od časa vzorčenja.
Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri 2 do 5 °C. Znotraj  dneva je interval zaupanja povpre čnih vrednosti realnega vzorca pitne vode pri 95% zanesljivosti: 
0,027 +/- 0,003 mg/l NH4.
Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri 2 do 5 °C. Znotraj  dneva je interval zaupanja povpre čnih vrednosti realnega vzorca pitne vode pri 95% zanesljivosti: 
0,0100 +/- 0,0003  mg/l NO2.

35280Naročilo:

Opombe:

(glej opombo (1))

(glej opombo (2))

(glej opombo (3))

(glej opombo (4))

konec

Vodja enote
Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem., spec.san.kem

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 80, fax.: + 386 05 663 08 88

Rezultat označen s povdarjenim tiskom ni v skladu z mejno vrednostjo iz predpisa

Barva

Motnost

pH (pri 25° C)

Elektroprevodnost (pri 20° C)

Oksidativnost

Amonij

Nitriti

#

Vrsta naročila: pogodba 

Rezultati označeni z # se nanašajo
na neakreditirano  dejavnost

 O
zn

ak
a

# - rezultati se nanašajo na neakreditirano dejavnost

1/1Stran:

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur.l.RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06,25/09)

- priloga

mejna
vrednost

/

1

6,5-9,5

2500

5

0,5

0,5

M.P.

Vodja oddelka za kemijske analize živil, vod
in drugih vzorcev okolja Koper
Alenka Koželj, univ.dipl.kem.

Center za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper



Ocena velja, če je bilo vzorčenje izvedeno skladno z veljavnimi predpisi. Ocena se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in
se ne sme uporabljati v reklamne namene.

01.07.2015 09:30Datum odvzema:

343/PV/2015

NLZOH - CMA - Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

VS V. UBELJSKO, HIDRANT (PODZEMNI ŠT. 1)Kraj odvzema:
Edi ŠibenikVzorec odvzel:

01.07.2015 11:30Datum sprejema:

Datum :

OCENA K POROČILU O PRESKUSU 
(Pitne vode)

02.07.2015

OCENA

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:
Naročnik:

Glede na obseg in rezultate izvedenih preiskav vzorec pitne vode NI SKLADEN s predpisom: Pravilnik o pitni vodi
(Ur.l.RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06,25/09).

Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem., spec.san.kem

Naročilo: 35280

VS V. UBELJSKO, HIDRANT (PODZEMNI ŠT. 1)Vzorec:

Stran:

Vodja enote

Priloga:
- Poročilo o preskusu (Pitne vode) 343/PV/2015 - priloga

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 80, fax.: + 386 05 663 08 88

Lab. št.:

M.P.

Vodja oddelka za kemijske analize živil, vod
in drugih vzorcev okolja Koper
Alenka Koželj, univ.dipl.kem.

Center za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

1/1



Rezultat(i) se nanašajo na preskušan(e) vzorec(ce). Poročilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
(*) Podrobni podatki o uporabljenih preskusnih metodah in merilni negotovosti so na voljo na oddelku.

04.08.2015 09:25Datum odvzema:

1948/V/2015Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - Čistilna naprava - vodarna Malni - po obdelaviKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

04.08.2015 12:10Datum sprejema:
06.08.2015 12:04Datum zaključka preskusa:

Datum : 06.08.2015

PARAMETER

CFU/100 ml

CFU/100 ml

CFU/100 ml

CFU/100 ml

CFU/ml

ENOTA

0

0

0

0

0

REZULTATMETODA(*) MEJNA
VREDNOST

0

0

0

0

100

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

IZVID

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Vodovod Postojna Pivka - Čistilna naprava - vodarna Malni - po obdelavi
Št.

Koliformne bakterije 

Escherichia coli (E. coli) 

Clostridium perfringens (vključno s sporami) 

Št. kolonij pri 37 °C 

Datum začetka preskusa: 04.08.2015 12:30

Naročnik:

Oznaka metode: Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004, 1. točka priloge III) – prevzeta iz Council Directive 98/83/EC Annex III1.

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Enterokoki

Namestnik vodje oddelka
Erika Batagelj, univ.dipl.mikrob.

 Vzorec:

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 7899-2:2000

UL RS 19/2004, 1.
točka priloge III
ISO 6222:1999

Naročilo: 35556

Rezultati označeni z # se nanašajo na
neakreditirano  dejavnost

#

#

 

 

 

O
zn

ak
a

1/1Stran:

- priloga

(glej opombo (1))

Opombe:

M.P.

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vrsta naročila: pogodba 

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004), Priloga I -  del A (E. coli, enterokoki), del C (koliformne bakterije,
Clostridium perfringens, število kolonij pri 37 °C)

# - rezultati se nanašajo na neakreditirano dejavnost
0 - ni najdeno

POROČILO O PRESKUSU PITNE VODE



Ocena velja, če je bilo vzorčenje izvedeno skladno z veljavnimi predpisi. Ocena se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in
se ne sme uporabljati v reklamne namene.

04.08.2015 09:25Datum odvzema:

1948/V/2015Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - Čistilna naprava - vodarna Malni - po obdelaviKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

04.08.2015 12:10Datum sprejema:
06.08.2015 12:04Datum zaključka preskusa:

Datum : 06.08.2015

OCENA

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Datum začetka preskusa: 04.08.2015 12:30

Naročnik:

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Vzorec je glede preskušanih mikrobioloških parametrov skladen z zahtevami iz priloge I Pravilnika o pitni vodi (Ur. list
RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09).

Naročilo: 35556

Vodovod Postojna Pivka - Čistilna naprava - vodarna Malni - po obdelaviVzorec:

Stran:

Priloga: 
 - Poročilo o preskusu pitne vode prot.št. 1948/V/2015 - priloga 

M.P.

Namestnik vodje oddelka
Erika Batagelj, univ.dipl.mikrob.

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

OCENA K POROČILU O PRESKUSU PITNE VODE

1/1



Poročilo se nanaša izključno na preskušani vzorec. Brez pisnega pristanka izvajalca meritve se ne sme reproducirati  razen v celoti  in se ne sme uporabljati v reklamne
namene.

Stran 1/1

04.08.2015 09:25Datum in ura odvzema:

322/PV/2015Lab. št.:

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

Vzorec:

NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

Datum izvida:

Vodovod Postojna Pivka - Čistilna naprava - vodarna Malni - po obdelavi

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

POROČILO O VZORČENJU PITNE VODE IN TERENSKIH MERITVAH

07.08.2015

prosti klor

temperatura

barva

motnost

usedline

vonj

 PARAMETER

mg/l

°C

ENOTA

0,4

12,4

nezaznavna

nezaznavna

nezaznavne

nezaznaven

REZULTAT

SIST EN ISO 7393-2

DIN 38404 - C4

Interna metoda

Interna metoda

Interna metoda

Interna metoda

 METODA

TERENSKE MERITVE:

OOZ

Upravljavec:

Naročnik:

35556Naročilo:

Vojkovo nabrežje 10, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 03, fax.: + 386 05 663 08 88

Vrsta naročila: pogodba , št. izvajalca 00-542/1

Vodja Oddelka za okolje in zdravje Koper
mag. Silvana Markič Hrast, dipl. san. inž.

Vodja dejavnosti pitne in površinske vode
Gregor Drinovec, san. inž.
ZA:

M.P.

Center za okolje in zdravje 
Oddelek za okolje in zdravje Koper

Metoda vzorčenja: SIST-ISO 5567-5:2007

Metoda shranjevanja: SIST-ISO 5567-3:2013

Uporabljena oprema Termometer Testo 110

Komparator Lovibond 2000



Poročilo se nanaša izključno na preskušani vzorec. Brez pisnega pristanka izvajalca meritve se ne sme reproducirati  razen v celoti  in se ne sme uporabljati v reklamne
namene.

Stran 1/1

04.08.2015 09:15Datum in ura odvzema:

321/PV/2015Lab. št.:

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

Vzorec:

NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

Datum izvida:

Vodovod Postojna Pivka - Zajetje Malni - pred obdelavo - zajetje malni

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

POROČILO O VZORČENJU PITNE VODE IN TERENSKIH MERITVAH

07.08.2015

temperatura

barva

motnost

usedline

vonj

 PARAMETER

°C

ENOTA

11,7

nezaznavna

nezaznavna

nezaznavne

nezaznaven

REZULTAT

DIN 38404 - C4

Interna metoda

Interna metoda

Interna metoda

Interna metoda

 METODA

TERENSKE MERITVE:

OOZ

Upravljavec:

Naročnik:

35556Naročilo:

Vojkovo nabrežje 10, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 03, fax.: + 386 05 663 08 88

Vrsta naročila: pogodba , št. izvajalca 00-542/1

Vodja Oddelka za okolje in zdravje Koper
mag. Silvana Markič Hrast, dipl. san. inž.

Vodja dejavnosti pitne in površinske vode
Gregor Drinovec, san. inž.
ZA:

M.P.

Center za okolje in zdravje 
Oddelek za okolje in zdravje Koper

Metoda vzorčenja: SIST-ISO 5567-5:2007

Metoda shranjevanja: SIST-ISO 5567-3:2013

Uporabljena oprema Termometer Testo 110



Rezultati se nanašajo izključno na preskušan vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
Vse dodatne informacije o opravljenih preskušanjih so dostopne v laboratoriju.

25.08.2015 09:20Datum odvzema:

459/PV/2015Lab. št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vzorec:

Vodovod Postojna Pivka - Rezervoar Strane - po obdelaviKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

25.08.2015 13:00Datum sprejema:
27.08.2015Analiziran do:

Datum izvida:

POROČILO O PRESKUSU
(Pitne vode)

Vodovod Postojna Pivka - Rezervoar Strane - po obdelavi

28.08.2015

 PARAMETER

NTU

mg/l O2

mg/l NH4

mg/l NO2

ENOTA

<0,1

<0,10

7,49

203

<0,50

<0,026

<0,010

REZULTAT

SIST EN ISO
7887:2012 metoda B

SIST EN ISO
7027:2000

ISO 10523:2008

EN 27888:1993

EN ISO 8467:1995

ISO 7150-1:1984

SIST EN ISO
26777:1996

 METODA MN
(%)

25.08.15

26.08.15

25.08.15

26.08.15

27.08.15

26.08.15

26.08.15

25.08.15

26.08.15

25.08.15

26.08.15

27.08.15

26.08.15

26.08.15

začetek 
REZULTATI PRESKUSA:

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

OKA

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaUpravljavec:

     m-1 

µS/cm 

Naročnik:

1.
2.
3.

4.

Meritev je opravljena pri 436 nm, pri 25° C vzorca,  v 5 cm kiveti.
Meritev izvedena v roku 6h od časa vzorčenja.
Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri 2 do 5 °C. Znotraj  dneva je interval zaupanja povpre čnih vrednosti realnega vzorca pitne vode pri 95% zanesljivosti: 
0,027 +/- 0,003 mg/l NH4.
Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri 2 do 5 °C. Znotraj  dneva je interval zaupanja povpre čnih vrednosti realnega vzorca pitne vode pri 95% zanesljivosti: 
0,0100 +/- 0,0003  mg/l NO2.

35742Naročilo:

Opombe:

(glej opombo (1))

(glej opombo (2))

(glej opombo (3))

(glej opombo (4))

konec

Vodja enote
Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem., spec.san.kem

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 80, fax.: + 386 05 663 08 88

Rezultat označen s povdarjenim tiskom ni v skladu z mejno vrednostjo iz predpisa

Barva

Motnost

pH (pri 25° C)

Elektroprevodnost (pri 20° C)

Oksidativnost

Amonij

Nitriti

#

Vrsta naročila: pogodba 

Rezultati označeni z # se nanašajo
na neakreditirano dejavnost

 O
zn

ak
a

# - rezultati se nanašajo na neakreditirano dejavnost

1/1Stran:

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur.l.RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06,25/09)

ZA:

mejna
vrednost

/

1

6,5-9,5

2500

5

0,5

0,5

M.P.

Vodja oddelka za kemijske analize živil, vod
in drugih vzorcev okolja Koper
Alenka Koželj, univ.dipl.kem.

Center za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper



Rezultat(i) se nanašajo na preskušan(e) vzorec(ce). Poročilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
(*) Podrobni podatki o uporabljenih preskusnih metodah in merilni negotovosti so na voljo na oddelku.

25.08.2015 09:20Datum odvzema:

2233/V/2015Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - Rezervoar Strane - po obdelaviKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

25.08.2015 13:00Datum sprejema:
27.08.2015 11:41Datum zaključka preskusa:

Datum : 27.08.2015

PARAMETER

CFU/100 ml

CFU/100 ml

CFU/100 ml

CFU/100 ml

CFU/ml

ENOTA

0

0

0

0

0

REZULTATMETODA(*) MEJNA
VREDNOST

0

0

0

0

100

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

IZVID

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Vodovod Postojna Pivka - Rezervoar Strane - po obde lavi
Št.

Koliformne bakterije 

Escherichia coli (E. coli) 

Clostridium perfringens (vključno s sporami) 

Št. kolonij pri 37 °C 

Datum začetka preskusa: 25.08.2015 13:25

Naročnik:

Oznaka metode: Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004, 1. točka priloge III) – prevzeta iz Council Directive 98/83/EC Annex III1.

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Enterokoki

Vodja oddelka
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biolog

 Vzorec:

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 7899-2:2000

UL RS 19/2004, 1.
točka priloge III
ISO 6222:1999

Naročilo: 35742

Rezultati označeni z # se nanašajo na
neakreditirano  dejavnost

#

#

 

 

 

O
zn

ak
a

1/1Stran:

- priloga

(glej opombo (1))

Opombe:

M.P.

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vrsta naročila: pogodba 

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004), Priloga I -  del A (E. coli, enterokoki), del C (koliformne bakterije,
Clostridium perfringens, število kolonij pri 37 °C)

# - rezultati se nanašajo na neakreditirano dejavnost
0 - ni najdeno

POROČILO O PRESKUSU PITNE VODE



Ocena velja, če je bilo vzorčenje izvedeno skladno z veljavnimi predpisi. Ocena se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in
se ne sme uporabljati v reklamne namene.

25.08.2015 09:20Datum odvzema:

2233/V/2015Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - Rezervoar Strane - po obdelaviKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

25.08.2015 13:00Datum sprejema:
27.08.2015 11:41Datum zaključka preskusa:

Datum : 27.08.2015

OCENA

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Datum začetka preskusa: 25.08.2015 13:25

Naročnik:

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Vzorec je glede preskušanih mikrobioloških parametrov skladen z zahtevami iz priloge I Pravilnika o pitni vodi (Ur. list
RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09).

Naročilo: 35742

Vodovod Postojna Pivka - Rezervoar Strane - po obde laviVzorec:

Stran:

Priloga: 
 - Poročilo o preskusu pitne vode prot.št. 2233/V/2015 - priloga 

M.P.

Vodja oddelka
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biolog

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

OCENA K POROČILU O PRESKUSU PITNE VODE

1/1



Poročilo se nanaša izključno na preskušani vzorec. Brez pisnega pristanka izvajalca meritve se ne sme reproducirati  razen v celoti  in se ne sme uporabljati v reklamne
namene.

Stran 1/1

25.08.2015 09:20Datum in ura odvzema:

332/PV/2015Lab. št.:

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

Vzorec:

NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

Datum izvida:

Vodovod Postojna Pivka - Rezervoar Strane - po obdelavi

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

POROČILO O VZORČENJU PITNE VODE IN TERENSKIH MERITVAH

28.08.2015

prosti klor

temperatura

barva

motnost

usedline

vonj

 PARAMETER

mg/l

°C

ENOTA

0,05

9,8

nezaznavna

nezaznavna

nezaznavne

nezaznaven

REZULTAT

SIST EN ISO 7393-2

DIN 38404 - C4

Interna metoda

Interna metoda

Interna metoda

Interna metoda

 METODA

TERENSKE MERITVE:

OOZ

Upravljavec:

Naročnik:

35742Naročilo:

Vojkovo nabrežje 10, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 03, fax.: + 386 05 663 08 88

Vrsta naročila: pogodba , št. izvajalca 00-542/1

Vodja Oddelka za okolje in zdravje Koper
mag. Silvana Markič Hrast, dipl. san. inž.

Vodja dejavnosti pitne in površinske vode
Gregor Drinovec, san. inž.

M.P.

Center za okolje in zdravje 
Oddelek za okolje in zdravje Koper

Metoda vzorčenja: SIST-ISO 5567-5:2007

Metoda shranjevanja: SIST-ISO 5567-3:2013

Uporabljena oprema Termometer Testo 110

Komparator Lovibond 2000



Rezultat(i) se nanašajo na preskušan(e) vzorec(ce). Poročilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
(*) Podrobni podatki o uporabljenih preskusnih metodah in merilni negotovosti so na voljo na oddelku.

04.08.2015 10:05Datum odvzema:

1950/V/2015Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - ZD Postojna - zobna ambambulanta sanitarijeKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

04.08.2015 12:10Datum sprejema:
06.08.2015 12:06Datum zaključka preskusa:

Datum : 06.08.2015

PARAMETER

CFU/100 ml

CFU/100 ml

CFU/100 ml

CFU/100 ml

CFU/ml

ENOTA

0

0

0

0

0

REZULTATMETODA(*) MEJNA
VREDNOST

0

0

0

0

100

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

IZVID

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Vodovod Postojna Pivka - ZD Postojna - zobna ambamb ulanta sanitarije
Št.

Koliformne bakterije 

Escherichia coli (E. coli) 

Clostridium perfringens (vključno s sporami) 

Št. kolonij pri 37 °C 

Datum začetka preskusa: 04.08.2015 12:30

Naročnik:

Oznaka metode: Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004, 1. točka priloge III) – prevzeta iz Council Directive 98/83/EC Annex III1.

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Enterokoki

Namestnik vodje oddelka
Erika Batagelj, univ.dipl.mikrob.

 Vzorec:

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 7899-2:2000

UL RS 19/2004, 1.
točka priloge III
ISO 6222:1999

Naročilo: 35556

Rezultati označeni z # se nanašajo na
neakreditirano  dejavnost

#

#

 

 

 

O
zn

ak
a

1/1Stran:

- priloga

(glej opombo (1))

Opombe:

M.P.

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vrsta naročila: pogodba 

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004), Priloga I -  del A (E. coli, enterokoki), del C (koliformne bakterije,
Clostridium perfringens, število kolonij pri 37 °C)

# - rezultati se nanašajo na neakreditirano dejavnost
0 - ni najdeno

POROČILO O PRESKUSU PITNE VODE



Ocena velja, če je bilo vzorčenje izvedeno skladno z veljavnimi predpisi. Ocena se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in
se ne sme uporabljati v reklamne namene.

04.08.2015 10:05Datum odvzema:

1950/V/2015Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - ZD Postojna - zobna ambambulanta sanitarijeKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

04.08.2015 12:10Datum sprejema:
06.08.2015 12:06Datum zaključka preskusa:

Datum : 06.08.2015

OCENA

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Datum začetka preskusa: 04.08.2015 12:30

Naročnik:

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Vzorec je glede preskušanih mikrobioloških parametrov skladen z zahtevami iz priloge I Pravilnika o pitni vodi (Ur. list
RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09).

Naročilo: 35556

Vodovod Postojna Pivka - ZD Postojna - zobna ambamb ulanta sanitarijeVzorec:

Stran:

Priloga: 
 - Poročilo o preskusu pitne vode prot.št. 1950/V/2015 - priloga 

M.P.

Namestnik vodje oddelka
Erika Batagelj, univ.dipl.mikrob.

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

OCENA K POROČILU O PRESKUSU PITNE VODE

1/1



Poročilo se nanaša izključno na preskušani vzorec. Brez pisnega pristanka izvajalca meritve se ne sme reproducirati  razen v celoti  in se ne sme uporabljati v reklamne
namene.

Stran 1/1

04.08.2015 10:05Datum in ura odvzema:

324/PV/2015Lab. št.:

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

Vzorec:

NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

Datum izvida:

Vodovod Postojna Pivka - ZD Postojna - zobna ambambulanta sanitarije

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

POROČILO O VZORČENJU PITNE VODE IN TERENSKIH MERITVAH

07.08.2015

prosti klor

temperatura

barva

motnost

usedline

vonj

 PARAMETER

mg/l

°C

ENOTA

0,15

18,4

nezaznavna

nezaznavna

nezaznavne

nezaznaven

REZULTAT

SIST EN ISO 7393-2

DIN 38404 - C4

Interna metoda

Interna metoda

Interna metoda

Interna metoda

 METODA

TERENSKE MERITVE:

OOZ

Upravljavec:

Naročnik:

35556Naročilo:

Vojkovo nabrežje 10, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 03, fax.: + 386 05 663 08 88

Vrsta naročila: pogodba , št. izvajalca 00-542/1

Vodja Oddelka za okolje in zdravje Koper
mag. Silvana Markič Hrast, dipl. san. inž.

Vodja dejavnosti pitne in površinske vode
Gregor Drinovec, san. inž.
ZA:

M.P.

Center za okolje in zdravje 
Oddelek za okolje in zdravje Koper

Metoda vzorčenja: SIST-ISO 5567-5:2007

Metoda shranjevanja: SIST-ISO 5567-3:2013

Uporabljena oprema Termometer Testo 110

Komparator Lovibond 2000



Rezultat(i) se nanašajo na preskušan(e) vzorec(ce). Poročilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
(*) Podrobni podatki o uporabljenih preskusnih metodah in merilni negotovosti so na voljo na oddelku.

08.09.2015 09:20Datum odvzema:

2441/V/2015Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - Čistilna naprava - vodarna Malni - po obdelaviKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

08.09.2015 12:40Datum sprejema:
10.09.2015 10:09Datum zaključka preskusa:

Datum : 10.09.2015

PARAMETER

CFU/100 ml

CFU/100 ml

CFU/100 ml

CFU/100 ml

CFU/ml

ENOTA

0

0

0

0

0

REZULTATMETODA(*) MEJNA
VREDNOST

0

0

0

0

100

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

IZVID

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Vodovod Postojna Pivka - Čistilna naprava - vodarna Malni - po obdelavi
Št.

Koliformne bakterije 

Escherichia coli (E. coli) 

Clostridium perfringens (vključno s sporami) 

Št. kolonij pri 37 °C 

Datum začetka preskusa: 08.09.2015 13:15

Naročnik:

Oznaka metode: Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004, 1. točka priloge III) – prevzeta iz Council Directive 98/83/EC Annex III1.

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Enterokoki

Vodja oddelka
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biolog

 Vzorec:

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 7899-2:2000

UL RS 19/2004, 1.
točka priloge III
ISO 6222:1999

Naročilo: 35908

Rezultati označeni z # se nanašajo na
neakreditirano  dejavnost

#

#

 

 

 

O
zn

ak
a

1/1Stran:

- priloga

(glej opombo (1))

Opombe:

M.P.

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vrsta naročila: pogodba 

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004), Priloga I -  del A (E. coli, enterokoki), del C (koliformne bakterije,
Clostridium perfringens, število kolonij pri 37 °C)

# - rezultati se nanašajo na neakreditirano dejavnost
0 - ni najdeno

POROČILO O PRESKUSU PITNE VODE



Ocena velja, če je bilo vzorčenje izvedeno skladno z veljavnimi predpisi. Ocena se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in
se ne sme uporabljati v reklamne namene.

08.09.2015 09:20Datum odvzema:

2441/V/2015Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - Čistilna naprava - vodarna Malni - po obdelaviKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

08.09.2015 12:40Datum sprejema:
10.09.2015 10:09Datum zaključka preskusa:

Datum : 10.09.2015

OCENA

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Datum začetka preskusa: 08.09.2015 13:15

Naročnik:

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Vzorec je glede preskušanih mikrobioloških parametrov skladen z zahtevami iz priloge I Pravilnika o pitni vodi (Ur. list
RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09).

Naročilo: 35908

Vodovod Postojna Pivka - Čistilna naprava - vodarna Malni - po obdelaviVzorec:

Stran:

Priloga: 
 - Poročilo o preskusu pitne vode prot.št. 2441/V/2015 - priloga 

M.P.

Vodja oddelka
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biolog

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

OCENA K POROČILU O PRESKUSU PITNE VODE

1/1



Rezultati se nanašajo izključno na preskušan vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
Vse dodatne informacije o opravljenih preskušanjih so dostopne v laboratoriju.

08.09.2015 09:30Datum odvzema:

514/PV/2015Lab. št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vzorec:

Vodovod Postojna Pivka - Zajetje Malni za Planino - po obdelaviKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

08.09.2015 12:35Datum sprejema:
09.09.2015Analiziran do:

Datum izvida:

POROČILO O PRESKUSU
(Pitne vode)

Vodovod Postojna Pivka - Zajetje Malni za Planino - po obdelavi

10.09.2015

 PARAMETER

NTU

mg/l O2

mg/l NH4

mg/l NO2

ENOTA

<0,1

0,15

7,53

331

<0,50

<0,026

<0,010

REZULTAT

SIST EN ISO
7887:2012 metoda B

SIST EN ISO
7027:2000

ISO 10523:2008

EN 27888:1993

EN ISO 8467:1995

ISO 7150-1:1984

SIST EN ISO
26777:1996

 METODA MN
(%)

08.09.15

09.09.15

08.09.15

09.09.15

09.09.15

09.09.15

09.09.15

08.09.15

09.09.15

08.09.15

09.09.15

09.09.15

09.09.15

09.09.15

začetek 
REZULTATI PRESKUSA:

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

OKA

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaUpravljavec:

     m-1 

µS/cm 

Naročnik:

1.
2.
3.

4.

Meritev je opravljena pri 436 nm, pri 25° C vzorca,  v 5 cm kiveti.
Meritev izvedena v roku 6h od časa vzorčenja.
Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri 2 do 5 °C. Znotraj  dneva je interval zaupanja povpre čnih vrednosti realnega vzorca pitne vode pri 95% zanesljivosti: 
0,027 +/- 0,003 mg/l NH4.
Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri 2 do 5 °C. Znotraj  dneva je interval zaupanja povpre čnih vrednosti realnega vzorca pitne vode pri 95% zanesljivosti: 
0,0100 +/- 0,0003  mg/l NO2.

35908Naročilo:

Opombe:

(glej opombo (1))

(glej opombo (2))

(glej opombo (3))

(glej opombo (4))

konec

Vodja enote
Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem., spec.san.kem

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 80, fax.: + 386 05 663 08 88

Rezultat označen s povdarjenim tiskom ni v skladu z mejno vrednostjo iz predpisa

Barva

Motnost

pH (pri 25° C)

Elektroprevodnost (pri 20° C)

Oksidativnost

Amonij

Nitriti

#

Vrsta naročila: pogodba 

Rezultati označeni z # se nanašajo
na neakreditirano dejavnost

 O
zn

ak
a

# - rezultati se nanašajo na neakreditirano dejavnost

1/1Stran:

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur.l.RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06,25/09)

mejna
vrednost

/

1

6,5-9,5

2500

5

0,5

0,5

M.P.

Vodja oddelka za kemijske analize živil, vod
in drugih vzorcev okolja Koper
Alenka Koželj, univ.dipl.kem.

Center za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper



Poročilo se nanaša izključno na preskušani vzorec. Brez pisnega pristanka izvajalca meritve se ne sme reproducirati  razen v celoti  in se ne sme uporabljati v reklamne
namene.

Stran 1/1

08.09.2015 09:30Datum in ura odvzema:

375/PV/2015Lab. št.:

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

Vzorec:

NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

Datum izvida:

Vodovod Postojna Pivka - Zajetje Malni za Planino - po obdelavi

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

POROČILO O VZORČENJU PITNE VODE IN TERENSKIH MERITVAH

14.09.2015

prosti klor

temperatura

barva

motnost

usedline

vonj

 PARAMETER

mg/l

°C

ENOTA

0,3

9,3

nezaznavna

nezaznavna

nezaznavne

nezaznaven

REZULTAT

SIST EN ISO 7393-2

DIN 38404 - C4

Interna metoda

Interna metoda

Interna metoda

Interna metoda

 METODA

TERENSKE MERITVE:

OOZ

Upravljavec:

Naročnik:

35908Naročilo:

Vojkovo nabrežje 10, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 03, fax.: + 386 05 663 08 88

Vrsta naročila: pogodba , št. izvajalca 00-542/1

Vodja Oddelka za okolje in zdravje Koper
mag. Silvana Markič Hrast, dipl. san. inž.

Vodja dejavnosti pitne in površinske vode
Gregor Drinovec, san. inž.

M.P.

Center za okolje in zdravje 
Oddelek za okolje in zdravje Koper

Metoda vzorčenja: SIST-ISO 5567-5:2007

Metoda shranjevanja: SIST-ISO 5567-3:2013

Uporabljena oprema Termometer Testo 110

Komparator Lovibond 2000



Poročilo se nanaša izključno na preskušani vzorec. Brez pisnega pristanka izvajalca meritve se ne sme reproducirati  razen v celoti  in se ne sme uporabljati v reklamne
namene.

Stran 1/1

08.09.2015 09:20Datum in ura odvzema:

374/PV/2015Lab. št.:

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

Vzorec:

NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

Datum izvida:

Vodovod Postojna Pivka - Čistilna naprava - vodarna Malni - po obdelavi

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

POROČILO O VZORČENJU PITNE VODE IN TERENSKIH MERITVAH

14.09.2015

prosti klor

temperatura

barva

motnost

usedline

vonj

 PARAMETER

mg/l

°C

ENOTA

0,25

9,7

nezaznavna

nezaznavna

nezaznavne

nezaznaven

REZULTAT

SIST EN ISO 7393-2

DIN 38404 - C4

Interna metoda

Interna metoda

Interna metoda

Interna metoda

 METODA

TERENSKE MERITVE:

OOZ

Upravljavec:

Naročnik:

35908Naročilo:

Vojkovo nabrežje 10, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 03, fax.: + 386 05 663 08 88

Vrsta naročila: pogodba , št. izvajalca 00-542/1

Vodja Oddelka za okolje in zdravje Koper
mag. Silvana Markič Hrast, dipl. san. inž.

Vodja dejavnosti pitne in površinske vode
Gregor Drinovec, san. inž.

M.P.

Center za okolje in zdravje 
Oddelek za okolje in zdravje Koper

Metoda vzorčenja: SIST-ISO 5567-5:2007

Metoda shranjevanja: SIST-ISO 5567-3:2013

Uporabljena oprema Termometer Testo 110

Komparator Lovibond 2000



Rezultat(i) se nanašajo na preskušan(e) vzorec(ce). Poročilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
(*) Podrobni podatki o uporabljenih preskusnih metodah in merilni negotovosti so na voljo na oddelku.

08.09.2015 09:30Datum odvzema:

2442/V/2015Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - Zajetje Malni za Planino - po obdelaviKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

08.09.2015 12:40Datum sprejema:
10.09.2015 10:10Datum zaključka preskusa:

Datum : 10.09.2015

PARAMETER

CFU/100 ml

CFU/100 ml

CFU/100 ml

CFU/100 ml

CFU/ml

ENOTA

0

0

0

0

0

REZULTATMETODA(*) MEJNA
VREDNOST

0

0

0

0

100

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

IZVID

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Vodovod Postojna Pivka - Zajetje Malni za Planino -  po obdelavi
Št.

Koliformne bakterije 

Escherichia coli (E. coli) 

Clostridium perfringens (vključno s sporami) 

Št. kolonij pri 37 °C 

Datum začetka preskusa: 08.09.2015 13:15

Naročnik:

Oznaka metode: Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004, 1. točka priloge III) – prevzeta iz Council Directive 98/83/EC Annex III1.

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Enterokoki

Vodja oddelka
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biolog

 Vzorec:

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 7899-2:2000

UL RS 19/2004, 1.
točka priloge III
ISO 6222:1999

Naročilo: 35908

Rezultati označeni z # se nanašajo na
neakreditirano  dejavnost

#

#

 

 

 

O
zn

ak
a

1/1Stran:

- priloga

(glej opombo (1))

Opombe:

M.P.

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vrsta naročila: pogodba 

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004), Priloga I -  del A (E. coli, enterokoki), del C (koliformne bakterije,
Clostridium perfringens, število kolonij pri 37 °C)

# - rezultati se nanašajo na neakreditirano dejavnost
0 - ni najdeno

POROČILO O PRESKUSU PITNE VODE



Ocena velja, če je bilo vzorčenje izvedeno skladno z veljavnimi predpisi. Ocena se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in
se ne sme uporabljati v reklamne namene.

08.09.2015 09:30Datum odvzema:

2442/V/2015Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - Zajetje Malni za Planino - po obdelaviKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

08.09.2015 12:40Datum sprejema:
10.09.2015 10:10Datum zaključka preskusa:

Datum : 10.09.2015

OCENA

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Datum začetka preskusa: 08.09.2015 13:15

Naročnik:

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Vzorec je glede preskušanih mikrobioloških parametrov skladen z zahtevami iz priloge I Pravilnika o pitni vodi (Ur. list
RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09).

Naročilo: 35908

Vodovod Postojna Pivka - Zajetje Malni za Planino -  po obdelaviVzorec:

Stran:

Priloga: 
 - Poročilo o preskusu pitne vode prot.št. 2442/V/2015 - priloga 

M.P.

Vodja oddelka
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biolog

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

OCENA K POROČILU O PRESKUSU PITNE VODE

1/1



Rezultat(i) se nanašajo na preskušan(e) vzorec(ce). Poročilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
(*) Podrobni podatki o uporabljenih preskusnih metodah in merilni negotovosti so na voljo na oddelku.

22.09.2015 09:40Datum odvzema:

2640/V/2015Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - Črpaliošče Šmihel  -  po obdelaviKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

22.09.2015 12:00Datum sprejema:
25.09.2015 12:10Datum zaključka preskusa:

Datum : 25.09.2015

PARAMETER

CFU/100 ml

CFU/100 ml

CFU/100 ml

CFU/100 ml

CFU/ml

ENOTA

0

0

0

0

0

REZULTATMETODA(*) MEJNA
VREDNOST

0

0

0

0

100

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

IZVID

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Vodovod Postojna Pivka - Črpalioš če Šmihel  -  po obdelavi
Št.

Koliformne bakterije 

Escherichia coli (E. coli) 

Clostridium perfringens (vključno s sporami) 

Št. kolonij pri 37 °C 

Datum začetka preskusa: 22.09.2015 12:40

Naročnik:

Oznaka metode: Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004, 1. točka priloge III) – prevzeta iz Council Directive 98/83/EC Annex III1.

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Enterokoki

Vodja oddelka
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biolog

 Vzorec:

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 7899-2:2000

UL RS 19/2004, 1.
točka priloge III
ISO 6222:1999

Naročilo: 36035

Rezultati označeni z # se nanašajo na
neakreditirano  dejavnost

#

#

 

 

 

O
zn

ak
a

1/1Stran:

- priloga

(glej opombo (1))

Opombe:

M.P.

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vrsta naročila: pogodba 

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004), Priloga I -  del A (E. coli, enterokoki), del C (koliformne bakterije,
Clostridium perfringens, število kolonij pri 37 °C)

# - rezultati se nanašajo na neakreditirano dejavnost
0 - ni najdeno

POROČILO O PRESKUSU PITNE VODE



Ocena velja, če je bilo vzorčenje izvedeno skladno z veljavnimi predpisi. Ocena se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in
se ne sme uporabljati v reklamne namene.

22.09.2015 09:40Datum odvzema:

2640/V/2015Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - Črpaliošče Šmihel  -  po obdelaviKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

22.09.2015 12:00Datum sprejema:
25.09.2015 12:10Datum zaključka preskusa:

Datum : 25.09.2015

OCENA

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Datum začetka preskusa: 22.09.2015 12:40

Naročnik:

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Vzorec je glede preskušanih mikrobioloških parametrov skladen z zahtevami iz priloge I Pravilnika o pitni vodi (Ur. list
RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09).

Naročilo: 36035

Vodovod Postojna Pivka - Črpalioš če Šmihel  -  po obdelaviVzorec:

Stran:

Priloga: 
 - Poročilo o preskusu pitne vode prot.št. 2640/V/2015 - priloga 

M.P.

Vodja oddelka
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biolog

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

OCENA K POROČILU O PRESKUSU PITNE VODE

1/1



Rezultati se nanašajo izključno na preskušan vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
Vse dodatne informacije o opravljenih preskušanjih so dostopne v laboratoriju.

22.09.2015 09:30Datum odvzema:

541/PV/2015Lab. št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vzorec:

Vodovod Postojna Pivka - Črpališče Šmihel - pred obdelavoKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

22.09.2015 12:00Datum sprejema:
23.09.2015Analiziran do:

Datum izvida:

POROČILO O PRESKUSU
(Pitne vode)

Vodovod Postojna Pivka - Črpališ če Šmihel - pred obdelavo

23.09.2015

 PARAMETER

NTU

mg/l NH4

mg/l NO2

mg/l C

ENOTA

<0,1

0,17

7,82

229

<0,026

<0,010

<0,50

REZULTAT

SIST EN ISO
7887:2012 metoda B

SIST EN ISO
7027:2000 brez

poglavja 5
ISO 10523:2008

EN 27888:1993

ISO 7150-1:1984

SIST EN  26777:1996

ISO 8245:1999

 METODA MN
(%)

22.09.15

22.09.15

22.09.15

22.09.15

23.09.15

23.09.15

23.09.15

22.09.15

22.09.15

22.09.15

22.09.15

23.09.15

23.09.15

23.09.15

začetek 
REZULTATI PRESKUSA:

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

OKA

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaUpravljavec:

     m-1 

µS/cm 

Naročnik:

1.
2.
3.

4.

5.

Meritev je opravljena pri 436 nm, pri pH vzorca = 7,82 v 5 cm kiveti.
Meritev izvedena v roku 6h od časa vzorčenja pri T = 24,9 °C.
Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri 2 do 5 °C. Znotraj  dneva je interval zaupanja povpre čnih vrednosti realnega vzorca pitne vode pri 95% zanesljivosti: 
0,027 +/- 0,003 mg/l NH4.
Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri 2 do 5 °C. Znotraj  dneva je interval zaupanja povpre čnih vrednosti realnega vzorca pitne vode pri 95% zanesljivosti: 
0,0100 +/- 0,0003  mg/l NO2.
Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri (2 do 5) °C.
Metoda določanja organskega ogljika temelji na postopku nakisanja in prepihovanja vzorca pitne vode (NPOC).

36035Naročilo:

Opombe:

(glej opombo (1))

(glej opombo (2))

(glej opombo (3))

(glej opombo (4))

(glej opombo (5))

konec

Vodja enote
Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem., spec.san.kem

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 80, fax.: + 386 05 663 08 88

Rezultat označen s povdarjenim tiskom ni v skladu z mejno vrednostjo iz predpisa

Barva

Motnost

pH

Elektroprevodnost (pri 20° C)

Amonij

Nitriti

Celotni organski ogljik - TOC

#

Vrsta naročila: pogodba 

Rezultati označeni z # se nanašajo
na neakreditirano  dejavnost

 O
zn

ak
a

# - rezultati se nanašajo na neakreditirano dejavnost

1/1Stran:

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur.l.RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06,25/09) - Priloga 1 Del B, Del C

mejna
vrednost

/

1

6,5-9,5

2500

0,5

0,5

/

M.P.

Vodja oddelka za kemijske analize živil, vod
in drugih vzorcev okolja Koper
Alenka Koželj, univ.dipl.kem.

Center za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper



Rezultat(i) se nanašajo na preskušan(e) vzorec(ce). Poročilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
(*) Podrobni podatki o uporabljenih preskusnih metodah in merilni negotovosti so na voljo na oddelku.

22.09.2015 11:15Datum odvzema:

2642/V/2015Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - OŠ Šmihel pri Pivki - kuhinjaKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

22.09.2015 12:00Datum sprejema:
25.09.2015 12:12Datum zaključka preskusa:

Datum : 25.09.2015

PARAMETER

CFU/100 ml

CFU/100 ml

CFU/100 ml

CFU/100 ml

CFU/ml

ENOTA

0

0

0

0

najdeno

REZULTATMETODA(*) MEJNA
VREDNOST

0

0

0

0

100

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

IZVID

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Vodovod Postojna Pivka - OŠ Šmihel pri Pivki - kuhi nja
Št.

Koliformne bakterije 

Escherichia coli (E. coli) 

Clostridium perfringens (vključno s sporami) 

Št. kolonij pri 37 °C 

Datum začetka preskusa: 22.09.2015 12:40

Naročnik:

Oznaka metode: Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004, 1. točka priloge III) – prevzeta iz Council Directive 98/83/EC Annex III1.

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Enterokoki

Vodja oddelka
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biolog

 Vzorec:

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 7899-2:2000

UL RS 19/2004, 1.
točka priloge III
ISO 6222:1999

Naročilo: 36035

Rezultati označeni z # se nanašajo na
neakreditirano  dejavnost

#

#

 

 

 

O
zn

ak
a

1/1Stran:

- priloga

(glej opombo (1))

Opombe:

M.P.

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vrsta naročila: pogodba 

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004), Priloga I -  del A (E. coli, enterokoki), del C (koliformne bakterije,
Clostridium perfringens, število kolonij pri 37 °C)

# - rezultati se nanašajo na neakreditirano dejavnost

najdeno - < 4 cfu v preiskanem volumnu vzorca
0 - ni najdeno

POROČILO O PRESKUSU PITNE VODE



Ocena velja, če je bilo vzorčenje izvedeno skladno z veljavnimi predpisi. Ocena se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in
se ne sme uporabljati v reklamne namene.

22.09.2015 11:15Datum odvzema:

2642/V/2015Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - OŠ Šmihel pri Pivki - kuhinjaKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

22.09.2015 12:00Datum sprejema:
25.09.2015 12:12Datum zaključka preskusa:

Datum : 25.09.2015

OCENA

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Datum začetka preskusa: 22.09.2015 12:40

Naročnik:

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Vzorec je glede preskušanih mikrobioloških parametrov skladen z zahtevami iz priloge I Pravilnika o pitni vodi (Ur. list
RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09).

Naročilo: 36035

Vodovod Postojna Pivka - OŠ Šmihel pri Pivki - kuhi njaVzorec:

Stran:

Priloga: 
 - Poročilo o preskusu pitne vode prot.št. 2642/V/2015 - priloga 

M.P.

Vodja oddelka
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biolog

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

OCENA K POROČILU O PRESKUSU PITNE VODE

1/1



Rezultat(i) se nanašajo na preskušan(e) vzorec(ce). Poročilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
(*) Podrobni podatki o uporabljenih preskusnih metodah in merilni negotovosti so na voljo na oddelku.

07.10.2015 09:10Datum odvzema:

2792/V/2015Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - Čistilna naprava - vodarna Malni - po obdelaviKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

07.10.2015 12:10Datum sprejema:
12.10.2015 08:41Datum zaključka preskusa:

Datum : 12.10.2015

PARAMETER

CFU/100 ml

CFU/100 ml

CFU/100 ml

CFU/100 ml

CFU/ml

ENOTA

0

0

0

0

0

REZULTATMETODA(*) MEJNA
VREDNOST

0

0

0

0

100

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

IZVID

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Vodovod Postojna Pivka - Čistilna naprava - vodarna Malni - po obdelavi
Št.

Koliformne bakterije 

Escherichia coli (E. coli) 

Clostridium perfringens (vključno s sporami) 

Št. kolonij pri 37 °C 

Datum začetka preskusa: 07.10.2015 13:15

Naročnik:

Oznaka metode: Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004, 1. točka priloge III) – prevzeta iz Council Directive 98/83/EC Annex III1.

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Enterokoki

Vodja oddelka
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biolog

 Vzorec:

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 7899-2:2000

UL RS 19/2004, 1.
točka priloge III
ISO 6222:1999

Naročilo: 36141

Rezultati označeni z # se nanašajo na
neakreditirano  dejavnost

#

#

 

 

 

O
zn

ak
a

1/1Stran:

- priloga

(glej opombo (1))

Opombe:

M.P.

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vrsta naročila: pogodba 

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004), Priloga I -  del A (E. coli, enterokoki), del C (koliformne bakterije,
Clostridium perfringens, število kolonij pri 37 °C)

# - rezultati se nanašajo na neakreditirano dejavnost
0 - ni najdeno

POROČILO O PRESKUSU PITNE VODE



Ocena velja, če je bilo vzorčenje izvedeno skladno z veljavnimi predpisi. Ocena se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in
se ne sme uporabljati v reklamne namene.

07.10.2015 09:10Datum odvzema:

2792/V/2015Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - Čistilna naprava - vodarna Malni - po obdelaviKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

07.10.2015 12:10Datum sprejema:
12.10.2015 08:41Datum zaključka preskusa:

Datum : 12.10.2015

OCENA

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Datum začetka preskusa: 07.10.2015 13:15

Naročnik:

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Vzorec je glede preskušanih mikrobioloških parametrov skladen z zahtevami iz priloge I Pravilnika o pitni vodi (Ur. list
RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09).

Naročilo: 36141

Vodovod Postojna Pivka - Čistilna naprava - vodarna Malni - po obdelaviVzorec:

Stran:

Priloga: 
 - Poročilo o preskusu pitne vode prot.št. 2792/V/2015 - priloga 

M.P.

Vodja oddelka
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biolog

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

OCENA K POROČILU O PRESKUSU PITNE VODE

1/1



Rezultati se nanašajo izključno na preskušan vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
Vse dodatne informacije o opravljenih preskušanjih so dostopne v laboratoriju.

07.10.2015 09:00Datum odvzema:

569/PV/2015Lab. št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vzorec:

Vodovod Postojna Pivka - Zajetje Malni - pred obdelavoKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

07.10.2015 12:00Datum sprejema:
08.10.2015Analiziran do:

Datum izvida:

POROČILO O PRESKUSU
(Pitne vode)

Vodovod Postojna Pivka - Zajetje Malni - pred obdelavo - zajetje malni

09.10.2015

 PARAMETER

NTU

mg/l NH4

mg/l NO2

mg/l C

ENOTA

<0,1

0,57

7,34

383

<0,026

<0,010

0,61

REZULTAT

SIST EN ISO
7887:2012 metoda B

SIST EN ISO
7027:2000 brez

poglavja 5
ISO 10523:2008

EN 27888:1993

ISO 7150-1:1984

SIST EN  26777:1996

ISO 8245:1999

 METODA MN
(%)

07.10.15

07.10.15

07.10.15

07.10.15

08.10.15

08.10.15

08.10.15

07.10.15

07.10.15

07.10.15

07.10.15

08.10.15

08.10.15

08.10.15

začetek 
REZULTATI PRESKUSA:

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

OKA

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaUpravljavec:

     m-1 

µS/cm 

Naročnik:

1.
2.
3.

4.

5.

Meritev je opravljena pri 436 nm, pri pH vzorca = 7,34 v 5 cm kiveti.
Meritev izvedena v roku 6h od časa vzorčenja pri T =24,8  °C.
Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri 2 do 5 °C. Znotraj  dneva je interval zaupanja povpre čnih vrednosti realnega vzorca pitne vode pri 95% zanesljivosti: 
0,027 +/- 0,003 mg/l NH4.
Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri 2 do 5 °C. Znotraj  dneva je interval zaupanja povpre čnih vrednosti realnega vzorca pitne vode pri 95% zanesljivosti: 
0,0100 +/- 0,0003  mg/l NO2.
Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri (2 do 5) °C.
Metoda določanja organskega ogljika temelji na postopku nakisanja in prepihovanja vzorca pitne vode (NPOC).

36141Naročilo:

Opombe:

(glej opombo (1))

(glej opombo (2))

(glej opombo (3))

(glej opombo (4))

(glej opombo (5))

konec

Vodja enote
Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem., spec.san.kem

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 80, fax.: + 386 05 663 08 88

Rezultat označen s povdarjenim tiskom ni v skladu z mejno vrednostjo iz predpisa

Barva

Motnost

pH

Elektroprevodnost (pri 20° C)

Amonij

Nitriti

Celotni organski ogljik - TOC

#

Vrsta naročila: pogodba 

Rezultati označeni z # se nanašajo
na neakreditirano dejavnost

 O
zn

ak
a

# - rezultati se nanašajo na neakreditirano dejavnost

1/1Stran:

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur.l.RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06,25/09) - Priloga 1 Del B, Del C

mejna
vrednost

/

1

6,5-9,5

2500

0,5

0,5

/

M.P.

Vodja oddelka za kemijske analize živil, vod
in drugih vzorcev okolja Koper
Alenka Koželj, univ.dipl.kem.

Center za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper



Rezultat(i) se nanašajo na preskušan(e) vzorec(ce). Poročilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
(*) Podrobni podatki o uporabljenih preskusnih metodah in merilni negotovosti so na voljo na oddelku.

05.10.2015 09:35Datum odvzema:

2741/V/2015Protokolna št.:

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

VS PO - PI, NA LOKVI 1 (POSTOJNA), PRIKLJUČEK HIDRANTKraj odvzema:
Edi ŠibenikVzorec odvzel:

05.10.2015 10:45Datum sprejema:
08.10.2015 10:28Datum zaključka preskusa:

Datum : 08.10.2015

PARAMETER

CFU/100 ml

CFU/100 ml

CFU/100 ml

CFU/100 ml

CFU/ml

ENOTA

0

0

0

0

0

REZULTATMETODA(*) MEJNA
VREDNOST

0

0

0

0

100

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

IZVID

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

VS PO - PI, NA LOKVI 1 (POSTOJNA), PRIKLJU ČEK HIDRANT
Št.

Koliformne bakterije 

Escherichia coli (E. coli) 

Clostridium perfringens (vključno s sporami) 

Št. kolonij pri 37 °C 

Datum začetka preskusa: 05.10.2015 11:50

Naročnik:

Oznaka metode: Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004, 1. točka priloge III) – prevzeta iz Council Directive 98/83/EC Annex III1.

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Enterokoki

Vodja oddelka
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biolog

 Vzorec:

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 7899-2:2000

UL RS 19/2004, 1.
točka priloge III
ISO 6222:1999

Naročilo: 36115

Rezultati označeni z # se nanašajo na
neakreditirano  dejavnost

#

#

 

 

 

O
zn

ak
a

1/1Stran:

- priloga

(glej opombo (1))

Opombe:

M.P.

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vrsta naročila: pogodba 

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004), Priloga I -  del A (E. coli, enterokoki), del C (koliformne bakterije,
Clostridium perfringens, število kolonij pri 37 °C)

# - rezultati se nanašajo na neakreditirano dejavnost
0 - ni najdeno

POROČILO O PRESKUSU PITNE VODE



Ocena velja, če je bilo vzorčenje izvedeno skladno z veljavnimi predpisi. Ocena se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in
se ne sme uporabljati v reklamne namene.

05.10.2015 09:35Datum odvzema:

2741/V/2015Protokolna št.:

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

VS PO - PI, NA LOKVI 1 (POSTOJNA), PRIKLJUČEK HIDRANTKraj odvzema:
Edi ŠibenikVzorec odvzel:

05.10.2015 10:45Datum sprejema:
08.10.2015 10:28Datum zaključka preskusa:

Datum : 08.10.2015

OCENA

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Datum začetka preskusa: 05.10.2015 11:50

Naročnik:

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Vzorec je glede preskušanih mikrobioloških parametrov skladen z zahtevami iz priloge I Pravilnika o pitni vodi (Ur. list
RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09).

Naročilo: 36115

VS PO - PI, NA LOKVI 1 (POSTOJNA), PRIKLJU ČEK HIDRANTVzorec:

Stran:

Priloga: 
 - Poročilo o preskusu pitne vode prot.št. 2741/V/2015 - priloga 

M.P.

Vodja oddelka
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biolog

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

OCENA K POROČILU O PRESKUSU PITNE VODE

1/1



Rezultati se nanašajo izključno na preskušan vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
Vse dodatne informacije o opravljenih preskušanjih so dostopne v laboratoriju.

05.10.2015 09:35Datum odvzema:

559/PV/2015Lab. št.:

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vzorec:

VS PO - PI, NA LOKVI 1 (POSTOJNA), PRIKLJUČEK HIDRANTKraj odvzema:
Edi ŠibenikVzorec odvzel:

05.10.2015 10:45Datum sprejema:
06.10.2015Analiziran do:

Datum izvida:

POROČILO O PRESKUSU
(Pitne vode)

VS PO - PI, NA LOKVI 1 (POSTOJNA), PRIKLJUČEK HIDRANT

06.10.2015

 PARAMETER

NTU

mg/l O2

mg/l NH4

mg/l NO2

ENOTA

<0,1

0,26

7,31

354

<0,50

<0,026

<0,010

REZULTAT

SIST EN ISO
7887:2012 metoda B

SIST EN ISO
7027:2000 brez

poglavja 5
ISO 10523:2008

EN 27888:1993

EN ISO 8467:1995

ISO 7150-1:1984

SIST EN  26777:1996

 METODA MN
(%)

05.10.15

05.10.15

05.10.15

05.10.15

06.10.15

06.10.15

06.10.15

05.10.15

05.10.15

05.10.15

05.10.15

06.10.15

06.10.15

06.10.15

začetek 
REZULTATI PRESKUSA:

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

OKA

     m-1 

µS/cm 

Naročnik:

1.
2.
3.

4.

Meritev je opravljena pri 436 nm, pri pH vzorca =7,31, v 5 cm kiveti.
Meritev izvedena v roku 6h od časa vzorčenja pri T =25,0 °C.
Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri 2 do 5 °C. Znotraj  dneva je interval zaupanja povpre čnih vrednosti realnega vzorca pitne vode pri 95% zanesljivosti: 
0,027 +/- 0,003 mg/l NH4.
Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri 2 do 5 °C. Znotraj  dneva je interval zaupanja povpre čnih vrednosti realnega vzorca pitne vode pri 95% zanesljivosti: 
0,0100 +/- 0,0003  mg/l NO2.

36115Naročilo:

Opombe:

(glej opombo (1))

(glej opombo (2))

(glej opombo (3))

(glej opombo (4))

konec

Vodja enote
Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem., spec.san.kem

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 80, fax.: + 386 05 663 08 88

Rezultat označen s povdarjenim tiskom ni v skladu z mejno vrednostjo iz predpisa

Barva

Motnost

pH

Elektroprevodnost (pri 20° C)

Oksidativnost

Amonij

Nitriti

#

Vrsta naročila: pogodba 

Rezultati označeni z # se nanašajo
na neakreditirano dejavnost

 O
zn

ak
a

# - rezultati se nanašajo na neakreditirano dejavnost

1/1Stran:

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur.l.RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06,25/09) - Priloga 1 Del B, Del C

ZA:

- priloga

mejna
vrednost

/

1

6,5-9,5

2500

5

0,5

0,5

M.P.

Vodja oddelka za kemijske analize živil, vod
in drugih vzorcev okolja Koper
Alenka Koželj, univ.dipl.kem.

Center za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper



Ocena velja, če je bilo vzorčenje izvedeno skladno z veljavnimi predpisi. Ocena se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in
se ne sme uporabljati v reklamne namene.

05.10.2015 09:35Datum odvzema:

559/PV/2015

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

VS PO - PI, NA LOKVI 1 (POSTOJNA), PRIKLJUČEK HIDRANTKraj odvzema:
Edi ŠibenikVzorec odvzel:

05.10.2015 10:45Datum sprejema:

Datum :

OCENA K POROČILU O PRESKUSU 
(Pitne vode)

06.10.2015

OCENA

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:
Naročnik:

Glede na obseg in rezultate izvedenih preiskav je vzorec pitne vode SKLADEN s predpisom: Pravilnik o pitni vodi
(Ur.l.RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06,25/09) - Priloga 1 Del B, Del C.

Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem., spec.san.kem

Naročilo: 36115

ZA:

VS PO - PI, NA LOKVI 1 (POSTOJNA), PRIKLJUČEK HIDRANTVzorec:

Stran:

Vodja enote

Priloga:
- Poročilo o preskusu (Pitne vode) 559/PV/2015 - priloga

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 80, fax.: + 386 05 663 08 88

Lab. št.:

M.P.

Vodja oddelka za kemijske analize živil, vod
in drugih vzorcev okolja Koper
Alenka Koželj, univ.dipl.kem.

Center za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

1/1



Rezultat(i) se nanašajo na preskušan(e) vzorec(ce). Poročilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
(*) Podrobni podatki o uporabljenih preskusnih metodah in merilni negotovosti so na voljo na oddelku.

07.10.2015 09:30Datum odvzema:

2793/V/2015Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - VZ PlaninaKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

07.10.2015 12:10Datum sprejema:
12.10.2015 08:42Datum zaključka preskusa:

Datum : 12.10.2015

PARAMETER

CFU/100 ml

CFU/100 ml

CFU/100 ml

CFU/100 ml

CFU/ml

ENOTA

0

0

0

0

0

REZULTATMETODA(*) MEJNA
VREDNOST

0

0

0

0

100

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

IZVID

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Vodovod Postojna Pivka - VZ Planina
Št.

Koliformne bakterije 

Escherichia coli (E. coli) 

Clostridium perfringens (vključno s sporami) 

Št. kolonij pri 37 °C 

Datum začetka preskusa: 07.10.2015 13:15

Naročnik:

Oznaka metode: Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004, 1. točka priloge III) – prevzeta iz Council Directive 98/83/EC Annex III1.

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Enterokoki

Vodja oddelka
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biolog

 Vzorec:

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 7899-2:2000

UL RS 19/2004, 1.
točka priloge III
ISO 6222:1999

Naročilo: 36141

Rezultati označeni z # se nanašajo na
neakreditirano  dejavnost

#

#

 

 

 

O
zn

ak
a

1/1Stran:

- priloga

(glej opombo (1))

Opombe:

M.P.

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vrsta naročila: pogodba 

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004), Priloga I -  del A (E. coli, enterokoki), del C (koliformne bakterije,
Clostridium perfringens, število kolonij pri 37 °C)

# - rezultati se nanašajo na neakreditirano dejavnost
0 - ni najdeno

POROČILO O PRESKUSU PITNE VODE



Ocena velja, če je bilo vzorčenje izvedeno skladno z veljavnimi predpisi. Ocena se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in
se ne sme uporabljati v reklamne namene.

07.10.2015 09:30Datum odvzema:

2793/V/2015Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - VZ PlaninaKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

07.10.2015 12:10Datum sprejema:
12.10.2015 08:42Datum zaključka preskusa:

Datum : 12.10.2015

OCENA

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Datum začetka preskusa: 07.10.2015 13:15

Naročnik:

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Vzorec je glede preskušanih mikrobioloških parametrov skladen z zahtevami iz priloge I Pravilnika o pitni vodi (Ur. list
RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09).

Naročilo: 36141

Vodovod Postojna Pivka - VZ PlaninaVzorec:

Stran:

Priloga: 
 - Poročilo o preskusu pitne vode prot.št. 2793/V/2015 - priloga 

M.P.

Vodja oddelka
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biolog

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

OCENA K POROČILU O PRESKUSU PITNE VODE

1/1



Rezultat(i) se nanašajo na preskušan(e) vzorec(ce). Poročilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
(*) Podrobni podatki o uporabljenih preskusnih metodah in merilni negotovosti so na voljo na oddelku.

27.10.2015 10:20Datum odvzema:

3013/V/2015Protokolna št.:

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

VS PO-PI, NOVA SUŠICA 17, HIDRANTKraj odvzema:
Edi ŠibenikVzorec odvzel:

27.10.2015 12:00Datum sprejema:
30.10.2015 09:48Datum zaključka preskusa:

Datum : 30.10.2015

PARAMETER

CFU/100 ml

CFU/100 ml

CFU/100 ml

CFU/100 ml

CFU/ml

ENOTA

0

0

0

0

0

REZULTATMETODA(*) MEJNA
VREDNOST

0

0

0

0

100

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

IZVID

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

VS PO-PI, NOVA SUŠICA 17, HIDRANT
Št.

Koliformne bakterije 

Escherichia coli (E. coli) 

Clostridium perfringens (vključno s sporami) 

Št. kolonij pri 37 °C 

Datum začetka preskusa: 27.10.2015 12:30

Naročnik:

Oznaka metode: Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004, 1. točka priloge III) – prevzeta iz Council Directive 98/83/EC Annex III1.

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Enterokoki

Vodja oddelka
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biolog

 Vzorec:

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 7899-2:2000

UL RS 19/2004, 1.
točka priloge III
ISO 6222:1999

Naročilo: 36309

Rezultati označeni z # se nanašajo na
neakreditirano  dejavnost

#

#

 

 

 

O
zn

ak
a

1/1Stran:

- priloga

(glej opombo (1))

Opombe:

M.P.

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vrsta naročila: pogodba 

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004), Priloga I -  del A (E. coli, enterokoki), del C (koliformne bakterije,
Clostridium perfringens, število kolonij pri 37 °C)

# - rezultati se nanašajo na neakreditirano dejavnost
0 - ni najdeno

POROČILO O PRESKUSU PITNE VODE



Ocena velja, če je bilo vzorčenje izvedeno skladno z veljavnimi predpisi. Ocena se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in
se ne sme uporabljati v reklamne namene.

27.10.2015 10:20Datum odvzema:

3013/V/2015Protokolna št.:

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

VS PO-PI, NOVA SUŠICA 17, HIDRANTKraj odvzema:
Edi ŠibenikVzorec odvzel:

27.10.2015 12:00Datum sprejema:
30.10.2015 09:48Datum zaključka preskusa:

Datum : 30.10.2015

OCENA

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Datum začetka preskusa: 27.10.2015 12:30

Naročnik:

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Vzorec je glede preskušanih mikrobioloških parametrov skladen z zahtevami iz priloge I Pravilnika o pitni vodi (Ur. list
RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09).

Naročilo: 36309

VS PO-PI, NOVA SUŠICA 17, HIDRANTVzorec:

Stran:

Priloga: 
 - Poročilo o preskusu pitne vode prot.št. 3013/V/2015 - priloga 

M.P.

Vodja oddelka
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biolog

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

OCENA K POROČILU O PRESKUSU PITNE VODE

1/1



Rezultat(i) se nanašajo na preskušan(e) vzorec(ce). Poročilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
(*) Podrobni podatki o uporabljenih preskusnih metodah in merilni negotovosti so na voljo na oddelku.

27.10.2015 09:45Datum odvzema:

3012/V/2015Protokolna št.:

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

VS PO-PI, ŽEJE 10,PODZEMNI HIDRANTKraj odvzema:
Edi ŠibenikVzorec odvzel:

27.10.2015 12:00Datum sprejema:
30.10.2015 09:47Datum zaključka preskusa:

Datum : 30.10.2015

PARAMETER

CFU/100 ml

CFU/100 ml

CFU/100 ml

CFU/100 ml

CFU/ml

ENOTA

0

0

0

0

oc. 5

REZULTATMETODA(*) MEJNA
VREDNOST

0

0

0

0

100

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

IZVID

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

VS PO-PI, ŽEJE 10,PODZEMNI HIDRANT
Št.

Koliformne bakterije 

Escherichia coli (E. coli) 

Clostridium perfringens (vključno s sporami) 

Št. kolonij pri 37 °C 

Datum začetka preskusa: 27.10.2015 12:30

Naročnik:

Oznaka metode: Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004, 1. točka priloge III) – prevzeta iz Council Directive 98/83/EC Annex III1.

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Enterokoki

Vodja oddelka
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biolog

 Vzorec:

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 7899-2:2000

UL RS 19/2004, 1.
točka priloge III
ISO 6222:1999

Naročilo: 36308

Rezultati označeni z # se nanašajo na
neakreditirano  dejavnost

#

#

 

 

 

O
zn

ak
a

1/1Stran:

- priloga

(glej opombo (1))

Opombe:

M.P.

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vrsta naročila: pogodba 

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004), Priloga I -  del A (E. coli, enterokoki), del C (koliformne bakterije,
Clostridium perfringens, število kolonij pri 37 °C)

# - rezultati se nanašajo na neakreditirano dejavnost
oc. - ocenjeno
0 - ni najdeno

POROČILO O PRESKUSU PITNE VODE



Ocena velja, če je bilo vzorčenje izvedeno skladno z veljavnimi predpisi. Ocena se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in
se ne sme uporabljati v reklamne namene.

27.10.2015 09:45Datum odvzema:

3012/V/2015Protokolna št.:

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

VS PO-PI, ŽEJE 10,PODZEMNI HIDRANTKraj odvzema:
Edi ŠibenikVzorec odvzel:

27.10.2015 12:00Datum sprejema:
30.10.2015 09:47Datum zaključka preskusa:

Datum : 30.10.2015

OCENA

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Datum začetka preskusa: 27.10.2015 12:30

Naročnik:

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Vzorec je glede preskušanih mikrobioloških parametrov skladen z zahtevami iz priloge I Pravilnika o pitni vodi (Ur. list
RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09).

Naročilo: 36308

VS PO-PI, ŽEJE 10,PODZEMNI HIDRANTVzorec:

Stran:

Priloga: 
 - Poročilo o preskusu pitne vode prot.št. 3012/V/2015 - priloga 

M.P.

Vodja oddelka
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biolog

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

OCENA K POROČILU O PRESKUSU PITNE VODE

1/1



Rezultat(i) se nanašajo na preskušan(e) vzorec(ce). Poročilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
(*) Podrobni podatki o uporabljenih preskusnih metodah in merilni negotovosti so na voljo na oddelku.

07.10.2015 10:40Datum odvzema:

2796/V/2015Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - PO, železn. postajaKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

07.10.2015 12:10Datum sprejema:
12.10.2015 08:48Datum zaključka preskusa:

Datum : 12.10.2015

PARAMETER

CFU/100 ml

CFU/100 ml

CFU/100 ml

CFU/100 ml

CFU/ml

ENOTA

0

0

0

0

0

REZULTATMETODA(*) MEJNA
VREDNOST

0

0

0

0

100

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

IZVID

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Vodovod Postojna Pivka - PO, železn. postaja
Št.

Koliformne bakterije 

Escherichia coli (E. coli) 

Clostridium perfringens (vključno s sporami) 

Št. kolonij pri 37 °C 

Datum začetka preskusa: 07.10.2015 13:20

Naročnik:

Oznaka metode: Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004, 1. točka priloge III) – prevzeta iz Council Directive 98/83/EC Annex III1.

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Enterokoki

Vodja oddelka
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biolog

 Vzorec:

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 7899-2:2000

UL RS 19/2004, 1.
točka priloge III
ISO 6222:1999

Naročilo: 36141

Rezultati označeni z # se nanašajo na
neakreditirano  dejavnost

#

#

 

 

 

O
zn

ak
a

1/1Stran:

- priloga

(glej opombo (1))

Opombe:

M.P.

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vrsta naročila: pogodba 

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004), Priloga I -  del A (E. coli, enterokoki), del C (koliformne bakterije,
Clostridium perfringens, število kolonij pri 37 °C)

# - rezultati se nanašajo na neakreditirano dejavnost
0 - ni najdeno

POROČILO O PRESKUSU PITNE VODE



Ocena velja, če je bilo vzorčenje izvedeno skladno z veljavnimi predpisi. Ocena se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in
se ne sme uporabljati v reklamne namene.

07.10.2015 10:40Datum odvzema:

2796/V/2015Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - PO, železn. postajaKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

07.10.2015 12:10Datum sprejema:
12.10.2015 08:48Datum zaključka preskusa:

Datum : 12.10.2015

OCENA

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Datum začetka preskusa: 07.10.2015 13:20

Naročnik:

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Vzorec je glede preskušanih mikrobioloških parametrov skladen z zahtevami iz priloge I Pravilnika o pitni vodi (Ur. list
RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09).

Naročilo: 36141

Vodovod Postojna Pivka - PO, železn. postajaVzorec:

Stran:

Priloga: 
 - Poročilo o preskusu pitne vode prot.št. 2796/V/2015 - priloga 

M.P.

Vodja oddelka
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biolog

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

OCENA K POROČILU O PRESKUSU PITNE VODE

1/1



Rezultat(i) se nanašajo na preskušan(e) vzorec(ce). Poročilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
(*) Podrobni podatki o uporabljenih preskusnih metodah in merilni negotovosti so na voljo na oddelku.

26.11.2015 08:50Datum odvzema:

3311/V/2015Protokolna št.:

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

VS PLANINA,PLANINA 251,HIDRANTKraj odvzema:
Edi ŠibenikVzorec odvzel:

26.11.2015 09:50Datum sprejema:
30.11.2015 09:28Datum zaključka preskusa:

Datum : 30.11.2015

PARAMETER

CFU/100 ml

CFU/100 ml

CFU/100 ml

CFU/100 ml

CFU/ml

ENOTA

0

0

0

0

0

REZULTATMETODA(*) MEJNA
VREDNOST

0

0

0

0

100

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

IZVID

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

VS PLANINA,PLANINA 251,HIDRANT
Št.

Koliformne bakterije 

Escherichia coli (E. coli) 

Clostridium perfringens (vključno s sporami) 

Št. kolonij pri 37 °C 

Datum začetka preskusa: 26.11.2015 11:00

Naročnik:

Oznaka metode: Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004, 1. točka priloge III) – prevzeta iz Council Directive 98/83/EC Annex III1.

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Enterokoki

Vodja oddelka
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biolog

 Vzorec:

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 7899-2:2000

UL RS 19/2004, 1.
točka priloge III
ISO 6222:1999

Naročilo: 36583

Rezultati označeni z # se nanašajo na
neakreditirano  dejavnost

#

#

 

 

 

O
zn

ak
a

1/1Stran:

- priloga

(glej opombo (1))

Opombe:

M.P.

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vrsta naročila: pogodba 

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004), Priloga I -  del A (E. coli, enterokoki), del C (koliformne bakterije,
Clostridium perfringens, število kolonij pri 37 °C)

# - rezultati se nanašajo na neakreditirano dejavnost
0 - ni najdeno

POROČILO O PRESKUSU PITNE VODE



Ocena velja, če je bilo vzorčenje izvedeno skladno z veljavnimi predpisi. Ocena se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in
se ne sme uporabljati v reklamne namene.

26.11.2015 08:50Datum odvzema:

3311/V/2015Protokolna št.:

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

VS PLANINA,PLANINA 251,HIDRANTKraj odvzema:
Edi ŠibenikVzorec odvzel:

26.11.2015 09:50Datum sprejema:
30.11.2015 09:28Datum zaključka preskusa:

Datum : 30.11.2015

OCENA

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Datum začetka preskusa: 26.11.2015 11:00

Naročnik:

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Vzorec je glede preskušanih mikrobioloških parametrov skladen z zahtevami iz priloge I Pravilnika o pitni vodi (Ur. list
RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 74/15).

Naročilo: 36583

VS PLANINA,PLANINA 251,HIDRANTVzorec:

Stran:

Priloga: 
 - Poročilo o preskusu pitne vode prot.št. 3311/V/2015 - priloga 

M.P.

Vodja oddelka
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biolog

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

OCENA K POROČILU O PRESKUSU PITNE VODE

1/1



Rezultati se nanašajo izključno na preskušan vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
Vse dodatne informacije o opravljenih preskušanjih so dostopne v laboratoriju.

26.11.2015 08:50Datum odvzema:

676/PV/2015Lab. št.:

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vzorec:

VS PLANINA,PLANINA 251,HIDRANTKraj odvzema:
Edi ŠibenikVzorec odvzel:

26.11.2015 09:55Datum sprejema:
27.11.2015Analiziran do:

Datum izvida:

POROČILO O PRESKUSU
(Pitne vode)

VS PLANINA,PLANINA 251,HIDRANT

30.11.2015

 PARAMETER

NTU

mg/l O2

mg/l NH4

mg/l NO2

ENOTA

<0,1

0,70

7,77

386

0,81

<0,026

<0,010

REZULTAT

SIST EN ISO
7887:2012 metoda B

SIST EN ISO
7027:2000 brez

poglavja 5
ISO 10523:2008

EN 27888:1993

EN ISO 8467:1995

ISO 7150-1:1984

SIST EN  26777:1996

 METODA MN
(%)

26.11.15

26.11.15

26.11.15

26.11.15

26.11.15

27.11.15

27.11.15

26.11.15

26.11.15

26.11.15

26.11.15

26.11.15

27.11.15

27.11.15

začetek 
REZULTATI PRESKUSA:

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

OKA

     m-1 

µS/cm 

Naročnik:

1.
2.
3.

4.

Meritev je opravljena pri 436 nm, pri pH vzorca =7,77, v 5 cm kiveti.
Meritev izvedena v roku 6h od časa vzorčenja pri T = 25,2°C.
Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri (2 do 5) °C. Znotraj  dneva je interval zaupanja povpre čnih vrednosti realnega vzorca pitne vode pri 95% zanesljivosti: 
(0,027 +/- 0,003) mg/l NH4.
Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri (2 do 5) °C. Znotraj  dneva je interval zaupanja povpre čnih vrednosti realnega vzorca pitne vode pri 95% zanesljivosti: 
(0,0100 +/- 0,0003)  mg/l NO2.

36583Naročilo:

Opombe:

(glej opombo (1))

(glej opombo (2))

(glej opombo (3))

(glej opombo (4))

konec

Vodja enote
Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem., spec.san.kem

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 80, fax.: + 386 05 663 08 88

Rezultat označen s povdarjenim tiskom ni v skladu z mejno vrednostjo iz predpisa

Barva

Motnost

pH

Elektroprevodnost (pri 20° C)

Oksidativnost

Amonij

Nitriti

#

Vrsta naročila: pogodba 

Rezultati označeni z # se nanašajo
na neakreditirano dejavnost

 O
zn

ak
a

# - rezultati se nanašajo na neakreditirano dejavnost

1/1Stran:

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur.l.RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15) - Priloga 1 Del B, Del C

- priloga

mejna
vrednost

/

1

6,5-9,5

2500

5

0,5

0,5

M.P.

Vodja oddelka za kemijske analize živil, vod
in drugih vzorcev okolja Koper
Alenka Koželj, univ.dipl.kem.

Center za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper



Ocena velja, če je bilo vzorčenje izvedeno skladno z veljavnimi predpisi. Ocena se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in
se ne sme uporabljati v reklamne namene.

26.11.2015 08:50Datum odvzema:

676/PV/2015

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

VS PLANINA,PLANINA 251,HIDRANTKraj odvzema:
Edi ŠibenikVzorec odvzel:

26.11.2015 09:55Datum sprejema:

Datum :

OCENA K POROČILU O PRESKUSU 
(Pitne vode)

30.11.2015

OCENA

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:
Naročnik:

Glede na obseg in rezultate izvedenih preiskav je vzorec pitne vode SKLADEN s predpisom: Pravilnik o pitni vodi
(Ur.l.RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15) - Priloga 1 Del B, Del C.

Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem., spec.san.kem

Naročilo: 36583

VS PLANINA,PLANINA 251,HIDRANTVzorec:

Stran:

Vodja enote

Priloga:
- Poročilo o preskusu (Pitne vode) 676/PV/2015 - priloga

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 80, fax.: + 386 05 663 08 88

Lab. št.:

M.P.

Vodja oddelka za kemijske analize živil, vod
in drugih vzorcev okolja Koper
Alenka Koželj, univ.dipl.kem.

Center za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

1/1



Rezultat(i) se nanašajo na preskušan(e) vzorec(ce). Poročilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
(*) Podrobni podatki o uporabljenih preskusnih metodah in merilni negotovosti so na voljo na oddelku.

30.11.2015 09:10Datum odvzema:

3343/V/2015Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - Črpališče Šmihel  -  po obdelaviKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

30.11.2015 12:25Datum sprejema:
02.12.2015 09:40Datum zaključka preskusa:

Datum : 02.12.2015

PARAMETER

CFU/100 ml

CFU/100 ml

CFU/100 ml

CFU/100 ml

CFU/ml

ENOTA

0

0

0

0

0

REZULTATMETODA(*) MEJNA
VREDNOST

0

0

0

0

100

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

IZVID

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Vodovod Postojna Pivka - Črpališ če Šmihel  -  po obdelavi
Št.

Koliformne bakterije 

Escherichia coli (E. coli) 

Clostridium perfringens (vključno s sporami) 

Št. kolonij pri 37 °C 

Datum začetka preskusa: 30.11.2015 13:40

Naročnik:

Oznaka metode: Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004, 1. točka priloge III) – prevzeta iz Council Directive 98/83/EC Annex III1.

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Enterokoki

Vodja oddelka
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biolog

 Vzorec:

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 7899-2:2000

UL RS 19/2004, 1.
točka priloge III
ISO 6222:1999

Naročilo: 36612

Rezultati označeni z # se nanašajo na
neakreditirano  dejavnost

#

#

 

 

 

O
zn

ak
a

1/1Stran:

- priloga

(glej opombo (1))

Opombe:

M.P.

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vrsta naročila: pogodba 

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004), Priloga I -  del A (E. coli, enterokoki), del C (koliformne bakterije,
Clostridium perfringens, število kolonij pri 37 °C)

# - rezultati se nanašajo na neakreditirano dejavnost
0 - ni najdeno

POROČILO O PRESKUSU PITNE VODE



Ocena velja, če je bilo vzorčenje izvedeno skladno z veljavnimi predpisi. Ocena se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in
se ne sme uporabljati v reklamne namene.

30.11.2015 09:10Datum odvzema:

3343/V/2015Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - Črpališče Šmihel  -  po obdelaviKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

30.11.2015 12:25Datum sprejema:
02.12.2015 09:40Datum zaključka preskusa:

Datum : 02.12.2015

OCENA

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Datum začetka preskusa: 30.11.2015 13:40

Naročnik:

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Vzorec je glede preskušanih mikrobioloških parametrov skladen z zahtevami iz priloge I Pravilnika o pitni vodi (Ur. list
RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 74/15).

Naročilo: 36612

Vodovod Postojna Pivka - Črpališ če Šmihel  -  po obdelaviVzorec:

Stran:

Priloga: 
 - Poročilo o preskusu pitne vode prot.št. 3343/V/2015 - priloga 

M.P.

Vodja oddelka
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biolog

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

OCENA K POROČILU O PRESKUSU PITNE VODE

1/1



Rezultati se nanašajo izključno na preskušan vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
Vse dodatne informacije o opravljenih preskušanjih so dostopne v laboratoriju.

30.11.2015 09:10Datum odvzema:

683/PV/2015Lab. št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vzorec:

Vodovod Postojna Pivka - Črpališče Šmihel  -  po obdelaviKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

30.11.2015 12:25Datum sprejema:
01.12.2015Analiziran do:

Datum izvida:

POROČILO O PRESKUSU
(Pitne vode)

Vodovod Postojna Pivka - Črpališ če Šmihel  -  po obdelavi

01.12.2015

 PARAMETER

NTU

mg/l O2

mg/l NH4

mg/l NO2

ENOTA

<0,1

0,11

7,74

219

<0,50

<0,026

<0,010

REZULTAT

SIST EN ISO
7887:2012 metoda B

SIST EN ISO
7027:2000 brez

poglavja 5
ISO 10523:2008

EN 27888:1993

EN ISO 8467:1995

ISO 7150-1:1984

SIST EN  26777:1996

 METODA MN
(%)

30.11.15

30.11.15

30.11.15

30.11.15

01.12.15

01.12.15

01.12.15

30.11.15

30.11.15

30.11.15

30.11.15

01.12.15

01.12.15

01.12.15

začetek 
REZULTATI PRESKUSA:

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

OKA

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaUpravljavec:

     m-1 

µS/cm 

Naročnik:

1.
2.
3.

4.

Meritev je opravljena pri 436 nm, pri pH vzorca =7,74 v 5 cm kiveti.
Meritev izvedena v roku 6h od časa vzorčenja pri T = 24,8°C.
Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri (2 do 5) °C. Znotraj  dneva je interval zaupanja povpre čnih vrednosti realnega vzorca pitne vode pri 95% zanesljivosti: 
(0,027 +/- 0,003) mg/l NH4.
Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri (2 do 5) °C. Znotraj  dneva je interval zaupanja povpre čnih vrednosti realnega vzorca pitne vode pri 95% zanesljivosti: 
(0,0100 +/- 0,0003)  mg/l NO2.

36612Naročilo:

Opombe:

(glej opombo (1))

(glej opombo (2))

(glej opombo (3))

(glej opombo (4))

konec

Vodja enote
Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem., spec.san.kem

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 80, fax.: + 386 05 663 08 88

Rezultat označen s povdarjenim tiskom ni v skladu z mejno vrednostjo iz predpisa

Barva

Motnost

pH

Elektroprevodnost (pri 20° C)

Oksidativnost

Amonij

Nitriti

#

Vrsta naročila: pogodba 

Rezultati označeni z # se nanašajo
na neakreditirano  dejavnost

 O
zn

ak
a

# - rezultati se nanašajo na neakreditirano dejavnost

1/1Stran:

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur.l.RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15) - Priloga 1 Del B, Del C

mejna
vrednost

/

1

6,5-9,5

2500

5

0,5

0,5

M.P.

Vodja oddelka za kemijske analize živil, vod
in drugih vzorcev okolja Koper
Alenka Koželj, univ.dipl.kem.

Center za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper



Rezultat(i) se nanašajo na preskušan(e) vzorec(ce). Poročilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
(*) Podrobni podatki o uporabljenih preskusnih metodah in merilni negotovosti so na voljo na oddelku.

10.11.2015 09:35Datum odvzema:

3153/V/2015Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - Zajetje Malni za Planino - po obdelaviKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

10.11.2015 12:30Datum sprejema:
12.11.2015 10:30Datum zaključka preskusa:

Datum : 12.11.2015

PARAMETER

CFU/100 ml

CFU/100 ml

CFU/100 ml

CFU/100 ml

CFU/ml

ENOTA

0

0

0

0

0

REZULTATMETODA(*) MEJNA
VREDNOST

0

0

0

0

100

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

IZVID

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Vodovod Postojna Pivka - Zajetje Malni za Planino -  po obdelavi
Št.

Koliformne bakterije 

Escherichia coli (E. coli) 

Clostridium perfringens (vključno s sporami) 

Št. kolonij pri 37 °C 

Datum začetka preskusa: 10.11.2015 12:45

Naročnik:

Oznaka metode: Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004, 1. točka priloge III) – prevzeta iz Council Directive 98/83/EC Annex III1.

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Enterokoki

Namestnik vodje oddelka
Erika Batagelj, univ.dipl.mikrob.

 Vzorec:

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 7899-2:2000

UL RS 19/2004, 1.
točka priloge III
ISO 6222:1999

Naročilo: 36424

Rezultati označeni z # se nanašajo na
neakreditirano  dejavnost

#

#

 

 

 

O
zn

ak
a

1/1Stran:

- priloga

(glej opombo (1))

Opombe:

M.P.

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vrsta naročila: pogodba 

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004), Priloga I -  del A (E. coli, enterokoki), del C (koliformne bakterije,
Clostridium perfringens, število kolonij pri 37 °C)

# - rezultati se nanašajo na neakreditirano dejavnost
0 - ni najdeno

POROČILO O PRESKUSU PITNE VODE



Ocena velja, če je bilo vzorčenje izvedeno skladno z veljavnimi predpisi. Ocena se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in
se ne sme uporabljati v reklamne namene.

10.11.2015 09:35Datum odvzema:

3153/V/2015Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - Zajetje Malni za Planino - po obdelaviKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

10.11.2015 12:30Datum sprejema:
12.11.2015 10:30Datum zaključka preskusa:

Datum : 12.11.2015

OCENA

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Datum začetka preskusa: 10.11.2015 12:45

Naročnik:

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Vzorec je glede preskušanih mikrobioloških parametrov skladen z zahtevami iz priloge I Pravilnika o pitni vodi (Ur. list
RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09).

Naročilo: 36424

Vodovod Postojna Pivka - Zajetje Malni za Planino -  po obdelaviVzorec:

Stran:

Priloga: 
 - Poročilo o preskusu pitne vode prot.št. 3153/V/2015 - priloga 

M.P.

Namestnik vodje oddelka
Erika Batagelj, univ.dipl.mikrob.

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

OCENA K POROČILU O PRESKUSU PITNE VODE

1/1



Rezultat(i) se nanašajo na preskušan(e) vzorec(ce). Poročilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
(*) Podrobni podatki o uporabljenih preskusnih metodah in merilni negotovosti so na voljo na oddelku.

11.11.2015 09:50Datum odvzema:

3169/V/2015Protokolna št.:

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

VS PO-PI,POSTOJNA,JAVORNIŠKA 3,NOV VODOVOD PRIKLJUČEKKraj odvzema:
Edi ŠibenikVzorec odvzel:

11.11.2015 11:15Datum sprejema:
13.11.2015 10:20Datum zaključka preskusa:

Datum : 13.11.2015

PARAMETER

CFU/100 ml

CFU/100 ml

CFU/100 ml

CFU/100 ml

CFU/ml

ENOTA

0

0

0

0

0

REZULTATMETODA(*) MEJNA
VREDNOST

0

0

0

0

100

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

IZVID

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

VS PO-PI,POSTOJNA,JAVORNIŠKA 3,NOV VODOVOD PRIKLJU ČEK
Št.

Koliformne bakterije 

Escherichia coli (E. coli) 

Clostridium perfringens (vključno s sporami) 

Št. kolonij pri 37 °C 

Datum začetka preskusa: 11.11.2015 11:45

Naročnik:

Oznaka metode: Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004, 1. točka priloge III) – prevzeta iz Council Directive 98/83/EC Annex III1.

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Enterokoki

Namestnik vodje oddelka
Erika Batagelj, univ.dipl.mikrob.

 Vzorec:

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 7899-2:2000

UL RS 19/2004, 1.
točka priloge III
ISO 6222:1999

Naročilo: 36432

Rezultati označeni z # se nanašajo na
neakreditirano  dejavnost

#

#

 

 

 

O
zn

ak
a

1/1Stran:

- priloga

(glej opombo (1))

Opombe:

M.P.

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vrsta naročila: pogodba 

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004), Priloga I -  del A (E. coli, enterokoki), del C (koliformne bakterije,
Clostridium perfringens, število kolonij pri 37 °C)

# - rezultati se nanašajo na neakreditirano dejavnost
0 - ni najdeno

POROČILO O PRESKUSU PITNE VODE



Ocena velja, če je bilo vzorčenje izvedeno skladno z veljavnimi predpisi. Ocena se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in
se ne sme uporabljati v reklamne namene.

11.11.2015 09:50Datum odvzema:

3169/V/2015Protokolna št.:

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

VS PO-PI,POSTOJNA,JAVORNIŠKA 3,NOV VODOVOD PRIKLJUČEKKraj odvzema:
Edi ŠibenikVzorec odvzel:

11.11.2015 11:15Datum sprejema:
13.11.2015 10:20Datum zaključka preskusa:

Datum : 13.11.2015

OCENA

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Datum začetka preskusa: 11.11.2015 11:45

Naročnik:

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Vzorec je glede preskušanih mikrobioloških parametrov skladen z zahtevami iz priloge I Pravilnika o pitni vodi (Ur. list
RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09).

Naročilo: 36432

VS PO-PI,POSTOJNA,JAVORNIŠKA 3,NOV VODOVOD PRIKLJU ČEKVzorec:

Stran:

Priloga: 
 - Poročilo o preskusu pitne vode prot.št. 3169/V/2015 - priloga 

M.P.

Namestnik vodje oddelka
Erika Batagelj, univ.dipl.mikrob.

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

OCENA K POROČILU O PRESKUSU PITNE VODE

1/1



Rezultati se nanašajo izključno na preskušan vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
Vse dodatne informacije o opravljenih preskušanjih so dostopne v laboratoriju.

10.11.2015 09:25Datum odvzema:

634/PV/2015Lab. št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vzorec:

Vodovod Postojna Pivka - Čistilna naprava - vodarna Malni - po obdelaviKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

10.11.2015 12:35Datum sprejema:
11.11.2015Analiziran do:

Datum izvida:

POROČILO O PRESKUSU
(Pitne vode)

Vodovod Postojna Pivka - Čistilna naprava - vodarna Malni - po obdelavi

11.11.2015

 PARAMETER

NTU

mg/l NH4

mg/l NO2

mg/l C

ENOTA

<0,1

0,15

7,78

397

<0,026

<0,010

1,23

REZULTAT

SIST EN ISO
7887:2012 metoda B

SIST EN ISO
7027:2000 brez

poglavja 5
ISO 10523:2008

EN 27888:1993

ISO 7150-1:1984

SIST EN  26777:1996

ISO 8245:1999

 METODA MN
(%)

10.11.15

10.11.15

10.11.15

10.11.15

11.11.15

11.11.15

10.11.15

10.11.15

10.11.15

10.11.15

10.11.15

11.11.15

11.11.15

10.11.15

začetek 
REZULTATI PRESKUSA:

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

OKA

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaUpravljavec:

     m-1 

µS/cm 

Naročnik:

1.
2.
3.

4.

5.

Meritev je opravljena pri 436 nm, pri pH vzorca =7,78, v 5 cm kiveti.
Meritev izvedena v roku 6h od časa vzorčenja pri T = 24,7 °C.
Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri (2 do 5) °C. Znotraj  dneva je interval zaupanja povpre čnih vrednosti realnega vzorca pitne vode pri 95% zanesljivosti: 
(0,027 +/- 0,003) mg/l NH4.
Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri (2 do 5) °C. Znotraj  dneva je interval zaupanja povpre čnih vrednosti realnega vzorca pitne vode pri 95% zanesljivosti: 
(0,0100 +/- 0,0003)  mg/l NO2.
Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri (2 do 5) °C.
Metoda določanja organskega ogljika temelji na postopku nakisanja in prepihovanja vzorca pitne vode (NPOC).

36424Naročilo:

Opombe:

(glej opombo (1))

(glej opombo (2))

(glej opombo (3))

(glej opombo (4))

(glej opombo (5))

konec

Vodja enote
Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem., spec.san.kem

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 80, fax.: + 386 05 663 08 88

Rezultat označen s povdarjenim tiskom ni v skladu z mejno vrednostjo iz predpisa

Barva

Motnost

pH

Elektroprevodnost (pri 20° C)

Amonij

Nitriti

Celotni organski ogljik - TOC

#

Vrsta naročila: pogodba 

Rezultati označeni z # se nanašajo
na neakreditirano dejavnost

 O
zn

ak
a

# - rezultati se nanašajo na neakreditirano dejavnost

1/1Stran:

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur.l.RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06,25/09) - Priloga 1 Del B, Del C

mejna
vrednost

/

1

6,5-9,5

2500

0,5

0,5

/

M.P.

Vodja oddelka za kemijske analize živil, vod
in drugih vzorcev okolja Koper
Alenka Koželj, univ.dipl.kem.

Center za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper



Rezultat(i) se nanašajo na preskušan(e) vzorec(ce). Poročilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
(*) Podrobni podatki o uporabljenih preskusnih metodah in merilni negotovosti so na voljo na oddelku.

16.11.2015 10:00Datum odvzema:

3210/V/2015Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - Čistilna naprava - vodarna Malni - po obdelaviKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

16.11.2015 12:00Datum sprejema:
19.11.2015 08:28Datum zaključka preskusa:

Datum : 19.11.2015

PARAMETER

CFU/100 ml

CFU/100 ml

CFU/100 ml

CFU/100 ml

CFU/ml

ENOTA

0

0

0

0

0

REZULTATMETODA(*) MEJNA
VREDNOST

0

0

0

0

100

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

IZVID

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Vodovod Postojna Pivka - Čistilna naprava - vodarna Malni - po obdelavi
Št.

Koliformne bakterije 

Escherichia coli (E. coli) 

Clostridium perfringens (vključno s sporami) 

Št. kolonij pri 37 °C 

Datum začetka preskusa: 16.11.2015 12:40

Naročnik:

Oznaka metode: Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004, 1. točka priloge III) – prevzeta iz Council Directive 98/83/EC Annex III1.

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Enterokoki

Namestnik vodje oddelka
Erika Batagelj, univ.dipl.mikrob.

 Vzorec:

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 7899-2:2000

UL RS 19/2004, 1.
točka priloge III
ISO 6222:1999

Naročilo: 36472

Rezultati označeni z # se nanašajo na
neakreditirano  dejavnost

#

#

 

 

 

O
zn

ak
a

1/1Stran:

- priloga

(glej opombo (1))

Opombe:

M.P.

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vrsta naročila: pogodba 

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004), Priloga I -  del A (E. coli, enterokoki), del C (koliformne bakterije,
Clostridium perfringens, število kolonij pri 37 °C)

# - rezultati se nanašajo na neakreditirano dejavnost
0 - ni najdeno

POROČILO O PRESKUSU PITNE VODE



Ocena velja, če je bilo vzorčenje izvedeno skladno z veljavnimi predpisi. Ocena se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in
se ne sme uporabljati v reklamne namene.

16.11.2015 10:00Datum odvzema:

3210/V/2015Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - Čistilna naprava - vodarna Malni - po obdelaviKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

16.11.2015 12:00Datum sprejema:
19.11.2015 08:28Datum zaključka preskusa:

Datum : 19.11.2015

OCENA

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Datum začetka preskusa: 16.11.2015 12:40

Naročnik:

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Vzorec je glede preskušanih mikrobioloških parametrov skladen z zahtevami iz priloge I Pravilnika o pitni vodi (Ur. list
RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 74/15).

Naročilo: 36472

Vodovod Postojna Pivka - Čistilna naprava - vodarna Malni - po obdelaviVzorec:

Stran:

Priloga: 
 - Poročilo o preskusu pitne vode prot.št. 3210/V/2015 - priloga 

M.P.

Namestnik vodje oddelka
Erika Batagelj, univ.dipl.mikrob.

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

OCENA K POROČILU O PRESKUSU PITNE VODE

1/1



Rezultat(i) se nanašajo samo na preskušan(e) vzorec(ce). Ocena velja, če je bilo vzorčenje izvedeno v skladu z veljavnimi predpisi. Poročilo se brez pisnega dovoljenja
preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme uporabljati v reklamne namene. Ocene, mnenja in razlage niso vključeni v obseg akreditacije.
(*) Podrobni podatki o uporabljenih preskusnih metodah in merilni negotovosti so na voljo na oddelku.

16.11.2015 09:15Datum odvzema:

3208/V/2015Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - Čistilna naprava - vodarna Malni - po obdelaviKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

16.11.2015Datum sprejema:
17.11.2015Datum zaključka preskusa:

Datum : 17.11.2015

PARAMETER

št./100 l

št./100 l

ENOTA

0

0

REZULTATMETODA(*) MEJNA
VREDNOST

0

0

  1.

  2.

IZVID

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Vodovod Postojna Pivka - Čistilna naprava - vodarna Malni - po obdelavi
Št.

Cryptosporidium spp. (oociste) 

Giardia spp. (ciste) 

Datum začetka preskusa: 16.11.2015 

Naročnik:

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

OPOMBA:  
V vzorcu nismo ugotovili prisotnosti oocist parazitov iz rodu Cryptosporidium in cist parazitov iz rodu Giardia. 

Vodja oddelka
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biolog

 Vzorec:

mikrobiol.

mikrobiol.

Naročilo: 36470

 

 
O

zn
ak

a

M.P.

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vrsta naročila: pogodba 

POROČILO O PRESKUSU PITNE VODE

Stran 1/1



Rezultati se nanašajo izključno na preskušan vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
Vse dodatne informacije o opravljenih preskušanjih so dostopne v laboratoriju.

16.11.2015 10:15Datum odvzema:

648/PV/2015Lab. št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vzorec:

Vodovod Postojna Pivka - Zajetje Malni - pred obdelavoKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

16.11.2015 12:00Datum sprejema:
15.12.2015Analiziran do:

Datum izvida:

POROČILO O PRESKUSU
(Pitne vode)

Vodovod Postojna Pivka - Zajetje Malni - pred obdelavo - zajetje malni

17.12.2015

 PARAMETER

NTU

mg/l C

mg/l NH4

mg/l NO2

mg/l NO3

mg/l SO4

mg/l Cl

mg/l F

mg/l

ENOTA

0,1

0,49

7,34

387

1,18

<0,026

<0,010

5,37

3,2

6,9

<0,15

<0,040

<1,0

<0,2

<0,3

<0,2

<0,2

<0,2

REZULTAT

SIST EN ISO
7887:2012 metoda B

SIST EN ISO
7027:2000 brez

poglavja 5
ISO 10523:2008

EN 27888:1993

ISO 8245:1999

ISO 7150-1:1984

SIST EN  26777:1996

SM 4500-NO3 B :
2012

ISO 10304-1:2007
modif.

ISO 10304-1:2007
modif.

ISO 10304-1:2007
modif.

ISO 9390:1990

SIST EN ISO
10301:1998 Pogl.3

SIST EN ISO
10301:1998 Pogl.3

SIST EN ISO
10301:1998 Pogl.3

SIST EN ISO
10301:1998 Pogl.3

SIST EN ISO
10301:1998 Pogl.3

SIST EN ISO
10301:1998 Pogl.3

SIST EN ISO
10301:1998 Pogl.3

 METODA MN
(%)

16.11.15

16.11.15

16.11.15

16.11.15

19.11.15

17.11.15

17.11.15

17.11.15

23.11.15

23.11.15

23.11.15

20.11.15

17.11.15

17.11.15

17.11.15

17.11.15

17.11.15

17.11.15

16.11.15

16.11.15

16.11.15

16.11.15

19.11.15

17.11.15

17.11.15

17.11.15

23.11.15

23.11.15

23.11.15

20.11.15

18.11.15

18.11.15

18.11.15

18.11.15

18.11.15

18.11.15

začetek 
REZULTATI PRESKUSA:

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

OKA

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaUpravljavec:

     m-1 

µS/cm 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

Naročnik:

36471Naročilo:

(glej opombo (1))

(glej opombo (2))

(glej opombo (3))

(glej opombo (4))

(glej opombo (5))

(glej opombo (6))

(glej opombo (7))

(glej opombo (8))

(glej opombo (9))

(glej opombo (10))

konec

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 80, fax.: + 386 05 663 08 88

OSNOVNI PARAMETRI

Barva

Motnost

pH

Elektroprevodnost (pri 20° C)

Celotni organski ogljik - TOC

Amonij

Nitriti

Nitrati

Sulfati

Kloridi

Fluoridi

Bor

ONESNAŽENJA

TRIHALOMETANI (vsota)

Kloroform

Bromodiklorometan

Bromoform

Dibromoklorometan

DRUGI LAHKOHLAP. HALOGEN. ALIF.
OGLJIK.
Tetrakloroeten

#

#

#

#

Vrsta naročila: pogodba 

Rezultati označeni z # se nanašajo
na neakreditirano dejavnost

 O
zn

ak
a

Stran:

mejna
vrednost

/

/

1

6,5-9,5

2500

/

0,5

0,5

50

250

250

1,5

1

/

100

/

/

/

/

/

/

Center za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

1/4



Rezultati se nanašajo izključno na preskušan vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
Vse dodatne informacije o opravljenih preskušanjih so dostopne v laboratoriju.

648/PV/2015Lab. št.:Datum izvida: 17.12.2015

 PARAMETER ENOTA

<0,2

<0,4

<0,1

<0,5

<0,05

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

REZULTAT

SIST EN ISO
10301:1998 Pogl.3

SIST EN ISO
10301:1998 Pogl.3

SIST EN ISO
10301:1998 Pogl.3

SIST ISO11423-
1:1998

SIST ISO11423-
1:1998

SM 6440 B (2005)

SM 6440 B : 2005

SM 6440 B : 2005

SM 6440 B : 2005

SM 6440 B : 2005

SM 6440 B : 2005

SIST EN ISO
6468:1996

SIST EN ISO
6468:1996

SIST EN ISO
6468:1996

SIST EN ISO
6468:1996

SIST EN ISO
6468:1996

SIST EN ISO
6468:1996

SIST EN ISO
6468:1996

SIST EN ISO
6468:1996

SIST EN ISO
6468:1996

SIST EN ISO
6468:1996

SIST EN ISO
6468:1996

SIST EN ISO
6468:1996

SIST EN ISO
6468:1996

SIST EN ISO
6468:1996

SIST EN ISO
6468:1996

SIST EN ISO
6468:1996

SIST EN ISO
6468:1996

SIST EN ISO
6468:1996

 METODA MN
(%)

17.11.15

17.11.15

17.11.15

16.11.15

17.11.15

17.11.15

17.11.15

17.11.15

17.11.15

17.11.15

17.11.15

17.11.15

17.11.15

17.11.15

17.11.15

17.11.15

17.11.15

17.11.15

17.11.15

17.11.15

17.11.15

17.11.15

17.11.15

17.11.15

17.11.15

17.11.15

17.11.15

17.11.15

18.11.15

18.11.15

18.11.15

17.11.15

27.11.15

27.11.15

27.11.15

27.11.15

27.11.15

27.11.15

15.12.15

15.12.15

15.12.15

15.12.15

15.12.15

15.12.15

15.12.15

15.12.15

15.12.15

15.12.15

15.12.15

15.12.15

15.12.15

15.12.15

15.12.15

15.12.15

15.12.15

15.12.15

začetek 

OKA

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

36471Naročilo:

(glej opombo (11))

(glej opombo (12))

konec

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 80, fax.: + 386 05 663 08 88

Trikloroeten

Trikloroeten in tetrakloroeten-vsota

Tetraklorometan (tetraklorogljik)

LAHKOHLAPNI AROMATSKI
OGLJIKOVODIKI
Benzen

POLICIKLIČNI AROMATSKI
OGLJIKOVODIKI-vsota
Benzo(b)fluoranten

Benzo(g,h,i)perilen

Benzo(k)fluoranten

Indeno(1,2,3-c,d)piren

Benzo(a)piren

PESTICIDI

Aldrin

Dieldrin

Endosulfan - alfa

Endosulfan - beta

Endosulfan sulfat

Endrin

HCH - alfa

HCH - beta

HCH - delta

HCH-gama (lindan)

Heksaklorobenzen

Heptaklor

Heptaklor epoksid

o,p DDD

o,p DDT

o,p DDE

p,p DDD

p,p DDE

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

Rezultati označeni z # se nanašajo
na neakreditirano dejavnost

Stran:
mejna

vrednost

/

10

/

/

1

0,1

/

/

/

/

0,01

/

0,03

0,03

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,03

0,03

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Center za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

2/4



Rezultati se nanašajo izključno na preskušan vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
Vse dodatne informacije o opravljenih preskušanjih so dostopne v laboratoriju.

648/PV/2015Lab. št.:Datum izvida: 17.12.2015

 PARAMETER

mg/l

ENOTA

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,005

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,05

<0,2

14

<4

<1

<0,03

REZULTAT

SIST EN ISO
6468:1996

SIST EN ISO
6468:1996

SIST EN ISO
6468:1996

SIST EN ISO
6468:1996

SIST EN ISO
6468:1996

SIST EN ISO
6468:1996

SIST EN ISO
6468:1996

SIST EN ISO
6468:1996

SIST EN ISO
6468:1996

SIST EN ISO
6468:1996

SIST EN ISO
6468:1996

SIST EN ISO
6468:1996

SIST EN ISO
11369:1998

SIST EN ISO
11369:1998

SIST EN ISO
11369:1998

SIST EN ISO
11369:1998

SIST EN ISO
11369:1998

SIST EN ISO
11369:1998

SIST EN ISO
11369:1998

SIST EN ISO
11369:1998

SIST EN ISO
11369:1998

SIST EN ISO
11369:1998

SIST EN ISO
11369:1998

SIST EN ISO
15586:2003

SIST EN ISO
15586:2003

SIST EN ISO
11969:1998

SIST ISO 8288:1996
pogl.1, metoda A

modif.

 METODA MN
(%)

17.11.15

17.11.15

17.11.15

17.11.15

17.11.15

17.11.15

17.11.15

17.11.15

17.11.15

17.11.15

17.11.15

17.11.15

17.11.15

17.11.15

17.11.15

17.11.15

17.11.15

17.11.15

17.11.15

17.11.15

17.11.15

17.11.15

17.11.15

17.11.15

18.11.15

17.11.15

16.11.15

19.11.15

15.12.15

15.12.15

15.12.15

15.12.15

15.12.15

15.12.15

15.12.15

15.12.15

15.12.15

15.12.15

15.12.15

15.12.15

04.12.15

04.12.15

04.12.15

04.12.15

04.12.15

04.12.15

04.12.15

04.12.15

04.12.15

04.12.15

04.12.15

15.12.15

18.11.15

17.11.15

16.11.15

19.11.15

začetek 

OKA

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

36471Naročilo:

Opombe:

konec

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 80, fax.: + 386 05 663 08 88

p,p DDT

Endrin aldehid

Endrin keton

Klordan - alfa

Klordan - gama

Klorpirifos

Klorpirifos metil

Paration-etil

Paration-metil

Permetrin

Prosimidon

Vinklozolin

Ametrin

Atrazin

Cianazin

Desetilatrazin

Desisopropilatrazin

Prometon

Prometrin

Propazin

Simazin

Terbutilazin

Terbutrin

Pesticidi - vsota

KOVINE

Aluminij

Antimon

Arzen

Baker

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

Rezultati označeni z # se nanašajo
na neakreditirano dejavnost

Stran:
mejna

vrednost

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

0,5

/

200

5

10

2

Center za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper
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Rezultati se nanašajo izključno na preskušan vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
Vse dodatne informacije o opravljenih preskušanjih so dostopne v laboratoriju.

648/PV/2015Lab. št.:Datum izvida: 17.12.2015

 PARAMETER

mg/l

ENOTA

1,6

<0,3

<1,0

<1,0

<3

<5

<3

<0,5

12

REZULTAT

ISO 9964-1:1993

SIST EN ISO
15586:2003

SIST EN ISO
15586:2003

SIST EN ISO
15586:2003

SIST EN ISO
15586:2003

SIST EN ISO
15586:2003

SIST EN ISO
15586:2003

DN01/HM076:2013

SIST EN ISO
15586:2003

 METODA MN
(%)

19.11.15

19.11.15

17.11.15

18.11.15

18.11.15

17.11.15

19.11.15

16.11.15

17.11.15

19.11.15

19.11.15

17.11.15

18.11.15

18.11.15

17.11.15

19.11.15

16.11.15

17.11.15

začetek 

OKA

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

µg/l 

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.

Meritev je opravljena pri 436 nm, pri pH vzorca =7,34 v 5 cm kiveti.
Meritev izvedena v roku 6h od časa vzorčenja pri T = 24,9 °C.
Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri (2 do 5) °C.
Metoda določanja organskega ogljika temelji na postopku nakisanja in prepihovanja vzorca pitne vode (NPOC).
Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri (2 do 5) °C. Znotraj  dneva je interval zaupanja povpre čnih vrednosti realnega vzorca pitne vode pri 95% zanesljivosti: 
(0,027 +/- 0,003) mg/l NH4.
Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri (2 do 5) °C. Znotraj  dneva je interval zaupanja povpre čnih vrednosti realnega vzorca pitne vode pri 95% zanesljivosti: 
(0,0100 +/- 0,0003)  mg/l NO2.
Vzorec je filtriran skozi 0,45 um filter iz regenerirane celuloze. Kromatografski pogoji: HPLC z DAD detektorjem, kolona s polimernim polnilom na osnovi PVA, dimenzij 4,0 x 125 mm,
pretok 1,5 ml/min.
Vzorec je bil do izvedbe analize zamrznjen.
Vzorec je filtriran skozi 0,45 um filter iz regenerirane celuloze. Kromatografski pogoji: HPLC z DAD detektorjem, kolona s polimernim polnilom na osnovi PVA, dimenzij 4,0 x 125 mm,
pretok 1,5 ml/min.
Vzorec je bil do izvedbe analize zamrznjen.
Vzorec je filtriran skozi 0,45 um filter iz regenerirane celuloze. Kromatografski pogoji: HPLC z DAD detektorjem, kolona s polimernim polnilom na osnovi PVA, dimenzij 4,0 x 125 mm,
pretok 1,5 ml/min.
Vzorec je bil do izvedbe analize zamrznjen.
Uporabljena metoda: eksterna standardizacija.
Podana je vsota prisotnih spojin v koncentraciji nad mejo določanja metode.
Uporabljena metoda: eksterna standardizacija.
 Separacija je bila opravljena z enim sistemom GC-FID.
Vsota PAO se nanaša na benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo (ghi)perilen in indeno(1,2,3-cd)piren.

36471Naročilo:

Opombe:

konec

Vodja enote
Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem., spec.san.kem

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 80, fax.: + 386 05 663 08 88

Rezultat označen s povdarjenim tiskom ni v skladu z mejno vrednostjo iz predpisa

Natrij

Kadmij

Krom - celotni

Mangan

Nikelj

Selen

Svinec

Živo srebro

Železo

#

#

#

#

#

#

Rezultati označeni z # se nanašajo
na neakreditirano dejavnost

# - rezultati se nanašajo na neakreditirano dejavnost

4/4Stran:

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur.l.RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06,25/09) - Priloga 1 Del B, Del C

mejna
vrednost

200

5

50

50

20

10

10

1

200

M.P.

Vodja oddelka za kemijske analize živil, vod
in drugih vzorcev okolja Koper
Alenka Koželj, univ.dipl.kem.

Center za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper



Poročilo se nanaša izključno na preskušani vzorec. Brez pisnega pristanka izvajalca meritve se ne sme reproducirati  razen v celoti  in se ne sme uporabljati v reklamne
namene.

Stran 1/1

09.12.2015 09:15Datum in ura odvzema:

575/PV/2015Lab. št.:

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

Vzorec:

NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

Datum izvida:

Vodovod Postojna Pivka - Čistilna naprava - vodarna Malni - po obdelavi

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

POROČILO O VZORČENJU PITNE VODE IN TERENSKIH MERITVAH

14.12.2015

prosti klor

temperatura

barva

motnost

usedline

vonj

 PARAMETER

mg/l

°C

ENOTA

0,35

8,6

nezaznavna

nezaznavna

nezaznavne

nezaznaven

REZULTAT

SIST EN ISO 7393-2

DIN 38404 - C4

Interna metoda

Interna metoda

Interna metoda

Interna metoda

 METODA

TERENSKE MERITVE:

OOZ

Upravljavec:

Naročnik:

36682Naročilo:

Vojkovo nabrežje 10, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 03, fax.: + 386 05 663 08 88

Parameter vonj je iz predpisa:

Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS št. 19/04), Priloga 1 del C.

Vrsta naročila: pogodba , št. izvajalca 00-542/1

Vodja Oddelka za okolje in zdravje Koper
mag. Silvana Markič Hrast, dipl. san. inž.

Vodja dejavnosti pitne in površinske vode
Gregor Drinovec, san. inž.

M.P.

Center za okolje in zdravje 
Oddelek za okolje in zdravje Koper

Metoda vzorčenja: SIST-ISO 5667-5:2007

Uporabljena oprema Termometer Testo 110

Komparator Lovibond 2000



Rezultati se nanašajo izključno na preskušan vzorec. Poročilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
Vse dodatne informacije o opravljenih preskušanjih so dostopne v laboratoriju.

15.12.2015 10:10Datum odvzema:

722/PV/2015Lab. št.:

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vzorec:

VS VELIKO UBELJSKO,PIPA VODARNAKraj odvzema:
Edi ŠibenikVzorec odvzel:

15.12.2015 11:20Datum sprejema:
16.12.2015Analiziran do:

Datum izvida:

POROČILO O PRESKUSU
(Pitne vode)

VS VELIKO UBELJSKO,PIPA VODARNA

16.12.2015

 PARAMETER

NTU

mg/l O2

mg/l NH4

mg/l NO2

ENOTA

<0,1

0,63

7,61

377

1,00

<0,026

<0,010

REZULTAT

SIST EN ISO
7887:2012 metoda B

SIST EN ISO
7027:2000 brez

poglavja 5
ISO 10523:2008

EN 27888:1993

EN ISO 8467:1995

ISO 7150-1:1984

SIST EN  26777:1996

 METODA MN
(%)

15.12.15

15.12.15

15.12.15

15.12.15

16.12.15

16.12.15

16.12.15

15.12.15

15.12.15

15.12.15

15.12.15

16.12.15

16.12.15

16.12.15

začetek 
REZULTATI PRESKUSA:

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

OKA

     m-1 

µS/cm 

Naročnik:

1.
2.
3.

4.

Meritev je opravljena pri 436 nm, pri pH vzorca =7,61 v 5 cm kiveti.
Meritev izvedena v roku 6h od časa vzorčenja pri T = 24,9 °C.
Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri (2 do 5) °C. Znotraj  dneva je interval zaupanja povpre čnih vrednosti realnega vzorca pitne vode pri 95% zanesljivosti: 
(0,027 +/- 0,003) mg/l NH4.
Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri (2 do 5) °C. Znotraj  dneva je interval zaupanja povpre čnih vrednosti realnega vzorca pitne vode pri 95% zanesljivosti: 
(0,0100 +/- 0,0003)  mg/l NO2.

36725Naročilo:

Opombe:

(glej opombo (1))

(glej opombo (2))

(glej opombo (3))

(glej opombo (4))

konec

Vodja enote
Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem., spec.san.kem

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 80, fax.: + 386 05 663 08 88

Rezultat označen s povdarjenim tiskom ni v skladu z mejno vrednostjo iz predpisa

Barva

Motnost

pH

Elektroprevodnost (pri 20° C)

Oksidativnost

Amonij

Nitriti

#

Vrsta naročila: pogodba 

Rezultati označeni z # se nanašajo
na neakreditirano dejavnost

 O
zn

ak
a

# - rezultati se nanašajo na neakreditirano dejavnost

1/1Stran:

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur.l.RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15) - Priloga 1 Del B, Del C

- priloga

mejna
vrednost

/

1

6,5-9,5

2500

5

0,5

0,5

M.P.

Vodja oddelka za kemijske analize živil, vod
in drugih vzorcev okolja Koper
Alenka Koželj, univ.dipl.kem.

Center za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper



Ocena velja, če je bilo vzorčenje izvedeno skladno z veljavnimi predpisi. Ocena se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in
se ne sme uporabljati v reklamne namene.

15.12.2015 10:10Datum odvzema:

722/PV/2015

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

VS VELIKO UBELJSKO,PIPA VODARNAKraj odvzema:
Edi ŠibenikVzorec odvzel:

15.12.2015 11:20Datum sprejema:

Datum :

OCENA K POROČILU O PRESKUSU 
(Pitne vode)

16.12.2015

OCENA

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:
Naročnik:

Glede na obseg in rezultate izvedenih preiskav je vzorec pitne vode SKLADEN s predpisom: Pravilnik o pitni vodi
(Ur.l.RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15) - Priloga 1 Del B, Del C.

Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem., spec.san.kem

Naročilo: 36725

VS VELIKO UBELJSKO,PIPA VODARNAVzorec:

Stran:

Vodja enote

Priloga:
- Poročilo o preskusu (Pitne vode) 722/PV/2015 - priloga

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 80, fax.: + 386 05 663 08 88

Lab. št.:

M.P.

Vodja oddelka za kemijske analize živil, vod
in drugih vzorcev okolja Koper
Alenka Koželj, univ.dipl.kem.

Center za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za kemijske analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

1/1



Rezultat(i) se nanašajo na preskušan(e) vzorec(ce). Poročilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
(*) Podrobni podatki o uporabljenih preskusnih metodah in merilni negotovosti so na voljo na oddelku.

15.12.2015 10:10Datum odvzema:

3505/V/2015Protokolna št.:

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

VS VELIKO UBELJSKO,PIPA VODARNAKraj odvzema:
Edi ŠibenikVzorec odvzel:

15.12.2015 11:15Datum sprejema:
17.12.2015 10:24Datum zaključka preskusa:

Datum : 17.12.2015

PARAMETER

CFU/100 ml

CFU/100 ml

CFU/100 ml

CFU/100 ml

CFU/ml

ENOTA

0

0

0

0

0

REZULTATMETODA(*) MEJNA
VREDNOST

0

0

0

0

100

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

IZVID

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

VS VELIKO UBELJSKO,PIPA VODARNA
Št.

Koliformne bakterije 

Escherichia coli (E. coli) 

Clostridium perfringens (vključno s sporami) 

Št. kolonij pri 37 °C 

Datum začetka preskusa: 15.12.2015 12:45

Naročnik:

Oznaka metode: Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004, 1. točka priloge III) – prevzeta iz Council Directive 98/83/EC Annex III1.

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Enterokoki

Vodja oddelka
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biolog

 Vzorec:

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 7899-2:2000

UL RS 19/2004, 1.
točka priloge III
ISO 6222:1999

Naročilo: 36725

Opomba: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem.

Rezultati označeni z # se nanašajo na
neakreditirano  dejavnost

#

#

 

 

 

O
zn

ak
a

1/1Stran:

- priloga

(glej opombo (1))

Opombe:

M.P.

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vrsta naročila: pogodba 

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004), Priloga I -  del A (E. coli, enterokoki), del C (koliformne bakterije,
Clostridium perfringens, število kolonij pri 37 °C)

# - rezultati se nanašajo na neakreditirano dejavnost
0 - ni najdeno

POROČILO O PRESKUSU PITNE VODE



Ocena velja, če je bilo vzorčenje izvedeno skladno z veljavnimi predpisi. Ocena se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in
se ne sme uporabljati v reklamne namene.

15.12.2015 10:10Datum odvzema:

3505/V/2015Protokolna št.:

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

VS VELIKO UBELJSKO,PIPA VODARNAKraj odvzema:
Edi ŠibenikVzorec odvzel:

15.12.2015 11:15Datum sprejema:
17.12.2015 10:24Datum zaključka preskusa:

Datum : 17.12.2015

OCENA

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Datum začetka preskusa: 15.12.2015 12:45

Naročnik:

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Vzorec je glede preskušanih mikrobioloških parametrov skladen z zahtevami iz priloge I Pravilnika o pitni vodi (Ur. list
RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 74/15).

Naročilo: 36725

VS VELIKO UBELJSKO,PIPA VODARNAVzorec:

Stran:

Priloga: 
 - Poročilo o preskusu pitne vode prot.št. 3505/V/2015 - priloga 

M.P.

Vodja oddelka
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biolog

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

OCENA K POROČILU O PRESKUSU PITNE VODE

1/1



Rezultat(i) se nanašajo na preskušan(e) vzorec(ce). Poročilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
(*) Podrobni podatki o uporabljenih preskusnih metodah in merilni negotovosti so na voljo na oddelku.

09.12.2015 09:15Datum odvzema:

3449/V/2015Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - Čistilna naprava - vodarna Malni - po obdelaviKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

09.12.2015 12:25Datum sprejema:
11.12.2015 09:50Datum zaključka preskusa:

Datum : 11.12.2015

PARAMETER

CFU/100 ml

CFU/100 ml

CFU/100 ml

CFU/100 ml

CFU/ml

ENOTA

0

0

0

0

0

REZULTATMETODA(*) MEJNA
VREDNOST

0

0

0

0

100

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

IZVID

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Vodovod Postojna Pivka - Čistilna naprava - vodarna Malni - po obdelavi
Št.

Koliformne bakterije 

Escherichia coli (E. coli) 

Clostridium perfringens (vključno s sporami) 

Št. kolonij pri 37 °C 

Datum začetka preskusa: 09.12.2015 13:30

Naročnik:

Oznaka metode: Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004, 1. točka priloge III) – prevzeta iz Council Directive 98/83/EC Annex III1.

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Enterokoki

Namestnik vodje oddelka
Erika Batagelj, univ.dipl.mikrob.

 Vzorec:

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 7899-2:2000

UL RS 19/2004, 1.
točka priloge III
ISO 6222:1999

Naročilo: 36682

Rezultati označeni z # se nanašajo na
neakreditirano  dejavnost

#

#

 

 

 

O
zn

ak
a

1/1Stran:

- priloga

(glej opombo (1))

Opombe:

M.P.

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vrsta naročila: pogodba 

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004), Priloga I -  del A (E. coli, enterokoki), del C (koliformne bakterije,
Clostridium perfringens, število kolonij pri 37 °C)

# - rezultati se nanašajo na neakreditirano dejavnost
0 - ni najdeno

POROČILO O PRESKUSU PITNE VODE



Ocena velja, če je bilo vzorčenje izvedeno skladno z veljavnimi predpisi. Ocena se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in
se ne sme uporabljati v reklamne namene.

09.12.2015 09:15Datum odvzema:

3449/V/2015Protokolna št.:

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

Vodovod Postojna Pivka - Čistilna naprava - vodarna Malni - po obdelaviKraj odvzema:
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inž.Vzorec odvzel:

09.12.2015 12:25Datum sprejema:
11.12.2015 09:50Datum zaključka preskusa:

Datum : 11.12.2015

OCENA

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Datum začetka preskusa: 09.12.2015 13:30

Naročnik:

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Vzorec je glede preskušanih mikrobioloških parametrov skladen z zahtevami iz priloge I Pravilnika o pitni vodi (Ur. list
RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 74/15).

Naročilo: 36682

Vodovod Postojna Pivka - Čistilna naprava - vodarna Malni - po obdelaviVzorec:

Stran:

Priloga: 
 - Poročilo o preskusu pitne vode prot.št. 3449/V/2015 - priloga 

M.P.

Namestnik vodje oddelka
Erika Batagelj, univ.dipl.mikrob.

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

OCENA K POROČILU O PRESKUSU PITNE VODE

1/1



Rezultat(i) se nanašajo na preskušan(e) vzorec(ce). Poročilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
(*) Podrobni podatki o uporabljenih preskusnih metodah in merilni negotovosti so na voljo na oddelku.

01.12.2015 10:15Datum odvzema:

3361/V/2015Protokolna št.:

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

VS PO-PI, GRADEC, HIDRANT H.Š. 19Kraj odvzema:
Edi ŠibenikVzorec odvzel:

01.12.2015 11:35Datum sprejema:
03.12.2015 10:29Datum zaključka preskusa:

Datum : 03.12.2015

PARAMETER

CFU/100 ml

CFU/100 ml

CFU/100 ml

CFU/100 ml

CFU/ml

ENOTA

0

0

0

0

0

REZULTATMETODA(*) MEJNA
VREDNOST

0

0

0

0

100

  1.

  2.

  3.

  4.

  5.

IZVID

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

VS PO-PI, GRADEC, HIDRANT H.Š. 19
Št.

Koliformne bakterije 

Escherichia coli (E. coli) 

Clostridium perfringens (vključno s sporami) 

Št. kolonij pri 37 °C 

Datum začetka preskusa: 01.12.2015 12:30

Naročnik:

Oznaka metode: Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004, 1. točka priloge III) – prevzeta iz Council Directive 98/83/EC Annex III1.

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Enterokoki

Vodja oddelka
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biolog

 Vzorec:

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 9308-1:2000,
AC:2007

ISO 7899-2:2000

UL RS 19/2004, 1.
točka priloge III
ISO 6222:1999

Naročilo: 36620

Rezultati označeni z # se nanašajo na
neakreditirano  dejavnost

#

#

 

 

 

O
zn

ak
a

1/1Stran:

- priloga

(glej opombo (1))

Opombe:

M.P.

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vrsta naročila: pogodba 

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/2004), Priloga I -  del A (E. coli, enterokoki), del C (koliformne bakterije,
Clostridium perfringens, število kolonij pri 37 °C)

# - rezultati se nanašajo na neakreditirano dejavnost
0 - ni najdeno

POROČILO O PRESKUSU PITNE VODE



Ocena velja, če je bilo vzorčenje izvedeno skladno z veljavnimi predpisi. Ocena se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in
se ne sme uporabljati v reklamne namene.

01.12.2015 10:15Datum odvzema:

3361/V/2015Protokolna št.:

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaPlačnik:

VS PO-PI, GRADEC, HIDRANT H.Š. 19Kraj odvzema:
Edi ŠibenikVzorec odvzel:

01.12.2015 11:35Datum sprejema:
03.12.2015 10:29Datum zaključka preskusa:

Datum : 03.12.2015

OCENA

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERŠICE 3, POSTOJNA, 6230 PostojnaLastnik:

Datum začetka preskusa: 01.12.2015 12:30

Naročnik:

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Vzorec je glede preskušanih mikrobioloških parametrov skladen z zahtevami iz priloge I Pravilnika o pitni vodi (Ur. list
RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 74/15).

Naročilo: 36620

VS PO-PI, GRADEC, HIDRANT H.Š. 19Vzorec:

Stran:

Priloga: 
 - Poročilo o preskusu pitne vode prot.št. 3361/V/2015 - priloga 

M.P.

Vodja oddelka
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biolog

Center za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja 
Oddelek za mikrobiološke analize živil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

OCENA K POROČILU O PRESKUSU PITNE VODE

1/1


