) \“@é NACIONALNI LABORATORLI ZA V

ZDRAVIE, OKOLJE IN HRAND

Center za okolje in zdravje

Oddelek za okolje in zdravje Koper
Vojkovo nabrezje 10, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 03, fax.; + 386 05 663 08 88

Datum izvida: 02.09.2016 OOZ Lab. st.: 318/PV/2016
Naroéilo: 38605

POROCILO O VZORCENJU PITNE VODE IN TERENSKIH MERITVAH

Narocnik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna
Vrsta naroCila:  pogodba , §t. izvajalca 00-542/1

Upravljavec: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna
Vzorec odvzel:  NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inz.

Datum in ura odvzema: 30.08.2016 09:20
Metoda vzorgenja: SIST-ISO 5667-5:2007

Uporabliena oprema  Termometer Testo 110
WTW merilec elektroprevodnosti
WTW pH meter
Komparator Lovibond 2000

Vzorec: Vodovod Postojna Pivka - Rezervoar Strane - po obdelavi

TERENSKE MERITVE:

PARAMETER METODA ENOTA REZULTAT
prosti klor SIST EN ISO 73932 mg/l 0,2
|kemperatuafa | DIN 38404 - C4 < | 9,6

vonj ONORM M 6620 . brez vonja
elektroprevodnost (pri 20°C) ‘ EN 27888:1993 pS/cm | 200

pH ISO 10523:2008 7,51

Parameter vonj je iz predpisa:

Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS &t. 19/04), Priloga 1 del C.

Vodja dejavnosti pitne in povriinske vode Q- odja Oddelka za okolje in zdravje Koper

Gregor Drinovec, san. inZz. ‘w %‘ i hag. Silvana Marki¢ Hrast, dipl. san. inZ.
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PoreCilo se nana8a izklju€no na preskusani vzorec. Brez pisnega pristanka izvajalca meritve se ne sme reproducirati razen v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne
namene.
Stran 1/1
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Center za mikrobiolo3ke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja

Oddelek za mikrobioloSke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Datum: 02.09.2016 Protokolna §t..  2319/V/2016 - priloga
Narocilo: 38605
Stran: 1/4

POROCILO O PRESKUSU PITNE VODE

Naroénik: NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper
Lastnik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna
Plaénik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

Vrsta naroéila;  pogodba 00-542/1
Vzorec odvzel: NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inZ.
Kraj odvzema: Vodovod Postojna Pivka - Rezervoar Strane - po obdelavi

Datum odvzema: 30.08.2016 09:20 Datum sprejema: 30.08.2016 12:10
Datum zadetka preskusa: 30.08.2016 13:30 Datum zaklju¢ka preskusa: 01.09.2016 10:02
Opomba: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem.
IZVID
'Vzorec: Vodovod Postojna Pivka - Rezervoar Strane - po obdelavi
§t. | PARAMETER METODA(*) [g| MEJNA ENOTA | REZULTAT
| £/ VREDNOST
8 :
7 | |
1. Koliformne bakterije 02008120104 0 CFU/100 ml : 0
2. | Escherichia coli (E. coli) 1809508-1:2014 0 CFU/100 ml 0
3. Enterokoki 180 7899-2:2000 0 |CFut00ml
oy . - , UL RS 19/2004, 1. 0
4. |Clostridium perfringens (vkljuéno s spc)rarl('1gll)ej opombo (1 to3ka priloge li CFU/100 ml 0
5. |8t kolonij pri 37 C SRl 100 CFU/mI 0
|

0 - ni najdeno ]
1. Oznaka metode: Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, §t. 19/2004, 1. tocka priloge II1)

Mejne vrednosti so iz predpisa:

Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, §t. 19/2004), Priloga | - del A (E. coli, enterokoki), del C (koliformne bakterije,
Clostridium perfringens, Stevilo kolonij pri 37 T)

Vodja cddelka
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biolog

Rezultat(i) se nanasajo na preskusan(e) vzerec(ce). Porodile se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
(*) Pedrobni podatki o uporabljenih preskusnih metodah in merilni negotovosti so na voljo na oddelku.
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ZDRAVIE, OKOLIE IN HRAND

Center za mikrobiolo$ke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja

Oddelek za mikrobiclodke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper
Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Datum: 02.09.2016 Protokolna &t.: 2319/\V//2016
Narocilo: 38605
Stran: 1/1

OCENA K POROCILU O PRESKUSU PITNE VODE

Naro€nik: NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper
Lastnik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JER$ICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna
Plaénik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inz.
Kraj odvzema: Vodovod Postojna Pivka - Rezervoar Strane - po obdelavi
Datum odvzema: 30.08.2016 09:20 Datum sprejema: 30.08.2016 12:10

Datum zadetka preskusa: 30.08.2016 13:30 Datum zakljuka preskusa: 01.09.2016 10:02

Vzorec: Vodovod Postojna Pivka - Rezervoar Strane - po obdelavi

OCENA

Vzorec je glede preskudanih mikrobiolokih parametrov skladen z zahtevami iz priloge | Pravilnika o pitni vodi (Ur. list
RS, §t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 74/15).

Vodja oddelka
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biolog

)

Priloga:
- Poroéilo o preskusu pitne vode prot.st. 2319/V/2016 - priloga

Ocena velja, &e je bilo vzordenje izvedeno skladno z veljavnimi predpisi. Ocena se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in
se ne sme uporabljati v reklamne namene.



>

NACIONALNI LABDRATORII ZA
ZDRAVIE, OHOLIE IN HRAND

Center za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

SLOVENSKA
AKREDITACUA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-014
Rezultati oznageni z # se nanasajo
na neakreditirano dejavnost

Datum izvida:

Vzorec:
Naro&nik:
Lastnik:

Plaénik:

Vrsta narodila:
Upravijavec:
Vzorec odvzel:
Kraj odvzema:
Datum odvzema:

Analiziran do:

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 80, fax.: + 386 05 663 08 88
01.09.2016 OKA Lab. 8t.:  464/PV/2016
Narocilo: 38605
. Stran: 1/1
POROCILO O PRESKUSU
(Pitne vode)

Vodovod Postojna Pivka - Rezervoar Strane - po obdelavi

NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna
JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna
pogodba 00-542/1

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna
NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinavec, san. inZ.
Vedovod Postojna Pivka - Rezervoar Strane - po obdelavi
30.08.2016 09:20

01.09.2016

Datum sprejema: 30.08.2016 12:15

REZULTATI PRESKUSA:

PARAMETER METODA [ENOTA REZULTAT[S| mejna [MN]|zaéetek

' ‘ § vrednost (%). konec
Barva SISTENISO m’ <0,1 / 30.08.16 |
(glej opombo (1)) 7887:2012 metoda B 30.08.16 |

Motnost SISTEN ISO NTU <0,10 | 1 31.08.16
7027:2000 brez | 731.08.16 |

poglavia 5

pH ISO 10523:2008 7,81 #| 6,595 [ 30.08.16

[ (glej opombo (2)) | 30.08.16

Elektroprevodnost (pri 20°C) EN 27888:1993 MS/em 202 # 2500 31.08.16
31.08.16 |

Oksidativnost | ENISO 8467:1995 | mg/l 02 <0,50 5 01.09.16

01.09.16

Amonij ISO 7150-1:1984 |mg/I NH4 | <0,026 0,5 31.08.16

(glej opombo (3)) 31.08.16

Nitriti SIST EN 26777:1996 'mg/l NO2| <0,010 0,5 31.08.16

{glej opombo (4)) | \ 31.08.16

;# - rezultati se nanasajo na neakreditirano dejavnost
Opombe:

1. Meritev je opravijena pri 436 nm, pri pH vzorca = 7,81 # v 5 cm Kiveti.

2. Meritev izvedena v raku 6h od ¢asa vzoréenja pri T = 24,8 C.

3. Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri (2 do 5) C. Znotraj dneva je interval zaupanja povpre &nih vrednosti realnega vzorca pitne vode pri 85% zanesljivosti:
(0,027 +/- 0,003) mg/l NH4.

4. Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri (2 do 5) T. Znotraj dneva je interval zaupanja povpre énih vrednosti realnega vzorca pitne vode pri 85% zanesljivosti:
{0,0100 +/- 0,0003) mg/l NO2.

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur.l.RS §t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15) - Priloga 1 Del B, Del C

Vodja enote
Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem., spec.san.kem in drugih vzorcev okolja Koper

Alenka KoZelj, univ.dipl.kem.
ZA:

Rezultali se nanasajo izkljutna na preskusan vzorec. Poroilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
upecrabljati v reklamne namene.
Vse dodatne informacije o opravljenih preskuanjih so dostopne v laborateriju.
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== NACIONALNI LABORATORII ZA
ZDRAVIE, GKOLIE IN HRANO

Center za okolje in zdravje
Oddelek za okolje in zdravje Koper

Vojkovo nabreZje 10, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 03, fax.: + 386 05 663 08 88

Datum izvida: 10.08.2016 O0Z Lab. st.: 296/PV/2016
Narodilo: 38393

POROCILO O VZORCENJU PITNE VODE IN TERENSKIH MERITVAH

NaroCnik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna
Vrsta narodila:  pogodba , $t. izvajalca 00-542/1

Upravljavec: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna
Vzorec odvzel:  NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inz.

Datum in ura odvzema; 02.08.2016 09:25
Metoda vzoréenja: SIST-ISO 5667-5:2007

Uporabljena oprema  Termometer Testo 110
Komparator Lovibond 2000

Vzorec: Vodovod Postojna Pivka - Cistilna naprava - vodarna Malni - po obdelavi

TERENSKE MERITVE:

PARAMETER METODA ENOTA | REZULTAT

prosti klor ‘ SIST EN I1SO 7393-2 mg/| 0.3

temperatura DIN 38404 - C4 - 10,1 g
|

vonj ONORM M 6620 brez vonja

Parameter vonj je iz predpisa:

Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS §t. 19/04), Priloga 1 del C.

Vodja dejavnosti pitne in povrdinske vode
Gregor Drinovec, san. inz.

T

odja Oddelka za okolje in zdravje Koper
ag. Silvana Marki¢ Hrast, dipl. san. inZ.

Porocilo se nanasa izkljuéno na preskusani vzorec. Brez pisnega pristanka izvajalca meritve se ne sme reproducirati razen v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne
namene.
Stran 1/1
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= NACIONALNI LABORATORI ZA
ZDRAVIE, OKOLIE IN HRAND

Center za mikrobiolodke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja
Oddelek za mikrobioloke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

SLOVENSKA
AKREDITACUA

SIST EN I80/1EC 17026
LP-014

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.. + 386 05 663 08 88

Datum : 04.08.2016

Protokolna §t.:

Narocilo: 38393
Stran: 1/1

POROCILO O PRESKUSU PITNE VODE

Naroénik: NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper
Lastnik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna
Plaénik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

Vrsta narodila:  pogodba

Vzorec odvzel: NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inz.
Kraj odvzema: Vodovod Postojna Pivka - Cistilna naprava - vodarna Malni - po obdelavi

Datum odvzema: 02.08.2016 09:25
Datum zadetka preskusa: 02.08.2016 13:50
Opomba: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem.

1999/V/2016 - priloga

Datum sprejema: 02.08.2016 13:00

Datum zaklju¢ka preskusa: 04.08.2016 10:51

1ZVID

'Vzorec: Vodovod Postojna Pivka - Cistilna naprava - vodarna Malni - po obdelavi

"St. | PARAMETER | METODA(*) | MEJNA ENOTA | REZULTAT |
g VREDNOST
]
1. |Koliformne bakterije IS023NG-1:2014 0 CFU/100 ml 0
2. |Escherichia coli (E. coli) ISO 9308-1:2014 0 CFU/100 ml 0
[ -
3. Enterokoki IS0 7899-2:2000 0 CFU/100 ml 0
% » : -~ : UL RS 19/2004, 1. 0 i
4. |Clostrid rfr ki s sporam A : CFU/100 ml 0
stridium perfringens (vkljuéno s sp ( g;le svombo 1| _tocka priloge Il
5. |St. kolonij pri 37 C ISO 6222:1999 100 CFU/ml 0

0 - ni najdeno

1. Oznaka metode: Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, §t. 19/2004, 1. togka priloge 1)

Mejne vrednosti so iz predpisa:

Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, &t. 19/2004), Priloga | - del A (E. coli, enterokoki), del C (koliformne bakterije,

Clostridium perfringens, $tevilo kolonij pri 37 T)

Namestnik vodje oddelka

Erlka/B“atagelj, gnsv.dlpl.mlkrob.

ﬁéﬁj%?/oﬁ |

/

Rezultat(i) se nanadajo na preskusan(e) vzorec(ce). Porodilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme

uporabljati v reklamne namene.

(*) Podrabni podatki o uporabljenih preskusnih metodah in merilni negotovosti so na voljo na oddelku.



= NACIONALNI LABORATORL! ZA
ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Center za mikrobiolo$ke analize zivil, vod in drugih vzorcev okolja
Oddelek za mikrobioloske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Datum : 04.08.2016 Protokolna $t.: 1999/Vv/2016
Narocilo: 38393
Stran: 1/1

OCENA K POROCILU O PRESKUSU PITNE VODE

Naroénik: NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper
Lastnik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna
Plagnik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inZ.
Kraj odvzema: Vodovod Postojna Pivka - Cistilna naprava - vodarna Malni - po obdelavi
Datum odvzema: 02.08.2016 09:25 Datum sprejema: 02.08.2016 13:00

Datum zacetka preskusa: 02.08.2016 13:50 Datum zakljucka preskusa: 04.08.2016 10:51

Vzorec: Vodovod Postojna Pivka - Cistilna naprava - vodarna Malni - po obdelavi

OCENA

Vzorec je glede preskusanih mikrobiolo&kih parametrov skladen z zahtevami iz priloge | Pravilnika o pitni vodi (Ur. list
RS, st. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 74/15).

Namestnik vodje oddelka
Erika Batagelj, univ.dipl.mikrob.

i

Priloga:
- Porogilo o preskusu pitne vode prot.5t. 1999/V/2016 - priloga

Ocena velja, &e je bilo vzor&enje izvedeno skladno z veljavnimi predpisi. Ocena se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in
se ne sme uporabljati v reklamne namene.



