NACIONALNI LABORATORI ZA
ZDRAVIE, OKOLIE IN HRANO

anter za mikrobioloske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja
Oddelek za mikrobiologke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Verdijeva 11, 6000 Kaper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Datum : 15.04.2016 Protokolna $t.: 730/V/2016
Narogilo: 37466
Stran: 1/1

OCENA K POROCILU O PRESKUSU PITNE VODE

Naroénik: NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper
Lastnik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna
Placnik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inz.
Kraj odvzema: Vodovod Postojna Pivka - Rezervoar Strane - po obdelavi
Datum odvzema: 12.04.2016 09:10 Datum sprejema: 12.04,2016 12:10

Datum zadetka preskusa: 12.04.2016 12:30 Datum zakljutka preskusa: 15.04.2016 09:35

Vzorec: Vodovod Postojna Pivka - Rezervoar Strane - po obdelavi

OCENA

Vzorec je glede preskusanih mikrobiolokih parametrov skladen z zahtevami iz priloge | Pravilnika o pitni vodi (Ur. list
RS, &t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 74/15).

Namestnik vodje oddelka
Erika Batagelj, univ.dipl.mikrob.

Priloga:
- Porotilo o preskusu pitne vode prot.st. 730/V/2016 - priloga

Ocena velja, te je bilo vzordenje izvedeno skladno z veljavnimi predpisi. Ocena se brez pisnega dovoljenja preskusnega |laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in
se ne sme uporabljati v reklamne namene.



NACIONALNI LABORATORL ZA AKREDNACUA
ZDMUJE. ME iN HWO iISPT.thllS‘OﬂEC 17025
znter za mikrobioloske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja

Oddelek za mikrobiologke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper
Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.. + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Datum: 15.04.2016 - Protokolna &t.:  730/V/2016 - priloga
L : Narogilo: 37466
Stran: 1/1 @
POROCILO O PRESKUSU PITNE VODE
Naro¢nik: NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper
Lastnik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna
Plaénik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

Vrsta narodila:  pogodba

Vzorec odvzel: NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inZ.
Kraj odvzema: Vodovod Postojna Pivka - Rezervoar Strane - po obdelavi
Datum odvzema: 12.04.2016 09:10 Datum sprejema: 12.04.2016 12:10

Datum zadetka preskusa: 12.04.2016 12:30 Datum zakljucka preskusa: 15.04.2016 09:35
Opomba: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem.

1ZVID
Vzorec: Vodovod Postojna Pivka - Rezervoar Strane - po obdelavi
St. | PARAMETER METODA(*) 8 MEJNA ENQTA REZULTAT
g VREDNOST
s}
1. |Koliformne bakterije IS08a08-1:201% 0 CFU/100 ml 0
2. |Escherichia coli (E. col)) IS0 9308-1:2014 0 CFU/100 ml 0
3. [Enterokoki ISO 7899-2:2000 0 CFU/100 ml 0
. . e ; UL RS 19/2004, 1. 0
4. |Clostridium perfringens (vklju¢no s sporam L : : CFU/100 mi
BRERSIR neese (Kl P (gl|)e‘l opombo (1)) to¢ka priloge Il 0
5. |3t. kolonij pri 37 T 150 822271993 | 100 CFU/ml oc. 5
Opombe: .‘
oc. - ocenjeno

0 - ni najdeno .
1. Oznaka metode: Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, &t. 19/2004, 1. toka priloge Ill) — prevzeta iz Council Directive 98/83/EC Annex Il

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, §t. 19/2004), Priloga | - del A (E. coli, enterokoki), del C (koliformne bakterije,
Clostridium perfringens, $tevilo kolonij pri 37 T)

Namestnik vodje oddelka
Erika Batagelj, univ.dipl.mikrob.

.&f@»ﬁ |

Rezultat(i) se nana$ajo na preskusan(e) vzorec(ce). Porogilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabijati v reklamne namene.
(*) Podrobni podatki o uporabljenih preskusnin metodah in merilni negotovosti so na voljo na oddelku.



= NACIONALNI LABORATORL) ZA
ZDRAVJE, OKOLIE IN HRANO

" Center za okolje in zdravje
Oddelek za okolje in zdravje Koper

Vojkavo nabreje 10, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 03, fax.: + 386 05 663 08 88

Datum izvida: 20.04.2016 0O0Z Lab. s§t.; 138/PV/2016
Narogilo: 37466

POROCILO O VZORCENJU PITNE VODE IN TERENSKIH MERITVAH

Naroc¢nik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna
Vrsta naroéila:  pogodba , §t. izvajalca 00-542/1

Upravljavec: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna
Vzorec odvzel: NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inz.

Datum in ura odvzema: 12.04.2016 09:10
Metoda vzoréenja: SIST-ISO 5667-5:2007

Uporabljena oprema Termometer Testo 110
Komparator Lovibond 2000

Vzorec: Vodovod Postojna Pivka - Rezervoar Strane - po obdelavi

TERENSKE MERITVE:

PARAMETER METODA ENOTA REZULTAT
rosti klor SIST EN 1SO 7393-2 mg/l . 0,2
emperatura DIN 38404 - C4 L 8,7

rronj ONORM M 6620 brez vonja

Parameter vonj je iz predpisa:

Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS $t. 19/04), Priloga 1 del C.

Vodja dejavnosti pitne in povrSinske vode
Gregor Drinovec, san. inZ.

ZA: yw% |

odja Oddelka za okolje in zdravje Koper
1ag. Silvana Marki¢ Hrast, dipl. san. inZ.

M@-

Porodilo se nanasa izkljuéno na preskusani vzorec. Brez pisnega pristanka izvajalca meritve se ne sme reproducirati razen v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne
namene.
Stran 1/1



NACIONALNI LABORATORI] ZA @ ARiicin
ZDRAVIE, OKOLIE IN HRANO SIST EN ISO/IEC 17025
ag v

Center za mikrobioloSke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja
Oddelek za mikrobiolo3ke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.. + 386 05 663 08 88

Datum: 11.04.2016 Protokolna &t.:  710/v/2016 - priloga

Narocilo: 37428
Stran: 1/4

POROCILO O PRESKUSU PITNE VODE

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna
Lastnik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna
Plagnik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

Vrsta narodila:  pogodba

Vzorec odvzel:  Irena Suselj Sajn
Kraj odvzema: POSTOJNA-PIVKA VODARNA MALNI,PO PRIPRAVI

Datum odvzema: 07.04.2016 12:50 Datum sprejema: 07.04.2016 14:30
Datum zacetka preskusa: 07.04.2016 14:35 Datum zaklju¢ka preskusa: 11.04.2016 12:13
Opomba: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem.
1ZVID
Vzorec: POSTOJNA-PIVKA,VODARNA MALNI,PO PRIPRAVI
St. [ PARAMETER METODA(*) g MEJNA ENOTA REZULTAT
E VREDNOST
o)
1. Koliformne bakterije ISOI0S-1:20T 0 CFU/100 ml 0
2. |Escherichia coli (E. coli) IS0 9308-1:2014 0 CFU/100 ml 0
3. Enterokoki ISO 7899-2:2000 0 CFU/100 ml 0
. , _— . UL RS 19/2004, 1. 0
4. |Clostridium perfringens (vKljuéno s sporan(’;&ej svombo (1 toSka priloge I CFU/M00 mi 0
5. |8t. kolonij pri 37 C ISO 6222:1999 100 CFU/mI 0
0 - ni najdeno

1. Oznaka metode: Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, §t. 19/2004, 1. tocka priloge Ill) — prevzeta iz Council Directive 98/83/EC Annex Il

Mejne vrednosti so iz predpisa:

Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, 8t. 19/2004), Priloga | - del A (E. coli, enterokoki), del C (koliformne bakterije,
Clostridium perfringens, Stevilo kolonij pri 37 T)

Vodja oddelka
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biolog

Rezultat(i) se nana$ajo na preskusan(e) vzorec(ce). Porogilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
(*) Podrobni podatki o uporabljenih preskusnih metodah in merilni negotovesti se na valjo na oddelku.



IS NACIONALNI LABORATORI 24
ZDRAVIE, OHOLJE IN HRAND

Center za mikrobioloske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja
Oddelek za mikrobioloSke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Datum : 11.04.2016 Protokolna st.: 710/V/2016
Narodilo: 37428
Stran: 1/1

OCENA K POROCILU O PRESKUSU PITNE VODE

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna
Lastnik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna
Plagnik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

Vzorec odvzel:  Irena Suselj Sajn
Kraj odvzema: POSTOJNA-PIVKA VODARNA MALNI,PO PRIPRAVI
Datum odvzema: 07.04.2016 12:50 Datum sprejema: 07.04.2016 14:30

Datum zaetka preskusa: 07.04.2016 14:35 Datum zaklju¢ka preskusa: 11.04.2016 12:13
Vzorec: POSTOJNA-PIVKA,VODARNA MALNI,PO PRIPRAVI
OCENA

Vzorec je glede preskusanih mikrobiolodkih parametrov skladen z zahtevami iz priloge | Pravilnika o pitni vodi (Ur. list
RS, §t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 74/15).

Vodja oddelka
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biolog

Y g

/ =

Priloga:
- Porodilo o preskusu pitne vode prot.§t. 710/V/2016 - priloga

Ocena velja, ¢e je bilo vzoréenje izvedena skladno z veljavnimi predpisi. Ocena se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in
se ne sme uporabljati v reklamne namene.
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NACIONALNI LABORATORI ZA
ZDRAVIE, OKOLIE IN HRANO

Center za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja

SLOVENSKA

AKREDITACUA

SIST EN IS0/IEC 17025
al v

Rezultati oznaceni z # se nanagajo
na neakreditirano dejavnost

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Datum izvida:

Vzorec:
Naroénik:
Lastnik:
Placnik:

Vrsta narodila:

Vzorec odvzel:
Kraj odvzema:
Datum odvzema:
Analiziran do:

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 80, fax.: + 386 05 663 08 88
08.04.2016 OKA Lab. 8t.:  188/PV/2016 - priloga
Narogilo: 37428
. Stran: 1/1
POROCILO O PRESKUSU
{Pitne vode)

POSTOJNA-PIVKA,VODARNA MALNI,PO PRIPRAVI

JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna
JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna
JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna
pogodba

Irena Suselj Sajn

POSTOJNA-PIVKA VODARNA MALNI,PO PRIPRAVI
07.04.2016 12:50

08.04.2016

Datum sprejema: 07.04.2016 14:35

REZULTATI PRESKUSA:

PARAMETER METODA ENOTA REZULTAT S| mejna [MN[zacetek
g vrednost |(%) . onec
Barva SIST EN ISO m’ <0,1 / 08.04.16
(glej opombo (1)) 7887:2012 metoda B 08.04.16
Motnost SIST EN ISO NTU Q12 1 08.04.16
7027:2000 brez | : 08.04.16
poglavija 5

pH 1ISO 10523:2008 7,92 6,5-9,5 07.04.16
(glej opombo (2) 07.04.16
Elektroprevodnost (pri 20°C) EN 27888:1993 pS/ecm 360 # 2500 07.04.16
07.04.16
Oksidativnost EN ISO 8467:1995 | mg/l O2 0,61 5 08.04.16
08.04.16
Amonij ISO 7150-1:1984 | mg/INH4| <0,026 0,5 08.04.16
(glej opombo (3)) 08.04.16
Nitriti SIST EN 26777:1996 /mg/l NO2| <0,010 0,5 08.04.16
(glej opombo (4)) 08.04.16

# - rezultati se nana3ajo na neakreditirano dejavnost

Opombe:

1. Meritev je opravljena pri 436 nm, pri pH vzorca = 7,8 v 5 cm kiveti.

2. Meritev izvedena v roku 6h od &asa vzorCenja pri T = 24,6 T.

3. Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri (2 da 5) C. Znotraj dneva je interval zaupanja povpre Enih vrednosti realnega vzorca pitne vode pri 95% za'nesljivosti:
{0,027 +/- 0,003) mg/l NH4.

4. Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri (2 do 5) T. Znotraj dneva je interval zaupanja povpre &nih vrednosti realnega vzorca pitne vode pri 95% zanesljivosti:
(0,0100 +/- 0,0003) mg/l NO2.

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur.l.RS §t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15) - Priloga 1 Del B, Del C

Vodja enote
Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem., spec.san.kem

Rezultati se nanasajo izkljuéno na preskusan vzorec. Poroéilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme
uporabljati v reklamne namene.
Vse dodatne informacije o opravijenih preskusanjih so dostopne v laboratoriju.



= NACIONALNI LABORATORI ZA
ZDRAVIE, OKOLIE IN HRAND

Center za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 80, fax.: + 386 05 663 08 88

Datum: 08.04.2016 Lab. &t.: 188/PV/2016
Narogilo: 37428
Stran; 1/1

OCENA K POROCILU O PRESKUSU
(Pitne vode)

Naroc¢nik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna
Lastnik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna
Plaénik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: Irena Suselj Sajn
Kraj odvzema: POSTOJNA-PIVKA VODARNA MALNI,PO PRIPRAVI
Datum odvzema: 07.04.2016 12:50 Datum sprejema: 07.04.2016 14:35

Vzorec: POSTOJNA-PIVKA,VODARNA MALNI,PO PRIPRAVI

OCENA

Glede na obseg in rezultate izvedenih preiskav je vzorec pitne vode SKLADEN s predpisom: Pravilnik o pitni vodi
(Ur.L.RS 5t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15) - Priloga 1 Del B, Del C.

«%“uw%
5 2

&

Vodja enote
Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem_, spec.san.kem

A KeoSel )

in drugih vzorcev okolja Koper
Alenka Kozelj, univ.dipl.kem.

Priloga:
- Porocilo o preskusu (Pitne vode) 188/PV/2016 - priloga

Ocena velja, ¢e je bilo vzoréenje izvedeno skladno z veljavnimi predpisi. Ocena se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celofi, in
se ne sme uporabljati v reklamne namene.



OZNAKA: OB (A) 05/01

KC—)-.V-OD ZAPIS O VZORGENJU PITNE VODE VERZIJA: 2
VELJA OD: 20.08.2013

Datum vzoréenja: -’C M. 201, Vzorec odvzet ob: 42 uri 5[} min Vzorec &, /( / KOVOD
NAMEN ODVZEMA: pogodba

NAROCNIK/PLAGNIK: Javno podjetie Kovod Postojna, vodovod, kanalizacija, d.o.o., JerSice 3, 6230 Postojna

KRAJ ODVZEMANVZOREC: ToSP0dnA = RIUCA  VODAROA. hHOLNI | o TRiPLAV]

VODOVODNI éISTEM, KRAJ ODVZEMA, (MESTO ODVZEMA)

PRIPRAVA VODE: wltracija ........................... Wezinfekcija ............................. T AMUGO. v er e
VZORCENO PO METODI: SIST ISO 5667-5:2007
Nagin odvzema vzorca: DQoéno ............................. 1|1 T ———— B AMUGO. v
TERENSKE MERITVE
PARAMETER ENOTA | METODA REZULTAT meritve REZULTAT on-line
Temperatura vode °C SIST DIN 38404-4:2000 10,5 AD G
Prosti klor mgll SIST IS0 7393:2000 0,4C 0. 54
Motnost NTU SIST EN ISO 7027:2000 ) 22 00S
Elektricna prevodnost pSiem SIST EN ISO 7888:1985 2_%".3 ‘b‘gx)
pH / SIST EN ISO 10523:2008 .6 3+
i I
ORGANOLEPTICNE OCENE
OPAZANJE OCENA (zaznavno/nezaznavno)
Barva 5.
Vonj L.-:,o
Drugo (usedline, necistoce) F.\o‘
Odvzemno mesto (posebnosti) 'p\o 3
OBSEG PRESKUSA
MB KE
O paket A Maket A o paket C
Maket B 0 paket B o paket D
DI AMUGO e I 01 o
g —
OPOMBE:...Q'.?‘.Q‘.‘.-Q...&Q...M....mm*._i ..... WA o, MWOUNOIL, | 3uackt |
CP X Vdwme G.4.16 — BfowwCwoO

Kontrola temperature hladilne komore med transportom: g
Pred prvim vzorCenjem: (: (°C)/ Allw ura ‘\O@i_&&m%é
e S

I
llllllllllllllllllllllllllllllll .-||.;.|Il-l-l-ll‘lll.%l‘rz-lll .gg.l."-;;::-ll.l‘ac. RN grrrisssserereneaia Beg s s A EERERAEY
Vzorec prinesen dne: 07 -0 21]15,, ﬁk ura 5% g Vaarec sprejel ’M lb‘%}{ﬂ‘ Podpis: ‘%’&&‘

edoddajo vzorcev: (0 (°C)/ Alf ura

p
[
%6&0 .l \\ét%
HACCP POGLAVJE (A) “70v15. VSPOSTAVITEV SISTEMA NADZORA (MONITORINGA) NAD KT IN KKT

Strani ni dovoljeno kopirati za potrebe zunanjih uporabnikov. 17



= NACIONALNI LABORATORL ZA
ZDRAVIE, OKOLIE IN HRANO
Center za okolje in zdravje

Oddelek za okolje in zdravje Koper

Vojkovo nabrezje 10, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 03, fax.: + 386 05 663 08 88

Datum izvida: 13.04.2016 00Z Lab. st.: 121/PV/2016
Narodilo: 37418

POROCILO O VZORCENJU PITNE VODE IN TERENSKIH MERITVAH

Naroc¢nik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna
Vrsta naroéila:  pogodba , 8t. izvajalca 00-542/1

Upravljavec: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna
Vzorec odvzel:  NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inz.

Datum in ura odvzema: 05.04.2016 09:10
Metoda vzoréenja: SIST-ISO 5667-5:2007

Uporabliena oprema  Termometer Testo 110
Komparator Lovibond 2000

Vzorec: Vodovod Postojna Pivka - Cistilna naprava - vodarna Malni - po obdelavi

TERENSKE MERITVE:

PARAMETER METODA ENOTA REZULTAT
prosti klor SIST EN ISO 7393-2 mg/l 0,35
temperatura DIN 38404 - C4 C 10,7
vonj ONORM M 6620 brez vonja

Parameter vonj je iz predpisa:

Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS &t. 19/04), Priloga 1 del C.

odja Oddelka za okolje in zdravje Koper
1ag. Silvana Marki¢ Hrast, dipl. san. inz.

Vodja dejavnosti pitne in povrinske vode
Gregor Drinovec, san. inz.

Mg

Porocilo se nanasa izkljuéno na preskusani vzorec. Brez pisnega pristanka izvajalca meritve se ne sme reproducirati razen v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne
namene.
Stran 1/1



7 NACIONALNI LABORATORII ZA ‘ A
ZDRAVIE. OKOLIE IN HRANO ‘ SIST EN ISO/IEC 17025

LP-014
Center za mikrobioloSke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja
Oddelek za mikrobiolo$ke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Datum: 07.04.2016 Protokolna §t..  678/V/2016 - priloga
Narocilo: 37418
Stran: 1/4

POROCILO O PRESKUSU PITNE VODE

Naro€nik: NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper
Lastnik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna
Plaénik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

Vrsta narocila:  pogodba

Vzorec odvzel: NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inZ.
Kraj odvzema: Vodovod Postojna Pivka - Cistilna naprava - vodarna Malni - po obdelavi

Datum odvzema: 05.04.2016 09:10 Datum sprejema: 05.04.2016 12:40
Datum zaéetka preskusa: 05.04.2016 13:00 Datum zakljucka preskusa: 07.04.2016 10:08
Opomba: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem.
1ZVID
Vzorec: Vodovod Postojna Pivka - Cistilna naprava - vodarna Malni - po obdelavi
§t. | PARAMETER METODAC(*) £ MEJNA ENOTA REZULTAT
g VREDNOST
o
1. |Koliformne bakterije B0 0 CFU/00 ml|  najdeno
| 2. |Escherichia coli (E. coli ISO 9308-1:2014 0 CFU/100 ml 0
3. Enterokoki ISO 7899-2:2000 0 CFU/100 ml 0
o= ; - 2 UL RS 19/2004, 1. 0
4. |Clostrid i ki ¢ : CFU/100 mi
ostridium perfringens (vkljuéno s spcxrar?gl‘)ej opomso (1)) _toka priloge Il 0
5. St kolonij pri 37 il 100 CFU/mI | najdeno

Opombe:
| 0 - ni najdeno
[ najdenc - < 4 cfu v preiskanem volumnu vzorca

1. Oznaka metode: Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, §t. 19/2004, 1. tocka priloge 1) — prevzeta iz Council Directive 98/83/EC Annex Il|

Mejne vrednosti so iz predpisa:
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list RS, §t. 19/2004), Priloga | - del A (E. coli, enterokoki), del C (koliformne bakterije,
Clostridium perfringens, $tevilo kolonij pri 37 T)

Vodja oddelka
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biclog
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Rezultat(i) se nanadajo na preskusan(e) vzorec{ce). Porogilo se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in se ne sme

uporabljati v reklamne namene.
(*) Podrobni podatki o uporabljenih preskusnih metodah in merilni negotovosti so na voljo na oddelku.
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ZDRAVIE, OKOLIE IN HRANO

Center za mikrobioloske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja
Oddelek za mikrobioloske analize zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Verdijeva 11, 6000 Koper, tel.: + 386 05 663 08 50, fax.: + 386 05 663 08 88

Datum: 07.04.2016 Protokolna §t.: 678/V/2016
Narodcilo: 37418
Stran: 1/1

OCENA K POROCILU O PRESKUSU PITNE VODE

Naro¢nik: NLZOH - COZ - Oddelek za okolje in zdravje Koper
Lastnik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna
Plaénik: JAVNO PODJETJE KOVOD, JERSICE 3, POSTOJNA, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: NLZOH - Oddelek za okolje in zdravje Koper - Gregor Drinovec, san. inZ.
Kraj odvzema: Vodovod Postojna Pivka - Cistilna naprava - vodarna Malni - po obdelavi
Datum odvzema: 05.04.2016 09:10 Datum sprejema: 05.04.2016 12:40

Datum zacetka preskusa: 05.04.2016 13:00 Datum zakljucka preskusa: 07.04.2016 10:08

Vzorec: Vodovod Postojna Pivka - Cistilna naprava - vodarna Malni - po obdelavi

OCENA

Vzorec glede preskuganih mikrobioloskih parametrov ni skladen z zahtevami iz Priloge | Pravilnika o pitni vodi (Ur. list
RS, §t. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 74/15) zaradi:
- presezenega Stevila koliformnih bakterij v 100 ml.

Vodja oddelka
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biolog

Priloga:
- Porocilo o preskusu pitne vode prot.5t. 678/V/2016 - priloga

Ocena velja, &e je bilo vzoréenje izvedeno skladno z veljavnimi predpisi. Ocena se brez pisnega dovoljenja preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti, in
se ne sme uporabljati v reklamne namene.





