NLZOH

2017.02.06 13:57.50
ALENKA KO ELJ

ZDRAVIE, OKOLIJE IN HRANO

OKA Koper
@3 NACIONALNI LABORATORIJ ZA

Porocilo o izvedeni nalogi
Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Evidenéna oznaka: 1005-09/26190-17/10676

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA, VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna

Delovni nalog: Pogodba &t. 00-563/1 z aneksoma 5t. 1 in 2, 22.01.2009

lzvajalci: Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vodja naloge: Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem.,spec.san.kem.

Koper, 06.02.2017

Oddelek za kemijske analize Zivil, ved in drugih vzorcev
Vodja naloge: okolja Koper

Vodja oddelka:
Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem.,spec.san.kem.

Eleonsk podpisa Nada Mimols,unv it e, spec.san kem. ob 06 022017 Alenka KoZelj, univ.dipl.kem.

Porodilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti.

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 1/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 880, F:05 66 30 888, E:alenka kozelj@nlzoh.si )
Macionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®_IMS ver.: 1.7.1.3

ID za DDV: S119651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predioge porotila: 1.1
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W ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Evidenéna oznaka: 1005-09/26190-17/10676

Podatki o vzorcu

Vzorec: VS POS-PIV, VODARNA MALNI, pipa po pripravi vode

Stevilka vzorca: 17/10676

Namen: Interni nadzor

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA, VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA, JERSICE 3, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: naroénik - Irena Suselj Sajn

Cas odvzema: 02.02.2017 08:40

Mesto odvzema: PV OKA Koper, VS POS-PIV, VODARNA MALNI, pipa po pripravi vode

Vzorec sprejel: Alenka Kozelj

Kraj in &as sprejema: Koper, 02.02.2017 10:15

Ocena rezultatov

Prikazani so vsi rezultati preskusanj iz prilog.

Parameter Rezultat Enota Kriterij Skladnost
Motnost 0.24 NTU 1 skladen
pH 7.62 6.5-9.5 skladen
Elektriéna prevodnost (20°C) 349 pSfem 2500 skladen
Amonij <0.026 mg/L 0.50 skladen
Nitrit <0.010 mg/L 0.5 skladen
Kemijska potreba po kisiku (oksidativnost) 0.65 mgiL 5 skladen
Barva (436 nm) 02 m-1 / !
Aluminj 28 HolL 200 skladen

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi, Ur.list RS, §t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009 in 74/2015, Priloga 1

Priloge poroéila:

Porodilo o kemijskem presku$anju z evidenéno oznako 1005-9/26190-17/10676-K

Oddelek za kemijske analize 2ivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 2/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodisiria, T:05 66 30 880, F:05 66 30 888, E:alenka kozelj@nizoh si )
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ufica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.7.1.3

ID za DDV: S119651295, TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X. Banka Slovenije verzija predloge porotila: 1.1



ANKREDITACLIA

SLOVENSKA
@S NACIONALNI LABORATORLJ ZA A SIST EN 1S0/1EC 17025

ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO LP-014
Rezultati oznadeni z # se nana3ajo

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, na neakreditirano dejavnost
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 1005-9/26190-17/10676-K

Porocilo o kemijskem preskusaniju

Vzorec: VS POS-PIV, VODARNA MALNI, pipa po pripravi vode
Stevilka vzorca: 17/10676
Namen: Interni nadzor
Naloga: Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.0. KOVOD
Vodja naloge: Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem. spec.san.kem.
Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA, VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.0O., POSTOJNA,
JERSICE 3 , 6230 Postojna
Delovni nalog: Pogodba 5t. 00-663/1 z aneksoma §t. 1 in 2, 22.01.2009
Mesto odvzema: PV OKA Koper, VS POS-PIV, VODARNA MALNI, pipa po pripravi vode
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
Odvzem vzorca Sprejem vzorca
Datum inura: 02.02.2017 08:40 Datuminura: 02.02.2017 10:15
Odvzel: narognik - Irena Sugelj Sajn  Sprejel: Alenka KoZelj Datum porocila: 06.02.2017
Rezultati pres kusa rlja # Rezultali oznageni z # se nanadaio na neakreditirano dejavnost
Rezultat lzrazen Metoda e
tek
Parameter Opomba Enota \otina Kraj izvedbe g
SIST EN 1S07027:2000 brez  02.02.17
Motnost G4 NI poglavia 5, KP 020217
oH 762 ISO 10523:2008, KP gggg};
Meritev opravijena pri T= 25,3°C
: o , 02.02.17
Elektriéna prevodnost (20°C) 349 # psicm EN 27888:1993, KP 020217
Amoni <0.026 mgl  NH4 sO7150-11984 kP 3017
Nitrit <0.010 mgL  NO2  SISTENZ67T7:19962.KP  Joool7
Kemijska potreba po kisiku (oksidativnost) 0.65 mglL 02 EN ISO 8467:1995, KP gggg};"
SIST EN ISO 7887:2012 020217
Barva (436 nm) 02 m-1 metoda BF), KP 02.02.17
s , 06.02.17
Aluminij 28 # gL SIST EN ISO 15586:2003, KP 06.02.17

[1] Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri (2 do 5) °C. Znotraj dneva je interval zaupanja povpreénih vrednost realnega vzorca pitne vode pri 95 %
zanesljivost: (0,027 0,003) mg/l NH4

[2] Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri (2 - 5) °C. Znolraj dneva e interval zaupanja povpreénih vrednosti realnega vzorca pitne vode pri 95% zanesljivosti:
(0,0100 = 0,0003) mg/l NO2

[3] Meritev je opravljena pri 436 nm v 5 cm kiveti,

Podatke o menini negotovosti posredujemo na zahtevo naroénika.

Qddelek za kemijske analize Zivil, vod In drugih vzorcev okolja Koper Stran: 1/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistnia, T:05 686 30 880, F:05 66 30 888, E:alenka kozelj@nlzoh si Orbita®LIMS ver- 17.1.3
Nacionaini laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor ey

1D za DDV: SI19651295; TRR: S15601100-6000043285: BIC: BSLJSI2X, Banka Stovenie VeRa pradiage: Pofenee-- 1.0



= NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVIE, OKOLIJE IN HRANO

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL,
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

SLOVENSKA
‘ AKREDITACUA
SIST EN ISD/IEC 17025
Al v

Rezultati oznateni z # se nana3ajo
na neakreditirano dejavnost

Evidenéna oznaka: 1005-9/26190-17/10676-K

Vodja oddelka:
Alenka Kozelj, univ.dipl.kem.

Rezuitati se nanasajo izkljuéno na preskudani vzorec. Poro&ilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uperabljali v reklamne namene.
Vzorec je bil v éasu do zaletka analiz usirezno hranjen. Vse dodatne informacije o opraviienem preskuganju so dostopne na oddelku.

QOddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Stran: 2/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 880, F:05 66 30 888, E:alenka kozeli@nlzoh si

Macionaini laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
ID za DDV: SI119651295; TRR: S15601100-6000043285, BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

Orbita®LIMS ver: 1713
verzija predloge porotila: 1.0



NLZOH

2017.02.13 12.46.64
GORAZD PRETNAR

OMA Koper
5 NACIONALNI LABORATORIJ ZA
w ZDRAVIJE, OKOLJE IN HRANO

Porocilo o izvedeni nalogi
Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Evidenéna oznaka: 4005-09/26759-17/12584

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA, VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna

Delovni nalog: Pogodba $t. 00-563/1 z aneksoma &t. 1 in 2, 22.01.2009

lzvajalei: Oddelek za mikrobioloSke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vodja naloge: dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.

Koper, 13.02.2017

Analitik: Odgovorna oseba:

Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob. dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.

Elektronsko podpisal Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob. ob 13022017 12:10:21

Porodilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti.

Oddelek za mikrobiolodke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 1/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capoedistria. T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp.cma@nlzoh.si " -
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.. 1.7.1.3

ID za DDV: 51196512595 TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predioge porotila: 1.1



ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

@’s NACIONALNI LABORATORL ZA

Eviden¢na oznaka: 4005-09/26759-17/12584

Podatki o vzorcu

Vzorec: PITNA VODA - VS POS - PIV, PIVKA, REZERVOAR, PIPA NA IZTOKU IZ
REZERVOARJA

Stevilka vzorca: 17/12584

Namen: Interni nadzor

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA, VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA, JERSICE 3, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: naro¢nik - Irena Suselj éajn

Cas odvzema: 09.02.2017 09:00

Mesto odvzema: VS POS - PIV, PIVKA, REZERVOAR, PIPA NA IZTOKU IZ REZERVOARJA

Vzorec sprejel: Alenka Speh

Kraj in ¢as sprejema: Koper, 09.02.2017 12:30

Ocena rezultatov

Prikazani so vsi rezultati presku$anj iz prilog.

Parameter Rezultat Enota Kriterij Skladnost
Koliformne bakterije ni najdeno CFU/100 mL 0 skladen
Escherichia coli ninajdeno  CFU/100 mL 0 skladen
Enterokoki ninajdeno  CFU/100 mL 0 skladen
Clostridium perfringens {vkljuéno s sporami) ninajdeno  CFU/100 mL 0 skladen
(Clostridium perfingens *)

Stevilo kolonij 22 °C (Skupno &tevilo ni najdeno CFU/mL ! /
mikroorganizmov pri 22°C )

Stevilo kolonij 37 °C (Skupno $tevilo ni najdeno CFU/mL 100 skladen
mikroorganizmov pri 37°C %)

* V oklepaju je navedeno poimenovanje kot na priloZenih porogilih o preskusanju.

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi, Ur list RS, §t. 19/2004. 35/2004, 26/2006, 92/2008, 25/2009 in 74/2015, Priloga 1, del Ain C

Priloge porocila:
Porocilo o mikrobiolodkem preskuSanju z eviden&no oznako 4005-9/26759-17/12584-M

Oddelek za mikrobiologke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 2/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistnia. T:05 66 30 850, F:05 66 30 B88, E:kp crma@nlzoh si )
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Qrbita®LIMS ver.: 1.71.3

ID za DDV: 5119651295 TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJISI2X, Banka Slovenije verzija predioge porotila: 1.1



SLOVENSKA
‘ AKREDITACUA

ZDRAVJE, OKOLIE IN HRANO

@’3 NACIONALNI LABORATORIJ ZA 2 5

CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL,
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenéna oznaka: 4005-9/26759-17/12584-M

Porocilo o mikrobioloSkem preskusanju

Vzorec:

Stevilka vzorca:

Namen:
Naloga:
Veodja naloge:

Naroénik:

Delovni nalog:

Mesto odvzema:

Stanje vzorca:

Odvzem vzorca
Datum in ura:
Odvzel:

PITNA VODA - VS POS - PIV, PIVKA, REZERVOAR, PIPA NA IZTOKU IZ REZERVOARJA
17/12584; |ab.5t.: 17/407

Interni nadzor

Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.

JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA, VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3 , 6230 Postojna

Pogodba &t. 00-563/1 z aneksoma t. 1in 2, 22.01.2009
VS POS - PIV, PIVKA, REZERVOAR, PIPA NA IZTOKU IZ REZERVOARJA
Vzorec ustreza Kriterijem za sprejem

Sprejem vzorca

08.02.2017 08:00 Datum inura: 08.02.2017 12:30
naroénik - Irena Sudelj Sajn  Sprejel: Alenka Speh Datum poroéila: 13.02.2017

Rezultati preskusanja

Parameter Metoda Rezultat Enota  ZoCetekizakjuéek
; " ; i 09.02.2017 13:05
Koliformne bakterije ISO 9308-1:2014 ni najdeno CFU/M00 mL 13.02.2017 09:00
o _ — 09.02.2017 13:05
Escherichia coli IS0 9308-1:2014 ni najdenc CFU/100 mL 13.02.2017 09:00
) . _— 09.02.2017 13:05
Enterokoki 1SO 7899-2:2000 ni najdeno CFU/100 mL 13.02 2017 08:00
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list ,
Clostridium perfingens RS, §t, 19/2004, 1. totka ni najdeno CFuMoomL 090220171305
¢ 13.02.2017 09:00
Priloge Ill)
o . o : o 09.02.2017 13:05
Skupno Stevilo mikroorganizmov pri 22°C 180 6222:1999 ni najdeno CFU/mL 13.02 2017 0900
s : o ; - 09.02.2017 13:05
Skupno Stevilo mikroorganizmov pri 37°C 180 6222:1999 ni najdeno CFU/mL 13.02.2017 09:00
Analitik: Odgovorna oseba:
Erika Batagelj, univ. dip!. mikrob. dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.

Elektronsko podpisal Erika Batagel, univ. dipl. mikrob. ob 13.02 2017 12:10:21

Rezultali se nanadajo izkijuéno na preskudani vzores. Porodilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirat, razen v celoti. Ne sme se uporabljat v reklamne namene
Vzorec je bil v éasu do zaletka analiz ustrezno hranjen  Vse dodatne informacije o opravijenem preskusanju so dostopna na oddelku

Oddelek za mikrobioloske analize 2ivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 1/1

Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 20 B850, F:05 €6 30 8828, E:kp.cma@nlzoh.si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvemajska ulica 1, 2000 Maribor
1D za DDV: 5118651295, TRR: S15601100-6000043285, BIC: BSLJSIZX, Banka Slovenije

Orbita*LIMS ver 11713
verzija predioge porodila: 1.0
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ALENKA KO _ELJ
OKA Koper

7= NACIONALNI LABORATORI) ZA
@ ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Porocilo o izvedeni nalogi
Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Evidenéna oznaka: 1005-09/26190-17/12588

Naroé&nik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA D.O.O.,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna

Delovni nalog: Pogodba §t. 00-563/1 z aneksoma §t. 1in 2, 22.01.2009

Izvajalci: Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vodja naloge: Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem.,spec.san.kem.

Koper, 14.02.2017

Oddelek za kemijske analize Zivil, ved in drugih vzorcev
Vodja naloge: okolja Koper

Vodja oddelka:
Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem. spec.san.kem.

Elaegguqr%sko podpisal Nadja Mrmolja, univ.dipl kem. spec.san kem. ob 14.02.2017 Alenka KoZelj, univ.dipl.kem.

Porodilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti.

Oddelek za kemijske analize 2ivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 1/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria, T:05 66 30 880, F:05 66 30 888, E:alenka kozelj@nlzoh si )
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.7.1.3

ID za DDV: 5119651295, TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predloge poroéila: 1.1



ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Wo NACIONALNI LABORATORLIJ ZA

Evidentna oznaka: 1005-09/26190-17/12588

Podatki o vzorcu

Vzorec: VS POS-PIV, PIVKA, REZERVOAR, pipa na iztoku iz rezervoarja

Stevilka vzorca: 17/12588

Namen: Interni nadzor

Naro&nik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA, JERSICE 3 , 6230 Postojna

Vzorec odvzel: naroénik - Irena Suselj Sajn

Cas odvzema: 09.02.2017 09:00

Mesto odvzema: KOVOD Postojna, VS POS-PIV., PIVKA, REZERVOAR, pipa na iztoku iz rezervoarja

Vzorec sprejel: Liljana Ru&njak

Kraj in éas sprejema: Koper, 09.02.2017 12:30

Ocena rezultatov

Prikazani so vsi rezultati presku$anj iz prilog.

Parameter Rezultat Enota Kriterij Skladnost
Motnost 0.71 NTU 1 skladen
pH 7.80 6.5-9.5 skladen
Elekiriéna prevodnost (20°C) 201 pS/em 2500 skladen
Amonij <0.026 mglL 0.50 skladen
Nitrit <0.010 mg/L 0.5 skladen
Kemijska potreba po kisiku (oksidativnost) 1.25 mg/L 5 skladen
Barva (436 nm) 0.2 m-1 / /

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi, Ur.list RS, §t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2008 in 74/2015, Priloga 1

Priloge porocila:

Poroéilo o kemijskem presku$anju z evidentno oznako 1005-9/26190-17/12588-K

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 2/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria, T:05 66 30 880, F:05 66 30 888, E:alenka kozelj@nlzoh si e
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.7.1.3

ID za DDV: SI19651295, TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predioge porotila’ 1.1



SLOVENSKA
@9 NACIONALNI LABORATORIJ ZA A gt

ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO LP-014
Rezultati oznateni Z # se nanasajo

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, na neakreditirano dejavnost
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 1005-9/26190-17/12588-K

PoroCilo o kemijskem preskusanju

Vzorec: VS POS-PIV, PIVKA, REZERVOAR, pipa na iztoku iz rezervoarja

Stevilka vzorca:  17/12588

Namen: Interni nadzor

Naloga: Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o. KOVOD

Vodja naloge: Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem.,spec.san.kem.

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA D.O.O.,, POSTOJNA,

JERSICE 3 , 6230 Postojna

Delovni nalog: Pogedba st. 00-563/1 z aneksoma $t. 1in 2, 22.01.2009

Mesto odvzema: KOVOD Postojna, VS POS-PIV., PIVKA, REZERVOAR, pipa na iztoku iz rezervoarja

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Sprejem vzorca

Datum in ura: 09.02.2017 09:00 Datum inura: 09.02.2017 12:30

Odvzel: naroénik - Irena Suselj Sajn ~ Sprejel: Liljlana Rusnjak Datum poroéila: 14.02.2017

Rezultati pres kusan ja # Rezultat oznadeni z # se nanaaio na neakreditirano deiavnost

Parameter g:zﬂt:; Enota I:omtf:: Kr:; ?::::be %?E‘IE{

penes o L S edaas kP tao2 T

pH 7.80 # ISO 10523:2008, KP :ggg};
Meritev opravijena pri T=24,7°C

Elekriéna prevodnost (20°C) 201 # pSiem EN 27888:1903, KP s

Amoni <0.026 mgl  NH4 sotso-t10ean ke 10827

Nitit <0.010 mgl  NO2  SISTEN 26777 19967, kP }ggg};

Kemijska potreba po kisiku (oksidativnost) 125 mgl 02 ENISOBA6T1995 KP  10oa 1]

soma s 2w iy ol

[1] Znotraj dneva je interval zaupanja povpreénih vrednosti realnega vzorca pitne vode pri 95 % zanesljivosti: (0,027 0,003) mg/l NH4,
[2] Znotraj dneva je interval zaupanja povpre€nih vrednosti realnega vzorca pitne vode pri 5% zanesljivosti: (0,0100 + 0,0003) mg/l NO2
[3] Meritev je opravljena pri 436 nm v 5 cm kiveti.

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naroénika.

Vodja oddelka:
Alenka Kozelj, univ.dipl.kem.

Rezultali se nanadajo izkljuéno na preskusani vzorec, Porodilo se brez pisnega dovaljenja oddelka ne sme reproduciratl, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v éasu do zafetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacie o opravijenem preskusanju so dostopne na oddelku.

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 111
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 B80, F:05 66 30 888, E:alenka kozelj@nlzoh si Orbita®LIMS ver: 1.7.1.3
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor frise

i gila: 1.0
ID za DDV: S119651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predloge porodila
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GORAZD PRETNAR
OMA Koper

7=>  \ACIONALNI LABORATORIJ ZA
@ ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Porogilo o izvedeni nalogi
Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Evidenéna oznaka: 4005-09/26759-17/12581

Narognik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA, VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna

Delovni nalog: Pogodba &t, 00-563/1 z aneksoma &t. 1in 2, 22.01.2009

Izvajalci: Oddelek za mikrobiolodke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vodja naloge: dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.

Koper, 13.02.2017

Analitik: QOdgovorna oseba:

Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob. dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.

Elektronsko podpisal Erika Batagelj, univ. dipl mikrab. ob 13.02.2017 12:09:36

Poroéilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti.

Oddelek za mikrobiologke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 1/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:06 68 30 850, F:08 66 30 888, E:kp.cma@nizoh sl ) B

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvamajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita*LIMS ver - 1.7 1.3
ID za DDV: S119651295; TRR: SI5601100-6000043265; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predioge porotiia: 1.1



= NACIONALNI LABORATORIJ ZA
@ ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Evidenéna oznaka: 4005-09/26759-17/12581

Podatki o vzorcu

Vzorec: PITNA VODA - VS POS - PIV, PIVKA, TALNI HIDRANT PRI JAVOR PIVKA

Stevilka vzorca: 17/12581

Namen: Interni nadzor

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA, VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA, JERSICE 3, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: naro&nik - Irena Suselj Sajn

Cas odvzema: 09.02.2017 08:55

Mesto odvzema: VS POS - PIV, PIVKA, TALNI HIDRANT PRI JAVOR PIVKA

Vzorec sprejel: Alenka Speh

Kraj in Eas sprejema: Koper, 09.02.2017 12:30

Ocena rezultatov

Prikazani so vsi rezultati preskusanj iz prilog.

Parameter Rezultat Enota Kriterij Skladnost
Koliformne bakterije ninajdeno  CFU/M00mL 0 skladen
Escherichia coli ninajdeno  CFU/100 mL 0 skiaden
Enterokoki ninajdeno  CFU/100 mL 0 skladen
Clostridium perfringens (vkljuéno s sporami} ni najdeno CFU/100 mL 0 skladen
(Clostridium perfingens *)

Stevilo kolonij 22 °C (Skupno Stevilo ni najdeno CFU/mL / /
mikroorganizmov pri 22°C %)

Stevilo kolonij 37 °C (Skupno Stevilo ni najdeno CFU/mL 100 skladen
mikroorganizmov pri 37°C )

* V oklepaju je navedeno poimenovanje kot na priloZzenih porogilin o preskusanju.

Kriterlji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi, Ur list RS, §t. 19/2004, 35/2004, 26/20086, 92/20086, 25/2008 in 74/2015, Priloga 1, delAin C

Priloge poroéila:
Poroéilo o mikrobioloskem presku$aniju z eviden&no oznako 4005-9/26759-17/12581-M

Oddelek za mikrobioloske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 2/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 €& 30 850 F:05 66 30 888, E:kp.cma@nlzoh.si ; _
Nacionalni laboratorij za zdravje, okelje in hrano, Prvomajska ulica 1. 2000 Maribor Orbita*LIMS ver. 1713

ID za DDV: S119651295. TRR: SI5601100-6000043285: BIC: BSLJSIZX, Banka Slovenije verzija predioge parodila: 1 1



SLOVENSKA

> NACIONALNI LABORATORIJ ZA A orsirtlnciren

@ ZDRAVJE, OKOLIE IN HRANO LP-014
CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL,

VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 4005-9/26759-17/12581-M

PorocCilo o mikrobioloSkem preskusanju

Vzorec: PITNA VODA - VS POS - PIV, PIVKA, TALNI HIDRANT PRI JAVOR PIVKA

Stevilka vzorca: 17/12581; lab.5t.. 17/406

Namen: Interni nadzor

Naloga: Interni nadzor: KOVOD Pastojna, d.o.o.

Vodija naloge: dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA, VODOVOD, KANALIZACIJA, D.0.O., POSTOJNA,
JERSICE 3 , 6230 Postojna

Delovni nalog: Pogodba &t. 00-563/1 z aneksoma &t. 1 in 2, 22.01.2009

Mesto odvzema: VS POS - PIV, PIVKA, TALNI HIDRANT PRI JAVOR PIVKA

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Sprejem vzorca

Datum in ura: 09.02.2017 08:55 Datumin ura: 09.02.2017 12:30

Odvzel: naroénik - Irena Suselj Sajn  Sprejel: Alenka Speh Datum poroéila: 13.02.2017

Rezultati preskusanja

Zatetek / zakljucek

Parameter Metoda Rezultat Enota analize
: : . - 09.02.2017 13:05
Koliformne bakterije 1SO 9308-1:2014 ni najdeno CFU/100 mL 1302 2017 08'59
o ’ _ 09.02.2017 13:05
Escherichia coli 1SO 9308-1:2014 ni najdeno CFU/M00 mL 13.02 2017 08:59
. . _— 09.02.2017 13:05
Enterokoki IS0 7899-2:2000 ni najdeno CRUMOOML 4205 2017 08:50

Pravilnik o pitni vodi (Ur. list ;
Clostridium perfingens RS, &, 19/2004, 1. focka ni najdeno CFuoomL 090220171305
2 13.02.2017 08:59
Priloge 1)
g . i ) 2 e 09.02.2017 13:05
Skupno &tevilo mikroorganizmov pri 22°C 150 6222:1999 ni najdeno CFU/mL 13.02.2017 0859
g . s i - 09.02.2017 13:05
Skupno Stevilo mikroorganizmov pri 37°C 150 6222:1899 ni najdeno CFU/mL 13.02.2017 0850
Analitik: Odgovorna oseba:
Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob. dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.

Elektronsko podpisal Erika Batagel], univ_ dipl. mikrob. ob 13 02 2017 12:09:36

Rezultati se 4aj0 izkljutno na preskusani vzorec, Porodilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme s& uparabljati v reklamne namane
Vzorec je bil v &asu do zafetka enaliz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opraviienem preskusanju so dostopne na oddelku.

Oddelek za mikrobioloske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 1/1
Verdijeva ulica 11. 6000 Koper - Capodistria: T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp cma@nlzoh si Crbita’ LIMS ver 1713
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Frvomajska ulica 1, 2000 Maribor

erzija pred ila: 1.
ID za DDV: S119651295; TRR: SI5601100-6000043285, BIC: BSLJSI2X. Barka Slovenije verzja predioge porotiia: 1.0
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Porocilo o izvedeni nalogi
Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Evidenéna oznaka: 1005-09/26190-17/12585

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA D.O.O.,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna

Delovni nalog: Pogodba §t. 00-563/1 z aneksoma &t. 1 in 2, 22.01.2009

lzvajalci: Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vodja naloge: Nadja Mrmoalja, univ.dipl.kem.,spec.san.kem.

Koper, 14.02.2017

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev
Vodja naloge: okolja Koper

Vodja oddelka:
Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem.,spec.san.kem.

Elokrono podisalNada Vil univ.p ke spao san ke b 1402 2017 Alenka Kozelj, univ.dipl.kem.

Poroéilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti.

Oddelek za kemijske analize 2ivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 1/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 880, F:05 66 30 888, E:alenka kozelj@nizoh si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.7.1.3

1D za DDV: SI19651295; TRR: 515601100-6000043285, BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predloge porotila: 1.1



ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

@5 NACIONALNI LABORATORIJ ZA

Evidené&na oznaka: 1005-09/26190-17/12585

Podatki o vzorcu

Vzorec: VS POS-PIV., PIVKA, TALNI HIDRANT PRI JAVOR PIVKA

Stevilka vzorca: 17/12585

Namen: Interni nadzor

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA, JERSICE 3 , 6230 Postojna

Vzorec odvzel: narognik - Irena Suselj Sajn

Cas odvzema: 09.02.2017 08:55

Mesto odvzema: KOVOD Postojna, VS POS-PIV., PIVKA, talni hidrant pri Javor Pivka

Vzorec sprejel: Liljana Rusnjak

Kraj in ¢as sprejema: Koper, 09.02.2017 12:30

Ocena rezultatov

Prikazani so vsi rezultati preskusanj iz prilog.

Parameter Rezultat Enota Kriterij Skladnost
Motnost 0.73 NTU 1 skladen
pH 1.76 6.5-9.5 skladen
Elektriéna prevodnost (20°C) 290 pS/cm 2500 skiaden
Amonij <0.026 mglL 0.50 skladen
Nitrit <0.010 mglL 0.5 skladen
Kemijska potreba po kisiku (oksidativnost) 1.1 mg/L 5 skladen
Barva (436 nm) 02 m-1 ! /

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi, Ur list RS, st. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2008 in 74/2015, Priloga 1

Priloge poroéila:
Poroéilo o kemijskem presku$anju z evidenéno oznako 1005-9/26190-17/12585-K

Oddelek za kemijske analize 2ivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 2/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 B80, F:05 66 30 888, E:alenka kozelj@nlzoh si :
Macionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®™LIMS ver.: 1.7 1.3

ID za DDV: S119651295; TRR: SI15601100-6000043285; BIC: BSLISIZX, Banka Slovenije verzija predioge porotila: 1.1



SLOVENSKA
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CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, fosieir ity

VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 1005-9/26190-17/12585-K

Porocilo o kemijskem preskusanju

Vzorec: VS POS-PIV., PIVKA, TALNI HIDRANT PRI JAVOR PIVKA

Stevilka vzorca:  17/12585

Namen: Interni nadzor

Naloga: Interni nadzor; KOVOD Postojna, d.o.0. KOVOD

Vodja naloge: Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem.,spec.san.kem.

Naroé&nik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.0.O., POSTOJNA,
JERSICE 3 , 6230 Postojna

Delovni nalog: Pogodba 5t. 00-563/1 z aneksoma &t. 1in 2, 22.01.2009
Mesto odvzema: KOVOD Postojna, VS POS-PIV., PIVKA, talni hidrant pri Javor Pivka

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
Odvzem vzorca Sprejem vzorca
Datum in ura: 09.02.2017 08:55 Datum inura: 09.02.2017 12:30
Odvzel: narognik - Irena Sudelj Sajn  Sprejel: Liljana Rusnjak Datum poroéila: 14.02.2017
Rezultati pres kuga nja # Rezullati oznadeni z # se nanasaio na neakreditirano dejavnost
Zatetek /
Rezultat lzraZen Metoda
kljugek
Parameter OPOITIbﬂ Enota kot/na Kl'a] izvedbe I:nglllllze
SIST EN ISO7027:2000 brez ~ 09.02.17
Motnost 073 NTU poglavia 5. KP 09.02 17
pH 7.76 # IS0 10523:2008, KP 13%1;
Meritev opravijena pri T=24,8°C
: o ? 10.02.17
Elektriéna prevodnost (20°C) 290 # pSiem EN 27888:1993, KP 10,0217
Amoni <0026 mgl  NH sO7150-119840 kP 1002
i ; 10.02.17
Nitrit <0.010 mg/L NO2 SISTEN 26777: 1996%, KP 10,0217
Kemijska potreba po kisiku (oksidativnost) 141 mgl 02 ENISO8467:1995,KP |00 !
SIST EN ISO 7887:2012 10.02.17
Barva (436 nm) 0.2 m-1 metoda BE), KP 10.02.17

[1] Znotraj dneva je interval zaupanja povpreénih vrednosti realnega vzorca pitne vode pri 95 % zanesljivosti: (0,027+ 0,003) mg/| NH4

[2] Znotraj dneva je interval zaupanja povpreénih vrednosti realnega vzorca pitne vode pri 95% zanesljivosti: (0,0100 + 0,0003) mg/l NO2
[3] Meritev je opravljena pri 436 nm v 5 cm kiveti.

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo narotnika

Vodja oddelka:
Alenka KozZelj, univ.dipl.kem.

Rezultati se nanasajo izkljuéno na preskudani vzorec. Porodilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproduciral, razen v celoti. Ne sme se uporabljali v reklamne namene
Vzorec je bil v &asu do zadetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opraviignem preskusanju so dostopne na oddelku

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 1/1
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 880, F:05 66 30 888, E:alenka kozelj@nlzoh si Orbita®LIMS ver - 1713
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

la; 1.
ID za DDV: SI19651295, TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenie ¥arzia precioge poriie: 1.0
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GORAZD PRETNAR
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ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

W’S NACIONALNI LABORATORLIJ ZA

Porocilo o izvedeni nalogi
Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Eviden&na oznaka: 4005-09/26759-17/12574

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA, VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna

Delovni nalog: Pogodba $t. 00-563/1 z aneksoma 3t. 1in 2, 22.01.2009

Izvajalci: Oddelek za mikrobiolo$ke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vodja naloge: dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.

Koper, 13.02.2017

Analitik: Odgovorna oseba:

Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob. dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. bicl.

Elektronsko podpisal Erka Batagel], univ. dipl. mikrob. ob 13.02.2017 12.07:48

Porotilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti.

Oddelek za mikrobiolo$ke analize 2ivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 1/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp cma@nlzoh.s| ) ~
Nacionalni laboratorij za zdravje, okelje in hrano, Prvomajska ulica 1. 2000 Maribor Orbita™LIMS ver  1.7.13

1D za DDV: $I19651295; TRR: 515601100-6000043265; BIC: BSLJSI2X, Banka Siovenije verzija predioge porotila: 1.1
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Evidenéna oznaka: 4005-09/26759-17/12574

Podatki o vzorcu

Vzorec: PITNA VODA - VS POS - PIV, OO PLANINA, PIPA PO PRIPRAVI V CRPALISCU
MALNI

Stevilka vzorca: 17112574

Namen: Interni nadzor

Naroé&nik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA, VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA, JERSICE 3 , 6230 Postojna

Vzorec odvzel: naroénik - Irena Suselj Sajn

Cas odvzema: 09.02.2017 08:00

Mesto odvzema: VS POS - PIV, OO PLANINA, PIPA PO PRIPRAVI V CRPALISCU MALNI

Vzorec sprejel: Alenka Speh

Kraj in &as sprejema: Koper, 09.02.2017 12:30

Ocena rezultatov

Prikazani so vsi rezultati presku$anj iz prilog.

Parameter Rezultat Enota Kriterij Skladnost
Koliformne bakterije ni najdeno CFU/M00 mL 0 skladen
Escherichia coli ninajdeno  CFUM00 mL 0 skiaden
Enterokoki ninajdeno  CFUM00 mL 0 skladen
Clostridium perfringens (vklju¢no s sporami) ninajdeno  CFUM00mL 0 skiaden
(Clostridium perfingens )

Stevilo kolonij 22 °C (Skupno &tevilo ni najdeno CFU/mL ! !
mikroorganizmov pri 22°C *)

Stevilo kolonij 37 *C (Skupno Stevilo ni najdeno CFU/mL 100 skladen

mikroorganizmov pri 37°C *)
* V oklepaju je navedeno poimenovanje kot na priloZenih poroéilih o preskusanju.

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi, Ur list RS, §t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009 in 74/2015, Priloga 1, del Ain C

Priloge poroéila:
Porotilo o mikrobiolodkem presku3anju z eviden&no oznako 4005-9/26759-17/12574-M

Oddelek za mikrobiolodke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 2/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria, T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp cma@nlzoh si i _
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita*LIMS ver.: 1.7.1.3

ID za DDV: SI19651295. TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predioge porotila: 1.1



ZDRAVIE, OKOLIJE IN HRANO LP-014

CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL,
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

SLOVENSKA
@5 NACIONALNI LABORATORIJ ZA A etroialerss

Evidenéna oznaka: 4005-9/26759-17/12574-M

Porocilo o mikrobioloSkem preskusanju

Vzorec: PITNA VODA - VS POS - PIV, 0O PLANINA, PIPA PO PRIPRAVI V CRPALISCU MALNI

Stevilka vzorca: 17112574, lab.8t.. 17/405

Namen: Interni nadzor

Naloga: Intemni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Vodija naloge: dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA, VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna

Delovni nalog: Pogodba $t. 00-563/1 z aneksoma 5t. 1 in 2, 22.01.2009

Mesto odvzema: VS POS - PIV, OO PLANINA, PIPA PO PRIPRAVI V CRPALISCU MALNI

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijjem za sprejem

Odvzem vzorca Sprejem vzorca

Datum in ura: 09.02.2017 08:00 Datuminura: 09.02.2017 12:30

Odvzel: naroénik - Irena Suselj Sajn  Sprejel: Alenka Speh Datum porocila: 13.02.2017

Rezultati preskusanja

Parameter Metoda Rezultat Enota Zaésleﬁi:‘!aﬁled]uéek
Koliformne bakterije ISO 9308-1:2014 hi najdeno CFUMOOmL 0 0 gg]; i
Escherichia col IS0 9308-1:2014 ni najdeno crunoom. 3022017 1995
Enterokoki 1SO 7899-2:2000 ni najdeno CRUnoomL 03 020 ;ggg
Clostridium perfingens P?:,IZI: E%EE%E'. [tgék?l ni najdeno CRUMOOmL  $30a 21T 188
Skupno &tevilo mikroorganizmov pri 22°C IS0 6222:1999 ni najdeno CRum.  Seddi] 13
Skupno &tevilo mikroorganizmoy pri 37°C IS0 6222:1999 ni najdeno oRUL o Se B
Analitik: Odgovorna oseba:
Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob. dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.

Elektronsko podpisal Erika Batagel), univ dipl mikrob. ob 13.02 2017 12.07:48

Rezultati se nanadajo izkljuéno na preskusani vzorec. Porodilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v Easu do zaletka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravijenem preskudanju so dostopne na oddelku

Oddelek za mikrobiolo3ke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 1/1
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistia T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp cma@nizoh si Orbita’LIMS ver- 1.7.1.3
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1. 2000 Maribor e

ID za DDV: SI19651295: TRR: SI5601100-6000043285: BIC: BSLISIZX. Banka Slovenije SRR POr L0
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ALENKA KO ELJ
OKA Koper

ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

@e NACIONALNI LABORATORIJ ZA

Porodilo o izvedeni nalogi

Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Evidenéna oznaka: 1005-09/26190-17/12578

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA D.O.O.,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna

Delovni nalog: Pogodba &t. 00-563/1 z aneksoma &t. 1 in 2, 22.01.2009

Izvajalci: Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Veodja naloge: Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem.,spec.san.kem.

Koper, 14.02.2017

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev
Vodja naloge: okolja Koper

Vodja oddelka:
Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem_,spec.san.kem.

Elokransko podpsal Naga ol univ.dipl kem..spec san kem ob 14.02.2017 Alenka KoZelj, univ.dipl.kem.

Porotilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti.

Oddelek za kemijske analize 2ivil, vod In drugih vzorcev okalja Koper Stran 1/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria, T:05 66 30 880, F:05 66 30 888, E:alenka kozelj@nlzch.si :
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.7.1.3

ID za DDV: S119651295, TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predioge porodila: 1.1
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Evidenéna oznaka: 1005-09/26190-17/12578

Podatki o vzorcu

Vzorec: VS POS-PIV.00 PLANINA, PIPA PO PRIPRAVI V CRPALISCU MALNI

Stevilka vzorca: 17/12578

Namen: Interni nadzor

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA, JERSICE 3 , 6230 Postojna

Vzorec odvzel: naro&nik - Irena Suselj Sajn

Cas odvzema: 09.02.2017 08:00

Mesto odvzema: KOVOD Postojna, VS POS-PIV. 00 Planina, pipa po pripravi v &rpalistu Malni

Vzorec sprejel: Liljana Rusnjak

Kraj in £as sprejema: Koper, 09.02.2017 12:30

Ocena rezultatov

Prikazani so vsi rezultati preskusanj iz prilog.

Parameter Rezultat Enota Kriterij Skladnost
Motnost 0.32 NTU 1 skladen
pH 7.88 6.5-9.5 skladen
Elektriéna prevodnost (20°C) 292 pSicm 2500 skladen
Amonij <0.026 mg/L 0.50 skladen
Nitrit <0.010 mglL 0.5 skladen
Kemijska potreba po kisiku (oksidativnost) 0.94 mg/L 5 skladen
Barva (436 nm) 0.2 m-1 / /

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi, Ur list RS, §t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2008 in 74/2015, Priloga 1

Priloge porocila:

Poroéilo o kemijskem preskusanju z evidenéno oznako 1005-9/26190-17/12578-K

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 2/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 880, F:05 66 30 888, E:alenka kozelj@nizoh si .
Nacionalni laboratorlj za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita™ IMS ver.. 1.7.1.3

1D za DDV: S119651295; TRR: S15601100-6000043285, BIC: BSLJSI2ZX, Banka Slovenije verzija predloge porotila: 1.1



SLOVENSKA
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ZDRAVIE, OKOLIE IN HRANO LP-014
Rezultati oznateni z # se nana3ajo

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, - na neakreditirano dejavnost
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 1005-9/26180-17/12578-K

PorocCilo o kemijskem preskuSanju

Vzorec: VS POS-PIV.00 PLANINA, PIPA PO PRIPRAVI V CRPALISCU MALNI
Stevilka vzorca:  17/12578
Namen: Interni nadzor
Naloga: Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o. KOVOD
Vodja naloge: Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem.,spec.san kem.
Naroé&nik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O, POSTOJNA,
JERSICE 3 , 6230 Postojna
Delovni nalog: Pogodba 5t. 00-563/1 z aneksoma &t. 1in 2, 22.01.2009
Mesto odvzema: KOVOD Postojna, VS POS-PIV. 00 Planina, pipa pa pripravi v érpaliséu Malni
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
Odvzem vzorca Sprejem vzorca
Datum in ura: 09.02.2017 08:00 Datuminura: 09.02.2017 12:30
Odvzel: naroénik - Irena Sudelj Sajn  Sprejel: Liljana Rudnjak Datum poroéila: 14.02.2017
Rezu Itati prESkuga nja # Rezuitati oznaleni z # se nanadaio na neakreditirano deiavnost
Rezultat lzrazen Metoda Zakelek |
ljugek
] Opomba Bivola kot/na Kraj izvedbe z:‘-,;?ue
SIST EN ISO7027:2000 brez ~ 09.02.17
Motost o8 LU pogiavia 5, KP 090217
oH 768 # ISO 10523:2008, KP Ll
Meritev opravijena pri T=24,8°C
i 3 ’ 10.02.17
Elektri¢éna prevodnost (20°C) 292 # uSicm EN 27888:1893, KP 100217
i 10.02.17
:19841!l
Amonij <0.026 mg/L NH4 ISO 7150-1:1984('1, KP 100217
- ; 10.02.17
Nitrit <0.010 mg/L NO2 SIST EN 26777; 19961, KP 10,0217
Kemijska potreba po Kisiku (oksidativnost) 0.94 mgl 02 EN ISO 8467:1995, KP 1383};
SIST EN ISO 7887:2012 100217
Sipus e = o metoda BB, KP 10,0247

[1] Znotraj dneva je interval zaupanja povpre&nih vrednosti realnega vzorca pitne vode pri 95 % zanesljivosti: (0,027 0,003) mg/l NH4.
[2] Zrotraj dneva je interval zaupanja povpreénih vrednosti realnega vzorca pitne vode pri 85% zanesljivosti: (0,0100 + 0,0003) mgfl NO2
[3] Meritev je opravljena pri 436 nm v 5 cm kiveti

Padatke o merilni negatovosti posredujemo na zahtevo naroénika

Vodja cddelka:
Alenka Kozelj, univ.dipl.kem.

Rezullah se nanaajo izkljuéno na preskusani vzorec. Porodilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirali, razen v celoli Ne sme se uporabljab v rekiamne namene.
Vzorec je bil v éasu do zadetka analiz ustrezno hranjen  Vse dodatne informacije o opravijgnem preskusanju so dostopne na oddelku

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 11
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 880, F:05 66 30 888, E:alenka kozelj@nlzoh si Orbita®™ IMS ver: 1.7.1.3
Nacionalni laboratorij za zdravje, ckolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor i

ID za DDV: S119651295, TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLIS|2X, Banka Slovenile AEIZES pradlone ot}
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2017.02.16 11:14:06
NADJA MRMOLJA
OKA Koper

ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

@S NACIONALNI LABORATORLJ ZA

PorocCilo o izvedeni nalogi
Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Evidenéna oznaka: 1005-09/26190-17/13957

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna

Delovni nalog: Pogodba $t. 00-563/1 z aneksoma $t. 1 in 2, 22.01.2009

lzvajalci: Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vodja naloge: Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem.,spec.san.kem.

Koper, 16.02.2017

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev

Vodja naloge: okolja Koper
Vodja oddelka:
Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem.,spec.san.kem.
1E:akuah'ir:\35ko podpisal Nadja Mrmolja, univ.dipl kem. spec.san kem. ob 16.02. 2017 Alenka Koze]j: univ.dipl.kem.

Porocilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme repreducirati, razen v celoti.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh si/istovetnost.

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 1/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 880, F:035 66 30 628, E:alenka kozelj@nlzoh.si oo "
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1. 2000 Maribor Orbita’LIMS ver 11713

ID za DDV: 5119651295, TRR: SI5601100-6000043285, BIC: BSLJSIZX, Banka Slovenije verzija predloge porotila: 1.2



ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

@s NACIONALNI LABORATORIJ ZA

Evidenéna oznaka: 1005-09/26190-17/13957

Podatki o vzorcu

Vzorec: V8 Suhorje, Suhorje rezervoar

Stevilka vzorca: 17113957

Namen: Interni nadzor

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA, JERSICE 3 , 6230 Postojna

Vzorec odvzel: naroénik - Irena Suselj Sajn

Cas odvzema: 14.02.2017 10:00

Mesto odvzema: KOVOD Postojna, VS Suhorje, Suhorje - rezervoar, pipa na dotoku

Vzorec sprejel: Liliana Rudnjak

Kraj in ¢as sprejema: Koper, 14.02.2017 11:00

Ocena rezultatov

Prikazani so vsi rezuitati preskusanj iz prilog.

Parameter Rezultat Enota Kriterij Skladnost
Motnost <0.10 NTU 1 skladen
pH 7.76 65-95 skladen
Elektriéna prevodnost (20°C) 343 pS/em 2500 skladen
Amonij <0.026 mg/L 0.50 skladen
Nitrit <0.010 mg/L 05 skladen
Kemijska potreba po kisiku (oksidativnost) 1.46 mg/L 5 skladen
Barva (436 nm) <0.1 m-1 / /

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi, Ur.list RS, st. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009 in 74/2015, Priloga 1

Priloge porocila:
Porocilo o kemijskem preskuSanju z evidenéno oznako 1005-9/26190-17/13957-K

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 2/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistna T:05 66 30 880, F:05 66 30 888, E:alenka kozel@nizoh si - & =
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.7.1.2

1D za DDV: S119651295 TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSIZX. Banka Slovenije verzija predioge porotila: 1 2
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NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVIE, OKOLIE IN HRANO

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL,

SLOVENSKA

‘ AKREDITACLIA
5IST EN ISO/IEC 17025
g o

Rezultati cznateni z # se nanasajo
na neakreditirano dejavnost

VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenéna oznaka: 1005-9/26190-17/13957-K

Porocilo o kemijskem preskusanju

Vzorec:

Stevilka vzorea:

Namen:
Naloga:
Vodja naloge:

Naroénik:

Delovni nalog:

Mesto odvzema:

Stanje vzorca:
Odvzem vzorca

VS Suhorje, Suhorje rezervoar

17/13957

Interni nadzor

Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.0. KOVOD
Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem.,spec.san.kem.

JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3 , 6230 Postojna

Pogodba 3t. 00-563/1 z aneksoma &t. 1in 2, 22.01.2008
KOVOD Postojna, VS Suhorje, Suhorje - rezervoar, pipa na dotoku
Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Sprejem vzorca

Datum inura: 14.02.2017 10:00 Datuminura: 14.02.2017 11:00
Odvzel: naroénik - Irena Suselj Sajn  Sprejel: Liljana Rusnjak Datum poroéila: 16.02.2017
Rezultati prSkuga nja # Rezultali oznaéeni z # se nanasajo na neakreditirano dejauniost
Zatetek |
Rezultat lzraien Metoda
kljugek
Parameter Opomba Enota kot/na Kraj izvedbe ‘Zniﬁ'm
SIST EN I507027:2000 brez ~ 14.02.17
Motnost <0.10 NTU poglavja5, KP 14.0217
. 14,0217
pH 176 ISO 10523:2008, KP 140217
Meritev opravijena pri T= 25,1°C
Elektricna prevodnost (20°C) 33 # pSiem EN 27888:1993, KP }:gg};
" 14.02.17
_1-108411
Amonij <0.026 mgiL NH4 ISO 7150-1:19841", KP 140217
N <0.010 mgl N2 SISTEN2GTIT 1996%.KP 13021
Kemijska potreba po kisiku (oksidativnost) 148 mg/L 02 EN ISO 8467:1985, KP ngg};
SIST ENISO 7887:2012 14.02.17
B fexs i =8 e metoda BF1, KP 14.02.17
Meritev opravijena pri pH 7,8.

[1] Znotraj dneva je interval zaupanja povpreénih vrednosti realnega vzorca pitne vode pri 95 % zanesijivosti: (0,027+ 0,003) mg/l NH4.
[2] Znotra) dneva je interval zaupanja povpreénih vrednosti realnega vzorca pitne vode pri 95% zanesljivosti (0,0100 + 0,0003) mg/l NO2
[3] Meritev je opravliena pri 436 nm v & cm kiveti.

Podatke o merilm negotovosti posredujemo na zahtevo naroénika.

Vodja oddelka:
Alenka Kozelj, univ.dipl.kem.

Rezultati se nanasaje izkljuéno na preskusani vzorec. Porodilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirall, razen v celoli. Ne sme se uporabljali v reklamne nameng.
Vzorec je bil v ¢asu do zadetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravijenem preskusanju so dostopne na eddelku.
Preverjanie istovelnost dokumenta: httpiwwnw. nizoh stfistovetnost

Oddelek za kemijske analize #ivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 880, F:05 66 20 838, E:alenka kozelj@nlzoh si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje In hrano, Prvamajska ulica 1, 2000 Maribor

ID za DDV: SI15651205, TRR: SI5601100-6000043285. BIC: BSLJSIZX, Banka Slovenije

Stran: 11
Orbita®LIMS ver: 1.7.1.3
verzija predioge porotila: 1.1
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Porocilo o izvedeni nalogi

Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o0.

Evidenéna oznaka: 4005-09/26759-17/13969

Narognik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna
Delovni nalog: Pagodba &t. 00-563/1 z aneksoma &t. 1in 2, 22.01.2009
Izvajalci: Oddelek za mikrobioloske analize zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper
Vodja naloge: dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.
Koper, 17.02.2017
Analitik: QOdgovorna oseba:
Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob. dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.

Elektronsko podpisal Erika Batagel], univ. dipl. mikrob. ob 17.02.2017 12:49:55

Poroéilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: hitp://www.nlzoh.sifistovetnost.

Oddelek za mikrobioloZke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 1/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp.cma@nlzaoh.si ) =
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita*LIMS ver.: 1.7.1.3

ID za DDV: S119651295; TRR: SI5501100-6000043285; BIC: ESLJSIZX. Banka Slovenije verzija predioge poro¢ila: 1.2
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Evidenéna oznaka: 4005-09/26759-17/13969

Podatki o vzorcu

Vzorec: PITNA VODA - VS SUHORJE, SUHORJE - REZERVOAR, PIPA NA DOTOKU

Stevilka vzorca: 17/13969

Namen: Interni nadzor

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA, JERSICE 3 , 6230 Postojna

Vzorec odvzel: narotnik - Irena Suselj Sajn

Cas odvzema: 14.02.2017 10:00

Mesto odvzema: VS SUHORJE, SUHORJE - REZERVOAR, PIPA NA DOTOKU

Vzorec sprejel: Matej Brsa

Kraj in &as sprejema: Koper, 14.02.2017 10:55

Ocena rezultatov

Prikazani so vsi rezultati preskusanj iz prilog.

Parameter Rezultat Enota Kriterij Skladnost
Koliformne bakterije ninajdeno  CFU/M00 mL 0 skladen
Escherichia coli ninajdeno  CFU/100 mL 0 skladen
Enterokoki ninajdeno  CFU/00 mL 0 skladen
Clostridium perfringens (vkljuéno s sporami) ninajdeno  CFU/00 mL 0 skladen
{Clostridium perfingens 7)

Stevilo kolonij 22 °C (Skupno Stevilo ni najdeno CFU/mL ! /
mikroorganizmov pri 22°C *)

Stevilo kolonij 37 °C (Skupno $tevilo ni najdeno CFU/mL 100 skladen
mikroorganizmov pri 37°C *)

*V oklepaju je navedeno poimenovanje kot na priloZzenih poroéilih o preskusanju.
Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi, Ur list RS, t. 19/2004, 35/2004. 26/2006, 92/2006, 25/2009 in 74/2015, Priloga 1. del Ain C

Priloge poroécila:
Porogilo o mikrobiolodkem preskuanju z evidenéno oznako 4005-9/26759-17/13969-M

Oddelek za mikrobicloske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 2/2
Verdijeva ulica 11 6000 Koper - Capodistria: T:05 66 30 850 F:05 66 30 888, E:kp crna@nlzoh.si : %
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.. 1.7.1.3

ID za DDV: S119651295: TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Skvenie verzija predioge porodila 1.2
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CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL,

VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 4005-9/26759-17/13869-M

Porocilo o mikrobioloskem preskusanju

Vzorec: PITNA VODA - VS SUHORJE, SUHORJE - REZERVOAR, PIPA NA DOTOKU

Stevilka vzorca:  17/13969; lab.3t.: 17/471

Namen: Interni nadzor

Naloga: Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Vodja naloge: dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.

Narocnik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3 , 6230 Postojna

Delovni nalog: Pogoedba $t. 00-563/1 z aneksoma &t. 1in 2, 22.01.2009

Mesto odvzema: VS SUHORJE, SUHORJE - REZERVOAR, PIPA NA DOTOKU

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Sprejem vzorca

Datum in ura: 14.02.2017 10:00 Datuminura: 14.02.2017 10:55

Odvzel: naroénik - Irena Sugelj Sajn  Sprejel: Matej Brsa Datum poroéila: 17.02.2017

Rezultati preskusanja

Parameter Metoda Rezultat Engts  TOERK{ZENuEe
. ; . _— 14.02.2017 11:25
Koliformne bakterije 1SO 9308-1:2014 ni najdeno CFU/M00 mL 17.02.2017 09:36
e : . 14.02.2017 11:26
Escherichia coli 1SO 9308-1:2014 ni najdeno CFU/M00 mL 17.02 2017 09:36
i . G 14.02.2017 11:26
Enterokoki 1SO 7899-2:2000 ni najdeno CFU/100 mL 17.02 2017 0936
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list ;
Clostridium perfingens RS, s, 19/2004, 1. totka ni najdeno CFUM00 mL a2t 11225
: 17.02.2017 09:36
Priloge Il1)
o : — _ o 14.02.2017 11:25
Skupno $tevilo mikroorganizmov pri 22°C IS0 6222:1999 ni najdeno CFUMmL 17.02.2017 09:36
g . N ' _— 14.02.2017 11:25
Skupno Stevilo mikroorganizmov pri 37°C 1SO 6222:1999 ni najdeno CFUmL 17.02.2017 09:36
Analitik: Odgovorna oseba:
Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob. dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.

Elektronska podpisal Erka Batagelj, univ. dipl. mikrob. b 17.02.2017 12:49:55

Rezuitah se nanadajo izkljuéno na preskusani vzorec. Porodilo se brez pisnega dovaljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celot. Ne sme se uporabljati v reklamne namene
Vzorec je bil v éasu do zafetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacie o opraviienem preskusanju so dostopne na oddelku
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http-//www.nlzoh sifistovetnost.

Oddelek za mikrobiolodke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 1/1

Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 56 30 850, F:05 66 30 888, E:kp cma@nlzoh si Orbita*LIMS ver: 1.7 1.3
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor verzija prediage porﬁ-éilé' 11
ID za DDV: S119651295, TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X. Banka Slovenije






NLZOH
2017.02.17 13:35.17

SILVANA MARKIAS HR
DOZ Koper

ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

@S NACIONALNI LABORATORIJ ZA

Porocilo o izvedeni nalogi
Izvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Evidenéna oznaka: 2105-09/24930-17/13752

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA D.O.O.,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna

Delovni nalog: pogodba, 00-563/1, 34/1-09, 22.01.2009

Izvajalci: Oddelek za okolje in zdravje Koper

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper
Oddelek za mikrobiolo$ke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inZ.
Koper, 17.02.2017
Oddelek za okolje in zdravje Koper
Vodja naloge: Vodja oddelka:
Gregor Drinovec, san. inZ. mag. Silvana Marki¢ Hrast, dipl. san. ing.

Elektronsko podpisal Gregor Onnovec, san. inZ. ob 17 .02 2017 13.24:45

Porotilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celofi.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh si/istovetnost.

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran 1/2
Vojkovo nabreje 10, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp.coz@nlzoh si

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver. 17.1.3
ID za DDV: SI19651295, TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSIZX, Banka Slovenije verzija predloge porotila: 1.2



ZDRAVIE, OKOLIJE IN HRANO

Q’S NACIONALNI LABORATORIJ ZA

Evidenéna oznaka: 2105-09/24930-17/13752

Podatki o vzorcu

Vzorec: Cistilna naprava vodarna Malni po obdelavi

Stevilka vzorca: 17/13752

Namen: Pogodba

Naroé&nik: JAVNO PODJETJE KOVCD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA D.O.O.,
POSTOJNA, JERSICE 3 , 6230 Postojna

Vzorec odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper

Cas odvzema: 14.02.2017 09:15

Mesto odvzema: vodovod Postojna - Pivka, Cistilna naprava vodarna Malni po obdelavi

Vzorec sprejel: Gregor Drinovec

Kraj in éas sprejema: Koper, 14.02.2017 12:29

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

(1) Pravilnik o pitni vodi, Ur.list RS, §t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009 in 74/2015, Priloga 1

(2) Pravilnik o pitni vodi, Ur list RS, &t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2008 in 74/2015, Priloga 1, delAIn C
(3) Pravilnik o pitni vodi, Ur list RS, §t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2008, 25/2009 in 74/2015, Priloga 1, del A

Ocena skladnosti
Vzorec je skladen z upoStevanimi kriteriji.

Zdravstvena ocena
Vzorec je zdravstveno ustrezen.

Priloge poroéila:
Porocilo o presku$anju z evidenéno oznako 2105-9/24930-17/13752-T

Porocilo o kemijskem presku$anju z evideng&no oznako 2105-9/24930-17/13752-K
Porotilo o mikrobiolodkem presku$anju z evidenéno oznako 2105-9/24930-17/13752-M

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran 2/2
Vojkovo nabreZje 10, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp.coz@nlzoh si ">
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver. 1.7.1.3

ID za DDV: S119651295. TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predioge porotila: 1.2



SLOVENSKA
@3 NACIONALNI LABORATORIJ ZA A et

ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO LP-014
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE e e el

Evidenéna oznaka: 2105-9/24930-17/13752-T

Porocilo o preskusanju

Vzorec: Cistilna naprava vodarna Malni po obdelavi

Stevilka vzorca:  17/13752

Namen: Pogodba

Naloga: Izvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inz.

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.0.0O., POSTOJNA,
JERSICE 3 , 6230 Postojna

Delovni nalog: pogodba, 00-563/1, 34/1-09, 22.01.2009

Mesto odvzema:  vodovod Postojna - Pivka, Cistilna naprava vodarna Malni po obdelavi
Metoda vzoréenja: SIST ISO 5667-5: 2007

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Sprejem vzorca

Datum inura: 14.02.2017 09:15 Datumin ura: 14.02.2017 12:29

Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH Sprejel: Gregor Drinovec Datum poroéila: 17.02.2017

OOZ Koper

Rezu Itatl p res kuga nja # Rezultati oznaeni z # se nanaaio na neakreditirano dejavnost

Zacetek /
Rezultat lzrazen
kljudek

Parameter Opomba Enota kit Metoda Iimla;'iz:

Terenske meritve

Temperatura vode 5.1 °C DIN 38404-C4-2: 1976 14.02.17
14.02.17

Klor-prosti 055 mg/L Cl2  SISTENISO7393-2:2000 14.02.17
14.02.17

Vonj sprejemljiv # ONORM M 6620:2012 14.02.17
14.02.17

Splosni fizikalno-kemijski parametri

pH 797 ISO 10523:2008 14.02.17
14.02.17

Elektriéna prevodnost (20°C) 296 # pSicm ISO 7888:1985 14.02.17
14.02.17

Vodja oddelka:
mag. Silvana Marki¢ Hrast, dipl. san. ing.

elektronsko podpisal mag. Silvana Markit Hrast, dipl. san ing. ob 17.02.2017 13.35:17
Rezultati se nanadajo izkljuéno na preskusani vzorec. Poroilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene

Vzorec je bil v éasu do zadetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravijenem preskusanju so dostopne na oddelku.
Freverjanje istovetnost dokumenta: hitp:/iwww nlzoh siistovetnost.

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran: 11
Vojkovo nabrezje 10, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp.coz@nlzoh si Orbita®LIMS ver: 1.7.13
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor verzija predloge porotila: 1.2
ID za DDV: S119651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSIZX, Banka Slovenije o



SLOVENSKA
> NACIONALNI LABORATORIJ ZA @ it e
@ ZDRAVIJE, OKOLJE IN HRANO af o

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL,
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Eviden¢na oznaka: 2105-9/24930-17/13752-K

Porocilo o kemijskem preskusanju

Vzorec: Cistilna naprava vodarna Malni po obdelavi

Stevilka vzorca:  17/13752

Namen: Pogodba

Naloga: Izvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inZ.

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3 , 6230 Postojna

Delovni nalog: pogodba, 00-563/1, 34/1-09, 22.01.2009

Mesto odvzema: vodovod Postojna - Pivka, Cistilna naprava vodama Malni po obdelavi

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Prevzem vzorca

Datum in ura: 14.02.2017 09:15 Datumin ura: 14.02.2017 12:30

Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH Prevzel: Benjamin DeZjot Datum poroéila: 16.02.2017

OOZ Koper

Rezultati preskusanja

Rezultat lzrazen Metoda Zatetak |
Parameter Opomba Enota kot/na Kraj izvedbe “aﬁ',’,‘.'ifﬁk
SISTENISO 78872012 14.02.17
Bghea (4% % L metoda BI', KP 14.02.17
Meritev opravijena pri pH 7,8.

SIST EN ISO7027:2000 brez ~ 14.02.17
Mofriost 050 WY poglavia 5, KP 14.02.17
. 14.02.17

=E 2
Amonij <0.026 mgiL NH4 ISO 7150-1:1984%, KP 140217
- , 14.02.17
Nitrit <0.010 mgl  NO2  SISTEN267T7:1096%,KP 1. 0o.)
Kemijska potreba po kisiku (oksidativnost) 129 mgl 02 EN ISO 8467-1995, KP mgg

[1] Meritev je opravljena pri 436 nm v 5 cm kiveti.

[2] Znatra) dneva je interval zaupanja povpreénih vrednosti realnega vzorca pitne vode pri 95 % zanesijivosti: (0,027 0,003) mg/| NH4.
[3] Znotraj dneva je interval zaupanja povpreénih vrednosti realnega vzorca pitne vode pri 95% zanesljivosti: (0,0100 = 0,0003) mg/l NO2
Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naroénika

Vodja oddelka:
Alenka Kozelj, univ.dipl.kem.
Za, elekironsko podpisal Nadja Mrmoalja, univ dipl.kem..spec.san kem ob 16.02 2017 14:32.23

Rezultati se nanasajo izk|juéno na preskudani vzorec. Porodilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljab v reklamne namene
Vzorec je bil v éasu do zadetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravijenem preskuganju so dostopne na oddelku
Preverjanje istovetnosti dokumenta hilp.//www nizoh sifistovetnost

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 1/1
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 86 30 880, F.05 66 30 888, E:alenka kozelj@nlzoh si OrbitaLIMS ver - 1.7.1.3
Nacionaini laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor S

; verzija predh Bila: 1.1
ID za DDV: SI19651295, TRR: SI15601100-6000043285; BIC: BSLJSIZX, Banka Skovenie 18 predioge porotlia



ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO LP-014

CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL,
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

SLOVENSKA
@5 NACIONALNI LABORATORIJ ZA A e

Evidenéna oznaka: 2105-9/24930-17/13752-M

Porocilo o mikrobioloSkem preskusanju

Vzarec: Cistilna naprava vodarna Malni po obdelavi

Stevilka vzorca: 17/13752; lab.&t.: 17/488

Namen: Pogodba

Naloga: lzvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inZ.

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3 , 6230 Postojna

Delovni nalog: pogodba, 00-563/1, 34/1-08, 22.01.2009

Mesto odvzema:  vodovod Postojna - Pivka, Cistilna naprava vodama Malni po obdelavi

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Prevzem vzorca

Datum inura: 14.02.2017 09:15 Datum in ura: 14.02.2017 12:33

Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH Prevzel: Alenka Speh Datum poroéila: 17.02.2017

OO0Z Koper

Rezultati preskusanja

Zatetek | zakljucek

Parameter Metoda Rezultat Enota analize
' - ; o 14.02.2017 13:20
Koliformne bakterije ISO 9308-1:2014 ni najdeno CFU/100 mL 17.02.2017 09:37
B : b 14.02.2017 13:20
Escherichia coli ISO 9308-1:2014 ni najdeno CRUM00 ML 42002017 0937
; : — 14.02.2017 13:20
Enterokoki ISO 7899-2:2000 ni najdeno CFUM00 mL 17.02.2017 09:37

Pravilnik o pitni vodi {Ur. list !
Clostridium perfingens RS, §t, 19/2004, 1. totka ni najdeno CFU/100 mL 1gaes 13120
i 17.02.2017 09:37
Priloge I1l)
o ; " ) o 14.02.2017 13:20
Skupno $tevilo mikroorganizmov pri 22°C IS0 6222:1999 ni najdeno CFUmL 17.02 2017 09:37
= : T 3 s 14.02.2017 13:20
Skupno Stevilo mikroorganizmov pri 37°C ISO 6222:1999 ni najdeno CFU/mL 17.02.2017 0937
Analitik: Odgovorna oseba:
Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob. dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.

Elektronsko podpisal dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol. ob 17.02 2017 12:52.07

Rezultati se nanatajo izkljuéno na preskudani vzorec. Porodilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducira, razen v celoti, Ne sme se uporabljati v reklamne namene,
Vzorec je bil v ¢asu do zatetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravijenem preskusanju so dostopne na cddelku.
Preverjanje istovetnost dokumenta: hitp://www.nlzoh sifistovetnost.

Oddelek za mikrobioloske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 1/1
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistna; T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp cma@nlzoh si Orbita®LIMS ver. 1.7.1.3
Nacionalni laboratorij za zdravje, okelje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor e

i edl dila: 1.1
ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285, BIC: BSLJSI2X, Banka Sloverije L i






NLZOH

2017.02.17 13.34:51

SILVANA MARKIAS HR
DO0Z Koper

ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

W’s NACIONALNI LABORATORU ZA

Porocilo o izvedeni nalogi
Izvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Evidengna oznaka: 2105-09/24930-17/13754

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA D.O.O.,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna

Delovni nalog: pogodba, 00-563/1, 34/1-09, 22.01.2009

Izvajalci: Oddelek za okolje in zdravje Koper

QOddelek za mikrobiolo3ke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inZz.
Koper, 17.02.2017
Oddelek za okolje in zdravje Koper
Vodja naloge: Vodja oddelka:
Greger Drinovec, san. inz. mag. Silvana Marki¢ Hrast, dipl. san. ing.

Elektronsko podpisal Gregor Dnnovec. san. inZ. ob 17 02 2017 13:21:56

Poroéilo se brez pisnega dovoljenja izvajaica ne sme reproducirati, razen v celoti.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh si/istovetnost.

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran 1/2
Vojkovo nabrezje 10, 6000 Koper - Capodistra; T:05 66 30 B03, F:05 66 30 888, E:kp.coz@nlzoh si o
Nacionalni laboratorij za zdravje, okelje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.7.1.3

ID za DDV: SI19651295° TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predioge porotila: 1.2



= NACIONALNI LABORATORIJ ZA
Q ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Eviden&na oznaka: 2105-09/24930-17/13754

Podatki o vzorcu

Vzorec: Zajetje Malni za Planino po obdelavi

Stevilka vzorca: 17/13754

Namen: Pogodba

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA, JERSICE 3 , 6230 Postojna

Vzorec odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper

Cas odvzema: 14.02.2017 09:45

Mesto odvzema: vodovod Planina, Zajetje Malni za Planino po obdelavi

Vzorec sprejel: Gregor Drinovec

Kraj in ¢as sprejema: Koper, 14.02.2017 12:29

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
(1) Pravilnik o pitni vodi, Ur.list RS, §t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009 in 74/2015, Priloga 1
(2) Pravilnik o pitni vodi, Ur list RS, §t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009 in 74/2015, Priloga 1, del A in &

Ocena skiadnosti
Vzorec je skladen z upostevanimi kriteriji.

Zdravstvena ocena
Vzorec je zdravstveno ustrezen.
Priloge poroéila:

Porotilo o presku$anju z evidenéno oznako 2105-9/24930-17/13754-T
Porodilo o mikrobioloskem preskusanju z evidenéno oznako 2105-8/24930-17/13754-M

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran 2/2
Vojkovo nabreZje 10, 6000 Koper - Capedistria, T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp coz@nizoh si o =
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.. 1.7.1.3

ID za DDV: S119651285; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X. Banka Slovenije verzija predloge porodila: 1.2



SLOVENSHA
@3 NACIONALNI LABORATORIJ ZA A s

ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO _ I-P-éu |
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE o s o

Evidenéna oznaka: 2105-9/24930-17/13754-T

Porocilo o preskusanju

Vzorec: Zajetje Maini za Planino po cbdelavi

Stevilka vzorca:  17/13754

Namen: Pogodba

Naloga: Izvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inZ.

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3 , 6230 Postojna

Delovni nalog: pogodba, 00-563/1, 34/1-09, 22.01.2009

Mesto odvzema:  vodoved Planina, Zajetje Malni za Planino po obdelavi
Metoda vzorc‘.enja: SIST I1SO 5667-5: 2007

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Sprejem vzorca

Datum inura: 14.02.2017 09:45 Datum in ura: 14.02.2017 12:29

Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH Sprejel: Gregor Drinovec Datum poroéila: 17.02.2017

0OO0Z Koper

Rezultati preskusanja # Rezultati cznateni z # se nanaseio na neakreditirano deiavnost

Zacetek /
Rezultat |zraZen
I

Parameter Opomba Enota  \ otna e e

Terenske meritve

Temperatura vode 44 # °C DIN 38404-C4-2: 1976  14.02.17
14.02.17

Klor-prosti 0.25 mg/L Ci2 SIST EN ISO 7393-2:2000  14.02.17
14.02.17

Vonj sprejemljiv # ONORM M 6620:2012 14.02.17
14.02.17

Vodja oddelka:

mag. Silvana Marki¢ Hrast, dipl. san. ing.
elektronsko podpisal mag. Silvana Markié Hrast, dip! san ing. ob 17.02 2017 13:34 50
Rezultati se nanasajo izkljuéno na preskusani vzorec. Porodilo se brez pisnege dovoljenje oddelka ne sme reproducirali, razen v celoti. Ne sme se uporabljat v reklamne nameng.

Vzorec je bil v éasu do zadetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravijenem presku3anju so dostopne na oddelku.
Prevenanje istovetnosti dokumenta: hitp.{/www nlzoh sifistovetnost.

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran: 1/1
Vojkovo nabreZje 10, 6000 Koper - Capodistria, T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp.coz@nlzoh si Orbita®LIMS ver: 1.7.1.3
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor verzija predioge porocilé 12
ID za DDV: 5119651295, TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSIZX, Banka Slovenije



SLOVENSKA
e NACIONALNI LABORATORIJ ZA ‘ oty bl
w ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO g i

CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL,

VOD IN DRUGIH VZORCEY OKOLJA
Evidenéna oznaka: 2105-8/24930-17/13754-M

Porocilo o mikrobioloSkem preskuSanju

Vzorec: Zajetje Malni za Planino po obdelavi

Stevilka vzorca: 17/13754; lab.5t.; 17/490

Namen: Pogodba

Naloga: lzvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inZ.

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.0.O., POSTOJNA,
JERSICE 3 , 6230 Postojna

Delovni nalog: pogodba, 00-563/1, 34/1-09, 22.01.2009

Mesto odvzema: vodoved Planina, Zajetje Malni za Planino po obdelavi

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Prevzem vzorca

Datum inura: 14.02.2017 09:45 Datum in ura: 14.02.2017 12:33

Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH Prevzel: Alenka Speh Datum poroéila: 17.02.2017

OOZ Koper

Rezultati preskusanja

Parameter Metoda Rezultat Enola  Za0ekishisbek
- - ’ - 14.02.2017 13:20
Koliformne bakterije 180 9308-1:2014 ni najdenc CFUM00 mL 17.02.2017 09:39
T ; i 14.02.2017 13:20
Escherichia coli 1SO 9308-1:2014 ni najdeno CFUM00 mL 17.02.2017 09:39
; . s s 14.02.2017 13:20
Enterokoki ISO 7899-2:2000 ni najdeno CRUA00mL 47 622017 09:39
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list ;
Clostridium perfingens RS, &, 19/2004, 1, totka ni najdeno CFuMoomL 14022017 13:20
; 17.02.2017 09:39
Priloge Ill)
T . . ’ - 14.02.2017 13:20
Skupno Stevilo mikroorganizmov pri 22°C ISO 6222:1999 ni najdeno CFUmL 17.02.2017 09:39
- ) P i - 14.02.2017 13:20
Skupno Stevilo mikroorganizmov pri 37°C ISO 6222:1999 ni najdeno CFU/mL 17.02 2017 09:39
Analitik: Odgovorna oseba:
Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob. dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.

Elekironsko podpisal dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol. ob 17 02 2017 12:53:16

Rezultati s& 8ajo izkluéno na preskusani vzorec. Porodilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celot. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v 8asu do zadetka analiz ustrezno hranjen Vse dedatne informacije o opravijenem preskusanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: hitp./'www nizoh sifistovetnost.

Oddelek za mikrobiclogke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 1/1
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistna, T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp crma@nlzoh si Orbita®LIMS ver: 1.7.1.3
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor verzija predioge pon.)-cil.a'.1 4

ID za DDV: S119651295; TRR: SI15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije



NLZOH

2017.02.24 1412:35

SILVANA MARKIAS HR
00Z Koper

ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Qs NACIONALNI LABORATORIJ ZA

Porocilo o izvedeni nalogi
Izvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Evidenéna oznaka: 2105-09/24930-17/16609

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA D.O.O.,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna

Delovni naleg: pogodba, 00-563/1, 34/1-09, 22.01.2009

Izvajalci: Oddelek za okolje in zdravje Koper

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper
Oddelek za mikrobicloke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inz.
Koper, 24.02.2017
Oddelek za okolje in zdravje Koper
Vodja naloge: Vodja oddelka:
Gregor Drinovec, san. inz. mag. Silvana Markié Hrast, dipl. san. ing.

Elektronsko podpisal Gregor Drinovec, san. inZ. ob 24,02 2017 14:02:32

Porodilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: hitp:/fwww.nizoh.si/istovetnost.

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran 1/2
Vojkovo nabreZje 10, 8000 Koper - Capodistria; T:08 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp.coz@nizoh si )

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.7.1.3
ID za DDV: S119651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predloge porotila: 1.3



ZDRAVIE, OKOLIJE IN HRANO

@3 NACIONALNI LABORATORIJ ZA

Evidenéna oznaka: 2105-09/24930-17/16609

Podatki o vzorcu

Vzorec: Rezervoar Strane po obdelavi

Stevilka vzorca: 17/16609

Namen: Pogodba

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA D.C.O.,
POSTOJNA, JERSICE 3 , 6230 Postojna

Vzorec odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper

Cas odvzema: 21.02.2017 09:10

Mesto odvzema: vodovod Strane - HruSevje - Smihel, Rezervoar Strane po obdelavi

Vzorec sprejel: Gregor Drinovec

Krajin ¢as sprejema: Koper, 21.02.2017 12:36

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

(1) Pravilnik o pitni vodi, Ur list RS, 5t. 19/2004, 35/2004, 26/2008, 92/2006, 25/2009 in 74/2015, Priloga 1

(2) Pravilnik o pitni vodi, Ur list RS, $t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2008 in 74/2015, Priloga 1, del Ain C
(3) Pravilnik o pitni vodi, Ur.list RS, &t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009 in 74/2015, Priloga 1, del A

Ocena skladnosti
Vzorec je skladen z upo$tevanimi kriteriji.

Zdravstvena ocena
Vzorec je zdravstveno ustrezen.

Priloge poro¢ila:

Porotilo o presku$anju z evidentno oznako 2105-9/24930-17/16609-T

Porocilo o kemijskem presku$anju z evidenéno oznako 1005-9/24930-17/16609-K
Porocilo o mikrobiolodkem preskusanju z evidenéno oznako 4005-9/24930-17/16609-M

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran 2/2
Vojkovo nabreZje 10, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp.coz@nizoh si :
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®™LIMS ver.. 1.7.1.3

1D za DDV: SI19651295; TRR: S15601100-6000043285, BIC: BSLJSIZX, Banka Slovenije verzija predioge porotila’ 1.3



SLOVENSHA
Q'S NACIONALNI LABORATORIJ ZA A erssmhisins

ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO LA
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE e

Evidenéna oznaka: 2105-9/24930-17/16609-T

Porocilo o preskusanju

Vzorec: Rezervoar Strane po obdelavi

Stevilka vzorca:  17/16609

Namen: Pogodba

Naloga: Izvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inZ.

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3 , 6230 Postojna

Delovni nalog: pogodba, 00-563/1, 34/1-09, 22.01.2009

Mesto odvzema: vodovod Strane - Hrusevje - Smihel, Rezervoar Strane po obdelavi
Metoda vzoréenja: SIST ISO 5667-5: 2007

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Sprejem vzorca Datum poroéila: 24.02.2017
Datum inura: 21.02.2017 09:10 Datum inura: 21.02.2017 12:36

Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper Sprejel: Gregor Drinovec

Senzoriéne lastnosti

Parameter Rezultat
Vonj sprejemljiv
REZU Itati prESk I.Iéa nja # Rezulteti oznaleni z # se nanasajc na neakreditirano dejavnost
Zatetek /
Rezuliat IzraZen Metoda
akljudek
HE Opomba Bl kot/na Kraj izvedbe z.ni'ﬁze
Terenske meritve
Temperatura vode 83 °C DIN 38404-C4-2: 1976  21.02.17
21.02.17
Klor-prosti 0.2 mg/L Cl2 SISTEN IS0 7393-2:2000 21.02.17
21.02.47
Sploéni fizikalno-kemijski parametri
pH B.11 ISO 10523:2008 21.02.17
21.02.17
Elektricna prevodnost (20°C) 206 # pSlem 180 7888:1985 21.02.17
21.02.47

Karekeija s pomodjo temperaturne kompenzacije instrumenia.

Vodja oddelka:
mag. Silvana Marki¢ Hrast, dipl. san. ing.

elektronsko podpisal mag. Silvana Markié Hrast, dipl san. ing. ob 24.02 2017 14:12:34

Rezultati se nanasajo izkljuéno na preskudani vzorec. Porodilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene
Vzore: je bil v éasu do zatetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacie o opravijenem preskuganju so dostopne na oddelku

Oddelek za okolje in zdravje Roper ) Stran: 1/1
Vojkovo nabrezje 10, 6000 Koper - Capodisiria, T:05 86 30 803, F:05 66 30 888, E:kp.coz@nlzoh si Orbita®LIMS ver- 1.7.1.3
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvormnajska ulica 1, 2000 Maribor A

I gila: 1.3
ID za DDV S119651295; TRR: 515601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predloge porotila



SLOVENSKA
g NACIONALNI LABORATORIJ ZA A bt
@ ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO LP-014
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL,

VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 1005-9/24930-17/16609-K

Porocilo o kemijskem preskusanju

Vzorec: Rezervoar Strane po obdelavi

Stevilka vzorca:  17/16609

Namen: Pogodba

Naloga: Izvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Vodija naloge: Gregor Drinovec, san. inZ.

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3 , 6230 Postojna

Delovni nalog: pogodba, 00-563/1, 34/1-09, 22.01.2009

Mesto odvzema: vodovod Strane - HruSevje - Smihel, Rezervoar Strane po obdelavi

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Prevzem vzorca Datum poroé¢ila: 22.02.2017

Datum in ura: 21.02.2017 09:10 Datum inura: 21.02.2017 12:40

Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper Prevzel: Benjamin Dezjot

Rezultati preskusanja

Rezultat lzraien Metoda Zatetek |

kljute
Parameter Opomba Enota 4 otina Kral Izvedbe e g
SISTENISO 78872012 220217
Barva (436 nm) <0 - metoda Bl KP 220217

Meritev opravijena pri pH 8,0.

SISTEN ISO7027:2000 brez ~ 22.02.17
Motnost <0.10 NTU poglavja 5, KP 220217
Amonij <0.026 mgl  NHa IS07150-1:19842, kp 220217
‘ I 220217
. : 220217
Nitrit <0010 mgl N2 SISTENZT77:1096°,Kp o1
Kemijska potreba po kisiku (cksidativnost) <050 mgl 02 ENISOBAT:1095,KP 200217

[1] Meritev je opraviiena pri 436 nm v 5 cm kiveti.

[2] Znotraj dneva je interval zaupanja povpreénih vrednosti realnega vzorca pitne vode pri 95 % zanesljivosti: (0,027+ 0,003) mg/| NH4.
[3] Znotraj dneva je interval zaupanja povpreénih vrednosti realnega vzorca pitne vode pri 95% zanesljivosti: (0,0100 + 0,0003) mg/l NO2
Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naroénika.

Vodja oddelka:
Alenka KoZelj, univ.dipl.kem.

Elektronsko podpisal Alenka KoZelj, univ.dipl.kem. ob 22.02.2017 15:49:56

Rezultati se nanadajo izkljutno na preskusani vzorec. Porodilo se brez pisnega dovelienja oddelka ne sme reproducirati, razen v celou. Ne sme se uporabljat v reklamne namene
Vzorec je bil v 2asu do zeZetka analiz ustrezno hranjen, Vse dedatne informacije o opravijenem preskusanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnost dokumenta. hitp./'www.nizoh. sifistovetnost.

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 1/1
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 880, F:05 66 30 888, E:alenka kozelj@nlzoh si Orbita®LIMS ver- 1713
Nacionalni laboratorij za zdravje, ckolje in hrane, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor ;

rZij ila: 1.1
ID za DDV: SI19651295, TRR: SI5601100-5000043285, BIC: BSLISI2X, Banka Slovenie Vet pradiope porotis: 4



SLOVENSKA

> NACIONALNI LABORATORIJ ZA A i

W ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO LP-014
CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL,

VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 4005-9/24830-17/16609-M

Porodilo o mikrobioloSkem preskusanju

Vzorec: Rezervoar Strane po obdelavi

Stevilka vzorca: 17/16609; lab.8t.; 17/639

Namen: Pogodba

Naloga: Izvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inz.

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3 , 8230 Postojna

Delovni nalog: pogodba, 00-563/1, 34/1-08, 22.01.2009

Mesto odvzema:  vodovod Strane - Hrudevje - Smihel, Rezervoar Strane po obdelavi

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Prevzem vzorca Datum porocila: 24.02.2017

Datum inura: 21.022017 09:10 Datum inura: 21.02.2017 12:37

Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH QOZ Koper Prevzel: Alenka Speh

Rezultati preskusSanja

Parameter Metoda Rezultat Enota Zacateaii ﬁ:ljm‘.ek
) - ; el 21.02.2017 13:20
Koliformne bakterije ISO 9308-1:2014 ni najdeno CFU/100 mL 2402 2017 08:27
g s i i 21.02.2017 13:20
Escherichia coli 1SO 9308-1:2014 ni najdeno CFU/100 mL 24.02.2017 08:27
: : o 21.02.2017 13:20
Enterokoki ISO 7899-2:2000 ni najdeno CFU/100 mL 2402 2017 0827
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list ;
Clostridium perfingens RS, &t, 19/2004, 1. totka ni najdeno CFU/100 mL 21022017 13j20
; 24.02.2017 08:27
Priloge I1I)
o : — ) i 21.02.2017 13:20
Skupno Stevilo mikroorganizmov pri 22°C 1SO 6222:1999 ni najdeno CFU/mL 24,02 2017 08:27
— ) = . o 21022017 13:20
Skupno &tevilo mikroorganizmov pri 37°C ISO 6222:1999 ni najdeno CFU/mL 24022017 08:27
Analitik: Odgeovorna oseba:
Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob. dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.

Elektronsko podpisal dr. Gorazd Pretnar, univ_ dipl biol. ob 24,02 2017 09:34:04

Rezultati se nanagajo izkljutno na preskusani vzorec. Porodilo se brez pisnega dovolienja oddelka ne sme reproducirati, razen v celou. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v 2asu do zadetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravijenem preskusanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nizoh.sifistovetnost.

Oddelek za mikrobiclodke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 1/1
Verdijeva ulica 11, 8000 Koper - Capodistna, T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp cma@nizoh si Orbita®™LIMS ver- 1.7.1.3
Nacionalni laboratorij za zdravje, ckolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor ; *

: B
ID za DDV: 119651295, TRR: $15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenie VERAE PR oKL 1






