BARBARA KAHNE JI

2017.01.17 11:29:46

Signer:
CN=BARBARA KAHNE JURISE

= Naconaw LABORATORIJ ZA s
W ZDRAVIJE, OKOLJE IN HRANO Pubi key:

Porocilo o izvedeni nalogi
Izvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Evidenéna oznaka: 2105-09/24930-17/1508

Narognik: KOVOD POSTOJNA, D.O.O.
JERSICE 003
6230 Postojna

Delovni nalog: pogodba, 00-563/1, 34/1-09, 22.01.2009

lzvajalci: Oddelek za okolje in zdravje Koper
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper
Oddelek za mikrobioloske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inZ.
Koper, 17.01.2017
Oddelek za okolje in zdravje Koper
Vodja naloge: Vodja oddelka:
Gregor Drinovec, san. in2. mag. Silvana Marki¢ Hrast, dipl. san. ing.

Elektronsko podpisal Gregor Drinovec, san. inZ. ob 17.01.2017 12:02:03

Porodilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti.

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran 1/2
Vojkevo nabrezje 10, 6000 Koper - Capodistria: T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp.coz@nlzoh si )
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.7.1.1

ID za DDV: S119651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predloge porotila: 1.0



ZDRAVIE, OKOLIJE IN HRANO

’@9 NACIONALNI LABORATORIJ ZA

Evidenéna oznaka: 2105-09/24930-17/1508

Podatki o vzorcu

Vzorec: Zajetje Malni za Planino po obdelavi

Stevilka vzorca: 17/1508

Namen: Pogodba

Naroénik: KOVOD POSTOJNA, D.0.0., JERSICE 003 , 6230 Postojna
Vzorec odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH

Cas odvzema: 10.01.2017 09:35

Mesto odvzema: vodovod Planina, Zajetje Malni za Planino po obdelavi
Vzorec sprejel: Gregor Drinovec

Kraj in &as sprejema: Koper, 10.01.2017 12:41

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

(1) Pravilnik o pitni vodi, Ur list RS, §t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009 in 74/2015, Priloga 1

(2) Pravilnik o pitni vodi, Ur list RS, $t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009 in 74/2015, Priloga 1, delAin C
(3) Pravilnik o pitni vodi, Ur.list RS, $t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2008 in 74/2015, Priloga 1, del A

Ocena skladnosti
Vzorec je skladen z upoStevanimi kriteriji.

Zdravstvena ocena

Vzorec je zdravstveno ustrezen.

Priloge porotila:

Porotilo o preskusanju z evidenéno oznako 2105-9/24930-17/1508-T

Porogilo o kemijskem presku$anju z evidenéno oznako 2105-9/24930-17/1508-K
Porogilo o mikrobioloskem presku&anju z evidenéno oznako 2105-9/24930-17/1508-M

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran 2/2
Vojkovo nabreZje 10, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp.coz@nlzoh si o
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.7.1.1

ID za DDV: S119651295; TRR: SI15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predioge porotila: 1.0



SLOVENSKA
@s NACIONALNI LABORATORIJ ZA A AREE NI

ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO S
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE R ke

Evidenéna oznaka: 2105-9/24930-17/1508-T

Porocilo o preskusanju

Vzorec: Zajetje Malni za Planino po obdelavi

Stevilka vzorca:  17/1508

Namen: Pogodba

Naloga: Izvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Vodija naloge: Gregor Drinovec, san. inZ.

Naroénik: KOVOD POSTOJNA, D.O.0., JERSICE 003 , 6230 Postojna

Delovni nalog: pogodba, 00-563/1, 34/1-09, 22.01.2009
Mesto odvzema:  vodovod Planina, Zajetje Malni za Planino po obdelavi
Metoda vzoréenja: SIST ISO 5667-5: 2007

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
Odvzem vzorca Sprejem vzorca
Datum in ura: 10.01.2017 09:35 Datum in ura: 10.01.2017 12:41
Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH Sprejel: Gregor Drinovec Datum poroéila: 17.01.2017
Rezu Itati pres kuga nja # Rezultati oznaceni z # se nanasaio na neakreditirano dejavnost
Rezultat lzrazen Zatetek /
kljuéek
Parameter Opomba Enota Kitina Metoda lgn;n::
Terenske meritve
Temperatura vode 71 °C DIN 38404-C4-2: 1976,  11.01.17
tocka 4.1 11.01.17
Klor-prosti 0.25 mg/L C2  SISTENISO7393-2:2000 11.01.17
11.01.17
Splosni fizikalno-kemijski parametri
pH 776 1SO 10523:2008 11.01.17
11.01.17
Elektriéna prevodnost (20°C) 337 # pgiem”2 EN 27888:1993 11.01.17
11.01.17
Vonj sprejemljiv # ONORM M 6620:2012 11.01.17
11.01.17
Vodja oddelka:

mag. Silvana Marki¢ Hrast, dipl. san. ing.

Rezultati se nanasajo izkljuéno na preskusani vzorec Porodilo se brez pisnega dovolienja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti Ne sme se uporabljati v reklamne namene
Vzorec e bil v éasu do zatetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskusanju so dostopne na oddelku.

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran: 11
Vojkovo nabreZje 10, 6000 Koper - Capodistria: T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp.coz@nizoh si Orbita®LIMS ver - 1.7.1.1
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor T

ij | ila: 1.0
ID za DDV: S119651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSIZX, Banka Slovenie vercse: predings porutis



ZDRAVIE, OKOLIJE IN HRANO

SLOVENSKA
‘ AKREDITACLIA

LP-014

@S NACIONALNI LABORATORIJ ZA 2 5

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL,
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenéna oznaka: 1005-9/24930-17/1508-K

Porocilo o kemijskem preskusanju

Vzorec:

Stevilka vzorca:

Namen:
Naloga:

Vodija naloge:
Naroénik:
Delovni nalog:

Mesto odvzema:

Stanje vzorca:
Odvzem vzorca

Zajetje Malni za Planino po obdelavi

17/1508

Pogodba

Izvajane notranjega nadzora Kovod Postojna
Gregor Drinovec, san. in2.

KOVOD POSTOJNA, D.0.0., JERSICE 003 , 6230 Postojna
pogodba, 00-563/1, 34/1-09, 22.01.2009
vodovod Planina, Zajetje Malni za Planino po obdelavi
Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Prevzem vzorca

Datum in ura: 10.01.2017 09:35 Datum in ura: 10.01.2017 12:49
Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH Prevzel: Benjamin DeZjot Datum porocila: 17.01.2017

Rezultati preskuSanja

Rezultat Izrazen Metoda Zatetek |

ki
RaRMGIRT Opomba Enata kot/na Kraj izvedbe zini‘.‘iii"
Nitit <0.010 mgL  NO2  SISTENZ6TIT: 19960 KP 1o ];
Kemijska potreba po kisiku (oksidativnost) <050 mglL 02 EN 1SO 8467:1995, KP 1 ]g] ];
SISTENISO 78872012 10.01.47
Barva (436 nm) <01 m-1 metoda B, KP 10.01.17

Meritev opravijena pri pH 7,4.

SIST EN 1SO7027:2000 brez ~ 10.01.17
Motnost =il NT poglavia 5, KP 10.01.17
Amonij <0.026 mgl  NH4 iso 7150119848 kp 110117

[1] Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri (2 - 5) °C. Znotraj dneva je interval zaupanja povprecnih vrednosti realnega vzorca pitne vode pri 95% zanesljivosti:

(0,0100 + 0,0003) mg/l NO2

[2] Meritev je opravijena pri 436 nm v 5 cm kiveti.
[3] Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri (2 do 5) °C. Znotraj dneva je interval zaupanja povpreénih vrednosti realnega vzorca pitne vode pri 95 %
zanesljivosti: (0,027+ 0,003) mg/l NH4.

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naroénika.

Vodja oddelka:
Alenka Kozelj, univ.dipl.kem.

Elektronsko podpisal Alenka KoZel), univ.dipl kem. ob 17.01.2017 10:14:45

Rezultati se nanasajo izkljuéno na preskugani vzorec. Poredilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v &asu do zadetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravijenem preskusanju so dostopne na oddelku.

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 1/1

Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 880, F:05 66 30 888, E:alenka kozelj@nizoh si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
ID za DDV: S119651295; TRR: §15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

Orbita®LIMS ver.: 1.7.1.1
verzija predloge porotila: 1.0



ZDRAVIE, OKOLIJE IN HRANO

SLOVENSKA
‘ AKREDITACLJA

LP-014

W’S NACIONALNI LABORATORIJ ZA ‘ SIST EN 1S0/1EC 17025

CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL,
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenéna oznaka: 4005-9/24930-17/1508-M

Porocilo o mikrobioloskem preskusaniju

Vzorec:

Stevilka vzorca:

Namen:
Naloga:

Vodja naloge:
Naroénik:
Delovni nalog:

Mesto odvzema:

Stanje vzorca:

Odvzem vzorca

Zajetje Malni za Planino po obdelavi

17/1508; lab.&t.: 17/63

Pogodba

Izvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Gregor Drinovec, san. inZ.

KOVOD POSTOJNA, D.0.0., JERSICE 003, 6230 Postojna
pogodba, 00-563/1, 34/1-09, 27.05.2016

vodovod Planina, Zajetje Malni za Planino po obdelavi
Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Prevzem vzorca

Datum in ura: 10.01.2017 09:35 Datum in ura: 10.01.2017 12:45
Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH Prevzel: Alenka Speh Datum poroéila: 13.01.2017

Rezultati presku$anja

Parameter Metoda Rezultat Enota ~Zacetekzakjuéck
. p . o 10.01.2017 13:35
Koliformne bakterije ISO 9308-1:2014 ni najdeno CFUM00 mL 13.01.2017 09:11
— . . 10.01.2017 13:35
Escherichia coli 180 9308-1:2014 ni najdeno CFU/100 mL 13.01.2017 09:11
. . N 10.01.2017 13:35
Enterokoki ISO 7899-2:2000 ni najdeno CFU/100 mL 13.01 2017 09:11
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list :
Clostridium perfingens RS, &, 19/2004, 1. tocka ni najdeno CFUMoomL  10.01.201713:35
y 13.01.2017 09:11
Priloge 1)
G : e . b 10.01.2017 13:35
Skupno $tevilo mikroorganizmov pri 22°C IS0 6222:1999 ni najdeno CFU/mL 13.01.2017 09-11
_— . N ) - 10.01.2017 13:35
Skupno tevilo mikroorganizmov pri 37°C ISO 6222:1999 ni najdeno CFU/mL 13.01.2017 0911
Analitik: Odgovorna oseba:
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol. dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.

Elekironsko podpisal dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol. ob 13.01.2017 11:42:07

Rezultati se nanadajo izkljuéno na preskusani vzorec. Poroéilo se brez pisnega dovolienja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene
Vzorec e bil v éasu do zaetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravijenem preskusanju so dostopne na oddelku.

Oddelek za mikrobioloske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 1/1
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 850 F:05 66 30 888, E:kp.cma@nizoh si Orbita®LIMS ver: 1.7.1.1

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

verzija predloge porotila: 1.0

ID za DDV: S119651295; TRR: S15601100-6000043285: BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije






BARBARA KAHNE Ji

2017.01.17 11:34:12
Signer:
CN=BARBARA KAHNE JURISE

7=>. NACIONALNI LABORATORI ZA S rees
W ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO Pubi key:

Porocilo o izvedeni nalogi
Izvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Evidenéna oznaka: 2105-09/24930-17/1511

Narognik: KOVOD POSTOJNA, D.O.O.
JERSICE 003
6230 Postojna

Delovni nalog: pogodba, 00-563/1, 34/1-09, 22.01.2009

lzvajalci: Oddelek za okolje in zdravje Koper
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper
Oddelek za mikrobiolodke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inz.
Koper, 17.01.2017
Oddelek za okolje in zdravje Koper
Vodja naloge: Vodja oddelka:
Gregor Drinovec, san. inZ. mag. Silvana Marki¢ Hrast, dipl. san. ing.

Elektronsko podpisal Gregor Drinovec, san. inZ. ob 17.01.2017 11:59:13

Porotilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti.

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran 1/2
Vojkovo nabrezje 10, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp.coz@nlzoh.si )
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.7.1.1

ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predloge porotila: 1.0



ZDRAVIE, OKOLIJE IN HRANO

W’s NACIONALNI LABORATORIJ ZA

Evidenéna oznaka: 2105-09/24930-17/1511

Podatki o vzorcu

Vzorec: Cistilna naprava vodarna Malni po obdelavi

Stevilka vzorca: 17/1511

Namen: Pogodba

Naroénik: KOVOD POSTOJNA, D.0.0., JERSICE 003 , 6230 Postojna

Vzorec odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH

Cas odvzema: 10.01.2017 09:00

Mesto odvzema: vodovod Postojna - Pivka, Cistilna naprava vodarna Malni po obdelavi
Vzorec sprejel: Gregor Drinovec

Kraj in ¢as sprejema: Koper, 10.01.2017 12:41

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

(1) Pravilnik o pitni vodi, Ur list RS, $t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009 in 74/2015, Priloga 1

(2) Pravilnik o pitni vodi, Ur.list RS, &t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009 in 74/2015, Priloga 1,delAin C
(3) Pravilnik o pitni vodi, Ur.list RS, §t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2008, 25/2009 in 74/2015, Priloga 1, del A

(4) Pravilnik o pitni vodi, Ur.list RS, §t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009 in 74/2015, Priloga 1, del Bin C

Ocena skladnosti
Vzorec je skladen z upoStevanimi kriteriji.

Zdravstvena ocena

Vzorec je zdravstveno ustrezen.

Priloge poroéila:

Poroéilo o preskusanju z evidenéno oznako 2105-9/24930-17/1511-T

Porogilo o kemijskem preskuaniju z evidenéno oznako 2105-9/24930-17/1511-K
Porogilo o mikrobioloskem preskusanju z evidenéno oznako 2105-9/24930-17/1511-M

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran 2/2
Vojkovo nabreZje 10, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp.coz@nlzoh si )
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.7.1.1

ID za DDV: SI19651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLISI2X, Banka Slovenije verzija predloge porotila: 1.0



SLOVENSKA
@S NACIONALNI LABORATORIJ ZA A AKREDITACUA

ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO s
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAV.JE A P s A0

Evidenéna oznaka: 2105-9/24930-17/1511-T

Porodilo o preskusaniju

Vzorec: Cistilna naprava vodarna Malni po obdelavi

Stevilka vzorca:  17/1511

Namen: Pogodba

Naloga: Izvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. in3.

Naroénik: KOVOD POSTOJNA, D.0.0., JERSICE 003 , 6230 Postojna

Delovni nalog: pogodba, 00-563/1, 34/1-09, 22.01.2009
Mesto odvzema:  vodovod Postojna - Pivka, Cistilna naprava vodarna Malni po obdelavi
Metoda vzoréenja: SIST ISO 5667-5; 2007

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
Odvzem vzorca Sprejem vzorca
Datum in ura: 10.01.2017 09:00 Datum in ura: 10.01.2017 12:41
Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH Sprejel: Gregor Drinovec Datum poroéila: 17.01.2017
Rezu Itati prESkU§a nj a # Rezultati oznaeni z # se nanasaio na neakreditirano dejavnost
Rezultat lzrazen ZaCetek /
kljucek
Parameter Opomba Enota Kot Metoda z:n;‘lllze
Terenske meritve
Temperatura vode 8.1 °C DIN 38404-C4-2: 1976,  11.01.17
tocka 4.1 11.01.17
Klor-prosti 0.35 mg/L C2° SISTENISO7393-2:2000  11.01.17
11.01.17
Sploéni fizikalno-kemijski parametri
pH 7.81 ISO 10523:2008 11.01.17
11.01.17
Elektri¢na prevodnost (20°C) 348 # pglem2 EN 27888:1993 11.01.17
11.01.17
Vonj sprejemljiv # ONORM M 6620:2012  11.01.17
11.01.17
Vodja oddelka:

mag. Silvana Marki¢ Hrast, dipl. san. ing.

Rezultati se nanadajo izkfjuéne na preskusani vzorec. Porotilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti Ne sme se uporabljati v reklamne namene
Vzorec je bil v Gasu do zacetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskusanju so dostopne na oddelku.

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran: 1/1
Vojkovo nabrezje 10, 6000 Koper - Capodistria: T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp.coz@nlzoh si Orbita®LIMS ver: 1.7.1.1
Nacionalni laboratorij za zdravije, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor e

2 gila: 1.0
ID za DDV: S119651295; TRR: $15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije velzg prediogs peratk



ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL,
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Q’s NACIONALNI LABORATORIJ ZA

SLOVENSKA
‘ AKREDITACLIA

SIST EN ISO/IEC 17025
‘ LP-014

Evidenéna oznaka: 1005-9/24930-17/1511-K

Porocilo o kemijskem preskusanju

Vzorec: Cistilna naprava vodarna Malni po obdelavi
Stevilka vzorca: 17/1511
Namen: Pogodba
Naloga: lzvajane notranjega nadzora Kovod Postojna
Vodija naloge: Gregor Drinovec, san. inZ.
Naroénik: KOVOD POSTOJNA, D.0.O., JERSICE 003 , 6230 Postojna
Delovni nalog: pogodba, 00-563/1, 34/1-09, 22.01.2009
Mesto odvzema: vodovod Postojna - Pivka, Cistilna naprava vodama Malni po obdelavi
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
Odvzem vzorca Prevzem vzorca
Datum in ura: 10.01.2017 09:00 Datum in ura: 10.01.2017 12:49
Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH Prevzel: Benjamin Dezjot Datum poroéila: 17.01.2017
Rezultati preskusanja
Rezultat Izraien Metoda Zatetek |
raameier Opomba Eneta kot/na Kraj izvedbe ’2’,‘.';}52"
Nitrit <0.010 ma/L NO2 SIST EN 26777: 19960, KP 1181 1.7!
Kemijska potreba po kisiku (oksidafivnost) <0.50 mg/L 02 EN 1SO 8467:1995, KP 1 :gl 1;
SIST EN ISO 7887:2012 10.01.17
Baiva (436 nm) 1 1 metoda B?, KP 10.01.17
Meritev opravijena pri pH 7,6.
SIST EN 1S07027:2000 brez  10.01.17
Mamigs! S Sk poglavia 5, KP 100147
Amonij <0026 mglL  NH4 soTtso-tionae kP 110

[1] Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri (2 - 5) *C. Znotraj dneva je interval zaupanja povprecnih vrednosti realnega vzorca pitne vode pri 95% zanesljivosti:

(0,0100 + 0,0003) mg/l NO2
[2] Meritev je opravijena pri 436 nm v 5 cm kiveti.

[3] Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri (2 do 5) °C. Znotraj dneva je interval zaupanja povprecnih vrednosti realnega vzorca pitne vode pri 95 %

zanesljivosti: (0,027 0,003) mg/l NH4.
Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo narotnika.

Elektronsko podpisal Alenka KoZelj, univ.dipl.kem. ob 17.01.2017 10:13:03

Vodja oddelka:

Alenka Kozelj, univ.dipl.kem.

Rezultati se nanasajo izkljuéno na preskusani vzorec. Porotilo se brez pisnega dovaljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v &asu do zacetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravijenem preskusanju so dostopne na oddelku.

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 880, F:05 66 30 888, E:alenka kozelj@nlzoh si

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
ID za DDV: S119651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

Stran: 1/1

Orbita®LIMS ver.: 1.7.1.1
verzija predloge porotila: 1.0



SLOVENSKA
we NACIONALNI LABORATORIJ ZA A nsenpeitlid

ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO LP-014

CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL,
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 4005-9/24930-17/1511-M

Porocilo o mikrobioloskem presku$anju

Vzorec: Cistilna naprava vodarma Malni po obdelavi

Stevilka vzorca: 17/1511; lab.8t.: 17/66

Namen: Pogodba

Naloga: Izvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inZ.

Naroénik: KOVOD POSTOJNA, D.0.0., JERSICE 003 , 6230 Postojna

Delovni nalog: pogodba, 00-563/1, 34/1-09, 27.05.2016
Mesto odvzema:  vodovod Postojna - Pivka, Cistilna naprava vodama Malni po obdelavi

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Prevzem vzorca

Datum in ura: 10.01.2017 09:00 Datum in ura: 10.01.2017 12:45

Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH Prevzel: Alenka Speh Datum poroéila: 13.01.2017

Rezultati preskus$anja

Parameter Metoda Rezultat Enota Zaéeteai:lgffz:u"éek
' " : - 10.01.2017 13:35
Koliformne bakterije 180 9308-1:2014 ni najdeno CFU/100 mL 13.01.2017 09:13
S : 5 10.01.2017 13:35
Escherichia coli ISO 9308-1:2014 ni najdeno CFUM00 mL 13.01.2017 09:13
i ! e 10.01.2017 13:35
Enterokoki 1SO 7899-2:2000 ni najdeno CFU/M00 mL 13.01.2017 0913
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list i
Clostridium perfingens RS, &, 1912004, 1. totka fi najdeno CFUioomL 10012017 13:35
: 13.01.2017 09:13
Priloge I1l)
O . — . - 10.01.2017 13:35
Skupno $tevilo mikroorganizmov pri 22°C 1SO 6222:1999 ni najdeno CFU/mL 13.01.2017 09:13
— . . . - 10.01.2017 13:35
Skupno 3tevilo mikroorganizmov pri 37°C IS0 6222:1999 ni najdeno CFU/mL 13.01.2017 09:13
Analitik: Odgovomna oseba:
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol. dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.

Elektronsko podpisal dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol. ob 13.01.2017 11:43:19

Rezultati se nanagajo izkljuZno na preskusani vzorec. Porogilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene
Vzorec je bil v ¢asu do zacetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskusanju so dostopne na oddelku.

Oddelek za mikrobioloske analize 2ivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 1/1
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp.cma@nizoh si Orbita®LIMS ver - 1.7.1.1
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor i

i Sila: 1.
ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije Yerziinrediogeporetie: 1.0






NLZOH

2017.01.30 08:41:46
SILVANA MARKIAS HR

> NACIONALNI LABORATORIJ ZA
@ ZDRAVIJE, OKOLJE IN HRANO

Porocilo o izvedeni nalogi
Izvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Evidenéna oznaka: 2105-09/24930-17/7209

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA, VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna

Delovni nalog: pogodba, 00-563/1, 34/1-09, 22.01.2009

lzvajalci: Oddelek za okolje in zdravje Koper

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper
Oddelek za mikrobioloske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inz.
Koper, 30.01.2017
Oddelek za okolje in zdravje Koper
Vodja naloge: Vodja oddelka:
Gregor Drinovec, san. in2. mag. Silvana Marki¢ Hrast, dipl. san. ing.

Elektronske podpisal Gregor Drinovec, san. in2. ob 30.01.2017 08:11:29

Porotilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti.

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran 1/2
Vojkovo nabrezje 10, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp.coz@nlzoh.si )
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.7.1.2

ID za DDV: S119651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Stovenije verzija predioge porozila: 1.0



ZDRAVIE, OKOLIJE IN HRANO

@S " NACIONALNI LABORATORIJ ZA

Evidenéna oznaka: 2105-09/24930-17/7209

Podatki o vzorcu

Vzorec: Crpali&te Smihel po obdelavi

Stevilka vzorca: 17/7209

Namen: Pogodba

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA, VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA, JERSICE 3, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH

Cas odvzema: 24.01.2017 09:25

Mesto odvzema: vodovod Strane - Hrugevje - Smihel, Crpalis&e Smihel po obdelavi

Vzorec sprejel: Gregor Drinovec

Kraj in éas sprejema: Koper, 24.01.2017 12:39

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

(1) Pravilnik o pitni vodi, Ur.list RS, §t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2008, 25/2009 in 74/2015, Priloga 1

(2) Pravilnik o pitni vodi, Ur list RS, t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2008 in 74/2015, Priloga 1, del Ain C
(3) Pravilnik o pitni vodi, Ur.list RS, §t. 18/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009 in 74/2015, Priloga 1, del A

Ocena skladnosti
Vzorec je skladen z upostevanimi kriteriji.

Zdravstvena ocena

Vzorec je zdravstveno ustrezen.

Priloge porodila:

Porotilo o preskusanju z evidenéno oznako 2105-9/24930-17/7209-T

Porotilo o kemijskem presku$anju z eviden&no oznako 2105-9/24930-17/7209-K
Porogilo o mikrobiolodkem preskusanju z eviden&no oznako 2105-8/24930-17/7209-M

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran 2/2
Vojkovo nabreZje 10, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp.coz@nlzoh si )
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.7.1.2

ID za DDV: S119651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predloge porotila: 1.0



SLOVENSKA
‘ AKREDITACUA

ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Rezultati oznateni z # se nanasajo

W'S NACIONALNI LABORATORIJ ZA ‘ s o s

CENTER ZAOKOLJE IN ZDRAVJE na neakreditirano dejavnost

Evidencna oznaka: 2105-9/24930-17/7200-T

Porocilo o preskusaniju

Vzorec: Crpaligée Smihel po obdelavi

Stevilka vzorca:  17/7209

Namen: Pogodba

Naloga: Izvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Vodija naloge: Gregor Drinovec, san. inz.

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA, VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,

JERSICE 3 , 6230 Postojna
Delovni nalog: pogodba, 00-563/1, 34/1-09, 22.01.2009

Mesto odvzema:  vodovod Strane - Hruevje - Smihel, Crpalis&e Smihel po obdelavi
Metoda vzoréenja: SIST ISO 5667-5: 2007

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca
Datum in ura: 24.01.2017 09:25
Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH

Rezultati presku$anja

Sprejem vzorca
Datum in ura: 24.01.2017 12:39
Sprejel: Gregor Drinovec Datum poroéila: 30.01.2017

# Rezultati oznadeni z # se nanadajo na neakreditirano dejavnost

Rezultat lzraZen Zatetek !
ki
Parameter Opomba Enota kotina Metoda z: nfllltz:k
Terenske meritve

Temperatura vode 6.1 °C DIN 38404-C4-2: 1976,  24.01.17
tocka 4.1 25.01.17
Klor-prosti 025 mg/L Ci2 SISTEN ISO 7393-2:2000 24.01.17
25.01.17

Sploni fizikalno-kemijski parametri
pH 8.10 1S0 10523:2008 240117
25.01.17
Elektriéna prevodnost (20°C) 210 # pSiem 1SO 7888:1985 240117
25.01.17

Vonj

Korekcija s pomotjo temperatume kompenzacije instrumenta. zmerjena vrednost temperaure je podana pod
parameter temperatura.

sprejemljiv # ONORM M 6620:2012  24.01.17
25.01.17

Vodja oddelka:
mag. Silvana Marki¢ Hrast, dipl. san. ing.

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran: 1/1
Vojkovo nabreZje 10, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp.coz@nlzoh si OrbitaBLIMS ver: 1.7.1.2
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor verzija predloge por(;cilé"1 0

ID za DDV: SI19651295; TRR: S15601100-8000043285; BIC: BSLJSIZX, Banka Slovenije



SLOVENSKA
= NACIONALNI LABORATORIJ ZA A el
W ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO LP-014
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL,

VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 1005-9/24930-17/7209-K

Poro¢ilo o kemijskem preskusanju

Vzorec: Crpaligée Smihel po obdelavi

Stevilka vzorca:  17/7209

Namen: Pogodba

Naloga: Izvajane notranjega nadzora Koved Postojna

Vodija naloge: Gregor Drinovec, san. inZ.

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA, VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,

JERSICE 3, 6230 Postojna
Delovni nalog: pogodba, 00-563/1, 34/1-09, 22.01.2009
Mesto odvzema: vodovod Strane - HruSevje - Smihel, Crpali$&e Smihel po obdelavi

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Prevzem vzorca

Datum inura: 24.01.2017 09:25 Datumin ura: 24.01.2017 12:47

Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH Prevzel: Liljana RuSnjak Datum poroéila: 27.01.2017

Rezultati preskus$anja

Rezultat lzraZen Metoda o

Parameter Opomba Enota 4 otina Kraj izvedbe e

SIST EN ISO 7887:2012 240117

Barva (436 nm) <0.1 m-1 metoda BI'), KP 240117
Meritev opravijena pri pH 7,8.

SIST EN ISO7027:2000 brez ~ 24.01.17

Mofnost <0.10 BE poglavia 5, KP 240117

5 ) 250117

Amonij <0.026 mg/L NH4 1SO 7150-1:198412, KP 25.01 17

- ’ 25.01.17

Nitrit <0.010 mg/L NO2 SIST EN 26777: 1996F!, KP 2501 17

Kemijska potreba po kisiku (oksidativnost) <050 mg/L 02 EN ISO 8467:1995, KP gggl 1;

[1] Meritev je opravljena pri 436 nm v 5 cm kiveti.

[2] Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri (2 do 5) °C. Znotraj dneva je interval zaupanja povprecnih vrednosti realnega vzorca pitne vode pri 95 %
zanesljivosti: (0,027 0,003) mg/i NH4.

[3] Vzorec je bil do izvedbe analize hranjen pri (2 - 5) °C. Znotraj dneva je interval zaupanja povprenih vrednosti realnega vzorca pitne vode pri 95% zanesljvosti:
(0,0100 = 0,0003) mg/l NO2

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naroénika.

Vodja oddelka:
Alenka KoZelj, univ.dipl.kem.
Elektronsko podpisal Alenka KoZelj, univ.dipl.kem. ob 27.01.2017 07:49:51

Rezultati se nanasajo izkljutno na preskusani vzorec. Porogilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v 3asu do zadetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravijenem presku3anju so dostopne na oddelku.

Oddelek za kemijske analize 2ivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 1/1
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 880, F:05 66 30 888, E:alenka kozelj@nlzoh si Orbita®LIMS ver.: 1.7.1.2
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor x4

1D za DDV: SI19651205: TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije ¥erz{e prediage-poraie; 1.0



SLOVENSKA
e NACIONALNI LABORATORIJ ZA A ettt
W ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO LP-014
CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL,

VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 4005-9/24930-17/7209-M

Poroéilo o mikrobiologkem preskusanju

Vzorec: Crpalisée Smihel po obdelavi

Stevilka vzorca:  17/7209; lab &t - 17/180

Namen: Pogodba

Naloga: Izvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inZ.

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA, VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,

JERSICE 3, 6230 Postojna
Delovni nalog: pogodba, 00-563/1, 34/1-09, 22.01.2009
Mesto odvzema:  vodovod Strane - Hrusevje - Smihel, Crpalise Smihel po obdelavi

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Prevzem vzorca

Datum in ura: 24.01.2017 09:25 Datum in ura: 24.01.2017 12:45

Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH Prevzel: Alenka Speh Datum poroéila: 27.01.2017

Rezultati presku$anja

Parameter Metoda Rezultat Enota Zaw?:.’a Iz;letljuéek

24.01.2017 13:40

Koliformne bakterje ISO 9308-1:2014 ni najdeno CFU/M00 mL 27.01.2017 09:30
N . s 24.01.2017 13:40
Escherichia coli 1SO 9308-1:2014 ni najdeno CFU/M00 mL 27.01.2017 0930
. ) - 24.01.2017 13:40
Enterokoki ISO 7899-2:2000 ni najdeno CFU/100 mL 27.01.2017 08:30
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list :
- - 24.01.2017 13.40
Clostridium perfingens RS, &, 19.'2004, 1. togka ni najdeno CFU/100 mL 27.01.2017 09:30
Priloge 1)
I ; s . : 24.01.2017 13:40
Skupno Stevilo mikroorganizmov pri 22°C IS0 6222:1999 najdeno (<4) CFU/mL 27.01.2017 0930
o ) P , o 24.01.2017 13:40
Skupno $tevilo mikroorganizmov pri 37°C IS0 6222:1999 ni najdeno CFU/mL 27.01.2017 09:30
Analitik: Odgovorna oseba:
Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob. Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob.

Elektronsko podpisal Erika Batagel], univ. dipl. mikrob, ob 27.01.2017 13:26:06

Rezultati se nanadajo izkljuéno na preskuani vzorec. Porodilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene,
Vzorec je bil v éasu do zaBetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskusanju so dostopne na oddelku.

Oddelek za mikrobioloske analize zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 1/1
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria: T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp.cma@nlizoh si Orbita®LIMS ver: 1.7.1.2
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor AT

ij | ila: 1.
ID za DDV: $119651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLISI2X. Banka Skovenie Verzye pradiogs perociie: 1.0
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