NLZOH
2017.08.00 10:35:45
BARBARA KAHNE JURISEV

O0Z Koper

= NACIONALNI LABORATORIJ ZA Fip o iz speiovemont
W ZDRAVIE, OKOLIJE IN HRANO

Porocilo o izvedeni nalogi

lzvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Eviden¢na oznaka: 2105-09/24930-17/83852

Narog&nik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna

Delovni nalog: pogodba, 00-563/1, 34/1-09, 22.01.2009

Izvajalci: Oddelek za okolje in zdravje Koper

Oddelek za mikrobioloske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inz.
Koper, 09.08.2017
Oddelek za okolje in zdravje Koper
Vodja naloge: Vodja oddelka:
Gregor Drinovec, san. inz. mag. Silvana Marki€ Hrast, dipl. san. ing.
Za, elektronsko pedpisal Mojca Vivoda, san. inZ. ob 09.08.2017 07:18:23 Cas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Porogilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: hitp://www.nlzoh.sifistovetnost.

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran 1/2
Vojkovo nabrezje 10, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp.coz@nlzoh si

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.7.1.6
ID za DDV: SI19651295; TRR: S15601100-6000043285, BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predloge porotila: 1.4



ZDRAVJE, OKOLIJE IN HRANO

Q’s NACIONALNI LABORATORIJ ZA

Evidenéna oznaka: 2105-09/24930-17/83852

Podatki o vzorcu

Vzorec: Zajetje Malni za Planino po obdelavi

Stevilka vzorca: 17/83852

Namen: Notranji nadzor

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA, JERSICE 3, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper

Cas odvzema: 01.08.2017 09:35

Mesto odvzema: vodovod Planina, Zajetje Malni za Planino po obdelavi

Vzorec sprejel: Gregor Drinovec

Kraj in €as sprejema: Koper, 01.08.2017 12:33

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
(1) Pravilnik o pitni vodi, Ur list RS, &t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2008, 25/2009 in 74/2015, Priloga 1
{2) Pravilnik o pitni vodi, Ur.list RS, §t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2008 in 74/2015, Priloga 1, del Ain C

Ocena skladnosti
Vzorec je skladen z upo3tevanimi kriteriji.

Zdravstvena ocena
Vzorec je zdravstveno ustrezen.

Priloge poroéila:
Porotilo o preskusanju z evidenéno oznako 2105-9/24930-17/83852-T
Poroéilo o mikrobioloskem preskusanju z evidentno oznako 4005-9/24930-17/83852-M

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran 2/2
Vojkovo nabreZje 10, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp.coz@nlzoh si )
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.7.1.6

ID za DDV: SI19651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predloge porotila: 1.4



SLOVENSKA
Q’s NACIONALNI LABORATORIJ ZA A ARREDITACA

ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO e
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE ettt

Evidenéna oznaka: 2105-9/24930-17/83852-T

Porocilo o preskusanju

Vzorec: Zajetje Malni za Planino po obdelavi

Stevilka vzorca:  17/83852

Namen: Notranji nadzor

Naloga: Izvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inz.

Narocnik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna

Delovni nalog: pogodba, 00-563/1, 34/1-09, 22.01.2009

Mesto odvzema:  vodovod Planina, Zajetje Malni za Planino po obdelavi
Metoda vzoréenja:  SIST ISO 5667-5: 2007

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Sprejem vzorca Datum porocila: 09.08.2017

Datum in ura: 01.08.2017 09:35 Datum inura: 01.08.2017 12:33

Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper Sprejel: Gregor Drinovec

Rezu Itati preskuéa nja # Rezultati oznaeni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

Rezultat lzrazen Metoda Zatetek |
kljucek

o Opomba Enota kot/na Kraj izvedbe ‘:,,;‘.’;2

Temperatura vode 10.1 °C DIN 38404-C4-2: 1976, na 01.08.17
mestu odvzema 01.08.17

Klor-prosti 0.25 mg/L Cl2  SISTENISO 7393-2:2000, 01.08.17

na mestu odvzema 01.08.17

Vonj brez vonja # ONORM M 6620:2012, na  01.08.17

mestu odvzema 01.08.17

Vodja oddelka:
mag. Silvana Marki¢ Hrast, dipl. san. ing.

Elektronsko podpisal mag. Barbara Kahne Juri$evi¢, univ. dipl. kem. ob 09.08.2017
10:35:46

Rezultati se nanasajo izkljuéno na preskusani vzorec. Porogilo se brez pisnega dovolienja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v &asu do zadetka analiz ustrezno hranjen, Vse dodatne informacije o opravljienem preskusanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.sifistovetnost.

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran: 1/1
Vojkovo nabreZje 10, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp.coz@nlzoh si Orbita®LIMS ver- 1.7.1.6
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor PP ey

ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verziA pedioue-pofolie; 1.4



SLOVENSKA
- NACIONALNI LABORATORIJ ZA ‘ oo
w ZDRAVIJE, OKOLJE IN HRANO LP-014
CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL,

VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 4005-9/24930-17/83852-M

PorocCilo o mikrobioloSkem preskus$anju

Vzorec: Zajetje Malni za Planino po obdelavi

Stevilka vzorca: 17/83852; lab.5t.: 17/3891

Namen: Notranji nadzor

Naloga: Izvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inz.

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna

Delovni nalog: pogodba, 00-563/1, 34/1-09, 22.01.2009

Mesto odvzema:  vodovod Planina, Zajetje Malni za Planino po obdelavi

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Prevzem vzorca Datum porocila: 07.08.2017

Datum in ura: 01.08.2017 09:35 Datum in ura: 01.08.2017 12:35

Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH O0Z Koper Prevzel: Alenka Speh

Rezultati preskusanja

Parameter Metoda Rezultat Enota Zaéeteal:].glziazléljuéek
" , ) - 01.08.2017 12:39
Koliformne bakterije ISO 9308-1:2014 ni najdeno CFUM00 mL 04.08.2017 10:39
e ) N 01.08.2017 12:39
Escherichia coli [SO 9308-1:2014 ni najdeno CFUM00 mL 04.08.2017 10:39
; . i 01.08.2017 12:39
Enterokoki IS0 7899-2:2000 ni najdeno CFUMO0ML 04 08,2017 10:30
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list .
Clostridium perfringens RS, &, 19/2004, 1. tocka hi najdeno CFUHoomL  01:08:201712:39
i 04.08.2017 10:40
Priloge Ili)
—— , e ) L 01.08.2017 12:39
Skupno Stevilo mikroorganizmov pri 22°C 1SO 6222:1999 ni najdeno CFU/mL 04.08.2017 10:39
G ; o : ; 01.08.2017 12:39
Skupno tevilo mikroorganizmov pri 37°C ISO 6222:1999 najdeno (<4) CFU/mL 04.08.2017 10:39
Analitik: Odgovorna oseba:
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol. dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.

Elektronsko podpisal dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol. ob 07.08.2017 10:27:37

Rezultati se nanaajo izkljuéno na presku§ani vzorec. Porotilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v Easu do zadetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravijenem preskudanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: hitp://www.nlzoh.sifistovetnost.

Oddelek za mikrobiolofke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 1/1
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp.cma@nlzoh.si y .
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Quila"LIMS e L6

ID za DDV: SI19651295: TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije varziandiogs poreite: 1.4



NLZOH

2017.08.09 10:35:24

BARBARA KAHNE JURISEV
002 Koper

= NACIONALNI LABORATORIJ ZA P it g sretovemot
Q ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Porocilo o izvedeni nalogi

Izvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Evidenctna oznaka: 2105-09/24930-17/83850

Narognik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNAVODOVQOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna

Delovni nalog: pogodba, 00-563/1, 34/1-09, 22.01.2009

lzvajalci: Oddelek za okolje in zdravje Koper

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper
Oddelek za mikrobicloSke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inZ.
Koper, 09.08.2017
Oddelek za okolje in zdravje Koper
Vodja naloge: Vodja oddelka:
Gregor Drinovec, san. inz. mag. Silvana Marki¢ Hrast, dipl. san. ing.
Za, elektronsko podpisal Mojca Vivoda, san. inZ. ob 09.08.2017 07:16:48 Cas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta,

Porotilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nizoh.si/istovetnost.

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran 1/2
Vojkovo nabrezje 10, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp.coz@nlzoh si )
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.7.1.6

ID za DDV: SI119651295, TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predioge porotila: 1.4



ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

@5 NACIONALNI LABORATORIJ ZA

Evidentna oznaka: 2105-09/24930-17/83850

Podatki o vzorcu

Vzorec: Cistilna naprava vodarna Malni po obdelavi

Stevilka vzorca: 17/83850

Namen: Notranji nadzor

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNAVODOVOD, KANALIZACIJA D.O.O.,
POSTOJNA, JERSICE 3, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper

Cas odvzema: 01.08.2017 09:00

Mesto odvzema: vodovod Postojna - Pivka, Cistilna naprava vodarna Malni po obdelavi

Vzorec sprejel: Gregor Drinovec

Kraj in &as sprejema: Koper, 01.08.2017 12:33

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

(1) Pravilnik o pitni vodi, Ur list RS, §t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009 in 74/2015, Priloga 1

(2) Pravilnik o pitni vodi, Ur.list RS, §t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009 in 74/2015, Priloga 1, del Ain C
(3) Pravilnik o pitni vodi, Ur.list RS, st. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009 in 74/2015, Priloga 1, del A

Ocena skladnosti
Vzorec je skladen z upostevanimi kriteriji.

Zdravstvena ocena
Vzorec je zdravstveno ustrezen.

Priloge porocila:

Porogilo o preskuSanju z evidenéno oznako 2105-9/24930-17/83850-T

Porogilo o kemijskem presku$anju z evidenéno oznako 1005-9/24930-17/83850-K
Porocilo o mikrobioloskem preskusanju z evidenéno oznako 4005-9/24930-17/83850-M

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran 2/2
Vojkovo nabreZje 10, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp.coz@nlzoh.si )
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.7.1.6

ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predloge porotila: 1.4



SLOVENSKA
@’3 NACIONALNI LABORATORIJ ZA A sl

ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO S
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE et e i 3

Evidenéna oznaka: 2105-9/24930-17/83850-T

Porocilo o preskusanju

Vzorec: Cistilna naprava vodarna Malni po obdelavi

Stevilka vzorca:  17/83850

Namen: Notranji nadzor

Naloga: Izvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inZ.

Narocnik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.0O., POSTOJNA,

JERSICE 3, 6230 Postojna
Delovni nalog: pogodba, 00-563/1, 34/1-09, 22.01.2009
Mesto odvzema: vodovod Postojna - Pivka, Cistilna naprava vodarna Malni po obdelavi
Metoda vzoréenja:  SIST ISO 5667-5: 2007

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
Odvzem vzorca Sprejem vzorca Datum poroéila: 09.08.2017
Datum in ura: 01.08.2017 09:00 Datum inura: 01.08.2017 12:33
Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper Sprejel: Gregor Drinovec
Rezu Itati pres kuga nja # Rezultati oznateni z # se nanaajo na neakreditirano dejavnost
Rezultat lzrazen Metoda Zacetek |
kljuéek
Fardmance Opomba B kot/na Kraj izvedbe zaaniﬂ::
Temperatura vode 10.3 °C DIN 38404-C4-2: 1976, na 01.08.17
mestu odvzema 01.08.17
Klor-prosti 0.4 mg/L Cl2  SISTENISO 7393-2:2000, 01.08.17
na mestu odvzema 01.08.17
Vonj brez vonja # ONORM M 6620:2012, na 01.08.17
mestu odvzema 01.08.17
pH 745 1SO 10523:2008, na mestu  01.08.17
odvzema 01.08.17
Elektriéna prevodnost (20°C) 320 #  pSicm ISO 7888:1985, namestu  01.08.17
odvzema 01.08.17

Korekcija s pomocjo temperaturne kompenzacije instrumenta.

Vodja oddelka:
mag. Silvana Marki¢ Hrast, dipl. san. ing.

Elektronsko podpisal mag. Barbara Kahne Juri$evi€, univ. dipl. kem. ob 09.08.2017
10:35:24

Rezultati se nanasajo izkljutno na preskusani vzorec. Porocilo se brez pisnega dovolienja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v &asu do zacetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskuSanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: hitp:/iwww.nlzoh sifistovetnost.

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran: 1/1
Vojkovo nabrezje 10, 6000 Koper - Capedistria; T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp.coz@nlzoh si Orbita®LIMS ver- 1.7.1.6
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor verzija predioge porééilﬁ' ‘1 ‘4
ID za DDV: S119651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije S



AKREDITACUJA

SLOVENSKA
@s NACIONALNI LABORATORIJ ZA A SIST EN 150/IEC 17025

ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO LP.014
Rezultati oznageni z # se nanasajo

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, na neakreditirano dejavnost
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 1005-9/24930-17/83850-K

PoroCilo o kemijskem preskusanju

Vzorec: Cistilna naprava vodarna Malni po obdelavi

Stevilka vzorca:  17/83850

Namen: Notranji nadzor

Naloga: lzvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inz.

Narocnik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna

Delovni nalog: pogodba, 00-563/1, 34/1-09, 22.01.2009

Mesto odvzema:  vodovod Postojna - Pivka, Cistilna naprava vodarna Malni po obdelavi

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Prevzem vzorca Datum poroéila: 08.08.2017

Datum in ura: 01.08.2017 09:00 Datum in ura: 01.08.2017 12:35

Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper Prevzel: Nadja Mrmolja

Rezultati pI'ESkU§a rlja # Rezultati znateni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

L I L

S S G

Meritev opravijena pri pH 7,5.

T 0.76 NTU SIST EN ISO7027:2000 brez  01.08.17

poglavja 5, KP 01.08.17

Amoni <0.026 mgl N4 1S 7150-1:1984, KP Qe D817
' R 02.08.17

- . 02.08.17
Nitrit <0.010 mg/L NOZ SIST EN 26777: 1996, KP 02.08.17
. - i 07.08.17
Celotni organski ogljik (TOC) 0.77 mg/L C ISO 8245: 199912, KP 07.08.17
; : SIST EN 1SO 10301:1998, 01.08.17
Trihalometani (vsota} 41 # pglL Poglavje 391 KP 02.08.17

Podana je vsota kloroforma, bromodiklorometana, dibromoklorometana in bromoforma.

SIST EN ISO 10301:1998, 01.08.17

Triklorometan (kloroform) 33 HglL Poglavie 37, KP 02.08.17
Bromodiklorometan 08 HglL SISTPE,I;;%;:; ?’3[03?0;2;3199& g;ggl;
Dibromoklorometan <05 HglL S’STPE,I;;%E ;?3?0}21;1998' g;gg};
Tribromometan (bromoform) <0.5 HglL SISTPE)ESV?; 13,?3?0;;998’ 81282];

[1] Meritev je opravljena pri 436 nm v 5 cm kiveti.

[2] Metoda dolotanja organskega ogljika temelji na postopku nakisanja in prepihovanja vzorca (NPOC).
[3] Uporabliena je metoda: ekstema standardizacija

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naroénika.

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 1/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, E:liljana.rusnjak@nlzoh si Orbita®LIMS ver- 1.7.1.6
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor verzija predioge poro.ﬁilé'ﬁ '1
ID za DDV: S119651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije o



AKREDITACIJA

5 ‘ SLOVENSKA
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ‘ SIST EN ISO/IEC 17025
ZDRAVIJE, OKOLJE IN HRANO P11

Rezultali oznageni z # se nanagajo

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, na neakreditirano dejavnost
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKQOLJA
Evidenéna oznaka: 1005-9/24930-17/83850-K

Vodja oddelka:
Liljiana Ru&njak, mag.varst.nar.

Elektronsko podpisal Liljana Ru3njak, mag.varst.nar. ob 08.08.2017 09:58:42

Rezultati se nanasajo izkljuéno na preskusani vzorec. Porogilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v Easu do zaGetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravijenem preskusanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: hitp://www.nlzoh.sifistovetnost.

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 2/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, E:liljana.rusnjak@nizoh.si Orbita®LIMS ver- 1.7.1.6
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor i

ija predl Eila: 1.1
ID za DDV: SI19651295: TRR: SI5601100-6000043285: BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije e A



SLOVENSKA
= NACIONALNI LABORATORIJ ZA A it
@ ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO LP.014
CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL,

VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 4005-9/24930-17/83850-M

PorocCilo o mikrobioloSkem preskusanju

Vzorec: Cistilna naprava vodarna Malni po obdelavi

Stevilka vzorca: 17/83850; lab.5t.: 17/3889

Namen: Notranji nadzor

Naloga: Izvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inz.

Naroc¢nik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.0.0O., POSTOJNA,

JERSICE 3, 6230 Postojna
Delovni nalog: pogodba, 00-563/1, 34/1-09, 22.01.2009
Mesto odvzema:  vodovod Postojna - Pivka, Cistilna naprava vodarna Malni po obdelavi

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Prevzem vzorca Datum porocila: 07.08.2017
Datum in ura: 01.08.2017 09:00 Datum inura: 01.08.2017 12:35

Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper Prevzel: Alenka Speh

Rezultati preskusanja

Parameter Metoda Rezultat Enota zaéetzi:,’af;z'jueek
Koliformne bakterije 1SO 9308-1:2014 ni najdeno CFUM00 mL glggggg %gg
Escherichia coli IS0 9308-1:2014 ni najdeno crunoomL 5y 520171250
Enterokoki 1SO 7899-2:2000 ni naideno CFU/M00 mL glgggg]; 1322
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list )
Clostridium perfringens RS, &, 1912004, 1. tocka ni najdeno CFUMMOML gy prat ey
Priloge ) R '
Skupno Stevilo mikroorganizmov pri 22°C ISO 6222:1999 ocenjeno 5 CFU/mL glgggg:; %gg
P : i ) . 01.08.2017 12:50
Skupno Stevilo mikroorganizmov pri 37°C 1SO 6222:1999 ni najdeno CFU/mL 04.08.2017 10:36
Analitik: Odgovorna oseba:
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol. dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.

Elektronsko podpisal dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol. ob 07.08.2017 10:24:30

Rezultati se nanasajo izkljutno na preskusani vzorec. Porogilo se brez pisnega dovolienja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v Easu do zacetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravijenem preskusanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http:/www.nlzoh.sifistovetnost.

Oddelek za mikrobiolo&ke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 1/1
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp.cma@nlzoh si Orbita®LIMS ver: 1.7.1.6
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor ol

ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSIZX, Banka Slovenije e G



NLZOH

2017.08.18 14:07:01
LILJANA RUSNJAK

= NACIONALNI LABORATORIJ ZA P o s ssiovenoel
W ZDRAVIE, OKOLIJE IN HRANO

Porodilo o izvedeni nalogi

Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Evidenéna oznaka: 1005-09/26190-17/89313

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA D.O.O.,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna

Delovni nalog: Pogodba &t. 00-563/1 z aneksoma &t. 1in 2, 22.01.2009

Izvajalci: Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vodja naloge: Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem.,spec.san.kem.

Koper, 18.08.2017

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev
Vodja naloge: okolja Koper

Vodja oddelka:
Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem.,spec.san.kem.
Liljana Rusnjak, mag.varst.nar.

Za, elektronsko podpisal Liliana Rudnjak, mag.varst.nar. ob 18.08.2017 14:04:36 - - . ) L .
Cas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Porotilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.sifistovetnost.

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 1/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, E:liliana.rusnjgk@nlzoh.si )
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.7.1.6

ID za DDV: $i19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predioge porotila: 1.4



ZDRAVIE, OKOLIJE IN HRANO

@’9 NACIONALN! LABORATORIJ ZA

Evidenéna oznaka: 1005-09/26190-17/89313

Podatki o vzorcu

Vzorec: VS POS-PIV, POSTOJNA, PITNIK PRI KAVARNI

Stevilka vzorca: 17/89313

Namen: Interni nadzor

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA D.O.O.,
POSTOJNA, JERSICE 3, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: naroénik - Irena Suselj Sajn

Cas odvzema: 17.08.2017 10:30

Mesto odvzema: VS POS-PIV, POSTOJNA, PITNIK PRI KAVARNI

Vzorec sprejel: Petra Kljun

Kraj in Eas sprejema: Koper, 17.08.2017 14:15

Ocena rezultatov

Prikazani so vsi rezultati presku$anj iz prifog.

Parameter Rezultat Enota ti;%zne: Kriterij Skladnost
Motnost 0.27 NTU 1 skladen
pH 7.55 6.5-9.5 skladen
Elekiri¢na prevodnost (20°C) 342 pSiem 2500 skiaden
Amonij <0.026 mg/L NH4 0.50 skladen
Nitrit <0.010 mg/L NO2 0.5 skladen
Kemijska potreba po kisiku (oksidativnost) <0.50 mg/L 02 5 skladen
Barva (436 nm) <0.1 m-1 / /

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi, Ur.list RS, §t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009 in 74/2015, Priloga 1

Priloge poroéila:
Porocilo o kemijskem preskusanju z evidenéno oznako 1005-9/26190-17/89313-K

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 2/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capedistria; T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, E:liljana.rusnjak@nlzoh.si ‘
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.7.1.6

ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predioge porotila: 1.4



SLOVENSKA
> NACIONALNI LABORATORIJ ZA A st
@ ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO B el |
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, e s el

VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 1005-9/26190-17/89313-K

PorocCilo o kemijskem preskusanju

Vzorec: VS POS-PIV, POSTOJNA, PITNIK PRI KAVARNI
Stevilka vzorca:  17/89313
Namen: Interni nadzor
Naloga: Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.
Vodja naloge: Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem.,spec.san.kem.
Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.0O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna
Delovni nalog: Pogodba &t. 00-563/1 z aneksoma &t. 1 in 2, 22.01.2009
Mesto odvzema: VS POS-PIV, POSTOJNA, PITNIK PRI KAVARNI
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
Odvzem vzorca Sprejem vzorca Datum porodila: 18.08.2017
Datum inura: 17.08.2017 10:30 Datum in ura: 17.08.2017 14:15
Odvzel: naroénik - Irena Suselj Sajn Sprejel: Petra Kljun
Rezultati pres RU§anja # Rezultali oznadeni z # se nanasaio na neakreditirano dejavnost
Rezultat lzrazen Metoda Zatetek |
Farmsetor Opomba Eniota kot/na Kraj izvedbe ‘:f,';‘.'iii"
SIST EN I1SO7027:2000 brez ~ 18.08.17
Modnest G NTU poglavia 5, KP 18.08.17
: 17.08.17
pH 755 ISO 10523:2008, KP 17.08.17
Meritev opravijena pri T= 24,7°C
s " : 18.08.17
Elektriéna prevodnost (20°C) 342 # pSkem EN 27888:1993, KP 18.08.17
" 3 18.08.17
Amonij <0.026 mg/L NH4 ISO 7150-1:1984, KP 18.08.47
. : 18.08.17
Nitrit <0.010 mgiL NO2 SIST EN 26777: 1996, KP 18,0847
Kemijska potreba po kisiku (oksidativnost) <0.50 mg/L 02 EN ISO 8467:1995, KP 12831;
SISTENISO 7887:2012 18.08.17
Barva (436 nm) <01 m-1 metoda B, KP 18.08.17

Meritev opravijena pri pH 7,6.

[1] Meritev je opravljena pri 436 nm v 5 cm kiveti.

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naro¢nika.

Vodja oddelka:
Liljiana Rusnjak, mag.varst.nar.
Elekironsko podpisal Liliana Rusnjak, mag.varst.nar. ob 18.08.2017 14:07.02

Rezultati se nana3ajo izkljuéno na preskusani vzorec. Porogilo se brez pisnega dovolienja oddelka ne sme reproducirati, razen v celot. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v £asu do zacetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravijenem preskusanju so dostopne na oddelku.
Preverjanie istovetnosti dokumenta: hitp:/Awww.nlzoh.sifistovetnost.

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 1/1
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, Eliljana.rusnjak@nlzoh.si Orbita®LIMS ver.: 1.7.1.6
Naclionalni laboratorij za zdravje, okelje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor .

ID za DDV: S[19651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predloge porogila: 1.1



NLZOH

2017.09.04 07:54:35

SILVANA MARKIC HRAST
00Z Koper

= NACIONALNI LABORATORI ZA P A v
Q ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Porocilo o izvedeni nalogi

Izvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Evidentna oznaka: 2105-09/24930-17/93668

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA D.O.O.,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna

Delovni nalog: pogodba, 00-563/1, 34/1-09, 22.01.2009

Izvajalci: Oddelek za okolje in zdravje Koper

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper
Oddelek za mikrobioloSke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inz.
Koper, 01.09.2017
Oddelek za okolje in zdravje Koper
Vodja naloge: Vodja oddelka:
Gregor Drinovec, san. inz, mag. Silvana Marki€ Hrast, dipl. san. ing.
Elektronsko podpisal Gregor Drinavec, san. inZ. ob 01.09.2017 13:52:57 Cas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Porogilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.sifistovetnost.

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran 1/2
Vojkovo nabreZje 10, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp.coz@nlzch si ‘
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.7.1.6

ID za DDV: 5119651295, TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJS|2X, Banka Slovenije verzija predioge porotila: 1.4



ZDRAVIE, OKOLIJE IN HRANO

@9 NACIONALNI LABORATORIJ ZA

Evidenéna oznaka: 2105-09/24930-17/93668

Podatki o vzorcu

Vzorec: Rezervoar Strane po obdelavi

Stevilka vzorca: 17193668

Namen: Notranji nadzor

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA D.O.O.,
POSTOJNA, JERSICE 3, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper

Cas odvzema: 29.08.2017 09:25

Mesto odvzema: vodovod Strane - Hruevje - Smihel, Rezervoar Strane po obdelavi

Vzorec sprejel: Gregor Drinovec

Kraj in ¢as sprejema: Koper, 29.08.2017 12:50

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

(1) Pravilnik o pitni vodi, Ur.list RS, $t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009 in 74/2015, Priloga 1

(2) Pravilnik o pitni vodi, Ur.list RS, §t. 19/2004, 35/2004, 26/2008, 92/2006, 25/2009 in 74/2015, Priloga 1, del Ain C
(3) Pravilnik o pitni vodi, Ur.list RS, §t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/20086, 25/2009 in 74/2015, Priloga 1, del A

Ocena skladnosti
Vzorec je skladen z upostevanimi kriteriji.

Zdravstvena ocena
Vzorec je zdravstveno ustrezen.

Priloge poroéila:

Porogilo o preskusanju z evidenéno oznako 2105-9/24930-17/93668-T

Porogilo o kemijskem preskusanju z evidenéno oznako 1005-9/24930-17/93668-K
Porocilo o mikrobiologkem preskudaniju z evidenéno oznako 4005-9/24930-17/93668-M

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran 2/2
Vojkovo nabrezje 10, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp.coz@nlzoh si )
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.7.1.6

ID za DDV: $119651295; TRR: 515601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predioge porotila: 1.4
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ZDRAVIJE, OKOLJE IN HRANO Ep0ie
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE g el

Evidenéna oznaka:2105-9/24930-17/93668-T

Porocilo o preskusanju

Vzorec: Rezervoar Strane po obdelavi

Stevilka vzorca:  17/93668

Namen: Notranji nadzor

Naloga: lzvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inZ,

Naroc¢nik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.0.0O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna

Delovni nalog: pogodba, 00-563/1, 34/1-09, 22.01.2009

Mesto odvzema:  vodovod Strane - Hrudevje - Smihel, Rezervoar Strane po obdelavi
Metoda vzoréenja:  SIST ISO 5667-5: 2007

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
Odvzem vzorca Sprejem vzorca Datum poroéila: 01.09.2017
Datum in ura: 29.08.2017 09:25 Datum inura: 29.08.2017 12:50
Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper Sprejel: Gregor Drinovec
Rezu Itati prESKU§anja # Rezultati oznaceni z # se nana3ajo na neakreditirano dejavnost
Rezultat lzrazen Metoda Zatetek |
kljucek
Paramees Opomba ROk kot/na Kraj izvedbe ‘2.,;‘.’{;2
Terenske meritve
Temperatura vode 10.1 °C DIN 38404-C4-2: 1976, na  29.08.17
mestu odvzema 29.08.17
Klor-prosti <0.2 mg/L ClZ  SISTENISO 7393-2:2000, 29.08.17

na mestu odvzema 29.08.17
Izmerjena vrednost je 0.15mg/l.

Senzoricne lastnosti vode

Vonj brez vonja # ONORM M 6620:2012, na  29.08.17
mestu odvzema 29.08.17

Sploéni fizikalno-kemijski parametri

pH 8.10 1SO 10523:2008, na mestu  29.08.17
odvzema 29.08.17
Elektriéna prevodnost (20°C) 202 # pSicm ISO 7888:1985, namestu  29.08.17
odvzema 29.08.17

Korekcija s pomocjo temperaturne kompenzacije instrumenta.

Vodja oddelka:
mag. Silvana Marki¢ Hrast, dipl. san. ing.

Elektronsko padpisal mag. Silvana Markic Hrast, dipl. san. ing. ob 04.09.2017 07:54:35

Rezultati se nanasajo izkljuéna na preskusani vzorec. Porocilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.

Vzorec je bil v asu do zaletka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskuanju so dostopne na oddelku.

_Preverjanie istovelnosti dokumenta: hitp:/iwww nlzoh si/istovetnost

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran: 1/1
Vojkovo nabreZje 10, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp.coz@nlzoh si Orbita®_IMS ver- 1.7.1.6
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor e
ID za DDV: SI119651295; TRR: Si5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

verzija predicge porotila: 1.4
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NACIONALNI LABORATORL ZA ‘ SIST EN ISO/IEC 17025

(g ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO pred
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, E:f-:ﬂ:a:rgé?t?f::;i:jas\?ng:?asajo

VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 1005-9/24930-17/93668-K

PorocCilo o kemijskem preskusanju

Vzorec: Rezervoar Strane po obdelavi

Stevilka vzorca:  17/93668

Namen: Notranji nadzor

Naloga: Izvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inz.

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,

JERSICE 3, 6230 Postojna
Delovni nalog: pogodba, 00-5663/1, 34/1-09, 22.01.2009
Mesto odvzema:  vodovod Strane - Hrusevije - Smihel, Rezervoar Strane po obdelavi

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
Odvzem vzorca Prevzem vzorca Datum porocila: 01.09.2017
Datum in ura: 29.08.2017 09:25 Datum in ura: 29.08.2017 12:53
Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper Prevzel: Liljana Rusnjak
Rezu ltatl p reSkl.léa nja # Rezultati oznadeni z # se nanaSajo na neakreditirano dejavnost
Rezultat lzrazen Metoda Zatetek |
kljucek
Parameter Opomba Enota '\ tina Kraj izvedbe nskea
SIST EN ISO 7887:2012 29.08.17
Barva (436 nm) <0.1 m-1 metoda Bl KP 29.08.17

Meritev opravljena pri pH 7,9.
SIST EN 1S0O7027:2000 brez  29.08.17

Motnost <0.10 AL poglavja 5, KP 29.08.17
Amoni <0.026 mgl N4 IS0 7150-1:1984, KP g
j . g 1984, 30.08.17

i . 30.08.17
Nitrit <0.010 mg/L NO2 SIST EN 26777: 1996, KP 30,0817
- g i : 29.08.17
Celotni organski ogljik (TOC) <0.50 mg/L c ISO 8245: 1999¥, KP 29.08.17
. . SIST EN ISO 10301:1998, 29.08.17
Trihalometani {vsota) 1.0 # gl Poglavje 3, KP 01.09.17

Podana je vsota kloroforma, bromodiklorometana, dibromoklorometana in bromoforma.
SIST EN ISO 10301:1998, 29.08.17

Triklorometan (kloroform) <0.5 g/l Poglavje 31, KP 01.09.17
Bromodiklorometan 05 g/l SISTPE,&;?,?; 13([)3?0;2; o 3?831;
Dibromoklorometan 05 Hg/L SISTP?;:,]C: ?3?3?013; = S?gg;];
Tribromometan (bromoform) <0.56 pgll SISTP?;L?’J% 13[2?013; Ee, S?gg];

[1] Meritev je opravijena pri 436 nm v 5 cm kiveti.
[2] Metoda dolocanja organskega ogljika temelji na postopku nakisanja in prepihovanja vzorca (NPOC).
[3] Uporabliena je metoda: eksterna standardizacija

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naraénika.

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 1/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, E:liljana.rusnjak@nlzoh.si Orbita®LIMS ver- 1.7.1.6
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor i

ija predioge porotila: 1.1
ID za DDV: Si19651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSIZX, Banka Slovenije VeIZhA preciogs porca



SLOVENSKA
= NACIONALNI LABORATORIJ ZA A g e
ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO : "P""“' |
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, i i ol

VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 1005-9/24930-17/93668-K

Vodja oddelka:
Liljana Ruinjak, mag.varst.nar.

Za, elekironsko podpisal Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem.,spec.san.kem. ob 01.09.2017 13:12:58

Rezultati se nanasajo izkljuéno na preskugani vzorec. Porogilo se brez pisnega dovolienja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v rekiamne namene.
Vzorec je bil v asu do zaBetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskusanju so dostopne na oddetku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http:/www.nlzoh.sifistovetnost.
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W ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO EPts
CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL,

VOD IN DRUGIH VZORCEVY OKOLJA
Evidenéna oznaka: 4005-9/24930-17/93668-M

PorocCilo o mikrobioloSkem preskusanju

Vzorec: Rezervoar Strane po obdelavi

Stevilka vzorca: 17/93668; lab.&t.: 17/4404

Namen: Notranji nadzor

Naloga: Izvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inz.

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.0O., POSTOJNA,

JERSICE 3, 6230 Postojna
Delovni nalog: pogodba, 00-563/1, 34/1-09, 22.01.2009
Mesto odvzema: vodovod Strane - Hruevje - Smihel, Rezervoar Strane po obdelavi

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Prevzem vzorca Datum poroéila: 01.09.2017
Datum in ura: 29.08.2017 09:25 Datum in ura: 29.08.2017 12:54

Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH Q0Z Koper Prevzel: Alenka Speh

Rezultati preskusanja

Zacetek / zakljucek

Parameter Metoda Rezultat Enota analize
; , ) _ 29.08.2017 13:30
Koliformne bakterije 1SO 9308-1:2014 ni najdeno CFU/M00 mL 01.09.2017 10:32
g = g . it 29.08.2017 13:30
Escherichia coli 1SO 9308-1:2014 ni najdeno CFU/M00 mL 01.09.2017 10:32
; . o 29.08.2017 13:30
Enterokoki 1SO 7899-2:2000 ni najdeno CFU/100 mL 01.09.2017 10:32

Pravilnik o pitni vodi (Ur. list :
Clostridium perfringens RS, &t, 19/2004, 1. tocka ni najdenc CFU/100 mL CLER 13j30
; 01.09.2017 10:32
Priloge )
T : ;s s ) el 29.08.2017 13:30
Skupno Stevilo mikroorganizmov pri 22°C ISO 6222:1999 ni najdeno CFU/mL 01.09.2017 10:32
g . —_— ) e 29.08.2017 13:30
Skupno 3tevilo mikroorganizmov pri 37°C IS0 6222:1999 ni najdeno CFU/mL 01.09.2017 10:32
Analitik: Odgovorna oseba:
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol. dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.

Elektronsko podpisal dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol. ob 01.09.2017 13:10:00

Rezultati se nana3ajo izkljuéno na preskusani vzorec. Poroéilo se brez pisnega dovolienja cddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v ¢asu do zaCetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije ¢ opravljenem preskusanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: hitp:/www.nlzoh.sifistovetnost.
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