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SILVANA MARKIC HRAST
DO Kepar

ZDRAVIE, OKOLIJE IN HRANO

@'—3 NACIONALNI LABORATORI) ZA  frmmsimesn sorens

Poroéilo o izvedeni nalogi

Izvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Evidenéna oznaka: 2105-09/24930-17/96250
Maro&nik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNAVODOVOD, KANALIZACHA D.O.C.,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna
Delovni nalog: poegodba, 00-563/1, 34/1-09, 22.01.2009
Izvajalci: Oddelek za okolje in zdravije Koper
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev ckolja Koper
Oddelek za mikrobicloZke analize 2ivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper
Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inz.
Koper, 14.09.2017
Oddelek za okolje in zdravje Koper
Vodja naloge: Vodja oddelka:
Gregor Drinovec, san, inZ. mag. Silvana Marki¢ Hrast, dipl. san. ing.
Elelronsko podpisa Gregor Deroves, san, ind, ob 14.08.2017 07 41:08 Caz canlificranega podpisa in podafii o centfikatu = rezvidni na vy prve strani dokumenta,

Paroéilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti,
Preverjanje istovetnosti dokumenta; hitp:/fwww.nlzoh. sifistovetnost,

Oddelek ra okolje in zdravje Hoper Stran 172
Vojkowo nabredie 10, 8000 Koper - Capodising; T:05 66 30 803, F:05 65 30 888, E:kp coz@nlroh s
Macionalni laboratorij za zdravie, okolje in hrano, Prvomaiska ulca 1, 2000 Manbor Orbita®LIMS ver 1 1.7 1.8

1D za DOV: 5119651295, TRR: 515601 1006000043285, BIC: BSLISIZX. Banka Siovenije werzija predioge porofila: 1.4



= NACIONALNI LABORATORL ZA
Q ZDRAVIE, OKOLIJE IN HRANO

Evidentna oznaka: 2105-09/24930-17/96250

Podatki o vzorcu

Vzorec: Cistilna naprava vodarna Malni po obdelavi

Stevilka vzorca: 17/96250

Namen: Motranji nadzor

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNAVODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA, JERSICE 3, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH O0OZ Koper

Cas odvzema: 05.09.2017 09:35

Mesto odvzema: vodovod Postojna - Pivka, Cistilna naprava vodarna Malni po obdelavi

Vzorec sprejel: Gregor Drinovec

Kraj in £as sprejema: Koper, 05.09.2017 12,37

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

{1} Pravilnik o pitni vodi, Ur list RS, 8t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009 in 74/2015, Priloga 1

{2) Pravilnik o pitni vodi, Ur list RS, 5t. 19/2004, 35/2004, 26/20086, 92/2006, 25/2009 in 74/2015, Prilcga 1, del Ain C
{3) Pravilnik o pitni vodi, Ur.list RS, &t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009 in 74/2015, Priloga 1, del A

Ocena skladnosti
Vzore: je skladen z upoStevanimi Kriteriji.

Zdravstvena ocena
Vzorec je zdravstveno ustrezen.

Priloge poroéila:

Forodilo o preskusanju z evidenéno oznako 2105-9/24930-17/96250-T

Poroéilo o kemijskem preskuganju z evidenéno oznako 1005-9/24930-17/96250-K
Porocilo o mikrobiologkem preskuganju z evidenéno oznako 4005-8/24930-17/96250-M

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran 212
\ojkovo nabre2ie 10, 6000 Koper - Capodistia, T:05 66 30 B02, F:05 66 30 888, E:kp coz@nkoh =i
Macionalnl laboratori] za zdravje, okolje In hrano, Preomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver: 1.7.1.6

1D za DOV: 5119851265 TRR: S15601100-800004 3285, BIC: BSLISI2X, Banka Slovenis verzija predioge porodila: 1.4



SLOVENSKA
@5) NACIONALNI LABORATORIJ ZA A ooy

ZDRAVIJE, OKOLIE IN HRANO LP-014
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE RS arahaf ¥k

Evidenéna oznaka:2105-8/24930-17/96250-T

Porodilo o preskusanju

Vzorec: Cistilna naprava vodama Malni po obdelavi

Stevilka vzorca:  17/96250

Namen: Notranji nadzor

Naloga: |zvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inZ.

Naro&nik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNAVODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.0., POSTOJNA,

JERSICE 3, 6230 Postojna
Delovni nalog: pogodba, 00-563/1, 34/1-09, 22.01,.2009
Mesto odvzema:  vodovod Postojna - Pivka, Cistilna naprava vodarna Malni po obdelavi
Metoda vzoréenja:  SIST 150 5667-5: 2007

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijern za sprejem
Odvzem vzorca Sprejem vzorca Datum porocila: 14.08.2017
Datum inura: 05092017 09:35 Datum inwra: 05.09.2017 12:37
Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH O0Z Koper Sprejel: Gregor Drinovec
Rezultati preskusanja # Renshetcaniteni 2 18 nanelias 4 reskaeeiran delswice
Rezultat kzrazen Metoda Zadelek |
Farsmtey Opomba Enoe kotina Kraj izvedbe mt
Terenske meritve
Temperatura vode 87 “C DIM 38404-C4-2: 1976, na  05.09.17
mestu odvzema 05.09.17
Klor-prosti 0.35 mgll Ci2  SIST ENISO 7393-2:2000, 05.09.17
na mestu odvzema 05.09.17
Senzoriéne lastnosti vode
Vonj brez vanja # ONORM M 6520:2012, na 05.08.17
mesty odvzema 05.08.17
Splogni fizikalno-kemijski parametri
g 7.52 IS0 105232008, na mestu  05.00.17
odvzema 05.0817
Flektritna prevodnost (20°C) 362 #  pSlem IS0 7888:1985, namesty 05,0817
odvzema 05.09.17
Korekcila 5 pomodio temperatume kompenzacie insfrumeanta,
Vodja oddelka:

mag. Silvana Markic Hrast, dipl. san. ing.
Elestromsko podpisal mag, Slvana Markit Hrasl, dipl a0, Ing. ob 14.09.2017 15:21.56
Fazultali se nanasan izdjudng na preskudani veorec. Forodlo se brez pisneoa davolfjenia oddelka ne sme reproducrat. razen v celoll, Ne sme se uporablat v raklamme namene

‘eone je bl v &a5u do zadetka aneliz ustrezne hranjen. Vse dodatne mformacie o spravienem preskudanju 5o doslopne na oodelky
Preverania ishvetnost dokumerts: hit: thwww.nlzoh sifslovetnosl

Oddelek za okolje in zdravie Koper Stran: 111
Vojkovo nabrezje 10, 6000 Kope - Capodistria, T:05 65 30 803, F:05 66 30 888, E:kp.coz@ntzoh s Orbila®LMS ver: 1.7.1.6
Nacionalni laboratori] ze zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor verzsa predioge Pﬂmﬁﬂﬂ'.1 a
ID za DOV: SI19651295; TRR: SI5601100-600004 3285, BIC: BSLJSI2X, Banka Slovernia :



ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO LP-014

SLOVENEKA
@5} NACIONALNI LABORATORIJ ZA el

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL,
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenéna oznaka: 1005-9/24930-17/96250-K

PorocCilo o kemijskem presku$anju

Vzorec: Cistilna naprava vodarna Malni po obdelavi

Stevilka vzorca:  17/86250

Namen: Motranji nadzor

Naloga: lzvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inZ.

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNAVODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.0,, POSTOJNA,

JERSICE 3, 6230 Postojna
Delovni nalog: pogodba, 00-563/1, 34/1-098, 22 01,2009
Mesto odvzema:  vodovod Postojna - Pivka, Cistilna naprava vodarna Malni po obdelavi

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
Odvzem vzorca Prevzem vzorca Datum poroéila: 12.09.2017
Datum inura: 05.09.2017 09:35 Datum inwra: 05.08.2017 12:39
Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH 0O0Z Koper Prevzel: Petra Kljun
Rezultati preskusanja
Rezultat lzrazen Metoda EREANR]
Parampes Opomba Enota \otina Kraj izvedbe o g
SIST EN ISO TH8T:2012 05.09.17
Barva (436 nm) <0.1 m-1 metoda BI'l, KP 05.09.17
Meritav opraviiena pri pH 7.4,
SIST EN 1507027:2000 brez  05.0917
Motnost ek N poglavja 5, kP 05.08.17
Amoni <0026 mgl  NH4 ISO7150-1:1984, kP 00917
' i 06.09.17
¥ _ 06.09.17
Nitrit <0010 mglL NO2 SIST EN 26777 1986, KP 08.00.47
Kemijska potreba po kisiku {oksidativnost) <050 mgl 02 ENISO 84671995, kP 000!
[1] Meritey j& opraviiena pri 436 nm v 5 cm kiveti.
Podatke o merini negotovost posredugemo na zahlevo narognika.
Wodja oddelka:

Liljana Ruénjak, mag.varst.nar.

Za, elakironsin podpesal Madia Mrmalie, univ.diplkem. spec.sanbem. oh 12.09.2017 16.12:52

Rezuliali se nanaiaj izkiubng na praskufani vzones, Porodile 32 beez pisnega dovolenja oddalka ne sme reproducieati, razen v celoli. Ne me se uporabat v raklamme namane.

Vaorec je bil v Easur do zadetia analiz ustrezno hranjen. Vse dodaine infomaciie o cpravienem preskudanju 5o doslopne na oodeliu
Preveranis stavelnost dakumenta: hip:Faww.rizoh sifisiovetnost

Oddelek za kemijske analize 2ivil, vod in drugih vzorcev okolja

Stran: 11

‘Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria, T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, Edilana rusnaki@nizoh si Orbita®L (WS var: 1.7 16

Nacionalni laboratori] za zdravje, okolje in hrano, Préomajska ulica 1, 2000 Maribor
ID za DDV S119651295; TRR: 515601 100-6000043285; BIC: BSLISI2X, Banka Skovenije

werzija predioge poroéila 1.1



ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO Lp-014

CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL,
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

SLOVENSKA
@E) NACIONALNI LABORATORIJ ZA A e

Evidentna cznaka: 4005-8/24930-17/96250-M

Porocilo o mikrobioloSkem preskusanju

Vzorec: Cistilna naprava vodarna Malni po obdelavi

Stevilka vzorca: 17/96250, lab.51.: 17/4564

MNamen:; Mofranji nadzor

Naloga: lzvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. ing,

Narotnik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNAWVODOVOD, KANALIZACIJA, D.0.O., POSTOJNA,

JERSICE 3, 6230 Postojna
Delovni nalog: pogodba, 00-5631, 34/1-09, 22.01.2009
Mesto odvzema: vodovod Postojna - Pivka, Cistilna naprava vodama Maini po obdelavi

Stanje vzorca: Vzorec ustreza knterijem za sprejem

Odvzem vzorca Prevzem vzorca Datum poroéila: 08.09.2017
Datum in ura; 05.09.2017 09:35 Datum inwra: 05.09.2017 12:50

Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper Prevzel: Alenka Speh

Rezultati preskusanja

Parameter Metoda Rezultat Enots  Zacetekzakijucek
Koformne bakterije IS0 9308-1:2014 ni najdeno CFUMODML oo 0020ty oo o
Escherichia coll IS 9308-1:2014 ni naideno CFU/00 mL g‘g:ggg E,";__%
Enterokoki IS0 7899-2:2000 ni najdeno CFUAM00 ml. E:ggégg égﬁg
Clostridium perfringens P%lﬂ%gﬂ%ﬁ. {rﬂkim nil naideno CFUM00 mL %gg%gﬁ ;ggg
Skupno Stevilo mikroorganizmo pri 22°C IS0 6222:1999 ni najdenc CFUmL gggggl; ;;gg
Skupno tevilo mikroorganizmov prl 37°C 150 6222:1599 ni najdeno CFWimL ﬁgggg Eﬁ
Analitik: Odgovorna oseba:
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol, dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.

Elakiranzkn podpisal dr, Gorazd Pratnar, univ, dipl. biol, ob 08.09. 2017 90:33:33

FRezultati s¢ nanadajo akljulng ra preskudani vaome. Porobio se brez psrega dovolienia cddelka ne sme reproducires. razen v ceioll. Na sme sa uporablisll v rekdamne namene.
Wzores je bl v Easu do zadetha anale uskrerno hrangn, Vse dodatne informacia o opredjenem presiubaniu so dosiapne na addelku.
Pravederia islovetnosti dokumeands hifo: e, rizoh. sifsovatnost

Oddelek za mikroblolodke analize Eivil, vod in drugih viorcev okolja Koper Stran: 11
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistia; T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp omagnizoh si Orbita®LIMS ver - 1.7.1.6
Haclonain laboratori] za dravje, okolje in hrano, Preomajska ulica 1, 2000 Manbaor varzija predioge porodita. 1.1

1D-za DOV: 5119651295, TRR: 515601 100-000004 3265, BIC: BSLISIZX, Banka Sovenije
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Porocilo o izvedeni nalogi

lzvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Evidencna oznaka: 2105-08/24930-17/96253

MNarotnik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA D.O.O.,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna

Delovni nalog: pogodba, 00-563/1, 34/1-09, 22.01.2009

lzvajalci; Oddelek za ckolje in zdravje Koper

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper
Oddelek za mikrobiclo&ke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inZ.
Koper, 14.09.2017
Oddelek za ckolje in zdravje Koper
Vodja naloge: Vodja oddelka:
Gregor Drinovec, san. inZ. mag. Silvana Marki¢ Hrast, dipl. san. ing.
Eleidronsko podpisal Gregor Drinovec, san. ind. ob 14.08.2047 07:45:43 {85 canfificranena podpiza in podati o cerlifikaby 50 razvidni na vhu prve sireni dokumanta,

Porotilo se brez pisnega doveoljenja izvajalca ne sme reproduciratl, razen v celotl.
Preverjanje istovetnosti dokumenta; hittp:/fwww.nlzoh.siistovetnost,

Oddelek ra oholje In zdravje Koper Siran 1/2
Vijkewo nabredie 10, G000 Koper - Capodiskiia; T:05 86 30 B03, F:05 65 30 888, E:kp cozf@nlzoh si
Nacionaini laboratori] za zdravje, okolje in hrane, Preomaska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver: 1.7.16

10 za DDV; 5119651295, TRR: Si5601100-6000043265; BIC: BSLISI2X, Banka Slovenie verzija predioge poredila 1.4



ZDRAVIE, OKOLIJE IN HRANO

@9 NACIONALNI LABORATORIJ ZA

Evidenéna oznaka: 2105-09/24930-17/96253

Podatki o vzorcu

Vzorec: Zajetje Malni za Planino po obdelavi

Stevilka vzorca: 17/96253

Namen: Notranji nadzor

Naroénik: JAVNG PODJETJE KOVOD POSTOJNAWVODOVOD, KANALIZACIJA D.O.O.,
POSTOJNA, JERSICE 3, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH O0OZ Koper

Cas odvzema: 05.09.2017 09:15

Mesto odvzema: vodovod Planina, Zajetie Malni za Planino po obdelavi

Vzorec sprejel: Gregor Drinovec

Krajin €as sprejema: Koper, 05.09.2017 12:37

Kriteriji-mejne vrednosti so povzetl po:

(1) Pravilnik o pitni vodi, Urlist RS, 5t 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009 in 74/2015, Priloga 1

(2) Pravilnik o pitni vodi, Ur.list RS, &t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009 in 74/2015, Priloge 1, del Ain C
(3) Pravilnik o pitni vodi, Urlist RS, 5t 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2008, 25/2008 in T4/2015, Priloga 1, del A

Ocena skladnosti
Vzorec je skladen z upostevanimi kriteriji.

Zdravstvena ocena
Vzorec je zdravstveno ustrezen.

Priloge poroéila:

Porotilo o preskusaniju z evidenéno oznako 2105-9/24930-17/96253-T

Porodilo o kemijskem preskusanju z evidenéno oznako 1005-9/24930-17/96253-K
Porodilo o mikrobicloSkem preskusanju z evidenéno cznako 4005-8/24930-17/96253-M

Oddelek za ckolfje in zdravie Koper Stran 22
Vojkove nabredje 10, 6000 Koper - Capodistria; T:08 66 30 803, F:05 66 20 828, E:kp.coz@nlzoh si
Nacionalni laboratori] za zdravje, okolje in hrane, Promajska ubca 1, 2000 Maribar Oroda®LIMS ver. 1.7.16

1D za DDV 5119651285, TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLISIZX. Banka Siovenije verzia predioge porotila; 1.4



> AKREDITACLIA

NACIONALNI LABORATORIJ ZA SIST 6N S0/1EC 17025
@ ZDRAVIJE, OKOLJE IN HRANO e
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE R s e

Eviden&na oznaka:2105-9/24930-17/96253-T

Porocilo o preskusanju

Vzorec: Zajetje Malni za Planino po obdelavi

Stevilka vzorca:  17/96253

Namen: Motranji nadzor

Naloga: lzvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inZ,

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA D.0O.0., POSTOJNA,

JERSICE 3, 6230 Postojna
Delovni nalog: pogedba, 00-563/1, 34/1-08, 22.01.2009
Mesto odvzema:  vodovod Planina, Zajetje Malni za Planino po obdelavi
Metoda vzoréenja;  SIST 150 5667-5: 2007

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
Odvzem vzorca Sprejem vzorca Datum porocila: 14.09.2017
Datum in ura: 05.08.2017 09:15 Datum inura: 05.09.2017 12:37
Odvzel: l‘.é‘rregu-r Drinovec, NLZOH O0Z Koper Sprejel: Gregor Drinovec
Rezultati preskusa I'Ijﬂ # Rezuita canateni 2 # s& ninasai n heakreditirano deinnost
Rezultat terazen Metoda Zatetek|
Parameter Onoske e e S
Terenske meritve
Temperaiura vode 8.5 °C DIM 38404-C4-2: 1976, na  05.00.17
mesiu odvzema 050017
Klor-prosti 0.2 mgil ClZ  SISTEN 150 7393-2:2000, 05.00.17
na mestu odvzema 05.08.17
Senzoriéne lastnosti vode
Von brez vonja # ONDRM M 8620:2012, na  05.08.17
mestu odvzema 05.08.17
Splosni fizikalno-kemijski parametri
pH 7.47 IS0 10623:2008, na mestu  05.09.17
odvzema 05.09.17
Elektritna prevodnost (20°C) 359 ¥ pStm ISC THA8:1985, namestu 05,0917
odvzema 05.08.17
Korekeiia 5 pomodo lemperafume kompenzscie instrumenta
Vodja oddelka:

mag. Silvana Marki¢ Hrast, dipl. san. ing.
Elektronsko podpisal mag- Sivana Marke Hrast, dipl, san. ing. ob 14092017 152215
Rezulial sa nanadajo idjutne na preskudani veorec. Pordila se brez planega dovadenja oddelka ne sme raproducicali, razen v calati. Ne sme se uporabfiali v rekdamna namens.

Warec ji bil v Casu do zadelka anakz ustrezna hranjen. Vse dodatne informacie o opravijenam preskutanju so daslopne na oddefiu
Preverianie miovetnost dokumenta: hito Mww.nlzoh sfsiovencst.

Cudelek za okolje in zdravije Koper Stran 111
Vojkovo nabrezie 10, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp coz@nizoh sl CrREOLIME ver.-1.7.4.6
Macionalni laboratori] za zdravie, okolje in hrano, Prvomajska ufica 1, 2000 Maribar = :‘d b s
ID za DDV: S119651285 TRR: 515601 100-6000043265; BIC: BSLISIZX, Banka Skvenie Yoz prackoge: poiie:



ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO LP-014

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL,
VOD IN DRUGIH YZORCEV OKODLJA

SLOVENSHKA
@5) NACIONALNI LABORATORIJ ZA A s o

Eviden&na oznaka: 1005-9/24030-17/26253-K

PorocCilo o kemijskem preskusanju

Vzorec: Zajetje Malni za Planino po obdelavi

Stevilka vzorca:  17/96253

Namen: Notranji nadzor

Naloga: lzvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Veodja naloge: Gregor Drinovec, san. inZ.

MNarocnik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,

JERSICE 3, 6230 Postojna
Delovni nalog: pogodba, 00-563/1, 34/1-08, 22.01.2009
Mesto odvzema:  vodovod Planing, Zajetie Malni za Planino po obdelavi

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Prevzem vzorca Datum poroéila: 12.09.2017
Datum in wra: 05092017 09:15 Datum inwra: 05.08.2017 12:38

Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH O0Z Koper Prevzel: Petra Kljun

Rezultati preskusanja

Rezultat lzraZen Metoda Zatetek !

e Opomba Enota  \otina Kraj izvedbe o

SISTENISO 78872012 05.08.17

Barva (436 nm) <0.1 -1 metoda BI', KP 05.09.17
Mentev opraviiena pr pH 7.6,

SIST EN ISO7027-2000 brez  05.08.17

Motnost .12 NTL poglavja 5, KP 05.09.47

) , 06.09.17

Amonij <0.026 mgl  NHd IS0 7150-1:1984, KP o 0017

. , 06.00.17

Mt <0.010 mgL  NO2  SISTENZBTTZ186.KP  peoc

Celotn organski ogljk {TOC) 075 mglL c S0 8245 19990, KP Hggg

. SISTENISO 103011998,  07.08.47

Trihalometani {vaola) 12 Hall Poglavie 3%, KP 08.06.17

Podana je vsota kloroforma, bromodiklorometana, dibromokioromeatana in bromoforma,
SIST EN IS0 10301:1998, 07.09.17

Triklorometan (kloroform) 1.2 pgl Poglavie 3%, KP 08.06.17
; SIST EN IS0 10301:1998, 07.08.17

Bromodiklorometan <0.5 po/L Poglavje 3, KP 08.09.47

; SIST EN IS0 10301:1498, 07.08.17
Dibromokloromstan <0.5 pglL Poglavje 3, KP 08.08.17

: SIST EN IS0 10301:1998, 07.08.17
Tribromometan (bromafarm) <05 gL Paglavie 3%, KP 08.08.17
[1] Mentey & opraviiena pri 436 nm v 5 om kivetl
[2] Metnda dolocans organskega ogliika temelji na postopku nakisanja in prepihovanja vzorca (NPOC),
[3] Uporabljena je metoda: ekstiema standardizacia
Podatke o menind negotovosti posredujema na zahtevo narodnika,
Oddelek za kemijske analize #ivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 1/2
Verdijeva ulica 11, 8000 Koper - Capodistria; T:05 86 30 884, F:05 66 30 888, E:Mjana rusngakd@nizoh sl Orbita®LIMS ver- 17 16

Naclonaini laboratorij za zdrave, ckolje in hrano, Prvomaljska ubca 1, 2000 Maribor

ID za DDV: S118651285; TRR: SI5601100.6000043285 BIC: BSLISIZX, Banka Sovenije VAT rackons Romdia- 1.4



ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO Lpois

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL,
VOD IN DRUGIH VZORCEVY OKOLJA

SLOVENSHKA
@3 NACIONALNI LABORATORIJ ZA A el eyl

Evidentna oznaka: 1005-9/24930-17/96253-K

Vodja cddefka:
Lijana Ru3njak, mag.varsi.nar.

I3, elekdranskn podpisal Nedia Mrmofia, univ.dipl kem. spec.san.kem. ob 12082007 18:13:47

Rezultati se nanabag izkiubne na preskugani veores. Porodlo se brez penega dovoljensa oddela ne sme reproducirati, razen v celofi. Be sme s uporabljati v reklamne namans.
Vaores je bl v Easu do zadetka anaiz ustreano hranjen, Vse dedame informacie o opraiienem preskudanu so dostopee na oddelky,
Preveranie istaveinosti dokumenta hilp:fwww.nlzoh. siistoveinost,

Oddelek za kemijske analize Eivil, vod In drugih vzorcev okoljs Koper Stran 202
Verdipeva ulica 11, 8000 Koper - Capodistna, T:05 86 30 884, F:05 66 30 886, E:lilgna rusnaki@nizoh el Orbita®L IMS ver- 1.7.1.6
Naclonalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ubca 1, 2000 Maribor varzija predioge porﬁtll;l 11
1D za DDV: S1195651285, TRR: 515601 100-6000043285; BIC: BSLJSIZX, Banka Slovenije A



ZDRAVIE, OKOLIJE IN HRANO i

CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL,
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

SLOVENGKA
@‘E} NACIONALNI LABORATORIJ ZA A Mg S

Evidenfna oznaka: 4005-9/24930-17/96253-M

Porocilo o mikrobioloSkem preskusanju

Vzorec: Zajetje Malni za Planino po obdelavi

Stevilka vzorca:  17/96253; lab &t : 17/4567

Namen: MNotranji nadzor

MNaloga: |zvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inZ,

Naroénik: JAYNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA D.0.0., POSTOJUNA,

JERSICE 3, 6230 Postojna
Delovni nalog: pogodba, 00-563/1, 34/1-09, 22.01.2009
Mesto odvzema:  vodovod Planina, Zajetje Malni za Planino po obdelavi

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Prevzem vzorca Datum porotila: 08.09.2017
Datum in ura: 05.08.2017 09:15 Datum inura: 05.09.2017 12:50

Odvzel; Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper Prevzel: Alenka Speh

Rezultati preskusanja

Parameter Metoda Rezultat Ehols A Iz
: ; o 05.09.2017 13:25
Kodiformne baklerije 150 5308-1:2014 i najdena CFUMD0 mL 08.09.2017 089-3
Escherichia col IS0 9308-1:2014 ni najdeno CFUMO0 mL ggjggggg ;gfg
Enterokiki |50 7B99-2-2000 ni najdeng CFUADD mL gggggg Egﬁg
Pravilnik o pitni vodi (U, list .
Clostridium perfringens RS, &, 18/2004, 1. totka ni najdena CFUMDD mL gggggm ; :}g?"‘g
Priloge IIl) i '
Skupno Stevilo mikroorganizmov pr 22°C 150 6222:15549 ni najdena CFUmL gggg%gg égfg
Skupno Stevilo mikroorganizmov pri 37°C IS0 62221999 ni najdeno CFYimL ggggg:; E,g.lzg
Analitik: Odgovorna oseba:
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol. dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. bial.

Elekironsin podpisal i, Gorazd Fretnar, univ, dipl. bich, ob 0808 2017 104018

Rezulizd sa nanataje zkljvine na preskugani vzonss, Porallo se brez psnega dovolen|a odoelks ne sme reproducirett. razen v celoll. Ne sme sa uparabati v reklamne namene
“eoree e bil v Casu do zadefka analiz psirezno hrangen. Vse dodaine informacije o opravienem praskuanju so dosfapne na oddelhu
Preveriane istovetnest dokumenta hiip:fwaw. pizoh.sifstovetnost

Qddelek za mikrobiolotke analize 2ivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 171

erdijeve ulica 11, 6000 Koper - Capodisia, T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp.oma@nlooh.s Crbita®L (MS var- 1716
HNacionainl laboratorl] za zdravje, okelje In hrano, Prvomejeka ukca 1, 2000 Maribos verzija predioge porotéa 1.1
1D za DDV: SI19651285, TRR: 515601 100-6000043285, BIC: BELJSIZX, Banka Sloveni
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ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL,
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Q""E) NACIONALNI LABORATORIJ ZA it

Evidentna oznaka: 4005-17/28461-17M101711-M

PorocCilo o mikrobioloSkem preskusanju

Vzorec: Cistilna naprava vodarna Malni po obdelavi

Stevilka vzorca:  17/101711; lab.5t.; 17/4798

Namen: Motranji nadzor

Naloga: \zoréenje pitne vode za preiskavo na oociste Cryptosporidium sp. in ciste Giardia sp.

Vedja naloge: Gregor Drinovec, san. inz,

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJUNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.0.0., POSTOJNA,

JERSICE 3, 6230 Postojna
Delovni nalog: Pogodba, 15.08.2017
Mesto odvzema:  Cistilna naprava vodarna Malni po obdelavi

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijern za sprejem

Odvzem vzorca Prevzem vzorca Datum porocila: 18.09.2017
Datum in ura: 15.09.2017 12:45 Datum inuwra: 15.09.2017 15:10

Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper Prevzel: Matej Brsa

Rezultati preskusanja

Parameter Metoda Rezultat Enota hﬂm:‘iﬁdmt
Cryplosporidium- oociste US EPA Method 1623 (2005 0 vilil, SO
Glardia - cste US EPA Method 1623 (2005) 0 viL. el
Analitik: Odgovorna oseba;
Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob. dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.

Elekironsko podpisal dr, Gorazd Pretnar, univ, dépl. ol ob 18092017 12.10:20

Rezultall e nanadao eijutng na preskusani veorec. Porodilo se brez pisnega dovalben|a cddelka ne sme reproducirgli, razen v celol, Me sme se uporabiliall v reklamne nameane.
WVzoees e bl v Gasu do zadetks analz ustrezng hranjen. Vse dodaine informacie o opravljenem preskitanju 5o dostopre na oddaliu,
Prawedjara islovatnosti dokumanta: hitp:wwa.nlzoh sifstoveinosd,

Oddelek za mikrobickofke analize Hvil, vod in drugih vzorcey okolja Koper Stran: 111
Vardijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria, T:05 66 20 850, F:05 65 30 828, E:kp cma@nizoh si Ottt LI e 1.7 1 &
HNaclonaini laboratorl] za rdravje, okolje in hrano, Preomajska ubica 1, 2000 Maribor A Bt 1:\m" 11
ID za DDV: SI19651295; TRR: SIS6011006000043285; BIC: BSLISIZX. Barka Skvenije W PaCRODN PO
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= NACIONALNI LABORATORIJ ZA i g
W ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Poroéilo o izvedeni nalogi
Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Evidenéna cznaka: 1005-09/26150-17/98893

Naroénik; JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNAVODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna

Delovni nalog: Pogodba &t. 00-563/1 z aneksoma &t 1in 2, 22.01.2009

lzvajalci: Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vodja naloge: Nadja Mrmolja, univ.dipl. kem. spec.san.kem.

Koper, 12.09.2017

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev
Vodja naloge: okolja Koper

Vodja oddelka:
Nadja Mrmolja, univ.dipl. kem. spec.san.kem.

Liljana Ruénjak, mag.varst.nar.

L cariificranega podpisa in podaid o certifkalu 50 razvidnl na whu pree stranl dokumenta,

Poretilo se brez pisnega dovelienja izvajalca ne sme reproducirati, razen v caloti,
Preverjanje istovetnosti dokumenta: hitp:fwww. nizah sifistoveinost.

Cddelek za kemijske analize 2vil, vod in drugih vzorcev okolfa Koper Stran 1/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodising; T:05 65 30 884, Fi05 86 30 888, E:lijana nesnjakii@nkzoh si
Hacionalni laboratorij za zdravje, okelje in hrano, Prvomajska wica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.7.1.8

ID za DOV: SHG651285 TRR: SI5601 1006000043285, BIC: BSLISIZY, Banka Slovenie verzija predicge porodda 1.4
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Evidentna oznaka: 1005-09/26190-17/98893

Podatki o vzorcu

Vzorec: VS POS-PIV, VELIKI OTOK, INDUSTRIJSKA CONA - hidrantni nastavek v novi
industrijski coni

Stevilka vzorca: 17/98893

Namen: Interni nadzar

Naro&nik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNAVODOVOD, KANALIZACIJA D.O.O.,
POSTOJNA, JERSICE 3, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: naroénik - Irena Suselj Sajn

Cas odvzema: 08.09.2017 12:30

Mesto odvzema: VS POS-PIV, VELIKI OTOK, INDUSTRIJSKA CONA - hidrantni nastavek v novi
industrijski con

Vzorec sprejel: Petra Kljun

Kraj in £as sprejema: Koper, 08.09.2017 13:35

Ocena rezultatov
Prikazani so vsi rezulfali presku$anj iz pritog.

lzrazen

Parameter Rezultat Encta R Kriterij Skladnost
Motost 0.85 NTU 1 skladen
pH 7.75 6.5-9.5 skladen
Elektritna prevodnost (20°C) 355 pSlcm 2500 skladen
Amoni <0026 mglL NH4 0.50 skladen
Mitrit <0.010 mgilL NOZ 0.5 skladen
Kemijska poireba po kisiku (oksidatimost) =<0.50 mg/L 02 5 skladen
Barva (436 nm) =0.1 m-1 / {

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vedi, Urlist RS, §t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2008, 25/2009 in 74/2015, Prloga 1

Priloge poroéila:
Porotilo o kemijskem preskuSanju z evidenéno oznako 1005-9/26180-17/98893-K

Oddelek ra kemijske analize Bivil, vod in druglh vzorcey ckolja Koper Stran 2/2
Verdieva ulica 11, 6000 Koper - Capodistra, T:05 65 30 884, F:05 66 30 888, E:liljana nsnjak@@ntzoh si
Macionalni leboratori] za zdravje, okelle In hrane, Prromaiska uiica 1, 2000 Maribor Orba®LIMS ver - 1.7 1.6

ID za DDV: 5119651205, TRR: 515601 100-6000043205, BIC: BSLISI12X, Banks Slovende verzia predioge porodias 1.4



ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO LP-014

Rez i Geni 2 8 rata
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, na mﬂm "

VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

SLOVENSKA
@5} NACIONALNI LABORATORIJ ZA & oo

Evidenéna oznaka: 1005-2/26190-17/98893-K

PorocCilo o kemijskem preskusanju

Vzorec: WS POS-PIV, VELIKI OTOK, INDUSTRIJSKA CONA - hidrantni nastavek v novi industrijski coni

Stevilka vzorca:  17/98893

Namen: Interni nadzor

MNaloga: Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Vodja naloge: Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem. spec.san.kem.

Narocnik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNAVODOVOD, KANALIZACIJA D.O.C., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna

Delovni nalog: Pogodba st. 00-563/1 z aneksoma &t. 1 in 2, 22.01.2009

Mesto odvzema: VS POS-PIV, VELIKI OTOK, INDUSTRIJSKA CONA - hidrantni nastavek v novi industrijski con

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Sprejem vzorca Datum porocila: 12.09.2017

Datum in wra: 08.09.2017 12:30 Datum in ura: 08.09.2017 13:35

Odvzel: naroénik - Irena Suselj Sajn Sprejel: Petra Kljun

Rezultati preskuéanja i Feuitali ozniaten 7 W 5e nanadan na neakreditimne deamos]

Parameter Remu "‘I k Enota :ﬁ mm " m

o= o w e gay

pH 7.75 IS0 10523:2008, KP el

Meriav opraviiena pri T=24,7°C

Elekiréna prevodnost (20°C) 356 # pSlem ENZ788B1993, kP D000
= . 08.09.17
Amani <026 mal/L MH4 IS0 7150-1:1584, KP 08.0917
” 08.09.17
Mitrit <0.010 mgL NOZ SIST EM 26777: 1996, KP 08.08.17
Kemijska polreba po kisiku {oksidatinost) <050 mg'L a2 EN S0 B467:1995, KP ggg
SIST EN IS0 T887:2012 08.09.17
Barea (435 nm) R WEL metoda B, KP 08.09.17
Meritev opravijena pri pH 7,75,

[1] Meritev je opravljena pri 435 nm v 5 cm kiveti,
Podatke o merilni negotovasti posredujemo na zahtevo naroénika,

Vodja oddelka:
Lijana Rufnjak, mag varst.nar.

Rezultad s nanadzo zhljutng na preskitan vzonec. Porolio se brez pesnega dovobenja cdelka ne sme reproducrat, razen v celol, Ne sme s uposabijal v rekamee namene,
Wzores je bil v Gasu do zabetka aneliz ystrezno hrasen, Ve dodatne informacie o opravijenem presiubang so dostopne na odoelky.
Praverjanje istovetnosti dokumendar hitp: e, nizoh. sifsiovetnost,

Oddelek za kemijske analize Xivil, vod in drugth vzorcey okolja Koper Stran: 1M1
Verdijeva wica 11, 8000 Koper - Capodistria, T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, E:lilana.rusngkinizoh sl Orbita®L MS ver.: 1.7 1.6
MNacionalni laboratorl] za rdravje, okolje In hrano, Prvomajska uica 1, 2000 Manbor verzlja predioge porodila- 1.1

1D za DOV: 5119651285, TRR: 515601 100-6000043285, BIC: BSLIS|ZY, Barka Siovenije
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Porocilo o izvedeni nalogi
Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Evidenéna oznaka: 4005-09/26759-17/98895

MNaroZnik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna
Delovni nalog: Pogodba &t. 00-563/1 z aneksoma &t. 1in 2, 22.01.2009
lzvajalci: Oddelek za mikrobicloske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper
Vodja naloge: dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.
Koper, 11.09.2017
Analitik: Odgovorna oseba:
Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob. dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.
Elekironsko podgisal Enka Bataged, unlv. dipl. mekrob. oo 11.08.2017 100875 {as cerificiranega podpisa in podaf o certifikaty sa razvidnl na vihu pree srani dokumenta.

Parotilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirat], razen v celati.
Preverjanje istovetnosti dokumenta; hitp:/fwww, nlzoh.sifistovetnost,

Cddelek za mikrobiolofke analize 2ivil, vod In druglh vzorcey okolla Koper Stran 172
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodesinia; T:05 66 30 850, F:05 66 20 888, Exkp cmaintzoh si
MNacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska wica 1. 2000 Maribor Orbaa’LIMS ver: 1.7.1.6

ID za DDV: 5118651295, TRR: SI5601 100-5000043265, BIC: BSLISIZX, Banka Slovenije verzia predioge porocila; 1.4



ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

@5} NACIONALNI LABORATORIJ ZA

Evidenéna oznaka; 4005-09/26759-17/98895

Podatki o vzorcu

Vzorec: PITNA VODA - VS POS-PIV,VELIKI OTOK, INDUSTRIJSKA CONAHIDRANTNI
NASTAVEK WV NOVI INDUSTRIJSKI CONI

Stevilka vzorca: 17/98895

Namen; Interni nadzor

Naroé&nik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIA, D.O.O.,
POSTOJNA, JERSICE 3, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: naroénik - Irena Sugelj Sajn

Cas odvzema: 08.09.2017 12:30

Mesto odvzema: PITNA VODA - VS POS-PIV VELIKI OTOK, INDUSTRIJSKA CONA.HIDRANTHNI
NASTAVEK V NOVI INDUSTRIJSKI CONI

Vzorec sprejel: Alenka Speh

Kraj in as sprejema: Koper, 08.09.2017 13:35

Ocena rezultatov
Prikazani so vsi rezultali preskugany iz prilog.

Farameter Rezultat Enota Kriterij Skladnost
Koliformne baklerije ninajdeno  CFUM00 mL 0 skladen
Escherichia coli ningjdeno  CFUMDO mL 0 skladen
Enterokoki ninajdena  CFUADO mL 0 skladen
Clostridium perfringens (vkljutno s sporami) ningideno  CFUMO0 mL 0 skiaden
{Clostridium perfringens °)

Stevilo koloni] 22 *C (Skupno Sevilo ni najdena CFUmL / /
mikroorganizmoy prf 22*C )

Stevilo kolonij 37 °C (Skupno Stevilo ni najdeno CFU/mL 100 skladen
mifroorganizmoy pr 37°C )

* V oklepaju je navedeno poimenovanje kot na priloZenih porodilih o preskuganju,
Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi, Ur list RS, &t 18/2004, 35/2004, 26/2006. 92/2006. 25/2008 in T4/2015, Priloga 1, del A in C

Priloge porodila:
Poroéilo o mikrobioloskem preskuSanju z evidenéno oznako 4005-9/26759-17/98895-M

Oddelek za mikroblolotke analize 2ivil, vod in drugih vzercey okolja Koper Siran 22
Verdijeva ubca 11, 8000 Koper - Capodistia, T:05 66 30 850, F:05 66 30 885, E:kp.cmai@nlechsi
HNacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Preomajska ulica 1, 2000 Maribcr Orbie LIMS ver - 1716

1D za DOV: 51194651285 TRR: SIS6071 1006000043255, BIC: BSLISIZN, Banka Skwvenis verzija predioge porotila) 1.4
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Evidentna oznaka: 4005-2/26759-17/38895-M

PorocCilo o mikrobioloSkem preskusanju

Vzorec: PITNA VODA - VS POS-PIV VELIKI OTOK, INDUSTRIJSKA CONA.HIDRANTNI NASTAVEK V
NOVI INDUSTRIJSKI CONI

Stevilka vzorca:  17/98895; lab.&t.: 17/4646

Namen: Interni nadzor

Naloga: Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Vodja naloge: dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.

Naroénik: JAVND PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIA, D.O.0,, POSTOJNA,

JERSICE 3, 6230 Postojna
Delovni nalog: Pogodba &t. 00-563/1 z aneksoma &t. 1in 2, 22.01.2008

Mesto odvzema:  PITNA VODA - VS POS-PIV VELIKI OTOK, INDUSTRIJSKA CONA HIDRANTNI NASTAVEK V
NOVI INDUSTRIJSKI CONI

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijermn za sprejem

Odvzem vzorca Sprejem vzorca Datum poroéila: 11.09.2017
Datum inura: 08.09.2017 12:30 Datum inwra: 08.09.2017 13:35

Odvzel: narotnik - Irena Sugelj Sajn Sprejel: Alerka Speh

Rezultati preskusanja

Parameter Metoda Rezultat Enota mﬁ,ﬁm
; y ! _— 0B,08,2017 13:40
Kodiformne bakierije |50 S308-1:2014 ni najdena CFUMDD mL 11.00.2017 (8:58
N . - 08.09.2017 13:40
Escherichia coli IS0 8308-1:2014 ni najdena CFUMO0 mL 11.00.2017 08:59
; fiis 08.00.2017 13:40
Enterokoki IS0 7898-2:2000 ni najdena CFUAMDD mL 11.09.2017 0859
Pravilnik o pitni vodi {(Ur. Bist .
Clostridium perfringens RS, &, 1912004, 1. todka ni najdena CRUMDpm,  Ua09.2017 1Al
i 11.09.2017 08:59
ege 1)
A ; i ; j 08.09.2017 13:40
Skupno $tevilo mikroorganizmov pri 22°C IS0 62221994 ni najdena CFUmL 11.00.2017 0858
; i ; . 08.09.2017 13:40
Skupno Stevilo mikroorganizmov pri 37°C IS0 6222:1594 ni najdena CFUmL 11.00.2017 0B:58
Analitik: Odgovorna oseba;
Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob. dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.
Etekransko podpisal Erka Batags, univ., digl, mibrob, ob 11.05.2017 10.27-51 Elektransko podpisal dr. Gored Pretner, unav. digl, binl. oft 11.08,2017 11:28:15

FRezuitati se nanadan Ejuing na preskusani vzorec. Porodile se brez pisnega dovoljenga codefka ne sme reproducirall, razen v celol, Ne sme se uporabljal v resdamne namane.
Vezored ja bi w asu do zadetha analiz ustrezna hranjen. Wse dodatne informacie o oprendjenem preskudaniu so dostopne na oddesu,
Prevaranis istovelnost dokumanta: htip:iwwwnlzoh. siiavesnost

Oddelek za mikrobickodke analize 2hvil, vod in drugih viorcey okolfja Koper Stran: 111
Verdippva ulica 11, G000 Koper - Capodistra. T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, Eikp cma@nizah si Crita*LIMS ver-1.7.1.6
Hacionalni laboratorlj za zdravje, okolje in hrane, Preomajska ubca 1, 2000 Maribor :

zija pred wéila 1.1
ID za DDV: 5119651295, TRR: SI5601100-6000043265, BIC: BSLISIZX. Barka Shvenje bt e ks
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= NACIONALNI LABORATORIJ ZA R oo iz e
Q ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Poroéilo o izvedeni nalogi

Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Evidentna oznaka: 4005-09/26759-17/1101723

Marocnik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOWVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna
Delovni nalog: Pogodba $t. 00-563/1 z aneksoma &t. 1in 2, 22.01.2009
Izvajalci: Oddelek za mikrobioloske analize Zivil, vod in drugih vzorcev ckolja Koper
Vodja naloge: dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.
Koper, 18.09.2017
Analitik: Cdgovormna oseba:
Erika Batagel], univ. dipl. mikrob. dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.
Elskiransko podpesal Erica Batagel], univ. dipl mikrob. ob 18.09.2017 11:31:05 Cas cerficiranags podpisa in podathi o certifikaly S0 rapvidnl i yimu prée sirani dokumenta,

Paroéilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: hitp:/fwww. nizoh.sifistovetnost.

Cuddelek za mikrobioloSke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 1/2
Verdijeva wlica 11, 6000 Koper - Capodistria; Ti05 86 30 850, F:05 66 30 888, E:kp cmaf@nizoh =) ] .
Maclonalnl laboratori] za zdravje, ckolje in hrano, Prvomajska ubsa 1, 2000 Maribor Cbita®LIMS ver ! 1.7.1.6

ID za DDV: SHTE51265 TRR: SIS601 1006000043285 BIC: BSLISI2X, Banka Slovente verzija predioge porotila; 1.4



7=  NACIONALNI LABORATORI] ZA
W ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Evidenéna oznaka: 4005-09/26759-17/101723

Podatki o vzorcu

Vzorec: PITNA VODA - VS POS-PIV, PLANINA MALNI, PIPA NA IZHODU

Stevilka vzorca: 171101723

Namen: Interni nadzor

Naro&nik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA, JERSICE 3, 6230 Postojna

Vizorec odvzel: naroénik - Irena Suselj Sajn

Cas odvzema: 15.09.2017 09:40

Mesto odvzema: VS POS-PIV, PLANINA MALNI, PIPA NA IZHODU

Vzorec sprejel: Alenka Speh

Kraj in Eas sprejema: Koper, 15.09.2017 11:30

Ocena rezultatov
Prikazani so vsi rezultali preskusan) iz prifog.

Parameter Rezultat Enota Kriterij Skladnost
Kalifarmne baklerije ningidenae  GFUMDD ml 0 skladen
Escherichia coli ninajdeno  CFUMO0 mL 0 skladen
Enterokoki ninajdene  CFUMOO mL 0 skladen
Clostridium perfringens (vkljuéno s sporami) ninajdens  CFUM00 mL o shladen
(Clostridium perfringens °)

Stevilo kolonij 22 °C (Skupno Slevilo ni najdeno CFU/mL / /
mikroovganizmey pri 22°C %)

Stevilo kolonij 37 *C (Skupno Sevilo ni najdena CFLUmL too skladen

mikroorganizmov pri 37°C %)
* W oklepaju je navedeno poimenovanje kot na priloZzenih poroéilih o preskuganju.

Kriteriji-mejne vrednostl so povzeti po:
Pravilnik o pitni vadi, Ur_ist RS, &t 19/2004, 35/2004. 26/2006, 92/2006, 25/2009 in 74/2015. Priloga 1, del Ain C

Priloge porogila:
Porotilo o mikrobiologkem preskusanju z evidenéno oznake 4005-9/26759-17/101723-M

Oddelek za mikroblolotke analize 2ivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 2/2
arrdijeva ulica 11, G0 Koper - Capodistria; T:05 66 30850, F:05 66 20 888, E:kp cmad@nlzoh si ) N
Maclonalnl laboratorl) za rdravie, okolje In hrano, Prvomalska uloa 1, 2000 Maribor Orbita*LIMS ver - 1.7.1.6

1D za DOV: S119651295; TRR: S15801100-6000043 285, BIC: BSLJSIZY, Barka Slovenls verzija predioge porodila; 1.4
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CENTER ZA MIKROBIOLOSKE AMALIZE ZIVIL,
VOD IN DRUGIH VZORCEY OKOLJA
Evidenéna oznaka: 4005-9/26758-17/101723-M

PorocCilo o mikrobioloSkem presku$anju

Vzorec: PITNA VODA - VS POS-PIV, PLANINA MALNI, PIPA NA IZHODU

Stevilka vzorca:  17/101723; lab.4t.: 17/4787

Namen: Interni nadzor

MNaloga: Interni nadzor; KOVOD Postojna, d.o.o.

Vodja naloge: dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOWVOD, KANALIZACIJA, D.0.0., POSTOJNA,

JERSICE 3, 6230 Postojna
Delovni nalog: Pogodba &t. 00-563/1 z aneksoma &t. 1in 2, 22.01.2009
Mesto odvzema: VS POS-PIV, PLANINA MALNI, PIPA NA IZHODU

Stanje vzorca: \zorec usireza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Sprejem vzorca Datum poroéila: 18.08.2017
Datum inura: 15.09.2017 0940 Datum inura: 15.09.2017 11:30

Odvzel: naroénik - Irena Suselj Sajn Sprejel: Alenka Speh

Rezultati preskusanja

Parameter Metoda Rezultat Enota zm' Iﬁnm
Koliformne baklerije IS0 9308-1:2014 ni najdeno CFUI100 mL Eﬁg’%g :15;2
Escherichia coll 150 9308-1;2014 ni najdenc CFUM00 mL 13%%}; é:;g
Enterokoki IS0 7898-2:2000 ni najdeno CFUM00 mL Eﬂgﬂ:; E;g

Pravilnik o pitni vodi (Ur, list ;
Clostsdion potvioees RS, &, 1912004, 1. ok o risideno cruMoomL 1o oo-2017 1219

Priloge |1} i '
Skupna Stevilo mikroarganizmov pri 22°C 150 6222.1998 ni najdena CFU/mL 1:33%:; ag;g
Skupna Stevilo mikroorganizmov pri 37°C 150 62221994 ni najdeng CFUMmL 1:%%}; ;g;g

Analitik: Odgovorna oseba;
Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob. dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.
Elekironsin podpisal Eria Batagel|, univ. dipl mikrob ob 18.08,2017 11,3108 Elektromska podpisal dr, Gorazd Pretnar, univ, dipl bicd ob 18:09.2017 17:28:23

Regullah se nanadaio indiudng na proskubani vzome. Porodio se brez penega dovolenjs oddelka na sme reproduciat, razen v celotl, Ne sme se uporablat v reklamng nameng.
\zorac je bil v ase do zadetka analiz utrazno hrangn, Vse dodatne nformaciie o opravienem preskuanju so doslogna na oddao,
Prewvarjanie =iovetnosti dokumenta hiip:fassw.nizon, sifstoveinost,

Cuddelek za mikrobiolotke analize 2ivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 11

Vardigeva ulica 11, 8000 Koper - Capodisiria; T:05 66 30 850, F105 65 30 828, Exnp crmaiinizoh si Cbita®LIMS ver- 1.7 1.6
Haclonaini laboratorl] za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Masibor sl e n:n:ilal' 54
1D za DDV: SI19651295; TRR: SI5607100-6000043285; BIC: BSLISIZN. Panka Sovenijs 2 e P .
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7= NACIONALNI LABORATORI ZA  Emmsssians
@ ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Porocilo o izvedeni nalogi

Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Evidenéna oznaka: 1005-09/26190-17/101741

Maroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNAYVODOVOD, KANALIZACIJA D.O.O.,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna

Delovni nalog: Pogodba &t. 00-563/1 z aneksoma &t. 1in 2, 22.01.2009

lzvajalci: Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vodja naloge: Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem. spec.san.kem.

Koper, 20.09.2017

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev
Vodja naloge: okolja Koper

Vodja oddelka;
Madja Mrmelja, univ.dipl.kem. spec.san.kem.

Liljlana Rusnjak, mag.varst.nar.

Cas cerficiranaga podpaa in podatkl o cerliikai so razvidnl na v pre stram delamenta

Poroéilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproduciratl, razen v celoti.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: hitp:/fwww.nizoh.sifistovetnost.

Cddelek za kemijske analize Zivil, vod in druglh vzorcev okolja Koper Stran 1/2
Werdijeva uwlica 11, B000 Koper - Capodistia, T:05 66 30 B84, F:05 86 30 888, E:lljana rusngkif@ntzoh s
Kacionalni laboratori] za zdravje, okolje in hrane, Prvomajska uica 1, 2000 Maribor Orba®LIME ver. 1.7.16

1D za DOV: 5115851285, TRR: SI5601100-6000043285, BIC: BSLISIZX, Barka Slovenije verzZija precioge porotia 1.4



ZDRAVIE, OKOLIJE IN HRANO

W’:D NACIONALNI LABORATORIJ ZA

Evidenéna oznaka: 1005-09/26190-17/101741

Podatki o vzorcu

Vzorec: VS POS-PIV, PLANINA MALNI, pipa na izhodu

Stevilka vzorca: 171101741

Namen: Interni nadzor

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNAVODOVOD, KANALIZACIJA D.O.O.,
POSTOJNA, JERSICE 3, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: naroénik - Irena Suselj Sajn

Cas odvzema: 15.08.2017 09:40

Mesto odvzema: VS POS-PIV, PLANINA MALNI, pipa na izhodu

Vzorec sprejel: Nadja Mrmolja

Kraj in £as sprejema: Koper, 15.08.2017 1130

Ocena rezultatov
Prikazani so vsi rezuitali preskufany iz prilog.

Farameter Rezultat Enota Iiﬁ:;" Kriterij Skladnost
Matnost 1.1 NTU 1 ni skladen
pH T4 6595 skladen
Elektriéna prevodnost (20°C) 337 usicm 2500 skladen
Amonij <0.026 mgilL NH4 0.50 skladen
Mitrit <0.010 mgil NO2 0.5 skladen
Kemijska potreba po kisiku (oksidativiost) 2.4 mgiL o2 ] skladen
Barva (436 nm) 0.3 m-1 / /

A Jurmini 1894 pgl 200 skladen

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi, Ur list RS, 5t 18/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2008 in 74/2015, Priloga 1

Priloge poroéila:
Porotilo o kemijskem preskusanju z evidenéno oznako 1005-9/26190-17/101741-K

Oddelek za kemijske analize ivil, vod in drugih vzorcev ckolja Koper Stran 212
erdigva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 6 30 884, F:05 56 30 888, Edijana rusnjsk@ntzoh sl ) i
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulicz 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.7.1.6

1D za DDV: SI19651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLISIZX, Banka Skovenie verzija predicge porodilas 1.4
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Evidentna oznaka: 1005-%/26190-17/101741-K

Porocilo o kemijskem preskusanju

Vzorec: VS POS-PIV, PLANINA MALNI, pipa na izhodu

Stevilka vzorca:  17/101741

Namen: Interni nadzor

Maloga: Interni nadzor; KOVOD Postojna, d.o.o.

Vodja naloge: Wadja Mrmolja, univ.dipl.kem. spec.san.kem.

Maro&nik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,

JERSICE 3, 6230 Postojna
Delovni nalog: Pogodba $t. 00-563/1 z aneksoma &, 1 in 2, 22.01.2009
Mesto odvzema: VS POS-PIV, PLANINA MALNI, pipa na izhodu

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijemn za sprejem
Odvzem vzorca Sprejem vzorca Datum poroéila: 20.09.2017
Datum in ura; 15.09.2017 09:40 Datum inwra: 15.09.2017 11:30
Odvzel: naroénik - Irena Suéelj Sajn Sprejel: Madja Mrmolja
Rezultati praskuianja # Rezultati cznaten 2 # 5o nanadieg na noakreditirana Sesnos)
Rezultat Vrednosti lzrafen Metoda i
Parameter Opomba  podloQ@ "% otina Kraj izvedbe o
SIST EN ISO7027:2000 brez 150917
Motnos! 14 L poglayia 5, KP 150817
: 150817
pH 7.44 IS0 10523-2008, KP S
Meritev apravljena pri T=24,6°C
; 15.00.17
Elektricna prevodnost {20°C) Kk # p&icm EN 27888:1993, KP 15,0017
) : 15.09.17
Amanij <0.026 mgiL NH4 150 7150-1:19684, kP 15.09.17
Mitrit <0.010 iL NO2 SIST EN 26777: 1996, KP 15.00.17
g mg X ' 15.08.17
Kemijska potreba po isiku (oksidativnost) 2,24 mgl 02 EN IS0 8467:1995, KP ]gﬁ:g
SIST EN IS0 78872012 15.08.17
Barva (436 nm) 03 m-1 metoda B}, KP 15.08.17
Meritev opravijena pri pH 7,44,
Abumini] 194 # sl SIST EN IS0 15586:2003,  19.09.47

kP 19.08.17

[1] Meritey j& opraviena p 436 nm v 5 cm kiveti.
Podatke o menini negotovosti posredujema na zahievo namcnika,

Vodja oddelka:
Lijana Rusnjak, mag.varst.nar.

Fezultai se nenagsjo kjutng na praskiani veoree. Porodin $e ez pisneqga dovaliania oodelka ne sma reproduciratl, razen v celofl Ne sme sa uporabliati « rekdamne namane,
Wzoees e bil v Gasu g0 2adelka analiz usiezno hranjen, Ve dodaine infarmacie o oprevijenem preskuani so dostopne na addelku.
Prevesjang Isiovetnost dokumenda hitp: twww.nizoh sifistoveinast,

Cddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugkh vzorcev okolja Koper Stran: 1/1
Verdijeve ulice 11, 6000 Koper - Capodistria, Tv0S 85 30 884, Fi05 66 30 BES, Exfana rusniskgnkzoh sl Orbita®™ MS ver* 1.7 1.6
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje In hrano, Prvomajska ukca 1, 2000 Manbor verzija predioge porotila: 1.2

ID za DDV: 5119651285, TRR: SI5601100-0000043285, BIC: BSLJSIZX, Banka Siovenije
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Poroéilo o izvedeni nalogi

Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Evidentna oznaka: 4005-09/26759-17/101725

Maro&nik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA D.O.O,,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna
Delovni nalog: Pogodba &t. 00-563/1 z aneksoma &t. 1in 2, 22.01.2009
lzvajalci: Oddelek za mikrobioloske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper
Vodja naloge: dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.
Koper, 18.08.2017
Analitik: Odgovorna oseba:
Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob. dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.
Elekdronsko pocpisal Enka Batagel, univ. dipl, mikrob, ob 16.08. 2007 11,3215 (s cerficiranaga podpsa in podatki o ceniaty so razvidm ng whu prve stran dokumenta

Paoro&ilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti.
Praverjanje istovetnosti dokumenta: hitp/fwww, nizoh, sifistovetnost,

Oddelek za mikrobioloSke analize 2ivil, vod In drugih vzorcev oliolja Koper Stran 1/2
Verdijeva ubca 11, 6000 Koper - Capadistria; T:05 66 30 850, F:05 66 30 828, Exvp emaiinizoh s
Macionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrane, Prvomajska ukca 1, 2000 Maribor Crbia®LIMS ver: 1.7.1.8

ID za DDV: S1OE51205. TRR: SIS601100-60000432085. BIC: BSLISIZX. Barka Skvinje verzija predioge porodila: 1.4



ZDRAVIE, OKOLIE IN HRANO
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Podatki o vzorcu

Vzorec:
Stevilka vzorca:
Namen:

MNaroénik:

Vzorec odvzel:

Cas odvzema:

Mesto odvzema:
Vzorec sprejel:

Kraj in Cas sprejema:

Ocena rezultatov

Evidentna oznaka: 4005-08/26758-17/101725

PITNA VODA - V5 POS-PIV, VODARNA MALNI, PIPA NA UV
17101725
Interni nadzor

JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA, JERSICE 3, 6230 Postojna

naro&nik - Irena Sugelj Sajn

15.09.2017 02:50

VS POS-PIV, VODARNA MALNI, PIPA NA UV
Alenka Speh

Koper, 15.09,.2017 11:30

Frikazani so vsi rezultali preskugany iz prilog.

Parameter Rezultat Enota Kriterij Skladnost
Koliformne bakierije ninajdens  CFUIM00 mL 0 shladen
Escherichia coli ninajdeng  CFUMO0 mL 0 skladen
Entarokoki najdenc (<4}  CFUH00 mL 0 ni skiaden
Clostridium perfringens (vkljutno s sporami) najdenc (<d)  CFUMG0mL 0 ni skiaden
i Closiridium perfringens °)

Stevilo kolonij 22 *C {Skupro Sevilo 13 CFUimL f !
mikroorganizmov pri 22°C )

Stevilo kolonij 37 °C (Shupno Stevilo 15 CFU/mL 100 skladen
mikroorganizmov pri 37°C )

*V oklepaju je navedeno poimenovanje kot na priloZenih poroéilih o preskusanju.

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Fravilnik o pitni vodi, Ur list RS, 8t 159/2004, 35/2004, 26/2006, 02/2006, 25/2008 in 74/2015. Priloga 1, del Ain C

Priloge poroéila:

Porogilo o mikrobicloskem preskusanju z evidenéno oznako 4005-8/26759-17/101725-M

Oddelek za mikrobiokoske analize 2ivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 2/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Hopsr - Capodistria, Ti05 66 30 850, F:05 66 30 888, Erhp.cma@indzoh si .
Macicnalni laboratori] za zdravje, okolje In hrane, Promajska ubica 1, 2000 Maribar OrbiEtLIMS ver: 1.7.1.6

1D za DOV: 5118651295, TRR: 315601 1006000043265, BIC: BSLISIZX. Banka Siovenie verzija precicge porctia. 1.4
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Evidenéna oznaka: 4005-9/26752-17101725-M

Porocilo o mikrobioloskem preskuSanju

Vzorec: PITNA VODA - VS POS-PIV, VODARNA MALNI, PIPA NA UV

Stevilka vzorca:  17/101725; lab.&t.: 17/4788

Namen: Interni nadzor

Naloga: Interni nadzor; KOVOD Postojna, d.o.o.

Vodja naloge: dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.

Naroénik: JAVYNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.0.0., POSTOJNA,

JERSICE 3, 6230 Postojna
Delovni nalog: Pogodba &t. 00-563/1 z aneksoma &t. 1 in 2, 22.01.2008
Mesto odvzema: VS POS-PIV, VODARNA MALNI, PIPA NA UV

Stanje vzorca: Vzorec usireza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Sprejem vzorca Datum poroéila: 18.09.2017
Datum in ura: 15.09.2017 09:50 Datum inwra: 15.09.2017 11:30

Odvzel: narotnik - Irena Sugelj Sajn Sprejel: Alenka Speh

Rezultati preskusanja

Parameter Metoda Rezultat Enota hﬁﬂn:‘ I' i::jlm
Kolformne baktesie IS0 9308-1:2014 ni naideno crunoomL o 02T 10
Escherichia coll IS0 9308-1:2014 fl najdenc CFUMO0 mL :ggg%z; Eﬁg
Enfecko 150 786922000 wfdeno (<4 CRURODML 10002017 oBi?

Pravilnik o pitni vodi (Ur. list ;
Clostidium pefringens RS, &, 1612004, 1, totka nejdeno (<4) CRUMOOmL  Jo 2017 1210

Priloge IIf) e '
Skupno Stevilo mikroorganizmay pri 22°C IS0 6222:1999 33 CFU/mL :ggg:; ;E;?
Skupno Stevilo mikroorganizmoy pri 37°C IS0 6222:1959 15 CFU/mL ;:%%}; ;g;g

Analitik: Odgovorna oseba:
Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob. dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.
Elukironska podgisal Erfka Batagel), unlv, dpl. mikrob. ob 18.09.2017 113215 Eleamnska podgisal or. Gorazd Pretnar, univ, dipl bigl, ob 18.08.2017 1230:40

Rezulies sa nanadajo zkljufng na preskugani vzorec. Porolilo se brez pisnega dovolen]a oddelka ne sme reproducrall razen v cefoli, Ne sme se uporabkati v reklamne namane.
Weorer je bil v Casu do zadetka analiz ustrezno hramen. Vse dedatne iformacije o opravijgnam preskudanju so dostopne na aodelk
Preverjang istovetnostl dokumenta: hp fwaw.ntzoh siistovetnost

Oddelek za mikrobloloSke analize vil, vod in drugih vzorcev okolja Kopet Stran: 11

Verdijeva ulica 11, 8000 Hoper - Capodistia; T:05 65 30 850, F:05 66 20 888, E:kp.cmai@nlach.si Orbita’LIMS ver- 1716
Macionalni laboratorlj za zdravje, okolje In hrano, Preomajska wlca 1. 2000 Maribor verzija pradione porofda; 1.1
1D za DOV: 5119651290 TRR: S15601 1000000043 285; BIC: BSLISIZY, Barka Skvenie
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DA, Koper

ZDRAVIE, OKOLIJE IN HRANO

@'S) NACIONALN| LABORATORIJ ZA  uinissascmos

Evidentna oznaka:

Maroénik:

Delovni nalog:
lzvajalci:

Vodja naloge:

Koper,

Vodja naloge:

Poroéilo o izvedeni nalogi

Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

1005-09/26180-17/101742

JAVNO PODJETJE KOVOD POSTO.JNA VODOVOD, KANALIZACIJA D.O.C.,
POSTOJNA

JERSICE 3

6230 Postojna

Pogodba 3t 00-563/1 z aneksoma 5t. 1in 2, 22.01.2009
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Madja Mrmolja, univ.dipl.kem.,spec.san.kem.

20.09.2017

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev
okolja Koper
Vodja oddelka:

MNadja Mrmolja, univ.dipl.kem. spec.san.kem.

Liljana Ruénjak, mag.varst.nar.
Cas cerficiranege podpsa i podatkl o cenificati so razvidnl n@ v prve sirant cokumanta.

Parofilo se brez pisnega dovoljenja izvajalea ne sme reproducirati, razen v celoti,
Preveranje istovetnosti dokumenta; hitp:/fwww.nlzoh sifistovetnost.

Oddelek ra kemijske analize Evil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 1/2
Vordijeva ulca 11, B000 Koper - Capodistria, T:05 66 30 884, F:05 86 30 888, E:liljana rusmkintzch.si
Macionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrane, Promajska uica 1, 2000 Maribor Orbta®™LIMS ver 1.7 1.8

1D za DOV S115651285, TRR: S515601100-6000043285, BIC: BSLUSIZX, Banka Skovenije verzja predicge porodila 1.4



= NACIONALNI LABORATORIJ ZA
@ ZDRAVIJE, OKOLIJE IN HRANO

Evidenéna oznaka: 1005-09/26190-17/101742

Podatki o vzorcu

Vzorec: VS POS-PIV, VODARNA MALNI, pipa na UV

Stevilka vzorca: 17/101742

Namen: Interni nadzor

Naro€nik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNAYVODOVOD, KANALIZACIJA D.O.O.,
POSTOJNA, JERSICE 3, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: naroénik - Irena Sugelj Sajn

Cas odvzema: 15.09.2017 09:50

Mesto odvzema: VS POS-PIV, VODARNA MALNI, pipa na UV

Vzorec sprejel: Nadja Mrmolja

Kraj in éas sprejema:  Koper, 15.09.2017 11:30

Ocena rezultatov
Prikazani so vsi rezultali preskusanj iz prlog.

Parameter Rezultat Enota 1;$§ Kriterij Skladnost
Motnost 21 NTU 1 ni skladen
gH 7.53 6595 skladen
Eleltriéna prevodnost (20°C) 335 pSicm 2500 skladen
Amoni <0026 mgiL NH4 0.50 skiaden
Nitrit <0.010 magll NO2 05 skladen
Kemijska potreba po kisiku {oksidativnost) 246 mg/L 02 5 skiaden
Barva (436 nm) 0.4 m-1 / /
Aluminij 460 oL 200 ni skiaden

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vadi, Urlist RS, &t 19/2004, 35/2004, 2612006, 92/2006, 25/2008 in 74,2015, Priloga 1

Priloge poroéila:
Porotilo o kemijskem preskusanju z evidenéno oznako 1005-9/26190-17/101742-K

Ouddelek za kemijske analize 2ivil, vod in drugih vzorcev ckolja Koper Stran 2/2
Verdijgva ullca 11, E000 Koper - Capodisiria, T:05 66 30 8B4, F:05 665 30 BB, E:Hana rusnak@nizoh si )
Macionalni lsboratori] za zdravje, obkolje in hrano, Preomajska ubca 1, 2000 Marbar Crbita®LIMS ver: 1.7.1.6

1D za DOV: SI119651285; TRR: SI5601100-5000043265; BIC: BSLJSIZX. Banka Siovenije verzia predioge porodie 1.4



BELOVENEKA
e NACIONALNI LABORATORIJ ZA A oo
@ ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO LP-014

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, ool st

VOD IN DRUGIH VZORCEY OKOLJA
Evidencna oznaka: 1005-9/26190-17/101742-K

Porocilo o kemijskem preskusanju

Vzorec: VS POS-PIV, VODARNA MALNI, pipa na UV

Stevilka vzorca: 17101742

Namen: Interni nadzor

Naloga: Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Vodja naloge: Madja Mrmolja, univ.dipl.kem. spec.san.kem.

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNAVODOVOD, KANALIZACIIA, D.O.O., POSTOJNA,

JERSICE 3, 6230 Postojna
Delovni nalog: Pogodba &t, 00-563/1 z aneksoma &t. 1 in 2, 22.01.2009
Mesto odvzema: VS POS-PIV, VODARNA MALNI, pipa na UV

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
Odvzem vzorca Sprejem vzorca Datum poroéila: 20.09.2017
Datum inwra: 15.08.2017 08:50 Datum inura: 15.08.2017 11:30
Odvzel: narotnik - Irena Sugel] Sajn Sprejel: Nadja Mrmolja
Rezultati preskusanja # Frezuita canadeni 7 A ¢ nanatan na nenkneditireno desmas)
Rezultat  Vrednosti fzrazen Metoda domoneast
Parameter Opomba podloa E™B  yeima Kraj izvedbe o g
SIST EN 1SO7027:2000 brez  15.09.17
Maotnast 21 NTU poglavja 5, KP 15.00.17
: 15.08.17
pH 7.53 S0 105232008, KP 15.0017
Meritev cpraviigna pri T=24 7°C
Elekirié " - 15.06.17
na prevodnost (20°C) 335 # HSiem EN 27888:1993, KP 150047
Amoni <0028 mgl W4 ISOTISO-LAGBAKP ool
Nitrt <0.010 mgl  NOZ  SISTENZSTTT196.KP ool
Kemijska potreba po kisiku (oksidativnost) 246 mgl 02 ENISOBMTANS KP oo
SIST EN IS0 78872012 15.08.17
Barva (436 nm) 04 el metoda BY', KP 15.08.17
Meritev opravifena pri pH 7,53,
Abmini 450 8 bl SIST EN IS0 15566:2003, 19.09.17

kP 19.08.17

[1] Meritey je opraviiena pri 436 nm v 5 cm kivedi,
Podatke o meriini negotovosti possegujema na zahtevo naroénika,

Wodja oddelka;
Liljana Rusnjak, mag.varst.nar.

Rezultati se nanaiajo izZMputne na preshudani vzorec, Porolil se brez pisnega davoljenia codelica ne sme reproducratl, razen v cefoll. Ne sme se uporabljat v reldamne namene
‘aonec je bil v Sasu do zatefa analiz ustrazno hrenjan. Vse dodatne informacie o opraviienem presiougeniu 52 dostopne na oodetky
Preverganie istavetnost dokumenta hitp Dwaw. rizoh, sifstovelnost

Oddelek ra kemijske analize 2ivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stram: 11

Verdieva ulica 11, 6000 Koper - Capodisiria, T:05 66 30 884, F:05 66 30 8BS, E:lfana rusnak@nizoh si Orbita®L IMS ver - 1.7 1.6
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje In hrano, Priomajska ukca 1 2000 Maribor verzija predioge pnn.:l.f:lla' 12
1D za DDV: S11965129%, TRR: SI5601100-6000043255, BIC: BSLISIZX, Barka Skovenie ;
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’5 NACIONALNI LABORATORI] ZA o e
Q ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Porocilo o izvedeni nalogi
Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Evidentna ocznaka: 4005-09/26758-17/102586

Marognik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna
Delovni nalog: Pogodba &t. 00-563/1 z aneksoma &t. 1in 2, 22.01.2009
lzvajalci: Oddelek za mikrobicloSke analize Zivil, ved in drugih vzorcev ckolja Koper
Vodja naloge: dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.
Koper, 21.08.2017
Analitik: Odgovorna oseba:
Erika Batagel], univ. dipl. mikrob. dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol,
Elakironsho podpesal Enka Bategelj, univ, dipl, mikrob. ob 21.08.2017 10:05:38 a3 carlificranega podpise in podatid o certifikatu 5o razvidni na vy prve strani dokumanta,

Parodilo se brez pisnega dovoljen)a izvajalca ne sme reproduciratl, razen v celoti.
Preveranje istovetnost dokumenta: hitp:/fwww, nlzoh.sifistovetnost.

Oddelek za mikrobioloSke analize 2ivil, vod in drugih vzorcey okolja Koper Stran 112
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistia; Ti05 66 30 850, F:05 66 30 888, Exkp cma@nlzoh si g
Macionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrane, Prvomajeka ulca 1, 2000 Maribos Orbda’LIMS ver 1716

1D za DDV: 5119651205, TRR: SI5601 1006000042205, BIC: BSLJS|ZX, Banka Shoveniis verzija predioge porotila. 1.4



= NACIONALNI LABORATORL ZA
@ ZDRAVIE, OKOLIJE IN HRANO

Evidentna oznaka: 4005-09/26759-17/102586

Podatki o vzorcu

Vzorec: PITNA VODA - VS POS-PIV, VODARNA MALNI, PIPA NA IZHODU IZ VODARNE

Stevilka vzorca: 17/102586

Namen: Interni nadzor

Naroénik: JAVND PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O,,
POSTOJNA, JERSICE 3, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: naroénik - Irena Sugelj Sajn

Cas odvzema: 18.09.2017 09:45

Mesto odvzema: VS POS-PIV, VODARNA MALNI, PIPA NA IZHODU IZ VODARNE

Vzorec sprejel: Alenka Speh

Kraj in £as sprejema: Koper, 18.09.2017 13:40

Ocena rezultatov
FPrikazani so vsi rezuffati preskusany iz prilog.

Parameter Rezultat Enota Kriterij Skladnost
Koliformne bakteriie ninajdena  CFUMO0 mL 0 skladen
Escherichia coli ninajdena  CFUMO0 mL 0 skladen
Enierokoki ninajdeno  CFUMO0 mL 0 skladen
Clestridium perfringens {vkljuéne s sporami) mingjdeno  CFUAO0 mL 0 skladen
(Clostridium perfringens *)

Stevilo kolonij 22 *C (Skupno Stevilo ocenjena 7 CFUfmL ! /
mikroorgantzmov pri 22°C %)

Stevilo kolonij 37 *C (Skupno Stevilo najdeno {<d) CFLmL 100 skladen

mikroorganizmaoy pi 37°C )
* 'V oklepaju je navedeno poimenovanje kot na prilozenih poroéilih o preskusanju.

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi, Ur_ kst RS, 8t 19/2004, 35/2004, 28,2006, 92/2006, 25/2008 in 74/2015, Prilega 1, del Ain C

Priloge porodéila:
Poroéilo o mikrobioloskem preskusanju z evidenéno oznako 4005-9/26758-17/102586-M

Oddeled za mikrobloloske analize 2ivil, vod in drugih vzorcey oliolja Koper Stran 2/2
Verdijeda ulics 11, 5000 Koper - Capodistnza; T:05 65 30 850, F:05 65 30 858, Exhp cma@nlzoh si ) .
Nacionalni laboratorif za zdravje, okolje in hrano, Preomaiska ufica 1, 2000 Maribar CrafLIMS ver. 1.7.1.8

1D za DDV: 518651295 TRR: SIS601100-5000043265; BIC: BSLISIZX, Banka Skovenis wverzia pradioge poredila, 1.4



= NACIONALNI LABORATORIJ ZA ‘ mﬁmgml:tmwms
Q ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO Lpo14
CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL,

VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 4005-%/26758-17/102586-M

Porocilo o mikrobioloSkem preskuSanju

Vzorec: PITNA VODA - VS POS-PIV, VODARNA MALNI, PIPA NA IZHODU IZ VODARNE

Stevilka vzorca: 17/102586; lab.&t.; 17/4854

Namen: Interni nadzor

Naloga: Interni nadzor: KOVOD Postajna, d.o.o.

Vodja naloge: dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJUNA,

JERSICE 3, 6230 Postojna
Delovni nalog: Pogodba $t. 00-563/M1 z aneksoma &t. 1in 2, 22.01.2009
Mesto odvzema: VS POS-PIV, VODARNA MALNI, PIPA NA IZHODU IZ VODARNE

Stanje vzorea: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Sprejem vzorca Datum poroc&ila: 21.08.2017
Datum in ura: 18.09.2017 09:45 Datum inura: 18.09.2017 13:40

Odvzel: naroénik - Irena Suelj Sajn Sprejel: Alenka Speh

Rezultati preskusanja

Parameter Metoda Rezultat Enota Iﬂﬂ?ﬂﬁ:ﬁum
: a IS0 9308-1:2014, IS0 T 18.09.2017 14:10
Kolformne baklerife 9306-1:2014/Amd. 1:2016 ni ngjcenc CRUTBOML 21 09,2017 0845
e IS0 9308-1:2014, IS0 S 18.09.2017 14:10
Esthpsiohla ool 9308-1:2014/Amd.1 2016 AEnagieRe CFUNODmL 24 09,2017 08:45
. ; i 18.08.2017 14:10
Enterokoki IS0 7856-2:2000 ni najdeno CFUNO0mL 54 09 2017 0848

Pravilnik o pitni vodi (L. st :
Clostridium perfingens RS, &, 1912004, 1. tocka i najdeno CFUMOOmL 3o o aut? 1470

Prilage 11l e '
I ) . . 18.09.2017 14:10
Skupno &tevilo mikroorganizmoy pri 22°C IS0 6222:19599 ocenjeno 7 CFWmL 21.08.2017 08:45
- o : $ 18.08.2017 14:10
Skupna &tevilo mikroorganizmoy pri 37°C IS0 6222:1999 najdeno (<4) CFUmL 21.08.2017 08:45

Analitik: Odgovorna oseba:
Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob. *dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.
Elekironisko podpisal Erika Batage, univ. dipl, mikrob, ab 21.08.2017 10:05:38 Elesdronskn podpesal dr. Gorazd Pretnar, uniy. dipl bol ob 21,08.2017 13.05.47

Ferultat 32 nanabaio Thljutrg na preskuiani vaores. Poroiile 22 brez pisnega dovolienjs oodelka ne sme reproducirali, razen v caloli, Ne sma se uporabljali v reklamne nament,
\zorac je bil v 2asu do zadalka analz ustrezno hranjen, “sa dodatna informaciie o opravlianam preskiSanju 5o dostopna ra oddel,
Prevarjanje slovetnosti dokumanta: hittp:iwww. nlzoh.siislovetnost

Cddelek za mikroblolotie analize 2ivil, vod in drugih vzorcev ckolla Koper Stran: 1/1
Verdijova ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 56 30 850, F:05 66 30 888, Eikp cmatdnizoh sl Orbita®LIMS ver.: 1.7 1.6
Macionalni laboratorl] za zdravje, okolje in hrano, Preomajska wica 1. 2000 Maribor ver'lj:; i :
i zlfa predioge porotila: 1.1
1D za DDV: SI196851295; TRR: SIS601100-6000043 785, BIC: BSLISI2X. Barka Skowenlje



NLZOH
MNTRLZ2 113714
NADJA MREMOLJA

7= MACIONALNI LABORATORL ZA  fEmmasmees—
Q ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Porocilo o izvedeni nalogi
Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Evidenfna oznaka: 1005-09/26190-17/103062

Narognik: JAVNC PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA D.O.O,,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna

Delovni nalog: Pogodba &t. 00-563/1 z aneksoma &t. 1in 2, 22.01.2009

lzvajalei: Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev ckolja Koper

Vodja naloge: Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem.,spec.san.kem.

Koper, 22.09.2017

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev
Yodja naloge: okolja Koper

Vodja oddelka:
Madja Mrmolja, univ.dipl.kem. spec.san.kem.

Liljana Rufnjak, mag.varst.nar.

(s corfificranaga podpisa in podatis o cenlifikat so razvidni na why pree siran| doosmenta,

Poro&ilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproduciratl, razen v celoti.
Preveranje istovetnosti dokumenta; hitp:/fwww, nlzoh.sifistovetnost.

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 172
Verdijeva ulics 11, 6000 Koper - Capedistna, T:05 66 30 884, F:05 66 30 BEB, Exlana rusnpkinizoh sl p
Macicnalni laboratorij za zdravje, okolje in hrane, Preomajska ulca 1, 2000 Marnbor Crofa®LIMS ver 1718

ID za DOV 5119651295, TRR: SI5601100-6000043285, BIC: BSLISIZX, Barka Siovenije verzija predioge porotia; 1.4



£=>  NACIONALNI LABORATORI ZA
Q ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Evidentna oznaka: 1005-08/26190-17/103062

Podatki o vzorcu

Vzorec: VS POS -Pl, VODARNA MALNI, pipa po obdelavi

Stevilka vzorca: 17/103062

Namen: Interni nadzor

Narotnik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNAVODOVOD, KANALIZACIA, D.O.O.,
POSTOJNA, JERSICE 3, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: naroénik - Edo Sibenik

Cas odvzema: 19.08.2017 10:05

Mesto odvzema: WS POS -Pl, VODARNA MALNI, pipa po obdelavi

Vzorec sprejel: Teja Melinc

Kraj in &as sprejema: Koper, 19.09.2017 11:35

Ocena rezultatov
Prikazani 50 vsi rezultali preskusany iz prilog.
|zraZen

Parameter Rezultat Enola Kotina Kriterij Skladnost
Matnost 11 NTU 1 ni skladen
pH 7.79 6595 skladen
Elektricna prevodnost {20°C) 30 WSfecm 2500 skladen
Amani| <0.026 mall NH4 0.50 skladen
Mitrit <0.040 mgL MO2 0.5 skladen
Kemiska potreba po kisiku (oksidativnost) 245 mail 02 5 skladen
Barva (436 nm) <0.2 m-1 J [

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi, Urlist RS, &t 19,2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009 in 74/2015, Priloga 1

Priloge porotila:
Porotilo o kemijskem preskusanju z evidenéno oznako 1005-9/26190-17/103062-K

Oddelek za kemijske analize Evil, vod in druglh vzorcev ckolja Koper Stran 272
Vierdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodisiria, T:05 65 30 854, F:05 66 30 823, E:iana rusnjak@ntzoh si
Macionalni laboratori] za zdravie, okolje in hrane, Prvormajska ulca 1, 2000 Manbor Orpfa®™. IMS ver- 1.7.18

ID za DDV: S15651255, TRR: 5i15601100-6000043205; BIC: BSLISI2X, Banka Siovenie VETZEE predioge porodie; 1.4
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PorocCilo o kemijskem preskusanju

Vzorec:

NACIONALNI LABORATORL ZA
ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL,
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenéna oznaka: 1005-9/26150-17/1030682-K

VS POS -PI, VODARNA MALNI, pipa po obdelavi

é IEETE.

=

SI5T EN ISAEC 17025

LP-014

Razultali oznaden: z # se nanasajo
na neakreditirano degwnost

Stevilka vzorca:  17/103062

Namen: Intemi nadzor

Naloga: Intemi nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Vodja naloge: Madja Mrmolja, univ.dipl.kem. spec.san.kem.

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.0.0., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna

Delovni nalog: Pogodba &t. 00-563/1 z aneksoma &t. 1in 2, 22.01.2009

Mesto odvzema: VS POS -Pl, VODARNA MALNI, pipa po obdelavi

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Sprejem vzorca Datum poroéila: 22.09.2017
Datum in ura: 19.09.2017 10:05 Datum in ura: 19.09.2017 11:35
Odvzel: narocnik - Edo Sibenik Sprejel: Teja Melinc
Rezultati preskusanja # Reguitall cznadoni 2 # 56 ransdaio n neakreditireng deinnost
Rezultat Vrednosti fzrazen Metoda Zatatek|
PaRIater Opomba  podloQ =" kotina Kraj izvedbe iy
SIST EN ISO7027:2000 brez  19.09.17
Menost i ol poglavia 5, KP 19,0817
oH 7.79 ISO 10523:2008, kP ]gg];
Meritev opravijena pri T=24,6°C
. . 19.00.17
Elektriéna prevodnost (20°C) i # uSlem EN 278881993, kP 100
Amoni <0.026 mgl N4 sO7IS0-11984, kP 10 0]
. : 19.09.17
Mitrit <0010 ma'l NO2 SIST EN 26777: 1996, KP 19.00.17
Kemiiska potreba po kisiku (oksidativnost)  2.45 mglL 02 EN ISO 8467:1995, KP 13%1;
SIST EM ISO 78872012 19.08.17
Barva (436 nm) <0.2 m-1 toda BI'L KP 19.00.17
Meritev opravifena pri pH 7,79,
[1] Meritev je opeavijena pri 438 nm v 5 cm kiveti.
Podatke o meriini negolovost posredujema na zattevo nanodnika,
Vodjs oddelka:

Liliana Ru&njak, mag.varst.nar.

Rezufali se nanadao Bljudng na preskudani viores, Porotin se brez penega dovolienja oddeia ne sma reproduciratl, razen v colof. Me sme se wporablas v reklamne namene

Vzores je bi v Casy 6o zadetha enaliz ustregno hranen, Vse dodatne informacije o opravienem preshudangy so destopne ne oddelku
Privvaanje istovelnost dokumenta hit: fwww.nlzoh sifstovenost

Oddelek za kemijske analize Xivil, vod in drugkh vzorcey okolja Koper

Verdijeva ulica 11, 8000 Koper - Capodistia, T:05 66 30 B84, F:05 66 30 888, E:Mana.rusngkd@nizoh sl
Nacionzaini laboratorl] za zdravje, okolje in hrano, Prvamajsia ulica 1, 2000 Manbar

ID za DDV: 519651255, TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLIS|2X, Banka Skovenije

Stran; 11

Orbita® IMS ver : 17 16
verzija predisge porogila 1.2
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@ ZDRAVIE, OKOLIJE IN HRANO

Porodilo o izvedeni nalogi

Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Evidenéna oznaka: 4005-09/26759-17/103953

Maroénik; JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNAVODOVOD, KANALIZACIJA D.O.O,,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna
Delovni nalog: Pogodba &t. 00-563/1 z aneksoma &t. 1in 2, 22.01.2009
lzvajalci: Oddelek za mikrobioloske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper
Vodja naloge: dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.
Koper, 25.09.2017
Analitik: Odgovorna oseba:
Erika Batagel], univ. dipl. mikrob. mag. Matejka Bremec, univ. dipl. mikrob.
Eleidyonsko podpisal Erika Bataged, univ. dipl, misob, ob 25092017 10042 58 {35 cedifiiranega podpisa in padalki o canifiaby so razvidei na vihy prve sirani dokumenda

Poroéilo se brez pisnega doveoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celotl.
Prevenanje istovetnosti dokumenta: hitp:/fwww.nlzoh. sifistovetnost.

Oddelek za mikrobloloSke analize 2ivil, vod In drugih vzorcev okolja Koper Stran 1/2
Verdijeva ubca 11, 600 Koper - Capocstria, T:05 66 30 850, F:05 66 30 883, E:kp cma@nizoh si .
Hacionalni laboratori] za zdravie, okolje in hrane, Promajska wica 1, 2000 Maribor Orbta®™ IMS ver. 1716

ID za DDV: 5119651255, TRA: SIS601100-5000043285, BIC: BSLJSIZX, Barka Skovenije verzija predioge porotia’ 1.4
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Evidenéna oznaka: 4005-08/26759-17/103953

Podatki o vzorcu

Vzorec: PITNAVODA - VS POS - PIV, PLANINA, VODARNA MALNI, PIPA PO PRIPRAVI

Stevilka vzorca: 17/103953

Namen: Interni nadzor

Naro&nik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNAVODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA JERSICE 3, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: naroénik - Irena Suselj Sajn

Cas odvzema: 20.09.2017 10:30

Mesto odvzema: VS POS - PIV, PLANINA, VODARNA MALNI, PIPA PO PRIPRAVI

Vzorec sprejel: Mate] Brsa

Kraj in Eas sprejema: OMA KOPER, 20.08.2017 13:20

Ocena rezultatov

Prikazani so vsi rezultati preskusan) iz prilog.

Parameter Rezultat Enota Kriterij Skladnost
Koliformne bakterije ningidenc  CFUMD0 mL 0 skladen
Escherichia coli ninajdenc  CFUHOO mL 0 skladen
Enterokoki ningjdenc  CFUM00 mL 0 skladen
Clostridium perfringens (vkijuéno s sporami) ni nzjdenc CFUM00 mL 0 skladen
{Clostridium perfringens )

Stevilo kolonij 22 *C (Skupno Stevilo najdeno (<4) CFLUmL | !
mikroorganizmov pri 22°C %)

Stevilo kolonij 37 *C (Skupno Stevilo ni najdeno CFU/mL 100 skladen
mikroorganizmev pri 37°C %)

*\/ oklepaju je navedeno poimenovanje kot na priloZenih porodilih o preskusanju.

Kriteriji-meine vrednosti so povzeti po:

Pravilnik o pitni vodi, Ur list RS, &t 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/20086, 25/2008, 74/2015 in 5172017, Pricga 1, del A
inC

Priloge porotila:
Porotilo o mikrobiolaskem preskusanju z evidenéno oznako 4005-9/26759-17/103853-M

Oddelek za mikroblolofke analize 2ivil, vod in druegih vzorcev okolja Koper Stran 212
Verdipeva ullca 11, 5000 Koper - Capodistia, T:05 66 30 850, F:05 65 30 888, E:kp cmai@nlzoh.si ) B
Naclonalni laboratori] za zdravje, okolje in hrano, Prvomasska dlica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.. 1.7.1.6

ID za DOV: S119651285. TRR: SIS601100-5000043285; BIC: BSLISI2Y, Banka Slovenie vergl|a predioge porodila: 1.4



BLOVENSKA
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W ZDRAVIE, OKOLIJE IN HRANO AR

CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL.
VOD IN DRUGIH VZORCEY OKOLJA
Evidenéna oznaka: 4005-9/26759-17/103853-M

Porocilo o mikrobioloSkem presku$anju

Vzorec: PITNAVODA - VS POS - PIV, PLANINA, VODARNA MALNI, PIPA PO PRIPRAVI

Stevilka vzorca: 17/103953; lab.&t.: 17/4929

Namen: Interni nadzor

Naloga: Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Skrbnik vzorca: mag. Matejka Bremec, univ. dipl. mikrob.

Narocnik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.0.0., POSTOJNA,

JERSICE 3, 6230 Postojna
Delovni nalog: Pogodba &t 00-563M1 z aneksoma &t. 1in 2, 22.01.2009
Mesto odvzema: VS POS - PIV, PLANINA, VODARNA MALNI, PIPA PO PRIPRAVI

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Sprejem vzorca Datum poroéila: 25.09.2017
Datum inura: 20.08.2017 10:30 Datum inwra: 20.08.2017 13:20

Odvzel: narotnik - Irena Suselj Sajn Sprejel: Matej Brsa

Rezultati preskusanja

Parameter Metoda Rezultat Enota Zﬁmﬂﬂ]uﬁﬂ
7 150 9308-1:2014, 150 i 20092017 13:45
Kokiiormne bakerije 9308-1:2014/Amd 1:2016 s CFUNOOML 5,06.2017 08:51
LT IS0 9308-1:2014, 150 : 20.08.2017 13:45
Escherichia coll 9308-1:2014/Amd.1:2016 ni nagdeno CFURDO ML oe'no'o017 0851
i ; 20.08.2017 1345
Enterokoki 150 7899-2:2000 ni najdeno CFUM00 mL 25.00.2017 0851
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list .

Clostridium periringens RS, 8, 162004, 1. locka ni naideno cruMoomL  20oaZ017 1348

Priloge: 1) ik '
Skupno Stevilo mikroorganizmoy pri 22°C 150 6222:1999 najdeno (<4} CFU/mL gggggg :ﬁg?
Skupno Steviio mikroofganizmaoy pri 37°C 150 6222:1999 ni najdena CFU/mL ggggggg E,g;?

Analitik: Odgovorna oseba:
Erika Batagelj. univ. dipl. mikrob. mag. Matejka Bremec, univ. dipl. mikrob.
Elebronsko podpisal Enka Batagal|, unhv. depd mikrob. ob 26.00.2017 1042 58 Elekirongko podplsal mag, Matefke Bremec, unsv. dipl. mirob, ob 25.00,2017 1220-:36

Rezultall se nanalajo wRljulng na preskitant vzones, Porodlo se brez pisnega dovolenja codela ne sme reproducirati, razen v celol. Be sme se uporablitl v resdamne namene.
WVaores b2 bil v Gasu do zadetia enaliz ustreeno hrangan, Vse dodatne informacie o opravijenem preshuiangy so dosiopne na oddalku,
Frawedenja islowetnosti dokumenis hip: . rdzoh, sifisbovelnost.

Oddelek ta mikrobiolotke analize 2ivil, vod in druglh vzorcev okolja Koper Stran: 11
Vardijeva ulica 11, G000 Koper - Capodistria, T:05 68 30 850, F:05 66 30 888, E:hp crma@nizoh si OrbiatLIMS ver 1.7.1.6
Hacionalnl laboratorl] za zdravje, okolje in hrano, Promajska uica 1, 2000 Manbar verzija predioge pordila- 1.1

1D za DDV: 5119651285, TRR: SI5601100-0000043285; BIC: BSLISIZX, Banka Skovenije
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ZDRAVIE, OKOLIJE IN HRANO

@3 NACIONALNI LABORATORIJ ZA P e e St

Evidenéna oznaka:

MNaroénik:

Delovni nalog:
lzvajalci:

Vodja naloge:

Koper,

Vodja naloge:

Porocilo o izvedeni nalogi

Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

1005-09/26190-17/103929

JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNAVODOVOD, KANALIZACIJA D.O.O.,
POSTOJNA

JERSICE 3

6230 Postojna

Pogodba &t. 00-563/1 z aneksoma &t 1in 2, 22.01.2009
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev ckolja Koper

Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem. spec.san.kem.

22.08.2017

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev
okolja Koper
Vodja oddelka:

Madja Mmolja, univ.dipl.kem. spec.san.kem.

Liljana Rusnjak, mag.varst.nar.
Cas cestificiranega podpsa n podat o cenifikaty s razvidnl na win pree stran| dakumenta.

Porotilo se brez pisnaga dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti.
Preverjanje istovetnost dokumenta: hitp:fwww, nlzoh.sifistovetnost,

Oddelek za kemijske analize Hvil, vod In druglh vzorcev okolja Koper Stran 1/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria, T.05 66 30 B84, F:05 60 30 588, Exfijgna rusmakginizoh s|
Macionsini laboratori] za zdravje, okofje in hrane, Prvomajska ulica 1, 2000 Marbor Orba®LIMS ver- 17,16

ID za DDV: 51196851295, TRR: 515601 100-6000043265, BIC: BSLISI24, Banka Sovenije wverzija predioge porodila: 1.4



ZDRAVIE, OKOLIE IN HRANO

'@3 NACIONALNI LABORATORIJ ZA

Evidenéna oznaka: 1005-09/26190-17/103929

Podatki o vzorcu

Vzorec: V'S POS-PIV, PLANINA, VODARNA MALNI, pipa po pripravi

Stevilka vzorca: 17/103929

Namen: Interni nadzor

Naro&nik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNAVODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA, JERSICE 3, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: narocnik - Irena Suelj Sajn

Cas odvzema: 20.08.2017 10:30

Mesto odvzema: VS POS-PIV, PLANINA VODARNA MALNI, pipa po pripravi

Vzorec sprejel: Benjamin Dezjot

Krajin ¢as sprejema: Koper, 20.09.2017 13:20

Ocena rezultatov
Prikazani so vsi rezultati preskusan) iz prifog.

Parameter Rezultat Enota z?;fnln Kriterij Skladnost
Motriost 0.87 WNTU 1 skladen
pH 745 6595 skladen
Elekiriéna prevodnost (20°C) 33 pSiem 2500 skladen
Amonij <0.026 ma/L MH4 0.50 skladen
Hitrit <0.010 mail NO2 0.5 skladen
Kemijska potreba po kisiku (oksidativnost) 217 ma/L 02 5 skladen
Barva (436 nm) 0.2 m-1 ! /
Aluminij 286 pgll 200 ni skladen

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi, Ur list RS, 5t 19/2004, 35/2004, 26/2006, 82/2006, 25/2009 in 74/2015, Priloga 1

Priloge porodila:
Poroéilo o kemijskem preskusanju z evidenéno oznako 1005-8/26190-17/103928-K

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 212
Verdijeva ulica 11, 8000 Koper - Capodisiria, T:05 68 30 B84, F:05 66 30 888, E:liana nsnjskinizeh s _
Macionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomaska ulea 1, 2000 Maribor Orbita®LIME ver. 1.7 18

ID za DOV: S11965129%: TRR: 515801 100-8000043285, BIC: BSLISI2X, Barka Sovenje wverzija predioge porofes; 1.4



ZDRAVIE, OKOLIJE IN HRANO Lp-014

Rezultat aznatani z # aj
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, nﬁuni:mtim::ﬂ:r;l:ﬂ .

VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

a =
@3 NACIONALNI LABORATORIJ ZA b seprderoren

Evidenéna oznaka: 1005-9/26190-17/103929-K

Porocilo o kemijskem preskusanju

Vzorec: VS POS-PIV, PLANINA, VODARNA MALNI, pipa po pripravi

Stevilka vzorca:  17/103929

Namen: Interni nadzor

MNaloga: Interni nadzor; KOVOD Postojna, d.o.o.

Vodija naloge: Wadja Mrmolja, univ.dipl.kem. spec.san.kem.

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.0,, POSTOJNA,

JERSICE 3, 6230 Postojna
Delovni nalog: Pogodba &t. 00-563/1 z aneksoma &t. 1in 2, 22.01.2008
Mesto odvzema: VS POS-PIV, PLANINA, VODARNA MALNI, pipa po pripravi

Stanje vzorca: Vzorec usitreza kriterijern za sprejem
Odvzem vzorca Sprejem vzorca Datum poroéila: 22.09.2017
Datum in ura: 20.09.2017 10:30 Datum inura: 20.09.2017 13:20
Odvzel: naroénik - Irena Sudelj Sajn Sprejel: Benjamin Dezjot
R'E‘zu ltaﬁ pmsk uga“ja i Rezuleh aznaden 7 # =& nanatao ne neakreditranc degmos!
. Zatetek |
Rezultat Vrednosti Izraden Metoda il
Parsmeler Opomba ped LOG Enoe kot/ina Kra] lzvedbe 1:,1,.3“
SIST EN ISO7027:2000 brez 20,0917
Motnost 0.87 NTU poglavia 5, KP 20.09.17
: 20,0997
pH 745 IS0 10523:2008, KP 200817
Meritev opravijena pri T= 25.0°C
; " ; 20.09.17
Elektrizna prevodnost (20°C) 313 # pSicm EN 278881993, KP 20,0917
u i 2.0817
Amonij <(.026 mglL WH4 150 7150-1:1984, KF 240817
: 21.08.17
Mitrit <0.010 mglL NOZ SIST EN 26777 1986, KP 21,0017
Kemijska potreba po kisiku {oksidativnest)  2.17 mgl 02 EN IS0 8467:1995, KP g:g];
SIST EN IS0 T887:2012 21.09.17
Barva (436 nm) 0.2 m-1 toda Bl KP 21,0017
Meritev opravifena pri pH 7,6.
P 586 " uglL SIST EN IS0 15566:2003,  22.08.17

KP 22.08.17

[1] Meritey je opravijena pri 436 nm v 5 cm kiveti
Podathe o merlni negotovosti posredujemo na zahievo narodnika,

Vodja oddelka
Liljgna Ruénjak, mag.varst nar

Rezuftali s2 nanagaje izkljuéng na preskudani vzonss, Pordlo se brez penega dovofenja oddelka ne sme reproducirel, razen v celod. Ne sme 32 uporabljai v reklamne namana,
Weanes je il v Sasu do zadefn analiz usirezno hranen, \ee dodane informaciie o opravienem preskudani s dostopne ne oddalku,
Preverianie istovetnosti dokumentz: hisp:www.nizoh, sifstoveinost,

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcey okolja Koper Stran- 11

‘Verdijeva ulica 11, 8000 Koper - Capodistria; T:05 65 30 884, F:05 66 30 888, Edillanarusnak@nlzoh si Orbita™ IMS ver - 17 16
Nacionalni laboratori] za rdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor verzija predioge porodia. 1.2
1D za DOV: 511594651205, TRR: SI15601100-6000043285, BIC: BSLJSIZ, Banka Slovenia
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Porocilo o izvedeni nalogi
Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Evidentna oznaka; 1005-09/26190-17/103937

MNarocnik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNAVODOVOD, KANALIZACIA D.O.O.,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postajna

Delovni nalog: Pogodba &t. 00-563/1 z aneksoma &t. 1in 2, 22.01.2009

lzvajalci; Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vodja naloge: Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem. spec.san.kem.

Koper, 22.09.2017

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcey
odja naloge: okolja Koper

Vodja oddelka;
Nadja Mrmolja, univ.dipl kem. spec.san.kem.

Liljana Ruénjak, mag.varst.nar.

a3 centficiranega podpisa in podefid o certifikaty sa razvidni na it prve stran doksmenta.

Porotilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirali, razen v celoti.
Preveranje istovetnosti dokumenta: hitp:/fwww nizoh. sifistovetnost.

Oddelek ra kemijske analize Hvil, vod in drugth vzorcev okolja Koper Stran 1/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodssinia, T:05 66 30 Bad, F:05 65 30 8668, E:lilgna rusngk@inizch si X ;
Macionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Frvamajska ulica 1, 2000 Maribor Ortia®LIMS ver.: 17.1.6

ID za DOV: 5119851295, TRR: SI5601 1006000043255, BIC: BSLISI2X, Banka Skvenie verzija predioge porodita; 1.4
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Evidencna oznaka: 1005-09/26190-17/103937

Podatki o vzorcu

Vzorec: VS POS-PIV, PLANINA, VODARNA MALNI, pipa po UV

Stevilka vzorca: 17/103937

Namen: Interni nadzor

MNaroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNAVODOVOD, KANALIZACIJA D.O.O.,
POSTOJNA, JERSICE 3, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: naroénik - Irena Suselj Sajn

Cas odvzema: 20.09.2017 11:.00

Mesto odvzema: VS POS-PIV, PLANINA, VODARNA MALNI, pipa po UV

Vzorec sprejel: Benjamin DeZjot

Kraj in €as sprejema: Koper, 20.09.2017 13:20

Ocena rezultatov
Prikazani so vsi rezultali preskusanj iz prifog.
|zraZen

Parameter Rezultat Enota otina Kriterij Skladnost
Motnosl 0.82 NTU 1 skladen
pH T.61 6.595 skladen
Elekiriéna prevodnost (20°C) 313 pSicm 2500 skladen
Amon] <0.026 mg/L NH4 0.50 skladen
Hitrit <0.010 mg/L NOzZ 0.5 skladen
Kemijska potreba pa kisiku {oksidativnost) 2.59 mgil 02 5 skladen
Barva (436 nm) 0.4 m-1 f !
Aluminij 285 gl 200 ni skladen

Kriteriji-mejne vrednostl so povzetl po:
Pravilnik o pitni vodi, Urlist RS, 5t 18/2004, 35/2004, 26/2006, 92,2008, 25/2009 in 74/2015, Priloga 1

Priloge porocila:
Porodilo o kemijskem preskuganju z evidenéno oznako 1005-9/26190-17/103937-K

Oddelek za kemijske analize Eivil, vod in drugih vzorcev ckolja Koper Stran 2/2
Verdijeva ufica 11, 6000 Koper - Capodisiria, T:05 66 30 834, F:05 65 30 868, Exlijana rusnjsk@nkon =i _
Macionalni laboraterij za zdravje, okelje in hrane, Promaska ulca 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.7.1.6

1D za DOV; SHGE51285: TRR: SI5601100-8000043285, BIC: BSLJS|2X, Banka Slovendgs verzija predioge porodila: 1.4



SLOVENSKA
@IE) NACIONALNI LABORATORIJ ZA A SENEVRNRIA

ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO LP-014

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, g g e

VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidentna oznaka: 1005-%/26190-17/103937-K

Porodcilo o kemijskem preskusanju

Vzorec: VS POS-PIV, PLANINA, VODARNA MALNI, pipa po UV

Stevilka vzorca:  17/103937

Namen: Interni nadzor

Naloga: Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Vodja naloge: MNadja Mrmolja, univ.dipl kem. spec.san.kem.

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.0., POSTOJNA,

JERSICE 3, 6230 Postojna
Delovni nalog: Pogodba &t. 00-563/1 z aneksoma &t 1in 2, 22.01.2009
Mesto odvzema: VS POS-PIV, PLANINA, VODARNA MALNI, pipa po UV

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
Odvzem vzorca Sprejem vzorca Datum poroéila: 22.09.2017
Datum inura: 20.08.2017 11:00 Datum in ura: 20.05.2017 13:20
Odvzel: naro&nik - Irena Sugelj Sajn Sprajel: Benjamin DeZjot
Rezultati preskusanja # Rezullat cenateni 2 # 58 nanabain ne neakreditrane desnos!
Rezutat  Vrednosti tzrazen Metoda e
Parsmetes Opomba  podlOQ =" otina Kraj izvedbe g
SIST EN ISOT027:2000 brez 20,0817
Motnost 082 MR poglavia §, KP 20,0817
: 20.09.17
pH 761 IS0 10523:2008, KP s
Mantav opraviiens pri T= 24,7°C
; 200817
Elektrifna prevodnost (20°C) 313 # pSkem EN 27888:1983, KP 200017
" ; 210847
Amoni <(0.026 mall NH4 SO 7150-1:1884, KP 21,0847
. , 210917
Nitrit <0.010 mall NO2 SIST EN 26777: 1596, KP 21.08.17
09147
Kemilska potreba po kisiku (oksidatinost) 2,59 mgL 02 ENISOB46T:1685 kP 210017
SIST EM IS0 78872012 21.0817
Barva (436 nm) 04 -1 metoda BIY, KP 21.08.47
Meritey opravijens pril pH T, 7.

SIST EN SO 15586:2003.  22.08.17

Aluemini] 285 # Hall KP 22.08.17

[1] Meritev je opravijena pa 436 nm v & cm kiveli.
Podatke o meriinl negotovosti posredujemo na zahtevo narocnika.

Vodja oddelka:
Lijana Rusnjak, mag.varst.nar.

Rezuliali 5e nanztaj izkhufng na praskitani vzoree, Porotils se brez penaga dovellenja oddela ne sme reproducirel. razen v celofl. Ne sme sa uporabliad v reklamne namene
‘zorec je bil v Easu do zatedka analiz ustrezns hranjen. Vae dodatng informache o cpravienem preskufani 50 dostopne na oodetki
Prevarjanje sioweinost dokumenta hilp: e, nitzoh sifsiovetnost

Cddelek za kemijske analize 2ivil, vod in drugih vzorcev oholja Koper Stran: 171

Wardigva ulica 11, 8000 Hoper - Capodéatria; T:05 66 30 884, F:05 65 30 888, Ediljana rusnkginizeh sl Orbita®L IMS ver. 1.7.16
Macionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomaska ulica 1, 2000 Manbor verzijs predioge pordila: 1.2
D za DOV SM955120% TRR: SIS9601100-8000043205, BIC: BSLISIZX Banka Skovenge
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= NACIONALNI LABORATORI) ZA ket
@ ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Porocilo o izvedeni nalogi

Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Evidencéna oznaka: 4005-09/26759-17/103955

Maroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNAVODOVOD, KANALIZACIHA, D.O.O.,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna
Delovni nalog: Pogodba 5t. 00-563/1 z aneksoma 5t 1in 2, 22.01.2009
lzvajalci: Oddelek za mikrobiologke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper
Wodja naloge: dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.
Koper, 25.08.2017
Analitik: Odgovoma oseba:
Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob. mag. Matejka Bremec, univ. dipl. mikrob.
Eleltronsin padpiaal Eria Batagel|, wiv, dipl. mérob, ob 25,0827 10:43:42 G cortificiranege podpisa i podafid o certifkaly 5o rapvidni na vrhie prve sirani dokumenta.

Porotilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti,
Preverjanje istovetnosti dokumenta: hitpofwww.nizoh sifistovetnost.

Cddelek za mikrobioloSke analize 2ivil, vod in druglh vzorcev okolja Koper Stran 1/2
Verdijeva ubca 11, 8000 Koper - Capodistria, T:05 66 30 850, F:05 66 30 BAS, E:kp cmag@nizoh si
Macionalni laboratorij za zdravie, okelje in hrane, Promajska ukca 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver: 1716

1D za DDV: 5119651285, TRR: S15601100-6000043325, BIC: BSLISIZX, Banka Slovenije varzija predioge porotia; 1.4



ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

@'5) NACIONALNI LABORATORIJ ZA

Evidenéna oznaka: 4005-09/26759-17/103955

Podatki o vzorcu

Vzorec: PITNA VODA - VS POS - PIV, PLANINA, VODARNA MALNI, PIPA PO UV

Stevilka vzorca: 17/103955

Namen: Interni nadzor

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNAVODOVOD, KANALIZACIIA, D.O.O.,
POSTOJNA, JERSICE 3, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: naroénik - Irena Suselj Sajn

Cas odvzema: 20.09.2017 11:00

Mesto odvzema: VS POS - PIV, PLANINA, VODARNA MALNI, PIPAFPO UV

Vzorec sprejel: Matej Brsa

Kraj in £as sprejema: OMA KOPER, 20.09.2017 13:20

Ocena rezultatov

Prikazani so vsi rezultali preskusany iz prilog.

Parameter Rezultat Enota Kriteri] Skladnost
Koliformne bakterija ninajdenc  CFU/00 mL 0 skladen
Escherichia coli ninajdeno  CFUMOD mL 0 skladen
Enterokoki ninajdeno  CFL/M00 mL 0 skladen
Clostridium perfringens (vkljuéno s sporami) ninajdenc  CFU/MO00mL o skladen
{Closkidium perfringens ")

Stevilo kolonij 22 *C (Skupno Sevilo 14 CFUimL ! /
mikroorganizrmoy pi 22°C %)

Stevilo kolonij 37 °C {Skupno Sevilo najdeno {<4) CFUImL 100 skiaden
mikroorganizmoy prf 37°C %)

* oklepaju je navedeno poimenovanje kot na priloZenih porodilih o preskusanju.

Kriterijl-me]ne vrednosti so povzeti po:

Pravilnik o pitni vodi, Ur_list RS, &t 18/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2008, 74/2015 in 51/2017, Priloga 1, del A
inC

Priloge porotila:
Porotilo o mikrobioloskem preskusanju z evidenéno oznako 4005-8/26759-17/103855-M

Oddelek za mikrobiolofke analize tivil, vod in drugih vzorcev okolla Koper Siran 2/2
Werdieva ulica 11, 6000 Koper - Capodisttia, T:05 66 20 830, F:05 65 30 888, E:kp cma@inlzoh si
Macionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrane, Prvomajska ukca 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.7.1.6

1D za DOV: S11965120% TRR: SI5601100-8000043205; BIC: BSLISIZN Barka Siovenie verza predioge porodia 1.4
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CENTER ZAMIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL,
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

SLOVENSKA
@5} NACIONALNI LABORATORIJ ZA it

Evidencna oznaka: 4005-9/26758-17/1103955-M

Porocilo o mikrobioloSkem presku$anju

Vzorec: PITNAVODA - VS POS - PIV, PLANINA, VODARNA MALNI, PIPAPO UV

Stevilka vzorca:  17/103955; lab.&t.: 17/4930

Namen: Interni nadzor

Naloga: Interni nadzor; KOVOD Postojna, d.o.o.

Skrbnik vzorca:  mag. Matejka Bremec, univ. dipl. mikrob.

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIIA, D.0.0., POSTOJNA,

JERSICE 3, 6230 Poslojna
Delovni nalog: Pogodba &t 00-563/1 z aneksoma &t. 1 in 2, 22.01.2009
Mesto odvzema: VS POS - PIV, PLANINA, VODARNA MALNI, PIPA PO UV

Stanje vzorca: Vzorec ustreza knterijem za sprejem

Odvzem vzorca Sprejem vzorca Datum porocila: 25.09.2017
Datum inura: 20.08.2017 11:00 Datum in ura: 20.09.2017 13:20

Odvzel: naroénik - Irena Suselj Sajn Sprejel: Matej Brsa

Rezultati preskusanja

Parameter Metoda Rezultat Enota ~ Zacetek’iakljuiek
i IS0 F308-1:2014, 150 . 20.09.2017 1345
Koliformne bakieriie 9308-1:2014/Amd, 1:2016 imEyend CRUMDOML 6 09,2017 08:52
i IS0 9308-1:2014, 150 i 20.09.2017 13:45
Escherichia coll 9308.1.2014/Amd. 12016 ni najdeno CRUMDOmML o2 5047 052
Enterokoki 150 T859-2:2000 ni najdenc CFUM00 mL ggggggj; E]g;g

Pravilnik o pitni vodi (Ur. list .
Clostridium perfringens RS, 81, 19/2004, 1. focka ni najdenc CFuMoomL 200920171345
Bri 25.00.2017 08:52

loge )
Skupno 3tevilo mikroorganizmow pri 22°C IS0 6222:1999 14 CFUImL g:g:gg]; g;‘;g
Skupno &tevilo mikroorganizmay pri 37°C IS0 $222:1999 najdena (<4) CFUImL g:gjggg E;g
Analitik: Odgovorna oseba:
Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob. mag. Matejka Bremec, univ. dipl. mikrob.
Elektronske podpisal Erka Bataged, univ. dipl. mikrob, ob 25082017 104342 Elekironsks podpical mag. Mategea Bremec, univ. dipl mikrob. ob 25082017 12.21:58

Ferullad sa nanabajo @kljutng ra praskudani vicrec. Porodils se brez pisnega devolen|a oddelka ne sme reproducirall, razen v caloh, Me sme se uparebliali v reklamna namana.
Veorec |& bil v Easu do zadelka analz usirezno hranjen, Vsa dodaine informacije o cpraviienem preshuganiu so dastopna na oddal,
Fraverjanie siovetnosti dokumeanta: hittp:fwww.nlzoh, silstoveinpel

Oddelek za mikrobiclofke analize Xivil, vod in drugih veorcev ckolja Koper Stran: 11
‘erdijeva ulica 11, G000 Hoper - Capodistria, T:05 66 30 850, F:05 66 30 886, Exkp cma@nlzobhosi CroiafL IMS ver 1716
Hacionalni laboratorl] za zdravje, ckolje in hrano, Prvomajsia wica 1, 2000 Manbar verzia predioge porodia: 1.1

1D za DOV: 5119851285, TRR: S15501 100-0000043285; BIC: BSLISIZX, Barka Sovenie
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Poroéilo o izvedeni nalogi

Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Evidentna oznaka: 1005-09/26190-17/103940

MNaroénik: JAVNO PODJETIE KOVOD POSTOJNAVODOVOD, KANALIZACIJA D.O.O.,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna

Delovni nalog: Pogodba &t 00-563/1 z aneksoma &t. 1in 2, 22.01.2009

Izvajalei: Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev ckolja Koper

Vodja naloge: Madja Mrmolja, univ.dipl.kem. spec.san.kem.

Koper, 22.09.2017

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev
Vodja naloge: okolja Koper

Vodja oddelka:
Madja Mrmolja, univ.dipl.kem., spec.san.kem.

Liljana Rusnjak, mag.varst.nar.

(s cartificranega podpisa in podafii o certifikaty 5o razvidni na vinu prae st dokumenta,

Porogilo =& brez pisnega dovoljenja zvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti,
Preverjanje istovetnosti dokumenta: hitpoifwww. nlzoh sifistovetnost.

Oddelek za kemijske analize 2ivil, vod in druglh vzorcev okolja Koper Stran 12
erdijeva ulica 11, 6000 Hoper - Cepodistria, T:05 66 30 884, F:05 66 30 BEE, E:Mana rusn@k@nizoh si
Macionalni laboratorij za zdravje, okelje in hrane, Prvcmajska ulca 1, 2000 Manbor CHbia™LIMS ver. 1.7.1.8

1D za DOV: S119651295; TRR: SI5601100-8000043285, BIC: BSLISIZY, Barka Siovenije verzija predioge porodila: 1.4
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Evidenéna oznaka: 1005-09/26190-17/103940

Podatki o vzorcu

Vzorec: VS POS-PIV, PLANINA CRPALISCE MALNI, pipa po po poripravi za Planino

Stevilka vzorca: 17/103940

Namen: Interni nadzor

Naro&nik: JAVYNO PODJETJE KOVOD POSTOJNAVODOVOD, KANALIZACIJA D.O.O.,
POSTOJNA, JERSICE 3, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: naroénik - Irena Suselj Sajn

Cas odvzema: 20.09.2017 11:30

Mesto odvzema: VS POS-PIV, PLANINA, CRPALISCE MALNI, pipa po po poripravi za Planino

Vzorec sprejel: Benjamin DeZjot

Krajin &as sprejema: Koper, 20.09.2017 13:20

Ocena rezultatov
Prikazani so vsi rezuitati preskusanj iz prilog.

Parameter Rezultat Enota iﬁ;ﬂ Kriterij Skladnost
Matnos! 0.43 NTU 1 skladen
pH 7.59 6595 skladan
Elektrigna prevodnost (20°C) 315 pSiom 2500 skladen
Amoni| <0.026 mail NH4 0.50 skladen
Pitrit <0010 mgil NO2 0.5 skladen
Kemijska potreba po kisiku (oksidativnost) 2.38 mgil 02 5 skladen
Barva (436 nm) 03 m-1 ! /
Aluminij 13 Hall 200 skladen

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi, Urlist RS, &t 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009 in 74/2015, Priloga 1

Priloge porotila:
Poroéilo o kemijskem presku3anju z evidenéno oznako 1005-9/26190-17/103940-K

Oddelek za kemijske analize 2ivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 2/2
Verdipeva ubca 11, 5000 Koper - Capodisina, T:05 88 30 Ba4, F:05 66 30 883, E:lillana rusnjaki@ntzoh si
Macionalnl laboratorl] za zdravje, okolje In hrano, Prvamajska ulica 1, 2000 Maribor Orbta®LIMS ver - 1716

1D za DOW: SI9651255, TRA: SIS601100-6000043255; BIC: BSLIS12X, Banka Siovenije varzija predioge porolas: 1.4
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Evidentna oznaka: 1005-9/26130-17/103940-K

Poroéilo o kemijskem preskusanju

Vzorec: VS POS-PIV, PLANINA, CRPALISCE MALNI, pipa po po poripravi za Planino

Stevilka vzorca:  17/103840

Namen: Interni nadzor

Malega: Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Vodja naloge: Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem. spec.san.kem.

MNaroénik: JAVND PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA

JERSICE 3, 8230 Postojna
Delovni nalog: Pogodba 3t. 00-563/1 z aneksoma &t. 1in 2, 22.01.2009
Mesto odvzema: VS POS-PIV, PLANINA, CRPALISCE MALNI, pipa po po poripravi za Planino

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
Odvzem vzorca Sprejem vzorca Datum poroéila: 22.09.2017
Datum in ura: 20.09.2017 11:30 Datum in ura: 20.08.2017 13:20
Odvzel: naroénik - Irena Sugelj Sajn Sprejel: Benjamin DeZjot
Rezultati preskusanja # Rezuitah aznadeni 2 @ sa nanaafo na neakredifiranc deamos!
. Zatetek |
Rezultat Vrednosti lzraien Metoda
; kljutek
Parameter Opomba pod LOQ Enota kot/na Kraj izvedbe “an!he
SIST EN I1SOT027:2000 brez  20.09.17
Motnost 043 NTU poglayia 5, KP 20,0817
: 20.08.17
pH 7.5 IS0 10523:2008, KP 20,0017
Marnitav opravijena pri T= 24, 8°C
; 200917
Elekiritna pravodnost (20°C) 315 # WSfem EM 27888:1993, KP 20,0617
" : 21.09.17
Amoni <0.026 mgiL NH4 IS0 7150-1:1984, KP poip
.\ , 21.0917
hitrit <0.010 miglL NO2 SISTEN 26777: 1996, KP 54'n'49
Kemijska potreba po kisiku (oksidativnost)  2.38 mgl 02 EN ISO 8467:1995, KP §Ij3.?'_ 5
SIST ENISO TBE7:2012 210817
Barva (436 nm) 0.3 m-1 metoda BT, KP 21.00.17
Meritev opravijena pri pH 7,7,
i SIST EN IS0 15586:2003,  22.08.17
Aluminij 13 # HalL KP 220947

[1] Mediev je opravijena pri 436 nm v 5 cm kived,
Podatke o merilni negotovosfi posredujemo na zahievo narocnika.

Vodja oddelka:
Likana Rusnjak, mag.varst.nar,

Rezulati se nanzSaje izkjutnag na praskudani vzorec. Porodile sa braz pisnaga dovoljenja oddelka ne sme reproducret, razen v celot. Na sme sa uporabljadi v raklamne namane.
Wzarat je bil v £asu do zadedka analiz ustrean hranjen, s codatne informacie o opravienem preskudanju so dostapne na odcalku.
Pravarsanie miovetnoali dokumenta hiyp: hwww.nlzoh sifsiovetnasl,

Oddelek za kemijske analize fivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 111
Verdigeva ulica 11, 8000 Koper - Capodistia, T:05 65 30 884, F:05 66 30 288, E:liljana rusnipki@nizob sl Orbita®LIMS ver- 1.7 1.6
Hacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Marbor wierzij@ predioge porodia: 1 2

1D za DOV: 5119651205, TRR: SI5601100-60000423285, BIC: BSLISIZX Banka Siovenie
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Porodilo o izvedeni nalogi

Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Evidenéna oznaka: 4005-09/26759-17/103956

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNAVODOVOD, KANALIZACIA D.O.O.,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna
Delovni nalog: Pogodba &t. 00-563/1 z aneksoma &t. 1in 2, 22.01.2009
lzvajalci: Oddelek za mikrobicloSke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper
Vodja naloge: dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. bial.
Koper, 25.09.2017
Analitik: Odgovorna oseba:
Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob, mag. Matejka Bremec, univ. dipl. mikrob.
Elekironsio podpsal Enka Bategel], unie. dipl mikrobe ob 25.09.2017 10:44:21 {3z carlificranaga podpise in podafid o centfikaty 5o razvidni ng vrhu prve strani dokumenta,

Porotilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproduciratl, razen v celot
Preveranje istovetnosti dokumenta: http:/fwww.nlzoh.sifistovetnost.

Oddelek za mikrobioloSke analize Hivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 1/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistia, T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp cma@@nlzoh. s
Macionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrane, Promsiska ica 1, 2000 Maribor OrbiafLIMS ver 1716

ID za DOV: 5115651205 TRR: SI5601100-5000043285, BIC: BSLISIZX, Banka Siovenie verzija predioge parotia 1.4



= NACIONALNI LABORATORIJ ZA
W ZDRAVIE, OKOLIJE IN HRANO

Evidentna oznaka: 4005-09/26759-17/103956

Podatki o vzorcu

Vzorec: PITNA VODA - VS POS - PIV, PLANINA CRPALISCE MALNI, PIPA PO PRIPRAVI
ZA PLANINO

Stevilka vzorca: 17/103956

Namen: Interni nadzor

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNAVODOVOD, KANALIZACIJA D.O.O.,
POSTOJNA, JERSICE 3, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: naroénik - Irena Suselj Sajn

Cas odvzema: 20.09.2017 11:30

Mesto odvzema: VS POS - PIV, PLANINA, CRPALISCE MALNI, PIPA PO PRIPRAVI ZA PLANINO

Vzorec sprejel: Matej Brsa

Kraj in Eas sprejema: OMA KOPER, 20.09.2017 13:20

Ocena rezultatov

Prikazani so vsi rezulfali preskusany iz priog.

Parameter Rezultat Enota Kriterij Skladnost
Koliformne bakterije ningjdeno  CFUMO0 mL 0 skladen
Escherichia coli ni najdena CFUMO0 mL 0 skladen
Entarokoki ninajdeno  CFUMO0 mL 0 skladen
Clostridium perfringens (viljuno s sporami) ninajdeno  CFUMO0 mL 0 skladan
{Clostrigium perfringens )

Stevilo kolonij 22 *C (Skupno Stevilo ni najdeno CFUmL f /
mikroorganizmoy pri 22°C %)

Stevilo kolonij 37 *C {Skupno Stevilo i najdena CFU/mL 100 skladen
mikroorganizmow prif 37°C )

*V oklepaju je navedeno poimenovanje kot na priloZenih porocilih o preskuSanju.

Kriteriji-mejne vrednostl so povzeti po:

Pravilnik o pitni vodi, Ur list RS, st. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 822008, 25/2009, 74/2015 in 51/2017, Priloga 1, del A
inC

Priloge porodila:
Porodilo o mikrobiolodkem preskudanju z evidenéno oznako 4005-9/26759-17/103956-M

Cddelel za mikroblolodke analize 2ivil, vod In drugih vzorcey okolja Koper Stran 2/2
Verdijeva ullca 11, G000 Koper - Capodisida, T:05 65 30 850, F.05 66 30 888, E'p cma@nlzoh s )
Macionalni laboratori] za zdravje, okolje in hrano, Preomajska ulica 1, 2000 Maribar Orbita®™LIMS ver.- 1.7.16

1D za DDV: 5119651235, TRR: SI15601 100-6000043265; BIC: BSLIS12X, Banka Siovenie verzija pradioge porotia; 1.4
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Evidenéna oznaka: 4005-9/26758-17/103956-M

Porocilo o mikrobioloSkem preskuSanju

Vzorec: PITNA VODA - VS POS - PIV, PLANINA, CRPALISCE MALNI, PIPA PO PRIPRAVI ZA PLANINO
Stevilka vzorca:  17/103956; lab.&t.; 17/4931

Namen: Interni nadzor

Naloga: Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Skrbnik vzorca: mag. Matejka Bremec, univ, dipl. mikrob.

MNaro&nik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIIA, D.0.0., POSTOJNA,

JERSICE 3, 6230 Postojna
Delovni nalog: Pogodba t. 00-563/1 z aneksoma &t 1in 2, 22.01.2008
Mesto odvzema: VS POS - PIV, PLANINA, CRPALISCE MALNI, PIPA PO PRIPRAVI ZA PLANINO

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Sprejem vzorca Datum porocila: 25.08.2017
Datum in ura: 20.09.2017 11:30 Datum inura: 20.09.2017 1320

Odvzel: naroénik - Irena Suselj Sajn Sprejel: Matej Brsa

Rezultati preskusanja

Parameter Metoda Rezultat Enota ~ 2cetek/makucek
; . 150 9308-1:2014, 150 & 20.09.217 1345
Kolome baderis 5308-1:2014/Amd.1:2016 ninafdeno CRUNOOML 26,09 2017 0853
s 1 150 8308-1:2014, IS0 ! 20.00.2017 1345
Escherichia coli 9308-1:2014/Amd.1:2016 ni najdeno CRUROOML 25 n9.2017 0853
Enterokoki IS0 7899-2:2000 ni naideno CFU/00 ml %jﬁ:ﬁgﬁ Ergg
Pravilnik o pitni vodi (Ur, list 3
Clostridium perfringens RS, &, 18/2004, 1. tokka ni najdeno CFUIM00 mL %g‘gggﬁ E}g-_;g
Priloge I} e :
R , R ) —_— 20,00,2017 1345
Skupno Stevilo mikroorganizmaoy pri 22°C 150 62221988 ni najdenc CFLUimL 25.09.2017 0853
L ) R ) ) 20.09.2017 13:45
Skupno Stevilo mikroorganizmoy pri 37°C |50 6222:1499 ni najdenc CFUimL o5 08,2017 0853
Analitik: Odgovormna oseba:
Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob. mag. Matejka Bremec, univ. dipl. mikrob.
Elektransio podpisal Enka Batagel. uri. diph mikrob. ob 25.08.2017 10444 Ehesrongko podpisal mag, Matejka Bremac, univ, dipl, mikrab. ob 25082017 12:23:28

Rezultati se nanadain izkudng na praskufani vzomec. Porodio se brez penega dovoljensa cddela ne sme repraduceati, razen v cedoll, Me sme se uporabas v reklamne namene.
\zomec ja b v Sasu do zabetha analir ustrezne hrangen, Vae dodatne sfrmacie o opraniienem presiulani 5o dosiopne na oddelio,
Presedanie istovetnosh dakumenta hip:www,nizoh, shistovelrost

Oddelel ra mikroblolofke analize 2ivil, vod in drugih vzorcev okolja Hoper Stran: 171
Verdgeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistia, T:05 86 30 850, F:03 66 30 888, E:kp.cmai@nlzoh.si Orbita® IMS ver - 1716
Macionalni laboratori] za zdravje, ckolje in hrano, Promasks ulica 1, 2000 Maribor - Ela- 1.1
1D za DOV SHSES1208 TRR: SI5601100-5000043285, BIC: BELASI2H, Banka Slkvenis :
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= NACIONALNI LABORATORL ZA ittt b
@ ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Poroéilo o izvedeni nalogi
Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Evidentna oznaka: 1005-09/26190-17/103943

Maroénik: JAYNO PODJETJE KOVOD POSTOJNAVODOVOD, KANALIZACIIA, D.O.O,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna

Delovni nalog: Pogodba &t 00-563/1 z aneksoma &t 1in 2, 22.01.2009

|zvajalci: Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vodja naloge: Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem. spec.san.kem.

Koper, 22.09.2017

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev
Vodja naloge: okolja Koper

Vodja oddelka:
MNadja Mrmolja, univ.dipl.kem. spec.san.kem.

Liljana Ruénjak, mag.varst.nar.

Cas cartficiranega podplsa in podato o cerifikai so razvidni na why pree strant dokamenta,

Porotilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti.
Preverjanje istovetnosti dokumenta; http:ifwww.nlzoh.sifistovetnost.

Oddelek za kemijske analize 2ivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 1/2
Verdijeva ubica 11, 6000 Koper - Capodistna, T:06 56 30 B84, F:08 86 30 888, E:liljana nusnjakintzoh.a:
Macionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Preomagska uica 1, 2000 Maribor Orita®LIMS ver: 1.7.16

1D za DOV; 5118651295, TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenig verzija predioge porodila 1.4



= NACIONALNI LABORATORL ZA
W ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Evidentna oznaka: 1005-09/26190-17/103943

Podatki o vzorcu

Vzorec: VS POS-PIV, PLANINA, POSTOJNA, REZERVOAR SOVIC (dotogna celica)

Stevilka vzorca: 17/103943

Namen: Interni nadzor

MNaroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNAVODOVOD, KANALIZACIJA D.O.O.,
POSTOJNA, JERSICE 3, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: naroénik - Irena Sugelj Sajn

Cas odvzema: 20.09.2017 12:15

Mesto odvzema: VS POS-PIV, PLANINA POSTOJNA REZERVOAR SOVIC (dotoéna celica)

Vzorec sprejel: Benjamin Deijot

Kraj in Eas sprejema: Koper, 20.09.2017 13:20

Ocena rezultatov
Prikazani so vl rezullali preskudanj iz prilog.

lzrazen

Parameter Rezultat Enota kitinia Kriterij Skladnost
Motnost 0.80 WNTU 1 skladen
pH 7.65 §.5-95 skladen
Elekingna prevodnost (20°C) 34 uSicm 2300 sklagen
Amornij <0.026 _mall MH4 0.50 skladen
Nitrit <0.010 maiL NO2 0.5 skladen
Kemijska polreba po kisiku (oksidativnost) 2.4 mgiL 02 5 skladen
Barva (436 nm) 0.4 m-1 / /
Alumini] 246 pgll 200 ni skladen

Kriteriji-mejne vrednostl so povzetl po:
Pravilnik o pitni vodi, Ur.ist RS, 5t. 18/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 252009 in 74/2015, Priloga 1

Priloge porogila:
Porotilo o kemijskem preskuanju z evidenéno oznako 1005-9/26190-17/103843-K

Oddelak za kemijske analize Hvil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 262
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria, T:05 66 30 884, F:05 86 30 886, Epana rusnjskintzon s|
Nacionalni laboratorl] za zdravje, okolje In hrano, Prvamajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®™LIMS ver.. 1.7.16

1D za DDV: 5119651295, TRR: SI5601100-8000043255, BIC: BSLISIZY, Banka Siovenie verzija predioge porotila: 1.4
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CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, m@mgﬁﬁmm

VOD IN DRUGIH VZORCEY OKOLJA

SLOVENSHA
6-.) NACIONALNI LABORATORIJ ZA A et

Evidenéna oznaka: 1005-9/26190-17/103943-K

Porocilo o kemijskem preskusanju

Vzorec: VS POS-PIV, PLANINA, POSTOJUNA, REZERVOAR sovic {dotoéna celica)
Stevilka vzorca:  17/103943
Namen: Interni nadzor
MNaloga: Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.
Vodja naloge: MNadja Mrmaolja, univ.dipl.kem.,spec.san.kem.
Narocnik: JEVNDC PODJETJE KOVOD POSTOJNAVODOVOD, KANALIZACIJA D.0.0., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna
Delovni nalog: Pogodba £t. 00-563/M1 z aneksoma 3t. 1in 2, 22.01.2009
Mesto odvzema: VS POS-PIV, PLANINA, POSTOJNA, REZERVOAR SOVIC (dotoéna celica)
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
Odvzem vzorca Sprejem vzorca Datum porocila: 22.09.2017
Datum inura:  20.09.2017 12:15 Datum inura: 20.09.2017 13:20
Odvzel: naroénik - Irena Suselj Sajn Sprejel: Benjamin DeZjot
Rezultati preskusanja # Reutat cznaten: 1 # 5o nanadas na naakreditiena desnnos!
Rezultat Vrednosti lzrazen Metoda Zacatak |
k
Parameter R pod LOQ Enota | tina Kraj izvedbe I:ﬂ"é:
SIST EN ISOT027:2000 brez  20.09.17
Motnast 0.80 NTU poglavia 5, KP 200017
pH 7.65 iso 05232008, kP 20097
Menitev opravijena pri T= 24,7°C
’ 3 20.08.17
Elektrina prevodnost (20°C) 314 # pSlem EN 27888:1993, KP 200647
Amoni <0.026 mgL  NHé ISO7160-1:1084 kP 21 0
Mitrit <(.010 mgiL WOZ SIST EN 26777 1596, KP 31 ggl;
Kemiska polreba po Kisku (cksidatiost)  2.24 mgL 02 ENISOBETANE KP 2o’
SIST ENISO 78872012 21.09.17
Barva (436 nm) 041 m-1 metoda BIY, KP 21.09.17
Meritew opraviiena pr pH 7, 7.

SIST EN ISC 15586:2003, 22,0047

Alumini] 246 # HolL KP 220847

[1] Meritey je opraviiena pr 436 nm v 5 om kivedi,
Podatke o merini negotovosti posredujems na zahievo naroCnika.

Vodja oddelka:
Liljana RuZnjak, mag.varst.nar.

Rezditali se nanatajo @hljutna na preskubani vaorec. Porodile sa brez pisnege dovollenjs oddelka ne sme reproducirati, razen v caloli. Me sma se uporabljali v reklamnss nameans,
\zorat je bil v Easu do zadalka andbz ustrezna hranjen. Vse dodalne infarmacie o coraviianem oreskickanu 56 dostopng na cddedk,
Preveranje istavetnost dokumenta: Wit Owwwonlzoh. siistovstnost,

Oddelek ra kemijske analize 2ivil, vod In drugih vzorcev okolja Koper Stran: 11

Verdiva ulica 11, 000 Koper - Capodistria, T:05 68 30 834, Fi05 66 30 888, E:lijara rusniph@ntzoh e Orbda®L IMS ver- 1 T 18
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrane, Prvormagska wlica 1, 2000 Maribor werzya predioge porotda; | 2
1D za DOV: SIS6512%5, TRR: SiS601100-6000043285, BIC: BSLJIS|ZX, Banka Slovenije
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ZDRAVIE, OKOLIJE IN HRANO

Q NACIONALNI LABORATORIJ ZA

Evidentna cznaka:

MNaroénik:

Delovni nalog:

lzvajalei:

Vodja naloge:

Koper,

Analitik:

Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob.

Elesaronsko podpisal Erika Bataged], univ, dipl, méood, ob 25,09, 2017 10:45:04

Poroéilo o izvedeni nalogi

Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

4005-09/26759-17/103962

JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNAVODOVOD, KANALIZACIJA D.O.O.,
POSTOJNA

JERSICE 3

6230 Postojna

Pogodba 8t 00-563/1 z aneksoma &t. 1in 2, 22.01.2009
Oddelek za mikrobiologke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.

25.08.2017

Odgovorna oseba:

mag. Matejka Bremec, univ. dipl. mikrob.

(as cestificiranega poapisa in podatks o cestifkaty S0 razvicnl na vriu pree sirani dokumenta,

Poroéilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne eme reproducirati, razen v celoti.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: hitp/iwww nlzoh.sifistovetnost

Oddelek za mikroblolofke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolla Koper

Verdigeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistna, T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp cmagdnizah s
Necionalni laboratorij za zdravje, okelje in hrano, Freomajska ufica 1, 2000 Manbor

1D za DOV S119651295, TRR: S15601 100-6000043255, BIC: BSLISI2X, Barka Skovenijs

Stran 1/2

Orb2a®LIMS ver - 1.7.16
verzija precioge poroiia 1 4



= NACIONALNI LABORATORL ZA
W ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Evidenéna oznaka: 4005-09/26759-17/103862

Podatki o vzorcu

Vzorec: PITNA VODA - VS POS - PIV, POSTOJNA, REZERVOAR SOVIC (DOTOCNA
CELICA)

Stevilka vzorca: 171103962

Namen: Interni nadzor

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNAVODOVOD, KANALIZACIJA D.0.0.,
POSTOJNA, JERSICE 3, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: naroénik - Irena Sugelj Sajn

Cas odvzema: 20.09.2017 12:15

Mesto odvzema: VS POS - PIV, POSTOJNA, REZERVOAR SOVIC (DOTOCNA CELICA)

Vzorec sprejel: Matej Brsa

Kraj in ¢as sprejema: OMA KOPER, 20.09.2017 13:20

Ocena rezultatov
Frikazani so vsi rezullali preskugany iz prlog.

Parameter Rezultat Enota Kriterij Skladnost
Koliformne baklerije ningjdene  CFUMD0 mL 0 skladen
Escherichia coli ni najdena  CFUMO0 mL 0 skiaden
Enterokoki ninajdens  CFUMD0 mL 0 skladen
Clostridium perfringens Mﬂuﬁnu 5 sporami) ninajdena  CFUM00 mL 0 skladen
(Clostridium perfringens )

Stevilo koloni] 22 *C (Skupno Sevilo i najdeno CFUImL / /
mikroorganizmoy pr 22°C %)

Stevilo kolonij 37 °C (Skupno &evilo ni najdeno CFUmL 100 skladen

mikroorganizmev pri 37°C ¥

* V oklepaju je navedeno poimenovanje kot na priloZenih porogilih o preskusanju.

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Pravilnik o pitni vodi, Urlist RS, 8t 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 2572009, 74/2015 in 51/2017, Priloga 1, del A
inC

Priloge porocila:
Porocilo o mikrobiologkem preskusanju z evidengéno oznako 4005-2/26759-17/103962-M

Oddelek za mikroblolotke analize Eivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 202
Verdieva Ulica 11, 000 Koper - Capodistia; T:05 65 30 850, F:05 68 30 888, E:kp cma@nizoh 5i
Nacionalni laboratori] za zdravie, okolje in hrano, Prvormaska ubca 1, 2000 Maribor Orbita®LIM5 ver. 1.7.16

1D za DOV: SHS651285; TRR: 515601 1008000043285 BIC: BSLISI2X. Barka Slovenije verzia predioge porodila; 1.4



SLOVENSKA
AKREDITACUA

@ﬁ NACIONALNI LABORATORIJ ZA A SIST £ 150/1EC 17026

ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO Lr-014

CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL,
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 4005-9/26759-17/103%62-M

Porocilo o mikrobioloSkem presku$anju

Vzorec: PITNA VODA - VS POS - PIV, POSTOJNA, REZERVOAR SOVIC (DOTOCNA CELICA)

Stevilka vzorca: 17/103962; lab.5t.: 17/4532

Namen: Interni nadzor

MNaloga: Interni nadzeor: KOVOD Postojna, d.0.0.

Skrbnik vzorca:  mag. Matejka Bremec, univ. dipl. mikrob.

MNaroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNAVODOVOD, KANALIZACIJA D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 8230 Postojna

Delovni nalog: Pogodba &t. 00-563/1 z aneksoma 5. 1in 2, 22.01.2009

Mesto odvzema: VS POS - PIV, POSTOJNA, REZERVOAR SOVIC (DOTOCNA CELICA)

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Sprejem vzorca Datum poroéila: 25.09.2017

Datum inwra: 20.09.2017 12:15 Datum inura: 20.09.2017 13:20

Odvzel: naroénik - Irena Sudelj Sajn Sprejel: Matej Brsa

Rezultati preskusanja

Parameter Metoda Rezultat = R
: IS0 9308-1:2014, 1SO , 20.09.2017 1345
Koltomine hakierle 9308-1:2014/Amd.1:2016 Pineldenc CRUMOO ML 25 09 9017 08:53
. IS0 9308-1:2014, 1SO . 20,09,2017 13:45
Escherichia oof 9308-1:2014/Amd.1:2016 P nEjdsns CRUMOO ML 25 09,2017 08:53
. , . 20.00.2017 13:45
Enterokoki |50 TEH9-2:2000 ni najdenn CFUA00 mL 25 09,2017 08:53

Pravilnik o pitni vodi {Ur, list ;
Clostridium perfringens RS, &1, 1912004, 1. totka ni najdeno CFUMoomL 200920171345
25,00,2017 08:53

Priloge 1)
S g . oo _ = 20,09,2017 13:45
Skupna 3tevilo mikrocrganizmov pri 22°C IS0 §222:1999 ni najdeno CFUmL 95.09.9017 0863
Wit i Loy : B 20,09.2017 13:45
Skupno Stevile mikroorganizmoy pri 37°C 150 6222:1999 ni najdena CFUimL 25 09,2017 08:53
Analitik: Odgovorna oseba:
Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob. mag. Matejka Bremec, univ. dipl. mikrob,
Elektromshe podpisal Exka Batagel, univ, dipl, miknab. ab 26.08.2017 10:4504 Elektrmnske podgisal mag. Maleka Breses, uriv. dipl mikmt, b 25.08.2017 122441

Rerulaf sa nenafaino izkfudno na praskuien vzarec. Porodio s brar pisnaga dovoljgnia cddefa ne sma reproducirali, rézen v calol. Na sme se uporabljas v reddamne namens.
WVeares e bil v Sasu do zadetka analz ustrezna heanjen, Vse dodalne informacie o opravijerem preskubang 5o dostopna na oddelo,
Preverjanie istovelnost cokumema hitp:iwwaonizohsiisiovemnost,

Oddelek za mikrobiolofke analize 2ivil, vod in druglh vzorcev okolja Koper Stran’ 11

Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria, T:05 66 30 850, F:05 66 30 828, Exp crmadnizoh gl OrbtatL IMS ver- 1.7 1.6
Macionalni laboratori] za zdrav]je, okelje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Marbar verzija predioge porodiia: 1.1
1D za DOV: 5119651295, TRR: S15601 1006000043285, BIC: BSLISI2X. Barka Siovenie o
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@E} NACIONALNI LABORATORIJ ZA  fsmssess s

Porodilo o izvedeni nalogi

Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode

Evidentna oznaka: 2106-17/40000-17/106048
Maroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNAVODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna
Delovni nalog: 2106-268/2017, 28.09.2017
lzvajalci; Oddelek za okolje in zdravje Mova Gorica
Oddelek za kemijske analize 2ivil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica
Vodja naloge: Karmen Podgornik, dipl.san.inZ.
Skrbnik vzorca: Fatricija Kapusin, dipl. san. inZ.
Mova Gorica, 02.10.2017
Oddelek za okolje in zdravje Nova Gorica
Vodja naloge: Vodja oddelka:
Karmen Podgornik, dipl.san.inZ, Milena Caks Erzen, dipl.org. manager
Elekironske podplsal Karmen Podgamik, dpl.san nd, ob 02102017 13:51:25 (as cerfficiranaga podpisa in podatid o cerlifikaty sa ragvidni na vy prva strani dokusmenta,

Parodile se brez pisnega doveljenja izvajalca ne sme reproduciratl, razen v ceioti,
Preverjanje istovetnosti dokumeanta: hitp:/fwew. nlzoh.sifistovetnost.

Dddelek za okolje In zdravje Nova Gorica Stran 1/3
Vipavska cesta 13, 5000 Newa Gorica; T:08 33 08 800, F:05 33 0B 608, E:ng coz@nizoh.si )
Macionalni lsboratorij za zdravie, okolje in hrane, Promajska ubcs 1, 2000 Manbor Orbita®LIMS ver- 17 1.8

1D za DOV: SI19651265, TRR: SI5601100-600004 3285, BIC: BSLISI2X, Banka Skovanija verzija predioge porokia: 1.4



= NACIONALNI LABORATORU ZA
@ ZDRAVIJE, OKOLIJE IN HRANO

Evidenéna oznaka: 2106-17/40000-17/106046

Podatki o vzorcu

Vzorec: Rezervoar Jurste

Stevilka vzorca: 17/106046

Namen: Analiza po narogilu lastnika

Naro&nik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA D.O.O.,
POSTOJNA, JERSICE 3, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: Danijel Zajec, NLZOH OOZ Nova Gorica

Cas odvzema: 25.09.2017 13:30

Mesto odvzema: Vodovod Postojna - Pivka, Rezervoar Jurs&e, vodohram Juriste, desni bazen, 30cm
pod gladino

Vzorec sprejel: Danijel Zajec

Krajin ¢as sprejema: NMNova Gorica, 25.09.2017 15:42

Ocena rezultatov
Prikazani so rezultati z dolodenimi kriterdi.
lzrazen

Parameter Rezulial Enota kotina Kriterij Skladnost

Terenske meritve

Elekfricna prevodnost (20°C) 295 pSicm 2500 skladen

Temperatura vode 16.2 *C / /

Klor-prosti <0.05 mgiL ! |

pH B.0 6585 skladen

Kovine in mikroelementi

Alumin 7 pgll Al 200 skladen

Lahkohlapni halogenirani ogljikovediki

1,2-Dikloroetan <34 pgll 3 skladen

Tetrakloroeten (Telrakloretlen) <05 pgll 1 skladen

Triklarceten <05 pall 10 skladen

Senzoriéne lastnosti vode

Vo po kloru ali sprejemijiv skladen
klarirani vodi

Okus brez okusa sprejemljiv skladen

Trihalometani

Trihalometani (vsata) 323 walL o0 skladen

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi, Ur list RS 8t. 18/2004, 35/2004, 26/2006, B2/2006, 25/2009, 74/2015 | Priloga 1

Oddelek za okolje in zdrav|e Nova Gorica Stran 203
Vipavska cesla 13, 5000 Nova Goroa, T:05 33 08 600, F:05 33 0B 608, E:ng.coz@nizoh 5
Macionalni laboratorl] za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ubca 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver. 1.7 1.8

ID za DOV 5118651285, TRA: SI5601100-8000043285. BIC: BSLISI2X, Banka Skovenije verzija predioge porcdila. 1.4



ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

@9 NACIONALNI LABORATORI ZA

Evidenéna oznaka: 2106-17/40000-17/106046

Ocena skladnosti
Vzorec je skladen z upoStevanimi kriteriji.

Zdravstvena ocena
Vzorec je zdravstveno ustrezen.

Priloge porocila:
Porotilo o preskusanju z evidenéno oznako 2106-17/40000-17/106046-T
Porotilo o kemijskem preskuganju z evidenéno oznako 1006-17/40000-17/106046-K

Cddelek za ckolje in zdravje Nova Gorlca Stran 373
Vipevsha cesta 13, 5000 Nova Gorica; T:05 33 08 600, F:05 33 06 608, E:ng coz@nizoh si ]
Macionalni laboratori] za zdravje, okalje In hrano, Preomajska ulica 1, 2000 Maribar Orbita®LIMS ver.! 1.7.1.6

ID za DOV: S119851205; TRR: SIS601100-5000043205; BIC: BSLISIZX, Banka Slovenje verzila predioge poredila- 1.4



ZDRAVIJE, OKOLIJE IN HRANO
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

Q’.‘S NACIONALNI LABORATORI ZA

Porocilo o preskusSanju

Vzorec: Rezervoar Juriée

Stevilka vzorca:  17/106046

Namen: Analiza po narogilu lastnika

Naloga: Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode

Skrbnik vzorca: Patricija Kapusin, dipl. san. inZ,

SLOVENSHKA
AKREDITACLIA
SIST EN ISOVIEC 17025
LP-014

Evidenéna oznaka:2108-17/40000-17/106048-T

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJINA VODOVOD, KANALIZACIJA D.0.0., POSTOJNA,

JERSICE 3, 6230 Postojna
Delovni nalog: 2106-268/2017, 28.09.2017

Mesto odvzema: Vodovod Postojna - Pivka, Rezervoar Jurite, vodohram Junisée, desni bazen, 30cm pod gladino

Metoda vzoréenja: 150 5687-5: 2006
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Sprejem vzorca Datum poroéila: 02.10.2017
Datum inura: 25.09.2017 13:30 Datum in ura: 25.09.2017 15:42
Odvzel: Danijel Zajec, NLZOH O0Z Nova Gorica  Sprejel: Danijel Zajec
Rezultati preskuganja
Zatetek [
Rezultat lzraZen Metoda
Parameter CibomE Enota | iina Kraj izvedbe u'i;lliéﬁugl
Terenske meritve
Elektritna prevodnost (20°C) 295 pSicm ISO 7888:1985", na mestu 25,0917
odvzema 25.09.17
Temperatura vode 16.2 °C DIN 38404-C4:1976,na 250817
mesiu odvzema 25,0017
Klor-prosti <(.05 mgiL IS0 7393-2: 1985, namesty  28.09.17
advzema 28.08.17
pH 8.0 IS0 10523:2008, namestu 250917
odvzema 250007
Senzoriéne lastnosti vode
Barva brezbarvna ONORM M 8620:2012, na 250017
mestu odvzema 25.08.17
Intenziteta barve / ONORM M 6620:2012 na  25.08.17
mesiu odvzema 25.09.17
Usediina ni prisatna ONORM M B620:2012, na  25.08.17
mesiu odvzema 25.08.17
Pena ni prisatna ONORM M 6620:2012,na  25.00.17
mesiu odvzema 25.0817
Motnost ni moten OMNORM M 6620:2012,na 250817
mesiu odvzema 26,0817
Cjni film ni prisoden OMORM M 6620:2012, na 25,0817
mestu odvzema 250017
Tendenca po nastajanju pene ne ONORM M 662002012, na 250817
mestu odvzema 25.09.17
Von| po kloru ali ONORM M 6620:2012 na  25.08.47
klorirani vodi mestu odvzema 25,0047
Oddelek ra okolje in rdravje Nova Gorica Stran; 1/2

Vipavska cesla 13, 5000 Nova Gorica, T:05 33 08 600, F:05 33 08 608, E:ng.coz@nlzch.si
Maclonaini laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Preomajska ulica 1. 2000 Maribor
1D za DDV: SI19651285 TRR: 515601 100-5000043285, BIC: BSLJSIZX, Banka Skovende

Orbda®LIMS ver” 1.7.1.8
varzija predioge porolia: 1.6



ARREDITACHA
@3 NACIONALNI LABORATORIJ ZA A ek

ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO Lp-014
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVIE
Evidenéna oznaka:2106-17/40000-17/106046-T

Rezultati preskusanja

Zatatek |
Rezultat lzraien Metoda
Parmctes Opomba Enofa  \ otina Kraj izvedbe st i
Senzoriéne lastnosti vode
Intenziteta vonja / ONORM M B620:2012, na 25,0017
mestu odvzema 25.09.17
Ohus brez okusa ONORM M 6620:2012, na 250047

mestu odvzema 26.09.17

[1] Korekeia s pomodio lemperaturme kompanzacije nstrumenta
Podatie o merilni negotovosti posredujemo na zahlavo narodnika,

Vodja oddelka:
Milena Caks ErZen, dipl.org. manager

Eleitronsko podpisal Milana Caké Erfen, diplorg manager ob 021002017 18.0%35
Razukali se nanatajo izkljutna na praskudani veanes, Poroila se hrez pisnena dovofen|a oddelks ne sme raproducicati, razen v celoll, Me sme s uporabiat v reklamne namene.

Wanres je bil v &asu do zadetka andkz usirezna heanjan. Vae dodstne informaciie o opravianam praskianju so dostopos na oddekuy
Preveranie Eoveincst dofumenta: hitp:Mwwanlzoh sifstovainost

COddelek za ckolje in zdravje Nova Gorlca Stran: 2/2
\ipaveka cesta 13, 5000 Mowva Gonea; T:05 33 08 600, F:05 33 08 608, Eing.coz@nlzoh si Oroda®LIME ver: 1.7 1.6
Nacionaini laboratorlj za zdravje, okolje in hrano, Prvamajska ulica 1, 2000 Maribor verzia predioge poratila 1.8
1D za DDV S119851285; TRR: S15601 100-600004 3285, BIC: BELISI2X, Banka Slovenie



SLOVENGMA
W'S NACIONALNI LABORATORIJ ZA A ecpipoifhiones

ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO LP-014
Rezultat oznafeni 2 # se nanadajo

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, nia neskreditirano dejsviost
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 1006-17/40000-17/1060486-K

Porocilo o kemijskem preskusanju

Vzorec: Rezervoar Jurite

Stevilka vzorca:  17/106046

Namen: Analiza po narotilu lastnika

Naloga: Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode

Skrbnik vzorca Patricija Kapusin, dipl. san. inZ.

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA D.O.0., POSTOJNA,

JERSICE 3, 6230 Postojna
Delovni nalog: 2106-268/2017, 28.09.2017
Mesto odvzema:  Vodovod Postojna - Pivka, Rezervoar Jurige, vodohram Jurisée, desni bazen, 30cm pod gladino

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
Odvzem vzorca Sprejem vzorca Datum poroéila: 02.10.2017
Datum in ura: 25.08.2017 13:30 Datum in ura: 25.08.2017 15:42
Odvzel: Danijel Zajec, NLZOH O0Z Nova Gorica Sprejel: Danijel Zajec
Rezultati presk usa nja # Requtan canaleni 2 8 sa nanadaio nn neakreditrana desynos:
Rezultat lzrazen Metoda el
Parameter Opomi Enota kotina Kraj zvedt nm!ﬁk
Kovine in mikroelementi
i SIST EN IS0 15586:2003, 20,0047
Alurmanij 7 pall Al NG 290847
Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki
) IS0 10301: 1998, sekcifa 3, 27.09.17
1,2-Dikloroetan <30 # HalL NG 02.10.17
; IS0 10301: 1996, sekeija 3,  27.09.17
Tetrakloroeden (Tetrakloretilen) <0.5 Hall NG 02.10.17
IS0 10301: 1998, sekcija 3,  27.08.17
Tetraklorometan <0.1 HglL NG 021017
; IS0 10301 1998, sekcijald,  27.00.47
Trikloroeten <05 Mgl NG 021017
Trihalometani
. IS0 10301; 1998, sekcija 3,  27.0817
Triklarometan {kloroform) 28 L pagll NG 021047
i 150 10301; 1958, sekcija 3,  27.08.497
Bromadiklorometan 33 wgll NG 02.10.17
! 150 10301; 1998, sekciia 3, 27,0917
Dibromoklorometan <0.5 I.IQIIL NG 021017
: IS0 10301: 1998, sekciga 3,  27.09.147
Tribromometan (bromofoem) <05 gl NG PR 021047
, ) IS0 10301, 1998, sekeija 3, 02,1047
Trihalometani (vsata) 323 pglL NG 021017

[1] Vsota tihalometanoy predstavija sedtevek naslednih parametrov: triklorometan, bromediklorametan, dibromoklorometan, tribromometan,

Podatke o mesilni negotovosti posredujema na zahtevo naroénika.
*Rezultat je izven obmodja preskuSana akreditirvane metode,

Oddelek za kemijske analize 2vil, ved In drugih vzorcev okolja Nova Gorica Stran: 1/2
\ipavska cesta 13, 5000 MNova Gorica; T:05 33 08 600, F:05 33 08 608, E:vanja.fabjan velikanje@nlzch i Orbita®LIMS ver. 1.7 1.6
Macionaini laboratori] za zdravje, okolje in hrane, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor ilsredlas parﬁeila 5
1D za DDV: 8119651295, TRR: SI5601100-6000043255; BIC: BSLISI2X, Banka Slovenie &



~> AKREDITACIA
NACIONALNI LABORATORII ZA SIET EN 150/1C 17075
Q ZDRAVIE, OKOLIJE IN HRANO _
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, Spipshebi o

VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 1006-17/40000-17/106046-K

Vodja oddella:
mag. Vanja Fabjan Velikanje, univ. dipl. inZ. kem, tehnol,
Elektronska padpisal mag, Vanga Fabjan Velikanie, unbv, @il ind. kam, tehnal. ob 02102017 13:06:11

Rezuliati 32 nanadaje izkijutno na preskutani vzores. Porotio se brez penega dovalenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljali v redamne ramens.
Waorec je bil v Sasu do zafefka anallz ustrazno hrargen, Vse dodatne siformacije o opravijenam praskuZanju so destopne na oddelku.
Preverjanye istowetnesti dokimenta. hilpYwaw,rizoh, siistovetrost

Oddelek za kemijske analize tvil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica Stran; 2/2
Vipavska cesta 13, 5000 Nova Georiga, T:05 33 08 600, F105 33 08 608, Ervanja fabsan velikanje@nlzeh sl Cubita®_IMS var ' 1718
Wacionainl laboratori] za zdravje, okofje in hrane, Préomajska ulica 1. 2000 Manbar verzija predinge poradila: 1.2
ID za DDV: 5119651235, TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLISIZX, Banka Slovenije
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MILENA Caks ERZEN

7> \ACIONALNI LABORATORI ZA  femmsssemsnces
@ ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Porocilo o izvedeni nalogi

Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode

Evidenéna oznaka: 2106-17/40000-17/106044

Naro&nik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna

Delovni nalog: 2106-268/2017, 28.08.2017

Izvajalei: Oddelek za okolje in zdravje Nova Gorica

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica

Vodja naloge: Karmen Podgornik, dipl.san.in2.
Skrbnik vzorea: Patricija Kapusin, dipl. san. inZ.
Nova Gorica, 02.10.2017
Oddelek za okolje in zdravje Nova Gorica
Vodja naloge: Vodja oddelka:
Karmen Podgomik, dipl.san.inz, Milena Cak3 ErZen, dipl.org.manager
Elekironsko podpisal Karman Podgomil, dipLsaning ob 02102017 134927 Cias carficiranaga podpisa in podatii o cerifikaty so razvidni na vity prve strand dokumenla

Porcéilo se brez pisnega dovoljenja kizvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti,
Preverjanje istovetnosti dokumenta: hitp:/fwww nizoh. sifistovetnost.

Cddelek za okolje in zdravje Nova Gorlca Stran 1/3
Vipavska cesta 13, 5000 Mova Gorica; T:05 33 08 600, F:0% 33 08 608, E:ng cog@nizah si W
Nacionalni labaratorij za zdravje, akolje in hrano, Preomajska ulica 1, 2000 Manbor Orbita®LIM5 ver.. 1.7.1.6

ID za DOV: SI10651205. TRR: SI5601100-8000043265, BIC: BSLIS12X, Banka Siovenijs verzija predioge porotias 1.4



S

\4

Podatki o vzorcu
Vzorec:
Stevilka vzorca:

Namen:

Naro&nik:

Vzorec odvzel:
Cas odvzema:
Mesto odvzema:

Vzorec sprejel:

Kraj in £as sprejema;

Ocena rezultatov

NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Rezervoar Sovié, Postojna
171106044
Analiza po narodilu lastnika

Evidentna oznaka: 2106-17/40000-17/106044

JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA, JERSICE 3, 6230 Postojna

Danijel Zajec, NLZOH O0OZ Nova Gorica

25.09.2017 14:00

Vodovod Postojna - Pivka, Rezervoar Sovié, iztok iz nove premostitvene cevi iz

vodohrama
Danijel Zajec
MNova Gorica, 25.09.2017 15:42

Prikazani so rezultali z dolodenimi kriteriji.

lzraZen

Parameter Rezultat Enota siting Kriterij Skladnost

Terenske meritve

Elekiricna prevodnost (20°C) 359 pSiem 2500 skladen

Temperalura vode 13.2 *C / /

Klor-prosti 0.70 mgiL / !

pH 7.7 6.5-95 skiaden

Kovine in mikroelementi

Aluminig 65 HaiL Al 200 skladen

Lahkohlapni halegenirani ogljikovodiki

1,2-Dikloroetan <05 poill 3 skladen

Tetrakloroeten (Tetrakloretilen) <05 poil 10 skladen

Trikloroeten <0.5 pgll 10 skladen

Senzoriéne lastnosti vode

Von| po kloru & sprejemijiv skladen
klorirani vodi

Okus brez okusa sprejemijiv skladen

Trihalometani

Trihalometani (vsota) 546 pall 100 skladen

Kriterijl-mejne vrednosti so povzetl po:

Praviinik o pitni vodi, Urlist RS, &t 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2008, 25/2008, 74/2015 | Priloga 1

Cddelek za okolje In zdravie Nove Gorlca Stran 213

Vipavska cesta 13, 5000 Nove Gorica; T:05 3308 600, F:05 33 08 608, E:ng.cozf@nlzoh sl

Macionaini laboratorij za zdravje, okolje in hrang, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

1D za DOV: 51196512585, TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLISIZX, Banka Slovenie

Orbite®™LIMS ver: 1.7 1.8
verzija predloge porofila: 1.4



7=  NACIONALNI LABORATORI ZA
@ ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Evidentna oznaka: 2106-17/40000-17/106044

Ocena skiadnosti
Vzorec je skladen z upostevanimi kriteriji.

Zdravstvena ocena
\zorec je zdravstveno ustrezen,

Priloge peorodila:
Porotilo o presku&anju z eviden¢éno oznako 2106-17/40000-17/106044-T
Porogilo o kemijskem preskusanju z evidenéno oznako 1006-17/40000-17/106044-K

Oddelek za okolje In zdravje Nova Gorica Stran 373
Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica; T:05 33 08 600, F:05 33 02 608, E:ng.coz@nizoh s .
Maclonalni laboratori] za zdravje, okolje in hrano, Prvemajska ulica 1, 2000 Maribar Crbita®LIMS ver. 1.7.1.8

ID za DOV: 5112551225 TRR: 519601 100-6000043285, BIC: BSLISIZXN. Banka Slovenie verzija predioge porodila: 1.4



ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO s

BLOVENENA
@5 NACIONALNI LABORATORIJ ZA g
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVIJE

Evidenéna oznaka:2106-17/40000-17/106044-T

Porocilo o preskusanju

Vzorec: Rezervoar Sovit, Postojna

Stevilka vzorca:  17/106044

Namen: Analiza po narodilu lastnika

MNaloga: Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode

Skrbnik vzorca: Patriclja Kapugin, dipl. san. inZ.

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIIA, D.0.0., POSTOJNA,

JERSICE 3, 6230 Postojna
Delovni nalog: 2106-268/2017, 28.00.2017
Mesto odvzema:  Vodovod Postojna - Pivka, Rezervoar Sovit, iztok iz nove premostitvene cevi iz vodohrama
Metoda vzoréenja: 150 5867-5: 2006

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

COdvzem vzorca Sprejem vzorca Datum poroéila: 02.10.2017
Datum inura: 25.09.2017 1400 Datum in ura: 25.09.2017 15:42

Odvzel: Danijel Zajec, NLZOH OOZ Nova Gorica  Sprejel: Danijel Zajec

Rezultati preskusanja

Rezultat lzrazen Metoda Zatetek |
Paraneter Opomba Enota  \ tina Kraj izvedbe g
Terenske meritve
Elektriéna prevodnost (20°C) 359 HSfem ISO 7686:19851", na mestu  25,09.17
odvzema 25.00.17
Tempesatura vode 132 C DIN 38404-C4:1976,na  25.08.17
mestu odvzema 25,0017
Klor-prosti 0.70 mglL IS0 7393-2- 1985, na mesty  28.08.17
odvzema 28.09.17
pH 1.7 IS0 105232008, namesty 250917
odvzema 25.09.17
Senzoriéne lastnosti vode
Barva brezbarvna ONORM M B620:2012, na 250917
mestu odvzema 250817
Intenziteta barve ! ONORM M 6620:2012, na 250917
mestu odvzema 250917
Usedlina ni prisoina ONORM M B620:2012, na 250917
mesiu odvzema 250917
Pena ni prisoina ONORM M B620:2012,na 25,0917
mesiu odvzema 250917
Motnost ni moten ONORM M 6620:2012 na 250917
mesiu odvzema 20947
Cljni film ni priscten ONORM M 6620:2012, na 250017
mesiu odvzems 250817
Tendenca po nastajanju pene ne ONORM M 6620:2012,na  25.08.17
mestu odvzema 25.08.17
Yonj po klonu i ONORM M 662002012, na  25.08.17
klorirani vodi mestu odvzemsa 25.00.17
Cddelek za okolje In zdravje Nova Gorica Stran: 1/2
Vipaveka cesta 13, 3000 Nowa Gorica; T:05 33 08 600, F:05 33 08 608, Eing.coz@nlzoh.si OrbtaLIMS ver: 1716

Macionalni laboratorij za zdravje, okelje in hrano, Prvamagska ulica 1, 2000 Menbar

ija predioge porotila 1 6
|0 za DOV: S/19651205; TRR: SI5601100-6000043285: BIC: ESLISIZX, Banka Skvenje TR pnCege poee



ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVUE

@9 NACIONALNI LABORATORIJ ZA

Rezultati preskusanja

ELOVENSHKA
AKREDITACLIA
SIST EN ISG/IEC 17028
LP-014

Evidentna oznaka:2106-17/40000-17/106044-T

Zatetek |
Rezultat tzrazen Metoda Kliudek
Fiin Opomba Enoe kotfna Kraj izvedbe nm!l“
Senzoricne lastnosti vode
Intenziteta vonja rahel OMORM M 6620:2012, na 25,0847
mestu odvzema 25,0017
Ohus brez ckusa ONORM M 6620:2012,na 250017
meslu odvzema 25,0017
[1] Horekciia 5 pomodio termperaturne kompenzacie instrumenta
Padatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo nanodnika.
Vodja oddelka:

Milena Caks Erzen, dipl.org.manager

Elehirorisks padpisal Misna Cakt Erben, diplorg manager oo 02.10.2017 14.05:56

Rezultali se nanaiale izkljutng na preshudani vzarec. Porotila se brez pisnega dovoljenga cddelka ne sme reproducirall, razen v celofi Ne sme se uporabljal v resdamne namene:
‘rorec je bil v éasu do zedatka anabz usirezng hranjen. Vse dodatne sfoermachs o opravienem preskuanju so dosiopne na oddelki

Preverjanje klaveinost dokumenta: hifp fwww.nlzoh sifsiovetnost

Oddelek za okolje in zdravje Nova Gorica

Vipaveka cesta 13, 5000 Nova Gorica, T:06 32 08 600, F:05 33 08 608, E:ng.coa@nizoh si
HNacionaini laboratorij za zdravje, okolje In hrano, Preomajska ukca 1, 2000 Maribor
1D za DDV: 5119651295, TRR: SI5601100-6000043265; BIC: B3LISIZK, Barka Skovenie

Stran, 2/2
Orbita®™L IMS ver; 1,718
verzija predioge porodila: 18
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W ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO e

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, . et S

VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka; 1006-17/40000-17/106044-K

Porocilo o kemijskem preskusanju

Vzorec: Rezervoar Sovig, Postojna

Stevilka vzorca:  17/106044

Namen: Analiza po narotilu lastnika

Naloga: Spremljanje zdravsivene ustreznosti pitne vode

Skrbnik vzorca Patricija Kapusin, dipl. san. inz.

Naroénik: JAYNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA D.0.C., POSTOJNA

JERSICE 3, 6230 Postojna
Delovni nalog: 2106-268/2017, 28.09.2017
Mesto odvzema: Vodovod Poslojna - Pivka, Rezervoar Sovig, iztok iz nove premostitvene cevi iz vodohrama

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
Odvzem vzorca Sprejem vzorca Datum poroéila: 02.10.2017
Datum in ura: 25.09.2017 14:00 Datum in ura: 25.09.2017 15:42
Odvzel: Danijel Zajec, NLZOH O0Z Nova Gorica  Sprejel: Danijel Zajec
Rezultati pres ku&aniﬂ # Razultall aznafeni 2 8 38 nanstan na neakreditiranc demvnost

3 Zatetek |

Rezultat lzrazen Metoda
zakljufek

Parambtes Opomba Enota  \otina Kraj izvedbe o

Kaovine in mikroelementi

SIST EM IS0 15586:2003,  29.08.17

Aluminj 65 Mgl Al NG 29.09.17
Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki

1. 2-Dikloroetan <05 # pgll 150 10301; 1998, sekciad, 27.08.17

NG 200817
. IS0 10301; 1998, sekcijad,  27.0817
Tetrakloroeten (Tetrakloretilen) <05 pall NG 29.09.17
IS0 10301: 1998, sekoijad,  27.09.17
Tetraklorometan <0.1 gl NG 29.09.17
: IS0 10301: 1998, sekcijzd,  27.08.17
Trikloroeten <05 palL NG 200917
Trihalometani
i 150 10301: 1908, sekcijad,  27.09.17
Triklorometan {kloroform) 52 # HgiL NG 29.09.47
; IS0 10307 1998, sekcijad,  27.0017
Bromodiklorometan 25 HgiL NG 29,0947
;i IS0 10301; 1998, sekeija 3,  27.09.17
Dibromokiorometan =0.5 pgiL NG 29,0047
; IS0 10301; 1958, sekeija 3, 270817
Tribromometan (bromoform) <0.5 po/lL NG 20,00 17
. IS0 10301 1998, sekcija 31, 28.08.17
Trinalometan (vsota) 546 uglL o 281017
[1] Vsota trihalometanoy predstavija seftevak nashednh parametroy: triklorometan, bromodikiorometan, dibromeklarometan, iibromomatan,
Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zaieve naradnika.
"Rezultal je izven obmodja preskusanja ekredilirane metode,
Oddelek za kemijske analize tvil, ved in drugih vzorcev cholja Nova Gorica o _ Stran: 1/2
\ipavska cesta 13, 5000 MNova Geria, T:05 33 08 600, F:03 33 08 608, Eivanja fabian velikanig@nlzch.si Cirbta®L IMS ver- 1.7.18

Maclonaini laborstori] za zdravje, okolje in hrano, Preomajska wica 1, 2000 Masbaor

" verzija prad poaratila 1.2
ID za DDV: 5119651295, TRR: SI56071100-600004 3285, BIC! BSLISI2X, Barka Siovenije i o



6 SLOVENSKA
NACIONALN! LABORATORIJ ZA e
w ZDRAVJE, OKOLIE IN HRANO LP.014

Rezultatl oznateni z # se nanadap

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, na neakreditirane dejavnost
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 1008-17/40000-17/108044-K

Vodja oddelka:
mag. Vanja Fabjan Velikanje, univ. dipl. inZ. kem. tehnol.

Elektransko podpisal mag, Vanja Fabjan Velanje, univ, dipl ind, kem. fehnod. ob 02.90.2017 13:06:29

Rezultali se nanasan djuing na preskuSani vzorec. Forodio sa brez pisnaga dovoljenia oddel ne sme reproduciratl, razen v celofl. Ne sme sa uporabiali v reklamne ramene.
Wroves je bil v &asu do zadetka analiz ustezap hranjen, Ve dodatne infarmeacie o opravienem preskubana so dostopne na addelky,
Freveranje mtovalnast dokurmesta: hip:heww,nizon sifsioveinost,

Oddelek za kemijske analize Hvil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica Stran; 2/2
Vipaveka cesta 13, 5000 Mova Gonea, T:05 3308 600, F:05 33 08 603, E:vanja fabjan velikanjei@nizah gl Orbita®LIMS var: 1.7.18
Nacionalnl laborstorlj za zdravje, okolje in hrano, Preomajska ulica 1. 2000 Maribar verzija predicge porotile; 1.2
ID za DOV: 5112651295 TRR: 515601 100-500004326%; BIC: BSLJSIZ, Banka Skovenie
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= NACIONALNI LABORATORIJ ZA bl
@ ZDRAVIJE, OKOLIJE IN HRANO

Porocilo o izvedeni nalogi

Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode

Evidenéna oznaka: 2106-17/40000-17/106045

Maro&nik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA D.O.O.,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna

Delovni nalog: 2106-268/2017, 28.09.2017

lzvajalci: Oddelek za okolje in zdravje Nova Gorica

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica

Vodja naloge: Karmen Podgornik, dipl.san.in2.
Skrbnik vzorca: Patricija Kapusgin, dipl. san. inz.
Nova Gorica, 02.10.2017
Oddelek za okolje in zdravje Nova Gorica
Vaodja naloge: Vodja oddelka:
Karmen Podgomik, dipl.san.inZ. Milena Cakg ErZen, dipl.org.manager
Elekinonsko podpéisal Kamen Podgomd, diplsan.ing. ob 02.10.2017 13.49:02 Cas cerlificranega podpisa in podatk o cantifikaby so razvidni na iy pree strani doumenta.

Poroéilo se brez pisnega dovaoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti,
Preverjanje istovetnosti dokumenta: hitp:/fwww.nlzoh.sifistovetnost,

Oddelek za okolje in zdravie Nova Gorica Stran 1/3
Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica; T:05 33 08 604, F105 33 08 608, E:ng coz@nizoh.si .
Hacionaini laboratori] za zdravje, okolje In hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Marnbor Crbita®LIMS ver.: 1.7.1.6

1D za DOV: S110851205 TRRA: SI5301100-8000043285, BIC: BSLJSIZX, Banka Sovenye verzijn predicge poredila 1.4
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Podatki o vzorcu

NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Evidenéna oznaka: 2106-17/40000-17/108045

Vzorec: Rezervoar Pivka

Stevilka vzorca: 171106045

Namen: Analiza po narotilu lastnika

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNAVODOWVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA, JERSICE 3, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: Danijel Zajec, NLZOH O0OZ Nova Gorica

Cas odvzema: 25.09.2017 13:.00

Mesto odvzema: odovod Postojna - Pivka, Rezervoar Pivka, vodohram Pivka, stari, na sredini ob
vhodu, 30cm pod gladino
Vzorec sprejel: Danijel Zajec

Kraj in tas sprejema: Nova Gorica, 25.09.2017 15:42

Ocena rezultatov
Prikazani so rezultali z dolodenimi kriteriji.
lzrazen

Parameter Rezultat Enota | ina Kriterij Skladnost
Terenske meritve

Elektriéna prevodnost (20°C) e pSiem 2500 skladen
Temperatura vode 15.2 "C ! f
Klor-prosti <005 mg/L ! f

pH [ 6595 skiaden
Kovine in mikroelementi

Aluming 120 Hall Al 200 skladen
Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki

1,2-Dikloroetan <0.5 pail 3 skladen
Tetrakloroaten (Teirakloretilen) <0.5 gl 10 skladen
Trikloroeten <0.5 il 10 skladen
Senzoricne lastnosti vode

Vo brez vanja sprejemijiv skladen
Ckus brez ckusa sprejemijiv skiaden
Trihalometani

Trihalometani (vsota) 716 pall 100 skiaden
Kriteriji-mejne vrednostl so povzeti po:

Pravilnik o pitni vodi, Ur list RS, t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 82/2008, 25/2009, 74/2015 , Prloga 1

Oddelek za okolje in zdravje Nova Gorlca Stran 213

Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica, T:05 33 08 800, F05 33 08 608, E:ng.coz@nlzoh =i
Macicnalni laboratorl] za zdravje, okolle in hraro, Preomajska ulica 1. 2000 Maribor
ID za DOV: 5119651255, TRR: 515601 100-8000043285; BIC: BSLISIZX Banka Skovenies

Orbita®™ IMS ver. 1.7 16
verzija predioge porofda: 1.4



= NACIONALNI LABORATORIJ ZA
W ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Eviden&na oznaka: 2106-17/40000-17/1068045

Ocena skladnosti
Vzorec je skladen z upostevanimi kriteriji.

Zdravstvena ocena
Vzorec je zdravsiveno ustrezen.

Priloge porotila:
Poroéilo o preskuganju z evidenéno oznako 2106-17/40000-17/106045-T
Porotilo o kemijskem preskusanju z eviden&no oznako 1006-17/40000-17/106045-K

Cddelek za cholje In zdravie Nova Gorlca Stran 3/3
Vipaveka cesta 13, S000 Nova Gorica; T:05 33 08 600, F:05 33 08 608, E:ng coz@nizoh sl . :
Maclonaini laboratori] za zdravie, okolje in hrano, Preomaiska uica 1. 2000 Maribar ":_-‘fb"H'UMS ver; 1,718
ID za DODV: SI19551295. TRR: S15601100-5000043285; BIC: BSLJSIZX, Banka Skwenije verzija predioge porodia 1.4



ZDRAVIE, OKOLIJE IN HRANO e
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

ELOVENSKA
@‘) NACIONALNI LABORATORIJ ZA A sy

Evidenéna oznaka:2106-17/40000-17/106045-T

Porocilo o preskusanju

Vzorec: Rezervoar Pivka

Stevilka vzorca:  17/106045

Namen: Analiza po naroéilu lastnika

Naloga: Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode

Skrbnik vzorca: Patricija Kapusin, dipl. san. inZ.

Narog&nik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIA, D.0.O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 8230 Postojna

Delovni nalog: 2106-268/2017, 28.09.2017
Mesto odvzema: Vodovod Postojna - Pivka, Rezervoar Pivka, vodohram Pivka, stari, na sredini ob vhodu, 30cm

pod gladino
Metoda vzoréenja: 1S0 5667-5: 2008
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
Odvzem vzorca Sprejem vzorca Datum poroéila: 02.10.2017
Datum in ura: 25.08.2017 13.00 Datum inuwra: 25.08.2017 15:42
Odvzel: Danijel Zajec, NLZ0OH OO0Z Nova Gorica Sprejel: Danijel Zajec

Rezultati preskusanja

Rezultat lzrazen Metoda Zaloteh |
Paraneier Opomba Enota '\ otina Kraj izvedbe T
Terenske meritve
Elekiritna prevodnost (20°C) 316 uSiem IS0 768619851, na mestu  25.08.17
odyzema 25.09.17
Temperatura vode 152 °C DIN 38404-C4:1976, na 25.00.17
mestu odvzema 25,0817
Klor-prosti <0.05 mg/L IS0 7393-2- 1985, na mestu ~ 28.09.17
pdvzema 280817
pH 7.4 IS0 10523:2008, namesty 250917
odvzema 2650847
Senzoricne lastnosti vode
Barva brezbarvna ONORM M B8620:2012,na 250917
mestu odvzema 250917
Intenziteta barve / ONORM M 6620:2012, na 250917
mestu odvzema 250817
Lsedlina ni priscitna ONORM M 6620:2012,na 250817
mestu odvzems 25.09.17
Pena ni prisatna ONORM M 8620:2012,na 250817
mesty odvzema 250017
Matnost ni maten OMORM M 6620:2012, na 250817
mestu odvzema 250017
Cljri filem ni prisaten ONORM M 66820:2012, na 25.08.147
mestu odvzema 25.08.17
Tendenca po nastajanju pene ne ONORM M 66202012, na 250817
mestu odvzema 2500147
Oddelek za okolje in zdravje Nova Gorica Stran. 1/2
Vipavska cesta 12, 5000 Mova Gorica, T:05 3208 600, F.05 33 08 608, E:ng.cozi@nlizoh sl Ortiia®LIMG ver- 1.7.1.8

Naclonalni laboratori] za zdravje, okolje in hrano, Preomajska ubca 1, 2000 Marines

. zija predloge porotia 16
ID za DDV: 110851205, TRR: SI5601100-6000043285. BIC: BSLISIZX. Banka Slovenije vertia grecioge po



@5 NACIONALNI LABORATORL ZA

ZDRAVIJE, OKOLIJE IN HRANO
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

Rezultati preskusanja

d namem,

SIST EN ISOAEC 11028
‘ LP-014

Evidenéna oznaka:2108-17/40000-17/108045-T

Zacetel |
Rezultat lzrazen Metoda
tek
Parameter Opomi Enota kotina Kraj izvedbe ﬂli,";l?ﬁl
Senzoriéne lastnosti vode
Yonj brez vonja ONORM M 8620:2012,na  25.08.17
mestu odvzema 25,0947
Intenziteta vonja / ONORM M 6620:2012, na 250817
mestu odvzema 25.0017
Okus brez okusa ONORM M 6520:2012, na 25.08.47
mestl odvzema 25.09.17
|1] Kerekeia s pomodjo temperatumne kompenzacije mstrumenta
Podatke o mesiini negotovost posredujemo na zahlevo narodnika.
Vodja oddelka:

Milena Caks ErZen, dipl.org.manager

Elektransko podpisal Milena Cakd Erden, diplorg.manager ob 02 10,2017 14:15:54

Razultali se nanadso izdjutno na praskudani vioree. Porolio se ez pisnega dovalen|a oddelks ne sme rapeoducirali, razen v celofi. Na sme ta uporabljati v reklamne namend.
Veones je bl v Easu do zabetka analiz ustrezne hrangen, Vse dodatne indonmacie o opravljenam praskuSanju so dostoprs na oddalkw.

Preveraniz istovenasti dakumeanda hitp.iwww.nizoh, sifshoveinost.

Oddelek za okolje in zdravje Nove Gorlca

Vipaveka cesla 13, 5000 Mova Gorica, T:05 33 08 800, F:05 33 0B 608, E:ng.coa@nizoh si
Macionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ukca 1, 2000 Manbar
ID za DOV: SI18851205; TRR; 515601 100-8000043285. BIC: BSLISIZX, Banka Skovanije

Stran: 2/2
Orbita®LIMS ver. 1718
werzia predioge porotda: 1 6



SLOVENSKA
Wﬁ NACIONALNI LABORATORIJ ZA A prsvimemsblgioor

ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO il
Rezultati cznaden| z # 5o nanadan

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, R
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 1006-17/40000-17/106045-K

Porocilo o kemijskem preskusanju

Vzorec: Rezervoar Pivka

Stevilka vzorca:  17/106045

Namen: Analiza po narodilu lastnika

Naloga: Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode

Skrbnik vzorca Patricija Kapusin, dipl. san. in2,

Maro&nik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.0.0., POSTOJNA,

JERSICE 3, 6230 Postajna
Delovni nalog: 2106-268/2017, 28.09.2017
Mesto odvzema: Vodovod Postojna - Pivka, Rezervoar Pivka, vodohram Pivka, stari, na sredini ob vhodu, 30cm

pod gladino
Stanje vzorca: \zorec ustreza kriterijem za sprejem
Odvzem vzorca Sprejem vzorca Datum poreéila: 02.10.2017
Datum inwra: 25.09.2017 13:00 Datum inwra: 25.09.2017 15:42
Odvzel: Danijel Zajec, NLZOH O0Z Nova Gorica Sprejel: Danijel Zajec
Rezultati pres kusa nja # Fuzulial aznaten! z ¥ se nanadal na neakreditirana dejanost
Zatetek |
Rezultat lzrazen Metoda ek
Parameter Opomba Enota kotina Kraj izvedbe I:ﬁ-lm
Kovine in mikroelementi
0817
Alumin] 120 Lol A SIST EN 150 15586:2003, 29.09.1

NG 28.0017
Lahkohtapni halogenirani ogljikovediki
150 10301, 1998, sekcija 3,  27.0817

1,2-Diklorostan <05 # bal NG 29.08.17
Telrakloroeten (Tetrakloretilen) <05 pgil PRI ;‘%93. G 5;33:;
Tetraklorometan =01 vall ISR E:?EI G g;gg:;
Trikloroeten <05 Wall L : 53331?
Trihalometani

Triklarometan (kloroform) BB & ugll RGeS liggﬁ - ggggjl;
R i L IS0 10301: 1N nga sekcija 3, gjg!; E
Dibromoklorometan <05 bolL A s W
Tribromometan {bromoform) <0.5 HolL REWER :4?393 weed gggﬁ
hometan (52 s - IS0 103011 agéa sekeije 31, %ﬁgj};

[1] Vsota trihalometanov predstavija sestevek nasledngh parametrow: tiklorometan. bromodiklorometan, dibromoklorometan, tribromomatan,

Podatke o merini negotovasti posredujemn na zahtevo naronika.
“Rezultat je izven obmodja preskudanga akreditirane metode,

Oddeleh za kemifske analize 2vil, vod In drugih vzorcev ckolja Nova Gorica Stran: 112
\ipaveka cesta 13, 5000 Meva Gariea; T:05 33 08 600, F:05 33 08 608, Envanja. fabjan velikanje@nkzah, s Orbila™LIMS ver - 1.7 18
Macionalni laboratorl] za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulca 1, 2000 hManbor verzija pradinge porodiia: 1 2
0 za DDV: S119651255; TRR: SI5601100-6000043285, BIC: BSLISI2ZX, Banka Skovenije



> AKREDITACIA

NACIONALNI LABORATORIJ ZA SIST EN IB0AEC 17075
w ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO LP.o14
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE 2IVIL, it i iria o

VOD IN DRUGIH VZORCEY OKOLJA
Evidenéna oznaka: 1006-17/40000-17/106045-K

Yodja oddelka
mag. Vanja Fabjan Velikanje. univ. dipl. inZ. kem, tehnol,
Eletrongkn podpesal mag, Vania Fabjan Velikanje, univ. diol inZ. kem. tehnal. ot 02102017 12:.07:.00

Razultat 5o nanasan duing na preskubani vzoree, Poroilo se brez pisnega dovoljenia cddefica ne sme reproducinati, razen v celoll. Ne smi se uporablial ¥ reitamne namene.
Wannec e bil v &asu do zadefs analz ustrezno hrenjan. Vae dodetne informaciia o opraviienem preskudanju so daslopne na oddelk
Prevesjani istovalnost dokimenta: bitp: i nlzak siistovelnast

Oddelek za kemijske analize #ivil, vod In drugih vzorcev okoija Nova Gorlea Stran: 2/2
Vipaveka cesta 13, 5000 Mova Gonca; T:05 33 08 800, F:05 33 08 08, Eivanja fabjan velikeng@nizoh el OrbitE®LIMS ver 1.7 16
Macionalni laboratori] za zdravie, ckolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 hMaribar il pradioge Mila 12
|0 za DDV 5119651295, TRR: 515601 100-6000043285; BIC: BSLISIZX, Banka Slovenie 7
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ZDRAVIE, OKOLIJE IN HRANO

QS NACIONALNI LABORATORIJ ZA P e s s v

Evidenéna oznaka:

MNaroénik:

Delovni nalog:

lzvajalci;

Vodja naloge:

Skrbnik vzorca;

Porocilo o izvedeni nalogi

Spremljanje zdravstvene ustreznosti pitne vode

2106-17/40000-17/106047

JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA

JERSICE 3

6230 Postojna

2106-268/2017, 28.09.2017

Oddelek za okolje in zdravje Nova Gorica
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica

Karmen Podgomik, dipl.san.inZ.

Patricija Kapusin, dipl. san. inZ.

Mova Gorica, 02.10.2017
Oddelek za okolje in zdravje Nova Gorica
Vodja naloge: Vodja oddelka:
Karmen Podgornik, dipl.san.in. Milena Caks Erzen, dipl.org.manager
Elekiransko podpesal Karmnen Podgeersk, Jiplsan,ind. ab 02102017 13:50:34 Cat corlificranega podplsa in podatki o certifikasy 8o razvidni na vy prve strani dokumenta

Parotilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v caloti.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http-ifwaww.nizoh.sifistovetnost,

Oddelek za okolle in zdravje Nova Gorica Stran 143
Vipavsks cesta 13, 5000 MNowa Gones, T:05 33 08 800, F:05 23 08 608, Eing cozd@nlzoh si
Nacicnalni laboratorij za zdravje, okolje in hrare, Preomajska Ulica 1. 2000 Maribor Oroaa®LiMS ver. . 1.7.16

D za DOV: SI1965120% TRR: SI5601 100-6000043285 BIC: BSLISI2X, Banka Siovenije vwerzia predioge porodite: 1.4



ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

@E} NACIONALNI LABORATORIJ ZA

Evidenéna oznaka: 2106-17/40000-17/106047

Podatki o vzorcu

Vzorec: Rezervoar Buje

Stevilka vzorca: 171106047

Namen: Analiza po narogilu lastnika

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNAVODOVOD, KANALIZACIA D.O.O.,
POSTOJNA JERSICE 3, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: Danijel Zajec, NLZOH OOZ Nova Gorica

Cas odvzema: 25.09.2017 12:30

Mesto odvzema: Vodovod Postojna - Pivka, Rezervoar Buje, vzoréevalna pipa iz rezervarja

Vzorec sprejel: Danijel Zajec

Kraj in cas sprejema: Nova Gorica, 25.09.2017 15:42

Ocena rezultatov

Prikazani so rezultati z dolodenimi kriteri,

lzrazen i
Parameter Rezultat Enota kot/na Kriterij Skladnost
Terenske meritve
Elekiritna prevodnost (20°C) 349 pSicm 2500 sklzden
Temperatura vode 14.5 G / !
Klor-prosti <005 mg/L ) /
pH 1.8 6585 skladen
Kovine in mikroelementi
Alumin] 140 pall Al 200 skladen
Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki
1,2-Dikloroetan <3.0 pglL 3 skladen
Tetrakloroeten (Tetrakloretilen) <05 Hall 10 skladen
Triklaroeten <05 Holl 10 skladen
Senzoricne lastnosti vode
Vonj brez vonja sprejemijiv sxladen
Okus brez okusa sprejernijiv skladen
Trihalometani
Trihalometani {vsoia) 715 pgiL 100 skladen

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi, Ur list RS, & 12/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2008, 25/2009, 74/2015 |, Priloga 1

Ocena skladnosti
Vzorec je skladen z upostevanimi kriteriji.

Oddelek za okolle in zdravje Nova Gorica Stran 243
Vipkvska testa 13, 5000 Mova Gorca: T:05 33 08 600, F205 33 08 608, E:ng coz@nizoh sl B
Maclenaln! labaratorl] za zdravje, okolje in hrane, Promajska ubea 1, 2000 Masibor Orbita™LIMS ver- 1.7.16

ID za DDV: 5119651295 TRR: S15601100-6000043205; BIC: BSLISIZX, Banka Siovenije vedzija predioge porotia; 1.4



'5 NACIONALNI LABORATORI) ZA
Q ZDRAVIE, OKOLIJE IN HRANO

Evidenéna oznaka:; 2106-17/40000-17/108047

Zdravstvena ocena
Vzorec je zdravstveno ustrezen.

Priloge porotila:
Poroéilo o preskusanju z evidenéno oznako 2106-17/40000-17/106047-T
Porogilo o kemijskem preskusanju z evidenéno oznako 1006-17/40000-17/106047-K

Oddelek za okolje In zdravje Nova Gorica Stran 373
Vipavska cesta 13, 5000 Nova Gorica; T:05 33 08 600, F:05 33 08 608, E:ng.cozi@nlzoh sl

Macionalni laboratori] za zdravje, okolje In hrano, Preomagska uica 1, 2000 Marlbor Orbda®™LiMS ver 1716
D za DOV: S119651295; TRR: Si5601100-6000043285; BIC: BSLISIZY, Banka Skovengs verzija predioge porobia; 1.4



BLOVENSKA
@3 NACIONALNI LABORATORIJ ZA A bl

ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO i
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE
Evidenéna oznaka:2108-17/40000-17/106047-T

Porodilo o preskusanju

Vzorec: Rezervoar Buje

Stevilka vzorca:  17/106047

Namen: Analiza po narodilu lastnika

Maloga: Spremijanje zdravstvene ustreznosti pitne vode

Skrbnik vzorca: Patricija Kapusin, dipl. san. inZ.

MNaroénik: JAYNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.0.0., POSTOJNA,

JERSICE 3, 6230 Postojna
Delovni nalog: 2106-268/2017, 28.09.2017
Mesto odvzema: ‘odovod Postojna - Pivka, Rezervoar Buje, vzoréevalna pipa iz rezervarja
Metoda vzoréenja: SO 5667-5: 2006

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterfjem za sprejem
Odvzem vzorca Sprejem vzorca Datum poroéila: 02.10.2017
Datum in ura: 25.09.2017 12:30 Datum inura: 25.09.2017 15:42
Odvzel: Danijel Zajec, NLZOH O0Z Nova Gorica  Sprejel: Danijel Zajec
Rezultati preskusanja
Rezultat lzrazen Metoda i
Parameter Ot Enota kotina Kraj izvedt X Mﬂ&:
Terenske meritve
Elektriéna prevodnost (20°C) 349 uSicm ISO 7686:1985!", na mestu 25,0917
odvzema 250017
Temperatura vode 14.5 " DI 38404-C4:1976, na 2509.17
mestu cdvzema 25.09.17
Klor-prosti <0.05 malL IS0 7393-2: 1985, namesty 280917
odvzema 28.08.17
pH 79 150 10623:2008, namesty  25.09.17
odvzema 25.0917
Senzoriéne lastnosti vode
Barva brezbarvna OMORM M 6620:2012, na  25.0817
mestl odvzema 250017
Intenziteta barve / ONORM M 6620212, na 25,0847
mestu advzema 25.08.17
Usediina ni prisatng ONORM M 6620:2012, na 25,0017
mestu odvzema 25.09.17
Pena ni prisoina ONORM M 6620:2012, na 26,0017
mesiu odvzema 25.09.17
Matnast ni moten ONORM M 6620:2012, na 26,0947
mesiu odvzema 260817
Cijni il ni prisoten ONORM M 6620:2012, na 250917
mestu odvzema 25.00.17
Tendenca po nastaianju pane ne ONORM M 6620:2012, na 250817
mestu odvzema 250017
Vonj brez vanja ONORM M 6820:2012. na 25.08.17
mestu odvzema 25.09.17
Oddelek za okolje in zdravje Nova Gorica Stran: 1/2

\ipavska cesta 13, 8000 MNova Gorica, T:05.332 08 600, F:05 33 08 508, E:ng coz@nlzonhs|
Macionaini isboratori) za zdravje, okalje in hrano, Prvomagska ulica 1, 2000 Maribor
1D za DOV: 5118651255, TRR: SI5601100-6000043285, BIC: BSLISIZX, Banka Slovenje

Oriita®LIMS ver 1 1716
verzija predioge poradila 1.8



ZDRAVJE, OKOLIE IN HRANO ke
CENTER ZA QOKOLJE IN ZDRAVIE

SLOVENSKA
@IE} NACIONALNI LABORATORI ZA A SIST EN B0/1EC 17028

Evidenfna oznaka:2106-17/40000-17/108047-T

Rezultati preskusanja

Zacetek |
Rezultat lzraZen Metoda ek

Pk Opomba Enota '\ tina Kraj lzvedbe T

Senzoriéne lastnosti vode

Intenziteta vonja i ONCRM M 8620:2012, na  25.08.47
mestu odvzemsa 250047
Okus brez okusa OMORM M BB20:2012, na 25,0847
mestu odvzema 250017

[1] Korekesa s pomotio temperaturne kompanzacie instrumanta
Podatke o merilni negotovost posredujemo na zahtevo narodnika.

Vodja oddelka:
Milena Caks ErZen, dipl.org. manager

Elekiransko podpisal Miena Caké Erden, did.org.manager ob 02.10.2047 14:16:15
Razultati 58 nenatai izkdiuéng na praskitani vzares, Pootila 5e brez psnega davoljenja oddelia na sme reproducirafi, razen v calali, Me sme se uporabljas v restamng nameng

Vzomee ja bil v Sasu do zadetka analiz ustreeno hranjen. Ve dodatne informicije o cpravienem preskudan 50 dosiopne na cddel,
Preverianje Istovetrost dokuments: hisp:fwww.nlzoh sifstovatnost

Cddelek za okolje in rdravje Nova Gorica Stran: 2/2
Vipavska cesta 13, 5000 Mova Gonca, T:05 32 08 600, F:05 33 08 808, E:ng.cozfnlzoh.si Cebita2LIMS ver: 1.7.1.8
Maclonalni laboratorl] za zdravje, okefje in hrane, Priomajska ubca 1, 2000 Manbor verzija predioge porodita 1.6
ID za DDV: 3119651295, TRR: SI5601100-80000432585; BIC: BSLISIZX, Banka Skovenije



ZDRAVIE, OKOLIE IN HRANO iy

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, Ty e

VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

SLOVENEKA
@3 NACIONALNI LABORATORIJ ZA R

Evidenéna oznaka: 1006-17/40000-17/106047-K

Porocilo o kemijskem preskusanju

Vzorec: Rezervoar Buje

Stevilka vzorca:  17/106047

Namen: Analiza po narodilu lastnika

Naloga: Spremijanje zdravstvene ustreznosti pitne vode

Skrbnik vzorca Patricija Kapusin, dipl. san. inz.

Naroénik: JAVNG PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA D.O.C., POSTOJNA,

JERSICE 3, 6230 Postojna
Delovni nalog: 2106-268/2017, 28.09.2017
Mesto odvzema: Vodovod Posiojna - Pivka, Rezervoar Buje, vzoréevalna pipa iz rezervarja

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
Odvzem vzorca Sprejem vzorca Datum porocila: 02.10.2017
Datum in ura: 25.09.2017 12:30 Datum inura: 25.09.2017 15:42
Odvzel: Danijel Zajec, NLZOH O0Z Nova Gorica  Sprejel: Danijel Zajec
Rezultati pres kuéanja # Rezullat ozraber 2 # s nanaba na neskreditirano deinnos
Rezultat lzraien Metoda Zatoteh
Farneter Opomba Enota  \otna Kraj izvedbe T
Kovine in mikroelementi
Akt 140 ugll Al SISTEN ISS{;SESB:EWB. gggg
Lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki
" IS0 10301; 1998, sekclia 3,  27.08.17
1,2-Dikloroetan <30 # pg/L NG 02.10.17
Telraklorosten (Tetrakloretilen) <05 pglL 1501001 lfé’ﬁ' SR 0, g?g:;
Taiahioeonaten 01 ugl IS0 10301: ;;!E?B, sekcija 3, g;?g:;
— _ il 150 10301: L‘;‘g& sekcija 3, g;?g:;
Trihalometani
Triklorometan (kloroform) ] i pall IREAG0R. ;?ga ) g;?g:;
— 35 ot 150 1001 008 s, 22017
: ISO 10301; 1998, sekcija 3,  27.09.17
Dibromoklorometan <0.5 uglh NG 02.10.17
Tribromometan (oromoform) <05 ol R IRG EE.  alis
. 150 10307 1998, sekcija 37, 27.0917
Trinalometani (vsota) 5 HglL NG 021047

[1] Veola rhalometanoy predsiavia sedtevel naslednjih parametrov: triklorometan, bromodiklorometan, dibromokloremetan, tibromometan,

Fodatke o merlni negotovost posredujema na 2ahievo narodnia.
*Rezultat je izven obmotja preskusania akreditirane melode.

Oddelek ra kemijske analice Hvil, vod In druglh vzorcev ckolja Nova Gorica Stran: 1/2
Vipavska cesta 13, 5000 Mova Gorica; T:05 33 08 600, F:05 33 08 608, E:vanja fabjan velikanig@nizoh si Orcaa®LIMS ver 1.7.1.6
Nacicnalni laboratorij za zdravje, okelje in hrang, Preomajska ulca 1. 2000 Maribor P g pnn.:..&u.a;.i.g
1D za DOV 51196571295 TRR: SiS601100-6000043285; BIC: BSLISIZX, Banka Skvenie



P AKREDITACLIA
NACIONALNI LABORATORIJ ZA e
W ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO Lt
Rezultali oznaten z# se nanagajo

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE 2IVIL, na neakreditirano dejavnos!

VOD IN DRUGIH VZORCEY OKOLJA
Evidenéna oznaka: 1006-17/40000-17/106047-K

Vodja oddelka:
mag. Vanja Fabjan Velikanje, univ. dipl. in%. kem. tehnal.
Elektronsho podpisal mag, Vanja Fabjan VeBkanjs, univ, dipl. i, kem. tehnol. ob 92.10.7017 13:05:54

Rezulial sa nanagajo ikljutng na preskudan veorec. Pordlo sa brez pisnega dovafenjs addelka ne smi reproducicali, raeen v celol. Ne sme se uporabfiati v reklamne namena,
‘zarec j& bil v Bazu de rabetka analz ustrezno hranjen. \se dodatne infarmacie o opravijanem presiabang so dostopne na oddeliu,
Praverjarse islovednosti dokumandz: hifp:iwww.nizoh siislovelnost

Oddelek za kemijske analize Hvil, vod in drugih vzorcev okolja Nova Gorica Stran; 2/2
Vipaveka cesta 13, 5000 Nowva Gorica, T:05 33 08 600, F:05 33 08 608, E:vanja fabjan velikanje@nizoh. si OrEAatLIMS ver - 1.7.1.6
Macionalni laboratori] za zdravie, okolje in hrane, Preomajeka wica 1. 2000 Maribor verzija pradioge porotia: 1.2

1D za OOV: 5119651295, TRR: 515601100-6000043285, BIC: BSLJSI2X. Banka Siovenije
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SILVANA MARKIC HRAST

@5 NACIONALNI LABORATORIJ ZA P St o S

ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Porocilo o izvedeni nalogi

Izvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Evidenéna oznaka: 2105-09/24930-17/106621

MNaroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNAYVODOVOD, KANALIZACIJA D.O.O.,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna

Delovni nalog: pogodba, 00-563/1, 34/1-09, 22.01.2009

lzvajalci: Oddelek za okolje in zdravje Koper

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolia Koper
Oddelek za mikrobicloske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. in2.
Koper, 02.10.2017
Oddelek za okolje in zdravje Koper
Vodja naloge: Vodja oddelka:
Gregor Drinovec, san. inZ. mag. Silvana Markié Hrast, dipl. san. ing.
Elektronska podpisal Gregor Dinaves, san, ink. ob 02102017 14:10635 as certificiranega podpisa i podatki o carlifiksly 5o razvidni na v peve slrand dokumenta

Poro&ilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproduciratl, razen v celotl.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: hittp:/iwww.nlzoh sifistovetnost.

Cddelek za okolle In zdravje Koper Stran 1/2
Wogkovo nabredie 10, 6000 Koper - Capodistna; T:05 66 30 803, F:05 66 20 B3B8, Exkp cox@nizoh si

Nacicnalni lsboratorij za zdravje, okolje in hrang, Prromajsea ulea 1, 2000 Maribor Orisa™LIMS ver - 17168
ID za DOV: 5110851205 TRR: SI15601100-8000043285; BIC: BELISIZX, Banka Slovenie verzia predioge porotda 1.4



= NACIONALNI LABORATORIJ ZA
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Evidenéna oznaka: 2105-09/24930-17/106621

Podatki o vzorcu

Vzorec: Crpaligée Smihel po obdelavi

Stevilka vzorca: 17/106621

Namen: Notranji nadzor

Naro&nik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA JERSICE 3, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper

Cas odvzema: 27.09.2017 09:15

Mesto odvzema: vodovod Strane - Hrusevje - Smihel, Crpalidée Smihel po obdelavi

Vzorec sprejel: Gregor Drinovec

Krajin Eas sprejema: Koper, 27.09.2017 12:49

Ocena skladnosti
Vzorec je skladen z upostevanimi kriteriji.

Zdravstvena ocena
\zorec je zdravstveno ustrezen.

Priloge poroéila:

Porotilo o preskusanju z evidenéno oznako 2105-9/24930-17/106621-T

Porotilo o kemijskem preskusanju z evidenéno oznako 1005-9/24830-17/106621-K
Porotilo o mikrobioloskem preskusanju z evidengno oznako 4005-9/24930-17/106621-M

Oddelek za chkolje in zdravie Koper Stran 22
Vojkeve nabiredje 10, B000 Koper - Capodistria; T:05 68 30 803, F:05 66 30 888, E:kp coz@nizoh si
Maclonalni laboratori] za zdravje, okolje in hrane, Preomajska uica 1, 2000 Maribor Orbita®™.IMS ver 1716

1D za DOV: 5119651285, TRR: S|5601100.6000043285; BIC; BSLJSI2X, Banka Slovenie werzija prodioge porobia 1.4
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ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO . I-P-fu
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE i bl

Evidenéna oznaka:2105-9/24930-17/106621-T

PoroCilo o preskusanju

Vzorec: Crpalizée Smihel po obdelavi

Stevilka vzorca:  17/106621

Namen: Notranji nadzor

Naloga: Izvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inZ.

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNAVODOVOD, KANALIZACIJA D.O.0., POSTOJINA,

JERSICE 3, 6230 Postojna
Delovni naleg: pogodba, 00-563M, 34/1-08, 22.01.2009
Mesto odvzema:  vodovod Strane - Hruevie - Smihel, Crpalisée Smihel po obdelavi
Metoda vzoréenja: SIST ISO 5667-5: 2007

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijern za sprejem

Odvzem vzorca Sprejem vzorca Datum poroéila: 02.10.2017
Datum in ura:  27.09.2017 092:15 Datum inura: 27.09.2017 12:49
Cdvzel: Gregor Drinovec, NLZOH O0OZ Koper Sprejel: Gregor Drinovec
Raz"ﬂtati pmkuga nja # Rezullad conadar z # se nenadan na neakreditiranc desmos!
Rezultat lzrazen Metoda Zabetek/
Parssulat Opomba Enotd 4 otina Kraj izvodbe ool
Temperatura vode 1.5 C DIN 38404-C4-2: 1976, na  27.09.17
mesiu advzema 270917
Klor-prosti 0.2 mall Cl2 SIST EN IS0 7393-2:2000, 270947
na mesiu odvzema 2710817
Vo] brezvonja  # ONORM M BB20-2012, na  27.09.17
mesiy odvzema 2700197
o) 7.76 |50 10523: 2008, na mestu 270947
odvzema 27.08.17
Elektricna prevodnost (20°C) 206 pSfem IS0 7888:1585, na mestu 270947
odvzema 210917

Korekcja 5 pomodio temperatume kompenzatie instrurnenta,

Vodja oddelka:
mag. Silvana Markic Hrast, dipl, san. ing.

Elekirongin podpesal mag. Shvana Markit Hrast, dipl san, ing. ob 02.10.2017 14:26:11
Rezukali se nanadajo zkljuéng na preskubani vioned. Porotio se brez psnega covoljiensa cddelka ne sme reproducirall, rezen v celofi. Ne sme se uparablisti v relamne namene.

Vaares je bl v Sasu 80 zadatka analz usinazno heanjen, Vse dodaine mformacis o opraienemn praskisanji so doslogne na oddelkuy.
Prevenanie istiovetnosti dokumenta: hitpiwsss nlzohosafstoveiniost

Oddelek za ckolje in zdravie Koper Stran: 1/1

Wojkows nabredje 10, 8000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp.coz@nlzeh &) OB IMS vee - 171 6
Macionalni laborator|] za zdravie, okelje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor verzija predioge mm1 B
1D za DDV: 5119651295, TRR: 515601 100-6000043285,; BIC: BSLISIZX, Banka Slovenije
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CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL,
VOD IN DRUGIH VZORCEVY OKOLJA

SLOVENSHKA
'@E) NACIONALNI LABORATORIJ ZA A bropiogin:

Evidenéna oznaka: 1005-9/24230-17/106621-K

Porocgilo o kemijskem preskusanju

Vzorec: Crpalisée Smihel po obdelavi

Stevilka vzorca:  17/106621

Namen: Motranji nadzor

Maloga: lzvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inZ.

MNarognik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.0.O,, POSTOJUNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna

Delovni nalog: pogodba, 00-563/1, 34M1-08, 22.01.2009

Mesto odvzema:  vodovod Strane - Hrudevje - Smihel, Crpalid&e Smihel po obdelavi

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijern za sprejem

Odvzem vzorca Sprejem vzorca Datum poroé&ila: 29.09.2017

Datum inura: 27.09.2017 09:15 Datum in ura: 27.09.2017 12:49

Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH O0Z Koper Sprejel: Gregor Drinovec

Rezultati preskusanja

z Zatetek |
Rezultat lzrazen Metoda :
Parameter Opomba Bt kotina Kraj izvedbe m
SIST EN IS0 T867:2012 280997
Barva (436 nm) <01 L metoda BI', KP 28.00.17
Merifev opravliens pr pH 7,8,
; 280947
Matnos 012 NTU 150 7027-1:2016, KP 28.09.17
F? ; 26.09.17
Amoni] <0.026 ma/l MH4 IS0 7150-1:1984, KP 28.0917
o _ 28.09.17
Mitrit <0010 mgiL NO2 SIST EN 26777: 1996, KP 28.0817
Celotni organski oglik (TOC) 079 mgL  C 1S08245 19998, KP 57 0
: SIST EN 130 10301:1998, 27.09.147
Trihalometani {vsola) 1.4 HolL Poglavje 37, KP 28.08.17
Podana je vsota kioroforma, bromodiklorometana, dibromoklorometana in bromofarma,
, SIST EN IS0 103011898, 2r.0e17
Triklorometan (kioroform) 049 pall Poglavie 3 KP 28,0847
' SIST EN IS0 103011998, 270947
Broimodidor el 94 HglL Poglavie 3%, kP 28.09.17
= SIST EN IS0 10301: 1998, 270917
Dibromoklorometan <05 Mol Poglavie 31, KP 28,0917
SIST EN IS0 10301:1998, 27.08.17
Tribramometan (bromoform) <0.5 pall Poglavie 3, KP 28,0017
[1] Meritev je opravijena pri 436 nm v 5 om kiveti.
[2] Metoda dolofanja organskega ogigka temedi na postopku nakisanja in prepibovanga vaorca (NPOC).
[3] Uporabljena je metoda: eksiema standardizacija
Podatie o merilnl negotovost posredujemo na zahievo narotnika,
Oddelek za kemijske analize Eivil, vod in druglh vzorcev ckolja Koper ] ) Stran: 1/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistna, T:05 65 20 834, F:05 66 30 8386, E:Mana rusnaki@nlzoh si OrbeatL IMS ver- 1.7 16

Macionaini laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomaiska ulca 1, 2000 Manbor

verzija pred) dita: 1.2
ID za DOV: 5119651205 TRR: SI5601100-6000043285, BIC: BSLISI2X, Banka Siovanije ki b sl
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ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO s

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL,
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 1005-9/24930-17/106621-K

Vodja oddelka:
Liljana Rusnjak. mag.varst.nar.

Z& alekironsko podpisal Nadia Mrmalja, univ.diplkem., spac,san kem. ob 29092017 12.59.54

Rezultzf s nenadsjo kljutna na praskuani vaorec, Porotio se brez pisnega dovolinia oddelka ne sme repeoducirall, razen v celoll, Me Sme se uporabial v reklamne namene.
‘Wzorec je bil v Gasu do zadelka analz ustrezno heanjan. Ve dodatne mformacie o opravljenem preskutanju 5o dostopne ra oddesa,
Preverdane islovetnosti dokumeanta: hifp:fwww.nlzoh, sifstovetnost

Oddelek za kemijske analize Eivil, vod in drugih vzorcey okalja Koper Stran: 2/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodisiria, T:05 66 30 824, F105 66 30 8288, Elljana. nusnjakilintzeh sl Orbata®UiMS ver - 1.7.1.8
Wacionalni laboratori] za zdravje, okolje in hrano, Prvomajeka ulica 1, 2000 Maribor verziia predioge poroléa 1 2
ID za DDV: 3119651295, TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLISIZX, Barka Slovenie



ZDRAVIE, OKOLIJE IN HRANO =i

CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL,
VOO IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

SLOVENSHKA
Q'S’ NACIONALNI LABORATORIJ ZA A gy

Evidenéna oznaka: 4005-9/24830-17/106621-M

Poroéilo o mikrobioloSkem preskusanju

Vzorec: Crpaligéée Smihel po obdelavi

Stevilka vzorca: 177106621, lab.5t.: 17/5107

Namen: Notranji nadzor

Naloga: lzvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inZ.

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJINA VODOWVOD, KANALIZACIJA, D.O.0., POSTOJNA,

JERSICE 3, 6230 Postojna
Delovni nalog: pogodba, 00-563/1, 34/1-08, 22.01.2009
Mesto odvzema:  vodovod Strane - Hrudevje - Smihel. CrpalisZe Smihel po obdelavi

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Prevzem vzorca Datum poroéila: 02.10.2017
Datum in ura: 27.09.2017 08:15 Datum inura: 27.09.2017 12:57

Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH O0Z Koper Prevzel: Alenka Speh

Rezultati preskusanja

Zaketek | zakljubek

Parameter Metoda Rezultat Enota mﬂmm
: - 150 9308-1:2014, IS0 it 21092017 13:45
Kolformne baklerfe 9308-1:2014/Amd.1:2016 s CRUM00mL 05 10.2017 08:17
R 150 9308-1:2014, 150 ) 2709217 1345
Escherichia col 9308-1:2014/Amd.1:2016 ni najdeno CRUODML  03.10.2017 0817
i ; 27.09.2017 13:45
Entesokoki 150 7888-2.2000 ni najdena CFUMO0 mL 02.10.2017 08:47

Pravilni o pitni voedi (Ur, list :
Clostridium perfringens RS, &, 19/2004, 1. tocka ni naideno CFWM00 mL 2L.08.417 13f45
i 02.10.2017 0847
Priloge 11l
Skupno &tevilo mikroarganizmov pri 22°C IS0 6222:1999 i naideno CFUImL g:ﬁﬁ:; :Jg‘:?
Skupno Stevilo mikroorganizmov pri 37°C IS0 6222:1999 i nideno R (Sl
Analitik: Odgovorma oseba:
mag. Matejka Bremec, univ. dipl. mikrob. Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob.

Elektransko pedpisad Enka Batagel], univ, dipl, mikrab. ob 02.10.2017 11:55:41

Rezultafi 52 nanagsjo hljutna na preskudani vzomec, Porodila se brez pisnega dewolbenja oddelka ne sme reproducratl. razen v cefoll. Ne sma se uporabdati v reklamna nameana.
Wepeee i bil v Caso 00 zadetka analz ustrezno hramen, Vse dodaine informacie o opravljenem preshuanju 2o dostopne na oddelkuy,
Preverjarse isioveinasti dokumeanta: hpcfwww,rizoh, sifstovesnost.

Oddelek za mikrobickdke analize £ivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 11
Verdigevs ulica 11, 6000 Koper - Capodistra; T:05 66 30 850, F.:05 66 20 888, Eikp cmad@nlzoh si OrbitgSLIME ver: 1718
Hacionaini laboratori] za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ubca 1, 2000 hanbor vorsia predioge parodila; 1,1

1D za DDV: S119651205; TRR: 515601 100-6000043285; BIC: BSLISIZX, Banka Siovenije



