NLZOH

2017.10.24 075440

SILVANA MARKIC HRAST
002 Koper

7= NACIONALNI LABORATORY ZA prewiae v ot
@ ZDRAVIJE, OKOLJE IN HRANO

Porocilo o izvedeni nalogi

lzvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Evidengna oznaka: 2105-09/24930-17/115944

Narognik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTQJNA
JERSICE 3
6230 Postojna

Delovni nalog: pogodba, 00-563/1, 34/1-08, 22.01.2009

Izvajalci: Oddelek za okolje in zdravje Koper

Oddelek za mikrobioloske analize zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inz.
Koper, 23.10.2017
Oddelek za okolje in zdravje Koper
Vodja naloge: Vodja oddelka:
Gregor Drinovec, san. inZ. mag. Silvana Marki¢ Hrast, dipl. san. ing.
Elektronsko podpisal Gregor Drinovec, san. inZ. ob 23 10.2017 14:39.46 Cas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta

Porogilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http:/fMww .nizoh sifistovetnost.

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran 1/2
Vojkovo nabreZje 10, 6000 Koper - Capodistria, T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp.coz@nlzoh si )
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.7.1.6

ID za DDV: 5118651295, TRR: 515601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verziia predioge porotila: 1.4



ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

@S NACIONALNI LABORATORIJ ZA

Evidenéna oznaka: 2105-09/24930-17/115944

Podatki o vzorcu

Vzorec: Rezervoar Strane po obdelavi

Stevilka vzorca: 17/115944

Namen: Notranji nadzor

Naroé&nik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA, JERSICE 3, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper

Cas odvzema: 17.10.2017 09:15

Mesto odvzema: vodovod Strane - Hru$evje - Smihel, Rezervoar Strane po obdelavi

Vzorec sprejel: Gregor Drinovec

Kraj in &as sprejema: Koper, 17.10.2017 12:19

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

(1) Pravilnik o pitni vodi, Ur list RS, st. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017 , Priloga 1, del
AinC

(2) Pravilnik o pitni vodi, Ur list RS, 8t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017 , Priloga 1

Ocena skladnosti
Vzorec je skladen z upoStevanimi kriteriji.

Zdravstvena ocena
Vzorec je zdravstveno ustrezen.

Priloge poroéila:
Porotilo o preskusanju z eviden&no oznako 2105-9/24830-17/115944-T
Porogilo o mikrobioclo$kem presku$anju z evidenéno oznako 4005-9/24930-17/115944-M

Oddelek 2a okolje in zdravje Koper Stran 2/2
Vojkovo nabrezje 10, 6000 Koper - Capodistria, T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp coz@nlzoh si )
Nacionalni laboratori] za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver: 1.7.1.6

ID za DDV: S119651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predloge porodila. 1.4
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ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO Ao
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE E: i‘ﬁ?&:ﬁﬁ?ﬂﬂiﬁ;ﬂiﬁ'ﬁm

Evidenéna oznaka:2105-9/24930-17/115844-T

Porocilo o preskusanju

Vzorec: Rezervoar Strane po obdelavi

Stevilka vzorca:  17/115944

Namen: Notranji nadzor

Naloga: Izvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Vodia naloge: Gregor Drinovec, san. inZ.

Narocnik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNAVODOVOD, KANALIZACIJA D.O.0., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna

Delovni nalog: pogodba, 00-563/1, 34/1-09, 22.01.2009

Mesto odvzema:  vodovod Strane - HruSevje - Smihel, Rezervoar Strane po obdelavi
Metoda vzoréenja:  SIST ISO 5667-5: 2007

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
Odvzem vzorca Sprefem vzorca Datum poroéila: 23.10.2017
Datum inura: 17.10.2017 09:15 Datum inura: 17.10.2017 12:19
Qdvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper Sprejel: Gregor Drinovec
ReZl.lItati p rESkuga nja # Rezultati oznadeni z # se nanadajo na neakreditirano dejgvnost
Rezultat Vrednosti lzraZen Metoda Zatetek |
i kljudek
Parsmeter Opomba  podl0Q ™2 kotina Kraj izvedbe s o
Terenske meritve
Temperatura vode 95 °C DIN 38404-C4-2: 1876,na  17.10.17
mestu odvzema 171017
Klor-prosti 02 mg/L Ci2 SIST EN I1SO 7393-2:2000,  17.10.17
na mestu odvzema 17.10.17
Senzoriéne lastnosti vode
Von brez vonja # ONCRM M 6620:2012, na  17.10.17
mestu odvzema 17.10.17
Vodja oddelka:

mag. Silvana Marki& Hrast, dipl. san. ing.
Elektronsko podpisal mag. Silvana Markié Hrast, dipl. san. ing ob 24.10 2017 07:54:40
Rezultati se nanade)o izkljuéno ne preskudani vzorec. Porodilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproduciratl, razen v celoli. Ne sme se uporabljati v reklamne namene,

Vzorec je bil v asu do zadetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravijenem preskudanju so dostopne na oddefku.
Preverjanje istovetnost dokumenta: hitp./iwww.nizoh suistovetnost.

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran- 1/1
Vajkovo nabrezje 10, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp coz@nizoh si OrbitaLIMS ver- 1716
Naclonalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor verzija predioge poro.ciia'.1 8§
ID za DDV: S119651295; TRR: 515601 100-6000043285; BIC: BSLJS|2X, Banka Slovenije e
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CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL,
VOD IN DRUGIH VZORCEY OKOLJA
Evidenéna oznaka: 4005-9/24930-17/115944-M

Porocilo o mikrobioloSkem preskusSanju

Vzorec: Rezervoar Strane po obdelavi

Stevilka vzorca: 17/115944; lab.&t.: 17/5530

Namen: Notranji nadzor

Naloga: Izvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Vodija naloge: Gregor Drinovec, san. in2.

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNAVODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.0., POSTOJNA,
JERSICE 3, 8230 Postojna

Delovni nalog: pogedba, 00-563/1, 34/1-09, 22.01.2009

Mesto odvzema:  vodovod Strane - HruSevje - Smihel, Rezervoar Strane po obdelavi

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Prevzem vzorca Datum poroéila: 20.10.2017

Datum in ura: 17.10.2017 09:15 Datum in ura: 17.10.2017 12:26

Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper Prevzel: Alenka Speh

Rezultati preskusanja

Parameter Metoda Rezultat Enota hee‘zkniﬁiﬁll"hk
_ ) IS0 9308-1:2014, ISO - 17.10.2017 1300
Soommne Revlene 9308-1:2014/Amd. 1:2016 EAgrpEE CFRUA00 ML 29 10.2017 08:17
—r IS0 9308-1:2014, ISO = 17.10.2017 13:00
Eadhedciiacoll 9308-1:2014/Amd. 12016 L CFUAO0 ML 25 402017 08:17
Enterokoki IS0 7899-2:2000 ni najdeno CRUMDD ML 5 32 o
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list )
Clostridium perfringens RS, &, 19/2004, 1. tocka Al najdeno CFUI100 mL ;g}ggg}; égigg
Priloge Ill) o ‘
Skupno &tevilo mikroorganizmov pri 22°C IS0 62221999 ni najdeno CFUmL ;g:gg}; e
Skupno Stevilo mikroorganizmov pri 37°C IS0 622211999 fi najdeno CFUML ;g}ggg]; g???
Analitik: Odgovorna oseba:
mag. Matejka Bremec, univ. dipl. mikrob. dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.

Elektronske podpisal dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol. ob 20.10.2017 14:10:36

Rezultati e nanadajo izkljuéno na preskusani vzores Porodio se brez pisnega dovoljanja eddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporebliati v reklamne namene.
Vizotec je bil v dasu do zadetka analiz ustrezno hrenjen, Vse dodatne informacije o opravijenem preskuanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovemnosti dokumenta: hitp:/f'www nlzoh sifistovetnost.

Oddelek za mikrobioloSke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran; 1/1

Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria, T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp.cma@nlzoh si Orbita®LIMS ver: 1.7.1.6
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor verzija predioge pméﬂ.!l'a PP
1D za DDV: S119651285; TRR: SI15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije :



NLZOH
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ERIKA BATAGELJ

= NACIONALNI LABORATORIJ ZA b e e A
Q ZDRAVIJE, OKOLJE IN HRANO

Porocilo o izvedeni nalogi
Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o0.

Evidenéna oznaka: 4005-09/26759-17/118250

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVQOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna
Delovni nalog: Pogodba &t. 00-563/1 z aneksoma &t. 1in 2, 22.01.2009
Izvajalci: Oddelek za mikrobioloske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper
Vodja naloge: dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.
Koper, 23.10.2017
Analitik: Odgovorna oseba:
mag. Matejka Bremec, univ. dipl. mikrob. Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob.

Elektronsko podpisal mag. Matejka Bremec, univ. dip!. mikrob. ob 23.10.2017 10:52.06 Cas certficiranege podpisa in podatki o cartifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta,

Porotilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http:/Awww.nlzoh.si/istovetnost.

Oddelek za mikrobiolos ke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 1/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp. cma@nlzoh si )
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver: 1716

ID za DDV: S119651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predloge porotila: 1.4



ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

@5 NACIONALNI LABORATORIJ ZA

Podatki o vzorcu

Vzorec:
Stevilka vzorca:

Namen:

Naroénik:

Vzorec odvzel:
Cas odvzema:
Mesto odvzema:
Vzorec sprejel:

Kraj in ¢as sprejema:

Ocena rezultatov

Evidenéna oznaka: 4005-09/26759-17/118250

PITNAVODA - VS POS-PIV, VODARNA MALNI, PIPAPO UV
17/118250
Intemi nadzor

JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA, JERSICE 3, 6230 Postojna

narotnik - Irena Suselj Sajn

20.10.2017 09:10

VS POS-PIV, VODARNA MALNI, PIPA PO UV
Alenka Speh

Koper, 20.10.2017 11:50

Prikazani so vsi rezultati presku$any iz prilog.

Parameter Rezultat Enota Kriterij Skladnost
Koliformne bakterije ni najdeno CFUM00 mL 0 skiaden
Escherichia coli ninajdeno  CFU/100 mL 0 skladen
Enterokoki ninajdeno  CFU/M00mL 0 skladen
Clostridium perfringens (vkljuéno s sporami) ni najdeno CFUM00mL 0 skladen
(Clostridium perfringens ")

Stevilo kolonij 22 °C (Skupno Stevilo ocenjeno 7 CFUImL ! /
mikroorganizmov pri 22°C *)

Stevilo kolonij 37 °C (Skupno étevilo ni najdeno CFU/mL 100 skladen

mikroorganizmov pti 37°C *)

* V oklepaju je navedeno poimenovanje kot na priloZenih porotilih o preskusanju.

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi, Ur. list RS, &, 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/20086, 25/2008, 74/2015, 51/2017 , Priloga 1

Priloge poroéila:

Poroéilo o mikrobioloSkem preskusanju z evidenéno oznako 4005-9/26759-17/118250-M

Oddelek za mikrobiclogke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 2/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria, T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp.cma@nizoh si )
Naclonalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.; 1.7.1.6

1D za DDV: S119651295; TRR: 515601 100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predioge porotila: 1.4



SLOVENSKA
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ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO LP-014

CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL,
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 4005-9/26759-17/118250-M

Porocilo o mikrobioloSkem preskusanju

Vzorec: PITNA VODA - VS POS-PIV, VODARNA MALNI, PIPA PO UV

Stevilka vzorca:  17/118250; lab.8t.: 17/5611

Namen: Interni nadzor

Naloga: Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Skrbnik vzorca: Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob.

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNAVODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna

Delovni nalog: Pogodba &t. 00-563/1 z aneksoma §t. 1in 2, 22.01.2009

Mesto odvzema: VS POS-PIV, VODARNA MALNI, PIPA PO UV

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Sprejem vzorca Datum poroéila: 23.10.2017

Datum in ura: 20.10.2017 09:10 Datum in ura: 20.10.2017 11:50

Odvzel: naroénik - Irena Sugelj Sajn Sprejel: Alenka Speh

Rezultati preskusanja

Parameter Metoda Rezultat Enota Zaéete:n‘;f;l;uuéek
" . IS0 9308-1:2014, ISO s 20.10.2017 12:20
Koliformne bekterge 9308-1:2014/Amd 1:2016 ¥ riydero CFUMOO ML 53'10.2017 08:54
S ISO 9308-1:2014, ISO - 20.10.2017 12:20
Fsherichia ool 9308-1:2014/Amd 12016 Ll CFUM0OML 5310 2017 08:54
’ . _ 20.10.2017 12:20
Enterokoki ISO 7899-2:2000 ni najdeno CFU/M00 mL 23.10.2017 0854
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list i
Clostridium perfringens RS, 8t 19/2004, 1. tocka ni najdeno CFU/100 mL 20.10.207 12j29
; 23.10.2017 08:54
Priloge II1)
— s p— ) . 20.10.2017 12:20
Skupno Stevilo mikroorganizmov pri 22°C IS0 6222:1999 ocenjeno 7 CFU/mL 93 10,2017 08:54
= : g : e 20.10.2017 12:20
Skupno $tevilo mikroorganizmov pri 37°C ISO 6222:1999 ni najdeno CFU/mL 23 10,2017 0854
Analitik: Odgovorna oseba:
mag. Matejka Bremec, univ. dipl. mikrob. Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob.
Elektronsko podpisal mag. Matejka Bremec, univ. dipl. mikrob. ob 23.10.2017 10.52 06 Elekironsko podpisal Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob. ob 23.10.2017 11:14:08

Rezulali se nanasajo izkjuéno na preskusani vzorac Parodilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene
Vzorec je bil v 2asu do zadetka analiz ustrezne hranjen. Vse dodatne informacie o opravijenem preskusanju so dostopne na oddelku.
Preveranje istovetnosti dokumenta: hitp:/fwww.nlzoh sifistovetnost

Oddelek za mikrobiologke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran® 1/1

Verdijeva ulica 11, 8000 Koper - Capodistria, T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp cma@nlzoh si Orbita®LIMS ver 1.7.1.6
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor verzija predioge pm')'c“,"‘.',l'.‘
ID za DDV; S119851295, TRR: SI56801100-8000043285; BIC: BSLISIZX, Banka Slovenie s
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Porocilo o izvedeni nalogi
Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Evidengna oznaka: 4005-09/26759-17/118254

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna
Delovni nalog: Pogodba &t. 00-563/1 z aneksoma &t. 1in 2, 22.01.2008
Izvajalci: Oddelek za mikrobiolo$ke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper
Vodja naloge:; dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.
Koper, 23.10.2017
Analitik: Odgovorna oseba:
mag. Matejka Bremec, univ. dipl. mikrob. Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob.

Elektronsko podpisal mag. Matejka Bremec, univ. dipl. mikrob. ob 23.10.2017 10:53.03 Cas certificranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poroéilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

Oddelek za mikrobioloé ke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 1/2
Verdijeva ulica 11, 8000 Koper - Capodistria; T:05 86 30 850, F:05 66 30 888, E:kp.cma@nlzoh si Y
Nacionaini laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.. 1.7.1.6

ID za DDV: S119651295, TRR: S15601100-6000043285. BIC: BSLJSIZX, Banka Slovenije verzija predioge porotila: 1.4



ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

@s NACIONALNI LABORATORL ZA

Podatki o vzorcu

Vzorec:

Stevilka vzorca:

Namen:

Naroénik:

Vzorec odvzel:
Cas odvzema:
Mesto odvzema:
Vzorec sprejel:

Kraj in Eas sprejema:

Ocena rezultatov

Evidenéna oznaka: 4005-09/26759-17/118254

PITNA VODA - VS POS-PIV, VODARNA MALNI, PIPA 1Z REZERVOARJA CISTE
VODE

17/118254
Intemi nadzor

JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA, JERSICE 3, 6230 Postojna

naroénik - Irena Suselj Sajn

20.10.2017 09:20

VS POS-PIV, VODARNA MALNI, PIPA I1Z REZERVOARJA CISTE VODE
Alenka Speh

Koper, 20.10.2017 11:50

Prikazani so vsi rezultati preskus$anj iz prilog.

Parameter Rezultat Enota Kriterij Skiadnost
Koliformne bakterije ninajdeno  CFU/M00 mL 0 skladen
Escherichia col ninajdeno  CFUM00mL 0 skladen
Enterokoki ninajdeno  CFU/100mL 0 skladen
Clostridium perfringens (vkdjuéno s sporami) ninajdeno  CFU/100 mL 0 skladen
(Clostridium perfringens *)

Stevilo kolonij 22 °C (Skupne &tevilo najdeno (<4) CFU/mL / {
mikroorganizmov pri 22°C *)

Stevilo kolonij 37 °C (Skupno tevilo ni najdeno CFU/mL 100 skladen

mikroorganizmov pri 37°C *)

* V oklepaju je navedeno poimenovanje kot na priloZzenih porocilih o preskusanju.
Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi, Ur.list RS, §t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017 , Priloga 1

Priloge porocila:

Porogilo o mikrobioloskem preskuanju z evidenéno oznako 4005-9/26759-17/118254-M

Oddelek za mikrobiolo&ke analize ivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 2/2

Verdijeva ulica 11, 6000 Koper

- Capodisiria; T:06 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp cma@nizoh si

Nacionaini laboratori] za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver: 17.1.6
ID za DDV: S/19651295, TRR: 515601100-6000043285; BIC: BSLJSIZX, Banka Slovenije verzija predioge porodila: 1.4
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NACIONALNI LABORATORIJ ZA ‘ SIST EN ISO/IEC 17025

W ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO s
CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL,

VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 4005-9/26759-17/118254-M

Porog&ilo o mikrobioloSkem preskusanju

Vzorec: PITNA VODA - VS POS-PIV, VODARNA MALNI, PIPA |Z REZERVOARJA CISTE VODE

Stevilka vzorca: 17/118254; lab &t.: 17/5612

Namen: Interni nadzor

Naloga: Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Skrbnik vzorca: Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob.

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNAVODOVOD, KANALIZACIJA, D.0.O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna

Delovni nalog: Pogodba &t. 00-563/1 z aneksoma &t. 1in 2, 22.01.2009

Mesto odvzema: VS POS-PIV, VODARNA MALNI, PIPA IZ REZERVOARJA CISTE VODE

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Sprejem vzorca Datum poroéila: 23.10.2017

Datum in ura: 20.10.2017 09:20 Datum in ura: 20.10.2017 11:50

Odvzel: naroénik - Irena Suselj Sajn Sprejel: Alenka Speh

Rezultati preskusanja

Zatetek / zakljucek

Parameter Metoda Rezultat Enota it
; " 150 9308-1:2014, ISO e 20.10.2017 12:20
Kersonmae baldene 9308-1:2014/Amd.1:2016 fé hajachio CRUM0OML 53 10,2017 09:00
—— ISO 9308-1:2014, ISO - 20,10.2017 12:20
G 9308-1:2014/Amd.1:2016 Wrenp CRUA00 ML 53 10.2017 0900
; : . 20.10.2017 12:20
Enterokoki ISO 7899-2:2000 ni najdeno CFU/100 mL 23.10.2017 09:00

Pravilnik o pitni vodi {Ur. list :
Clostridium perfringens RS, &, 19/2004 1. tocka ni najdeno CFU/M00 mL 20.10.2017 12,'20
. 23.10.2017 09:00
Priloge Iil)
s s : " ’ s 20.10.2017 12:20
Skupno $tevilo mikroorganizmov pri 22°C IS0 6222:1999 najdeno (<4) CFU/mL 23.10.2017 0900
- . y— . b 20.10.2017 12:20
Skupno $tevile mikroorganizmov pri 37°C ISO 6222:1999 ni najdeno CRUML o2 102017 09:00
Analitik: QOdgovorna oseba:
mag. Matejka Bremec, univ. dipl. mikrob. Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob.
Elektronsko podpisal mag. Matejka Bremec, univ. dipl mikrob. ob 23102017 10:53.03 Elektronske podpisal Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob ob 23.10.2017 11:1745

Rezultati s& nanasajo izkljuéno na preskusani vzorec Porodilo se brez pisnega dovoljenja eddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene
Vzorec je bil v Gasu do zadetka analiz ustrezno hrenjen. Vse dodatne informacije o opravijenem preskudanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istoveinosti dokumenta: http:/fiwww.nlzoh sifistovetnost.

Oddelek za mikrobiolo&ke analize 2ivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 1/1

Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria, T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp cma@nizoh s Orbita2LIMS ver: 1.7.1.6
Nacionalni laboratorij za zdravje, okelje in hrano, Prvamajska ulica 1, 2000 Maribor verzija predioge porr-JIC'iI;a PP
ID za DDV: S119651285; TRR: 515601100-6000043285; BIC: BSLJISI2X, Banka Slovenije s






NLZOH
2017.10.23 11:18:40

ERIKA BATAGELJ
OMA Kaoper

Wl‘s NACIONALNI LABORATORI) ZA e o S

ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

PoroCilo o izvedeni nalogi

Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Evidengna oznaka: 4005-09/26759-17/118256

Narognik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna
Delovni nalog: Pogodba &t. 00-563/1 z aneksoma §t. 1in 2, 22.01.2008
lzvajalci: Oddelek za mikrobioloske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper
Vodja naloge; dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.
Koper, 23.10.2017
Analitik: Odgovomna oseba:
mag. Matejka Bremec, univ. dipl. mikrob. Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob.

Elektransko podpisal mag, Matejka Bremee, univ. dip! mikrob. ob 23 102017 10:54.07 Cas cartificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Porotilo se brez pisnega dovoljenja izvajaica ne sme reproducirati, razen v celoti.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http:/Avww.nlzoh.sifistovetnost.

Oddelek za mikrobiolodke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 1/2
Verdijeva ulica 11, 8000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp.cma@nlzoh si )
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.7.16

ID za DDV: §119651295, TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSIZX, Banka Slovenije verzija predioge porotila: 1.4



ZDRAVIE, OKOLIE IN HRANO

@S NACIONALNI LABORATORIJ ZA

Evidenéna oznaka: 4005-09/26759-17/118256

Podatki o vzorcu

Vzorec: PITNA VODA - VS POS-PIVKA, POSTOJNA, REZERVOAR SOVIC, SREDINSKA
NIVOJSKA CELICA

Stevilka vzorca: 17/118256

Namen: Interi nadzor

Naroé&nik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA, JERSICE 3, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: naro&nik - Irena Suselj Sajn

Cas odvzema: 20.10.2017 10:10

Mesto odvzema: VS POS-PIVKA, POSTOJNA, REZERVOAR SOVIC, SREDINSKA NIVOJSKA
CELICA

Vzorec sprejel: Alenka Speh

Kraj in €as sprejema: Koper, 20.10.2017 11:50

Ocena rezultatov

Prikazani so vsi rezultati presku8anj iz prilog.

Parameter Rezultat Enota Kriterij Skladnost
Koliformne bakterije ninajdeno  CFU/100 mL 0 skladen
Escherichia coli ninajdeno  CFU/100 mL 0 skladen
Enterokoki ni najdeno CFU/00 mL 0 skladen
Clostridium perfringens (vkijuéno s sporami) ni najdeno CFU/M00 mL 0 skladen
{Clostridium perfringens *)

Stevilo kolonij 22 °C (Skupno Stevilo ni najdeno CFUmL / /
mikroorganizmov pri 22°C )

Stevilo kolonij 37 °C (Skupno Stevilo ni najdenc CFUImL 100 skladen

mikroorganizmov pri 37°C %)

* \ oklepaju je navedeno poimenovanje kot na priloZenih porogilih o preskusanju.

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi, Ur.list RS, §t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017 , Priloga 1

Priloge poroéila:
Porotilo o mikrobioloskem presku$anju z evidenéno oznako 4005-9/26759-17/118256-M

Oddelek za mikrobiolo&ke analize Zivil, vod in drugih vzorcev ockolja Koper Stran 2/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp cma@nizoh si .
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.7 1.6

ID za DDV: S119651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Siovenije verzija predloge porodila: 1.4
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SLOVENSKA
‘ AKREDITACLIA

NACIONALNI LABORATORI ZA ‘ SISt EN ISO/1EC 17025

Q ZDRAVIJE, OKOLJE IN HRANO

LP-014

CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL,
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenéna oznaka: 4005-9/26759-17/118256-M

Porocilo o mikrobioloSkem preskuSanju

Vzorec:

Stevilka vzorea:
Namen:
Naloga:
Skrbnik vzorca:

Narocnik:

Delovni nalog:

Mesto odvzema:

Stanje vzorca:

PITNA VODA - VS POS-PIVKA POSTOJNA, REZERVOAR SOVIC, SREDINSKA NIVOJSKA
CELICA

17/118256; lab &t.: 17/5613

Interni nadzor

Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.
Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob.

JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna

Pogodba &t. 00-563/1 z aneksoma &t. 1in 2, 22.01.2009
VS POS-PIVKA POSTOJNA, REZERVOAR SOVIC, SREDINSKA NIVOJSKA CELICA
Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Sprejem vzorca Datum poro¢ila: 23.10.2017
Datum inura: 20.10.2017 10:10 Datum inura: 20.10.2017 11:50
Odvzel: naroénik - Irena Suselj Sajn Sprejel: Alenka Speh
Rezultati preskusanja
Parameter Metoda Rezultat T M i
’ , 150 9308-1:2014, ISO o 20.10.2017 12:20
Kallne bakerdo 0308-1:2014/Amd. 12016 hieens CFUM0ML 53 40,2017 00:04
o ; 1S0O 9308-1:2014, 1SO — 20.10.2017 12:20
Feicha o 9308-1-2014/Amd 1:2016 e CRUNOOML 53 10.2017 09:04
. . i 20.10.2017 12:20
Enterokoki 1S0O 7899-2:2000 ni najdeno CFUM00 mL 53.10.2017 09:04
Pravilnik o pitni vodi (Ur. fist ;
Clostridium perfringens RS, &, 19/2004, 1. tocka ni najdeno CFU/M00 mL 2102017 12;20
; 23.10.2017 09:04
Priloge 1ll)
TR : ey ; i 20.10.2017 12:20
Skupno Stevilo mikroorganizmov pri 22°C IS0 6222:1999 ni najdeno CFU/mL 93 10.2017 09:04
i ; P ; e 20.10.2017 12:20
Skupno Stevilo mikroorganizmov pri 37°C 1S0 6222:1999 ni najdeno CFU/mL 23.10.2017 06:04
Analitik: QOdgovorna oseba:
mag. Matejka Bremec, univ. dipl. mikrob. Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob.
Elekironske podpisal mag. Matejka Bremec, univ. dipl. mikrob, ob 23.10.2017 10.54:07 Elektronsko podpisal Erika Batagelj, univ. dipl mikrob ob 23.10.2017 11:18:40

Rezultati se nanadajo izkljuéno na preskudani vzores. Porodilo s¢ brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoli Ne sme se uporabljali v reklamne namene
Vzorec je bil v éasu do zadetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravijenem preskuSanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnost dokumenta: http./fwww nlzoh.siistovetnost.

Oddelek za mikrobiologke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 111

Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria, T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp cma@nizoh si
Nacionaini laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
|D za DDV: S119551295, TRR: SI5801100-8000043285, BIC: BSLISIZX, Banka Slovenije

Orbita®LIMS ver.: 1.7.1.6
verzija predloge poroéila: 1.1






NLZOH
2017 10.09 13:28°54
SILVANA MARKIC HRAST

= NACIONALNI LABORATORIJ ZA ittt
Q ZDRAVIJE, OKOLJE IN HRANO

Porocilo o izvedeni nalogi

Izvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Evidentna oznaka: 2105-09/24930-17/109477

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVQD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna

Delovni nalog: pogodba, 00-563/1, 34/1-09, 22.01.2009

lzvajalci: Oddelek za okolje in zdravje Koper

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper
Oddelek za mikrobioloske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inZ.
Koper, 09.10.2017
Oddelek za okolje in zdravje Koper
Vodja naloge: Vodja oddelka:
Gregor Drinovec, san. inz. mag. Silvana Markié Hrast, dipl. san. ing.
Elektronsko podpisal Gregor Drinoves, san inZ. ob 09 10 2017 07:55:03 Cas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta

Porotilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: hitp://www.nlzoh.sifistovetnost.

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran 1/2
Vojkove nabreZje 10, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp cozf@nlzoh si )
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbila®LIMS ver.: 1.7.18

ID za DDV: S119651295; TRR: S15601100-5000043285, BIC: BSLJSI2X. Banka Slovenije verzija predloge porotila: 1 4



ZDRAVIJE, OKOLIJE IN HRANO

WIS NACIONALNI LABORATORU ZA

Evidenéna oznaka: 2105-09/24930-17/109477

Podatki o vzorcu

Vzorec: Cistilna naprava vodarna Malni po obdelavi

Stevilka vzorca: 17/109477

Namen; Notranji nadzor

Naroé&nik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA, JERSICE 3, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper

Cas odvzema: 03.10.2017 09:00

Mesto odvzema: vodovod Postojna - Pivka, Cistilna naprava vodarna Malni po obdelavi

Vzorec sprejel: Gregor Drinovec

Kraj in éas sprejema: Koper, 03.10.2017 12:53

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

(1) Pravilnik o pitni vodi, Ur list RS, §t. 19/2004, 35/2004, 26/20086, 92/2006, 25/2008, 74/2015, 51/2017 , Priloga 1

(2) Pravilnik o pitni vodi, Ur.list RS, &t. 19/2004, 35/2004, 26/2008, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017 , Priloga 1, del
AinC

(3) Pravilnik o pitni vodi, Ur list RS, §t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017 , Priloga 1, del
A

Ocena skladnosti
Vzorec je skladen z upostevanimi kriteriji.

Zdravstvena ocena
Vzorec je zdravstveno ustrezen.

Priloge porocila:

Porocilo o presku$anju z evidentno oznako 2105-9/24930-17/109477-T

Porocilo o kemijskem preskusanju z evidenéno oznako 1005-9/24930-17/109477-K
Porogilo o mikrobioloSkem preskusanju z evidenéno oznako 4005-9/24930-17/109477-M

Oddelek za okolje in 2dravje Koper Stran 2/2
Vojkavo nabreje 10, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp.coz@nizoh si .
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver: 1.7.16

ID za DDV: 5119651295, TRR: S15601100-8000043285, BIC: BSLJSI2X, Banka Slavenije verzija predloge porodila: 1.4



SLOVENSKA
> NACIONALNI LABORATORIJ ZA A e
@ ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO . "Nf“ |
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE Aamsaohmt el e

Evidenéna oznaka:2105-9/24930-17/108477-T

Porocilo o preskusSanju

Vzorec: Cistilna naprava vodarna Malni po obdelavi

Stevilka vzorca:  17/109477

Namen: Notranji nadzor

Naloga: lzvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inZ.

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.0., POSTOJNA,

JERSICE 3, 6230 Postojna
Delovni nalog: pogedba, 00-563/1, 34/1-09, 22.01.2009
Mesto odvzema: vodovod Postojna - Pivka, Cistilna naprava vodama Malni po obdelavi
Metoda vzoréenja; SIST ISO 5667-5: 2007

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
Odvzem vzorca Sprejem vzorca Datum porodila: 09.10.2017
Datum inura: 03.10.2017 09:00 Datum inura: 03.10.2017 12:53
Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper Sprejel: Gregor Drinovec
REZU Itati pfeSklléaﬂja # Rezutiali oznadeni z # se nanasaio na neakreditirano dejavnost
Rezultat lzraZen Metoda Zatetek !
PhCamshor Opomba Enota \ otina Kraj izvedbe o
Terenske meritve
Temperatura vode 13.0 °C DIN 38404-C4-2 1976, na  03.10.17
mestu odvzema 03.10.17
Klor-prosti 0.65 mg/L Ci2 SIST EN IS0 7393-2:.2000,  03.10.17
na mestu odvzema 03.10.17
Senzoritne lastnosti vode
Von po Kloru ali # ONORM M 6620:2012,na  03.10.17
klorirani vodi mestu odvzema 03.10.17
Splosni fizikalno-kemijski parametri
pH 7.98 ISO 10523:2008, namestu  03.10.17
odvzema 03.10.17
Elekiricna prevodnost (20°C) 357 pSicm IS0 7888:1985, na mestu ~ 03.10.17
odvzema 03.10.17

Korekcija s pomodjo temperatume kompenzacijs instrumenta

Vodja oddelka:
mag. Silvana Marki¢ Hrast, dipl. san. ing.

Elekironsko podpisal mag. Silvana Markié Hrast, dipl san ing. ob 09.10.2017 13:28:54
Rezultali se nanadajo izkljuéno na preskusani vzorec. Porodilo se brez pisnega dovolienja oddelka ne sme reproducirati, razen v celot, Ne sme se uporabljati v reklamne namene.

Vzorec je bil v £asu do zadetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravijenem preskuganju so dostopne na oddelku
Preverjanje istovenosti dokumenta: hittp:i/www nizoh. sifistoveinost

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran: 111
Vajkovo nabreZje 10, 6000 Koper - Capodistria, T:05 66 30 803, F:05 66 30 B8B, E:kp.coz@nlzoh.si Orbita®LIMS ver 1716
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor g

ija pred otila: 16
ID za DDV: S119651295: TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X. Banka Slovenije verzin precioge poretia
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NACIONALNI LABORATORIJ ZA

Q ZDRAVIE, OKOLIJE IN HRANO

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL,
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Porocilo o kemijskem preskuSanju

SLOVENSKA
AKREDITACIJA

‘ SIST EN ISONEC 17028
A v

Evidenéna oznaka: 1005-9/24830-17/108477-K

Vzorec: Cistilna naprava vodarna Malni po obdelavi
Stevilka vzorca:  17/109477
Namen: Notranji nadzor
Naloga: lzvajane notranjega nadzora Kovod Postojna
Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inZ.
Naro€nik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNAVODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna
Delovni nalog: pogodba, 00-563/1, 34/1-09, 22.01.2009
Mesto odvzema: vodovod Postojna - Pivka, Cistilna naprava vodarna Malni po obdelavi
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
Odvzem vzorca Sprejem vzorca Datum poroéila: 06.10.2017
Datum in ura: 03.10.2017 09:00 Datum in ura: 03.10.2017 12:53
Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper Sprejel: Gregor Drinovec
Rezultati preskusanja
Zatetek /
Rezultat IzraZen Metoda :
Racimshar Opomba Enota kot/na Kraj izvedbe z:‘,‘-,ha'ﬁi:k
SIST EN ISO 7887:2012 03,1017
Revs K0y wl L metoda B, KP 03.10.17
Meritev opravijena pri pH 7,9,
, 03.10.17
Motnost 0.20 NTU IS0 7027-1:2016, KP 03.10.17
. : 04.10.17
Amonij <0.026 mg/L NH4 ISO 7150-1.1984, KP 041017
5 3 03.10.17
Nitrit <0.01 mglL NO2  SISTEN26777:1996,KP  oo'yoys
Celotni organski ogliik (TOC) 213 malL ¢ IS0 8245 19002 KP mg‘:;
. . SIST EN ISO 10301:1998, 03.10.17
Trihalometani (vsota) 29 HolL Poglavje 38, KP 05.10.17

Podana je vsota kloroforma, bromodiklorometana, dibromoklorometana in bromoforma.

" SIST EN ISO 10301:1998, 03.10.17
Triklorometan (kloroform) 28 pglL Poglavje 38, KP 05.10.17
g SIST EN IS0 10301:1998, 03.10.17
Bromodiklorometan 13 HolL Poglavje 39, KP 06.10.17
: SIST EN SO 10301:1998, 03.10.17
CxbremeRiorememn 09 koL Poglavie 3, KP 051017
. SIST EN IS0 10301:1998, 03.10.17
Tribromometan (bromoform) <0.5 HalL Poglavie 3%, KP 051017
[1] Meritev je opravijena pn 438 nm v 5 cm kiveli.
[2] Metoda dologanja organskega ogljika temelji na postopku nakisanja in prepihovanja vzorca (NPOC).
[3] Uporabliena je metoda: ekstemna standardizacija
Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naroénika.
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod In drugih vzorcev okolja Koper Stran: 1/2

Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capedistria, T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, Eliljana rusnak@nizoh si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomaijska ulica 1, 2000 Maribor
ID za DDV: S119651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

Orbita®LIMS ver: 17.1.6
verzija predioge porotila: 1.2



SLOVENSKA
> NACIONALNI LABORATORIJ ZA A triepbosns
ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO MROss

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL,
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 1005-9/24930-17/109477-K

Vodja oddelka:
Liljana Ru&njak, mag.varst.nar.

Za, elektronsko podpisal Nadja Mrmolja, univ dipl kem. spec.san kem, ob 06 102017 14:14.21

Rezultati se nanaajo izkljuéno na preskudani vzorec Porodilo se brez pisnega dovolienja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabliati v reklamne nameng.
\izorec je bil v éasu do zatetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravijenem preskusanju so dostopne na oddatku.
Preverjanje istovemosti dokumenta: hitp:/‘www nizoh siistovetnost

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okelja Koper Stran: 2/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 884, F:05 66 30 828, E:liljana rusnjak@nlzoh.si Orbita®LIMS ver- 17 1.6
Naclonalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor verzsa pradioge par ol 1.2
ID za DDV: S119651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije '



SLOVENSKA
‘ AKREDITACUA
SIST EN IS0/IEC 17025

g o

7=>  \ACIONALNI LABORATORI ZA
Q ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL,
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 4005-9/24930-17/109477-M

Porogilo o mikrobioloSkem preskusanju

Cistilna naprava vodarna Malini po obdelavi
17/108477; lab.8t.: 17/5249
Notranji nadzor

Vzorec:
Stevilka vzorca:
Namen:

Naloga:

Vodija naloge:

Izvajane notranjega nadzora Kovod Postojna
Gregor Drinovec, san. inZ.

JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNAVODOVOD, KANALIZACIJA, D.0.0., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postcjna

pogodba, 00-563/1, 34/1-09, 22.01.2009
vodovod Postojna - Pivka, Cistilna naprava vodarna Malni po obdelavi

Narocnik:

Delovni nalog:
Mesto odvzema:

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca
Datum in ura: 03.10.2017 09:00

Prevzem vzorca Datum poroéila: 06.10.2017
Datum inura: 03.10.2017 12:59

Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper Prevzel: Alenka Speh
Rezultati preskusanja
Parameter Metoda Rezultat Enota zaw?n’;f;t“"“k
; " IS0 9308-1:2014, ISO o 03.10.2017 13:40
Holsaitna bagetl 9308-1:2014/Amd.1:2016 SbEns CFUAOO ML 06 10,2017 10:10
e ISO 9308-1:2014, 1SO i 03.10.2017 13:40
Escherichia col 9308-1:2014/Amd. 12016 e CRUAOOML 06 102017 10:10
: : — 03.10.2017 13:40
Enterokoki ISO 7899-2:2000 ni najdeno CFU/100 mL 06.10.2017 1010
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list )
Clostridium perfringens RS, 8t, 19/2004, 1. tocka ni najdeno CFUM00 mL gl 13,'40
: 06.10.2017 10:10
Priloge 1)

i v ; — . — 03.10.2017 13:40
Skupno stevilo mikroorganizmov pri 22°C ISO 6222:1999 ni najdeno CFU/mL 06.10.2017 10:10
Skupno &tevilo mikroorganizmov pri 37°C ISO 6222:1999 najdeno (<4) CFU/mL WCANERLI I

06.10.2017 10:10

Analitik:
mag. Matejka Bremec, univ. dipl. mikrob.

Odgovorna oseba:
Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob.
Elektronsko podpisal Erka Batagelj, univ. dipl. mikrob. ob 06.10.2047 13:28:17

Rezultati se nanasajo izkljuéno na preskudani vzorec. Perodile se brez pisnega dovelienja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti, Ne sme se uporabljati v reklamne namene
\zorec je bil v Gasu do zadetka analiz ustrezno hranjen \'se dodatna informacije o opravijenem preskudanju so destopne na oddelku
Preverjanje istovetnosti dokumenta: hitp.//www.nlzoh sifistovetnost.

Oddelek za mikrobiologke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria, T:05 66 30 850, F:08 66 30 888, E:kp cma@nlzoh si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

ID za DDV: S119651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Sloverije

Stran: 1/1
Orbita®LIMS ver.: 1.7.1.6
verzija predioge porodila: 1.1



NLZOH

2017.10.08 13:28:13

SILVANA MARKIC HRAST
0OZ Koper

= NACIONALNI LABORATORI ZA e e s
@ ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Porocilo o izvedeni nalogi

lzvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Evidengna oznaka: 2105-09/24930-17/109479

Narognik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTQJNA
JERSICE 3
6230 Postojna

Delovni nalog: pogodba, 00-563/1, 34/1-09, 22.01.2009

Izvajalei: Oddelek za okolje in zdravje Koper

Oddelek za mikrobiolo$ke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inz.
Koper, 09.10.2017
Oddelek za okolje in zdravje Koper
Vodja naloge: Vedja oddelka:
Gregor Drinovec, san. inz. mag. Silvana Marki¢ Hrast, dipl. san. ing.
Elektronsko podpisal Gregor Drinovec, san. in. ob 09.10 2017 07:58:00 Cas cerificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poroéilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.sifistovetnost.

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran 1/2
Vojkovo nabreZje 10, 6000 Koper - Capodistria; T:05 86 30 803, F:05 66 20 888, E:kp coz@nlzoh si !
Nacionalni laboratorij za zdravje, ckolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribar Orbita®LIMS ver.: 1.7.1.6

ID za DDV SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predioge porotila: 1.4



ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

@s NACIONALNI LABORATORIJ ZA

Eviden¢na oznaka: 2105-09/24930-17/109479

Podatki o vzorcu

Vzorec: Zajetje Malni za Planino po obdelavi

Stevilka vzorca: 17/109479

Namen: Notranji nadzor

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA, JERSICE 3, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper

Cas odvzema: 03.10.2017 09:30

Mesto odvzema: vodovod Planina, Zajetje Malni za Planino po obdelavi

Vzorec sprejel: Gregor Drinovec

Kraj in &as sprejema: Koper, 03.10.2017 12:53

Kriteriji-mejne vrednosti o povzeti po:

(1) Pravilnik o pitni vodi, Ur.list RS, &t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017 , Priloga 1, del
AinC

(2) Pravilnik o pitni vodi, Ur list RS, &t 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2008, 25/2009, 74/2015, 51/2017 , Priloga 1

Ocena skladnosti
Vzorec je skladen z upodtevanimi kriteriji.

Zdravstvena ocena
Vzorec je zdravstveno ustrezen.

Priloge poroéila:
Poroéilo o preskudanju z evidenéno oznako 2105-9/24930-17/109479-T
Poroéilo o mikrobioloSkem presku3anju z evidenéno oznako 4005-8/24930-17/109479-M

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran 2/2
Vajkovo nabreje 10, 6000 Koper - Capodistria, T:05 66 30 B03, F:05 66 30 888, E:kp.coz@nlzoh si )
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor OrbitaLIMS ver.: 1.7.1.6

ID za DDV: 5119651295, TRR: SI5601100-5000043285; BIC: BSLJSIZX, Banka Siovenije verzija predioge peroila: 1.4



SLOVENSKA
‘ AKREDITACUA

e NACIONALNI LABORATORIJ ZA ‘ SIST EN ISO/IEC 17025
Q ZDRAVIJE, OKOLJE IN HRANO _ ""‘é“ |
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE e enerkarhet

Evidenéna oznaka:2105-9/24930-17/108479-T

Porocilo o preskusanju

Vzorec: Zajetje Malni za Planino po cbdelavi

Stevilka vzorca:  17/109479

Namen: Notranji nadzor

Naloga: lzvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inZ.

Naro¢nik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,

JERSICE 3, 6230 Postojna
Delovni nalog: pogodba, 00-563/1, 34/1-09, 22.01.2009
Mesto odvzema:  vodovod Planina, Zajetje Malni za Planino po obdelavi
Metoda vzoréenja: SIST ISO 5667-5: 2007

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Sprejem vzorca Datum porodila: 09.10.2017
Datum inura: 03.10.2017 09:30 Datum inura: 03.10.2017 12:53

Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper Sprejel: Gregor Drinovec

Rezultati preskusanja

# Rezuitat oznadeni z # se nanasajo na neakreditirano degvnost

Rezultat lzraZen Metoda Zatetek |
rame! Kljucek
Pa e Opomba Enota kot/na Kraj izvedbe ”mlm
Terenske meritve
Temperatura vode 12.6 °C DIN 38404-C4-2: 1976, na  03.10.17
mestu odvzema 03.10.17
Klor-prosti 0.35 mg/L Cl2 SIST EN ISO 7393-2:2000,  03.10.17
na mestu odvzema 03.10.17
Senzoritne lastnosti vode
Von brezvonja ¥ ONORM M 6620:2012,na  03.10.17
mesiu odvzema 03.10.17

Vodja oddelka:
mag. Silvana Marki¢ Hrast, dipl. san. ing.

Elektronsko podpisal mag. Silvana Markic Hrast, dipl. san. ing. ob 09.10.2017 13.29.13
Rezultati se nanadajo izkjuéno na preskudani vzorec. Poroilo se brez pisnega dovoljenya oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene

Vzorec je bil v asu do zatetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravijenem preskuSanju so dostopne na oddefku,
Preverjanje isiovetnost dokumenta. hitp://www.nizoh siistovetnost

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran: 11

Vajkovo nabreZje 10, 6000 Koper - Capodistria, T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp.coz@nlzoh si Orbita®LIMS ver: 1.7.1.6
Macionaini laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor verzija predioge porotila: 1.6
ID za DDV: SI119651295; TRR: 515601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije



SLOVENSKA
>~ NACIONALNI LABORATORIJ ZA A i
@ ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO LP-014
CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL,

VOD IN DRUGIH VZORCEY OKOLJA
Evidenéna oznaka: 4005-9/24830-17/108479-M

Porocilo o mikrobioloSkem preskusanju

Vzorec: Zajetje Malni za Planino po obdelavi

Stevilka vzorca: 17/109479; lab &t.: 17/5251

Namen: Notranji nadzor

Naloga: |zvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inZ.

Narocnik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna

Delovni nalog: pogodba, 00-563/1, 34/1-09, 22.01.2009

Mesto odvzema: vodovod Planina, Zajetje Malni za Planino po obdelavi

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Prevzem vzorca Datum poroéila: 06.10.2017

Datum in ura: 03.10.2017 09:30 Datum in ura: 03.10.2017 12:59

Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper Prevzel: Alenka Speh

Rezultati preskusanja

Zatetek | zakljugek

Parameter Metoda Rezultat Enota analize

ISO 9308-1:2014, ISO 03.10.2017 13:40

Solfori e Bakietle 3308-1:2014/Amd. 1:2016 i hogeno CRUR0OML o6 402017 1043
i IS0 9308-1:2014, 1ISO b 03.10.2017 13:40
Esshesicrie ol 9308-1:2014/Amd. 1:2016 Ll CFUNQ0mL 06 102017 10113
; ; ; 03.10.2017 13:40
Enterokoki ISO 7899-2:2000 ni najdeno CFU/M00 mL 06102017 1013
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list ;
Clostridium perfringens RS, 8t 19/2004, 1. tocka ni najdeno CFUM00 mL g0.10.2017 13:40
; 06.10.2017 10:13
Priloge 1)
o . — _ gos 03.10.2017 13:40
Skupno Stevilo mikroorganizmov pri 22°C 180 6222:1999 ni najdeno CFUImL 06.10.2017 1013
ol A ; -, . o 03.10.2017 13:40
Skupno &tevilo mikroorganizmov pri 37°C 180 6222:1999 ni najdeno CFU/mL 06.10.2017 10-13
Analitik: Odgovorna oseba:
mag. Matejka Bremec, univ. dipl. mikrob. Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob.

Elektronsko podpisal Enka Batagelj, univ. dipl mikrob. ob 05.10.2017 13:31:10

Rezultati se nanasajo @kljuéno na preskusani vzorec. Porodilo sg brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene
\zorec je bil v Easu do zadetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opreviienem preskusanju so dostopne na oddelku.
Prevenjanje 1stovetnost dokumenta. hitp:/fwww nizoh sifistovetnost.

Oddelek za mikrobiologke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 1/1

Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistna, T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp.cma@nlzoh si Orbita®LIMS ver: 1.7 1.6
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor verzija predioge porﬁcll-a' 44
ID za DDV: S119651285; TRR: S15601100-6000043285, BIC: BSLJSi2X, Banka Slovenije o



NLZOH

2017.10.09 13:28:22
SILVANA MARKIC HRAST

OO0Z Koper

= NACIONALNI LABORATORIJ ZA P o b sitovemont
Q ZDRAVIJE, OKOLJE IN HRANO

Porocilo o izvedeni nalogi

lzvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Evidenéna oznaka: 2105-09/24930-17/109480

Naroé&nik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O,,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna

Delovni nalog: pogodba, 00-563/1, 34/1-09, 22.01.2008

lzvajalci: Oddelek za okolje in zdravje Koper

Oddelek za mikrobiolo$ke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inz.
Koper, 09.10.2017
Oddelek za okolje in zdravje Koper
Vedja naloge: Vodja oddelka:
Gregor Drinovec, san. inZ. mag. Silvana Markié Hrast, dipl. san. ing.
Elektronske podpisal Gregor Drinovec, san. inZ. ob 08.10.2017 07:57:40 Cas cenificiranega podpisa in podatii o certifikatu so razvidni na vrhy prve strani dokumenta

Porotilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://'www.nlzoh.sifistovetnost.

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran 1/2
Vigjkovo nabretje 10, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 803, F:05 66 30 8B8, E:kp.coz@nlzoh si )
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1. 2000 Manbor Orbita®_IMS ver: 1.7.1.6

ID za DDV: SI19651295, TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Siovenije verzija predioge porotila: 1.4



ZDRAVIE, OKOLIJE IN HRANO

@’S NACIONALNI LABORATORIJ ZA

Evidenc¢na oznaka: 2105-09/24930-17/109480

Podatki o vzorcu

Vzorec: Postojna - ZelezniSka postaja

Stevilka vzorca: 17/109480

Namen: Noftranji nadzor

Naroé&nik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA, JERSICE 3, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper

Cas odvzema: 03.10.2017 10:35

Mesto odvzema: vodovod Postojna - Pivka, Postojna - ZelezniSka postaja

Vzorec sprejel: Gregor Drinovec

Kraj in €as sprejema: Koper, 03.10.2017 12:53

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

(1) Pravilnik o pitni vodi, Ur list RS, §t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/20086, 25/2009, 74/2015, 51/2017 , Priloga 1, del
AinC

(2) Pravilnik o pitni vodi, Ur.list RS, §t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017 , Priloga 1

Ocena skladnosti
Vzorec je skladen z upodtevanimi Kriteriji.

Zdravstvena ocena
Vzorec je zdravstveno ustrezen.

Priloge porocila:
Porogilo o preskusanju z evidenéno oznako 2105-8/24930-17/109480-T
Poroéilo o mikrobioloSkem preskusanju z evidenéno oznako 4005-9/24930-17/109480-M

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran 2/2
Vojkovo nabreZje 10, 68000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp coz@nlzoh si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvormajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.7.1.6

1D za DDV: S119651295; TRR: S15601100-6000043285, BIC: BSLJS|2X, Banka Slovenije verzija predloge porotila: 1.4



= NACIONALNI LABORATORIJ ZA A s
@ ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO LP-014
Rezultali oznateni z # se nanagajo

CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE na neakreditirano defamast
Evidenc¢na oznaka:2105-9/24930-17/109480-T

Porocilo o preskusanju

Vzorec: Postojna - Zelezni$ka postaja

Stevilka vzorca:  17/109480

Namen: Notranji nadzor

Naloga: Izvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inz.

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,

JERSICE 3, 6230 Postojna
Delovni nalog: pogodba, 00-563/1, 34/1-09, 22.01.2009

Mesto odvzema: vodovod Postojna - Pivka, Postojna - ZelezniSka postaja
Metoda vzoréenja:  SIST ISO 5667-5: 2007

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
Odvzem vzorca Sprejem vzorca Datum porotila: 09.10.2017
Datum inura: 03.10.2017 10:35 Datum inura: 03.10.2017 12:53
Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper Sprejel: Gregor Drinovec
REZU Itati pres kuganja # Rezultat oznadeni 2 # se nanasaio na neakreditirano dejevnost
rame! Rezultat lzraZen Metoda Zaketek /
Pa o Opomba Enota kot/na Kraj izvedbe ‘:'.i'f‘..‘;‘i"
Terenske meritve
Temperatura vode 18.4 °C DIN 38404-C4.2: 1976,na  03.10.17
mestu odvzema 03.10.17
Klor-prosti <02 mg/L CR2  SISTENISO7303-2:2000, 03.10.17
na mestu odvzema 03.10.17
lzmeijena vrednost je <0.1Tmg/l.
Senzoricne lastnosti vode
Vonj brezvonja  # ONORM M 6620:2012, na  03.10.17
mesiu odvzema 03.10.17

Vodja oddelka:
mag. Silvana Marki¢ Hrast, dipl. san. ing.

Elektronsko podpisal meg. Silvana Markié Hrast, dipl. san ing. ob 09.10.2017 13:29.22
Rezultat se nanasajo izkljuéna na preskusan: vzorae. Poroéilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirat, razen v celetl. Ne sme se uporabljati v rekiamne namene.

Vzorec je bil v éasu do zaéetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravijenem preskuganju so dostopne na cddelku
Preverjanje istovetnosti dokumenta hitp:/fwww nizoh sifistovetnost

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran: 1/1
Vojkovo nabreZje 10, B000 Koper - Capodistnia, T:05 66 30 803, F:05 86 30 888, E:kp.coz@nlzoh si Orbita®_IMS ver- 1.7.1.6
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor verzia predioge pm')'&“é:'.l '6
1D za DDV: SI119651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Siovenije



SLOVENSKA
@3 NACIONALNI LABORATORIJ ZA A vt

ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO LP-014

CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL,
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 4005-8/24930-17/109480-M

Porocilo o mikrobioloSkem preskusanju

Vzorec: Postojna - ZelezniSka postaja

Stevilka vzorca: 17/109480; lab.gt.: 17/5252

Namen: Notranji nadzor

Naloga: Izvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Vodija naloge: Gregor Drinovec, san. in2.

Narocnik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNAVODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna

Delovni nalog: pogodba, 00-563/1, 34/1-09, 22.01.2009

Mesto odvzema:  vodovod Postojna - Pivka, Postojna - ZelezniSka postaja

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Prevzem vzorca Datum poroéila: 06.10.2017

Datum in ura: 03.10.2017 10:35 Datum in ura: 03.10.2017 12:59

Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper Prevzel: Alenka Speh

Rezultati preskusanja

Zatetek | zakljuéek

Parameter Metoda Rezultat Enota analize

1SO 9308-1:2014, ISO 03.10.2017 13:40

Kol hakdeiie 9308-1:2014/Amd.1:2016 i CRUNOOML g6 102017 1013
o IS0 9308-1:2014, SO - 03.10.2017 13:40
Escherichia col 9308-1:2014/Amd. 12016 nhrap CRUMOOML 06 10.2017 1013
Enterokoki ISO 7899-2:2000 ni najdeno CFUMO00 mL gg-:g'gg]; i
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list ]
Clostridium perfringens RS, &t 1912004, 1. tocka ni najdeno CRUMOOmL oo 102017 1940
Priloge 1) i :
Skupno 3tevilo mikroorganizmov pri 22°C 1SO 6222:1999 najdeno (<4) CFU/mL g::g gg}; :gig
Skupno Stevilo mikroorganizmov pri 37°C 180 6222:1099 najdeno (<4) CRUmL Do 1020171940
Analitik: Odgovorna oseba:
mag. Matejka Bremec, univ. dipl. mikrob. Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob.

Elektransko podpisal Erika Batagelj, univ. dipl mikrab ob 06.10.2017 13:31.32

Rezultati se nanadaje izZkjuno na preskusani vzores. Porodilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljali v reklamne namene.
\(zorec je bil v £asu do zakstka analiz ustrezne hranjen. Vse dodatne informacije o opravijienem preskusanju so dostopne na oddelku
Prevenanje istovetnosti dokumenta: hitp:ihwww.nlzoh sifistovetnost.

Oddelek za mikrobiologke analize Zivil, vod in drugih vzercev okolja Koper Stran: 1/1
Verdijeva ulica 11, 8000 Koper - Capodistria, T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp.cma@nlzoh si OrbitaLIMS ver 1.7.1.6
Macionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor verziia predloge poraciié' 1'1
1D za DDV: S119651295, TRR: S15601100-8000043285; BIC: BSLJIS|2X, Banka Slovenije '



NLZOH

2017.10.08 13:24:42
ERIKA BATAGELJ

S O Koper
@ NACIONALNI LABORATORIJ ZA it oo

ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Porocilo o izvedeni nalogi
Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Eviden&na oznaka: 4005-09/26759-17/108906

Naro¢nik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna
Delovni nalog: Pogodba &t. 00-563/1 z aneksoma &t. 1 in 2, 22.01.2009
Izvajalci: Oddelek za mikrobiolodke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper
Vodja naloge: dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.
Koper, 06.10.2017
Analitik: Odgovaorna oseba:
mag. Matejka Bremec, univ. dipl. mikrob. Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob.

Elekironsko podpisal mag. Matejka Bremecs, univ. dipl. mikrob. ob 06.10.2017 12:57.34 Cas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Porotilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http:/iwww .nlzoh.sifistovetnost.

Oddelek za mikrobiolo&ke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 1/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria, T:05 66 30 B50, F:05 66 30 888, E:kp cma@nlzoh si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®™LIMS ver.. 1.7.18

ID za DDV: 8119651295, TRR: S16601100-6000043285, BIC: BSLISIZX, Banka Slovenije verzia predloge porotila: 1.4



ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

@5 NACIONALNI LABORATORI ZA

Evidenéna oznaka: 4005-09/26759-17/109906

Podatki o vzorcu

Vzorec: PITNAVODA - VS IL. B. VODOHRAN SUHORJE, PIPA

Stevilka vzorca: 17/109906

Namen: Intemi nadzor

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA, JERSICE 3, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: naroénik - Edo Sibenik

Cas odvzema: 03.10.2017 11:20

Mesto odvzema: VS IL. B. VODOHRAN SUHORJE, PIPA

Vzorec sprejel: Alenka Speh

Kraj in &as sprejema: Koper, 03.10.2017 12:20

Ocena rezultatov

Prikazani so vsi rezultati presku$anj iz prileg.

Parameter Rezultat Enota Kriterij Skladnost
Koliformne bakterije ninajdeno  CFU/100 mL 0 skladen
Escherichia coli ninajdeno  CFU/100 mL 0 skladen
Enterokoki ninajdeno  CFU/100 mL 0 skladen
Clostridium perfringens (vkljuéno s sporami) ni najdeno CFU/100 mL 0 skladen
(Clostridium perfringens *)

Stevilo kolonij 22 °C (Skupno &tevilo ni najdeno CFUImL { /
mikroorganizmov pri 22°C *)

Stevilo kolonij 37 °C (Skupne Stevilo ni najdeno CFU/mL 100 skladen
mikroorganizmov pri 37°C )

*V oklepaju je navedeno poimenovanje kot na priloZenih porogilih o preskusanju.

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi, Ur list RS, &t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2008, 25/2009, 74/2015, 51/2017 , Priloga 1

Priloge porogila:
Porotilo o mikrobioloskem preskusanju z evidenéno oznako 4005-9/26759-17/109806-M

Oddelek za mikrobiolo&ke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 2/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria, T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp.cma@nizoh si ) )
Nacionaini laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.7.1.6

1D za DDV: S119651295; TRR: S15601100-8000043285; BIC: BSLJSIZX, Banka Slovenije verzija predioge porozila. 1.4



SLOVENSKA
S NACIONALNI LABORATORI] ZA A el

@ ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO LP-014

CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL,
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 4005-9/26758-17/109908-M

Porocilo o mikrobioloskem preskusanju

Vzorec: PITNA VODA - VS IL. B. VODOHRAN SUHORJE, PIPA

Stevilka vzorca: 17/109906; lab.&t.: 17/5236

Namen: Interni nadzor

Naloga: Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.0.

Skrbnik vzorca: Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob.

Naroé&nik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNAVODOVOD, KANALIZACIJA D.0.O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna

Delovni nalog: Pogodba 3t. 00-563/1 z aneksoma &t. 1in 2, 22.01.2009

Mesto odvzema: VS IL. B. VODOHRAN SUHORJE, PIPA

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Sprejem vzorca Datum poroéila: 06.10.2017

Datum in ura: 03.10.2017 11:20 Datum inura: 03.10.2017 12:20

Odvzel: naroé&nik - Edo Sibenik Sprejel: Alenka Speh

Rezultati preskusanja

Zacetek | zakljucek

Parameter Metoda Rezultat Enota e
i - 150 9308-1:2014, ISO , 03.10.2017 12:50
L 9308-1:2014/Amd. 1:2016 ikige CFUNGOML 8 10 2017 1007
- IS0 9308-1:2014, ISO g 03.10.2017 12:50
Eachverichis ool 0308-1:2014/Amd. 12016 né o CRUA0OML 06 10,2017 10:07
: : s 03.10.2017 12:50
Enterokoki ISO 7899-2:2000 ni najdeno CFU/M00 mL 06.10.2017 10:07

Pravilnik o pitni vodi (Ur. list .
Clostridium perfringens RS, &t 18/2004, 1. totka ni najdeno CFU/100 mL D10.2017 12'.50
j 06.10.2017 10:07
Priloge I1l)
— g — _ - 08.10.2017 12:50
Skupno tevilo mikroorganizmev pri 22°C ISO 6222:1999 ni najdeno CFU/mL 06.10.2017 1007
a5 : g ! g 03.10.2017 12:50
Skupno &tevilo mikroorganizmov pri 37°C 1SO 6222:1999 ni najdeno CFU/mL 06.10.2017 10:07
Analitik: Odgovorna oseba:
mag. Matejka Bremec, univ. dipl. mikrob. Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob.
Elektronsko padpisal mag. Metejka Bremee, univ. dipl. mikrob. ob (6.10.2017 125734 Elakironskn podpisal Erika Batagej, univ. dipl. mikrob. ob 06.10.2017 13:24:42

Rezullati se nanasajo izkljuéne na preskudani vzorec, Porodilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v caloti. Ne sme se uperabljati v reklamne namene.
\zorec je bil v éasu do zadetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravijenem preskusanju so dostopne na oddelku
Prevenanje istovetnost dokumenta: hitp:Awww.nlzoh sifistovetnost

Oddelek za mikrobiolo&ke analize zivil, ved in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 1/1

Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria, T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp.cma@nlzoh si OrbitatLINS ver 17 1.6
MNacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor verzija predioge pm') Zila: 1.1
1D za DDV: 5119651295, TRR: SI5601100-8000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije S






NLZOH

2017.10.06 135332
NADJA MRMOLJA

OKA Koper
® NACIONALNI LABORATORI ZA ittt oo st
@ ZDRAVIJE, OKOLJE IN HRANO

Porocilo o izvedeni nalogi
Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Evidenéna oznaka: 1005-09/26190-17/109922

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O,,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna

Delovni nalog: Pogodba &t. 00-563/1 z aneksoma &t. 1 in 2, 22.01.2009

lzvajalei: Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vodja naloge: Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem.,spec.san.kem.

Koper, 06.10.2017

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev
Vodja naloge: okolja Koper

Vodja oddelka:
Nadja Mrmolja, univ.dipl kem. spec.san kem.

Liljana Rusnjak, mag.varst.nar.

Cas cenificiranega podpisa in podatk o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poroéilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://iwww.nizoh.si/istovetnost.

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 1/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, E:hljzna.rusnjak@nlzoh si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvoma(ska ulica 1. 2000 Maribor Oroita®LIMS ver: 1.7.16

1D za DDV: S119651295, TRR: S15601100-6000043285. BIC: BSLJSIZX, Banka Slovenije verzija predioge poroéila: 1.4



ZDRAVIJE, OKOLIJE IN HRANO

@’3 NACIONALNI LABORATORL ZA

Evidenéna oznaka: 1005-09/26190-17/109922

Podatki o vzorcu

Vzorec: VS IL.B. VODOHRAM SUHORJE, pipa

Stevilka vzorca: 17/109922

Namen: Interni nadzor

Naro&nik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA, JERSICE 3, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: naro&nik - Edo Sibenik

Cas odvzema: 03.10.2017 11:20

Mesto odvzema: VS IL.B. VODOHRAM SUHORJE, pipa

Vzorec sprejel: Nadja Mrmolja

Kraj in €as sprejema: Koper, 03.10.2017 12:20

Ocena rezultatov

Prikazani so vsi rezultati preskusanj iz prilog.

Parameter Rezuitat Enota Ii::atfizn Kriterij Skladnost
Motnost 0.52 NTU 1 skladen
pH 7.84 6.5-9.5 skladen
Elektriéna prevodnost (20°C) 372 pSicm 2500 skladen
Amonij <0.026 mg/L NH4 0.50 skladen
Nitrit <0.010 mg/L NO2 0.5 skladen
Kemijska potreba po kisiku (oksidativnost) <0.50 mg/L 02 5 skladen
Barva (436 nm) <01 m-1 / /

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi, Ur list RS, &t 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017 , Prilega 1

Priloge porodila:
Porotilo o kemijskem preskusanju z evidentno oznako 1005-9/26190-17/109922-K

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 2/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria, T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, E:Iiljana_rusn}ak@n!zch sl ) _
Nacionalni laboratorij za zdravije, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®_IMS ver: 17.1.6

1D za DDV: SI19651285, TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLISI2X Banka Slovenije verzija predioge porocila 1.4
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NACIONALNI LABORATORI) ZA
ZDRAVIE, OKOLIE IN HRANO

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL,

VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenéna oznaka:

SLOVENSKA
‘ AKREDITACLJA
SIST EN ISD/MEC 17025

) -0

Rezultati oznaten| z # se nanadajo
na neakreditirano dejavnost

Porocilo o kemijskem preskusanju

Vzorec:

Stevilka vzorca:  17/109922
Namen: Interni nadzor
Naloga:

Vodja naloge:

Narocnik:

VS IL.B. VODOHRAM SUHORAJE, pipa

Interni nadzor. KOVOD Postojna, d.o.o.
Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem.,spec.san.kem.

JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.0.O., POSTOJNA

JERSICE 3, 6230 Postojna

Delovni nalog:
Mesto odvzema:
Stanje vzorca:
Odvzem vzorca

Datum in ura: 03.10.2017 11:20

Sprejem vzorca

Pogodba §t. 00-563/1 z aneksoma &t. 1in 2, 22.01.2009
VS IL.B. VODOHRAM SUHORJE, pipa
Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Datum inura: 03.10.2017 12:20

1005-9/26190-17/109922-K

Datum poroéila: 06.10.2017

Odvzel: naro&nik - Edo Sibenik Sprejel: Nadja Mrmolja
Rezultati preskuéanja #Rezullab cznateni z # se nenasap na neakreditirane dejsvnost
Rezultat lzraen Metoda Zatutur!
i kljuéek
Parameter Opomba Enota |\ ota Kraj izvedbe .15
Motnost 052 NTU Iso 702712018, kp o107
- : Sl 03.10.17
: 03.10.17
pH 7.84 ISO 10523:2008, KP 031017
Meritev opravijena pri T=25,0°C
- : ‘ 03.10.17
Elektriéna prevodnost (20°C) 32 # pSiem EN 27888:1993, KP 03.10.17
: : 04.10.17
Amonij <0.026 ma/L NH4 ISO 7150-1;1984, KP 041017
i : 03.10.17
Nitrit <0 .01 mglL NO2 SISTEN 26777: 1996 KP 031017
Kemijska potreba po kisiku (oksidativnost) <05 mg/L 02 EN ISC 8467:1995, KP $ 1 g l;
SIST EN ISO 7887:2012 03.10.17
Barva (436 nm) <0.1 m-1 metoda BU', KP 03.10.17
Meritev opravijena pri pH 7,8.
[1] Meritev je opravljena pri 436 nm v § cm kiveti.
Podatke o meriini negotovosti posredujemo na zahleve naroénika.
Vodja oddelka:

Liljana Ruénjak, mag.varst.nar.

Rezultati se nanadajo izkljuéno na preskusani vzorec Porodila se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti Ne sme se upsrabljati v rsklamne namens
Vzorec je bil v éasu do zatetka enaliz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravienem preskusanju so dostopne na oddelku
Preverjanjs istovetnosti dokumenta: http/fwww nlzoh sifistovetnost

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, E:ligna rusnjak@nlzoh si

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrane, Prvornajska ulica 1, 2000 Maribor
ID za DDV: S119651295, TRR: SI5601100-5000043285; BIC: ESLJSIZX, Banka Slovenije

Stran: 11
Orbita®_IMS ver.- 17.1.6
verzija predloge porodia: 1.2






