NLZOH

2017.12.1107:37:52
SILVANA MARKIC HRAST

Oz Koper
7= NACIONALNI LABORATORI ZA Prvsi s dtumen
Q’ ZDRAVJE, OKOLIE IN HRANO

Porocilo o izvedeni nalogi

lzvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Evidengna oznaka: 2105-09/24930-17/137399

Narognik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna

Delovni nalog: pogodba, 00-563/1, 34/1-09, 22.01.2009

lzvajalci: Oddelek za okolje in zdravje Koper

QOddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper
Oddelek za mikrobioloske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inz.
Kaper, 11.12.2017
Oddelek za okolje in zdravje Koper
Vodja naloge: Vodja oddelka:
Gregor Drinovec, san. in2. mag. Silvana Marki& Hrast, dipl. san. ing.
Elektronsko podpisal Gregor Drinovec, san in? ob 11.12.2017 06:49:24 Cas cerlificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vihu prve strani dokumenta

Parotilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.sifistovetnost.

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran 1/2
Vojkove nabreZje 10, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp.coz@nlzoh si .
Nacionalini laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.. 1.7.2.0

1D za DDV: 5119651295, TRR: S15601100-6000043285, BIC: BSLJIS|2X, Banka Slovenije verzija predioge porodita: 1.4



ZDRAVIJE, OKOLJE IN HRANO

Q’S NACIONALNI LABORATORI ZA

Evidenéna oznaka: 2105-09/24930-17/137399

Podatki o vzorcu

Vzorec: Cistilna naprava vodarna Malni po obdelavi

Stevilka vzorca: 17/137399

Namen: Notranji nadzor

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOQJNA, JERSICE 3 , 6230 Postojna

Vzorec odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper

Cas odvzema: 05.12.2017 09:00

Mesto odvzema: vodovod Postojna - Pivka, Cistilna naprava vodarna Malni po obdelavi

Vzorec sprejel: Gregor Drinovec

Kraj in ¢as sprejema: Koper, 05.12.2017 13:00

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

(1) Pravilnik o pitni vodi, Ur.list RS, §t. 19/2004, 35/2004, 26/20086, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017 , Priloga 1

(2) Pravilnik o pitni vodi, Urlist RS, &t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017 , Priloga 1, del
AinC

(3) Pravilnik o pitni vodi, Ur.list RS, &. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017 , Priloga 1, del
A

Ocena skladnosti
Vzorec je skladen z upodtevanimi kriteriji.

Zdravstvena ocena
Vzorec je zdravstveno ustrezen,

Priloge poroéila:

Porotilo o preskusanju z evidencno oznako 2105-8/24930-17/137399-T

Poroéilo o kemijskem preskudanju z evidenéno oznako 1005-9/24930-17/137399-K
Porogilo o mikrobicloSkem preskusanju z evidenéno oznako 4005-9/24930-17/137399-M

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran 2/2
Vojkovo nabrezje 10, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp.coz@nlzoh si )

Nacionalni laberatorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.7.2.0
ID za DDV: SI119651295, TRR: $15601100-6000043285; BIC: B5LJSI2X, Banka Slovenije verzija predioge porotila: 1.4



SLOVENSKA
@3 NACIONALNI LABORATORIJ ZA A vt

ZDRAVIE, OKOLIJE IN HRANO LP-014

Rezultati cznadeni Z# oL neakreditirano

CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE 56 nanatajo na neakreditranc dejavnost
Evidencna oznaka:2105-8/24930-17/137398-T

Porocilo o preskusanju

Vzorec: Cistilna naprava vodarna Malni po obdelavi

Stevilka vzorca: 17/137399

Namen: Notranji nadzor

Naloga: Izvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inZ.

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3 , 6230 Postojna

Delovni nalog: pogodba, 00-563/1, 34/1-09, 22.01.2009
Mesto odvzema:  vodovod Postojna - Pivka, Cistilna naprava vodama Malni po obdelavi
Metoda vzoréenja: SIST ISO 5667-5: 2007

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijjem za sprejem
Odvzem vzorca Sprefem vzorca Datum poroéila: 11.12.2017
Datum in wra: 05.12.2017 09:00 Datum inura: 05.12.2017 13:00
Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper Sprejel: Gregor Drinovec
Rezu ltatl pres kuga nja # Rezullati cznaden) z # se nanadaio na neakreditirano dejzvnost
Rezultat Vrednosti lzrazen Metoda Zataten]
ki
PR Opomba  podlOQ "% kotna Kraj izvedbe gy
Terenske meritve
Temperatura vode 51 °C DIN 38404-C4-2: 1976,na  05.12.17
mestu odvzema 05.12.17
Klor-prosti 06 mg/L Ci2 SISTEN IS0 7393.2:2000,  05.12.17
na mestu odvzema 05.12.17
Senzoritne lastnosti vode
Vonj po kloru ali # ONORM M 6620:2012,na 051217
klorirani vodi mestu odvzema 05.12.17
Splosni fizikalno-kemijski parametri
pH 7.75 ISO 10523:2008, na mestu ~ 05.12.17
odvzema 05.12.17
Elekiritna prevodnost (20°C) 360 pSicm ISO 7888:1985, namestu  05.12.17
odvzema 05.12.17

Korekeija s pomocjo femperaturme kompenzacije instrumenta

Vodja oddelka:
mag. Silvana Marki€ Hrast, dipl. san. ing.

Elektronsko podpisal mag. Silvana Markic Hrast, dipl san ing. ob 11 12.2017 07-37 52
Rezultatl se nanasajo izkljucno na preskusani vzorec. Poroéilo se brez pisnega dovoljenja addelka ne sme reproducirati, razen v celoti Ne sme se uporabljati v reklamne namene

Vzorec je bil v éasu do zacetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opraviienem preskuganju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnost dokumenta: http:/fwww.nizoh sifistovetnost.

Oddelek za okolje in 2dravje Koper Stran: 1/1
Vojkovo nabreZe 10, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp.coz@nlzoh si OrbitaSLIMS ver- 1.7.2.0
Nacionaini laboratorij 2a zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor vBESiia prediogs oré-éi!.a'.T-ﬁ
ID za DDV: SI19651295, TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLISI2X, Banka Slovenije B RO P



~ d BEmem,
NACIONALNI LABORATORIJ ZA 20 5
@ ZDRAVIJE, OKOLJE IN HRANO LP-014
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL,

VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna cznaka: 1005-9/24830-17/137398-K

Porogilo o kemijskem preskusanju

Vzorec: Cistilna naprava vodarna Malni po obdelavi

Stevilka vzorca:  17/137399

Namen: Notranji nadzor

Naloga: lzvajane nofranjega nadzora Koved Postojna

Vodja naloge: Gregor Drinoveg, san. inZ.

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNAVODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.0., POSTOJNA,
JERSICE 3 , 6230 Postojna

Delovni nalog: pogodba, 00-563/1, 34/1-09, 22.01.2009
Mesto odvzema:  vodovod Postojna - Pivka, Cistilna naprava vodarna Malni po obdelavi

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Sprejem vzorca Datum poroéila: 06.12.2017
Datum in ura: 05.12.2017 09:00 Datum inura: 05.12.2017 13.00

Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper Sprejel: Gregor Drinovec

Rezultati preskusanja

Rezultat Vrednosti lzraen Metoda ZaCetok /
kljuéek
ERN—_— opomba  podLoQ E"®  kotina Kraj izvedbe o
SIST EN ISO 78872012 06.12.17
Barva (436 nm) <01 L metoda BIY, KP 06.12.17
Meritev opravijena pri pH 7,9.
; 06.12.17
Motnost 0.26 NTU 180 7027-1:2016, KP 06.12.17
" . 06.12.17
Amonij <0.026 mg/L NH4 ISO 7150-1:1984, KP 06.12 17
" : 06.12.17
Nitrit <0.010 mg/L NO2 SIST EN 26777: 1996, KP 06.12.17
Kemiska potreba po kisiku (ksidativnost) 0.9 mgl 02 EN 1SO 84671905, KP g}g];
[1] Meritev je opravijena pri 436 nm v 5 cm kiveti.
Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naroénika
Wodja oddelka:

Liljana Rusnjak, mag.varst.nar.
7a, elektronsko podpisal Nadja Mrmolja, univ.dipl kem. spec_san kem. ob 06.12 2017 14:42:12

Rezultati se nanadajo izkljuéno na preskusani vzorec. Porodilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celofi. Ne sme se uporabljati v reklamne namene
Vzoree je bil v Sasu do zadetke analiz ustrezn hranjen. Vse dadatne informacije o opravijenem preskuganju so dostopne na oddelku
Preverjanje istovetnost dokumenta: hitp /fiwww.nizch sifistovetnost.

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 1/1
Verdijeva ulica 11, 8000 Koper - Capodistria, T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, Edijlana rusnjak@nlzoh si Orbita®LIMS ver: 1.7.2.0
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor verzija predioge portl:r;bil.a 1'2
ID za DDV: Si19651295; TRR: S515601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije '



SLOVENSKA
@5 NACIONALNI LABORATORIJ ZA A ovapidiogn

ZDRAVIJE, OKOLJE IN HRANO LP-014

CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL,
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 4005-9/24930-17/137389-M

Porocilo o mikrobioloSkem preskusanju

Vzorec: Cistilna naprava vodarna Malni po obdelavi

Stevilka vzorca: 17/137399; Lab. st.: 17/6404

Namen: Notranji nadzor

Naloga: lzvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inz.

Naroénik: JAYNO PODJETJE KOVOD POSTOJNAVODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3 , 6230 Postojna

Delovni nalog: pogodba, 00-563/1, 34/1-09, 22.01.2009

Mesto odvzema:  vodovod Postojna - Pivka, Cistilna naprava vodarna Malni po obdelavi

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorea Prevzem vzorca Datum porocila: 08.12.2017

Datum in ura: 05.12.2017 09:00 Datum inura: 05.12.2017 13:02

Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper Prevzel: Alenka Speh

Rezultati preskusanja

Zatetek | zakljucek

Parameter Metoda Rezultat Enota analize

; i IS0 9308-1:2014, ISO e 05.12.2017 1345
Kolionmna hakierlje 9308-1:2014/Amd. 1:2016 e CFUM0OML 05 12 2017 09:32
e S IS0 9308-1:2014, ISO — 05.12.2017 1345
Escherichia col 9308-1:2014/Amd. 1:2016 i CRUMOOML 05 1 2017 0932
Enterokoki ISO 7899-2:2000 ni najdeno CFU/M00 mL gg:ggg}; ;g;g

Pravilnik o pitni vodi (Ur. list g
Clostridium perfringens RS, &1, 192004, 1. toka ni najdeno CFUM00 mL gg}ggg:; ;g;g

Priloge Ill) o '
Skupno stevilo mikroorganizmov pri 22°C 180 6222:1999 najdeno (<4) CFU/mL gg gggg ;g;g
Skupno &tevilo mikroorganizmov pri 37°C 180 6222:1999 ni najdeno CFU/mL gg :ggg}; ;ggg

Analitik: Odgovorna oseba:
Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob. dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.

Elekironsko podpisal dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol. ob 08.12.2017 11:28:22

Rezuitati se nanadajo izkljuéno na preskusan vzorec. Porodilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme repreducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzoree je bil v éasu do zadetha analiz ustrezno hranjen. Vse dodalne informacije o opravijenem preskudanju so dostopne na cddelku
Preverjanje istovetnosti dokumenta: hitp:/'www.nlzoh sifistovetnost

Oddelek za mikrobiolo§ ke analize 2ivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 1/1
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistna, T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp.cma@nlzoh si Orbita®LIMS ver.: 1.7.2.0
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor verzija predioge por&i,é. 1'.1
ID za DDV: Si19651295; TRR: SI15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije s






NLZOH
2017.12.22 12.40:55

SILVANA MARKIC HRAST
©OZ Koper

@e NACIONALNI LABORATORIJ ZA il e nisoh st

ZDRAVIE, OKOLIJE IN HRANO

Porocilo o izvedeni nalogi

lzvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Evidenéna oznaka: 2105-09/24930-17/143970

Narognik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna

Delovni nalog: pogodba, 00-563/1, 34/1-09, 22.01.2009

lzvajalei: Oddelek za okolje in zdravje Koper

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper
Oddelek za mikrobiolo3ke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inz.
Koper, 22.12.2017
Oddelek za okolje in zdravje Koper
Vodja naloge: Vodja oddelka:
Gregor Drinovec, san. inZ. mag. Silvana Marki¢ Hrast, dipl. san. ing.
Elektronsko podpisal Gregor Drinovec, san. inZ. ob 22 12 2017 12.33.55 Cas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vihu prve strani dokumenta

Porocilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://iwww.nlzoh.sifistovetnost.

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran 1/2
Vojkovo nabreZje 10, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp.coz@nlzoh si )
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.7.2.1

1D za DDV 5119651295, TRR: SI15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predioge poro€ila: 1.4



ZDRAVIE, OKOLIE IN HRANO

W’s NACIONALNI LABORATORIJ ZA

Evidencéna oznaka: 2105-09/24930-17/143970

Podatki o vzorcu

Vzorec: Rezervoar Strane po obdelavi

Stevilka vzorca: 17/143970

Namen: Notranji nadzor

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA, JERSICE 3 , 6230 Postojna

Vzorec odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper

Cas odvzema: 19.12.2017 09:00

Mesto odvzema: vodovod Strane - Hrusevije - Smihel, Rezervoar Strane po obdelavi

Vzorec sprejel: Gregor Drinovec

Kraj in ¢as sprejema: Koper, 19.12.2017 12:56

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

(1) Pravilnik o pitni vodi, Ur list RS, &t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/20086, 25/2009, 74/2015, 51/2017 , Priloga 1

(2) Pravilnik o pitni vodi, Ur list RS, $t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017 , Priloga 1, del
AinC

(3) Pravilnik o pitni vodi, Ur.list RS, $t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017 , Priloga 1, del
A

Ocena skladnosti
Vzorec je skladen z upostevanimi kriteriji.

Zdravstvena ocena
Vzorec je zdravstveno ustrezen.

Priloge porotila:

Porodilo o preskusanju z evidenéno oznako 2105-9/24930-17/143970-T

Porogilo o kemijskem preskuSaniju z evidenéno oznako 1005-9/24930-17/143970-K
Porogilo o mikrobioloskem preskusanju z evidenéno oznako 4005-8/24930-17/143970-M

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran 2/2
Vojkovo nabrezje 10, 6000 Koper - Capodistria; T:06 66 30 803, F:05 66 30 888, Ekkp.coz@nlzoh si . )
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver. 1.7.2.1

ID za DDV: 5119651295 TRR: SI5601100-6000043285, BIC: BSLISIZX, Banka Slovenije verzija predloge porogia: 1.4



SLOVENSKA
@D NACIONALNI LABORATORIJ ZA A popytoniors

ZDRAVIJE, OKOLJE IN HRANO i
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE e e S

Evidené&na oznaka:2105-9/24930-17/143970-T

Porocilo o preskusanju

Vzorec: Rezervear Strane po obdelavi

Stevilka vzorca:  17/143970

Namen: Notranji nadzor

Naloga: lzvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inZ.

Naro¢nik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA D.O.0., POSTOJNA
JERSICE 3 , 6230 Postojna

Delovni nalog: pogodba, 00-563/1, 34/1-08, 22.01.2009

Mesto odvzema: vodovod Strane - Hruevje - Smihel, Rezervoar Strane po obdelavi
Metoda vzoréenja: SIST ISO 5667-5: 2007

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
Odvzem vzorca Sprejem vzorca Datum porocila: 22.12.2017
Datum inura: 19.12.2017 09:00 Datum inura: 19.12.2017 12:56
Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper Sprejel: Gregor Drinovec
Rezultati pres kusa nja # Rezultati oznadeni z # se nanadajo na neakreditirano dejavnost
Rezultat Vrednosti Izrazen Metoda ARE
Pacamiater Opomba pod LOQ Eisty kot/ina Kraj izvedbe z::lgﬁ:k
Terenske meritve
Temperatura vode 82 °C DIN 38404-C4-2: 1976, na 191217
mestu odvzema 19.12.17
Klor-prosti 0.25 mg/L Cl2 SIST EN I1SO 7393-2:2000,  19.12.17
na mestu odvzema 19.12.17
Senzoriéne lastnosti vode
Vonj brez vonja # ONORM M 6620:2012, na  19.12.17
mestu odvzema 16.12.17
Sploéni fizikalno-kemijski parametri
pH 7.82 18O 10523:2008, KP 19.12.17
19.12.17
Elekiricna prevodnost (20°C) 288 pSfem ISO 7888:1985, KP 19.12.17
18.12.17

Korekcija s pomadjo temperaturne kompenzacije instrumenta.

Vodja oddelka:
mag. Silvana Markié Hrast, dipl. san. ing.

Elektronsko podpisal mag. Silvana Markiz Hrast, dipl san. ing. ob 2212 2017 12:40:55
Rezultali se sajo izkljuéno na preskudani vzorec. Porotilo se brez pisnega dovaljenje oddelka ne sme reproduciraty, razen v celoti. Ne sme se uporabliali v reklamne namene

Vzores je bil v casu do zaetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodalne informaciie o opravijenem preskuSanju so dostopne na oddelku
Preverjanje istovetnosti dokumenta: hitp:/iwww nizoh sifistovetnost

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran: 1/1
Vaojkovo nabrezje 10, 6000 Koper - Capodistria, T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp coz@nlzoh si Orbita®LIMS ver- 1.7.2 1
Nacionaini laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvamajska ulica 1, 2000 Maribor verziia predioge porc.:r-éila'.. 18
1D za DDV: S119651295, TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije



AKREDITACLJA

SLOVENSKA
@s NACIONALNI LABORATORLJ ZA A SISTEN ISO/IEC 17025

ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO LP-014

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL,
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 1005-9/24830-17/143970-K

Porocilo o kemijskem preskusanju

Vzorec: Rezervoar Strane po obdelavi

Stevilka vzorca: 17/143970

Namen: Notranji nadzor

Naloga: Izvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inz.

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNAVODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3 , 6230 Postojna

Delovni nalog: pogodba, 00-563/1, 34/1-09, 22.01.2009

Mesto odvzema:  vodovod Strane - Hrudevje - Smihel, Rezervoar Strane po obdelavi

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Sprejem vzorca Datum poroéila: 22.12.2017

Datum in ura: 19.12.2017 02:00 Datum in ura: 19.12.2017 12:56

Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper Sprejel: Gregor Drinovec

Rezultati preskusanja

: Zacetek /
Rezultat Vrednosti IzraZen Metoda

i akljucek

Parameter Opomba podloQ@ E"®  kouna Kraj izvedbe ks
SIST EN ISO 7887:2012 19.12.17
Barva (136 ] W L metoda BI, KP 19.12.17

Meritev opravijena pri pH 7,8.
. 191217
Motnost <0.10 NTU ISO 7027-1:2016, KP 191217
.. : 20.12.17
Amonij <0.026 ma/L NH4 ISO 7150-1:1984, KP 2012 17
Nt <0.010 mgl  NO2  SISTEN 26777: 1996, kP gg}gg
Kemijska potreba po kisiku (oksidativnost) <0.50 mg/L Q02 EN ISO 8467:1995, KP 12}31;
[1] Meritev je opraviena pri 436 nm v 5 cm kiveti.
Vodja oddelka:

Liljana Rusnjak, mag.varst.nar.
73, elektronsko podpisal Nadja Mrmolja, univ dipl kem. spec.san kem. ob 22.12.2017 10.05:39

Rezultati se nanagajo izk|juéno na praskudani vzorec. Porotilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproduciret, razen v celoli. Ne sme se uporabljati v reklamne namene
Vzorec je bil v éasu do zadetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskusanju so dostopns na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: hitp:/fwww nlzoh sifistovetnost.

Oddelek za kemijske analize 2ivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran- 1/1

Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, E:lijana rusnjak@nizoh.s! Orbita®LiMS ver.- 1.7.2.1
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomaijska ulica 1, 2000 Maribor verzija predioge por&billa'-1 L 2
1D za DDV: SI19651295; TRR: S15601100-600004232835; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije )



AKREDITACLIA

SLOVENSKA
,@3 NACIONALNI LABORATORIJ ZA A SISTEN 150/1EC 17025

ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO LP-014

CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL,

VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidencna oznaka: 4005-9/24930-17/143970-M

Porocilo o mikrobioloSkem preskusanju

Vzorec: Rezervoar Strane po obdelavi

Stevilka vzorca: 17/143970; Lab. &t.: 17/6718

Namen: Notranji nadzor

Naloga: lzvajane nofranjega nadzora Kovod Postojna

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inZ.

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNAVODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3 , 6230 Postojna

Delovni nalog: pogodba, 00-563/1, 34/1-09, 22.01.2009
Mesto odvzema:  vodovod Strane - Hrugevije - Smihel, Rezervoar Strane po obdelavi

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
Odvzem vzorca Prevzem vzorca Datum poroéila: 22.12.2017
Datum in ura:  19.12.2017 09:00 Datum in ura: 19.12.2017 12:59
Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper Prevzel: Alenka Speh
Rezultati preskusanja
Parameter Metoda Rezultat Enota Zaéetealt“‘;!z_:léljuéek
: ? IS0 9308-1:2014, IS0 o 19.12.2017 13:30
Rosiorme: hakenye 9308-1:2014/Amd. 12016 hiiegeeno CRUM0OML 55 42 2017 08:57
e ISO 9308-1:2014, ISO A 19.12.2017 13:30
Escherichia col 9308-1:2014/Amd.1:2016 e CRUNOOmML 2 12 2017 ogs7
: : o o 19.12.2017 13:30
Enterokoki ISO 7898-2:2000 ni najdeno CFUM00 mL 22 12.2017 0857
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list ;
i : o 19.12.2017 13:30
Clostridium perfringens RS, &t, ; 3!2004. 1. tocka ni najdeno CFU/M00 mL 2 12,2017 08:57
riloge IIl)
g : S ! 2 19.12.2017 13:30
Skupno Stevilo mikrocrganizmov pri 22°C 150 6222:1999 ocenjeno 5 CFU/mL 22 12.2017 08:57
g ey . e . ; 19.12.2017 13:30
Skupno atevilo mikroorganizmov pi 37°C 1SO 6222:1999 najdeno (<4) CRUML 5 12 2017 08:57
Analitik: Qdgovorna oseba:

dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.
Elektronsko podpisal dr Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol. ob 22.12.2017 12.22.27

Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob.

Rezultati se nanasajo izkjuéna na preskulan vzorec Porodilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproduciratl, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v &asu do zaéetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravijenem presku§anju so dostopna na oddelku,
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nizoh.sifistovetnost,

Oddelek za mikrobioloske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 1/1
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistia, T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp.cma@nizah si Orbita®LIMS ver.: 1.7.2.1
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor verzija predioge porgt‘.il-a- PP
ID za DDV: 5119651295, TRR: 5/15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slavenije ?






NLZOH
ANTAZ1107:38:09
SILVANA MARKIC HRAST

= NACIONALNI LABORATORIJ ZA Mt o e
w ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Porocilo o izvedeni nalogi
lzvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Evidencna oznaka: 2105-09/24930-17/137401

Narognik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTQJNA
JERSICE 3
6230 Postojna

Delovni nalog: pogodba, 00-563/1, 34/1-09, 22.01.2009

Izvajalci: Oddelek za okolje in zdravje Koper

Oddelek za mikrobioloske analize zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. in2.
Koper, 11.12.2017
Oddelek za ckolje in zdravje Koper
Vodja naloge: Vodja oddelka:
Gregor Drinovec, san. inZ. mag. Silvana Marki¢ Hrast, dipl. san. ing.
Elekironsko podpisal Gregor Drinovec, san_ in2 ob 11 12,2017 06:51.06 Cas cerificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve sirani dokumenta.

Porotilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: hitp.ffiwww .nlzoh.sifistovetnost.

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran 1/2
Vojkovo nabreje 10, 6000 Koper - Capeodistria, T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, Eikp.coz@nlzoh. sl ;
Nacionaini laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.7.2.0

ID za DDV: S119651295. TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJISIZX, Banka Slovenije verzija predloge porotila: 1.4



7=> NACIONALNI LABORATOR! ZA
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Evidenéna oznaka: 2105-09/24930-17/137401

Podatki o vzorcu

Vzorec: Zajetje Malni za Planino po obdelavi

Stevilka vzorca: 17/137401

Namen: Notranji nadzor

Naroé&nik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.0.0,,
POSTOJNA, JERSICE 3 , 6230 Postojna

Vzorec odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper

Cas odvzema: 05.12.2017 09:30

Mesto odvzema: vodovod Planina, Zajetje Maini za Planino po obdelavi

Vzorec sprejel: Gregor Drinovec

Kraj in €as sprejema: Koper, 05.12.2017 13:00

Ocena rezultatov
Prikazani so preseZeni rezultati preskusanj iz prilog.
Parameter Rezultat Enota Kriterij Skladnost

Mikrobioloski parametri

Koliformne bakterije najdeno (<4) CFU/100 mL om ni skladen
Enterokoki najdeno (<4)  CFU/100 mL om ni skladen

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
(1) Pravilnik o pitni vodi, Ur.list RS, &t. 18/2004, 35/2004, 26/2008, 92/20086, 2512009, 74/2015, 51/2017 , Priloga 1, del

AinC
(2) Pravilnik o pitni vodi, Ur.list RS, §t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2013, 51/2017 , Priloga 1

Ocena skladnosti
Vzorec NI skladen z upoStevanimi kriteriji.

Zdravstvena ocena
Vzorec NI zdravstveno ustrezen.

Priloge poroéila:
Porogilo o presku$anju z evidenéno oznako 2105-9/24930-17/137401-T
Porogilo o mikrobioloskem presku$anju z evidenéno oznako 4005-9/24930-17/137401-M

Qddelek za okolje in zdravje Koper Stran 2/2
Vojkavo nabreZje 10, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp.coz@nlzoh si ;
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita*LIMS ver.: 1.7.2.0

1D za DDV: S119651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predloge porotila: 1.4



AKREDITACUIA

SLOVENSKA
W’s NACIONALNI LABORATORIJ ZA A SIST EN ISO/IEC 17025

ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO Lro1s
Rezullati oznateni Z # oz neakreditirano
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE 58 nanatajo na neakrediiranc dejaviost

Evidenéna oznaka:2105-9/24930-17/137401-T

Porocilo o preskuSanju

Vzorec: Zajetje Malni za Planino po obdelavi

Stevilka vzorca:  17/137401

Namen: Notranji nadzor

Naloga: Izvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inZ.

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA
JERSICE 3 , 6230 Postojna

Delovni nalog: pogodba, 00-563/1, 34/1-08, 22.01.2009

Mesto odvzema: vodovod Planina, Zajetje Malni za Planino po obdelavi
Metoda vzoréenja:  SIST ISO 5667-5: 2007

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
Odvzem vzorca Sprejem vzorca Datum poroéila: 11.12.2017
Datum inura: 05.12.2017 09:30 Datum inura: 05.12.2017 13:00
Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH COZ Koper Sprejel: Gregor Drinovec
RBZU Itati preskuéanja # Rezuliati oznageni  # se nanasaio na neakreditirano dejgnost
Rezultat Vrednosti lzraZen Metoda Zacolk/
PR opomba  podlOQ E™®  kotina Kraj lzvedbe A
Terenske meritve
Temperalura vode 48 # °C DIN 38404-C4-2: 1976, na  05.12.17
mestu odvzema 05.12.17
Klor-prosti 0.25 mg/L cl2 SIST EN IS0 7393-2:2000,  05.12.17
na mestu odvzema 05.12.17
Senzori¢ne lastnosti vode
Vonj brezvonja  # ONORM M 8620:2012, na  05.12.17
mestu odvzema 05.12.17

“Rezultal je izven cbmoja preskusanja akreditirane metode.

Vodja oddelka:
mag. Silvana Marki¢ Hrast, dipl. san. ing.

Elektronsko podpisal mag. Silvana Markié Hrast, dipl. san. ing. ob 11,12.2017 07:38.09
Rezultali se nanasajo izkjuéno na preskusani vzaree. Porodila se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoli. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.

Vzorec je bil v tasu do zadetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravijenem preskudanju so doslopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: hitp:/www.nizoh sitstovetnost.

Qddelek za okolje in zdravje Koper Stran: 11

Vojkovo nabreZje 10, 6000 Koper - Capodistria, T:05 66 30 803, F:05 66 30 B88, E:kp.coz@nlzoh si Orbita®LIMS ver. 1.7.2.0
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor verzija predloge pon.:;cilé‘. 1' e
ID za DDV: S119651295; TRR: 515601100-8000043285; BIC: BSLJS|2X, Banka Slovenije o



SLOVENSKA
> NACIONALNI LABORATORIJ ZA & iy b
W ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO ) roi

CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL,
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidené&na oznaka: 4005-9/24930-17/137401-M

Porocilo o mikrobioloSkem preskusanju

Vzorec: Zajetje Maini za Planino po obdelavi

Stevilka vzorca:  17/137401; Lab. 5t.: 17/8406

Namen: Notranji nadzor

Naloga: Izvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inZ.

Naro&nik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.0.0., POSTOJNA,
JERSICE 3 , 6230 Postojna

Delovni nalog: pogodba, 00-563/1, 34/1-09, 22.01.2009

Mesto odvzema: vodovod Planina, Zajetje Malni za Planino po obdelavi

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Prevzem vzorca Datum poroéila: 08.12.2017

Datum in ura: 05.12.2017 09:30 Datum inura: 05.12.2017 13:02

Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper Prevzel: Alenka Speh

Rezultati preskusanja

Zadetek | zakljuéek

Parameter Metoda Rezultat Enota analli
Kotforme bakire s oA io0ts "G CRUOOL g 132017 084
Escherichi co 32084 20THiAme 12018 i ajdeno CRUMGDL g1 2017 083
Enferckoki IS0 7899-2:2000 najdeno (<4) crunoomL  Jo 122017 1348
Chosium perfingens RS 0L 1 tla ninaee Rty 051220171345
Priloge [li)
Skupno &tevilo mikroorganizmov pri 22°C IS0 6222:1999 81 oruml, R IESTIRh
Skupno Stevilo mikoorganizmov pri 37°C IS0 6222:1989 18 oRUNL. of m i
Analitik: Qdgovorna oseba:
Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob. dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.

Elektronsko podpisal dr Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol ob 08.12.2017 11:30:11

Rezullati se nanasajo izkjuéna na preskusani vzorec. Porodilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme repraducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene
Vzorec j& bil v éasu do zacetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacie o opravijenem preskuSanju so destopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: hitp:iiwww.nlzoh.sifistovetnost.

Oddelek za mikrobioloéke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 1/1
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistiia, T:05 86 30 850, F:05 66 30 888, E:kp.cma@nlzoh si Orbita®lLIMS ver- 17.2.0
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor ; !

: e
ID za DDV: S119651295. TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije Vesdia predloge pobi 3.3



NLZOH
2017.12.11 12:02.08
GORAZD PRETNAR

7=  \ACIONALNI LABORATORI ZA  fsecssmsesss
W ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Porogilo o izvedeni nalogi
Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o0.

Eviden&na oznaka: 4005-09/26759-17/139237

Narocnik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna
Delovni nalog: Pogodba §t. 00-563/1 z aneksoma &t. 1 in 2, 22.01.2009
lzvajalci: Oddelek za mikrobioloske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper
Vodja naloge: dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.
Koper, 11.12.2017
Analitik: Qdgovorna oseba:
Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob. dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.
Elektronsko podpisal Erika Batagel), univ. dipl mikrob. ob 11.12.2017 10:11:08 Cas certificiranega podpisa in podatki o catifikatu so razvidni na vrhu prve stran| dokumenta

Poroéilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www nlzoh si/istovetnost.

Oddelek za mikrobiolo&ke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 1/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistna; T:05 68 30 850, F:05 66 30 888, E:kp.crma@nlzoh.si y
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Qrpita®LIMS ver.: 1.7.2.0

ID za DDV: 5119651295, TRR: S15601100-6000043235. BIC: BSLJS(2X, Barka Slovenije verzija predloge porocila: 1.4



ZDRAVIJE, OKOLIJE IN HRANO

Q’s NACIONALNI LABORATORIJ ZA

Eviden¢na oznaka: 4005-09/26759-17/139237

Podatki o vzorcu

Vzorec: PITNA VODA - VS POS - PIV, OO0 PLANINA, PIPA NA IZHODU PO PRIPRAVI ZA
PLANINO

Stevilka vzorca: 17/139237

Namen: Interni nadzor

Naro&nik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O,,
POSTOJNA, JERSICE 3 , 6230 Postojna

Vzorec odvzel: naroénik - Irena Suselj Sajn

Cas odvzema: 07.12.2017 09:40

Mesto odvzema: VS POS - PIV, 00 PLANINA, PIPA NA IZHODU PO PRIPRAVI ZA PLANINO

Vzorec sprejel: Alenka Speh

Kraj in ¢as sprejema: Koper, 07.12.2017 11:25

Ocena rezultatov

Prikazani so vsi rezultati preskufanj iz prilog.

Parameter Rezultat Enota Kriterij Skladnost
Koliformne bakterije ninajdenc  CFUM00mL 0 skladen
Escherichia coli ninajdeno  CFU/100 mL a skladen
Enterokoki ninajdeno  CFU/M00mL 0 skladen
Clostridium perfringens (vkljuéno s sporami) ni najdeno CFUM00 mL 0 skladen
(Clostridium perfringens *)

Stevilo kolonij 22 °C (Skupno Stevilo ni najdeno CFU/mL / /
mikroorganizmov pri 22°C *)

Stevilo kolonij 37 °C (Skupno Stevilo ni najdeno CFUmL 100 skladen
mikroorganizriov pri 37°C ¥}

* V oklepaju je navedeno poimenovanje kot na priloZzenih porogilih o preskusanju.

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi, Ur list RS, &t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015. 51/2017 | Priloga 1

Priloge poroéila:
Porocilo o mikrobiclo$kem presku$anju z eviden&no oznako 4005-8/26759-17/139237-M

Oddelek za mikrobiolog ke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 2/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, Eikp.cma@nizoh.si y >
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Frvomajska ulica 1, 2000 Manbar Orbita*LIMS ver.: 1.7.20

ID za DDV: SI19651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI12X, Banka Slovenije verzija predioge porodila: 1.4
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Poroéilo o mikrobiolodkem preskusanju

PITNA VODA - VS POS - PIV, 0O PLANINA, PIPA NA IZHODU PO PRIPRAVI ZA PLANINO
17/139237; Lab. 5t.: 17/6474
Interni nadzor

5

NACIONALNI LABORATORI ZA
ZDRAVIJE, OKOLJE IN HRANO

CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL,
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 4005-9/26759-17/139237-M

Vzorec:
Stevilka vzorca:
Namen:
Naloga: Interni nadzor: KOVOD Pestojna, d.o.o.
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.

JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJUNA VODOVOD, KANALIZACIA, D.0.0., POSTOJNA,
JERSICE 3 , 6230 Postojna

Pogodba &t. 00-563/1 z aneksoma &t. 1in 2, 22.01.2009
VS POS - PIV, OO PLANINA, PIPA NA IZHODU PO PRIPRAVI ZA PLANINO
Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Vodja naloge:

Naroénik:

Delovni nalog:
Mesto odvzema:
Stanje vzorca:

Datum porodéila: 11.12.2017
07.12.2017 11:25

Sprejem vzorca
Datum in ura:

Odvzern vzorca

Datum inura: 07.12.2017 09:40

Odvzel: naroénik - Irena Sugelj Sajn Sprejel: Alenka Speh
Rezultati preskusanja
Parameter Metoda Rezultat Enota  Za¢etek/zaklutek
. ] 1S0 9308-1:2014, 1SO - 07.12.2017 12:10
SR T 9308-1:2014/Amd. 1:2016 Finaydeno CFUMOOML 44 42 2017 08:47
o IS0 9308-1:2014, 1SO . 07.42.2017 1240
Eschsictin ool 9308-1:2014/Amd 1:2016 B CFUMOOmL 44 422017 08:47
- _ < 07.12.2017 12:10
Enterokoki ISO 7898-2:2000 ni najdeno CFUM00 mL 1112 2017 0847
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list :
Clostridium perfringens RS, 31, 10/2004, 1. tocka ni najdeno GRUMUOmL D220t 1240
, 11.12.2017 0847
Priloge Ill)

- g _ - 07.12.2017 12:10
Skupno Stevilo mikroorganizmov pri 22°C 1S0 6222:1999 ni najdeno CFU/mL 1112.2017 0847
Skupno Stevilo mikroorganizmov pri 37°C 150 62221999 ni najdenc crumL Lot

Analitik:

Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob.
Elektronsko podpisal Erika Batagel], univ. dipl. mikrob. ob 11,12 2017 10:11:08

Odgovorna oseba:

dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.
Elektronsko podpisal dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol ob 11.12.2017 12:02.06

Rezultati se nanasajo izkljuéno na preskusani vzorec. Potofilo se brez pisnega dovolienja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v Gasu do zadetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacie o opravijenem preskudanju so dostopne na oddelku.
Preverjanie istovetnosti dokumenta: hitp:/fiwww.nizoh. sifistovetnost

Oddelek za mikrobioloSke analize Zivil, ved in drugih vzorcev okolja Koper

Stran: 1/1

Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria, T:05 66 30 850, F:03 56 30 888, E:kp cma@nizoh.si
Nacionalni laboratorl] za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
ID za DDV: SI19651295° TRR: SI15601100-5000043286: BIC: BSLISIZX, Banka Slovenije

Crbita*LIMS ver.. 1.7.2.0
verzija predloge porocila: 1.1






NLZOH
2017.12.15 13.00.49

MATEJKA BREMEC
OMA Koper

@5 NACIONALNI LABORATORIJ ZA P o e spaoreoost

ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Porocilo o izvedeni nalogi
Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Eviden&na oznaka: 4005-09/26759-17/141234

Naroctnik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O,,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna
Delovni nalog: Pogodba 5t. 00-563/1 z aneksoma $t. 1 in 2, 22.01.2009
lzvajalci: Oddelek za mikrobioloske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper
Vodja naloge: dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.
Koper, 15.12.2017
Analitik: Odgovorna oseba:
Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob. mag. Matejka Bremec, univ. dipl. mikrob.
Elekironsko podpisal Erika Batagelj, univ. dip! mikrob ob 15.12.2017 10:51:35 (as certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Porotilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nizoh.sifistovetnost.

Oddelek za mikrobioloSke analize ivil, ved in drugih vzorcev okolja Koper Stran 1/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, Exkp.cma@nizoh.si )
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrane, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver. 1.7 .21

1D za DDV: SI19651295. TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predloge porodila: 1.4



ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

WIS NACIONALNI LABORATORIJ ZA

Podatki o vzorcu

Vzorec:
Stevilka vzorca:

Namen:

Naroénik:

Vzorec odvzel:
Cas odvzema:
Mesto odvzema:
Vzorec sprejel:

Kraj in éas sprejema:

Ocena rezultatov

Evidenéna oznaka: 4005-09/26759-17/141234

PITNA VODA - VS POS-PIV, OO0 PLANINA, PIPA PO PRIPRAVI
17/141234
Interni nadzor

JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA, JERSICE 3 , 6230 Postojna

naroénik - Irena Suselj Sajn

12.12.2017 11:30

VS POS-PIV, OO PLANINA, PIPA PO PRIPRAVI
Alenka Speh

Koper, 12.12.2017 13:50

Prikazani so vsi rezultati presku$anj iz prilog.

Parameter Rezultat Enota Kriterij Skladnost
Koliformne bakierije ni najdeno CFU/M00 mL 0 skladen
Escherichia coli ninajdeno  CFU/M00mL 0 skladen
Enterokoki ninajdeno  CFU/100mL 0 skladen
Clostridium perfringens (vklju€no s sporami) ni najdeno CFU/M00 mL 0 skladen
(Clostridium perfringens ™)

Stevilo kolonij 22 °C (Skupno Stevilo ni najdeno CFUImL / /
mikroorganizmoy pri 22°C *)

Stevilo kolonij 37 *C (Skupno §tevilo ni najdeno CFU/mL 100 skladen
mikroorganizmov pri 37°C )

* V oklepaju je navedeno poimenovanije kot na priloZzenih porogilih o presku3anju.

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi, Ur.list RS, §t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017 , Priloga 1

Priloge poroéila:

Porotilo o mikrobioloSkem presku8anju z evidenéno oznako 4005-9/26759-17/141234-M

Oddelek za mikrobioloske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 2/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp.cma@nlzoh.si )
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Manbor Orbita®LIMS ver. . 1.7.21

ID za DDV: 5118651285; TRR: SI15601100-6000043285; BIC: BSLJSIZX, Banka Siovenije verzija predioge porotila: 1.4



SLOVENSKA
> NACIONALNI LABORATORIJ ZA A ety
@ ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO LP-014
CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL,

VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 4005-9/26758-17/141234-M

Porocilo o mikrobioloSkem preskuSanju

Vzorec: PITNA VODA - VS POS-PIV, OO PLANINA, PIPA PO PRIPRAVI

Stevilka vzorca: 17/141234; Lab. &t.: 17/6618

Namen: Interni nadzor

Naloga: Intemi nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Skrbnik vzorca: mag. Matejka Bremec, univ. dipl. mikrob.

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA D.0.0., POSTOJNA,
JERSICE 3 , 6230 Postojna

Delovni nalog: Pogodba st. 00-563/1 z aneksoma &t. 1in 2, 22.01.2009

Mesto odvzema: VS POS-PIV, OO PLANINA, PIPA PO PRIPRAVI

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Sprejem vzorca Datum poro¢cila: 15.12.2017

Datum in ura: 12.12.2017 1130 Datum inura: 12.12.2017 13:50

Odvzel: naroénik - Irena Suselj Sajn Sprejel: Alenka Speh

Rezultati preskusanja

Parameter Metoda Rezultat Enoty  ZeRiaNduiek
. . 150 9308-1:2014, ISO s 12.12.2017 14:10
Kolformne bakterje 9308-1:2014/Amd 1:2016 oo CRU0OML 15 12,2017 0829
— ISO 9308-1:2014, ISO - 12.12.2017 14:10
EEie 9308-1:2014/Amd.1:2016 sl 2 CFUA00mL 45 1222017 08:20
5 : o 12.12.2017 14:10
Enterokoki SO 7899-2:2000 ni najdeno CFUMOO ML 4545 2017 08:20

Pravilnik o pitni vodi (Ur list )
Clostridium perfringens RS, &, 19/2004, 1. tocka ni najdeno CFU/100 mL 12122007 14210
; 15.12.2017 08:29

Priloge i)
i g i R : i 12.12.2017 1410
Skupno §tevilo mikroorganizmov pri 22°C 180 6222:1099 ni najdenc CFU/mL 15.12 2017 0820
L . e _ . 12.12.2017 14:10
Skupno Stevilo mikroorganizmov pri 37°C ISO 6222:1999 ni najdenc CFU/mL 15.12.2017 0829
Analitik: Odgovorna oseba:
Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob. mag. Matejka Bremec, univ. dipl. mikrob.
Elekironsko podpisal Erika Batagelj, univ. dipl mikrob. ob 15.12.2017 10:51:35 Elektronske podpisal mag. Matejka Bremec, univ. dipl, mikrob. ob 15.12.2017 13.00.49

Rezultati se nanadajo izkljuéno na preskusani vzorec. Porodilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoli, Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v Easu do zacetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informaciie o opraviienem preskusanju so dostopne na oddelku
Prevenanje istovetnosti dokumenta: hitp://www.nlzeh.sifistovetnost.

Oddelek za mikrobiclatke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 1/1
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria, T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp cma@nlzoh si OrbitaBLIMS ver- 1.7.2.1
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor verzija predioge mlﬁ.ﬁ”.ﬂ '1 1
ID za DDV: 5119651285, TRR: 515601100-6000042285, BIC: BSLJSIZX, Banka Slovenije






NLZOH

2017 1215 08:32:32

LILJANA RUSNJAK

OKA, Koper
w’s NACIONALNI LABORATORI ZA i

ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Porocilo o izvedeni nalogi
Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Evidenéna oznaka: 1005-09/26190-17/141242

Narognik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.C.,,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna

Delovni nalog: Pogodba $t. 00-563/1 z aneksoma $t. 1in 2, 22.01.2009

lzvajalci: Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vodja naloge: Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem.,spec.san.kem.

Koper, 14.12.2017

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev
Vodja naloge: okolja Koper

Vodja oddelka:
Nadja Mrmaolja, univ.dipl kem.,spec.san.kem.

Elektronsko podpisal Nadja Mrmolja, univ.diplkem. spec.san.kem. ob 14.12 2017 Liljana Rusnjak, mag.varst.nar.
10:58:36 Cas certificiranega podpisa in podatki o ceriifikatu so rezvidni na vrhu prve strani dokumenta

Poroéilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.sifistovetnost.

Oddelek za kemijske analize 2ivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 1/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, E:lijana rusnjak@nlzoh si ;
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®.IMS ver.. 17.21

ID za DDV: S119651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X. Barka Siovenije verzija predioge poroila: 1.4



7= NACIONALNI LABORATORI ZA
Q ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Evidenéna oznaka: 1005-09/26190-17/141242

Podatki o vzorcu

Vzorec: VS POS-PIV, OO PLANINA, pipa po pripravi - vz.5t.1

Stevilka vzorca: 17/141242

Namen: Interni nadzor

Naro&nik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA, JERSICE 3 , 6230 Postojna

Vzorec odvzel: naroénik - Irena Suselj Sajn

Cas odvzema: 12.12.2017 11:30

Mesto odvzema: VS POS-PIV, OO PLANINA, pipa po pripravi

Vzorec sprejel: Benjamin DeZjot

Kraj in &as sprejema: Koper, 12.12.2017 13:50

Ocena rezultatov
Prikazani so vsi rezultati presku$anj iz prilog.

lzrazen

Parameter Rezultat Enota kotina Kriterij Skladnost
Motnest 0.46 NTU 1 skladen
pH 7.60 6.5-9.5 skladen
Elekiriéna prevodnost (20°C) 392 pSicm 2500 skladen
Amonij <0.026 mg/L NH4 0.50 skladen
Nitrit <0.010 mglL NO2 0.5 skladen
Kemijska potreba po kisiku (oksidativnost) 0.79 mg/L 02 5 skladen
Barva (436 nm) 0.1 m-1 / /

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi, Ur list RS, $t. 18/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017 | Priloga 1

Priloge porotila:
Poroéilo o kemijskem presku$anju z evidenéno oznako 1005-8/26190-17/141242-K

COddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 2/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, E:liljana.rusnjgk@nlzoh.si 5
Macionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribar Orbita®LIMS ver.. 1.7.2.1

ID za DDV: SI19651295: TRR: SI5601100-6000043285 BIC: BSLISIZX, Banka Slovenije verzija predioge porodila: 1.4



SLOVENSKA
> NACIONALNI LABORATORIJ ZA A o e
W ZDRAVIJE, OKOLJE IN HRANO L0348 _
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, i b iy

VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidentna oznaka: 1005-8/26190-17/141242-K

Porocilo o kemijskem preskusanju

Vzorec: VS POS-PIV, OO PLANINA, pipa po pripravi - vZ.8t.1

Stevilka vzorca: 171141242

Namen: Interni nadzor

Naloga: Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Vodja naloge: Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem. spec.san.kem.

Narocnik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3 , 6230 Postojna

Delovni nalog: Pogodba $t. 00-563/1 z aneksoma &t 1in 2, 22.01.2009
Mesto odvzema: VS POS-PIV, OO PLANINA pipa po pripravi

Stanje vzoreca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
Odvzem vzorca Sprejem vzorca Datum poroéila: 14.12.2017
Datum in ura: 12.12.2017 11:30 Datum inura: 12.12.2017 13:50
Odvazel: naroénik - Irena Suselj Sajn Sprejel: Benjamin DeZjot
REZU Itati Pres kuéa nja # Rezultal oznateni z # se nanasalo na neakraditirane deiavnost
Rezultat Izrazen Metoda Encelk
= kljutek
Parameter Opomba Enota kot/na Kraj izvedbe z:ngﬁ:ze
: 13.12.17
Motnost 0.46 NTU I1SO 7027-1:2016, KP 134217
oH 760 IS0 10523:2008, KP }gg };
Meritev opravijena pri T=25,2°C
_ . _ 121217
Elektriéna prevodnost (20°C) 392 # pSiem EN 27888:1993, KP 121217
- . 13.12.147
Amonij <0.026 mg/L NH4 ISO 7150-1:1984, KP 131217
i j 13.12.17
Nitrit <0.010 mg/L NO2 SIST EN 26777: 1996, KP 134217
Kemijska potreba po kisiku (oksidativnost) 079 mgl 02 ENISOSMETANSKP  rvia1
SIST EN1SO 7887:2012 131217
Barva (436 nm) 0.1 -1 metoda BI', KP 13.12.17
Meritev opravijena pripH 7,6,

[1] Meritev je opravljena pri 436 nm v 5 cm kiveti.

Podatke o menlni negolovost posredujemo na zahteve narofnika.

Vodja oddelka:
Liljana Rusnjak, mag.varst.nar.
Elektronsko podpisal Liljana Rugnjak, mag varst nar. ob 15.12.2017 08:32:32

Rezultati 52 nanadajo izkljusno na preskuBani vzorec. Porodilo se brez pisnega dovolienja oddelka ne sme reproduciran, razen v celot. Ne sme se uperabliati v rekiamne namene.
Vzarec je bil v Easu do zadetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacite o opravijenem preskuganju so dostopne na oddelku,
Preverjanje istovetnosh dokumenta: hitp-/'www nizoh sifistovetnost,

Oddelek za kemijske analize £ivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 1/1

Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria, T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, E:liljana rusnjak@nltzoh si OrbitaBl(MS ver - 1.7.2.1
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor verzia predioge pord:‘)ilé'-‘i P
1D za DDV: Si19651295; TRR: S15601100-5000043285; BIC: BSLJSI2ZX, Banka Slavenije
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2017.12.94 14:23:00

MATEJKA BREMEC
OMA Koper

7=>  \ACIONALNI LABORATORI! ZA Prmisreton o
Q ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Porocilo o izvedeni nalogi
Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Eviden&na oznaka: 4005-09/26759-17/140691

Naro&nik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna
Delovni nalog: Pogodba 5t. 00-563/1 z aneksoma §t. 1 in 2, 22.01.2009
lzvajalci: Oddelek za mikrobioloSke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper
Vodja naloge: dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.
Koper, 14.12.2017
Analitik: Odgovorna oseba:
Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob. mag. Matejka Bremec, univ. dipl. mikrob.
Elektronsko podpisal Enka Batagelj, univ. dipl. mikrob. ob 14 122017 12:53:30 Cas cerfificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na urhu prve sirani dokumenta

Porotilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme repraducirati, razen v celoti.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http:/iwww.nlzoh.sifistovetnost.

Oddelek za mikrobioloske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 1/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistia, T:05 66 30 850, F:05 66 30 8688, E:kp.cma@nlzoh si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvormajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.. 1.7.2.1

ID za DDV: S119651295, TRR: 515601100-6000043285, BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predioge porogila: 1.4



ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Q’S NACIONALNI LABORATORIJ ZA

Evidenéna oznaka: 4005-09/26759-17/140691

Podatki o vzorcu

Vzorec: PITNA VODA - VS POS-PIV, POSTOJNA, RAZTEZILNIK SOVIC (Z VRHA)

Stevilka vzorca: 17/140691

Namen: Interni nadzor

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVQOD, KANALIZACIJA D.O.O.,
POSTOJNA, JERSICE 3 , 6230 Postojna

Vzorec odvzel: naro&nik - Irena Suselj Sajn

Cas odvzema: 11.12.2017 12:00

Mesto odvzema: VS POS-PIV, POSTOJNA, RAZTEZILNIK SOVIC (Z VRHA)

Vzorec sprejel: Alenka Speh

Kraj in ¢as sprejema: Koper, 11.12.2017 14:35

Ocena rezultatov

Prikazani so vsi rezultati preskusanyj iz prilog.

Parameter Rezultat Enota Kriterij Skladnost
Koliformne bakferije ni najdeno CFU/100 mL 0 skladen
Escherichia coli ninajdeno  CFU/100 mL 0 skladen
Enterokoki ninajdeno  CFU/100 mL 0 skladen
Clostridium perfringens (vkljuéno s sperami) ni najdeno CFU/100 mL 0 skladen
(Clostridium perfringens )

Stevilo kolonij 22 *C (Skupno Stevilo ni najdeno CFU/mL / /
mikroorganizmov phi 22°C )

Stevilo kolonij 37 °C (Skupno tevilo ni najdeno CFU/mL 100 skladen
mikroorganizmov pri 37°C )

* V oklepaju je navedeno poimenovanje kot na priloZenih porotilih o preskuganju.

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi, Ur list RS, &t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017 | Priloga 1

Priloge poroéila:
Porotilo o mikrobioloSkem preskuSanju z evidencno oznako 4005-9/26759-17/140691-M

Oddelek za mikrobiolodke analize 2ivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 2/2
Verdijeva ulica 11, 8000 Koper - Capodistna; T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp.cma@nizon.si .
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®_IMS ver. 1721

1D za DDV: 5119651255, TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X Banka Slovenije verzija predloge porodila; 1.4



SLOVENSKA
— NACIONALNI LABORATORIJ ZA A i bioptos
Q ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO LP-014
CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL,

VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 4005-9/26759-17/140691-M

Porocilo o mikrobioloskem preskusanju

Vzorec: PITNA VODA - VS POS-PIV, POSTOJNA, RAZTEZILNIK SOVIC (Z VRHA)

Stevilka vzorca: 17/140691; Lab. &t.. 17/6576

Namen: Interni nadzor

Naloga: Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Skrbnik vzorca: mag. Matejka Bremec, univ. dipl. mikrob.

Narog&nik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIA, D.C.O., POSTOJNA,
JERSICE 3 , 6230 Postojna

Delovni nalog: Pogodba &t. 00-563/1 z aneksoma &t. 1in 2, 22.01.2009

Mesto odvzema: VS POS-PIV, POSTOJNA, RAZTEZILNIK SOVIC (Z VRHA)

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijern za sprejem

Odvzem vzorca Sprejem vzorca Datum poroéila: 14.12.2017

Datum in ura: 11.12.2017 12:00 Datum inura: 11.12.2017 1435

Odvzel: naroénik - Irena Suselj Sajn Sprejel: Alenka Speh

Rezultati preskusanja

Zacetek | zakljucek

Parameter Metoda Rezultat Enota il

; o ISO 9308-1:2014, ISO s 11.12.2017 14:50
Koliformne baktere 9308-1:2014/Amd 12016 pdene CRUTOOML  14.12.2017 09:12
e B ISO 9308-1:2014, 1SO - 11.12.2017 1450
L 9308-1:2014/Amd. 2016 né riajlenc CRUM00 ML 1442 2017 09:12
; : ;i 11.12.2017 14:50
Enterokoki IS0 7899-2:2000 ni najdeno CFURDO ML 44492017 09:12

Pravilnik o pitni vodi (Ur. list _
Clostridium perfringens RS, &t, 18/2004, 1. tocka ni najdeno CFUM00 mL 12200 14,'50
: 14.12.2017 09:12

Priloge 111)
i i rake , g 11.12.2017 14:50
Skupno $tevilo mikroorganizmov pri 22°C ISO 6222:1999 ni najdenc CFUImL 14.12 9017 0012
o _ - ‘ o 11.12.2017 1450
Skupno tevilo mikroorganizmov pri 37°C ISO 6222:1999 ni najdeno CFUImL 14.12 2017 0912
Analitik: Odgovorna oseba:
Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob. mag. Matejka Bremec, univ. dipl. mikrob.
Elektronsko pedpisal Erika Batagefj, univ, dipl. mikrob. ob 14,12.2017 12:53:30 Elektransko podpisal mag. Matejka Bremec, univ. dipl mikrob. ob 14.12.2017 14:23.00

Rezultali se nanasajo wzkljuéno na preskudani vzorec. Porotilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirali, razen v celoli. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v &asu do zadetha analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravijenem preskudanju so dostopne na oddelu.
Preverjanje istovetnost dokumenta: hitp:/fwww nlzoh sifstovetnost

Oddelek za mikrobiolo$ke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 1/1
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp cma@nlzoh si OrbitatLIMS ver 1.7.2.1
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor verzia preciogs por;éilér. 1.' 1

ID za DDV: 5119651293, TRR: 515601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije






NLZOH

20171215 08:26:1%
LILJANA RUSNJAK
OFA Koper

= NACIONALNI LABORATORIJ ZA e
Q ZDRAVIJE, OKOLJE IN HRANO

Porocilo o izvedeni nalogi
Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Evidenéna oznaka: 1005-09/26190-17/140701

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVQOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POS:FOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna

Delovni nalog: Pogodba &t. 00-563/1 z aneksoma $t. 1 in 2, 22.01.2009

lzvajalci: Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Veodja naloge: Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem.,spec.san.kem.

Koper, 14.12.2017

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev

Vodja naloge: okolja Koper
Vodja oddelka:
Nadja Mrmolja, univ.dipl kem.,spec.san.kem.
Elektronsko podpisal Nadja Mrmolja, univ.dipl kem. spec.san.kem. ob 14 12 2017 Liliana Rugnjak, mag.varst.nar.
104713 Las certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenia.

Poroéilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh. si/istovetnost.

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 1/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 B84, F:05 66 30 888, E:lijana rusnjak@nizoh si .
Nacionaini laboratorij za zdravje, okolje in hrane, Prvomajska ulica 1 2000 Maribor Orbita®_IMS ver.: 1.7.2.1

ID za DDV: S119651295, TRR: S15601100-6000043285, BIC: BSLISI2X, Banka Slovenije verzija predioge porogilz: 1.4



ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

W’S NACIONALNI LABORATORIJ ZA

Evidenéna oznaka: 1005-09/26190-17/140701

Podatki o vzorcu

Vzorec: VS POS-PIV, POSTOJNA, RAZTEZILNIK SOVIC (Z VRHA)

Stevilka vzorca: 17/140701

Namen: Interni nadzor

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA, JERSICE 3 , 6230 Postojna

Vzorec odvzel: narotnik - Irena Suselj Sajn

Cas odvzema: 11.12.2017 12:00

Mesto odvzema: KOVQOD Postojna, VS POS-PIV, POSTOJNA, RAZTEZILNIK SOVIC (Z VRHA)

Vzorec sprejel: Liljana Rusnjak

Kraj in ¢as sprejema: Koper, 11.12.2017 14:35

Ocena rezultatov
Prikazani so vsi rezultati preskusanj iz prifog.

|zrazen

Parameter Rezultat Enota k Kriterij Skladnost
ot/na

Motnost 0.40 NTU 1 skladen
pH 799 6595 skladen
Elektriéna prevodnost (20°C) 317 pSicm 2500 skladen
Amonij <0.026 mg/L NH4 0.50 skladen
Nitrit <0.010 mg/L NO2 0.5 skladen
Kemijska potreba po kisiku (oksidativnost) 1.34 mg/L 02 5 skladen
Barva (436 nm) 0.1 m-1 / /

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi, Ur list RS, &t. 19/2004, 35/2004, 26/20086, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017 , Priloga 1

Priloge porogila:
Poroéilo o kemijskem preskudanju z eviden&no oznako 1005-9/26190-17/140701-K

Oddelek za kemijske analize 2ivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 2/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 884, F:05 66 30 886, E:lijana rusnjak@nlzoh si \
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrane, Prvornajska ulica 1, 2000 Maribor Crbita®LIMS ver.: 17.21

1D za DDV: SI19651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSIZX, Banka Slovenije verzija predloge porotila, 1.4



SLOVENSKA
AKREDITACIJA

QS NACIONALNI LABORATORIJ ZA A

ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO LP-014

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, s& nanatalo na neakradirano dsjavncst
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 1005-8/26190-17/140701-K

Porocilo o kemijskem preskuanju

Vzorec: VS POS-PIV, POSTOJNA, RAZTEZILNIK SOVIC (Z VRHA)

Stevilka vzorca:  17/140701

Namen: Interni nadzor

Naloga: Interni nadzer: KOVOD Postojna, d.o.o.

Vodja naloge: Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem. spec.san.kem.

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.0., POSTOJNA,
JERSICE 3 , 6230 Postojna

Delovni nalog: Pogodba 5t. 00-563/1 z aneksoma 3t. 1in 2, 22.01.2009
Mesto odvzema: KOVOD Postojna, VS POS-PIV, POSTOJNA RAZTEZILNIK SOVIC (Z VRHA)

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijemn za sprejem
Odvzem vzorca Sprejem vzorca Datum porocila: 14.12.2017
Datum in ura: 11.12.2017 12:00 Datum in ura: 11.12.2017 14:35
Odvzel: naroénik - Irena Suselj Sajn Sprejel: Liljana Rusnjak
Rezu"ati pres RUéa nja # Rezultah aznacem z # se nanaSaio na neakreditirano dejavnost
Rezultat Izrazen Metoda Entelek/
Parameter Opomba Enota \ otina Kraj izvedbe .o
; 111217
Motnost 0.40 NTU I1SO 7027-1:2016, KP 11217
’ 1112147
pH 7.99 ISO 10523:2008, KP 111217
Meritev opravijena pri T= 25,3°C
Elektriéna prevodnost (20°C) 317 P pslem EN 27888:1993, KP mg:;
= : 121217
Amonij <0.026 mg/L NH4 ISO 7150-1:1984, KP 121217
Nirit <0.010 mgL N2 SISTEN26TTT 1996k o>
Kemijska potreba po kisiku (cksidativnost) 134 mgl 02 ENISOSGTAMEKP  1=12l7
SIST EN IS0 7887:2012 12.12.17
Barva (436 nm) 0.1 m-1 metoda B! KP 121217
Meritev opravijena pri pH 8,1,

[1] Meritev je opravijena pri 436 nm v 5 cm kiveti.

Podatke o merilni negotovosti pesredujema na zahtevo naroénika

Vodja oddelka:
Liljana Rusnjak, mag.varst.nar.
Elektransko podpisal Liljana Rusnjak, mag varst nar. ob 15.12. 2017 08:29:20

Rezultati se nanadajo izkljuéno na preskusan vzores. Porotilo s brez pisnega dovolienja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti Ne sme se uporabljati v reklamne ramene
Vzorec je bil v Gasu do zadetka aneliz usirezna hranjen. Vse dodatne informacie o oprevienem preskusanju so doslopne na oddelku.
Preverjanje istovetnost dokumenta: http:i'waww nlzoh sifistovetnost.

Oddelek za kemijske analize 2ivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 1/1
Verdijeva ulica 11, 8000 Koper - Capodistria, T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, E:lljana rusnjak@nlizoh.si OrbitatLIMS ver. 1721
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje In hrano, Prvormajska ulica 1, 2000 Maribor verzija predioge pon.:nf.-ila'. 1'2
ID za DDV: S119651285; TRR: S15601100-6000043285, BIC: BSLJS|2X, Banka Slovenije )
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2017.12.45 13:02:01
MATEJKA BREMEC

= NACIONALNI LABORATORIJ ZA b e it s simeons
Q ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Porocilo o izvedeni nalogi
Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.0.

Evidengna oznaka: 4005-09/26759-17/141237

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna
Delovni nalog: Pogodba 3t. 00-563/1 z aneksoma &t. 1 in 2, 22.01.2009
Izvajalci: Oddelek za mikrobiolo$ke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper
Vodja naloge: dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.
Koper, 15.12.2017
Analitik: Odgovorna oseba:
Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob. mag. Matejka Bremec, univ. dipl. mikrob.
Elektronsko podpisel Erika Batagelj. univ. dipl. mikrob. ob 15.12.2017 10:52.14 Cas cerlificransga podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Porotilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh sifistovetnost.

Oddelek za mikrobiolo$ ke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 1/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 8§50, F:05 66 30 888, E:kp.cma@nlzoh.si 5
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.. 1.7.2.1

ID za DDV: S/119651295, TRR: SI15601100-6000043285, BIC: BSLJS|2X, Banka Slovenije verzija predioge porocila: 1.4



ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

@5 NACIONALNI LABORATORIJ ZA

Evidenéna oznaka: 4005-09/26759-17/141237

Podatki o vzorcu

Vzorec: PITNA VODA - VS POS-PIV, POSTOJNA, IZTOK REZERVOAR SOVIC -
ITALJANSKI

Stevilka vzorca: 17/141237

Namen: Interni nadzor

Naroé&nik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA, JERSICE 3 , 6230 Postojna

Vzorec odvzel: naroénik - Irena Su3elj Sajn

Cas odvzema: 12.12.2017 12:50

Mesto odvzema: VS POS-PIV, POSTOJNA, IZTOK REZERVOAR SOVIC - ITALJANSKI

Vzorec sprejel: Alenka Speh

Kraj in €as sprejema: Koper, 12.12.2017 13:50

Ocena rezultatov

Prikazani so vsi rezultati preskusanj iz prilog.

Parameter Rezultat Enota Kriterij Skladnost
Koliformne bakterije ninajdeno  CFU/00 mL 0 skladen
Escherichia coli ni najdeno  CFU/00 mL 0 skladen
Enterokoki ninajdeno  CFU/M00 mL 0 skladen
Clostridium perfringens (vkljuéno s sporami) ninajdeno  CFU/100 mL 0 skladen
{Clostridium perfringens *)

Stevilo kolonij 22 °C (Skupno Stevilo ni najdeno CFU/mL / /
mikroorganizmov pri 22°C *)

Stevilo kolonij 37 °C (Skupno Stevifo ni najdeno CFU/mL 100 skladen
mikroorganizmov pri 37°C ¥

* V oklepaju je navedeno poimenovanje kot na priloZenih porotilih o preskusanju.

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi, Ur.list RS, &t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/20086, 25/2009, 74/2015, 51/2017 , Priloga 1

Priloge poroéila:
Poroéilo o mikrobicloskem preskusanju z evidenéno oznako 4005-9/26759-17/141237-M

Oddelek za mikrobioloske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 2/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistnia, T:05 66 30 850, F:05 66 30 868, E:kp.cma@nlzoh.si )
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.7.21

ID za DDV: S119651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSIZX, Banka Slovenie verzija predicge poroSila 1 4
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NACIONALNI LABORATORIJ ZA ‘ ii:ﬁwwm
@ ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL,

VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 4005-9/26759-17/141237-M

Porocilo o mikrobioloskem preskusanju

Vzorec: PITNA VODA - VS POS-PIV, POSTOJNA, IZTOK REZERVOAR SOVIC - ITALJANSKI

Stevilkavzorca:  17/141237; Lab. &.: 17/6619

Namen: Interni nadzor

Naloga: Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Skrbnik vzorca: mag. Matejka Bremec, univ. dipl. mikrob.

Naro¢nik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3 , 6230 Postojna

Delovni nalog: Pogodba &t. 00-563/1 z aneksoma &t. 1in 2, 22.01.2008

Mesto odvzema: VS POS-PIV, POSTOJNA, IZTOK REZERVOAR SOVIC - ITALJANSKI

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Sprejem vzorca Datum poroéila: 15.12.2017

Datum in ura: 12.12.2017 12:50 Datum in ura: 12.12.2017 13:50

Odvzel: naroénik - Irena Suselj Sajn Sprejel: Alenka Speh

Rezultati preskusanja

Parameter Metoda Rezultat Enota Zaéetek | zakljucek

analize

_ " ISO 9308-1:2014, ISO s s 12.12.2017 14:10
Koilonme helierye 9308-1:2014/Amd. 12016 negcang CRUM00mL 457452017 08:30
—— ISO 9308-1:2014, ISO — 12.12.2017 14:10
e 9308-1:2014/Amd.1 2016 s e CRUM0OmL 45 45 2017 08:30
Enterokoki IS0 7889-2:2000 ni najdeno CFU/M00 mL ig;ggg}; {1;;:133

Praviinik o pitni vedi {Ur. list ,
Clostridium perfringens RS, 8t, 19/2004, 1. tocka ni najdeno CFU/100 mL :g:ggg:; {113:133

Priloge ) e '
Skupno &tevilo mikroorganizmov pri 22°C IS0 6222:1999 ni naideno T e L
Skupno &tevilo mikroorganizmov pri 37°C IS0 62221999 ni najdeno GRRL gl

Analitik: Odgovorna oseba:
Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob. mag. Matejka Bremec, univ. dipl. mikrob.
Elekironske podpisal Erika Batagelj. univ. dipl. mikrob. ob 15.12.2017 10:52.14 Elektronsko podpisal mag. Matejka Bremec, univ. dipl. mikrob, ob 15.12.2017 13.02.01

Rezultati se nanssajo iZkijuéno na preskusani vzorec. Poroéilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celot. Ne sme se uporabljah v reklamne namene
Vzorec je bil v £asu do zadetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravijenem preskuianju so dostopne na oddelku
Preverjanje istovetnosti dokumenta: hitp:/Awww.nizoh, siistovelnost

Oddelek za mikrobioloSke analize 2ivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 1/1
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodstria, T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp.cma@nlzoh si Orbita®LIMS ver. 1.7.2.1
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Priomajska ulica 1, 2000 Maribor verzija predioge pori-)éil::r.{‘l
ID za DDV: S119651295; TRR: S15601100-5000043285, BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije o
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LILJANA RUSNJAK
OKA Kaper

= NACIONALNI LABORATORL ZA gt
Q ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Porocilo o izvedeni nalogi
Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Eviden&na oznaka: 1005-09/26190-17/141257

Narognik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna

Delovni nalog: Pogodba 3t. 00-563/1 z aneksoma $t. 1 in 2, 22.01.2009

lzvajalci: Oddelek za kemijske analize zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vodja naloge: Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem.,spec.san.kem.

Koper, 14.12.2017

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev

Vodja naloge: okolja Koper
Vodja oddelka:
Nadja Mrmolja, univ dipl.kem_ spec.san kem.
Elektronsko podpisal Nadja Mrmoija, univ dipl kem. spec.san kem. ob 14.12. 2017 Liljana Rusnjak, mag.varst.nar.
11.01.00 Cas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Porotilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celofi.
Preverjanje istoveinosti dokumenta: http:/fwww nizoh sifistovetnost.

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 1/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, Eililjana rusnjgk@nizoh si ;
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver: 1.7.2.1

ID za DDV: S119651295, TRR: S15601100-60000432685, BIG: BSLJSI2X, Banka Sloverije verzija predioge porocila: 1.4



ZDRAVIJE, OKOLIJE IN HRANO

W"S NACIONALNI LABORATORIJ ZA

Evidenéna oznaka: 1005-09/26190-17/141257

Podatki o vzorcu

Vzorec: VS POS-PIV, POSTOJNA, iztok rezervoar Sovic-italijanski - vz.5t.2

Stevilka vzorca: 171141257

Namen: Interni nadzor

Naroé&nik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA, JERSICE 3 , 6230 Postojna

Vzorec odvzel: naroénik - Irena Suselj Sajn

Cas odvzema: 12.12.2017 12:50

Mesto odvzema: VS POS-PIV, POSTOJNA, iztok rezervoar Sovig-italijanski

Vzorec sprejel: Benjamin DeZjot

Kraj in &as sprejema: Koper, 12.12.2017 13:50

Ocena rezultatov

Prikazani so vsi rezultati preskusanj iz prilog.

Parameter Rezultat Enota 1532:: Kriterij Skladnost
Motnost <0.10 NTU 1 skladen
pH 7.85 6595 skladen
Elekiritna prevodnost (20°C) 345 pSicm 2500 skladen
Amonij <0.026 mgiL NH4 0.50 skladen
Nitrit <0.010 mg/L NO2 0.5 skladen
Kemijska potreba po kisiku (oksidativnost) 0.95 mg/L 02 5 skladen
Barva (436 nm) <0.1 m-1 / /

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi, Ur list RS, &t. 18/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017 , Prilaga 1

Priloge porotila:
Porogilo o kemijskem presku$anju z evidenéno oznako 1005-9/26190-17/141257-K

Qddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 2/2
Verdijeva ulica 11, 8000 Koper - Capodistria, T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, E:lljana rusnjak@nizah si .
Nacionalni laboratorij za zdravje, okelje in hrano, Prvomalska ulica 1, 2000 Maribor OrbitaSLIMS ver. 1.7.2.1

ID za DDV: S119651295; TRR: SI15601100-6000043285, BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenie verzije predloge poradila: 1.4



SLOVENSKA
W'S NACIONALNI LABORATORIJ ZA @  AxREDITACUA

ZDRAVIJE, OKOLJE IN HRANO s

Readtali cznadeni z ¥ oz neakreditirano

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, se anabajo na neairecitirano dejavnost

VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 1005-9/26190-17/141257-K

PorocCilo o kemijskem preskusanju

Vzorec: VS POS-PIV, POSTOJNA, iztok rezervoar Sovig-italijanski - vz.5t.2

Stevilka vzorca: 17/141257

Namen: Intemi nadzor

Nalega: Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Vodja naloge: Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem. spec.san.kem.

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3 , 6230 Postojna

Delovni nalog: Pogodba 5t. 00-563/1 z aneksoma 5t. 1 in 2, 22.01.2009
Mesto odvzema: VS POS-PIV, POSTOJNA, iztok rezervoar Sovig-italijanski

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
Odvzem vzorca Sprejem vzorca Datum poroéila: 14.12.2017
Datum in ura: 12.12.2017 12:50 Datum in ura: 12.12.2017 13:50
Odvzel: naroénik - Irena Suselj Sajn Sprejel: Benjamin Dezjot
Rezultati PfESkuga nj a # Rezullati oznaZeni 2 # se nanaalo na neakreditirano dejavnos!
Zadetek /
Rezultat IzraZen Metoda e
kijucek
Parameter Opomba Enota  kotia Kraj izvedbe “anaiize
: 13.12.17
Motnost <0.10 NTU ISO 7027-1:2016, KP 131217
. 121217
pH 7.85 1SO 10523:2008, KP 121217
Meritev opravijena pri T= 24,6°C
i e ; 121217
Elektritna prevodnost (20°C) 345 # pSicm EN 27888:1993, KP 121217
Amonij <0.026 mgl N4 SO 7150-1:1984, kP 10121
it <0.010 mgl N2 SISTEN267TT.1996.KP 10151
Kernijska potreba po kisiku (cksidativnost) ~ 0.95 mgl 02 ENISOBAGTANSKP ool
SIST EN ISO 7887:2012 131217
B (458 ) e el metoda B’} KP 13.12.17
Meritev opravijena pri T= 7,9°C
[1] Meritev je opravijena pri 436 nm v 5 cm kiveti.
Podatke o merilni negotovest posredujema na zahtevo narognika.
Vodja oddelka:

Liljana Rusnjak, mag.varst.nar.
Elektronsko podpisal Liljana Rusnjak, mag.varstnar. ob 15.12. 2017 08:34:14

Rezultati se nanagajo izkljuéno na preskusani vzorec. Porodilo se brez pisnega dovolienja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene,
Vizorec je bil v éasu do zatetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravijenem preskuSanju so dostopne na oddelku
Preverjanje istovetnosti dokumenta: hitp:ifwww nizoh sifistovetnost.

Oddelek za kemijske analize 2ivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 1/1

Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria, T:05 65 30 884, F:05 66 30 888, E:lilgna.rusnjak@nizoh.si Ot OLIME ver: 4.7.2:4
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor verzija predioge po rb cna:'1'_2
1D za DDV: 5119651295, TRR: S15601100-6000043285, BIC: BSLJSIZX, Banka Slovenije
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MATEJKA BREMEC
OMA Koper

£=>  NACIONALNI LABORATORI) ZA Eremin oo dons
Q ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Porocilo o izvedeni nalogi
Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Evidenéna oznaka: 4005-09/26759-17/140690

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna
Delovni nalog: Pogodba &t. 00-563/1 z aneksoma §t. 1 in 2, 22.01.2009
Izvajalci: Oddelek za mikrobioloSke analize zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper
Vodja naloge: dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.
Koper, 14.12.2017
Analitik: Odgovorna oseba:
Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob. mag. Matejka Bremec, univ. dipl. mikrob.
Elektronsko podpisal Enka Batagelj, univ. dipl. mikrob, ob 14 12.2017 12:52:53 Ces certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na urhu prve strani dokumenta.

Porotilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti,
Preverjanje istovetnosti dokumenta: hitp://www.nizoh.sifistovetnost.

Oddelek za mikrobiolo& ke analize 2ivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 112
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria, T:05 66 30 850, Fi05 66 30 888, E:kp.cma@nizoh si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1. 2000 Maribor Crbita®LIMS ver.. 1.7.21

ID za DDV: S$119651285, TRR: 515601100-6000043285; BIC: BSLISI2X, Banka Siovenije verzija predioge porogila: 1.4



ZDRAVJE, OKOLIJE IN HRANO

@S NACIONALNI LABORATORL ZA

Evidenéna oznaka: 4005-09/26759-17/140690

Podatki o vzorcu

Vzorec: PITNA VODA - VS POS-PIV, POSTOJNA, IZTOK REZ. SOVIC (AVSTRISKI)

Stevilka vzorca: 17/140690

Namen: Interni nadzor

Narocnik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODQOVQD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA, JERSICE 3 , 6230 Postojna

Vzorec odvzel: narotnik - Irena Suselj Sajn

Cas odvzema: 11.12,2017 11:20

Mesto odvzema: VS POS-PIV, POSTOJNA, IZTOK REZ. SOVIC (AVSTRISKI)

Vzorec sprejel: Alenka Speh

Kraj in &as sprejema: Koper, 11.12.2017 14:35

Ocena rezultatov

Prikazani so vsi rezultati preskusany iz prilog.

Parameter Rezultat Enota Kriterij Skladnost
Koliformne bakterije ninajdeno  CFU/100 mL 0 skladen
Escherichia coli ninajdeno  CFU/00 mL 0 skladen
Enterokoki ninajdeno  CFU/100 mL 0 skladen
Clostridium perfringens (vkljucno s sporami) ninajdeno  CFU/100 mL 0 skladen
{Clostridium perfiingens *)

Stevilo kolonij 22 °C (Skupno Stevilo ni najdeno CFU/mL ! /
mikroorganizmov pri 22°C %)

Stevilo kolonij 37 °C (Skupno &tevilo ni najdeno CFU/mL 100 skladen
mikroorganizmov piri 37°C )

* V oklepaju je navedeno poimenovanje kot na priloZenih poroéilih o preskusanju.

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi, Ur list RS, &t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017 , Priloga 1

Priloge porogcila:
Porogilo 0 mikrobiolo$kem presku$anju z evidenéno oznako 4005-9/26759-17/140690-M

Oddelek za mikrobiolo&ke analize Zivil, ved in drugih vzorcev okolja Koper Stran 2/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistna, T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp.cma@nizoh si ‘
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrana, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Crbita®LIMS ver: 1.7.2.1

ID za DDV: S119651295; TRR: S15501100-8000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenie verzija predloge porodila: 1.4



SLOVENSKA
— NACIONALNI LABORATORIJ ZA ‘ hiasigrihirses
@ ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO af -

CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL,

VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidencéna oznaka: 4005-9/26759-17/140690-M

Porocilo o mikrobioloSkem preskuSanju

Vzorec: PITNA VODA - VS POS-PIV, POSTOJNA, IZTOK REZ. SOVIC (AVSTRISKI)

Stevilka vzorca:  17/140690; Lab. &t.: 17/6575

Namen: Intemi nadzor

Naloga: Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o 0.

Skrbnik vzorca: mag. Matejka Bremec, univ. dipl. mikrob.

Naro&nik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3 , 6230 Postojna

Delovni nalog: Pogodba st. 00-563/1 z aneksoma &t. 1in 2, 22.01.2009

Mesto odvzema: VS POS-PIV, POSTOJNA, IZTOK REZ. SOVIC (AVSTRISKI)

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Sprejem vzorca Datum poroécila: 14.12.2017

Datum in ura: 11.12.2017 11:20 Datum inura: 11.12.2017 14:35

Odvzel: naroénik - Irena Suselj Sajn Sprejel: Alenka Speh

Rezultati preskusanja

Parameter Metoda Rezultat Enota Znéeteal-;l!a Izl::uuéek

11.12.2017 14:50

ISO 9308-1:2014, ISO

K] 9308-1:2014/Amd 12016 fneenc CRUAOO ML 441 2017 09:11
A ISO 9308-1:2014, I1SO . 11.12.2017 14:50
e 9308-1:2014/Amd. 12016 aab CRUADO ML 4412 2017 09:11
. : s 11.12.2017 14:50
Enterokoki ISC 7899-2:2000 ni najdeno CFUM00 mL 14.12.9017 0911

Praviinik o pitni vodi (Ur. list ;
Clostridium perfringens RS, §t, 19/2004, 1. tocka ni najdeno cruMoomL | 1220171450
Pri 14.12.2017 09:11

riloge 111)
) 3 A : A 11.12.2017 14:50
Skupno Stevilo mikroorganizmov pri 22°C ISO 6222:1929 ni najdeno CFU/mL 14.12.2017 09:11
T . R . p— 11.12.2017 14:50
Skupno stevilo mikroorganizmov pri 37°C ISO 6222:1929 ni najdeno CFU/ImL 14.12 2017 0911
Analitik: Qdgovorna oseba:
Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob. mag. Matejka Bremec, univ. dipl. mikrob.
Elektronsko podpisal Enika Batagelj, univ. dipl mikrob. ob 14.12.2017 12:52:53 Elektronsko podpisal mag. Matejka Bremec, univ. dipl mikrob. ob 14.12 2017 14:21:57

Rezuitati se nanadajo izkljuéno na preskusan vzorec, Porodilo se brez pisnega dovoijenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabijali v reklamne namens
Vzorec je bil v 2asu do zadetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravijenem preskuSanju so dostopne ne oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: hitg:fwww.nlzoh sifstovetnost,

Oddelek za mikrobioloSke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 1/1
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp. cma@nlzoh si Orbita®LIMS ver: 1.7.2.1
Macionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ukica 1, 2000 Maribor I

ID za DDV: SI116651295- TRR: S15601100-6000043285: BIC: BSLJSIZX, Banka Slovenije verZie precoge pondie: 0.3
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Porocilo o izvedeni nalogi
Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Evidenéna oznaka: 1005-09/26190-17/140700

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna

Delovni nalog: Pogodba &t. 00-563/1 z aneksoma §t. 1 in 2, 22.01.2009

lzvajalci: Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vodja naloge: Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem.,spec.san.kem.

Koper, 14.12.2017

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev

Vodja naloge: okolja Koper
Vodja oddelka:
Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem.,spec.san.kem.
Elekironsko podpisal Nadja Mrmolja, univ dipl.kem. spec san.kem. ob 14,12 2017 Liljiana Rusnjak, mag.varst.nar.
10:45:57 Cas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve sirani dokumenta

Poroéilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.sifistovetnost.

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 1/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, E:liljana rusnjak@nizoh si
Nacicnaini laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®_ IMS ver- 17.2.1

1D za DDV: $119651285, TRR: S15601100-6000043285, BIC: BSLISIZX, Banka Slovenije verzija predioge porociia: 1.4



ZDRAVIE, OKOLIJE IN HRANO

@s NACIONALNI LABORATORIJ ZA

Evidenéna oznaka: 1005-09/26190-17/140700

Podatki o vzorcu

Vzorec: VS POS-PIV, POSTOJNA, IZTOK Rezervoar Sovi¢ (Avstriski)

Stevilka vzorca: 17/140700

Namen: Interni nadzor

Naroé&nik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O,
POSTOJNA, JERSICE 3 , 6230 Postojna

Vzorec odvzel: naroénik - Irena Suselj Sajn

Cas odvzema: 11.12.2017 11:20

Mesto odvzema: KOVOD Postojna, VS POS-PIV, POSTOJNA, IZTOK Rezervoar Sovic {Avstrijski)

Vzorec sprejel: Liljana Rusnjak

Kraj in &as sprejema: Koper, 11.12.2017 14:35

Ocena rezultatov

Prikazani so vsi rezuitati preskusanj iz prilog.

Parameter Rezultat Enota Imz:an Kriterij Skladnost
Motnost 0.28 NTU 1 skladen
pH 7.85 6.5-9.5 skladen
Elektriéna prevodnost (20°C) 320 HS/em 2500 skladen
Amonij <0.026 mg/L NH4 0.50 skladen
Nitrit <0.010 _ mglL NO2 0.5 skladen
Kemijska potreba po kisiku (oksidativnost) 1.45 mgiL 02 5 skladen
Barva (436 nm) 0.1 m-1 / /

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi, Ur list RS, &t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017 , Priloga 1

Priloge porotila:
Porogilo o kemijskem preskuganju z evidentno oznako 1005-9/26190-17/140700-K

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 2/2
\Verdijeva ulica 11, 8000 Koper - Capodistria, T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, E:lijana rusnjak@nizoh si :
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrane, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Crbita®LIMS ver.: 17.2.1

ID za DDV: SI19651295; TRR: S15601100-6000043285, BIC: BSLJUSIZX, Banka Slovenije verzija predioge porogila’ 1.4



SLOVENSKA

= NACIONALNI LABORATORIJ ZA A oo
Q ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO LP-014

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, D

VOD IN DRUGIH VZORCEY OKOLJA
Evidenéna oznaka: 1005-9/26190-17/140700-K

Porocilo o kemijskem preskusanju

Vzorec: VS POS-PIV, POSTOJNA, IZTOK Rezervoar Sovit (Avstriski)

Stevilka vzorca: 17/140700

Namen: Interni nadzor

Naloga: Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.0.0.

Vodja naloge: Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem. spec.san.kem.

Narocnik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3 , 6230 Postojna

Delovni naleg: Pogodba st. 00-563/1 z aneksoma &t. 1 in 2, 22.01.2009
Mesto odvzema: KOVOD Postojna, VS POS-PIV, POSTOJNA, IZTOK Rezervoar Sovié (Avstrijski)

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
Odvzem vzorca Sprejem vzorca Datum poroéila: 14.12.2017
Datum in ura: 11.12.2017 11:20 Datum inura: 11.12.2017 14:35
Odvzel: naroénik - Irena Suselj Sajn Sprejel: Liljana Rusnjak
Rezu Itati prESkuga n.ia # Rezultal oznateni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnos!
Rezultat lzrazen Metoda Facater]
Opom i kljucek
Parameter e Enota kot/na Kraj izvedbe z:n jaTize
; 11.12.17
Motnost 0.28 NTU IS0 7027-1:2016, KP 11217
’ 1112147
pH 795 1SO 10523:2008, KP 11217
Meritev opravijena pri T= 24,9°C
Elektricna prevodnost (20°C) 320 # uS/em ENZ78s 1993 kP 11217
& ! 121217
Amonij <0.026 mg/L NH4 1SO 7150-1:1984, KP 121217
Nirit <0.010 mgl  NOz  SISTEN26777. 1996, KP 121>
Kemijska potreba po kisiku (cksidativnost) 145 mgL 02 ENISOBGTANSKP 1o 1o1
SIST EN ISO 7887:2012 12.12.17
Barva (436 nm) 0.1 m-1 metoda BIY, KP 12.12.17
Meritev opraviena pripH 7,9.
[1] Meritev je opravijena pri 436 nm v 5 cm kiveti.
Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahteve narotnika
Vodja oddelka:

Liljana Rugnjak, mag.varsl.nar.
Etektronsko podpisal Lijana Runjak, mag.varstnar. ob 15.12 2017 08.27 47

Rezultati se nanasajo izkljuéno na preskusani vzorec. Poratilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducrrati, razen v celoti. Ne sme se uporabijati v reklamne namene
Vzorec je bil v Easu do zadetka anaiiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravijenem preskusanju so dostopne na oddsiku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: hitp:i/www. nlzoh sifistovetnost.

Oddelek za kemijske analize 2ivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 1/1
Verdijeva ulica 11, 5000 Koper - Capedistria; T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, E:lijana rusnjgk@nlzoh si Orbita®LIMS ver* 17,21
Nacionalni laboratorij za zdravje, okelje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor i

ID za DDV: §119651295: TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLISI2X, Banka Siovenile VEYEIR PYSUIcR P e
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Porocilo o izvedeni nalogi
Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Evidentna oznaka: 4005-09/26759-17/140681

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna
Delovni nalog: Pogodba &t. 00-563/1 z aneksoma §t. 1 in 2, 22.01.2009
Izvajalci: Oddelek za mikrobiolo3ke analize zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper
Vodja naloge: dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.
Koper, 14.12.2017
Analitik: Odgovorna oseba:
Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob. mag. Matejka Bremec, univ. dipl. mikrob.
Elektronsko podpisal Erika Batagel), univ. dipl. mikrob. ob 14 12,2017 12:51:22 (s certificiranaga podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Paorotilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh sifistovetnost.

Oddelek za mikrobiologke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 1/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria, T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp.cma@nizoh.s| ?
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.. 1.7.21

ID za DDV 5119651295, TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predioge porotila: 1.4



ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

We NACIONALNI LABORATORIJ ZA

Evidenéna oznaka: 4005-09/26759-17/140681

Podatki o vzorcu

Vzorec: PITNAVODA - VS POS-PIV, PIVKA, DOTOK V REZERVOARJU PIVKA

Stevilka vzorca: 171140681

Namen: Interni nadzor

Naro&nik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA, JERSICE 3 , 6230 Postojna

Vzorec odvzel: naroénik - Irena Suselj Sajn

Cas odvzema: 11.12.2017 10:00

Mesto odvzema: VS POS-PIV, PIVKA, DOTOK V REZERVOARJU PIVKA

Vzorec sprejel: Alenka Speh

Kraj in &as sprejema: Koper, 11.12.2017 14:35

Ocena rezultatov

Prikazani so vsi rezultati preskusanj iz prilog.

Parameter Rezultat Enota Kriterij Skladnost
Koliformne bakierije ninajdenoc  CFU/100 mL 0 skladen
Escherichia coli ninajdeno  CFU/M00 mL 0 skiaden
Enterokoki ninajdeno  CFUM00 mL 0 skiaden
Clostridium perfringens {vkljuéno s sporami) ni najdeno CFU/M00 mL 0 skladen
(Clostridium perfiingens *)

Stevilo kolonij 22 °C (Skupno Stevilo najdeno (<4) CFU/mL I /
mikroorganizmov prii 22°C )

Stevilo kolonij 37 °C (Skupno &tevilo ni najdeno CFU/mL 100 skladen
mikroorganizmov pn 37°C ™)

* \ oklepaju je navedeno poimenovanje kot na priloZenih porogilih o preskusanju.

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi, Ur list RS, &t 18/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017 , Priloga 1

Priloge porotila:
Porogilo o mikrobioloSkem preskusanju z evidencno oznako 4005-9/26759-17/140681-M

Qddelek za mikrobicloske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 2/2
Verdijeva ulica 11, 8000 Koper - Capodistna, T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp.cma@nizoh s ;
Nacionalni laboratori] za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita® IMS ver.: 17.2.1

ID za DDV: 5119651295, TRR: S15601100-6000042285, BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predloge porogila: 1.4



AKREDITACUJA

SLOVENSKA
@’3 NACIONALNI LABORATORIJ ZA A SIST EN 1S0/1EC 17025

ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO Lp-014

CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL,
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 4005-9/26759-17/140681-M

PorocCilo o mikrobioloSkem preskusanju

Vzorec: PITNA VODA - VS POS-PIV, PIVKA, DOTOK V REZERVOARJU PIVKA

Stevilka vzorca: 17/140681; Lab. st.: 17/6573

Namen: Interni nadzor

Naloga: Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Skrbnik vzorca: mag. Matejka Bremec, univ. dipl. mikrob.

Narocénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNAVODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3 , 6230 Postojna

Delovni naleg: Pogodba &t. 00-563/1 z aneksoma 5t. 1in 2, 22 01.2009

Mesto odvzema: VS POS-PIV, PIVKA DOTOK V REZERVOARJU PIVKA

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Sprefem vzorca Datum poroéila: 14.12.2017

Datum in ura: 11.12.2017 10:00 Datum inura: 11.12.2017 14:35

Odvzel: narognik - Irena Suselj Sajn Sprejel: Alenka Speh

Rezultati preskusanja

Zatetek | zakljuéek

Parameter Metoda Rezultat Enota analfia

. " ISO 9308-1:2014, ISO i 11.12.2017 14:50
Kalkorne bakder s 9308-1:2014/Amd. 12016 hiipagene CRUMOO ML 44 49 2017 0g:10
— ISO 9308-1:2014, ISO - 11.12.2017 14:50
Eechiarichin vk 9308-1:2014/Amd. 12016 Wi g CFUMOO ML 4449 2017 00:10
; i s 11.12.2017 14:50
Enterokoki ISO 7899-2:2000 ni najdeno CFUM00 mL 14.12 2017 09-10

Praviinik o pitni vodi (Ur. list :
Clostridium perfringens RS, 5t, 19/2004, 1. tocka ni najdeno CFU/M00 mL i 14,'50
Pri 14.12.2017 09:10

loge 1ll)
i : s ; ; 11.12.2017 14:50
Skupno $tevilo mikroorganizmov pri 22°C IS0 6222:1999 najdeno (<4) CFU/mL 1412.2017 0810
—— . — ' — 11.12.2017 14:50
Skupno &tevilo mikroorganizimov pri 37°C 1SO 6222:1999 ni najdeno CFU/mL 14.12.2017 0910
Analitik: Qdgovorna oseba:
Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob. mag. Matejka Bremec, univ, dipl. mikrob.
Elektronsko podpisal Erika Batagelj, univ. dipl mikrob, ob 14 12.2017 12.51 22 Elektronsko podpisal mag, Matejka Bremec, univ. dipl mikrob ob 14 12 2017 14:18.20

Rezultati se nanadajo izkljuéno na praskuSani vzorst. Porodilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabijati v reklamne namens
Vzorec je bil v éasu do zadetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravijenem preskusanju so dostopne na oddelku,
Preverjanje istovetnasti dokumenta: hitp /awww.nlzoh sifistovetnost

Oddelek za mikrobiolofke analize Zivil, vod in drugih vzercev okolja Koper Stran: 1/1
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria, T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp.cma@nlzoch si OrbitaBLIMS ver - 47 2.1
Nacionalni laboratorij za zdravje, okalje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor verzija predioge porotia 1'1
ID za DDV: SI19651285; TRR: SI15601100-5000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije IS
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LILJIANA RUSNJAK
QKA Koper

7=>  NACIONALNI LABORATORI) ZA pri o coers
Q ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Porocilo o izvedeni nalogi
Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Evidenéna oznaka: 1005-09/26190-17/140694

Narocnik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna

Delovni nalog: Pogodba $t. 00-563/1 z aneksoma $t. 1 in 2, 22.01.2009

lzvajalci: Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vodja naloge: Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem.,spec.san.kem.

Koper, 14.12.2017

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev

Vodja naloge: okolja Koper
Vodja oddelka:
Nadja Mrmolja, univ.dipl kem.,spec.san kem.
Elektronsko podpisal Nadja Mimolja, univ. dipl kem. spec.san kem. ob 14.12.2017 Liliana Rusnjak, mag.varst.nar.
10:42:13 Cas certificiranega podpisa in podalki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Porodilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http:/Awww .nlzoh.sifistovetnost.

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 1/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 884, F;05 66 30 888, E:lijana.rusnjak@nizoh si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomnajska ulica 1, 2000 Maribor Crbita®™LIMS ver.. 17.21

1D za DDV: SI18651285, TRR: 515601100-6000043285, BIC: BSLJSIZX, Banka Slovenije verzija pradloge porotila: 1.4



ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

@S NACIONALNI LABORATORIJ ZA

Evidenéna oznaka: 1005-09/26190-17/140694

Podatki o vzorcu

Vzorec: VS POS-PIV, PIVKA, DOTOK V REZERVOARJU PIVKA

Stevilka vzorca: 17/140694

Namen: Interni nadzor

Naro&nik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA, JERSICE 3 , 6230 Postojna

Vzorec odvzel: naro&nik - Irena Suselj Sajn

Cas odvzema: 11.12.2017 10:00

Mesto odvzema: KOVOD Postojna, VS POS-PIV, PIVKA, DOTOK V REZERVOARJU PIVKA

Vzorec sprejel: Liljiana Rusnjak

Kraj in ¢as sprejema: Koper, 11.12.2017 14:35

Ocena rezultatov

Prikazani so vsi rezultali presku$anj iz prilog.

Parameter Rezultat Enota Ikzroe:fz:g Kriterij Skladnost
Motnost 0.17 NTU 1 skladen
pH 1.16 6.5-9.5 skladen
Elekiriéna prevodnost (20°C) 322 uSlem 2500 skladen
Amonij <0.026 mg/L NH4 0.50 skladen
Nitrit <0.010 mg/L NO2 0.5 skladen
Kemijska potreba po kisiku (oksidativnost) 1.31 mg/L 02 5 skladen
Barva (436 nm) 0.1 m-1 / /

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi, Ur.list RS, §t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017 | Priloga 1

Priloge porodila:
Porocilo o kemijskem preskusanju z evidenéno oznako 1005-9/26190-17/140694-K

Oddelek za kemijske analize 2ivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 2/2
Verdyeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, E:liljana rusnjak@nlzoh si )
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver 1.7 2.1

1D za DDV: S119651295; TRR: SI5601100-6000043285, BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predloge porodila; 1.4



AKREDITACLIA

SLOVENSKA
@5 NACIONALNI LABORATORIJ ZA A SIST N ISO/1EC 17025

ZDRAVIE, OKOLIE IN HRANO _ Lo

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, s& nanadajo na neakreditirany defavnost
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 1005-9/26190-17/140694-K

Porocilo o kemijskem preskusanju

Vzorec: VS POS-PIV, PIVKA DOTOK V REZERVOARJU PIVKA

Stevilka vzorca: 17/140894

Namen: Interni nadzor

Naloga: interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Vodja naloge: Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem. spec.san.kem.

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIWA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3 , 6230 Postojna

Delovni nalog: Pogodba &t. 00-563/1 z aneksoma &t. 1 in 2, 22.01.2009
Mesto odvzema: KOVOD Postojna, VS POS-PIV, PIVKA DOTOK V REZERVOARJU PIVKA

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
Odvzem vzorca Sprejem vzorca Datum porocila: 14.12.2017
Datum in ura: 11.12.2017 10.00 Datum in ura: 11.12.2017 14:35
Odvzel: naro&nik - Irena Suselj Sajn Sprejel: Liljana Rusnjak
Rezultati pres kusanja # Rezultati oznadeni 2 # se nanasaio na naakreditiranc deiavnost
Rezultat Izrazen Metoda Easin S
g kljucek
RertnAster Opomba BN kot/na Kraj izvedbe z:n;'ém
! 111217
Motnost 0.17 NTU ISO 7027-1:2016, KP 11217
y 11.1217
pH 7.76 IS0 10523:2008, KP 111217
Meritev opravijena pri T= 24,5°C
; o 3 111217
Elektriéna prevodnost (20°C) 322 # pSiem EN 27888:1993, KP 11.1217
= ; 121217
Amonij <0.026 mg/L NH4 150 7150-1:1984, KP 121217
i ; 121217
Nitrit <0.010 mg/L NO2 SIST EN 26777: 1996, KP 121217
Kemijska potreba po lisiku (oksidativnost) 1.31 mg/L 02 EN SO 8467:1995, KP ;g:;l;
SIST ENISO 7887:2012 121217
Barva (436 nm) 0.1 m-1 metoda B, KP 121217
Meritev opravijena pri pH 7,8.

[1] Meritev je opravijena pri 436 nm v 5 cm kiveti.

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo narcénika

Vodja oddelka:
Liljana Rusnjak, mag.varst.nar.
Elekronsko podpisaf Liljana Rudnjak, mag varstnar. ob 15.12 2017 08:24:51

Rezultati s¢ nanasajo izkfjuéno na preskusani vzorec Porodilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirali, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene
Vzorec je bil v éasu do zatetks analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informaciie o cpraviienem preskudanju so dostopne na oddelkuy.
Prevenanje istovetnosti dokumenta: hitp iiwww.nlzch sifistovetriost

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 1/1
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria, T:05 66 30 884, F:05 56 30 888, E:liljana rusnjak@nlzoh.si OrbitatLIMS ver. 1.7.2.1
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvornajska ulica 1, 2000 Maribor verzija predioge mr‘s c“a.' 1 : 2
ID za DDV: S119651285; TRR: S15601100-6000043285, BIC: BSLJS|2X, Banka Slovenije o
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MATEJKA BREMEC

= NACIONALNI LABORATORI] ZA Freene st e
Q ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

PoroCilo o izvedeni nalogi

Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Evidengna oznaka: 4005-09/26759-17/140687

Narocnik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna
Delovni nalog: Pogodba &t. 00-563/1 z aneksoma &t. 1 in 2, 22.01.2009
Izvajalci: Oddelek za mikrobioloSke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper
Vodja naloge; dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.
Koper, 14.12.2017
Analitik: Odgovorna oseba:
Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob. mag. Matejka Bremec, univ. dipl. mikrob.
Elektronsko podpisal Erka Batagel). univ. dipl. mikrob. cb 14 12 2017 12:52:16 Cas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poroéilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://'www.nlzoh.sifistovetnost.

Oddelek za mikrobiologke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 1/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp cma@nlizoh.si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Oroita®LIMS ver : 17.2.1

ID za DDV: SI19651295, TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSL.ISI2X, Banka Slovenje verzija predioge porocila: 1.4



ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

@s NACIONALNI LABORATORI] ZA

Evidenéna oznaka: 4005-09/26759-17/140687

Podatki o vzorcu

Vzorec: PITNA VODA - VS POS-PIV, PIVKA, IZTOK IZ REZERVOARJA PIVKA

Stevilka vzorca: 17/140687

Namen: Interni nadzor

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O,,
POSTOJNA, JERSICE 3 , 6230 Postojna

Vzorec odvzel: naro&nik - Irena Suselj Sajn

Cas odvzema: 11.12.2017 10:15

Mesto odvzema: VS POS-PIV, PIVKA, IZTOK |Z REZERVOARJA PIVKA

Vzorec sprejel: Alenka Speh

Kraj in ¢as sprejema: Koper, 11.12.2017 14:35

Ocena rezultatov

Prikazani so vsi rezultati preskusanj iz prilog.

Parameter Rezultat Enota Kriterij Skladnost
Koliformne bakterije ni najdeno CFU/M00 mL 0 skladen
Escherichia coli ninajdeno  CFU/M00 mL 0 skladen
Enterokoki ninajdeno  CFU/100 mL 0 skladen
Clostridium perfringens (vkljuéno s sporami) ninajdeno  CFU/100 mL 0 skladen
(Clostridium perfringens *)

Stevilo kolonij 22 *C (Skupno &tevilo najdeno (<4) CFUImL / /
mikroorganizmov pri 22°C *)

Stevilo kolonij 37 °C (Skupno Stevilo ni najdeno CFU/mL 100 skladen
mikroorganizmov pri 37°C *)

* \/ oklepaju je navedeno poimenovanje kot na priloZenih poroéilih o preskusanju.

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi, Ur list RS, &t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017 , Priloga 1

Priloge poroéila:
Poroéilo o mikrobiolodkem presku&anju z evidenéno oznako 4005-9/26759-17/140687-M

Oddelek za mikrobiologke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 2/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria, T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp cmaf@nlzoh.si ;
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomnajska ulica 1, 2000 Maribor Crbita®LIMS ver.: 17.2.1

1D za DDV: S119651295: TRR: SI15601100-6000043285, BIC: BSL.JSIZX, Banka Slovenije verzija predioge porocia: 1.4



SLOVENSKA
> NACIONALNI LABORATORIJ ZA A irlasanns
@ ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO LP-014
CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL.

VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 4005-9/26759-17/140687-M

Porocilo o mikrobioloSkem preskusanju

Vzorec: PITNA VODA - VS POS-PIV, PIVKA IZTOK IZ REZERVOARJA PIVKA

Stevilka vzorca: 17/140687; Lab. &t.. 17/6574

Namen: interni nadzor

Naloga: Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Skrbnik vzorca: mag. Matejka Bremec, univ. dipl. mikrob.

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNAVODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3 , 6230 Postojna

Delovni nalog: Pogodba &t. 00-563/1 z aneksoma §t. 1in 2, 22.01.2009

Mesto odvzema: VS POS-PIV, PIVKA IZTOK IZ REZERVOARJA PIVKA

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Sprejem vzorca Datum poroéila: 14.12.2017

Datum in ura: 11.12.2017 10:15 Datum inura: 11.12.2017 14:35

Odvzel: narognik - Irena Suselj Sajn Sprejel: Alenka Speh

Rezultati preskusanja

Zatetek | zakijuéek
Parameter Metoda Rezultat Enota ki

5 = 150 9308-1:2014, ISO £ o 11.12.2017 14:50
Kofomucis halkieri 9308-1:2014/Amd.1:2016 i relens CRUNOO ML 44 49 2017 09:11
—— IS0 9308-1:2014, 1SO W 11.12.2017 14:50
Escherichia coll 9308-1:2014/Amd. 12016 N nejdeno CRUMOOML 14 12 5017 09141
: . . 11.12.2017 14:50
Enterokoki ISO 7899-2:2000 ni najdeno CFU/M00 mL 14.12.2017 0911

Pravilnik o pitni vodi (Ur. list ;
Clostndium perfringens RS, §t, 18/2004, 1. tocka ni najdeno CFUM00 mL L 14j50
; 14.12.2017 09:11

Priloge I11)
T : ik _ x 11.12.2017 14:50
Skupno Stevilo mikroorganizmov pri 22°C IS0 6222:1099 najdeno (<4) CFU/mL 14.12.2017 0911
— ; S . — 11.12.2017 14:50
Skupno Stevilo mikroorganizmov pri 37°C IS0 6222:1999 ni najdenoc CFUImL 14.12.2017 09:11
Analitik: Odgovorna oseba:
Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob. mag. Matejka Bremec, univ, dipl. mikrob.
Elektronsko podpisal Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob. ob 14.12.2017 12:52:16 Elektronsko podpisal mag. Matejka Bremec, univ. dipl. mikreb. ob 14.12.2017 14.20.38

Rezultati se nanasajo izkljuéno na preskusani vzorec. Porodilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirat, razen v celoti. Ne sme se uporabliati v reklamne namene
Vzorec je bil v Gasu do zadetka analiz ustrezna hranjen. Vse dodatne informacije o opravijsnem preskusanju so dostopne na oddetku
Preverjanje istovetnosti dokumenta: hitp:fwww.nizoh.sifistovetnesl.

Oddelek za mikrobiolot ke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 1/1
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp.cma@nlzoh si OrbitatLIMS ver 1.7.2.1
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor verzija predioge porodl'lra'lf‘t
ID za DDV: S|19651295; TRR: S/5601100-6000043285, BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije o






NLZCH

20171215 08;28:05

LILJANA RUSNJAK

A_ > OKA Koper
NACIONALNI LABORATORIJ ZA e Ao, Sy ria
W ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Poro€ilo o izvedeni nalogi
Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.0.

Evidenéna oznaka: 1005-09/26190-17/140699

Narocnik: JAVNO PODJETJE KOVCD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA D.O.O.,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna

Delovni nalog: Pogodba 8t. 00-563/1 z aneksoma §t. 1 in 2, 22.01.2009

Izvajalci: Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vodja naloge: Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem.,spec.san.kem.

Koper, 14.12.2017

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev
Vodja naloge: okolja Koper

Vodja oddeika:
Nadja Mrmolja, univ. dipl.kem. ,spec.san.kem.

Elekironsko podpisal Nadia Mrmolia, univ.dipl.kem. spec.san kem. ob 14.12.2017 Liljlana Ru3njak, mag.varst.nar.
10:55:23 Cas certificiranega podpisa in podatki o ceriifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Porocilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: hitp://iwww.nlzoh.sifistovetnost.

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev ckolja Koper Stran 112
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, E:lijana rusnjak@nlzoh si
Nacionaini laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maripor Orbita®LIMS ver.. 1.7.2.1

ID za DDV: §119651285, TRR: S15601100-6000043285: BIC: BSLJSI2X, Banka Slavenije verzija predioge porocila: 1.4



ZDRAVJE, OKOLIE IN HRANO

Qe NACIONALNI LABORATORIJ ZA

Evidenéna oznaka: 1005-09/26190-17/140699

Podatki o vzorcu

Vzorec: VS POS-PIV, PIVKA, IZTOK IZ REZERVOARJA PIVKA

Stevilka vzorca: 17/140699

Namen: Interni nadzor

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.C.O.,
POSTOJNA, JERSICE 3 , 6230 Postojna

Vzorec odvzel: naroénik - Irena Suselj Sajn

Cas odvzema: 11.12.2017 10:15

Mesto odvzema: KOVOD Postojna, VS POS-PIV, PIVKA, IZTOK |Z REZERVOARJA PIVKA

Vzorec sprejel: Liliana Ruénjak

Kraj in €as sprejema: Koper, 11.12.2017 14:35

Ocena rezultatov
Prikazani so vsi rezultati preskusanj iz prilog.

lzrazen

Parameter Rezultat Enota Keting Kriterij Skladnost
Motnost 0.18 NTU 1 skladen
pH 7.89 6.5-9.5 skladen
Elektriéna prevodnost (20°C) 326 pSiem 2500 skladen
Amonij <0.026 mg/L NH4 0.50 skladen
Nirit <0.010 mg/L NOZ 0.5 skladen
Kemijska potreba po kisiku (oksidativnost) 1.22 mg/L 02 3 skladen
Barva (436 nm) <0.1 m-1 / /

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi, Ur list RS, §t. 18/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017 , Priloga 1

Priloge porotila:
Poroéilo o kemijskem preskusanju z evidenéno oznako 1005-9/26190-17/140699-K

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 2/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 B84, F:05 66 30 888, E:lijana.rusnjak@ntzoh si :
Nacionalni laboratori] za zdravje, okolje in hrane, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver. 1.7.2.1

ID za DDV: S119651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slavenije verzija predloge porodila 1.4



