NLZOH

2018.08 07 13:07:30
BARBARA KAHNE JURISEV

’S NACIONALNI LABORATORIJ ZA ey fioisinont dokiments
W ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Porocilo o izvedeni nalogi

lzvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Evidenéna oznaka: 2105-09/24930-18/85693

Naroé&nik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna

Delovninalog: Aneks $t.1 k Pogodbi o opravljanju storitev §t. 34/1-09 oz. 00-563/1, 00-542/1,
01.01.2012

Izvajalci: Oddelek za okolje in zdravje Koper
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper
Oddelek za mikrobioloske analize zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inZ.
Koper, 07.08.2018
Oddelek za okolje in zdravje Koper
Vodja naloge: Vodja oddelka:
Gregor Drinovec, san. inz. mag. Silvana Marki¢ Hrast, dipl. san. ing.

Cas certificiranega podpisa namestnika in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani

Elektronsko podpisal namestnik Mojca Vivoda, san. inZ. ob 07.08.2018 13:01:49 dokumenta

Porocilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: hitp://www.nlzoh.si/istovetnost.

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran 1/2
Vojkovo nabreZje 10, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp.coz@nlzoh si )
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.8.0.0

ID za DDV: S119651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predloge porotila: 1.4



@S NACIONALNI LABORATORIJ ZA

ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO
Evidenéna oznaka: 2105-09/24930-18/85693

Podatki ovzorcu

Vzorec: Cistilna naprava vodarna Malni po obdelavi

Stevilka vzorca: 18/85693

Namen: Notranji nadzor

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA, JERSICE 3, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper

Cas odvzema: 01.08.2018 09:00

Mesto odvzema: vodovod Postojna - Pivka, Cistilna naprava vodarna Malni po obdelavi

Vzorec sprejel: Gregor Drinovec

Krajin éas sprejema:  Koper, 01.08.201812:16

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi, Ur.list RS, $t. 19/2004, 35/2004, 26/20086, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017 , Priloga 1

Ocenaskladnosti
Vzorec je skladen z upostevanimi kriteriji.

Zdravstvena ocena
Vzorec je zdravstveno ustrezen.

Priloge porodila:

Porocilo o preskusanju z evidenéno oznako 2105-9/24930-18/85693-T

Poroéilo 0 kemijskem presku$anju z evidenéno oznako 1005-9/24930-18/85693-K
Porodilo o mikrobiolo$kem presku$aniju z evidenéno oznako 4005-9/24930-18/85693-M

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran 2/2
Vojkovo nabreZje 10, 6000 Koper - Capodistria, T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp.coz@nlzoh si s
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.8.0.0

1D za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSIZX, Banka Slovenije verzija predloge porotila: 1.4



SLOVENSKA
= NACIONALNI LABORATORIJ ZA A ity
ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO LP-014
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE b et

Eviden¢na oznaka:2105-9/24930-18/85693-T

PorocCilo o preskusanju

Vzorec: Cistilna naprava vodarna Malni po obdelavi

Stevilka vzorca: 18/85693

Namen: Notranji nadzor

Naloga: lzvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inZ.

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna

Delovni nalog: Aneks &t.1 k Pogodbi o opravljanju storitev &t. 34/1-09 oz. 00-563/1, 00-542/1,01.01.2012

Mesto odvzema: vodovod Postojna - Pivka, Cistilna naprava vodarna Malni po obdelavi
Metoda vzoréenja: SISTISO 5667-5: 2007

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Sprejem vzorca Datum porocila: 07.08.2018
Datuminura: 01.08.201809:00 Datuminura: 01.08.201812:16

Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper Sprejel: Gregor Drinovec

Rezultati preskusanja

# Rezultati oznateni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

Rezultat Vrednosti lzrazen Metoda Zatetek!
{
Fassmster Opomba pod LOQ Enots kot/na Kraj izvedbe ’:',‘,3,1',22"
Terenske meritve
Temperatura vode 10.9 "G DIN 38404-C4-2: 1976, na 01.08.18
mestu odvzema 01.08.18
Klor-prosti 0.45 mg/L Cl2 SIST EN IS0 7393-2:2000, 01.08.18
na mestu odvzema 01.08.18
Senzori¢ne lastnosti vode
Vonj brez vonja # ONORM M 6620:2012, na 01.08.18
mestu odvzema 01.08.18
Splosni fizikalno-kemijski parametri
pH 76 IS0 10523:2008, na mestu 01.08.18
odvzema 01.08.18
Elektricna prevodnost (20°C) 318 pS/iem IS0 7888:1985, na mestu 01.08.18
odvzema 01.08.18

Korekcija s pomocjo temperaturne kompenzacije instrumenta.

Vodja oddelka:
mag. Silvana Marki¢ Hrast, dipl. san. ing.

Elektronsko podpisal namestnik mag. Barbara Kahne JuriSevié, univ. dipl. kem. ob
07.08.2018 13:07:30

Rezultati se nanasajo izkljutno na preskusani vzorec. Porogilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v Easu do zatetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravijenem presku$anju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: hitp:/www.nlzoh.sifistovetnost.

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran: 111
Vojkovo nabreZje 10, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp.coz@nlzoh si . .
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Ol LING veite L6.0.0

ID za DDV: 5119651295: TRR: SI5601100-6000043285: BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije vl predinge paratie: 1.8



ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

0
AKREDITACUA
LP-014

Rezultati oznaéeni z # oz. neakreditirano

SLOVENSKA
@3 NACIONALNI LABORATORIJ ZA A

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, se nanadajo na neakreditirana dej
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenéna oznaka: 1005-9/24930-18/85693-K

Porocilo o kemijskem preskusanju

Vzorec:

Stevilka vzorca:

Namen:
Naloga:
Vodja naloge:

Narocnik:

Delovni nalog:

Mesto odvzema:

Stanje vzorca:
Odvzemvzorca
Datum in ura:
Odvzel:

Rezultati preskusanja

Cistilna naprava vodarna Malni po obdelavi
18/85693

Notranji nadzor
Izvajane notranjega nadzora Kovod Postojna
Gregor Drinovec, san. inz.

JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna

Aneks §t.1 k Pogodbi o opravljanju storitev &t. 34/1-09 oz. 00-563/1, 00-542/1,01.01.2012
vodovod Postojna - Pivka, Cistiina naprava vodarna Malni po obdelavi
Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Sprejem vzorca Datum porocila: 03.08.2018
01.08.2018 09:00 Datuminura: 01.08.201812:16
Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper Sprejel: Gregor Drinovec

# Rezultati oznateni 2 # se nanadajo na neakreditirano dejavnost

Rezultat Vrednosti lzrazen Metoda Zatetek |
kljuéek
Rersmeter Opomba  podLOQ =™%  kotia Kraj izvedbe i
SIST EN ISO 7887:2012 01.08.18
Ll R o metoda B, KP 01.08.18
Meritev opravijena pri pH 7,8.
Motnost <0.10 NTU 50702712016, kp 010818
' g ' 01.08.18
- : 02.08.18
Amonij <0.026 mg/L NH4 ISO 7150-1:1984, KP 02,0818
- ) 02.08.18
Nitrit <0.010 mgiL NO2 SISTEN 26777: 1996, KP 0208.18
. o 02.08.18
Celotni organski ogljik - TOC 0.80 mg/L c IS0 8245: 19992, KP 02.08.18
. ) SIST EN I1SO 10301:1998, 01.08.18
Trihalometani (vsota) 36 pg/L Poglavje 3%, KP 020818
: SIST EN 1SO 10301:1998, 01.08.18
Triklorometan (kloroform) 2.8 pg/lL Poglavje 34, KP 02.08.18
. SIST EN ISO 10301:1998, 01.08.18
Bromodiklorometan 08 ugil Poglavje 3¢ KP 02.08.18
; SIST EN IS0 10301:1998, 01.08.18
Dibromoklorometan <0.5 ugiL Paglavje 34| KP 0208.18
. SIST EN I1SO 10301:1998, 01.08.18
Tribromometan (bromoform) <05 pg/L Poglavje 34, KP 02.08.18
5 e SISTEN ISO 15586:2003, 01.08.18
Aluminij <10 # pg/L Al kP 0108.18
[1] Meritev je opravijena pri436 nm v 5 cm kiveti.
[2] Metoda dolo¢anja organskega ogljika temelji na postopku nakisanja in prepihovanja vzorca (NPOC).
[3] Podana je vsota kloroforma, bromodiklorometana, dibromoklorometana in bromoforma.
[4] Uporabljena je metoda: eksterna standardizacija
Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naroénika.
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev ckolja Koper Stran: 1/2

Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, E:liljana.rusnjak@nlizoh si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
1D za DDV: S119651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

Orbita®LIMS ver.: 1.8.0.0
verzija predloge porotila: 1.2



SLOVENSKA
= NACIONALNI LABORATORIJ ZA ‘ ot et
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO g 5o

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, e
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenéna oznaka: 1005-9/24930-18/85693-K
Vodja oddelka:
Liljana Rudnjak, mag.varst.nar.
Elektronsko podpisal Liljana Rusnjak, mag.varst.nar. ob 03.08.2018 09:04:38
Rezultati se nanasajo izkljuéno na preskusani vzarec. Poroéilo se brez pisnega dovolienja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.

Vzorec je bil v Casu do zacetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskuganju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http:/www.nlzoh.sifistovetnost.

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 2/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, E:liljana.rusnjak@nlzoh si Orbita®LIMS ver- 1.8.0.0
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor it

ID za DDV: S119651205; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLISI2X, Banka Slovenije MEZLA pledione pordlie;



A

\4

NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL,

SLOVENSKA
‘ AKREDITACUA

SIST EN ISO/IEC 17025
A 5o

VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenéna oznaka: 4005-9/24930-18/85693-M

Porocilo o mikrobioloSkem preskusanju

Vzorec:

Stevilka vzorca:

Namen:
Naloga:
Vodja naloge:

Narocnik:

Delovninalog:

Cistilna naprava vodarna Malni po obdelavi
18/85693; lab.5t.: 18/4114

Notranji nadzor

Izvajane notranjega nadzora Kovod Postojna
Gregor Drinovec, san. inz.

JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna

Aneks &t.1 k Pogodbi o opravljanju storitev §t. 34/1-09 oz. 00-563/1, 00-542/1,01.01.2012

Mesto odvzema: vodovod Postojna - Pivka, Cistilna naprava vodarna Malni po obdelavi
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
Odvzem vzorca Prevzem vzorca Datum porocila: 06.08.2018
Datuminura: 01.08.2018 09:00 Datuminura: 01.08.201812:18
Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper Prevzel: Alenka Speh
Rezultati preskusanja
Zatetek [ zakljuek
Parameter Metoda Rezultat Enota analize
. - 1S09308-1:2014,1S0 - 01.08.2018 12:35
R 9308-1:2014/Amd.1:2016 fifiajdene CFUM00mL 5 08 2018 08:46
s 1S0 9308-1:2014,1S0 . 01.08.2018 12:35
Ee g g 9308-1:2014/Amd. 12016 iR CRUAOOML 46 08,2018 08:46
) ) G 01.08.2018 12:35
Enterokoki ISO 7899-2:2000 ni najdeno CFUM00 mL 06.08.2018 08:46
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list :
- . . . I 01.08.2018 12:35
Clostridium perfringens RS, &, 19{2004, 1. totka ni najdeno CFUN00 mL 06.08.2018 0846
Priloge 11l)
G m ; p—— : _— 01.08.2018 12:35
Skupno Stevilo mikroorganizmov pri 22°C S0 6222:1999 ninajdeno CFU/mL 06.08.2018 08:46
T / - ; o 01.08.201812:35
Skupno Stevilo mikroorganizmov pri 37°C IS0 6222:1999 ninajdeno CFU/mL 06.08.2018 08:45
Analitik: Odgovorna oseba:

Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob.

dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.

Elektronsko podpisal dr. Gorazd Pretnar, univ, dipl. biol. ob 06.08.2018 13:01.31

Rezultati se nanadajo izkljuéno na preskugani vzorec. Porogilo se brez pisnega dovolienja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v Gasu do zaCetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskusanju so dostopne na oddelku
Preverjanje istovetnasti dokumenta: http:/mww.nlzoh.sifistovetnost.

Oddelek za mikrobiolo&ke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria, T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp.cma@nlzoh si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

ID za DDV: S119651295; TRR: SI15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

Stran: 11

Orbita®LIMS ver.: 1.8.0.0
verzija predloge porotila: 1.1



NLZOH

2018.09.03 08:28/43
SILVANA MARKIC HRAST

= NACIONALNI LABORATORIJ ZA el e
Q ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Porocilo o izvedeni nalogi

Izvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Evidenéna oznaka: 2105-09/24930-18/94582

Naroé&nik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJINA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna

Delovni nalog: Aneks &t.1 k Pogodbi o opravljanju storitev st. 34/1-09 oz. 00-563/1, 00-542/1,
01.01.2012

Izvajalci: Oddelek za okolje in zdravje Koper
Qddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper
Oddelek za mikrobioloske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inz.
Koper, 31.08.2018
Oddelek za okolje in zdravje Koper
Vodja naloge: Vodja oddelka:
Gregor Drinovec, san. inZ. mag. Silvana Marki¢ Hrast, dipl. san. ing.
Elektronsko podpisal Gregor Drinovec, san. inZ. ob 31.08.2018 14:34:31 Cas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Porocilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: hitp://www .nlzoh.sifistovetnost.

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran 1/2
Vojkovo nabreZje 10, 6000 Koper - Capodistria, T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp.coz@nlzoh si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®™LIMS ver.: 18.0.0

ID za DDV: S119651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predloge porotila: 1.4



7=>  NACIONALNI LABORATORIJ ZA
W ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Evidenéna oznaka: 2105-09/24930-18/94582

Podatki o vzorcu

Vzorec: Vodarna Korotan po obdelavi

Stevilka vzorca: 18/94582

Namen: Notranji nadzor

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.C.,
POSTOJNA, JERSICE 3, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper

Cas odvzema: 28.08.2018 10:20

Mesto odvzema: vodovod Strane - Hrusevje - Smihel, Vodarna Korotan po obdelavi

Vzorec sprejel: Gregor Drinovec

Krajin ¢as sprejema:  Koper, 28.08.2018 12:29

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi, Ur.list RS, st. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017 , Priloga 1

Ocena skladnosti
Vzorec je skladen z upo$tevanimi kriteriji.

Zdravstvena ocena
Vzorecje zdravstveno ustrezen.

Priloge poroéila:

Porogilo o preskudanju z evidenéno oznako 2105-9/24930-18/94582-T

Porogilo o kemijskem preskusanju z evidentno oznako 1005-9/24930-18/94582-K
Porocilo o mikrobioloskem preskusanju z evidentno oznako 4005-9/24930-18/94582-M

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran 2/2
Vojkovo nabreZje 10, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp.coz@nizoh si .
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.8.0.0

ID za DDV: SI119651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predioge porotila: 1.4



SLOVENSKA
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ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO sl
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE ekttt

Evidenéna oznaka:2105-9/24930-18/94582-T

PoroCilo o preskusanju

Vzorec: Vodarna Korotan po obdelavi

Stevilka vzorca: 18/94582

Namen: Notranji nadzor

Naloga: Izvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inZ.

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,

JERSICE 3, 6230 Postojna
Delovni nalog: Aneks &t.1 k Pogodbi o opravljanju storitev §t. 34/1-09 oz. 00-563/1, 00-542/1,01.01.2012
Mesto odvzema: vodovod Strane - Hrusevije - Smihel, Vodarna Korotan po obdelavi
Metoda vzoréenja: SIST ISO 5667-5: 2007

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzemvzorca Sprejemvzorca Datum poroéiia: 31.08.2018
Datuminura: 28.08.2018 10:20 Datuminura: 28.08.2018 12:29

Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper Sprejel: Gregor Drinovec

Rezultati preskusanja

# Rezultati oznaeni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

Rezultat Vrednosti lzrazen Metoda Zacetek/
Farameiar Opomba pod LOQ Enota kot/ina Kraj izvedbe z:',‘,g‘.ﬁﬁ"
Terenske meritve
Temperatura vode 10.4 °C DIN 38404-C4-2: 1976, na 28.08.18
mestu odvzema 28.08.18
Klor-prosti 0.25 mag/L Cl2 SIST EN IS0 7393-2:2000, 28.08.18
na mestu odvzema 28.08.18
Senzoricne lastnosti vode
Vonj brez vonja # ONORM M 6620:2012, na 28.08.18
mestu odvzema 28.08.18
Sploni fizikalno-kemijski parametri
pH 7.8 1SO 10523:2008, na mestu 28.08.18
odvzema 28.08.18
Elektricna prevodnost (20°C) 3n uS/em SO 7888:1985, na mestu 28.08.18
odvzema 28.08.18

Korekcifa s pomodjo temperaturne kompenzacije instrumenta.

Vodja oddelka:
mag. Silvana Marki¢ Hrast, dipl. san. ing.

Elektronsko podpisal mag. Silvana Marki¢ Hrast, dipl. san. ing. ob 03.08.2018 08:28:43

Rezultati se nana$ajo izkljutno na preskusani vzorec. Poroilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v ¢asu do zacetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravijienem preskuanju so dostopne na oddelku,
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http:/iwww.nlzoh sifistovetnost.

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran: 1/1
Vojkovo nabreZje 10, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp.coz@nlzoh si Orbita®LIMS ver: 18.00
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor verzija predioge porc‘)léilé'rfs
1D za DDV: 5119651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije o
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SLOVENSKA
‘ AKREDITACLIA

NACIONALNI LABORATORLJ ZA ‘ SIST EN IS0/1EC 17025
Q ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO Lp.o14
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, B LS SRR SAPRH.

VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 1005-9/24930-18/94582-K

Porocilo o kemijskem preskusanju

Vzorec: Vodarna Korotan po obdelavi

Stevilka vzorca: 18/94582

Namen: Notranji nadzor

Naloga: Izvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inZ.

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna

Delovninalog: Aneks $t.1 k Pogodbi o opravijanju storitev §t. 34/1-09 oz. 00-563/1, 00-542/1,01.01.2012

Mesto odvzema: vodovod Strane - Hrusevje - Smihel, Vodarna Korotan po obdelavi

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Sprejemvzorca Datum poroéila: 30.08.2018

Datuminura: 28.08.2018 10:20 Datuminura: 28.08.201812:29

Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper Sprejel: Gregor Drinovec

Rezultati preskusanja

# Rezultati oznateni 2 # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

Rezultat Vrednosti lzrazen Metoda Zatetek/
kljutek
ERrAtee Opomba  podLOQ ™% kotna Kraj izvedbe g
SIST EN ISO 7887:2012 28.08.18
oy, Setion) 0 g metoda Bl KP 28.08.18
Meritev opravijena pri pH 7,4.
. 29.08.18
Motnost <0.10 NTU IS0 7027-1:2016, KP 29.08.18
. ) 29.08.18
Amonij <0.026 mgiL NH4 1SO 7150-1:1984, KP 29.08.18
e ’ 29.08.18
Nitrit <0.010 mg/L NO2 SIST EN 26777: 1996, KP 29.08.18
" — ‘ 28.08.18
Celotni organski ogljik - TOC 154 mg/L C 1SO 8245: 199912, KP 28.08.18
- : SIST EN ISO 10301:1998, 28.08.18
Trihalometani (vsota) 32 pall Poglavie 37, KP 2908 18
) SIST EN I1SO 10301:1998, 28.08.18
Triklorometan (kloroform) 2.7 pglL Poglavje 3¢, KP 9908 18
’ SIST EN I1SO 10301:1998, 28.08.18
Bromodiklorometan 0.5 ugiL Poglavje 34, KP 99.08.18
; SIST EN IS0 10301:1998, 28.08.18
Dibromoklorometan <0.5 ugil Poglavje 31, KP 2908 18
; SIST EN ISO 10301:1998, 28.08.18
Tribromometan {bromoform) <0.5 palL Poglavje 34, KP 29.08.18
- SIST EN SO 15586:2003, 30.08.18
Aluminij 27 # pglL Al KP 3008.18
[1] Meritev je opravijena pri 436 nm v 5 cm kiveti.
[2] Metoda dologanja organskega ogljika temelji na postopku nakisanja in prepihovanja vzorca (NPOC).
[3] Podana je vsota kloroforma, bromodiklorometana, dibromaoklorometanain bromoforma.
[4] Uporabljena je metoda: eksterna standardizacija
Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naroénika.
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 1/2

Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, E:liljana.rusnjak@nlzoh si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
ID za DDV: 5119651295, TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

Orbita®LIMS ver.: 1.8.0.0
verzija predloge porogila: 1.2



SLOVENSKA
— NACIONALNI LABORATORIJ ZA A g
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO LP.014

Rezultati oznageni z # oz. neakreditirano

CENTER ZA KEM‘JSKE ANAL'ZE 2|V|L, se nanadajo na neakreditirano dejavnost
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenéna oznaka: 1005-9/24930-18/94582-K
Vodja oddelka:
Liljana Rusnjak, mag.varst.nar.
Elektronsko podpisal namestnik Nadja Mrmolja, univ.dipl kem.,spec.san.kem. ob 30.08.2018 12:06:48
Rezultati se nanasajo izkljuéno na preskusani vzorec. Porogilo se brez pisnega dovelienja oddelka ne sme reproducirati, razen v celotl, Ne sme se uporabljati v reklamne namene,

Vzorec je bil v ¢asu do zacetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravijenem preskuganju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http:/www.nlzoh.sifistovetnost.

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 2/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, E:liljana rusnjak@nlzoh si Orbita®LIMS ver- 1.8.0.0
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor verzija predioge por&éila‘ 1‘2
ID za DDV: S118651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije ’



SLOVENSKA

‘ AKREDITACLIA

® SIST EN ISO/IEC 17025
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Porocilo o mikrobioloSkem preskusanju

NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL,
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenéna oznaka: 4005-9/24930-18/94582-M

Vzorec: Vodarna Korotan po obdelavi

Stevilka vzorca: 18/94582; lab.&t.: 18/4473

Namen: Notranji nadzor

Naloga: Izvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inZ.

JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna

Aneks §t.1 k Pogodbi o opravljanju storitev &t. 34/1-09 cz. 00-563/1, 00-542/1, 01.01.2012

Narocnik:

Delovni nalog:

Mesto odvzema: vodovod Strane - Hruevje - Smihel, Vodarna Korotan po obdelavi
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
Odvzem vzorca Prevzem vzorca Datum porocila: 31.08.2018
Datuminura: 28.08.201810:20 Datuminura: 28.08.2018 12:42
Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper Prevzel: Alenka Speh
Rezultati preskusanja
Parameter Metoda Rezultat Enota ZatEeteak“{=l fiaztijuéek
‘ ? IS0 9308-1:2014,1S0 . 28.08.201813:30
aTERAE babierl 9308-1:2014/Amd 12016 inalen CFUMDOML 34 08 2018 11:29
" IS0 9308-1:2014, ISO G 28.08.2018 13:30
EOB 9308-1:2014/Amd.1:2016 ningEan CRUMOOML 31 082018 11:29
. ) A 28.08.201813:30
Enterokoki IS0 7899-2:2000 ni najdeno CFUM00 mL 31082018 11:29
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list ’
Clostridium perfringens RS, &, 19/2004, 1. totka ninajdeno cruMoomL  2308.201815:30
; 31.08.2018 11:29
Priloge 1)
g g : — , _— 28.08.2018 13:30
Skupno $tevilo mikroorganizmov pri 22°C 1ISO 6222:1999 ni najdeno CFU/mL 31.08.2018 1129
Skupno Stevilo mikroorganizmov pri 37°C IS0 6222:1999 ni najdeno CFU/mL 26082015 13:30

31.08.2018 11:29

Analitik:

dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.

Odgovorna oseba:

dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.

Elektronsko podpisal dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol ob 31.08.2018 13:43:28

Rezultati se nanadajo izkljutno na preskusani vzorec. Porogilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirali, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzoret je bil v Gasu do zaCetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravijenem preskuganju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnasti dokumenta: hitp:/iwww.nlzoh. sifistovetnost.

Oddelek za mikrobiolo&ke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp.cma@nlzoh si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

ID za DDV: S119651295; TRR: $15601100-6000043285; BIC: BSLJS12X, Banka Slovenije

Stran: 1/1

Orbita®LIMS ver.: 1.8.0.0
verzija predloge porogila: 1.1
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2018.05.03 08:28:59
SILVANA MARKIC HRAST

= NACIONALNI LABORATORU ZA ke
@ ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Porocilo o izvedeni nalogi

lzvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Evidenéna oznaka: 2105-09/24930-18/94584

Naroénik: JAVNQO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna

Delovni nalog: Aneks §t.1 k Pogodbi o opravljanju storitev §t. 34/1-09 oz. 00-563/1, 00-542/1,
01.01.2012

lzvajalci: Oddelek za okolje in zdravje Koper
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper
Oddelek za mikrobiologke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inz.
Koper, 31.08.2018
Oddelek za okolje in zdravje Koper
Vodja naloge: Vodja oddelka:
Gregor Drinovec, san. inz. mag. Silvana Marki€ Hrast, dipl. san. ing.
Elektronsko podpisal Gregor Drinovec, san. inZ. ob 31.08.2018 14:35:48 (as certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Porocilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www .nlzoh si/istovetnost.

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran 1/2
Vojkovo nabreZje 10, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp.coz@nlzoh.si :
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.8.0.0

ID za DDV: S119651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predloge porotila: 1.4



ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

@3 NACIONALNI LABORATORIJ ZA

Evidenéna oznaka: 2105-09/24930-18/94584

Podatki ovzorcu

Vzorec: Rezervoar Strane po obdelavi

Stevilka vzorca: 18/94584

Namen: Notranji nadzor

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA, JERSICE 3, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper

Cas odvzema: 28.08.201809:15

Mesto odvzema: vodovod Strane - Hrugevje - Smihel, Rezervoar Strane po obdelavi

Vzorec sprejel: Gregor Drinovec

Krajin Cas sprejema:  Koper, 28.08.2018 12:29

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi, Ur list RS, $t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017 , Priloga 1

Ocena skladnosti
Vzorec je skladen z upostevanimi kriteriji.

Zdravstvena ocena
Vzorecje zdravstveno ustrezen.

Priloge porocila:

Porogilo o preskuganju z evidenéno oznako 2105-9/24930-18/94584-T

Porodilo o kemijskem preskusanju z evidenéno oznako 1005-8/24930-18/94584-K
Poroéilo o mikrobiolodkem preskusanju z evidenéno oznako 4005-9/24930-18/94584-M

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran 2/2
Vojkovo nabreZje 10, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp.coz@nlzoh si 7
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.8.0.0

ID za DDV: S119651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenie verzija predioge porotila: 1.4



SLOVENSKA

= NACIONALNI LABORATORIJ ZA A e
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO KR

CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE e e

Evidenéna oznaka:2105-9/24930-18/94584-T

Porocilo o preskusanju

Vzorec: Rezervoar Strane po obdelavi

Stevilkavzorca:  18/94584

Namen: Notranji nadzor

Naloga: Izvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inz.

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna

Delovni nalog: Aneks §t.1 k Pogodbi o opravljanju storitev §t. 34/1-09 oz. 00-563/1, 00-542/1, 01.01.2012

Mesto odvzema: vodovod Strane - Hruéevje - Smihel, Rezervoar Strane po obdelavi
Metoda vzoréenja: SIST ISO 5667-5: 2007

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Sprejem vzorca Datum poroéila: 31.08.2018
Datuminura: 28.08.201809:15 Datuminura: 28.08.201812:29

Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper Sprejel: Gregor Drinovec

Rezultati preskusanja

# Rezultati oznadeni z # se nanasaio na neakreditirano dejavnost

; . Zatetek/
Rezultat Vrednosti lzrazen Metoda o
Parameter Opomba pod LOQ Enola  Lotna Kraj izvedbe zgﬁmgk
Terenske meritve
Temperatura vode 10.1 °C DIN 38404-C4-2: 1976, na 28.08.18
mestu odvzema 28.08.18
Klor-prosti <0.2 015 # mglL Cl2 SIST EN IS0 7393-2:2000, 28.08.18
na mestu odvzema 28.08.18
Senzoricne lastnosti vode
Vonj brez vonja # ONORM M 6620:2012, na 28.08.18
mestu odvzema 28.08.18
Splosni fizikalno-kemijski parametri
pH 8.0 150 10523:2008, na mestu 28.08.18
odvzema 28.08.18
Elektritna prevodnost (20°C) 201 pSicm ISO 7888:1985, na mestu 28.08.18
odvzema 28.08.18

Korekeija s pomodjo temperaturne kompenzacije insfrumenta.

LOD-meja zaznavnosti, najniZja koncentracija analita, ki je detektirana, vendar ne vedno tudi kvantificirana.

LOQ-meja dolocljivosti, najnizja koncentracija analita, ki jo lahko pri dologenih pogojih dolotimo s sprejemljivo tognostjo in natanénastjo.

V stolpcu "Vrednosti pod LOQ" navajamo izmerjene vrednosti med LOD in LOQ. Predpona "<" pred Stevilko pomeni, da je vrednost nizja od LOD. Tako porogani
rezultati so izven obmocia akreditirane dejavnosti (#). Navajamo jih na zahtevo naroénika ali zakonodaje.

Vodja oddelka:
mag. Silvana Marki¢ Hrast, dipl. san. ing.

Elektronsko podpisal mag. Silvana Markic Hrast, dipl. san. ing. ob 03.09.2018 08:28:59

Rezultati se nanadajo izkljuéno na preskusani vzorec. Porotilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v Gasu do zatetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravijenem preskuganju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: hitp.//www.nlzoh.sifistovetnost.
Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran: 11
Vojkovo nabrezje 10, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp.coz@nlzoh si . .

% . - i . ; ) ; Orbita®LIMS ver.: 1.8.0.0
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor verzija predioge porogila: 1 6
ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije 98 p! o




SLOVENSKA
‘ AKREDITACLIA

SIST EN ISO/IEC 17025
ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO g 7o

W’S NACIONALNI LABORATORIJ ZA

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL,
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenéna oznaka: 1005-9/24930-18/94584-K

Porocilo o kemijskem preskusanju

Vzorec: Rezervoar Strane po obdelavi

Stevilka vzorca: 18/94584

Namen: Notranji nadzor

Naloga: Izvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inZ.

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna

Delovninalog: Aneks t.1 k Pogodbi o opravljanju storitev &t. 34/1-09 oz. 00-563/1, 00-542/1,01.01.2012

Mesto odvzema: vodovod Strane - Hrugevje - Smihel, Rezervoar Strane po obdelavi

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzemvzorca Sprejem vzorca Datum porocila: 30.08.2018

Datuminura: 28.08.201809:15 Datuminura: 28.08.2018 12:29

Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper Sprejel: Gregor Drinovec

Rezultati preskusanja

Rezultat Vrednosti Izrazen Metoda Zatetek/
kljucek
Parmetar Opomba pod LOQ Engty kot/na Kraj izvedbe z:,.;ﬁ'.ii
SIST EN SO 7887:2012 28.08.18
Binvayani] w0 i metoda BIY, KP 28.08.18
Meritev opravijena pripH 7,7.
Motnost <0.10 NTU IS0 7027-1:2016, KP 2 dene
: ' : 28.08.18
i ) 29.08.18
Ammonij <0.026 mg/L NH4 ISO 7150-1:1984, KP 29.08.18
;o ; 29.08.18
Nitrit <0.010 mg/L NO2 SIST EN 26777: 1996, KP 2908.18
. - 28.08.18
Celotni organski ogljik - TOC 0.52 mgiL G ISO 8245: 199804 KP 28.08.18
: ; SIST EN ISO 10301:1998, 28.08.18
Trihalometani (vsota) <0.5 pg/lL Poglavie 30, KP 29.08.18
. SIST EN I1SO 10301:1998, 28.08.18
Triklorometan (kloroform) <0.5 pg/L Poglavje 311, KP 99.08.18
; SIST EN I1SO 10301:1998, 28.08.18
Bromodiklorometan <0.5 pg/L Poglavie 341, KP 29.08.18
; SIST EN I1SO 10301:1998, 28.08.18
Dibromoklorometan <0.5 pg/L Poglavje 34, KP 29.08.18
; SIST EN ISO 10301:1998, 28.08.18
Tribromometan (bromoform) <05 HgiL Poglavje 34, KP 29.08.18
[1] Meritev je opravijena pri436 nm v 5 cm kiveti.
[2] Metoda dologanja organskega ogljika temelji na postopku nakisanja in prepihovanja vzorca (NPOC).
[3] Podana je vsota kloroforma, bromodiklorometana, dibromoklorometana in bromoforma.
[4] Uporabliena je metoda: eksterna standardizacija
Podatke o merilni negotovosti posredujemoe na zahtevo naroénika.
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 1/2

Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, E:liljana.rusnjak@nlzoh si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
ID za DDV: S119651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

Orbita®_IMS ver.: 1.8.0.0
verzija predloge porocila: 1.2



AKREDITACLA

SLOVENSKA
= NACIONALNI LABORATORIJ ZA ‘ SIST EN IS0/IEC 17025
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO ‘ LP-014

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL,
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenéna oznaka: 1005-9/24930-18/94584-K

Vodja oddelka:
Liljana Ru$njak, mag.varst.nar.

Elektronsko podpisal namestnik Nadja Mrmoalja, univ.dipl.kem. spec.san.kem. ob 30.08.2018 12:09:36
Rezultati se nanasajo izkljuéno na preskusani vzorec. Poroéilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.

Vzore je bil v asu do zatetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravijenem preskusanju so dostopne na oddelku,
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http:/liwww.nlzoh sifistovetnost.

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 2/2
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SLOVENSKA
‘ AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025

‘ LP-014

ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL,
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

We NACIONALNI LABORATORIJ ZA

Evidenéna oznaka: 4005-9/24930-18/94584-M

Porocilo o mikrobioloSkem preskusanju

Vzorec: Rezervoar Strane po obdelavi
18/94584; lab &t.: 18/4471

Notranji nadzor

Stevilka vzorca:
Namen:
Naloga: Izvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inz.

JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna

Aneks §t.1 k Pogodbi o opravljanju storitev $t. 34/1-09 oz. 00-563/1, 00-542/1,01.01.2012

Naroénik:

Delovni nalog:

Mesto odvzema: vodovod Strane - Hrugevje - Smihel, Rezervoar Strane po obdelavi
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
Odvzem vzorca Prevzemvzorca Datum poroéila: 31.08.2018
Datuminura: 28.08.201809:15 Datuminura: 28.08.2018 12:42
Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper Prevzel: Alenka Speh
Rezultati preskusanja
Zacetek | zakljuéek
Parameter Metoda Rezultat Enota ifialise
: > IS0 9308-1:2014, 1S0 - 28.08.2018 13:30
Kelfforine btz 9308-1:2014/Amd. 1:2016 ninege CFUNOOML 51 08 2018 11:28
o s IS0 9308-1:2014, 1SO - 28.08.201813:30
Escnerichizool 9308-1:2014/Amd 1:2016 AERAgEHR CFUMOOML 54 0g 2018 11:28
. : mr 28.08.2018 13:30
Enterokoki 1SO 7899-2:2000 ninajdeno CFUROOML o' 08 5018 11:28
Pravilnik o pitni vodi (Ur, list .
Clostridium perfringens RS, §t, 19/2004, 1. tocka ni najdeno CFUM00 mL 26:06,2018 13j30
: 31.08.2018 11:28
Priloge 11l)
e . e ! ) 28.08.2018 13:30
Skupno tevilo mikroorganizmov pri 22°C IS0 6222:1999 najdenc (<4) CFU/mL 31.08.2018 11:28
i 5 s ‘ - 28.08.2018 13:30
Skupno $tevilo mikroorganizmov pri 37°C ISO 6222:1999 ni najdeno CFU/mL 31082018 11-28
Analitik: Odgovorna oseba:

dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol. dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.

Elektronsko podpisal dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol. ob 31.08.2018 13:41:09

Rezultati se nanasajo izkljuéno na preskusani vzorec, Porodilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzarec je bil v éasu do zacetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskusanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.
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Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capedistria; T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp.cma@nilzoh si
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