NLZOH
2018.10 11 14:24.09

SILVANA MARKIC HRAST

= NACIONALNI LABORATORIJ ZA Do psren soens
@ ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Porocilo o izvedeni nalogi

Izvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Evidenéna oznaka: 2105-09/24930-18/110787

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna

Delovninalog: Aneks 8t.1 k Pogodbi o opravljanju storitev §t. 34/1-09 oz. 00-563/1, 00-542/1,
01.01.2012

Izvajalci: Oddelek za okolje in zdravje Koper
Oddelek za kemijske analize zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper
Oddelek za mikrobiolo$ke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inZ.
Koper, 11.10.2018
Oddelek za okolje in zdravje Koper
Vodja naloge: Vodja oddelka:
Gregor Drinovec, san. inZ. mag. Silvana Marki¢ Hrast, dipl. san. ing.
Elektronsko podpisal Gregor Drinovec, san. inZ, ob 11.10.2018 14:18:55 Cas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Porocilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www .nlzoh.si/istovetnost.

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran 1/2
Vojkovo nabreZje 10, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp.coz@nlzoh si )
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.8.0.1

ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slavenije verzija predloge porotila: 1.4



7= NACIONALNI LABORATORI) ZA
Q’ ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Evidenéna oznaka: 2105-09/24930-18/110787

Podatki o vzorcu

Vzorec: Cistilna naprava vodarna Malni po obdelavi

Stevilka vzorca: 18/110787

Namen: Notranji nadzor

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA,D.C.O,,
POSTOJNA, JERSICE 3, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper

Cas odvzema: 02.10.2018 09:20

Mesto odvzema: vodovod Postojna - Pivka, Cistilna naprava vodarna Malni po obdelavi

Vzorec sprejel: Gregor Drinovec

Krajin cassprejema: Koper, 02.10.2018 12:46

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi, Ur_list RS, &t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017 , Priloga 1

Ocena skladnosti
Vzorec je skladen z upostevanimi kriteriji.

Zdravstvena ocena
Vzorec je zdravstveno ustrezen.

Priloge porocila:

Porotilo o preskusanju z evidenéno oznako 2105-9/24930-18/110787-T

Porotilo o kemijskem preskuanju z evidenéno oznako 1005-9/24930-18/110787-K
Poroéilo o mikrobiologkem preskusanju z evidenéno oznako 4005-9/24930-18/110787-M

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran 2/2
Vojkovo nabrezje 10, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp.coz@nlzoh si

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska uiica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.8.0.1
ID za DDV: S119651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predloge porotila: 1.4



SLOVENSKA
W’S NACIONALNI LABORATORIJ ZA A SNEEQUATUN

ZDRAVIJE, OKOLIJE IN HRANO Lp-014
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE 42 tanedao v e o

Evidenéna oznaka:2105-9/24930-18/110787-T

PoroCilo o presku$anju

Vzorec: Cistilna naprava vodama Malni po obdelavi

Stevilka vzorca:  18/110787

Namen: Notranji nadzor

Naloga: lzvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inz.

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.0O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna

Delovninalog: Aneks §t.1 k Pogodbi o opravljanju storitev §t. 34/1-09 oz. 00-563/1, 00-542/1, 01.01.2012

Mesto odvzema: vodovod Postojna - Pivka, Cistilna naprava vodarna Malni po obdelavi
Metoda vzoréenja: SISTISO 5667-5: 2007

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Sprejem vzorca Datum poroéila: 11.10.2018
Datuminura: 02.10.201809:20 Datuminura: 02.10.201812:46

Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper Sprejel: Gregor Drinovec

Rezultati preskusanja

# Rezultati oznadeni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

Rezultat Vrednosti lzraen Metoda Zacetek /
Eek
Paramstar Opomba pod LOQ Enota kot/na Kraj izvedbe "Z';';}'.zi
Terenske meritve
Temperatura vode 99 °C DIN 38404-C4-2: 1976, na 02.10.18
mestu odvzema 02.10.18
Klor-prosti 04 mg/L ci2 SIST ENISQ 7393-2:2000, 02.10.18
na mestu odvzema 02.10.18
Senzoricne lastnosti vode
Vonj brez vonja # ONORM M 6620:2012, na 02.10.18
mestu odvzema 02.10.18
Sploéni fizikalno-kemijski parametri
pH 7.7 1SO 10523:2008, na mestu 02.10.18
odvzema 02.10.18
Elektriéna prevodnost (20°C) 340 uS/cm ISO 7888:1985, na mestu 02.10.18
odvzema 02.10.18

Korekcifa s pomocjo temperaturne kompenzacije instrumenta.

Vodja oddelka:
mag. Silvana Marki¢ Hrast, dipl. san. ing.

Elektronsko podpisal mag. Silvana Markic Hrast, dipl. san. ing. ob 11.10.2018 14:24:09

Rezultati se nanasajo izkljuéno na preskusani vzorsc. Porocilo se brez pisnega dovolienja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v&asu do zacetka analiz ustrezno hranjen, Vse dodatne informacije o opravljenem presku$anju so dostopne na oddelku,
Preverjanje istoveinosti dokumenta: http://www.nlzoh sifistovetnost,

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran: 1/1
Vojkova nabreZje 10, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp.coz@nlzoh si Orbita®LIMS ver. 1.8.0.1
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor e

ID za DDV: S119851295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije Tl pradioge pomblal o



AKREDITACLIA

SLOVENSKA
7=>  NACIONALNI LABORATORI) ZA @\ Anebmacia
W ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO ‘. o

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZlVlL, se nanafajo na neakreditirano dejavnost
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 1005-9/24930-18/110787-K

Porocilo o kemijskem preskusSanju

Vzorec: Cistilna naprava vodarna Malni po obdelavi

Stevilka vzorca: 18/110787

Namen: Notranji nadzor

Naloga: Izvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inZ.

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTQJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna

Delovni nalog: Aneks &t.1 k Pogodbi o opravljanju storitev §t. 34/1-09 oz. 00-563/1, 00-542/1,01.01.2012

Mesto odvzema: vodovod Postojna - Pivka, Cistilna naprava vodarna Malni po obdelavi

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzemvzorca Sprejemvzorca Datum porocila: 10.10.2018

Datuminura: 02.10.2018 09:20 Datuminura: 02.10.2018 12:46

Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper Sprejel: Gregor Drinovec

Rezultati preskusanja

# Rezultati oznaceni z # se nanaéajo na neakreditirano dejavnost

Rezultat Vrednosti lzrazen Metoda Zatetek |
k
Farametat Opomba pod LOQ Envta kot/na Kraj izvedbe ng‘{ﬁ:
SIST EN ISO 7887:2012 02.10.18
Banaenmy i Ly metoda BI, KP 02.10.18
Meritev opravijena pri pH 7,5.
. 02.10.18
Motnost <0.10 NTU 150 7027-1:2016, KP 021018
Amoni <0.02 mgl  NH4 SO7150-11984,KP 03101
Nitrit <0.010 gl NOZ  SISTEN26777:1996,kP 001010
; R ) 04.10.18
Celotni organski ogljik - TOC 0.99 mg/L C ISO 8245: 199912, KP 041018
; ; SIST EN 1SO 10301:1998, 03.10.18
Trihalometani (vsota) 39 pall Poglavje 3¢, KP 05.10.18
. SIST EN 1SO 10301:1998, 03.10.18
Triklorometan (kloroform) 3. ug/lL Poglavje 34, KP 05.10.18
. SIST EN 180 10301:1998, 03.10.18
Bromodiklorometan 08 Mg/l Poglavje 3¢, KP 05.10.18
. SIST EN 1SO 10301:1998, 03.10.18
Dibromoklorometan <0.5 Ha/L Poglavie 3, KP 051018
; SIST EN 1SO 103011998, 03.10.18
Tribromometan (bromoform) <0.5 Hg/L Poglavie 34, KP 051018
o SIST EN IS0 15586:2003, 10.10.18
Alumini <10 # Hg/L Al KP 10.10.18
[1] Meritev je opravijena pri 436 nm v 5 cm kiveti.
[2] Metoda dolo&anja organskega ogljika temelji na postopku nakisanja in prepinavanja vzorca (NPOC).
[3] Podana je vsota kloroforma, bromodiklorometana, dibromoklorometana in bromoforma.
[4] Uporabliena je metoda: eksterna standardizacija
Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo narotnika.
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 1/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, E:liljana.rusnjak@nlzoh si Orbita®LIMS ver. 1.8.0.1

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

ID za DDV: SI119651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenie el pradiog poroGl 1.2



- d B,
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ‘ SIST EN 1S0/1EC 17025
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO i
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, et s iy
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 1005-9/24930-18/110787-K
Vodja oddelka:
Liljana Ru$njak, mag.varst.nar.
Elektronsko podpisal Liljana Rusnjak, mag.varst.nar. ob 10.10.2018 10:43:22
Rezultati se nanasajo izkljuéna na preskusani vzorec. Porodilo se brez pisnega dovolienja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.

Vzorec je bil v ¢asu do zadetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravijenem preskuanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosli dokumenta: http:/Awww.nlzoh.sifistovetnost.

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 212
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, E:liljlana.rusnjak@nlizoh si Orbita®LIMS ver. 1.8.0.1
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomaijska ulica 1, 2000 Maribor verzija predioge poraéilé‘ 1'2
1D za DDV: S119651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije c



ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

SLOVENSKA
AKREDITACIJA
LP-014

@s NACIONALNI LABORATORIJ ZA A sere Coen 70as

CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL,
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenéna oznaka: 4005-9/24930-18/110787-M

Porocilo o mikrobioloSkem preskuSanju

Vzorec:
$tevilka vzorca:
Namen:
Naloga:

Vodja naloge:

Narocnik:

Delovni nalog:

Cistilna naprava vodarna Malni po obdelavi
18/110787; lab.&t.: 18/5322

Notranji nadzor

|zvajane notranjega nadzora Kovod Postojna
Gregor Drinovec, san. inz.

JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna

Aneks §t.1 k Pogodbi o opravljanju storitev §t. 34/1-09 oz. 00-563/1, 00-542/1,01.01.2012

Mesto odvzema: vodovod Postojna - Pivka, Cistilna naprava vodarna Malni po obdelavi
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
Odvzemvzorca Prevzemvzorca Datum poroéila: 05.10.2018
Datuminura: 02.10.201809:20 Datuminura: 02.10.201812:47
Odvazel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper Prevzel: Alenka Speh
Rezultati preskusanja
Parameter Metoda Rezultat Enota Zaéeteamfiaztljuéek
: - IS0 9308-1:2014, ISO s 02.10.201813:25
Koliformne baklerije 9308-1:2014/Amd.1:2016 ni najdeno CFUM00 mL 05.10.2018 08:59
T IS0 9308-1:2014,1S0 _— 02.10.2018 13:25
Fiehehiia ol 9308-1:2014/Amd. 12016 Hifapen CRUM00mL o5 10.2018 08:59
Enterokoki 150 7899-2:2000 ninajdeno CFUM00 mL gg]ggg]g éggg
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list :
Clostridium perfringens RS, &t, 19/2004, 1. tocka ninajdeno CFU/M00 mL gé}ggg}g ;ggg
Priloge Ill) e :
Skupno $tevilo mikroorganizmov pri 22°C 150 6222:1999 ni najdeno CFU/mL gg 183813 gggg
Skupno tevilo mikroorganizmov pri 37°C 150 6222:1999 i najdeno CFUImL gg ]ggg}g éggg
Analitik: Odgovorna oseba:
Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob. dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.

Elektronsko podpisal dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol. ob 05.10.2018 12:44:39

Rezultati se nanasajo izkljuéno na preskugani vzorec. Porodilo se brez pisnega dovolienja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v ¢asu do zadetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravijenem preskusanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nizoh sifistovetnost.

Oddelek za mikrobiologke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 11
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp.cma@nlzoh si Orbita®LIMS ver.- 1.8.0.1

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

verzija predloge poroéila: 1.1

ID za DDV: S119651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije
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SILVANA MARKIC HRAST
QOZ Koper

W’s NACIONALNI LABORATORIJ ZA Gty e

ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Porogilo o izvedeni nalogi

Izvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Evidenéna oznaka: 2105-09/24930-18/112676

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna

Delovninalog: Aneks $t.1 k Pogodbi o opravljanju storitev §t. 34/1-09 oz. 00-563/1, 00-542/1,
01.01.2012

1zvajalci: Oddelek za okolje in zdravje Koper
Oddelek za mikrobioloske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inz.
Koper, 18.10.2018
Oddelek za okolje in zdravje Koper
Vodja naloge: Vodja oddelka:
Gregor Drinovec, san. inZ. mag. Silvana Marki¢ Hrast, dipl. san. ing.
Elektronsko podpisal Gregor Drinovec, san. inZ. ob 18.10.2018 07:43:02 Cas certificiranega podpisain podati o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Porocilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran 1/2
Vojkovo nabreZje 10, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp coz@nlzoh si

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.8.0.1
ID za DDV: S]19651295; TRR: 515601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predloge porotila: 1.4



ZDRAVJE, OKOLIJE IN HRANO

@S NACIONALNI LABORATORL ZA

Evidenéna oznaka: 2105-09/24930-18/112676

Podatki o vzorcih

Namen: Notranji nadzor

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O,
POSTOJNA, JERSICE 3, 6230 Postojna

Vzorce odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper

Podatki o vzorcih (vrsta, Stevilka, oznaka, mesto odvzema, ¢as odvzema):
Pitna voda

18/112676; Zajetje Malni pred obdelavo; vodovod Postojna - Pivka, Zajetje Malni pred
obdelavo; €as odvzema: 05.10.2018 09:00

18/112677; Cistilna naprava vodarna Malni po obdelavi; vodovod Postojna - Pivka,
Cistilna naprava vodarna Malni po obdelavi; &as odvzema: 05.10.2018 09:20

Vzorce sprejel: Gregor Drinovec

Krajin ¢as sprejema:  Koper, 05.10.2018 11:31

Mnenje:

V vzorcih pitne vode ni bila ugotovljena prisotnost Legionel v koncentracijah, ki bi ogroZale zdravje.

Priloge porocila:

Porocilo o preskusaniju z eviden¢no oznako 2105-9/24930-18/112676-T

Porogilo o mikrobiologkem preskus$anju z evidengno oznako 4005-9/24930-18/112676-M
Porotilo o mikrobiologkem preskusanju z evidenéno oznako 4005-9/24930-18/112677-M

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran 2/2
Vojkovo nabreZje 10, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp.coz@nlzoh si !
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.8.0.1
ID za DDV: S119651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLISI2X, Banka Slovenije verzija predloge porotila: 1.4



OVENSKA
AKREDITACLJA

sL
WQ NACEONALNI LABORATORIJ ZA ‘ SISTEN ISO/IEC 17025

ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE

LP-014

Evidenéna oznaka:2105-9/24930-18/112676-T

Porocilo o presku$anju

Namen: Notranji nadzor

Naloga: lzvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inz.

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna

Delovni nalog: Aneks $t.1 k Pogodbi o opravljanju storitev §t. 34/1-09 oz. 00-563/1, 00-542/1,01.01.2012

Podatki o vzorcih (vrsta, Stevilka, oznaka, mesto odvzema, &as odvzema):
Pitna voda

18/112676; Zajetje Malni pred obdelavo; vodovod Postojna - Pivka, Zajetje Malni pred

obdelavo; ¢as odvzema: 05.10.2018 09:00

18/112677; Cistilna naprava vodarna Malni po obdelavi; vodovod Postojna - Pivka,

Cistilna naprava vodarna Malni po obdelavi; ¢as odvzema: 05.10.2018 09:20
Metoda vzoréenja: SISTISO 5667-5: 2007

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
Odvzem vzorca Sprejem vzorca Datum poroéila: 18.10.2018
Datuminura: 05.10.2018 11:31
Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper Sprejel: Gregor Drinovec
Rezultati preskusanja
Rezultat Vrednosti zrazen Metoda Zatetek |
Pirameter Opomba pod LOQ Enota kot/na Kraj izvedbe z:f,?,‘.‘.ﬁi"
Vzorec 18/112676: vodovod Postojna - Pivka, Zajetje Malni pred obdelavo
Terenske meritve
Temperatura vode 10.8 %G DIN 38404-C4-2: 1976, na 05.10.18
mestu odvzema 05.10.18
Temperatura po 2 minutah spiranja.
Vzorec 18/112677: vodovod Postojna - Pivka, Cistilna naprava vodarna Malni po obdelavi
Terenske meritve
Klor-prosti 0.40 mg/L Cl2 SISTENISO 7393-2:2000, 05.10.18
na mestu odvzema 16.10.18
Temperatura vode 9.8 °C DIN 38404-C4-2:1976, na 05.10.18
mestu odvzema 05.10.18
Temperatura po 2 minutah spiranja.
Vodja oddelka:

mag. Silvana Marki¢ Hrast, dipl. san. ing.

Elektronsko podpisal mag. Silvana Markic Hrast, dipl. san. ing. ob 18.10.2018 13:47.01

Rezultati se nanasajo izkljutno na preskusani vzorec. Porogilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.

Vzorec je bil v Casu do zaCetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravijenem presku3anju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http:/Awww.nlzoh sifistovetnost,

Oddelek za okolje in zdravje Koper

Stran: 1/1

Vojkovo nabreZje 10, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp.coz@nlzoh si Orbita®LIMS ver.- 1.8.0.1

Nacionaini laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
ID za DDV: S119651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

verzija predloge porotila: 1.6



ZDRAVIJE, OKOLJE IN HRANO

CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL,
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

We NACIONALNI LABORATORIJ ZA

Evidenéna oznaka: 4005-9/24930-18/112676-M

Porocilo o mikrobioloSkem preskusanju

Vzorec: Zajetje Malni pred obdelavo

Stevilkavzorca:  18/112676; lab.&t.: 18/5419

Namen: Notranji nadzor

Naloga: Izvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inZ.

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna

Delovni nalog: Aneks &t.1 k Pogodbi o opravljanju storitev &t. 34/1-09 oz. 00-563/1, 00-542/1,01.01.2012

Mesto odvzema: vodovod Postojna - Pivka, Zajetje Malni pred obdelavo

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzemvzorca Prevzemvzorca Datum poro¢ila: 15.10.2018

Datuminura: 05.10.2018 09:00 Datuminura: 05.10.2018 11:32

Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper Prevzel: Alenka Speh

Rezultati preskus$anja

Parameter Metoda Rezultat Enota Zaéet‘:’;‘;ﬁzt'jueek
Legionellaspp. IS0 11731:2017 <100 CFUM000 mL ?g}ggg}g E}i
Analitik: Odgovorna oseba:
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol. dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.

Elektronsko podpisal dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol. ob 15.10.2018 13:51:31

Rezultati se nanasajo izkljutno na preskusani vzorec. Porodilo se brez pisnegadovolienja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
\zorec e bil v &asu do zaGetka analiz ustrezno hranjen. Vse dedatne informacije o opravijenem preskusanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http:/mww.nlzoh.sifistovetnost.

Oddelek za mikrobiolo& ke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 11
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp.cma@nlzoh.si ; 1801
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor OrUALINE ver: 1.6,

ID za DDV: S119651205: TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLISI2X, Banka Slavenije verzie predioge porasa. 1.1
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NACIONALNI LABORATORIJ ZA
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL,

Evidencéna oznaka: 4005-9/24930-18/112677-M

Porocilo o mikrobioloSkem preskus$anju

Vzorec:
18/112677; lab.5t.: 18/5420
Notranji nadzor

Stevilka vzorca:
Namen:
Naloga:
Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inz.

Narocnik:
JERSICE 3, 6230 Postojna

Delovni nalog:
Mesto odvzema:

Cistilna naprava vodarna Malni po obdelavi

lzvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,

Aneks 5t.1 k Pogodbi o opravljanju storitev §t. 34/1-09 oz. 00-563/1, 00-542/1,01.01.2012

vodovod Postojna - Pivka, Cistilna naprava vodarna Malni po obdelavi

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
Odvzem vzorca Prevzemvzorca Datum poroéila: 17.10.2018
Datuminura: 05.10.201809:20 Datuminura: 05.10.201811:32
Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper Prevzel: Alenka Speh
Rezultati preskusanja
Parameter Metoda Rezultat Enota Zaée“:':‘;fi:t“uéek
. ; 05.10.201812:15
Legionellaspp. IS0 11731:2017 <100 CFU/1000 mL 16.10.2018 10.28
Analitik: Odgovorna oseba:

dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.

dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.
Elektronsko podpisal dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol. ob 17.10.2018 09:39:08

Rezultati se nanasajo izkljuéno na presku$ani vzorec. Porogilo se brez pisnega dovalienja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v ¢asu do zatetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravijenem preskuganju so dostopne na oddelku.

Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

Oddelek za mikrobiolo&ke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp.cma@nlzoh si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

ID za DDV: 5119651295, TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

Stran: 11

Orbita®LIMS ver.: 1.8.0.1
verzija predioge porotila: 1.1






NLZOH

2018 10 23 07.48.54

SILVANA MARKIC HRAST

® NACIONALNI LABORATORIJ ZA e SRR ot dokmints
Q’ ZDRAVJE, OKOLIJE IN HRANO

Porocilo o izvedeni nalogi

Izvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Evidengna oznaka: 2105-09/24930-18/117284

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA YODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna

Delovninalog: Aneks &t.1 k Pogodbi o opravljanju storitev &t. 34/1-09 oz. 00-563/1, 00-542/1,
01.01.2012

Izvajalci: Oddelek za okolje in zdravje Koper
Oddelek za kemijske analize zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper
Oddelek za mikrobiologke analize Zivil, vod in drugih vzorcev ckolja Koper

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inz.
Koper, 23.10.2018
Oddelek za okolje in zdravje Koper
Vodja naloge: Vodja oddelka:
Gregor Drinovec, san. inz. mag. Silvana Marki¢ Hrast, dipl. san. ing.
Elektronsko podpisal Gregor Drinovec, san. inZ. ob 23.10.2018 06:57.21 Cas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Porocilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http:/fiwww.nlzoh sifistovetnost.

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran 1/2
Vojkovo nabreZje 10, 6000 Koper - Capodistria, T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp.coz@nlzoh si

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.8.0.1
ID za DDV: S119651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predloge porotila: 1.4



= NACIONALNI LABORATORL ZA
Q ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Evidenéna oznaka: 2105-09/24930-18/117284

Podatki o vzorcu

Vzorec: Crpalig&e Smihel po obdelavi

Stevilka vzorca: 18/117284

Namen: Narogilo

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.0.0.,
POSTOJNA, JERSICE 3, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper

Cas odvzema: 16.10.2018 09:30

Mesto odvzema: vodovod Strane - Hrusevje - Smihel, Crpali$ée Smihel po obdelavi

Vzorec sprejel: Gregor Drinovec

Krajin éas sprejema:  Koper, 16.10.2018 12:52

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi, Ur list RS, §t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017 , Priloga 1

Ocena skladnosti
Vzorec je skladen z upostevanimi kriteriji.

Zdravstvenaocena
Vzorec je zdravstveno ustrezen.

Priloge porocila:

Poroéilo o preskuganju z evidenéno oznako 2105-9/24930-18/117284-T

Porogilo o kemijskem presku$anju z evidencno oznako 1005-9/24930-18/117284-K
Porogilo o mikrobioloSkem preskusanju z evidenéno oznako 4005-9/24930-18/117284-M

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran 2/2
Vojkovo nabrezje 10, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp.coz@nlzoh si . )
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.8.0.1

ID za DDV: S119651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenie verzija predioge porotila: 1.4



SLOVENSKA
@3 NACIONALNI LABORATORIJ ZA A AkmEpnACHS

ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO LP-014

Rezultati oznateni z # oz. neakreditirano

CENTER ZA OKOLJEIN ZDRAVJE se nanafajo na neakreditirano dejavnost
Evidenéna oznaka:2105-9/24930-18/117284-T

Porocilo o presku$anju

Vzorec: Crpaligée Smihel po obdelavi

Stevilka vzorca: 18/117284

Namen: Narocilo

Naloga: lzvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inZ.

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna

Delovni nalog: Aneks $t.1 k Pogodbi o opravljanju storitev §t. 34/1-09 oz. 00-563/1, 00-542/1,01.01.2012

Mesto odvzema:  vodovod Strane - Hrusevije - Smihel, Crpaligée Smihel po obdelavi
Metoda vzoréenja:  SISTISO 5667-5: 2007

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Sprejemvzorca Datum porocila: 23.10.2018
Datuminura: 16.10.2018 09:30 Datuminura: 16.10.201812:52

Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper Sprejel: Gregor Drinovec

Rezultati preskusanja

# Rezultati oznaeni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

Rezultat Vrednosti lzrazen Metoda Zacetek |
ki
ReTmater Opomba  podLOQ ™% kotina Kraj izvedbe Bl ek
Terenske meritve
Temperatura vode 11,6 °C DIN 38404-C4-2: 1976, na 16.10.18
mestu odvzema 16.10.18
Klor-prosti 0.25 mg/L CI2 SIST EN IS0 7393-2:2000, 16.10.18
na mestu odvzema 16.10.18
Senzoriéne lastnosti vode
Vonj brez vonja # ONORM M 6620:2012, na 16.10.18
mestu odvzema 16.10.18
Splosni fizikalno-kemijski parametri
pH 7.9 1SO 10523:2008, na mestu 16.10.18
odvzema 16.10.18
Elektri¢na prevodnost (20°C) 214 pS/iem ISO 7888:1985, na mestu 16.10.18
odvzema 16.10.18

Korekcija s pomocjo temperaturne kompenzacije instrumenta.,

Vodja oddelka:
mag. Silvana Marki¢ Hrast, dipl. san. ing.

Elektronsko podpisal mag. Silvana Markic Hrast, dipl. san. ing. ob 23.10.2018 07:48:54

Rezultali se nanasajo izkljuéno na preskusani vzorec. Porocilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celofi. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v Casu do zagetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskusanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http:/fwww.nlzoh.sifistovetnost.

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran: 1/1
Vojkovo nabrezje 10, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp.coz@nlzoh si : i
Nacionalni laboraterij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.8.0.1

ID za DDV: SI19651295, TRR: 515601100-6000043285; BIC: BSLISI2X, Banka Slovenije Sete poslioge porie S



SLOVENSKA
> NACIONALNI LABORATORIJ ZA ‘ e
@ ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO A rou

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL,
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenéna oznaka: 1005-9/24930-18/117284-K

Porocilo o kemijskem preskusanju

Vzorec: Crpalisée Sminhel po obdelavi

Stevilka vzorca: 18/117284

Namen: Narocilo

Naloga: Izvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Vodja naloge: Gregoer Drinovec, san. inz.

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,

JERSICE 3, 6230 Postojna
Delovni nalog: Aneks §t.1 k Pogodbi o opravljanju storitev &t. 34/1-09 oz. 00-563/1, 00-542/1,01.01.2012
Mesto odvzema:  vodovod Strane - Hrugevje - Smihel, Crpaliste Smihel po obdelavi

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
Odvzem vzorca Sprejemvzorca Datum porocila: 19.10.2018
Datuminura: 16.10.2018 09:30 Datuminura: 16.10.201812:52
Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper Sprejel: Gregor Drinovec
Rezultati preskusanja
Rezultat Vrednosti lzrazen Metoda Zacetek
kljuéek
FaEeqtar Opomba podloQ E™%  yotina Kraj izvedbe i
SIST EN ISO 7887:2012 16.10.18
Barvar{426.1w) Sl m:t metoda BIY, KP 16.10.18
Metritev opravijena pri pH=T7,6.
Motnost 0.10 NTU ISo7027-1:2016,kp 11018
S ; S 17.10.18
. ‘ 17.10.18
Amonij <0.026 mg/L NH4 ISO 7150-1:1984, KP 171018
: 17.10.18
Nitrit <0.010 mg/L NO2 SIST EN 26777: 1996, KP 17.10.18
Permanganatni indeks (oksidativnost) <0.50 mg/L 02 ENISO 8467:1995, KP 13} g}g

[1] Meritev je opravijena pri 436 nm v 5 cm kiveti.

Vodja oddelka:
Liliana Rugnjak, mag.varst.nar.

Elektronsko podpisal namestnik Nadja Mrmelja, univ.dipl.kem. spec.san.kem. ob 19.10.2018 13:23:19

Rezultati se nanadajo izkljuéno na preskusani vzorec. Porogilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirat, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.

Vzorec je bil v Gasu do zaletka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravijenem preskuSanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http./www.nlzoh.sifistovetnost.

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Stran: 1/1

Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, E:liljana rusnjak@nilzoh si Orbita®LIMS ver.: 1.8.0.1

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
ID za DDV: SI119651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

verzija predloge poroéila: 1.2



ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

SLOVENSKA
‘ AKREDITACLIA

LP-014

'@5 NACIONALNI LABORATORIJ ZA 2 557

CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL,
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenéna oznaka: 4005-9/24930-18/117284-M

PorocCilo o mikrobioloSkem presku$anju

Vzorec:

Stevilka vzorca:

Namen:
Naloga:
Vodja naloge:

Narocnik:

Delovni nalog:

Crpaliste Smihel po obdelavi

18/117284; lab.§t.: 18/5620

Narocilo

lzvajane notranjega nadzora Kovod Postojna
Gregor Drinovec, san. inz.

JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna

Aneks §t.1 k Pogodbi o opravljanju storitev §t. 34/1-09 oz. 00-563/1, 00-542/1, 01.01.2012

Mesto odvzema:  vodovod Strane - Hrugevje - Smihel, Crpalisée Smihel po obdelavi
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
QOdvzemvzorca Prevzemvzorca Datum poroéila: 19.10.2018
Datuminura: 16.10.201809:30 Datuminura: 16.10.201813:04
Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper Prevzel: Matej Brsa
Rezultati preskusanja
Parameter Metoda Rezultat Enota Za&erz}:’aﬁi‘;‘j”ﬁe"
. i IS0 9308-1:2014, 1SO - 16.10.2018 13:40
Koliformne bakterije 9308-1:2014/Amd 12016 ninajdeno CFUM00 mL 19.10.2018 0846
o 1S0 9308-1:2014, 1SO = 16.10.2018 13:40
ESCheTh D) 9308-1:2014/Amd. 12016 HEnggciene CRUM00mL 19 10,2018 08:46
; ; i 16.10.2018 13:40
Enterokoki 1SO 7899-2:2000 ni najdeno CFUM00 mL 19.10.2018 08:46
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list )
Clostridium perfringens RS, &, 19/2004, 1. tocka ninajdeno cFunoomL  16.10.201813:40
: 19.10.2018 08:46
Priloge 1)
e i . ) - 16.10.2018 1340
Skupno &tevilo mikroorganizmov pri 22°C 1SO6222:1999 ninajdeno CFU/mL 19.10.2018 08.45
s ; —_— . i 16.10.2018 13:40
Skupno tevilo mikroorganizmov pri 37°C IS0 6222:1999 ni najdenc CFU/mL 19.10.2018 0846
Analitik: Odgovorna oseba:
Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob. dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.

Elektronsko podpisal dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol. ob 19.10.2018 13:56:11

Rezultati se nanasajo izkljuéno na preskusani vzorec. Porotilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec e bil v $asu do zacetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravijenem preskusanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istoveinosti dokumenta: http:/www.nizoh. sifistovetnost,

Oddelek za mikrobiolo&ke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 11
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp.cma@nlzoh si Orbita®LIMS ver- 1801

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

verzija predloge porodgila: 1.1

ID za DDV: S119651285; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije






NLZOH

2018.10.23 07:49:15
SILVANA MARKIC HRAST

’3 NACIONALNI LABORATORIJ ZA e o ok ety
Q ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Porocilo o izvedeni nalogi

Izvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Evidenéna oznaka: 2105-09/24930-18/117286

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna

Delovni nalog: Aneks $t.1 k Pogodbi o opravljanju storitev &t. 34/1-09 oz. 00-563/1, 00-542/1,
01.01.2012

Izvajalci: Oddelek za okolje in zdravje Koper
Oddelek za kemijske analize zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper
Oddelek za mikrobiolo$ke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inz.
Koper, 23.10.2018
Oddelek za okolje in zdravje Koper
Vodja naloge: Vodja oddelka:
Gregor Drinovec, san. inz. mag. Silvana Marki¢ Hrast, dipl. san. ing.
Elektronsko podpisal Gregor Drinovec, san, inz. ob 23,10.2018 06:58:38 Cas certificiranega podpisa in padatki o certifikatu o razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Porocile se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh sifistovetnost.

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran 1/2
Vojkovo nabrezje 10, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp.coz@nizoh si
Nacionalni laboratorij za zdravije, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.8.0.1

ID za DDV: S119651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predloge porotila: 1.4



7=>  NACIONALNI LABORATORI) ZA
W ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Evidenéna oznaka: 2105-09/24930-18/117286

Podatki o vzorcu

Vzorec: Vodarna Korotan po obdelavi

Stevilka vzorca: 18/117286

Namen: Notranji nadzor

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA, JERSICE 3, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper

Cas odvzema: 16.10.2018 10:30

Mesto odvzema: vodovod Strane - Hrusevje - Smihel, Vodarna Korotan po obdelavi

Vzorec sprejel: Gregor Drinovec

Krajin éas sprejema:  Koper, 16.10.2018 12:52

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi, Ur_list RS, &t. 19/2004, 35/2004, 26/2008, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017 , Priloga 1

Ocena skladnosti
Vzorec je skladen z upostevanimi kriteriji.

Zdravstvena ocena
Vzorec je zdravstveno ustrezen.

Priloge poroéila:

Porocilo o preskusanju z evidenéno oznako 2105-9/24930-18/117286-T

Porotilo o kemijskem presku$anju z evidengno oznako 1005-9/24930-18/117286-K
Porogilo o mikrobiologkem preskudanju z evidenc¢no oznako 4005-9/24930-18/117286-M

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran 2/2
Vojkovo nabreZje 10, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp.coz@nlzoh. si .

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.8.0.1
ID za DDV: SI19651295: TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predloge porodila: 1.4



ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO LP-014

Rezultati oznateni z # oz. neakreditirano

CE NTER ZA OKOLJE EN ZDRAVJE se nanaiajo na neakreditirano dejavnost

SLOVENSKA
@S NACIONALNI LABORATORIJ ZA A AxmEDIATYA
Evidenéna oznaka:2105-9/24930-18/117286-T

Porocilo o preskuSanju

Vzorec: Vodarna Korotan po obdelavi

Stevilka vzorca: 18/117286

Namen: Notranji nadzor

Naloga: lzvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inz.

Narocnik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna

Delovninalog: Aneks 5t.1 k Pogodbi o opravljanju storitev &t. 34/1-09 oz. 00-563/1, 00-542/1,01.01.2012

Mesto odvzema: vodovod Strane - Hrugevje - Smihel, Vodarna Korotan po obdelavi
Metoda vzoréenja: SISTISO 5667-5: 2007

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Sprejemvzorca Datum poro¢ila: 23.10.2018
Datuminura: 16.10.2018 10:30 Datuminura: 16.10.201812:52

Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper Sprejel: Gregor Drinovec

Rezultati preskusanja

# Rezultati oznateni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

Rezultat Vrednosti lzrazen Metoda Zacetek !
kljuek
Farmeter Opomba  podloQ "% otna Kraj izvedbe s
Terenske meritve
Temperatura vode 9.4 °C DIN 38404-C4-2: 1976, na 16.10.18
mestu odvzema 16.10.18
Klor-prosti 0.35 mg/L Cl2 SIST EN ISO 7393-2:2000, 16.10.18
na mestu odvzema 16.10.18
Senzori¢ne lastnosti vode
Vonj brez vonja # ONORM M 6620:2012, na 16.10.18
mestu odvzema 16.10.18
Splosni fizikalno-kemijski parametri
pH 7.6 1SO 10523:2008, na mestu 16.10.18
odvzema 16.10.18
Elektri¢na prevodnost (20°C) 366 pSicm 1SO 7888:1985, na mestu 16.10.18
odvzema 16.10.18

Korekcija s pomodjo temperaturne kompenzacije instrumenta.

Vodja oddelka:
mag. Silvana Marki¢ Hrast, dipl. san. ing.

Elektronsko podpisal mag. Silvana Markic Hrast, dipl. san. ing. ob 23,10.2018 07:49:15

Rezultati se nanasajo izkljucno na preskusani vzorec. Poroéilo se brez pisnega dovolienja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v Casu do zaCetka analiz ustrezne hranjen. Vse dodatne informacije o opravijenem preskusanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http:/www.nizoh.sifistovetnost.

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran: 1M1
Vojkovo nabreZje 10, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp.coz@nlzoh si Orbita®LIMS ver. 1.8.0.1
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor verzija predioge porotila: 16

ID za DDV: 5119651295; TRR: SI15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije



AKREDITACUA

SLOVENSKA
> NACIONALNI LABORATORIJ ZA A
W ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO B Lrois

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, se nanadajo na neakreditirano dejavnost
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 1005-9/24930-18/117286-K

Porocilo o kemijskem preskusanju

Vzorec: Vodarna Korotan po obdelavi

Stevilka vzorca: 18/117286

Namen: Notranji nadzor

Naloga: Izvajane notranjega nadzora Koved Postojna

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inz.

Naroc¢nik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna

Delovni nalog: Aneks $t.1 k Pogodbi o opravljanju storitev §t. 34/1-09 oz. 00-563/1, 00-542/1,01.01.2012

Mesto odvzema: vodovod Strane - Hrusevije - Smihel, Vodarna Korotan po obdelavi

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzemvzorca Sprejemvzorca Datum porocila: 22.10.2018

Datuminura: 16.10.201810:30 Datuminura: 16.10.2018 12:52

Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper Sprejel: Gregor Drinovec

Rezultati preskusanja

# Rezultafi oznadeni z # se nanaajo na neakreditirano dejavnost

Rezultat Vrednosti Izrazen Metoda Zatetek |
k
Parmeter Opomba pod LOQ Enotd kot/na Kraj izvedbe zi'ﬁ,ﬂﬂﬁi
SIST EN ISO 7887:2012 16.10.18
Barva (436 nm) <0.1 m-1 metoda Bl KP 16.10.18
Meritev opravijena pri pH=7,4.
) 17.10.18
Motnost <0.10 NTU ISO 7027-1:2016, KP 171018
Amonij <0.026 mgl  NHé IS0 7150-1:1084, KP ]Hg]g
e ) 17.10.18
Nitrit <0.010 mg/L NO2 SIST EN 26777: 1996, KP 171018
; g , 16.10.18
Celotni organski ogliik - TOC 1.43 mg/L ¢ IS0 8245: 19991, KP 16.10.18
. . SIST EN ISO 10301:1998, 18.10.18
Trihalometani (vsota) 31 pg/L Poglavje 3¢, KP 19.10.18
: SIST EN IS0 10301:1998, 18.10.18
Triklorometan (kloroform) 26 pa/L Poglavje 341, KP 19.10.18
. SIST EN 1S0O 10301:1998, 18.10.18
Bromodiklorometan 0.5 Hg/L Poglavie 3¢, KP 19.10.18
. SIST EN IS0 10301:1998, 18.10.18
Dibromoklorometan <0.5 HgiL Poglavje 34, KP 191018
. SIST EN ISC 10301:1998, 18.10.18
Tribromometan (bromoform) <0.5 HalL Poglavie 3¢, KP 191018
. SIST EN ISO 15586:2003, 16.10.18
Aluminij 14 # Hg/L Al KP 16.10.18
[1] Meritev je opravljena pri 436 nm v § cmkiveti.
[2] Metoda dologanja organskega ogljika temelji na postopku nakisanja in prepinovanja vzorca (NPOC).
[3] Pedana je vsota kloroforma, bromodiklorometana, dibromoklorometana in bromoforma.
[4] Uporabliena je metoda: eksterna standardizacija
Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo narotnika.
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 1/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, E:liljana.rusnjak@nlzoh si Orbita®LIMS ver.- 1.8.0.1

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

ID za DDV: SI19551295: TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije ¥erzijeipredioge-poracid: 1.2



SLOVENSKA
= NACIONALNI LABORATORIJ ZA A omsipibiryon
ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO S
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, e i 12 nekredir daaroat

VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenéna oznaka: 1005-9/24930-18/117286-K
Vodja oddelka:
Liljana Rugnjak, mag.varst.nar.
Elektronsko podpisal Liliana Rusnjak, mag.varst.nar. ob 22.10.2018 15:13:21
Rezultati se nanaajo izkljuéno na preskugani vzorec. Porodilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.

Vzorec e bil v Easu do zadetka analiz ustrezno hranjen. Vse dedatne informacije o opravljenem preskusanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http:/www.nlzoh.sifistovetnost.

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 2/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, E:liljana rusnjak@nlzoh si Orbita®LIMS ver.: 1.8.0 1
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor verzija predioge por.o.éil.a'.1 ‘2
ID za DDV: 5119651295, TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije o



AKREDITACLIA

SLOVENSKA
7= NACIONALNI LABORATORI) ZA @ ArebiAcia
@ ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO g 7o

CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZiVIL,
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidentna oznaka: 4005-9/24930-18/117286-M

Porocilo o mikrobioloSkem preskusanju

Vzorec: Vodarna Korotan po obdelavi

Stevilka vzorca: 18/117286; lab.8t.: 18/5622

Namen: Notranji nadzor

Naloga: Izvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inz.

Naroénik: JAVNQO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna

Delovni nalog: Aneks &t.1 k Pogodbi o opravljanju storitev $t. 34/1-09 oz. 00-563/1, 00-542/1, 01.01.2012

Mesto odvzema: vodovod Strane - Hrugevje - Smihel, Vodarna Korotan po obdelavi

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzemvzorca Prevzemvzorca Datum porocila: 19.10.2018

Datuminura: 16.10.201810:30 Datuminura: 16.10.2018 13:04

QOdvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper Prevzel: Matej Brsa

Rezultati preskusanja

Parameter Metoda Rezultat Endly  ZHBRRICHRIE
Koliformne bakterije 9;%??32%81; Mz\g: d41|$23(?1 6 ninajdeno CFUN00mL 1813%313 égjg
Eschrcti o e L CRUAMOL 0 ota o4
Enterokok 150 7899-2:2000 ni najdeno cRUMoomL 1o 02018 1370
T—— Ko 1920001 olka inaeno Crunoom, 61020181541
Priloge 1)
Skupno $tevilo mikroorganizmov pri 22°C 1SC 6222:1999 ninajdeno CFU/mL 12133312 g)gjg
Skupno &tevilo mikroorganizmov pri 37°C [SO6222:1999 ninajdeno CFU/mL Elggglg égjg
Analitik: Odgovorna oseba:
Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob. dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.

Elektronsko podpisal dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol. ob 19.10.2018 13:55:15

Rezultati se nanadajo izkljutno na preskudani vzorec, Porodilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v éasu do zagetka analiz ustrezno hranjen, Vse dodatne informacije o opravijenem preskuanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http:/iwww.nlzoh. sifistovetnost,

Oddelek za mikrobiologke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 1/1
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp.cma@nlzoh si Orbita®LIMS ver.: 1.8.0.1
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor verzija predioge por(.)-éilé'.1-1
ID za DDV: SI119651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije o



NLZOH

2018.10.23 07-49.57
SILVANA MARKIC HRAST

7= NACIONALNI LABORATORU ZA  fesmssssssn=
W ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Poroc€ilo o izvedeni nalogi

lzvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Evidenéna oznaka: 2105-09/24930-18/117291

Naro&nik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna

Delovninalog: Aneks 5t.1 k Pogodbi o opravljanju storitev &t. 34/1-09 oz. 00-563/1, 00-542/1,
01.01.2012

lzvajalci: Oddelek za okolje in zdravje Koper

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper
Oddelek za mikrobioloske analize zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inZ.
Koper, 23.10.2018
Oddelek za okolje in zdravje Koper
Vodja naloge: Vodja oddelka:
Gregor Drinovec, san. inz. mag. Silvana Marki¢ Hrast, dipl. san. ing.
Elektronsko podpisal Gregor Drinovec, san. inz. ob 23.10.2018 07.01:14 Cas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Porocilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh sifistovetnost.

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran 1/2
Vojkovo nabreZje 10, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp.coz@nlzoh si )
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®.IMS ver.: 1.8.0.1

ID za DDV: S119651295; TRR: 515601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predloge porotila: 1.4



7=>  NACIONALNI LABORATORI) ZA
Q ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Eviden&na oznaka: 2105-09/24930-18/117291

Podatki o vzorcu

Vzorec: Rezervoar Strane po obdelavi

Stevilka vzorca: 18/117291

Namen: Notranji nadzor

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA,D.O.O,,
POSTOJNA, JERSICE 3, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper

Cas odvzema: 16.10.2018 09:10

Mesto odvzema: vodovod Strane - Hru$evje - Smihel, Rezervoar Strane po obdelavi

Vzorec sprejel: Gregor Drinovec

Krajin cas sprejema:  Koper, 16.10.2018 12:52

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi, Ur.list RS, &t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017 , Priloga 1

Ocena skladnosti
Vzorec je skladen z upostevanimi kriteriji.

Zdravstvenaocena
Vzorec je zdravstveno ustrezen.

Priloge poroéila:

Porocilo o preskusanju z eviden&no oznako 2105-9/24930-18/117291-T

Porocilo o kemijskem preskusanju z evidenéno oznako 1005-9/24930-18/117291-K
Poro¢ilo o mikrobioloskem preskusanju z evidengno oznako 4005-9/24930-18/117291-M

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran 2/2
Vojkovo nabreZje 10, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp.coz@nlzoh si )

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.8.0.1
ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285: BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predloge porogila: 1.4



SLOVENSKA
@3 NACIONALNI LABORATORIJ ZA A sty e

ZDRAVIJE, OKOLJE IN HRANO LP-014

Rezultati cznateni z # oz. neakreditirano

CENTER ZA OKOLJ E |N ZDRAVJ E se nanasajo na neakreditirano dejavnost
Evidenéna oznaka:2105-9/24930-18/117291-T

Porocilo o presku$anju

Vzorec: Rezervoar Strane po obdelavi

Stevilka vzorca: 18/117291

Namen: Notranji nadzor

Naloga: lzvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inz.

Narocnik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.0., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna

Delovni nalog: Aneks §t. 1 k Pogodbi o opravijanju storitev §t. 34/1-09 oz. 00-563/1, 00-542/1,01.01.2012

Mesto odvzema: vodovod Strane - Hruevje - Smihel, Rezervoar Strane po obdelavi
Metoda vzoréenja: SISTISO 5667-5: 2007

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Sprejem vzorca Datum poroéila: 23.10.2018
Datuminura: 16.10.201809:10 Datuminura: 16.10.201812:52

Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper Sprejel: Gregor Drinovec

Rezultati preskusanja

# Rezultati oznadeni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

Rezultat Vrednosti lzrazen Metoda Zacetek!
ki
PaniIaiaE Opomba pod LOQ Enata kot/ina Kraj izvedbe “;ni.‘,’,-iﬁ"
Terenske meritve
Temperatura vode 10.2 C DIN 38404-C4-2: 1976, na 16.10.18
mestu odvzema 16.10.18
Klor-prosti 0.20 mg/L Cl2 SISTEN SO 7393-2:2000, 16.10.18
na mestu odvzema 16.10.18
Senzoricéne lastnosti vode
Vonj brez vonja # ONORM M 6620:2012, na 16.10.18
mestu odvzema 16.10.18
Sploéni fizikalno-kemijski parametri
pH 79 IS0 10523:2008, na mestu 16.10.18
odvzema 16.10.18
Elektriéna prevodnost (20°C) 206 pS/em ISO 7888:1985, na mestu 16.10.18
odvzema 16.10.18

Korekcija s pomocjo temperaturne kompenzacie instrumenta.

Vodja oddelka:
mag. Silvana Marki¢ Hrast, dipl. san. ing.

Elektronsko podpisal mag. Silvana Markic Hrast, dipl. san. ing. ob 23.10.2018 07:49:57

Rezultati se nanadajo izkljutno na preskusani vzorec. Porotilo se brez pisnega dovolienja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v éasu do zacetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravijenem preskusanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http:/iwww.nlzoh.sifistovetnost.

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran: 111
Vojkovo nabreZje 10, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, Etkp.coz@nizoh si . ;
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor SR IS R LB

ID za DDV: 5119651295 TRR: SI5601100-5000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenie HERE S pieslge poiebia. 116
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NACIONALNI LABORATORLIJ ZA
ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL,
VOD IN DRUGIH VZORCEY OKOLJA

SLOVENSKA
‘ AKREDITACLIA

SIST EN ISO/IEC 17025
g -0

Evidenéna oznaka: 1005-9/24930-18/117291-K

Porocilo o kemijskem preskusSanju

Vzorec:
Stevilka vzorca:

Namen:
Naloga:
Vodja naloge:

Narocnik:

Delovni nalog:

Mesto odvzema:

Rezervoar Strane po obdelavi

18/117291
Notranji nadzor

lzvajane notranjega nadzora Koved Postojna

Gregor Drinovec, san. inz.

JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna

Aneks &t.1 k Pogodbi o opravljanju storitev §t. 34/1-09 oz. 00-563/1, 00-542/1, 01.01.2012

vodovod Strane - Hrugevje - Smihel, Rezervoar Strane po obdelavi

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
QOdvzem vzorca Sprejem vzorca Datum poroéila: 19.10.2018
Datuminura: 16.10.201809:10 Datuminura: 16.10.2018 12:52
Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper Sprejel: Gregor Drinovec
Rezultati preskusanja
Rezultat Vrednosti Izrazen Metoda Zatetek
k
ARt Opomba pod LOQ Enota kot/na Kraj izvedbe ‘2',2';?'.22
SIST EN 1SO 7887:2012 16.10.18
BealfaEnm) i f:] metoda BI1, KP 16.10.18
Meritev opravijena pri pH=7.9.
, 17.10.18
Motnost <0.10 NTU ISO 7027-1:2016, KP 171018
- : 17.10.18
Amonij <0.026 mg/L NH4 ISO 7150-1:1984, KP 171018
e , 17.10.18
Nitrit <0.010 mg/L NO2 SISTEN 26777: 1996, KP 171048
Permanganatni indeks (oksidativnost) <0.50 mgiL 02 EN ISO 8467:1995, KP 121812
[1] Meritev je opravijena pri 436 nm v 5 cm kiveti.
Vodja oddelka:

Rezultati se nanadajo izkljutno na preskusani vzorec. Porotilo se brez pisnega dovolienja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v éasu do zadetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravijenem presku3anju so dostopne na oddelku.

Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh sifistovetnost.

Liljana Rusnjak, mag.varst.nar.

Elektronsko podpisal namestik Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem.,spec.san.kem. ob 19.10,2018 13:24.47
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SLOVENSKA
Ws NACIONALNI LABORATORIJ ZA @ ARReDIACA

ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO LP-014

CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL,
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 4005-9/24930-18/117291-M

PorocCilo o mikrobioloSkem preskusaniju

Vzorec: Rezervoar Strane po ohdelavi

Stevilka vzorca: 18/117291; lab.&t.: 18/5626

Namen: Notranji nadzor

Naloga: Izvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inZ.

Naro¢nik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna

Delovni nalog: Aneks §t.1 k Pogodbi o opravljanju storitev $t. 34/1-09 oz. 00-563/1, 00-542/1, 01.01.2012

Mesto odvzema: vodovod Strane - Hrudevje - Smihel, Rezervoar Strane po obdelavi

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzemvzorca Prevzemvzorca Datum porocila: 19.10.2018

Datuminura: 16.10.201809:10 Datuminura: 16.10.2018 13:04

Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper Prevzel: Matej Brsa

Rezultati preskusanja

Parameter Metoda Rezultat Enota Zaéetzl:lla fiazléljuéek
; i IS0 9308-1:2014, ISO _— 16.10.2018 13:40
Koliformne bakterije 0308-1:2014/Amd.1-2016 ni najdeno CFUM00 mL 19.10.2018 08:50
o IS0 9308-1:2014, 1SO o 16.10.2018 13:40
EscheriEhial 9308-1:2014/Amd.1:2016 L e CRUMOOML 49 10,2018 08:50
: ] = 16.10.2018 13:40
Enterokoki 150 7899-2:2000 ninajdeno CFUM00 mL 19.10.2018 08:50
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list !
Clostridium perfringens RS, &t, 19/2004, 1. tocka ni najdeno CFUM00mL 16.10.2018 13j40
! 19.10.2018 08:50
Priloge I11)
. . o ) . 16.10.2018 13:40
Skupno tevilo mikroorganizmov pri 22°C 180 6222:1999 ni najdeno CFU/mL 19.10.2018 0850
g i a ; o ) 2. 16.10.2018 13:40
Skupno $tevilo mikroorganizmov pri 37°C 150 6222:1999 ni najdeno CFU/mL 19.10.2018 08:50
Analitik: Odgovorna oseba:
Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob. dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.

Elektronsko podpisal dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol, ob 19.10.2018 13:48:26

Rezultati se nanasajo izkljutno na preskusani vzorec. Porodilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabliati v reklamne namene.
Vzorec je bil v Casu do zacetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskuganju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http./fwww.nlzoh.sifistovetnost.

Oddelek za mikrobiologke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 111
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp.cma@nlzoh si Orbita®LIMS ver.: 1.8.0.1
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor verzija predioge pGR‘J‘éil’a"‘l ]
ID za DDV: 5119651295, TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije :






