NLZOH

2018.07.16 08:52.21
SILVANA MARKIC HRAST

"3 NACIONALNI LABORATORIJ ZA o Tle Kot st

W ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Porocilo o izvedeni nalogi

lzvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Eviden&na oznaka: 2105-09/24930-19/77590

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna

Delovni nalog: Aneks $t.1 k Pogodbi o opravljanju storitev §t. 34/1-09 oz. 00-563/1, 00-542/1,
01.01.2012

lzvajalci: Oddelek za okolje in zdravje Koper

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper
Oddelek za mikrobiolo$ke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inz.
Koper, 13.07.2019
Oddelek za okolje in zdravje Koper
Vodja naloge: Vodja oddelka:
Gregor Drinovec, san. inZ. mag. Silvana Marki¢ Hrast, dipl. san. ing.
Elektronsko podpisal Gregor Drinovec, san. inZ. ob 13.07.2019 06:52:00 G as certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Porocilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http:/www.nizoh sifistovetnost.

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran 1/2
Vojkovo nabreZje 10, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp.coz@nlzoh si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 18.0.3

ID za DDV: S119651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slavenije verzija predloge porotila: 1.4



ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO B P
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE g ¢ el

SLOVENSKA
@3 NACIONALNI LABORATORIJ ZA A ARRERTRENA
Evidenéna oznaka:2105-9/24930-19/77590-T

Porodilo o preskusanju

Vzorec: Rezervoar Strane po obdelavi

Stevilka vzorca: 19/77590

Namen: Notranji nadzor

Naloga: Izvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inZ.

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna

Delovni nalog: Aneks &t.1 k Pogodbi o opravljanju storitev §t. 34/1-09 oz. 00-563/1, 00-542/1,01.01.2012

Mesto odvzema: vodovod Strane - Hrugevje - Smihel, Rezervoar Strane po obdelavi
Metoda vzoréenja:  SISTISO 5667-5: 2007

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Sprejemvzorca Datum poroéila: 13.07.2019
Datuminura: 09.07.201910:55 Datuminura: 09.07.201913:54

Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper Sprejel: Gregor Drinovec

Rezultati preskusanja

# Rezultati oznadeni z # se nanaaio na neakreditirano dejavnost

Rezultat Vrednosti lzrazen Metoda Zatetek|

Paramater Opomba pod LOQ Ervti kotina Kraj izvedbe ’:ﬁg‘ﬁii"
Terenske meritve

Temperatura vode 104 °C DIN 38404-C4-2: 1976, na 09.07.19

mestu odvzema 09.07.19

Klor-prosti <0.20 015 # mglt Cl2 SIST EN ISO 7393-2:2000, 09.07.19

na mestu odvzema 09.07.19

pH 8.0 1SO 10523:2008, na mestu 09.07.19

odvzema 09.07.19

Elektriéna prevodnost (20°C) 207 pSicm ISO 7888:1985, na mestu 09.07.19

odvzema 09.07.19

Korekciia s pomogjo temperaturne kompenzacije instrumenta.
Vonj brezvonja Eid ONORM M 6620:2012, na 09.07.19
mestu odvzema 09.07.18

LOD-meja zaznavnosti, najniZja koncentracija analita, ki je detektirana, vendar ne vedno tudi kvantificirana.

LOQ-meja dologljivosti, najnizja koncentracija analita, ki jo lahko pri dolotenih pogojih dologimo s sprejemljive toénostio in natanénostjo.

V stolpcu "Vrednosti pod LOQ" navajamo izmerjene vrednosti med LOD in LOQ. Predpona "<” pred Stevilko pomeni, da je vrednost nizja od LOD. Tako poroéani
rezultati so izven obmocja akreditirane dejavnosti (#). Navajamo jih na zahtevo narotnika ali zakonodaje.

Vodja oddelka:
mag. Silvana Marki¢ Hrast, dipl. san. ing.

Elektronsko podpisal mag. Silvana Marki¢ Hrast, dipl. san. ing. ob 16.07.2019 08:52:21

Rezultati se nanadajo izkljuéna na preskugani vzorec. Porodilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v éasu do zadetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravlienem preskusanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: hitp://www.nlzoh sifistovetnost.

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran: 1/1
Vojkovo nabreZje 10, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp.coz@nlzoh si Orbita®LIMS ver - 1.8.0.3
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor g a

i ila: 1.
ID za DDV: SI19661295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije veizijs pradiogs porociard.g



SLOVENSKA
7= NACIONALNI LABORATORIJ ZA @ xepinacin
W ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO P o

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL,
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenéna oznaka: 1005-9/24930-19/77590-K

Porocilo o kemijskem preskusanju

Vzorec: Rezervoar Strane po obdelavi
Stevilka vzorca: 19/77590
Namen: Notranji nadzor
Naloga: Izvajane notranjega nadzora Kovod Postojna
Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inZ.
Narocnik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna
Delovni nalog: Aneks $t.1 k Pogodbi o opravljanju storitev &t. 34/1-09 oz. 00-563/1, 00-542/1,01.01.2012
Mesto odvzema: vodovod Strane - Hrugevje - Smihel, Rezervoar Strane po obdelavi
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
Odvzem vzorca Sprejemvzorca Datum poroéila: 11.07.2019
Datuminura: 09.07.201910:55 Datuminura: 09.07.201913:54
Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper Sprejel: Gregor Drinovec
Rezultati preskusanja
Rezultat Vrednosti Izrazen Metoda daflien!
kljuéek
Parameter Opomba pod LOQ e kot/na Kraj izvedbe z:mjﬁli::
SIST EN ISO 7887:2012 10.07.19
Barva (436 nm) <01 It metoda Bl KP 10.07.19
Meritev opravijena pri pH=8,1.
: 10.07.19
Motnost <0.10 NTU 1SO7027-1:2016, KP 10.07.19
, . 10.07.19
Amonij <0.026 mg/L NH4 IS0 7150-1:1984, KP 10.07.19
o . 10.07.19
Nitrit <0.010 mg/L NO2 SISTEN 26777: 1996, KP 10.0719
. — 09.07.19
Celotni organski ogljik - TOC <0.50 mg/L C ISO 8245: 19991 KP 10.07.19

[1} Meritev je opravijena pri436 nm v 5 cm kiveti.
[2] Metoda dolocanja organskega ogljika temelji na postopku nakisanja in prepihovanja vzorca (NPOC).

Vodja oddelka:
Liljana Ru$njak, mag.varst.nar.

Elektronsko podpisal namestnik Nadja Mrmolja, univ.dipl kem.,spec.san.kem. ob 11.07.2019 13:09:31

Rezultati se nanasajo izkljuéno na preskudani vzorec. Porodilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene

Vzorec je bil v Easu do zaCetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravijenem preskusanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: hittp:/fwww.nizoh.sifistovetnost.

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, E:liljana.rusnjak@nlzoh si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

ID za DDV: S119651295; TRR: SI15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

Stran: 1/1

Orbita®LIMS ver.: 18.0.3
verzija predloge porotila: 1.2



ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

SLOVENSKA
AKREDITACLA
LP-014

@3 NACIONALNI LABORATORIJ ZA A

CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL,
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenéna oznaka: 4005-9/24930-19/77590-M

Porocilo o mikrobioloSkem preskusanju

Vzorec:
Stevilka vzorca:
Namen:
Naloga:

Vodja naloge:

Narocnik:

Delovninalog:

Mesto odvzema:

Rezervoar Strane po obdelavi

19/77590; lab.8t.: 19/3452

Notranji nadzor

Izvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Gregor Drinovec, san. inz.

JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna

Aneks §t.1 k Pogodbi o opravljanju storitev §t. 34/1-09 oz. 00-563/1, 00-542/1,01.01.2012
vodovod Strane - Hrusevje - Smihel, Rezervoar Strane po obdelavi

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
Odvzemvzorca Prevzem vzorca Datum porocila: 12.07.2019
Datuminura: 09.07.201910:55 Datuminura: 09.07.201913:54
Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper Prevzel: Alenka Speh
Rezultati preskusanja
Zatetek | zakljucek
Parameter Metoda Rezultat Enota e
) . 1S0O 9308-1:2014, ISO ;L 09.07.2019 14:30
Koliformne bakterije 9308-1-2014/Amd.1:2016 ninajdeno CFUM00 mL 12.07 2019 0855
T IS0 9308-1:2014, ISO I 09.07.2019 14:30
Escherichia col 9308-1:2014/Amd1:2016 biftpidtig CRUN0OmL 45 07,9019 08:55
: ; ;o 09.07.2019 14:30
Enterokoki 1SO 7899-2:2000 ninajdeno CFUMO00 mL 12,07 2019 08:55
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list i
. ) , : o 09.07.201914:30
Clostridium perfringens RS, st, 19{2004, 1. tocka ni najdeno CFUM00 mL 12.07 2019 08:55
Priloge I11)
g e oy ; e ' - 09.07.201914:30
Skupno &tevilo mikroorganizmov pri 22°C 1506222:1999 ninajdeno CFU/mL 12.07.2019 08:55
g : s : . 09.07.201914:30
Skupno Stevilo mikroorganizmov pri 37°C 1SO6222:1999 ni najdeno CFU/mL 12.07.2019 08:55
Analitik: Odgovorna oseba:
Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob. dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.

Elektronsko podpisal dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol. ob 12.07.2019 11:18:28

Rezultati se nanasajo izkljuéno na preskusani vzorec. Porodilo se brez pisnega dovolienja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v éasu do zadetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravijenem preskusanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http:/www.nlzoh.sifistovetnost,

Oddelek za mikrobiolo&ke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 1/1
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp.cma@nizoh si Orbita®LIMS ver. 1.8.03

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
ID za DDV: 5119651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

verzija predloge poroéila: 1.1






NLZOH

2019 07.16 09.52.33

SILVANA MARKIC HRAST
0OCZ Koper

Q,S NACIONALNI LABORATORI ZA  fomesssmisn

ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Poro€ilo o izvedeni nalogi

lzvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Evidencna oznaka: 2105-09/24930-19/77592

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna

Delovninalog: Aneks §t.1 k Pogodbi o opravijanju storitev §t. 34/1-09 oz. 00-563/1, 00-542/1,
01.01.2012

Izvajalci: Oddelek za ckolje in zdravje Koper
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper
Oddelek za mikrobiologke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inz.
Koper, 13.07.2019
Oddelek za okolje in zdravje Koper
Vodja naloge: Vodja oddelka:
Gregor Drinovec, san. inz. mag. Silvana Marki¢ Hrast, dipl. san. ing.
Elektronsko podpisal Gregor Drinovec, san. inz. ob 13.07.2019 06:53:00 Cas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poro¢ilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://iwww.nlzoh si/istovetnost.

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran 1/2
Vojkovo nabrezje 10, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp coz@nizoh si )
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrane, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.8.0.3

ID za DDV: S119651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predioge porotila: 1.4



ZDRAVIE, OKOLIJE IN HRANO

@D NACIONALNI LABORATORIJ ZA

Evidenéna oznaka: 2105-09/24930-19/77592

Podatki o vzorcu

Vzorec: Cistilna naprava vodarna Malni po obdelavi

Stevilka vzorca: 19177592

Namen: Notranji nadzor

Naroé&nik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNAVODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA, JERSICE 3, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH O0Z Koper

Cas odvzema: 09.07.201912:30

Mesto odvzema: vodovod Postojna - Pivka, Cistilna naprava vodarna Malni po obdelavi

Vzorec sprejel: Gregor Drinovec

Krajin ¢as sprejema:  Koper, 09.07.2019 13:54

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi, Ur list RS, §t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017 , Priloga 1

Ocena skladnosti
Vzorecje skiaden z upostevanimi kriteriji.

Zdravstvena ocena
Vzorec je zdravstveno ustrezen.

Priloge poroéila:

Porocilo o preskusaniju z evidenéno oznako 2105-9/24930-19/77592-T

Porogilo o kemijskem preskusanju z evidenéno oznako 1005-9/24930-19/77592-K
Porogilo o mikrobioloskem preskus$aniju z evidenéno oznako 4005-9/24930-19/77592-M

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran 2/2
Vojkovo nabrezje 10, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp.coz@nlzoh.si _ )
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.8.0.3

ID za DDV: S119651295: TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predioge porotila: 1.4



AKREDITACLIA

SLOVENSKA
E NACIONALNI LABORATORIJ ZA A SIST EN ISO/IEC 17025
W ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO il
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE i o e

Evidenéna oznaka:2105-9/24930-19/77592-T

Porocilo o preskusanju

Vzorec: Cistilna naprava vodarna Malni po obdelavi

Stevilka vzorca: 19/77592

Namen: Notranji nadzor

Naloga: Izvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inz.

Narocnik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 8230 Postojna

Delovni nalog: Aneks §t.1 k Pogodbi o opravljanju storitev &t. 34/1-09 oz. 00-563/1, 00-542/1,01.01.2012

Mesto odvzema: vodovod Postojna - Pivka, Cistilna naprava vodarna Malni po obdelavi
Metoda vzoréenja:  SIST ISO 5667-5: 2007

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Sprejem vzorca Datum porocila: 13.07.2019
Datuminura: 09.07.201912:30 Datuminura: 09.07.201913:54

Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper Sprejel: Gregor Drinovec

Rezultati presku$anja

# Rezultati oznadeni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

Rezultat Vrednosti lzrazen Metoda Zadetek|

e Opomba pod LOQ Engta kot/na Kraj izvedbe zi‘,i’iﬂiik
Terenske meritve

Temperatura vode 134 °G DIN 38404-C4-2: 1976, na 09.07.1¢

mestu odvzema 09.07.19

Klor-prosti 0.47 mg/L Cl2 SISTEN IS0 7393-2:2000, 09.07.19

na mestu odvzema 09.07.19

pH Fs] ISO 10523:2008, na mestu 09.07.19

cdvzema 09.07.19

Elektriéna prevodnost (20°C) 357 pS/em 1SO 7888:1985, na mestu 09.07.19

odvzema 09.07.19

Korekcija s pomodjo temperaturne kompenzacije instrumenta.
Vonj brez vonja # ONORM M 6620:2012, na 09.07.19
mestu odvzema 09.07.19
Vodja oddelka:

mag. Silvana Marki¢ Hrast, dipl. san. ing.
Elektronsko podpisal mag. Silvana Markic Hrast, dipl. san. ing. ob 16.07.201809:52:33

Rezultati se nanasajo izkljuéno na preskusani vzorec. Porocilo se brez pisnega davoljenja addelka ne sme reproducirali, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v éasu do zatetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravijenem preskusanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http: /www.nlzoh.sifistovetnost.

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran: 11
Vojkovo nabreZje 10, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp.coz@nlzoh.si Orbita®LIMS ver.- 1.8.0.3
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor oo

ID za DDV: SI19651205- TRR: SI15601100-6000043285: BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije Ve priitioge, Portils LG



SLOVENSKA
= NACIONALNI LABORATORIJ ZA ‘ plaissss oy e
W ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO MBOE

CE NTER ZA KEM'JSKE ANAL'ZE ZIVIL, se nanadajo na neakreditirano dejavnost
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 1005-9/24930-19/77592-K

PorocCilo o kemijskem preskusanju

Vzorec: Cistilna naprava vodarna Malni po obdelavi

Stevilka vzorca: 19/77592

Namen: Notranji nadzor

Naloga: Izvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inZ.

Narocnik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna

Delovninalog: Aneks &t.1 k Pogodbi o opravljanju storitev &t. 34/1-09 oz. 00-563/1, 00-542/1,01.01.2012

Mesto odvzema: vodovod Postojna - Pivka, Cistilna naprava vodarna Malni po obdelavi

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Sprejemvzorca Datum poroéila: 11.07.2019

Datuminura: 09.07.201912:30 Datuminura: 09.07.201913:54

Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper Sprejel: Gregor Drinovec

Rezultati preskusanja

# Rezultati oznaceni z # se nanaajo na neakreditirano dejavnost

Rezultat Vrednosti lzrazen Metoda Zatetek |
kljuéek

FarY Opomba podloQ "% kotina Kraj izvedbe oo e
SIST EN ISO 7887:2012 10.07.19

Bana f3tnm) <k i3 metoda B, KP 10.07.19

Meritev opravijena pri pH=7,7.

Motnost <0.10 NTU 50702712016,k 100719
: ! . 10.07.19
) _ 10.07.19
Amonij <0.026 mg/L NH4 1ISO7150-1:1984, KP 10.07.19
o ; 10.07.19
Nitrit <0.010 mg/L NO2 SIST EN 26777: 1996, KP 10.07.19
. B, _ 09.07.19
Celotni organski ogljik - TOC 0.77 mglL ¢ IS0 8245: 19991, KP 10.07.19
: o SISTEN ISO 15586:2003, 10.07.19
Aluminij <10 # HglL Al KP 10.07.19

[1] Meritev je opravljena pri 436 nm v 5 cm kiveti.
[2] Metoda dolocanja organskega ogljika temelji na postopku nakisanja in prepihovanja vzorca (NPOC).

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo narocnika.

Vodja oddelka:
Liljiana Rusnjak, mag.varst.nar.

Elektronsko podpisal namestnik Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem., spec.san kem. ab 11.07.2019 13:11:07
Rezultati se nanasajo izkljuéno na preskusani vzorec. Porocilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.

Vzorec je bil v éasu do zaCetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravijenem preskusanju so dostopne na oddelku,
Preverjanje istovetnosti dokumenta: hitp:/www.nlzoh. sifistovetnost.

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 111
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, E:lijana rusnjak@nlzoh si Orbita®LIMS ver.- 1.8.0.3
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor verzija predioge pcrééilla '1'2
1D za DDV: S119651295; TRR: SI15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije o



SLOVENSKA
‘ AKREDITACLIA
SIST EN ISO/IEC 17025
‘ LP-014

ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL,
VOD IN DRUGIH VZORCEV OKOLJA

W’s NACIONALNI LABORATORIJ ZA

Evidenéna oznaka: 4005-9/24930-19/77592-M

PorocCilo o mikrobioloSkem preskusanju

Vzorec: Cistilna naprava vodarna Malni po obdelavi
19/77592; lab.§t.: 19/3454

Notranji nadzor

Stevilka vzorca:
Namen:
Naloga: lzvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inz.

JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna

Aneks &t.1 k Pogodbi o opravljanju storitev §t. 34/1-09 oz. 00-563/1, 00-542/1,01.01.2012
vodovod Postojna - Pivka, Cistilna naprava vodarna Malni po obdelavi

Narocnik:

Delovninalog:
Mesto odvzema:

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
Odvzem vzorca Prevzemvzorca Datum poroéila: 12.07.2019
Datuminura: 09.07.201912:30 Datuminura: 09.07.201913:54
Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper Prevzel: Alenka Speh
Rezultati preskusanja
Parameter Metoda Rezultat Enota Zaéetz‘:,‘;f;zﬁ"ée“
’ . IS0 9308-1:2014, 1SO s 09.07.201914:30
AollORTIERE 9308-1:2014/Amd.1:2016 hingjdenia CRUMOOML 45 072019 08:56
L IS0 9308-1:2014, 1SO oot 09.07.201914:30
Escherichia col 9308-1:2014/Amd.1:2016 L CRUNAOML 1207 2019 08:56
; ; s 09.07.201914:30
Enterokoki 1S0 7899-2:2000 ninajdeno CRUMO0mL 45 47 2019 08:56
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list ,
Clostridium perfringens RS, §t, 19/2004, 1. tocka ninajdeno CFUMQ0mL 072019 14j30
£ 12.07.2019 08:56
Priloge 111}
P . . ) - 09.07.2019 14:30
Skupno Stevilo mikroorganizmov pri 22°C 1506222:19%9 ninajdeno CFU/mL 12.07.2019 0856
g g ] Feii : . 09.07.2019 14:30
Skupno $tevilo mikroorganizmov pri 37°C 150 6222:1999 ninajdeno CFU/mL 12.07.2019 08:56
Analitik: Odgovorna oseba:

Erika Batagel], univ. dipl. mikrob. dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.

Elektronsko podpisal dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. bicl. ob 12.07.2019 11:17.48

Rezultati se nanasajo izkljutna na preskusani vzorec. Porotilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v éasu do zacetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravijenem preskuSanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http:/Awww.nlzoh.sifistovetnost.

Oddelek za mikrobiologke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp.cma@nizoh si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

ID za DDV: S119651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

Stran: 1/1

Orbita®LIMS ver.: 1.8.0.3
verzija predloge porotila: 1.1
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201807 16 09.52:40

SILVANA MARKIC HRAST
QOZ Koper

@ NACIONALNI LABORATORIJ ZA Digptinclsl bl
Q ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Poroéilo o izvedeni nalogi

Izvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Evidenéna oznaka: 2105-09/24930-19/77593

Narognik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna

Delovninalog: Aneks §t.1 k Pogodbi o opravljanju storitev &t. 34/1-09 oz. 00-563/1, 00-542/1,
01.01.2012

lzvajalci: Oddelek za okolje in zdravje Koper

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper
Oddelek za mikrobioloke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inz.
Koper, 13.07.2019
Oddelek za okolje in zdravje Koper
Vodja naloge: Vodja oddelka:
Gregor Drinovec, san. inZ. mag. Silvana Marki¢ Hrast, dipl. san. ing.
Elektronsko podpisal Gregor Drinovec, san. inZ. ob 13.07.2019 06:53:28 Cas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Porogilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran 1/2
Vojkovo nabreZje 10, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp.coz@nlzch si )
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.8.0.3

ID za DDV: 5119651295, TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predioge porotila: 1.4



= NACIONALNI LABORATORIJ ZA
W ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Evidenéna oznaka: 2105-09/24930-19/77593

Podatki o vzorcu

Vzorec: Vodarna Korotan po obdelavi

Stevilka vzorca: 19/77593

Namen: Notranji nadzor

Naroé&nik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA, JERSICE 3, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper

Cas odvzema: 09.07.201911:45

Mesto odvzema: vodovod Strane - Hrugevje - Smihel, Vodarna Korotan po obdelavi

Vzorec sprejel: Gregor Drinovec

Krajin ¢as sprejema:  Koper, 09.07.2019 13:54

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi, Ur.list RS, &t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017 , Priloga 1

Ocena skladnosti
Vzorec je skladen z upostevanimi kriteriji.

Zdravstvena ocena
Vzorec je zdravstveno ustrezen.

Priloge porocila:

Porogilo o preskusanju z evidenéno oznako 2105-9/24930-19/77593-T

Porocilo o kemijskem preskusanju z evidencno oznako 1005-9/24930-19/77593-K
Porodcilo o mikrobioloSkem preskusanju z evidencno oznako 4005-9/24930-19/77593-M

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran 2/2
Vojkovo nabrezje 10, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp.coz@nlzoh si .
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.8.0.3

ID za DDV: S119651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predloge porotila: 1.4



AKREDITACLJA

SLOVENSKA
= NACIONALNI LABORATORLJ ZA ‘ SIST EN 1S0/1EC 17025
ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO ‘ o014

CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE se nanadajo na neakreditirano dejavnost

Evidenéna oznaka:2105-9/24930-19/77593-T

Porocilo o preskusanju

Vzorec: Vodarna Korotan po obdelavi

Stevilka vzorca: 19/77593

Namen: Notranji nadzor

Naloga: Izvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inZ.

Naroénik: JAVNQO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna

Delovni nalog: Aneks &t.1 k Pogodbi o opravljanju storitev §t. 34/1-09 oz. 00-563/1, 00-542/1,01.01.2012

Mesto odvzema: vodovod Strane - Hrusevje - Smihel, Vodarna Korotan po obdelavi
Metoda vzoréenja: SIST ISO 5667-5: 2007

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Sprejem vzorca Datum poroéila: 13.07.2019
Datuminura: 09.07.201911:45 Datuminura: 09.07.201913:54

Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper Sprejel: Gregor Drinovec

Rezultati pres kusa nja # Rezullati oznaceni z # se nana$aio na neakreditirano dejavnost

Rezultat Vrednosti lzraZen Metoda Zacetek/

Parameler Opomba pod LOQ Enots kot/na Kraj izvedbe ‘Z'.f.';‘ﬂi:“
Terenske meritve

Temperatura vode 128 %G DIN 38404-C4-2: 1976, na 09.07.19

mestu odvzema 09.07.19

Klor-prosti <0.20 019 # mglL Cl2 SIST EN IS0 7393-2:2000, 09.07.19

na mestu odvzema 09.07.19

pH 7.6 1SO 10523:2008, na mestu 09.07.19

odvzema 09.07.19

Elekiri¢na prevodnost (20°C) 347 pSicm ISO 7888:1985, namestu 09.07.19

odvzema 09.07.19

Korekcija s pomocjo temperaturne kompenzacije instrumenta.
Vonj brez vonja # ONORM M 6620:2012, na 09.07.19
mestu odvzema 09.07.19

LOD-meja zaznavnosti, najniZja koncentracija analita, ki je detektirana, vendar ne vedno tudi kvantificirana

LOQ-meja dolocliivosti, najnizja koncentracija analita, ki jo lahko pri dologenih pogojih dologima s sprejemljivo toénostjo in natanénostjo.

V stolpcu "Vrednosti pod LOQ" navajamo izmerjene vrednosti med LOD in LOQ. Predpona "<" pred Stevilko pomeni, da je vrednost niZja od LOD. Tako porogani
rezultati so izven obmodja akreditirane dejavnosti (#). Navajamo jih na zahtevo naroénika ali zakonodaje.

Vodja oddelka:
mag. Silvana Marki¢ Hrast, dipl. san. ing.

Elektronsko podpisal mag. Silvana Marki Hrast, dipl. san. ing. ob 16.07.2019 09:52:40

Rezultati se nanadajo izkljuéne na preskudani vzorec. Porodilo se brez pisnega dovolienja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v €asu do zaCetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravijenem preskuganju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http:/www.nizoh.sifistovetnost.

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran: 111
Vojkove nabrezje 10, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp.coz@nlzoh si . 4803
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Qb Ihes e 160

ID za DDV: S119651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predioge porotila: 1.6



SLOVENSKA
WIS NACIONALNI LABORATORIJ ZA A eixeioshinsid

ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO @n LPo14

CENTER ZA KEM'JSKE ANALIZE 2|V|L, se nanadajo na neakreditirano dejavnost
VOD IN DRUGIH VZORCEVY OKOLJA

Evidenéna oznaka: 1005-9/24930-19/77593-K

Porocilo o kemijskem preskusanju

Vzorec: Vodarna Korotan po obdelavi

Stevilka vzorca: 19/77593

Namen: Notranji nadzor

Naloga: lzvajane notranjega nadzora Koved Postojna

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inz.

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna

Delovni nalog: Aneks &t.1 k Pogodbi o opravljanju storitev &t. 34/1-09 oz. 00-563/1, 00-542/1, 01.01.2012

Mesto odvzema: vodovod Strane - Hrudevje - Smihel, Vodarna Korotan po obdelavi

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzemvzorca Sprejem vzorca Datum poroéila: 11.07.2019

Datuminura: 09.07.201911:45 Datuminura: 09.07.201913:54

Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper Sprejel: Gregor Drinovec

Rezultati preskusanja

# Rezultati oznadeni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

Rezultat Vrednosti lzrazen Metoda Zatetek |
kljuéek

Pacametar Opomba pod LOQ Elte kot/na Kraj izvedbe ’2.1;'.‘.22
SIST EN ISO 7887:2012 10.07.19
Barva (436 nm) <0.1 m-1 metoda B, KP 10.07.19

Meritev opravijena pri pH=7,7.

Motnost <010 NTU IS07027-1:2016, kP 109719
' ' ’ 10.07.19
} ‘ 10.07.19
Amonij <0.026 mg/L NH4 SO 7150-1:1984, KP 10.07.19
i : 10.07.19
Nitrit <0.010 mg/L NO2 SIST EN 26777: 1996, KP 10.07.19
) - 09.07.19
Celotni organski ogljik - TOC 0.56 mg/L € ISO 8245: 199912, KP 10.07.19
5 i SISTEN ISO 15586:2003, 10.07.19
Aluminij <10 # ug/L Al KP 10.07.19

[1] Meritev je opravijena pri 436 nm v & cm kiveti.
[2] Metoda dolotanja organskega ogljika temelji na postopku nakisanja in prepihovanja vzorca (NPOC).

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naroénika.

Vodja oddelka:
Liljana Rusnjak, mag.varst.nar.

Elektronsko podpisal namestnik Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem. spec.san kem. ob 11.07.2019 13:12:30
Rezultati se nanagajo izkljuéno na preskusani vzorec. Porodilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabliati v reklamne namene.

Vizorec je bil v éasu do zaCetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravijenem preskuganju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: hitp:/www.nlzoh.si/istovetnost.

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 1/1
Verdijeva ulica 11, 6000 Kaper - Capodistria; T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, E:liljana.rusnjak@nlzoh si Orbita®LIMS ver - 1.8.0.3
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor et

i la: 1.2
ID za DDV: S119651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzia predioge paracila



ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

AKREDITACLJA
LP-014

SLOVENSKA
@5 NACIONALNI LABORATORIJ ZA A SIST EN 1S0/1EC 17025

CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL,
VOD IN DRUGIH VZORCEY OKOLJA

Evidenéna oznaka: 4005-9/24930-19/77593-M

Porocilo o mikrobioloSkem preskusanju

Vzorec:
Stevilka vzorca:
Namen:
Naloga:

Vodja naloge:

Narocnik:

Delovninalog:

Vodarna Korotan po obdelavi

19/77593; lab.8t.: 19/3455

Notranji nadzor

Izvajane notranjega nadzora Kovod Postojna
Gregor Drinovec, san. inZ.

JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna

Aneks &t.1 k Pogodbi o opravijanju storitev §t. 34/1-09 oz. 00-563/1, 00-542/1,01.01.2012

Mesto odvzema: vodovod Strane - Hrusevje - Smihel, Vodarna Korotan po obdelavi
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
Odvzemvzorca Prevzemvzorca Datum peroéila: 12.07.2019
Datuminura: 09.07.201911:45 Datuminura: 09.07.201913:54
Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper Prevzel: Alenka Speh
Rezultati preskusanja
Zatetek | zakljucek
Parameter Metoda Rezultat Enota analize
: . IS0 9308-1:2014, 1ISO P 09.07.2019 14:30
Kaliformne bakterije 9308-1:2014/Amd.1:2016 ninajdeno CFUM00 mL 12.07 2019 0857
— IS0 9308-1:2014, ISO I 09.07.2019 14:30
Bacherinhia ool 9308-1:2014/Amd. 1:2016 Aifaesc CRUAOOML 45 07.2019 08:57
: ) g 09.07.2019 14:30
Enterokoki 1SO 7899-2:2000 ninajdeno CFUM00mL 19,07 2019 08:57
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list .
- ) < 3 o 09.07.2019 14:30
Clostridium perfringens RS, st, 195’2004, 1. totka ni najdeno CFU/100 mL 12.07.2019 0857
Priloge 111}
el . o : el 09.07.201914:30
Skupno $tevilo mikroorganizmov pri 22°C IS0 6222:1999 ni najdeno CFU/mL 12.07.2019 0857
vl : T— ) o 09.07.201914:30
Skupno $tevilo mikroorganizmov pri 37°C 150 6222:1999 ni najdeno CFU/mL 12.07.2019 08:57
Analitik: Odgovorna oseba:
Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob. dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.

Elektronsko podpisal dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol. ob 12.07.2019 11:17:29

Rezultati se nanadajo izkljuéno na preskusani vzorec. Porotilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
zorec je bil v éasu do zadetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravljenem preskusanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: hitp:/www.nizoh.sifistovetnost.

Oddelek za mikrobioloske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 1/1
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp.cma@nlzoh si Orbita®LIMS ver. 1.8.0.3

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
ID za DDV: S119651285; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

verzija predloge porotila: 1.1






