NLZOH

2019.12.16 14:29:44

SILVANA MARKIC HRAST
0O0Z Koper

= NACIONALNI LABORATORIJ ZA s o aeovement
@ ZDRAVIJE, OKOLJE IN HRANO

Porocilo o izvedeni nalogi

lzvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Evidenéna oznaka: 2105-09/24930-19/145541

Naro&nik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna

Narogilo: Aneks §t.1 k Pogodbi o opravljanju storitev &t. 34/1-09 oz. 00-563/1, 00-542/1,
01.01.2012

lzvajalci: Oddelek za okolje in zdravje Koper
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper
Oddelek za mikrobioloske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inz.
Koper, 16.12.2019
Oddelek za okolje in zdravje Koper
Vodja naloge: Vodja oddelka:
Gregor Drinovec, san. in2. mag. Silvana Marki¢ Hrast, dipl. san. ing.
Elektronsko podpisal Gregor Drinovec, san. inZ. ob 16.12.2019 06:57:31 Cas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Porocilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: hitp://www.nlzoh sifistovetnost.

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran 1/2
Vojkovo nabreZje 10, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp.coz@nlzoh si
Nacionalni laboratorij za zdravje, ckolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.8.1.0

ID za DDV: SI119651295: TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predloge poroila: 1.4
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Q ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Evidenéna oznaka: 2105-09/24930-19/145541

Podatki o vzorcu

Vzorec: Rezervoar Strane po obdelavi

Stevilka vzorca: 19/145541

Namen: Notranji nadzor

Narocnik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA, JERSICE 3, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper

Cas odvzema: 10.12.2019 08:45

Mesto odvzema: vodovod Strane - Hru$evje - Smihel, Rezervoar Strane po obdelavi

Vzorec sprejel: Gregor Drinovec

Krajin ¢as sprejema:  Koper, 10.12.201912:30

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi, Ur list RS, §t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2008, 74/2015, 51/2017 , Priloga 1

Ocena skladnosti
Vzorec je skladen z upostevanimi kriteriji.

Zdravstvena ocena
Vzorec je zdravstveno ustrezen.

Priloge porocila:

Porogilo o preskusanju z eviden¢no oznako 2105-9/24930-19/145541-T

Porogilo o kemijskem presku$anju z evidenéno oznako 1005-9/24930-19/145541-K
Porogilo o mikrobiologkem preskudanju z eviden&no oznako 4005-9/24930-19/145541-M

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran 2/2
Vojkovo nabrezje 10, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp.coz@nlzoh.si :
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.. 1.8.1.0

ID za DDV: S119651295; TRR: 515601 100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predloge porotila: 1.4
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Rezultati oznakeni z # oz. neakreditiranc

CENTER ZA OKOLJE |N ZDRAVJE se jo na neakreditirano dej;

Evidenéna oznaka:2105-9/24930-19/145541-T

Porocilo o preskusanju

Vzorec: Rezervoar Strane po obdelavi

Stevilka vzorca: 19/145541

Namen: Notranji nadzor

Naloga: Izvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inz.

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna

Narocilo: Aneks &t.1 k Pogodbi o opravljanju storitev §t. 34/1-09 oz. 00-563/1, 00-542/1,01.01.2012

Plan vzoréenja: DN 93817, 10.12.2019
Mesto odvzema: vodovod Strane - Hruevje - Smihel, Rezervoar Strane po obdelavi
Metoda vzoréenja: SISTISO 5667-5: 2007

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzemvzorca Sprejemvzorca Datum poro¢ila: 16.12.2019
Datuminura: 10.12.201908:45 Datuminura: 10.12.201912:30

Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper Sprejel: Gregor Drinovec

Rezultati preskusanja

# Rezultati oznageni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

Rezultat Vrednosti lzrazen Metoda Zacetek/

Paramaisr Opomba podLOQ Evey kot/na Kraj izvedbe z:',‘,'iﬁi:k
Terenske meritve

Temperatura vode 8.7 °C DIN 38404-C4-2: 1976, na 10.12.19

mestu odvzema 10.12.19

Klor-prosti <0.20 013 # mglL Cl2 SIST EN IS0 7393-2:2000, 10.12.19

na mestu odvzema 10.12.19

pH 8.0 IS0 10523:2008, na mestu 10.12.19

odvzema 10.12.19

Elektriéna prevodnost (20°C) 221 uSicm |SO 7888:1985, na mestu 101219

odvzema 10.12.19

Korekcifa s pomocjo temperaturne kompenzacije instrumenta.
Vonj brez vonja # ONORMM 6620:2012, na 10.12.19
mestu odvzema 10.12.19

LOD-meja zaznavnosti, najniZja koncentracija analita, ki je detektirana, vendar ne vedno tudi kvantificirana.

LOQ-meja dologljivosti, najniZja koncentracija analita, ki jo lahko pri dologenih pogajih dologimo s sprejemljivo totnostjo in natancnostjo.

V stolpcu "Vrednosti pod LOQ" navajamo izmerjene vrednosti med LOD in LOQ. Predpona "<” pred $tevilko pomeni, da je vrednost nizja od LOD. Tako porotani
rezultati so izven obmodja akreditirane dejavnosti (#). Navajamo jih na zahtevo narognika ali zakonodaje.

Vodja oddelka:
mag. Silvana Marki¢ Hrast, dipl. san. ing.

Elektronsko podpisal mag. Silvana Marki¢ Hrast, dipl. san. ing. ob 16.12.2019 14:29:44

Rezultati se nanasajo izkljuéno na preskusani vzorec. Porogilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene
Vzoreg je bil v Casu do zatetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravijenem preskusanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www .nizoh.sifistovetnost.

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran: 11
Vojkovo nabreZje 10, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp.coz@nlzoh si Orbita®LIMS ver- 1.8.1.0
Nacionalni laboratorij za zdravje, okelje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor ke :

ID za DDV: S119651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLISI2X, Banka Slovenije verzija predioge poracia: 1.6



SLOVENSKA
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ZDRAVIE, OKOLIJE IN HRANO LP-014

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN
DRUGIHVZORCEV OKOLJA

Evidenéna oznaka: 1005-9/24930-19/145541-K

Porocilo o kemijskem preskusSanju

Vzorec: Rezervoar Strane po obdelavi

Stevilka vzorca: 19/145541

Namen: Notranji nadzor

Naloga: lzvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inZ.

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna

Narodilo: Aneks $§t. 1 k Pogodbi ¢ opravijanju storitev §t. 34/1-09 oz. 00-563/1, 00-542/1, 01.01.2012

Mesto odvzema: vodovod Strane - Hrusevije - Smihel, Rezervoar Strane po obdelavi

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzemvzorca Sprejemvzorca Datum poroécila: 12.12.2019

Datuminura: 10.12.201908:45 Datuminura: 10.12.201912:30

Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper Sprejel: Gregor Drinovec

Rezultati preskusanja

Rezultat Vrednosti lzrazen Metoda Zatetek/

Parameter Opomba pod LOQ Enota 4 otina Kraj izvedbe ’3’;’%‘&23"

SIST EN ISO 7887.2012 10.12.19

Harea o) Al ! metoda BI', KP 10.12.19
Meritev opravijena pri pH= 8,0.

: 10.12.19

Motnost <0.10 NTU 150 7027-1:2016, KP 1042.19

& 111219

Amonij <0.026 mg/L NH4 1SO7150-1:1984, KP 111219

- 111219

Nitrit <0.010 mg/L NO2 SISTEN 26777: 1996, KP 11219

Celotni organski ogljik - TOC 0.50 mg/L c ISO 8245 19991, KP 181313

[1] Meritev je opravijena pri 436 nm v 5 cm kiveti.
[2] Metoda dolotanja organskega ogljika temelii na postopku nakisanja in prepihovanja vzorca (NPOC).

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahteva narocnika.

Vodja oddelka:
Liljana Rudnjak, mag.varst.nar.

Elektronsko podpisal namestnik Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem.,spec.san.kem. ob 12.12.2018 11:00:06
Rezultati se nanasajo izkljuéno na preskudani vzorec. Paroilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.

Vzorec je bil v asu do za¢etka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravijenem presku$anju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http:/www.nlzoh.sifistovetnost.

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 1/1
Verdijeva ulica 11, 8000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, E:lijana rusnjak@nlzoh si Orbita®LIMS ver- 1810
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor verzija predioge por&éilé‘ﬁ '2
ID za DDV: SI19651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije e



SLOVENSKA
7=>  NACIONALNI LABORATORI ZA A oL ion
W ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO LP-014
CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN
DRUGIHVZORCEY OKOLJA
Evidenéna oznaka: 4005-9/24930-19/145541-M

Porocilo o mikrobioloSkem preskusanju

Vzorec: Rezervoar Strane po obdelavi
Stevilkavzorca:  19/145541; Lab. §t.: 19/6527
Namen: Notranji nadzor
Naloga: Izvajane notranjega nadzora Kovod Postojna
Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inz.
Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna
Naroéilo: Aneks $t.1 k Pogodbi o opravljanju storitev $t. 34/1-09 oz. 00-563/1, 00-542/1, 01.01.2012
Mesto odvzema: vodovod Strane - Hrudevje - Smihel, Rezervoar Strane po obdelavi
Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem
Odvzemvzorca Prevzemvzorca Datum porocila: 13.12.2019
Datuminura: 10.12.201908:45 Datuminura: 10.12.201912:31
Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper Prevzel: Alenka Speh
Rezultati preskusanja
Parameter Metoda, Kraj izvedbe Rezultat Enota Zaéet‘:ﬁg;‘g""éek
. N 1SO 9308-1:2014,1SO _— 10.12.201913:10
Koliformne bakterije 9308-1:2014/Amd.1:2016, KP ninajdeno CFU/M00 mL 13.12.2019 08:19
A 1SO 9308-1:2014, 1SC (o 10.12.201913:10
SIIETGIP 9308-1:2014/Amd.1:2016, KP L CRUAOOML 42 15 2019 08:19
, ) . 10.12.201913:10
Enterokoki ISO 7899-2:2000, KP ninajdenc CFU/M00 mL 13.12.2019 0819
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list ;
Clostridium perfringens RS, §t, 19/2004, 1. tocka ninajdenc CFUMO00 mL RSty 13:10
, 13.12.201908:19
Priloge IIl), KP
g g ; “s : " 10.12.201913:10
Skupno $tevilo mikroorganizmov pri 22°C 180 6222:1999, KP ninajdeno CFU/mL 13.12.2019 0819
PP . - ! et 10.12.2019 13:10
Skupno $tevilo mikroorganizmov pri 37°C 1S06222:1999, KP ni najdenc CFU/mL 13.12.2019 0819
Analitik: Odgovorna oseba:
Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob. dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.

Elektronsko podpisal dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol. ob 13.12.201912:23:25

Rezultati se nanagajo izkljuéno na preskuSani vzorec. Porocilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene,
Vzorec je bil v &asu do zadetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravijenem presku&anju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: hitp:/www.nlzoh.sifistovetnost.

Oddelek za mikrobiolo$ke analize %ivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 1/1
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp.cma@nlzoh.si Orbita®LIMS ver. 1.81.0
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor e

i ila: 1.
ID za DDV: SI19651265; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenie verzila predinge porobila: 1.X
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2019.12.16 14:29:59
SILVANA MARKIC HRAST

7= NACIONALNI LABORATORI ZA  mmesssssen:
W ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Poroéilo o izvedeni nalogi

lzvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Eviden¢na oznaka: 2105-09/24930-19/145543

Naro&nik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna

Narodilo: Aneks §t.1 k Pogodbi o opravljanju storitev §t. 34/1-09 oz. 00-563/1, 00-542/1,
01.01.2012

Izvajalci: Oddelek za okolje in zdravje Koper

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper
Oddelek za mikrobiologke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inz.
Koper, 16.12.2019
Oddelek za okolje in zdravje Koper
Vodja naloge: Vodja oddelka:
Gregor Drinovec, san. inz. mag. Silvana Marki& Hrast, dipl. san. ing.
Elektronsko podpisal Gregor Drinovec, san. inZ. ob 16.12.2019 06:59:00 Cas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Porocilo se brez pisnega dovoljenjaizvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati vreklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://mww .nlzoh.si/istovetnost.

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran 1/2
Vojkovo nabreZje 10, 6000 Koper - Capodistria, T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp.coz@nlzoh si )
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®™.IMS ver.: 181.0

ID za DDV: S119651295; TRR: SI15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenie verzija predloge porogila: 1.4
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W ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Evidenéna oznaka: 2105-09/24930-19/145543

Podatki o vzorcu

Vzorec: Cistilna naprava vodarna Malni po obdelavi

Stevilka vzorca: 19/145543

Namen: Notranji nadzor

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O,
POSTOJNA, JERSICE 3, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper

Cas odvzema: 10.12.2019 10:40

Mesto odvzema: vodovod Postojna - Pivka, Cistilna naprava vodarna Malni po obdelavi

Vzorec sprejel: Gregor Drinovec

Krajin cas sprejema:  Koper, 10.12.201912:30

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi, Ur.list RS, &t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017 , Priloga 1

Ocenaskladnosti
Vzorec je skladen z upostevanimi kriteriji.

Zdravstvena ocena
Vzorecje zdravstveno ustrezen.

Priloge poroéila:

Porocilo o preskusanju z evidenéno oznako 2105-9/24930-19/145543-T

Porocilo o kemijskem presku$anju z eviden&no oznako 1005-9/24930-19/145543-K
Porocilo o mikrobioloSkem presku$anju z evidenéno oznako 4005-9/24930-19/145543-M

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran 2/2
Vojkovo nabrezje 10, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp.coz@nlzoh si .
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.8.1.0

1D za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predloge porotila: 1.4
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Evidencna oznaka:2105-9/24930-19/145543-T

Porocilo o preskusanju

Vzorec: Cistilna naprava vodarna Maini po obdelavi

Stevilka vzorca: 19/145543

Namen: Notranji nadzor

Naloga: Izvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inz.

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna

Narocilo: Aneks §t.1 k Pogodbi o opravljanju storitev $t. 34/1-09 oz. 00-563/1, 00-542/1, 01.01.2012

Plan vzoréenja: DN 93817,10.12.2019
Mesto odvzema: vodovod Postojna - Pivka, Cistilna naprava vodarna Malni po obdelavi
Metoda vzoréenja: SISTISO 5667-5: 2007

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzemvzorca Sprejemvzorca Datum poro¢ila: 16.12.2019
Datuminura: 10.12.201910:40 Datuminura: 10.12.201912:30

Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper Sprejel: Gregor Drinovec

Rezultati preskusanja

# Rezultati aznaceni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

Rezultat Vrednosti lzrazen Metoda Zatetek |

FATBMEtes Opomba pod LOQ Srinta kot/na Kraj izvedbe 22',‘1'.!,'.‘.22“
Terenske meritve

Temperatura vode 7.9 C DIN 38404-C4-2: 1976, na 10.12.19

mestu odvzema 10.12.19

Klor-prosti 0.64 mg/L cl2 SISTEN ISO 7393-2:2000, 10.12.19

na mestu odvzema 10.12.19

pH 7.9 IS0 10523:2008, na mestu 10.12.19

odvzema 10.12.19

Elektriéna prevodnost (20°C) 329 HS/icm ISO 7888:1985, na mestu 10.12.19

odvzema 10.12.19

Korekcija s pornogjo temperaturne kompenzacije instrumenta.
Vonj brez vonja # ONORM M 6620:2012, na 10.12.19
mestu odvzema 10.12.19
Vodja oddelka:

mag. Silvana Marki¢ Hrast, dipl. san. ing.
Elektronsko pedpisal mag. Silvana Markic Hrast, dipl. san. ing. ob 16.12.2019 14:29:59

Rezultati se nanasajo izkljuéno na preskusani vzorec. Porotilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v dasu do zaetka analiz ustrezno hranjen, Vse dodatne informacije o opravijenem preskusanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http:/fiwww.nlzoh sifistovetnost.

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran: 11
Vojkovo nabreZje 10, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp.coz@nlzoh.si Orbita®LIMS ver 1.8.1.0
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor oy

ID za DDV: S119651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzlipredicge poratiia 1.6
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Q ZDRAVIJE, OKOLJE IN HRANO g
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN s b e R
DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 1005-9/24930-19/145543-K

Porocilo o kemijskem preskusanju

Vzorec: Cistilna naprava vodarna Malni po obdelavi

Stevilka vzorca: 19/145543

Namen: Notranji nadzor

Naloga: |lzvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inz.

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna

Narocilo: Aneks §t.1 k Pogodbi o opravljanju storitev &t. 34/1-09 oz. 00-563/1, 00-542/1,01.01.2012

Mesto odvzema: vodovod Postojna - Pivka, Cistilna naprava vodarna Malni po obdelavi

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzemvzorca Sprejemvzorca Datum poroéila: 12.12.2019

Datuminura: 10.12.201910:40 Datuminura: 10.12.201912:30

Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper Sprejel: Gregor Drinovec

Rezultati preskusanja

# Rezultati oznaceni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

Rezultat Vrednosti lzrazen Metoda Zacetek|

ParmGEr Opomba pod LOQ Efota kot/na Kraj izvedbe ‘2’,‘,';1122“

SIST EN ISO 7887:2012 10.12.19

Barva (436 nm) <0.1 m-1 metoda Bl KP 101219
Meritev opravijena pri pH=7,9.

: 10.12.19

Motnost <0.10 NTU IS0 7027-1:2016, KP 101219

) 11.12.19

Amonij <0.026 mg/L NH4 ISO7150-1:1984, KP 111219

Nifrit <0.010 gl NOZ  SISTEN26777:1996,KP 11510

Celotni organski ogljik - TOC 1.32 mg/L 5 ISO 8245: 19994, KP 181%13

b SISTEN IS0 15586:2003, 12.12.19

Aluminij <10 # ug/L Al KP 121219

[1] Meritev je opravljena pri 436 nm v 5 cm kiveti.
[2] Metoda dolo¢anja organskega ogljika temelji na postopku nakisanja in prepihovanja vzorca (NPOC).

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo narocnika.

Vodja oddelka:
Liljana Rusnjak, mag.varst.nar.

Elektronsko podpisal namestnik Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem.,spec.san.kem. ob 12.12.2019 11:01:16
Rezultati se nanadajo izkljuéno na preskusani vzarec. Porodilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.

Vzorec je bil v Casu do zaCetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravijenem preskusanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: hitp:/www.nlzoh.sifistovetnost.

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 11
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, E:liljana rusnjak@nizoh si Orbita®LIMS ver.- 1.8.1.0
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor verzija predloge porotila: 1.2
ID za DDV: SI119651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije o



SLOVENSKA
= NACIONALNI LABORATORIJ ZA é e
@ ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO af o

CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL, VODIN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenctna oznaka: 4005-9/24930-19/145543-M

Porocilo o mikrobioloSkem preskuSanju

Vzorec: Cistilna naprava vodarna Malni po obdelavi

Stevilka vzorca: 19/145543; Lab. §t.: 19/6529

Namen: Notranji nadzor

Naloga: Izvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inZ.

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna

Narocilo: Aneks $t.1 k Pogodbi o opravljanju storitev §t. 34/1-09 oz. 00-563/1, 00-542/1,01.01.2012

Mesto odvzema:  vodovod Postojna - Pivka, Cistilna naprava vodarna Malni po obdelavi

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzemvzorca Prevzemvzorca Datum porocila: 13.12.2019

Datuminura: 10.12.201910:40 Datuminura: 10.12.2019 12:31

Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper Prevzel: Alenka Speh

Rezultati preskusanja

Parameter Metoda, Kraj izvedbe Rezultat Enota Zaéet‘*‘ ‘a fiizliué‘%k
; . [SO 9308-1:2014, 150 - 10.12.201913:10
Kelemoe el 9308-1:2014/Amd.1:2016, KP nimajdsao CRUNOO ML 43 45 9019 08:20
_ ) 1SO 8308-1:2014, 1SO e 10.12.201913:10
Exgbrphjaecl 9308-1:2014/Amd.1:2016, KP Tikdens CRUMOOML 43 49 2019 08:20
i . - 10.12.201913:10
Enterokoki IS0 7899-2:2000, KP ni najdeno CFUM00 mL 13.12.2019 08:20
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list )
Clostridium perfringens RS, §t, 19/2004, 1. tocka ni najdeno CFU/M00 mL 1313%313 ég;g
Priloge Il), KP o '
Skupno Stevilo mikroorganizmov pri 22°C 1S06222:1999, KP ni najdeno CFU/mL 1 gggg}g g)g;g
i y o : - 10.12.201913:10
Skupno tevilo mikroorganizmov pri 37°C IS0 6222:1999, KP ninajdeno CFU/mL 13.12.2019 08:20
Analitik: Odgovorna oseba:
Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob. dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.

Elektronsko podpisal dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol. ob 13.12.2019 12:24:12

Rezultati se nana$ajo izkljuéno na preskudani vzorec, Porogilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v éasu do zadetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravijenem preskusanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: hitp:/iwww.nizoh.sifistovetnost.

Oddelek za mikrobiolodke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 111
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp.cma@nlzoh si i .
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Mariber DGR IMBIERE 500

ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzia predioge porotile: 1.1






NLZOH

2019.12.16 14:30.07

SILVANA MARKIC HRAST
0O0Z Koper

’S NACIONALNI LABORATORIJ ZA e oianje etovetnont dokperts
W ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Porocilo o izvedeni nalogi

lzvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Evidencna oznaka: 2105-09/24930-19/145544

Naro&nik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna

Narogilo: Aneks §t.1 k Pogodbi o opravljanju storitev $t. 34/1-09 oz. 00-563/1, 00-542/1,
01.01.2012

lzvajalci: Oddelek za okolje in zdravje Koper

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper
Oddelek za mikrobiolo$ke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inz.
Koper, 16.12.2019
Oddelek za okolje in zdravje Koper
Vodja naloge: Vodja oddelka:
Gregor Drinovec, san. inZ. mag. Silvana Marki¢ Hrast, dipl. san. ing.
Elektronsko podpisal Gregor Drinovec, san. inz. ob 16.12.2019 06:59:47 Cas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Porocilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh si/istovetnost.

Oddelek za oKolje in zdravje Koper Stran 1/2
Vojkovo nabreZje 10, 6000 Koper - Capodistria; T:056 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp.coz@nizoh si .
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.8.1.0

ID za DDV: S119651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predloge porotila: 1.4



ZDRAVIE, OKOLIJE IN HRANO

’@S NACIONALNI LABORATORIJ ZA

Evidenéna oznaka: 2105-09/24930-19/145544

Podatki o vzorcu

Vzorec: Vodarna Korotan po obdelavi

Stevilka vzorca: 19/145544

Namen: Notranji nadzor

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O,,
POSTOJNA, JERSICE 3, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper

Cas odvzema: 10.12.2019 09:45

Mesto odvzema: vodovod Strane - Hrusevje - Smihel, Vodarna Korotan po obdelavi

Vzorec sprejel: Gregor Drinovec

Krajin ¢as sprejema:  Koper, 10.12.2019 12:30

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi, Ur list RS, &t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017 , Priloga 1

Ocena skladnosti
Vzorec je skladen z upo$tevanimi kriteriji.

Zdravstvena ocena
Vzorecje zdravstveno ustrezen.

Priloge porodila:

Porotilo o preskusanju z evidenéno oznako 2105-9/24930-19/145544-T

Porocilo o kemijskem presku$anju z evidenéno oznako 1005-9/24930-19/145544-K
Porogilo o mikrobiologkem presku$anju z evidenéno oznako 4005-9/24930-19/145544-M

QOddelek za okolje in zdravje Koper Stran 2/2
Vojkovo nabreZje 10, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp.coz@nlzoh si .
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.. 1.8.1.0

ID za DDV: SI119651295° TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSIZX, Banka Slovenije verzija predloge porotila: 1.4



SLOVENSKA
@3 NACIONALNI LABORATORIJ ZA A AMREDIAGLIA

ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO ERact
CENTER ZA OKOLJE IN ZDRAVJE heprsbiydpelode o

Evidenéna oznaka:2105-9/24930-19/145544-T

Porodilo o preskusanju

Vzorec: Vodarna Korotan po obdelavi

Stevilka vzorca: 19/145544

Namen: Notranji nadzor

Naloga: |zvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inz.

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna

Narocilo: Aneks 3t.1 k Pogodbi o opravljanju storitev $t. 34/1-09 oz. 00-563/1, 00-542/1,01.01.2012

Plan vzoréenja: DN 93817,10.12.2019

Mesto odvzema: vodovod Strane - Hrugevje - Smihel, Vodarna Korotan po obdelavi

Metoda vzoréenja: SISTISO 5667-5: 2007

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzemvzorca Sprejemvzorca Datum poroéila: 16.12.2019

Datuminura: 10.12.201909:45 Datuminura: 10.12.201912:30

Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper Sprejel: Gregor Drinovec

Rezultati preskusanja

# Rezultati oznaceni z # se nanadajo na neakreditirano dejavnost

Rezultat Vrednosti lzrazen Metoda Zatetek |

RS Opomba pod LOQ Encta kot/na Kraj izvedbe ‘Z',i';‘l‘.i‘:"
Terenske meritve

Temperatura vode 9.5 G DIN 38404-C4-2: 1976, na 10.12.19

mestu odvzema 10.12.19

Klor-prosti 0.23 mg/L cl2 SIST EN SO 7393-2:2000, 10.12.19

namestu odvzema 10.12.19

pH 7.7 1SO 105623:2008, na mestu 10.12.19

odvzema 10.12.19

Elektri¢na prevodnost (20°C) 351 pS/em 1SO 7888:1985, na mestu 101219

odvzema 10.12.19

Korekcija s pomodjo temperaturne kompenzacije instrumenta.
Vonj brez vonja # ONORM M 6620:2012, na 10.12.19
mestu odvzema 101219
Vodja oddelka:

mag. Silvana Marki¢ Hrast, dipl. san. ing.
Elektronsko podpisal mag. Silvana Markic Hrast, dipl. san. ing. ob 16.12,2019 14:30:07

Rezultati se nanadajo izkljuéno na preskusani vzorec. Poroéilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzarec je bil v Gasu do zacetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacile o opravijenem preskusanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: hitp:/lwww nizoh.sifistovetnost

Oddelek za okolje in zdravje Koper Stran: 1/1
Vojkovo nabreZje 10, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 803, F:05 66 30 888, E:kp.coz@nlzoh si Orbita®™LIMS ver: 181.0
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor gl

ID za DDV: S119651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predioge paratila: 1.8
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SLOVENSKA
‘ AKREDITACLIA

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ‘ SIST EN 1S0/1EC 17025

@ ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO B Lrois
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN o P g
DRUGIH VZORCEVY OKOLJA

Eviden¢na oznaka: 1005-9/24930-19/145544-K

Porocilo o kemijskem preskusanju

\!zorec: Vodarna Korotan po obdelavi

Stevilka vzorca: 19/145544

Namen: Notranji nadzor

Naloga: |zvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inz.

Narocénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna

Naroéilo: Aneks &t.1 k Pogodbi o opravljanju storitev &t. 34/1-09 oz. 00-563/1, 00-542/1,01.01.2012

Mesto odvzema: vodovod Strane - Hrusevje - Smihel, Vodarna Korotan po obdelavi

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzemvzorca Sprejemvzorca Datum poroéila: 12.12.2019

Datuminura: 10.12.201909:45 Datuminura: 10.12.201912:30

Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper Sprejel: Gregor Drinovec

Rezultati preskusanja

# Rezultati oznadeni z # se nanasaio na neakreditirano dejavnost

Rezultat Vrednosti lzrazen Metoda Zadetek|
kljuéek

Farametar Opomba pod LOQ Encta kot/na Kraj izvedbe ziné}'.'ii
SIST EN ISO 7887:2012 10.12.19

Barva (436 nm) <0.1 m-1 metoda B, KP 104219

Meritev opravijena pri pH=7,6.

_ 10.12.19

Motnost 0.11 NTU SO 7027-1:2016, KP 1041219
= ] 11.12.19
Amonij <0.026 mg/L NH4 ISO7150-1:1984, KP 111210
Nitit <0.010 mgl ~ NO2  SISTEN26777:1996,KP 1 Hg}g
) - 3 10.12.19
Celotni organski ogljik - TOC 0.76 mg/L C ISO 8245: 199912 KP 101219
- SIST EN SO 15586:2003, 12.12.19
Aluminij 13 # HolL Al KP 12.12.19

[1] Meritev je opravljena pri 436 nm v 5 cm kiveti.
[2] Metoda dolocanja organskega ogljika temelji na postopku nakisanja in prepihovanja vzorca (NPOC).

Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naronika.

Vodja oddelka:
Liljana Rudnjak, mag.varst.nar.

Elektronsko podpisal namestnik Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem.,spec.san kem. ob 12.12.2019 11:02:22
Rezultati se nanasajo izkljuéno na preskusani vzorec. Porogilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti, Ne sme se uporabljati v reklamne namene.

\zorec je bil v ¢asu do zatetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne informacije o opravijenem preskusanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http:/Awww.nizoh.sifistovetnost.

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 111
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, E:liljana.rusnjak@nlzoh si Orbita®™LIMS ver.- 1.8.1.0
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor e

ID za DDV: SI19651295: TRR: SI15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenie verzija prediogs porotil: 1.2



SLOVENSKA
= NACIONALNI LABORATORIJ ZA ‘ op st et
W ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO g rois

CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEY OKOLJA
Evidenéna oznaka: 4005-9/24930-19/145544-M

PorocCilo o mikrobioloSkem preskusanju

Vzorec: Vodarna Korotan po obdelavi

Stevilka vzorca: 19/145544; Lab. &t.: 19/6530

Namen: Notranji nadzor

Naloga: lzvajane notranjega nadzora Kovod Postojna

Vodja naloge: Gregor Drinovec, san. inz.

Naro¢nik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna

Narogilo: Aneks &t.1 k Pogodbi o opravljanju storitev §t. 34/1-09 oz. 00-563/1, 00-542/1,01.01.2012

Mesto odvzema: vodovod Strane - Hrugevje - Smihel, Vodarna Korotan po obdelavi

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzemvzorca Prevzemvzorca Datum poroéila: 13.12.2019

Datuminura: 10.12.201909:45 Datuminura: 10.12.201912:31

Odvzel: Gregor Drinovec, NLZOH OOZ Koper Prevzel: Alenka Speh

Rezultati preskusanja

Parameter Metoda, Kraj izvedbe Rezultat Erigg - FAmak(Eadlion
. - 150 9308-1:2014,1S0 o 10.12.201913:10
KA be kiegie 9308-1:2014/Amd.1:2016, KP Ll CFUM00mL 43 12 2019 08:21
- IS0 9308-1:2014,1SO . 10.12.201913:10
Eschptotiacol 9308-1:2014/Amd.1:2016, KP niedane CRUMO0mML 43 12 2019 08:21
. . o 10.12.201913:10
Enterokoki 1SO 7899-2:2000, KP ni najdeno CFUM00 mL 13.12.2019 08:21
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list .
Clostridium perfringens RS, §t,19/2004, 1. otka ni najdeno erujogre, AU
; 13.12.2019 08:21
Priloge I11), KP
P ) e , . 10.12.201913:10
Skupno Stevilo mikrocrganizmov pri 22°C IS0 6222:1999, KP ni najdeno CFU/mL 13.12.2019 0821
o i ; s : = 10.12.2019 13:10
Skupno stevilo mikroorganizmov pri 37°C 180 6222:1999, KP ni najdeno CFU/mL 13.12.2019 08:21
Analitik: Odgovorna oseba:
Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob. dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.

Elektronsko podpisal dr, Gorazd Pretnar, univ, dipl. biol. ob 13.12.2019 12:32:36

Rezultati se nanasajo izkljuéno na preskusani vzorec, Porodilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v éasu do zacetka analiz ustrezno hranjen. Vse dodatne infarmacije o opravijenem preskusanju so dostopne na oddelku,
Preverjanje istovetnosti dokumenta: hitp:/iwww.nizoh.sifistovetnost.

Oddelek za mikrobioloske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 171
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp.cma@nlzoh si Orbita®™_IMS ver.: 1.8.1.0
Nacionalni laboratorij za zdravje, ckolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor e A

ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije NEIZ{js previoge perGila:1.4






