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GORAZD PRETNAR

= NACIONALN LABORATORIJ ZA  faiemspemmssouners
W ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Porocilo o izvedeni nalogi

Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Evidenéna oznaka: 4005-09/26759-20/1267

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna
Narocilo: Pogodba $t. 00-563/1 z aneksoma &t. 1in 2, 22.01.2009
Izvajalci: Oddelek za mikrobiolo$ke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper
Vodja naloge: dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.
Koper, 13.01.2020
Analitik: Odgovorna oseba:
Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob. dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.
Elektronsko podpisal Erika Batagelj, univ. dipl. mikrab. ob 13.01.2020 10:06:43 Cas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta,

Porotilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh sifistovetnost.

Oddelek za mikrobioloske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 1/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp cma@nlzoh.si y
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita’LIMS ver.: 1.8.1.0

ID za DDV: S19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X. Banka Slovenije verzija predloge parotila: 1.4



= NACIONALNI LABORATORIJ ZA
W ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Evidenéna oznaka: 4005-09/26759-20/1267

Podatki o vzorcu

Vzorec: PITNA VODA - PIPA NA IZHODU

Stevilka vzorca: 20/1267

Namen: Interni nadzor

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA, JERSICE 3, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: naroénik - Irena Suselj Sajn

Cas odvzema: 09.01.2020 08:20

Mesto odvzema: PLANINA, VODARNA MALNI

Vzorec sprejel: Alenka Speh

Krajin éas sprejema: OMA KOPER, 09.01.2020 12:25

Ocena rezultatov

Prikazani so vsi rezultati preskusanj iz prilog.

Parameter Rezultat Enota Kriterij Skladnost
Koliformne bakterije ni najdeno CFUM00 mL 0 skladen
Escherichia coli ni najdeno CFUM00 mL 0 skladen
Enterokoki ni najdeno CFU/M00 mL 0 skladen
Clostridium perfringens (vkljuéno s sporami) ni najdeno CFUM00 mL 0 skladen
(Clostridium perfringens *)

Stevilo kolonij 22 °C (Skupno stevilo ni najdeno CFU/mL / /
mikroorganizmov pri 22°C *)

Stevilo kolonij 37 °C (Skupno $tevilo ni najdeno CFU/mL 100 skladen
mikroorganizmov pri 37°C %)

*\ oklepaju je navedeno poimenovanje kot na priloZenih porogilih o preskusanju.

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi, Ur list RS, &t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017 , Priloga 1

Priloge porocila:
Porocilo o mikrobiologkem preskusanju z evidenéno oznako 4005-9/26759-20/1267-M

Oddelek za mikrobiologke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 2/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 850, Fi05 66 30 888, E:kp.cma@nizoh.si )
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita™LIMS ver. 1.8.1.0

ID za DDV: SI19651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predioge porotila: 1.4



SLOVENSKA
@3 NACIONALNI LABORATORIJ ZA A sk

ZDRAVJE, OKOLIJE IN HRANO LP-014

CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEY OKOLJA
Evidenéna oznaka: 4005-9/26759-20/1267-M

PorocCilo o mikrobioloSkem preskusanju

Vzorec: PITNA VODA - PIPA NA IZHODU

Stevilkavzorca:  20/1267; Lab. §t.: 20/29

Namen: Interni nadzor

Naloga: Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Vodja naloge: dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna

Narocilo: Pogodba §t. 00-563/1 z aneksoma st. 1in 2, 22.01.2009

Mesto odvzema: PLANINA, VODARNA MALNI

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Sprejemvzorca Datum porocila: 13.01.2020

Datuminura: 09.01.2020 08:20 Datuminura: 09.01.202012:25

Odvzel: narocnik - Irena Sugelj Sajn Sprejel: Alenka Speh

Podatki naro¢nika navedeni na poroéilu o preskusanju so naslednji:
podatki o vzorcu, podatki o odvzemu vzorca (mesto odvzema, datum in ura odvzema,
vzorcevalec).

Rezultati preskusanja

Parameter Metoda, Kraj izvedbe Rezultat Enota Zaéetzl:“;zlafj"“k
; ’ 1SO 9308-1:2014,1S0 it 09.01.2020 12:40
AR faebieetsig 9308-1:2014/Amd. 12016, KP HEICEE CRUA00ML 13012020 08:23
A IS0 9308-1:2014, 1SO — 09.01.202012:40
Eeaia el 9308-1:2014/Amd.1:2016, KP hiejdane CRUAOOmML 43 012020 08:23
] 3 W 09.01.2020 12:40
Enterokoki ISO 7899-2:2000, KP ni najdeno CFUM00 mL 13.01.2020 08:23
Pravilnik o pitni vedi (Ur. list 1
Clostridium perfringens RS, &, 19/2004, 1. tocka ninajdeno crunpgm. 20120201240
: 13.01.2020 08:23
Priloge Ill), KP
T ‘ Creo i _ 10.01.2020 07:45
Skupno $tevilo mikroorganizmov pri 22°C 1506222:1999, KP ninajdeno CFU/mL 13.01.2020 0823
N ; R ; . 09.01.2020 12:40
Skupno &tevilo mikroorganizmov pri 37°C IS0 6222:1999, KP ni najdeno CFUfmL 13.01.2020 08:23
Analitik: Odgovorna oseba:
Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob. dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.
Elektronsko podpisal Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob. ob 13.01.2020 10:06:43 Elektronsko podpisal dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol. ob 13.01.2020 14:24:38

Rezultati se nanasajo izklju¢no na preskudani vzorec. Porodilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celot. Ne sme se uporabliati v reklamne namene.
Vzorec je bil v Easu od sprejema vzorca do zacetka analiz ustrezno hranjen, Rezultati se nanasajo na prejeti vzorec.

Vse dodatne informacije o opravlienem preskusanju so dostopne na oddelku.

Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nizoh.sifistovetnost.

Oddelek za mikrobioloske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 1M1
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp.cma@nizoh.si Orbita* LIMS ver.: 1.8.1.0
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1. 2000 Maribor i =

ID za DDV: S119651295; TRR: $15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenie verz predioge poreolia; 1.4
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LILJANA RUSNJAK
OKA Koper

= NACIONALN LABORATORIJ ZA  fmsisenos siumens
W ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Poroéilo o izvedeni nalogi

Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Evidenéna oznaka: 1005-09/26190-20/1295

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna

Narogilo: Pogodba §t. 00-563/1 z aneksoma &t. 1in 2, 22.01.2009

Izvajalci: Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vodja naloge: Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem.,spec.san.kem.

Koper, 14.01.2020

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev
Vodja naloge: okolja Koper
Vodja oddelka:
Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem.,spec.san.kem.
ilj &nj .varst.nar.
Elektronsko podpisal Nadja Mrmolja, univ.dipl kem., spec.san.kem. ob 14.01.2020 L IJana Rusnjak‘ (Hay.vd BLAH

10:56:36 Cas certificiranega podpisa namestnika in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani
dokumenta.

Porocilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http:/f/www.nlzoh si/istovetnost.

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 1/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, E:liljana.rusnjak@nlzoh si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.8.1.0
ID za DDV: $119651295; TRR: SI5601100-8000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predloge porogila: 1.4



7=>  NACIONALNI LABORATORI ZA
W ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Evidenéna oznaka: 1005-09/26190-20/1295

Podatki o vzorcu

Vzorec: Planina, Vedarna Malni - pitna voda

Stevilka vzorca: 20/1295

Namen: Interni nadzor

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA, JERSICE 3, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: naroénik - Irena Suselj Sajn

Cas odvzema: 09.01.202008:20

Mesto odvzema: Planina, Vodarna Malni - pipa naizhodu

Vzorec sprejel: Teja Melinc

Krajin ¢as sprejema:  Koper, 09.01.202012:25

Ocena rezultatov
Prikazani so vsi rezultati preskusany iz prilog.

lzrazen

Parameter Rezultat Enota K Kriterij Skladnost
ot/na

Motnost on NTU 1 skladen
pH 7.92 6.5-95 skladen
Elektri¢na prevodnost (20°C) 354 pSicm 2500 skladen
Amonij <0.026 mg/L NH4 0.50 skladen
Nitrit <0.010 mg/L NO2 05 skladen
Permanganatni indeks (oksidativnost) 0.95 mgiL 02 5 skladen
Barva (436 nm) <01 m-1 / {

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi, Ur list RS, §t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017 , Priloga 1

Priloge porocila:
Porocilo o kemijskem preskusanju z evidenéno oznako 1005-9/26190-20/1295-K

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 2/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, E:liljana.rusnjak@nlzoh si o
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.8.1.0

ID za DDV: SI19651295: TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predioge porotila: 1.4



SLOVENSKA
= NACIONALNI LABORATORIJ ZA e oot
@ ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO af rou

Rezultati oznateni z # oz. neakreditirano

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZlVlL, VODIN se nanasajo na neakreditirano dejavnost
DRUGIH VZORCEYV OKOLJA

Evidenéna oznaka: 1005-9/26190-20/1295-K

Porocilo o kemijskem presku$anju

Yzorec: Planina, Vodarna Malni - pitna voda

Stevilka vzorca: 20/1295

Namen: Interni nadzor

Naloga: Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Vodja naloge: Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem.,spec.san.kem.

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna

Narocilo: Pogodba &t. 00-563/1 z aneksoma §t. 1in 2, 22.01.2009

Mesto odvzema: Planina, Vodarna Malni - pipa na izhodu

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzemvzorca Sprejemvzorca Datum porocila: 14.01.2020

Datuminura: 09.01.202008:20 Datuminura: 09.01.202012:25

Odvzel: naroénik - Irena Suselj Sajn Sprejel: Teja Melinc

Podatki naro¢nika navedeni na poroéilu o preskuganju so naslednji:
podatki o vzorcu, podatki 0 odvzemu vzorca (mesto odvzema, datum in ura odvzema, vzoréevalec).

Rezultati preskusanja

# Rezultati oznaceni z # se nanadajo na neakreditirano dejavnost

3 Zatetek
Rezultat lzrazen Metoda s
kljuéek
Parameter Opomba Enota  \otima Kraj izvedbe g
: 09.01.20
Motnost 0.11 NTU I1SO 7027-1:2016, KP 09.01.20
: 09.01.20
pH 7.92 ISO 10523:2008, KP 09.01.20
Meritev opravijena pri T= 24,9°C
Elektricna prevodnost (20°C) 354 # uS/cm EN 27888:1993, KP ggg}gg
3 . 10.01.20
Amonij <0.026 mg/L NH4 1SO 7150-1:1984, KP 10.01.20
- 10.01.20
Nitrit <0.010 mg/L NO2 SISTEN 26777: 1996, KP 10.01.20
2 " : 10.01.20
Permanganatni indeks (oksidativnost) 095 mgiL 02 EN IS0 8467:1995, KP 10.01.20
SIST EN IS0 7887:2012 09.01.20
Bava {436, e - metoda BI', KP 09.01.20
Meritev opravijena pri pH= 7,9.
[1] Meritev je opravijena pri 436 nm v 5 cm kiveti.
Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naroénika.
Vodja oddelka:
Liljana Rusnjak, mag.varst.nar.
Elektronsko podpisal Liljana Rusnjak, mag.varst.nar. ob 15,01.2020 12:23:38
Rezultati se nanaSajo izkljutno na preskusani vzorec. Porotilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporablati v reklamne namene.
Vzorec je bil v Casu od sprejema vzorca do zacetka analiz ustrezno hranjen, Rezultali se nanasajo na prejeti vzorec.
Vse dodatne informacije o opravijenem preskuSanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http:/www.nlzoh.sifistovetnost.
Qddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 1/1

Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, E:liljana.rusnjak@nizoh si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
ID za DDV: 5119651295, TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

Orbita®LIMS ver.: 1.8.1.0
verzija predioge porotila: 1.2
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GORAZD PRETNAR
OMA Koper

e NACIONALNI LABORATORIJ ZA P o o srsovemomt
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Porogilo o izvedeni nalogi

Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Evidenéna oznaka: 4005-09/26759-20/1272

Naroc¢nik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna
Narocilo: Pogodba §t. 00-563/1 z aneksoma &t. 1in 2, 22.01.2009
Izvajalci: Oddelek za mikrobiologke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper
Vodja naloge: dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.
Koper, 13.01.2020
Analitik: Odgovorna oseba:
Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob. dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.
Elekironsko podpisal Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob. ob 13.01.2020 10:13:11 Cas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Porocilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www .nlzoh.si/istovetnost.

Oddelek za mikrobiolodke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 1/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp.cma@nlzoh.si .
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.6.1.0

ID za DDV: SI19651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predioge porocila: 1.4



ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

W’S NACIONALNI LABORATORIJ ZA

Evidentna oznaka: 4005-09/26759-20/1272

Podatki o vzorcu

Vzorec: PITNA VODA - PIPA NA IZHODU

Stevilka vzorca: 20/1272

Namen: Interni nadzor

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O,
POSTOJNA, JERSICE 3, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: naro&nik - Irena Suselj Sajn

Cas odvzema: 09.01.2020 10:10

Mesto odvzema: OREHEK, VODARNA KOROTAN

Vzorec sprejel: Alenka Speh

Krajin ¢as sprejema: OMA KOPER, 09.01.2020 12:25

Ocena rezultatov

Prikazani so vsi rezultati preskusanj iz prilog.

Parameter Rezultat Enota Kriterij Skladnost
Koliformne bakterije ni najdeno CFUN00 mL 0 skladen
Escherichia coli ni najdeno CFUM00 mL 0 skladen
Enterokoki ni najdenc CFUM00 mL 0 skladen
Clostridium perfringens (vkljuéno s sporami) ninajdeno CFUM00 mL 0 skladen
(Clostridium perfringens *)

Stevilo kolonij 22 °C (Skupno $tevilo ninajdenc CFU/mL ! /
mikroorganizmov pii 22°C %)

Stevilo kolonij 37 °C (Skupno Stevilo najdeno (<4) CFU/mL 100 skladen

mikroorganizmov pri 37°C %)
*V oklepaju je navedeno poimenovanje kot na priloZenih porogilih o preskusanju.

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi, Ur list RS, §t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017 , Priloga 1

Priloge poroéila:
Porodilo o mikrobiologkem preskusanju z evidenéno oznako 4005-9/26759-20/1272-M

Oddelek za mikrobiolo$ke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 2/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp.cma@nlzoh.si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Crbita®LIMS ver: 1.6.1.0

ID za DDV: S119651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLISI2X, Banka Slovenije veizija predioge porotila: 1.4



SLOVENSKA
‘ AKREDITACUA
SIST EN ISO/IEC 17025
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ZDRAVIJE, OKOLIJE IN HRANO

CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA

QQ NACIONALNI LABORATORIJ ZA

Evidenéna oznaka: 4005-9/26759-20/1272-M

PorocCilo o mikrobioloSkem preskuSanju

PITNA VODA - PIPA NA IZHODU
20/M272; Lab. §t.: 20/33

Interni nadzor

Vzorec:
Stevilka vzorca:
Namen:
Naloga: Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Vodja naloge: dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.

Naro¢nik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna
Narocilo: Pogodba &t. 00-563/1 z aneksoma &t. 1in 2, 22.01.2009

OREHEK, VODARNA KOROTAN
Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Mesto odvzema:
Stanje vzorca:

Odvzemvzorca Sprejemvzorca Datum poroéila: 13.01.2020
Datuminura: 09.01.2020 10:10 Datuminura: 09.01.2020 12:25
Odvzel: naro&nik - Irena Suselj Sajn Sprejel: Alenka Speh

Podatki narognika navedeni na porocilu o preskus$anju so nasledniji:
podatki o vzorcu, podatki o odvzemu vzorca (mesto odvzema, datum in ura odvzema,
vzoréevalec).

Rezultati preskusanja

Parameter Metoda, Kraj izvedbe Rezultat Enota Zac':eteai;g z"azlzljuéek
: . IS0 9308-1:2014, 1SO -r 09.01.2020 12:40
Hiifometiokierle 9308-1:2014/Amd.1:2016, KP hifigidera CRURO0OML 43 01 2020 08:29
T IS0 9308-1:2014, 1SO _— 09.01.2020 12:40
EBIE e 9308-1:2014/Amd.1:2016, kP L CFUMOOmL 4301 2020 08:29
' ; g 09.01.2020 12:40
Enterokoki ISO 7899-2:2000, KP ni najdeno CFUM00 mL 13.01.2020 08:29
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list "
Clostridium perfringens RS, &, 19/2004, 1. tocka ninajdeno CFUM00 mL ?gg}gggg :Jggg
Priloge Ill), KP ‘= ]
ey AL ; . : . 10.01.2020 07:45
Skupno Stevilo mikroorganizmov pri 22°C 150 6222:1999, KP ni najdeno CFU/mL 13.01.2020 08:29
Skupno Stevilo mikroorganizmov pri 37°C 1506222:1999, KP najdeno (<4) CFU/mL 09012020 1422

13.01.2020 08:29

Analitik:
Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob.

Odgovorna oseba:
dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.

Elektronsko podpisal Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob. ob 13.01.2020 10:13:11 Elektronsko podpisal dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol. ob 13.01.2020 14.27:52

Rezultati se nanadajo izkljuéno na preskusani vzorec. Porocilo se brez pisnega dovelienja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
\Vzore¢ je bil v ¢asu od sprejema vzorca do zatetka analiz ustrezno hranjen. Rezultati se nanagajo na prejeti vzorec.

Vse dodatne informacije o opravijenem presku$anju so dostopne na oddelku.

Preverjanje istovetnosti dokumenta: hitp://www.nizoh.sifistovetnost.

Stran: 1/1

Orbita®LIMS ver.: 1.8.1.0
verzija predloge porotila: 1.1

Oddelek za mikrobiolo$ke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp.cma@nlzoh.si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

ID za DDV: S112651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije
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2020.01.1512:27:51
LILJANA RUSNJAK

wts NACIONALNI LABORATORIJ ZA P ez ssiovemos

ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Porocilo o izvedeni nalogi

Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Evidenéna oznaka: 1005-09/26190-20/1318
Narognik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna
Narogilo: Pogodba t. 00-563/1 z aneksoma §t. 1in 2, 22.01.2009
Izvajalci: Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper
Vodja naloge: Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem.,spec.san kem.
Koper, 14.01.2020
Oddelek za kemijske analize zivil, vod in drugih vzorcev
Vodja naloge: okolja Koper

Vodja oddelka:
Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem.,spec.san.kem.
Liliana Rusnjak, mag.varst.nar.

Cas certificiranega podpisa namestnika in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani
dokumenta.

il)elélzro%ska padpisal Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem. spec.san.kem. ob 14.01.2020
:32.5

Porocilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http:/www.nlzoh.si/istovetnost.

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 1/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, E:liljana rusnjak@nlzoh si B
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.8.1.0

ID za DDV: 5119651295; TRR: SI15601100-5000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predioge porotila: 1.4



ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

@'5 NACIONALNI LABORATORIJ ZA

Evidenéna oznaka: 1005-09/26190-20/1318

Podatki o vzorcu

Vzorec: Strane, rezervoar Strane - pitna voda

Stevilka vzorca: 20/1318

Namen: Interni nadzor

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA, JERSICE 3, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: naroénik - Irena Suselj Sajn

Cas odvzema: 09.01.202011:20

Mesto odvzema: Strane, rezervoar Strane - pipa naizhodu

Vzorec sprejel: Teja Melinc

Krajin ¢as sprejema:  Koper, 09.01.2020 12:25

Ocena rezultatov
Prikazani so vsi rezultati preskusanj iz prilog.

lzrazen

Parameter Rezultat Enota kit Kriterij Skladnost
Motnost <0.10 NTU 1 skladen
pH 8.12 6.5-95 skladen
Elektricna prevodnost (20°C) 207 uSfem 2500 skladen
Amonij <0.026 mg/L NH4 0.50 skladen
Nitrit <0.010 mg/L NO2 05 skladen
Permanganatni indeks (oksidativnost) <0.50 mg/L 02 5 skladen
Barva (436 nm) <0.1 m-1 / /

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi, Ur list RS, §t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017 , Priloga 1

Priloge poroéila:
Porocilo o kemijskem preskuanju z evidenéno oznako 1005-9/26190-20/1318-K

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 2/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria, T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, E:liljana.rusnjak@nlzoh si e )
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.6.1.0

ID za DDV: S119651295; TRR: 515601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predloge porotila: 1.4



SLOVENSKA
@3 NACIONALNI LABORATORI ZA A MIHEDFACIA

ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO LP-014

Rezultati oznaéeni z # oz. neakreditirano

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN sk Alnadaio i vtk divas desvacst
DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 1005-9/26190-20/1318-K

Porocilo o kemijskem preskusanju

Vzorec: Strane, rezervoar Strane - pitna voda

Stevilka vzorca: 20/1318

Namen: Interni nadzor

Naloga: Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Vodja naloge: Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem.,spec.san.kem.

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna

Naroéilo: Pogodba &t. 00-563/1 z aneksoma &t. 1in 2, 22.01.2009

Mesto odvzema:  Strane, rezervoar Strane - pipa na izhodu

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzemvzorca Sprejemvzorca Datum porocila: 14.01.2020

Datuminura: 09.01.202011:20 Datuminura: 09.01.202012:25

Odvzel: naroénik - Irena Suselj Sajn Sprejel: Teja Melinc

Podatki naroénika navedeni na porocilu o presku$anju so nasledniji:
podatki o vzorcu, podatki o odvzemu vzorca (mesto odvzema, datum in ura odvzema, vzoréevalec).

Rezultati preskusanja

# Rezultati oznaceni 2 # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

3 Zadetek/
Rezultat lzrazen Metoda o
kljuéek
Fagantater Opomba Encts kot/na Kraj izvedbe ziniﬁ'éi
Motnost <0.10 NTU ISO7027-1:2016, KP ggg}gg
oH 812 150105232008, kP 00 o)
Meritev opravijena pri T= 25,0°C
Elektriéna prevodnost (20°C) 207 # pS/em EN 27888:1993, KP ggg}gg
Amonij <0.026 ma/L NH4 150 7150-1:1984, KP 1881 gg
_— ‘ 10.01.20
Nitrit <0.010 mg/L NO2 SIST EN 26777: 1996, KP 10.01.20
3 g ) 10.01.20
Permanganatni indeks (oksidativnost) <0.50 mgiL 02 ENISO 8467:1995, KP 10.01.20
SIST EN ISO 7887:2012 09.01.20
Eratia L3 ) s - metoda Bl KP 09.01.20
Meritev opravijena pri pH=8,1.
[1] Meritev je opravijena pri 436 nm v 5 cm kiveti.
Vodja oddelka:
Liljana Ruénjak, mag.varst.nar.
Elektronsko podpisal Liljana Rugnjak, mag.varst.nar. ob 15.01.2020 12:27:51
Rezultati se nanasajo izkljucéno na preskusani vzorec. Porogilo se brez pisnega dovolienja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v Casu od sprejema vzorca do zaCetka analiz ustrezno hranjen. Rezultati se nanaajo na prejeti vzorec
Vse dodatne informacije o opravijenem presku$anju so dostopne na oddelku
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http:/www.nizoh sifistovetnost
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 111
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, E:liljana rusnjgk@nlzoh si Orbita®LIMS ver - 18.1.0

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

ID za DDV: SI19651295, TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije MER g Pl






NLZOH

2020.01.13 14:28:27
GORAZD PRETNAR

= NACIONALNI LABORATORIJ ZA i o oot
W ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Poro¢ilo o izvedeni nalogi

Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Evidenéna oznaka: 4005-09/26759-20/1273

Naro¢nik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna
Narogilo: Pogodba §t. 00-563/1 z aneksoma &t. 1in 2, 22.01.2009
lzvajalci: Oddelek za mikrobioloSke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper
Vodja naloge: dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.
Koper, 13.01.2020
Analitik: QOdgovorna oseba:
Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob. dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.
Elektronsko podpisal Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob. ob 13.01.2020 10:13:47 Cas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Porocilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://iwww.nlzoh sifistovetnost.

Oddelek za mikrobioloke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 1/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp.cma@nlzoh.si

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita’LIMS ver.: 1.8.1.0
1D za DDV: SI119651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije veizija predioge porotila: 1.4



7=>  NACIONALNI LABORATORI! ZA
W ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Evidenéna oznaka: 4005-09/26759-20/1273

Podatki o vzorcu

Vzorec: PITNA VODA - PIPA NA 1IZHODU

Stevilka vzorca: 20/1273

Namen: Interni nadzor

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA, JERSICE 3, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: naroénik - Irena Suselj Sajn

Cas odvzema: 09.01.2020 10:30

Mesto odvzema: SMIHEL POD NANOSOM, KONTEJNER

Vzorec sprejel: Alenka Speh

Krajin ¢as sprejema: OMA KOPER, 09.01.2020 12:25

Ocena rezultatov

Prikazani so vsi rezultati presku$anj iz prilog.

Parameter Rezultat Enota Kriterij Skladnost
Koliformne bakterije ni najdenc CFUM00 mL 0 skladen
Escherichia coli ni najdeno CFUM00 mL 0 skladen
Enterokoki ninajdeno CFUM00 mL 0 skladen
Clostridium perfringens (vkljuéno s sporami) ni najdeno CFUM00 mL 0 skladen
(Clostridium perfringens *)

Stevilo kolonij 22 °C (Skupno $tevilo ni najdeno CFU/mL / /
mikroorganizmov pri 22°C *)

Stevilo kolonij 37 °C (Skupno §tevilo najdeno (<4} CFU/mL 100 skladen
mikroorganizmov pri 37°C )

*V oklepaju je navedeno poimenovanje kot na priloZenih porogilih o preskusaniju.

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi, Ur list RS, §t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017 , Priloga 1

Priloge porodila:
Porodilo o mikrobiologkem preskusanju z evidenéno oznako 4005-9/26759-20/1273-M

Oddelek za mikrobicloZke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 2/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, Eikp.crma@nizoh.si i
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomnajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.8.1.0

1D za DDV: SI119651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predloge porodila: 1.4



ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO LP-014

CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEYV OKOLJA

SLOVENSKA
Q’S NACIONALNI LABORATORIJ ZA A ARERDTACUN

Evidenéna oznaka: 4005-9/26759-20/1273-M

PorocCilo o mikrobioloSkem preskus$anju

Vzorec: PITNA VODA - PIPA NA IZHODU

Stevilka vzorca: 20/1273; Lab. &t.: 20/34

Namen: Interni nadzor

Naloga: Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Vodja naloge: dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna

Narocilo: Pogodba &t. 00-563/1 z aneksoma &t. 1in 2, 22.01.2009

Mesto odvzema: SMIHEL POD NANOSOM, KONTEJNER

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Sprejemvzorca Datum poroéila: 13.01.2020

Datuminura: 09.01.2020 10:30 Datuminura: 09.01.2020 12:25

Odvzel: naroénik - Irena Sugelj Sajn Sprejel: Alenka Speh

Podatki narocnika navedeni na porocilu o preskusanju so naslednji:
podatki o vzorcu, podatki o odvzemu vzorca (mesto odvzema, datum in ura odvzema,
vzoréevalec).

Rezultati preskusanja

Parameter Metoda, Kraj izvedbe Rezultat Enota Zat‘:eteal:‘ziazléljuéek
; : IS0 9308-1:2014, 1SO s 09.01.2020 12:40
MR 9308-1:2014/Amd. 12016, KP i CRUMO0ML 43 01,2020 08:30
o IS0 9308-1:2014, 1SO —_— 09.01.2020 12:40
Excherietiai i 9308-1:2014/Amd. 12016, KP hihefeen CRUMO0ML 43 01,2020 08:30
. : o 09.01.2020 12:40
Enterokoki ISO 7899-2:2000, KP ninajdeno CFU/00 mL 13.01.2020 08:30
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list :
Clostridium perfringens RS, &, 19/2004, 1. tocka ninajdeno CFUM00 mL 030100 12j40
; 13.01.2020 08:30
Prilage lll), KP
N ) - } _— 10.01.2020 07:45
Skupno $tevilo mikroorganizmov pri 22°C 1506222:1999, KP ninajdeno CFU/mL 13.01.2020 08:30
gy s o ; o . ; 09.01.2020 12:40
Skupno $tevilo mikroorganizmov pri 37°C 1S06222:1999, KP najdeno (<4) CFU/mL 13.01.2020 08:30
Analitik: Odgovorna oseba:
Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob. dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.
Elektronsko podpisal Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob. ob 13.01.2020 10:13:47 Elektronska podpisal dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol. ob 13.01.2020 14:28:27

Rezultati se nanasajo izkljuéna na preskusani vzorec. Porogilo se brez pisnega dovolienja oddelka ne sme reproducirati, razen v celotl. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzarec je bil v ¢asu od sprejema vzorca do zaetka analiz ustrezno hranjen. Rezultati se nanadajo na prejeti vzorec,

V/se dodatne informacije o opravljenem preskusanju so dostopne na oddelku.

Preverjanje istovetnosti dokumenta: hitp://www.nlzoh.sifistovetnost.

Oddelek za mikrobicloske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 1/1
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 850, F:06 66 30 888, E:kp.cma@nizoh.si Orbita®LIMS ver.: 1.8.1.0
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor : }

ID za DDV: SI19651295; TRR: S15601100-6000043285. BIC: BSLJSIZX, Eanka Slovenie VoIE]ja pretage porose: 1.1
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LILJANA RUSNJAK
OKA Koper

= NACIONALNI LABORATORIJ ZA P o o SEkvemoRt
ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Poroéilo o izvedeni nalogi

Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Evidenéna oznaka: 1005-09/26190-20/1314

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNAVODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna

Narogilo: Pogodba §t. 00-563/1 z aneksoma §t. 1in 2, 22.01.2009

lzvajalci: Oddelek za kemijske analize zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vodja naloge: Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem.,spec.san.kem.

Koper, 14.01.2020

Oddelek za kemijske analize zivil, vod in drugih vzorcev
Vodja naloge: okolja Koper

Vodja oddelka:
Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem.,spec.san. kem.

Liljana Rusnjak, mag.varst.nar.
Elektronska podpisal Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem. ,spec.san.kem. ob 14.01.2020 J jaK, g

10:23:53 Cas certificiranega podpisa namestnika in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani
dokumenta.

Porocilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www .nlzch si/istovetnost.

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 1/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, Elijana rusnjak@nlzoh si o
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.8.1.0

ID za DDV: SI19651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predloge porotila: 1.4
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Evidenéna oznaka: 1005-09/26190-20/1314

Podatki o vzorcu

Vzorec: Orehek, vodarna Korotan- pitna voda

Stevilka vzorca: 20/1314

Namen: Interni nadzor

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O,,
POSTOJNA, JERSICE 3, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: naroénik - Irena Suselj Sajn

Cas odvzema: 09.01.202010:10

Mesto odvzema: Orehek, vodarna Korotan - pipa na izhodu

Vzorec sprejel: Teja Melinc

Krajin ¢as sprejema:  Koper, 09.01.202012:25

Ocena rezultatov

Prikazani so vsi rezultati preskusanj iz prilog.

lzrazen

Parameter Rezultat Enota kot/na Kriterij Skladnost
Motnost <0.10 NTU 1 skladen
pH 761 6.5-9.5 skladen
Elekiri¢na prevodnost (20°C) 334 pS/em 2500 skladen
Amonij <0.026 mg/L NH4 0.50 skladen
Nitrit <0.010 mg/L NO2 0.5 skladen
Barva (436 nm) <0.1 m-1 / /
Aluminij <10 pall Al 200 skladen
Celotni organski ogljik - TOC 0.63 mg/L € / /

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi, Ur list RS, §t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017 , Priloga 1

Priloge porocila:
Poroéilo 0 kemijskem preskusanju z evidenéno oznako 1005-9/26190-20/1314-K

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 2/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, E:lijana.rusnjak@nlzoh si -
Nacicnalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver: 1810

ID za DDV: SI19651295: TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predloge porotila: 1.4



ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO ‘ .*-P-°14 ”

CE NTER ZA KEMIJSKE ANALIZE 2|V|L, VOD |N se nanasajc na neakredilirano dejavnost
DRUGIH VZORCEV OKOLJA

SLOVENSKA
@3 NACIONALNI LABORATORIJ ZA A s ey

Evidenéna oznaka: 1005-9/26190-20/1314-K

Porocilo o kemijskem presku$aniju

\!zorec: Orehek, vodarna Korotan- pitna voda

Stevilka vzorca: 20/1314

Namen: Interni nadzor

Naloga: Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Vodja naloge: Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem.,spec.san.kem.

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna

Narogilo: Pogedba st. 00-563/1 z aneksoma §t. 1in 2, 22.01.2009

Mesto odvzema: Orehek, vodarna Korotan - pipa na izhodu

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzemvzorca Sprejemvzorca Datum poroéila: 14.01.2020

Datuminura: 09.01.202010:10 Datuminura: 09.01.202012:25

Odvzel: naroénik - Irena Suselj Sajn Sprejel: Teja Melinc

Podatki naroénika navedeni na poroéilu o preskuganju so nasledniji:
podatki o vzorcu, podatki o odvzemu vzorca (mesto odvzema, datum in ura odvzema, vzoréevalec).

Rezultati preskusanja

# Rezultati oznateni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

Rezultat lzrazen Metoda Zatetok/
ljucek
PArmSter Opomba nta kot/na Kraj izvedbe z:',‘,;f.‘;:
; 09.01.20
Motnost <0.10 NTU SO 7027-1:2016, KP 09.01.20
: 09.01.20
pH 7.61 ISO 10523:2008, KP 09.01.20
Meritev opravljena pri T= 25,0°C
Elekiriéna prevodnost (20°C) B 4 uSfem EN 27888:1993, KP e
. . 10.01.20
Amonij <0.026 mg/L NH4 ISO7150-1:1984, KP 10.01.20
Nitit <0.010 mgl  NO2  SISTEN26777:1996,kp 100120
’ ' ' 10.01.20
SIST EN ISO 7887:2012 09.01.20
Benva (6} 0 I metoda B, KP 09.01.20
Meritev opravijena pri pH= 7,6.
G SIST EN ISO 15586:2003, 13.01.20
Aluminij <10 # pgiL Al KP 13.01.20
) - 13.01.20
Celotni organski ogljik - TOC 0.63 mg/L C ISO 8245: 1999¢, KP 13.01.20
[1] Meritev je opravijena pri 436 nm v 5 cm kiveti.
[2] Metoda dologanja crganskega ogljika temelji na postopku nakisanja in prepihovanja vzorca (NPOC).
Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naroénika.
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 1/2

Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, E:liljana.rusnjak@nlzoh si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
1D za DDV: SI119651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

Orbita®LIMS ver.: 1.8.1.0
verzija predloge porotila: 1.2



AKREDITACIJA

SLOVENSKA
= NACIONALNI LABORATORIJ ZA ‘ SIST EN S0/IEC 17025
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO ‘ LP-014

Rezultati oznaieni z # oz. neakreditirano

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, VODIN se nanadajo na neakreditirano dejavnost
DRUGIH VZORCEY OKOLJA
Evidenéna oznaka: 1005-9/26190-20/1314-K

Vodja oddelka:
Liljana Rusnjak, mag.varst.nar.

Elektronsko podpisal Liljana Rusnjak, mag.varst nar. ob 15.01.2020 12:26:26

Rezultati se nanasajo izkljuéno na preskusani vzorec. Porocilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v éasu od sprejema vzorca do zacetka analiz ustrezno hranjen. Rezultati se nanadajo na prejeti vzorec.

se dodatne informacije o opravljenem preskusanju so dostopne na oddelku.

Preverjanje istovetnosti dokumenta: http:/fwww.nlzoh.sifistovetnost.

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 2/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, E:liljana.rusnjak@nlzoh si Orbita®LIMS ver: 18.1.0
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor verzija predioge por&ﬁila 1'2

ID za DDV: S119651295; TRR: S15601100-6000043285, BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije
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GORAZD PRETNAR
OMA Koper

Q’s NACIONALNI LABORATORLJ ZA P s o sstovesion

ZDRAVIJE, OKOLJE IN HRANO

Porocilo o izvedeni nalogi

Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Evidenéna oznaka: 4005-09/26759-20/1278

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna
Narogilo: Pogodba &t. 00-563/1 z aneksoma §t. 1in 2, 22.01.2009
Izvajalci: Oddelek za mikrobioloSke analize zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper
Vodja naloge: dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.
Koper, 13.01.2020
Analitik: Odgovorna oseba:
Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob. dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.
Elektronsko podpisal Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob. ob 13.01.2020 10:15:31 Cas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poroéilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http:/fwww.nlzoh si/istovetnost.

Oddelek za mikrobiolo$ke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 1/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp.cma@nizoh.si ‘
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.8.1.0

ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X. Banka Slovenije verzija predloge porotila: 1.4



ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

@3 NACIONALNI LABORATORIJ ZA

Evidenéna oznaka: 4005-09/26759-20/1278

Podatki o vzorcu

Vzorec: PITNA VVODA - PIPA NA [ZHODU

Stevilka vzorca: 20/1278

Namen: Interni nadzor

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA, JERSICE 3, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: naroénik - Irena Suselj Sajn

Cas odvzema: 09.01.2020 11:20

Mesto odvzema: STRANE, REZERVOAR STRANE

Vzorec sprejel: Alenka Speh

Krajin ¢as sprejema: OMA KOPER, 09.01.2020 12:25

Ocena rezultatov

Prikazani so vsi rezultati presku$anj iz prilog.

Parameter Rezultat Enota Kriterij Skladnost
Koliformne bakterije ni najdeno CFUM00 mL 0 skladen
Escherichia coli ni najdeno CFUM00 mL 0 skladen
Enterokoki ni najdeno CFUM00 mL 0 skladen
Clostridium perfringens (vkljuéno s sporami) ni najdeno CFUM00 mL 0 skladen
(Cfosfridt’um pertringens *)

Stevilo kolonij 22 °C (Skupno Stevilo ni najdeno CFU/mL / /
mikroorganizmov pri 22°C *)

Stevilo kolonij 37 °C (Skupno Stevilo ni najdeno CFU/mL 100 skladen

mikroorganizmov pri 37°C %)
*V oklepaju je navedeno poimenovanje kot na priloZenih porogilih o preskusaniju.

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi, Ur list RS, &t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017 , Priloga 1

Priloge poroéila:
Porotilo o mikrobiolodkem preskusanju z evidenéno oznako 4005-9/26759-20/1278-M

Oddelek za mikrobioloike analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 2/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp.cma@nlzoh.si o
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita*LIMS ver: 1.6.1.0

ID za DDV: S119651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predioge porotila: 1.4



SLOVENSKA
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ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO LP-014

CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidencna oznaka: 4005-9/26759-20/1278-M

Porocilo o mikrobioloSkem presku$anju

Vzorec: PITNA VODA - PIPA NA IZHODU

Stevilka vzorca: 20/1278; Lab. §t.: 20/37

Namen: Interni nadzor

Naloga: Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Vodja naloge: dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.

Naro¢nik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna

Narocilo: Pogodba §t. 00-563/1 z aneksoma &t. 1in 2, 22.01.2009

Mesto odvzema: STRANE, REZERVOAR STRANE

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Sprejemvzorca Datum porocila: 13.01.2020

Datum inura: 09.01.2020 11:20 Datuminura: 09.01.2020 12:25

Odvzel: naroénik - Irena Suselj Sajn Sprejel: Alenka Speh

Podatki naro¢nika navedeni na porocilu o preskusanju so naslednji:
podatki o vzorcu, podatki o odvzemu vzorca (mesto odvzema, datum in ura odvzema,
vzorcevalec).

Rezultati preskusanja

Parameter Metoda, Kraj izvedbe Rezultat Erols  FobetKlizainiek
' y 1S09308-1:2014, 1SO P 09.01.2020 12:40
Holformne haierig 9308-1:2014/Amd.1:2016, KP el L CRUA00ML 43 012020 08:32
i IS0 9308-1:2014, 1SO — 09.01.2020 12:40
Escherichia ool 9308-1:2014/Amd.1:2016, KP AETRRISTE CRUMNOOME 43,01 2020 08:32
: ; 5 09.01.202012:40
Enterokoki SO 7899-2:2000, KP ninajdenc CFUN00 mL 13.01.2020 0832
Pravilnik o pitni vodi (Ur. list )
Clostridium perfringens RS, 31, 19/2004, 1. totka ninajdeno GFiiogmL. 9901202012940
h 13.01.2020 08:32
Priloge Ill), KP
i ) s 3 = 10.01.2020 07:45
Skupno $tevilo mikroorganizmov pri 22°C 150 6222:1999, KP ninajdeno CFU/mL 13.01.2020 08-32
R . - ) - 09.01.2020 12:40
Skupna $tevilo mikrocrganizmov pri 37°C IS0 6222:1999, KP ninajdeno CFU/mL 13.01.2020 08.32
Analitik: Odgovorna oseba:
Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob. dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.
Elektronsko podpisal Erika Batagel], univ. dipl. mikrob. ob 13.01.2020 10:15:31 Elektronska padpisal dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol, ob 13.01.2020 14:30:32

Rezultati se nanasajo izkljuéno na presku$ani vzorec. Porogilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v Casu od sprejema vzorca do zacetka analiz ustrezno hranjen. Rezultati se nanagajo na prejeti vzorec,

Vse dodatne informacije o opravljenem preskudanju so dostopne na oddelku.

Preverjanje istovetnosti dokumenta: http:/www.nlzoh.sifistovetnost.

Oddelek za mikrobioloske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 1/1
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 €6 30 850, F:05 66 30 888, E:kp.cma@nizoh si Orbita*LIMS ver: 1.8.1.0
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor .

ID za DDV: SI119651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Barka Slovenije Ve predioge oY, 1
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LILJANA RUSNJAK

= NACIONALNI LABORATORL] ZA i o v
ZDRAVIE, OKOLIJE IN HRANO

Porocilo o izvedeni nalogi

Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Evidenéna oznaka: 1005-09/26190-20/1316

Narognik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna

Narogilo: Pogodba &t. 00-563/1 z aneksoma §t. 1in 2, 22.01.2009

Izvajalci: Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vodja naloge: Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem.,spec.san kem.

Koper, 14.01.2020

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev
Vodja naloge: okolja Kaper

Vodja oddelka:
Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem.,spec.san.kem.
Elektransko padpisal Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem. spec san kem. ob 14.01.2020 Lijeria Rusnjak, mag ¥arst.nar.

10:30:33 Cas certificiranega podpisa namestnika in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani
dokumenta.

Porocilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh si/istovetnost.

Oddelek za kemijske analize tivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 1/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, E:liljana rusnjak@nlzoh si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.8.1.0
ID za DDV: S119651295; TRR: $15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predloge porotila: 1.4



ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Wﬂs NACIONALNI LABORATORIJ ZA

Evidenéna oznaka: 1005-09/26190-20/1316

Podatki o vzorcu

Vzorec: Smihel pod Nanosom, kontejner - pitna voda

Stevilka vzorca: 20/1316

Namen: Interni nadzor

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA, JERSICE 3, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: naroé&nik - Irena Suselj Sajn

Cas odvzema: 09.01.2020 10:30

Mesto odvzema: Smihel pod Nanosom, kontejner - pipa na izhodu

Vzorec sprejel: Teja Melinc

Krajin ¢as sprejema: Koper, 09.01.2020 12:25

Ocena rezultatov
Prikazani so vsi rezultati preskusanj iz prilog.

lzrazen

Parameter Rezultat Enota T Kriterij Skladnost
Motnost 0.36 NTU 1 skladen
pH 8.13 6.5-9.5 skladen
Elektri¢na prevodnost (20°C) 207 pS/em 2500 skladen
Amonij <0.026 ma/L NH4 0.50 skladen
Nitrit <0.010 mg/L NC2 0.5 skiaden
Permanganatni indeks (oksidativnosf) <0.50 mg/L 02 5 skladen
Barva (436 nm) <01 m-1 / /

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi, Ur list RS, &t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017 , Priloga 1

Priloge porocila:

Porotilo o kemijskem preskusanju z evidenéno oznako 1005-9/26190-20/1316-K

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 2/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, E:liljana.rusnjak@nlzoh si -
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1810

1D za DDV: SI19651295. TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSIZX, Banka Slovenije verzija predloge porotila: 1.4
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ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO g (08

CENTER ZA KEM'JSKE ANAL]ZE ZiVH_, VOD |N se nanaiajo na neakreditirano dejavnost
DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 1005-9/26190-20/1316-K

PorocCilo o kemijskem presku$aniju

\!zorec: Smihel pod Nanosom, kontejner - pitna voda

Stevilka vzorca: 201316

Namen: Interni nadzer

Naloga: Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.0.

Vodja naloge: Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem. ,spec.san kem.

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.0., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna

Naro¢ilo: Pogodba st. 00-563/1 z aneksoma &t. 1in 2, 22.01.2009

Mesto odvzema: Smihel pod Nanosom, kontejner - pipa na izhodu

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Sprejemvzorca Datum poroéila: 14.01.2020

Datuminura: 09.01.202010:30 Datuminura: 09.01.202012:25

Odvzel: naroénik - Irena Suselj Sajn Sprejel: Teja Melinc

Podatki naroénika navedeni na poroéilu o preskusanju so naslednji:
podatki o vzorcu, podatki o odvzemu vzorca (mesto odvzema, datum in ura odvzema, vzoréevalec).

Rezultati preskusanja

# Rezultati oznadeni z # se nanasaio na neakreditirano dejavnost

5 Zacetek/
Rezultat lzrazen Metoda e
kijucek
Raramelor Opomba Eipks kot/na Kraj izvedbe z:mﬁ'i;:
Motnost 036 NTU ISOT027-1:2016,KP 000150
oH 813 150105232008, kP o001 %0
Meritev opravijena pri T= 25,0°C
Elektricna prevodnost (20°C) 207 # pSicm EN 27888:1993, KP gggl gg
Amoni <0.026 mgl  NH4 07150-1:1984, kP 100020
Nitrt <0.010 mgl  NO2  SISTEN26777:1996,KP 100120
" o ‘ 10.01.20
Permanganatni indeks (oksidativnost) <0.50 mg/L 02 EN IS0 8467:1995, KP 10.01.20
SIST EN SO 7887:2012 09.01.20
Barva (436 nm) . I metoda BI', KP 09.01.20
Meritev opravijena pri pH= 8,1.
[1] Meritev je opravljena pri 436 nm v 5 cm kiveti.
Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo narognika.
Vodja oddelka:
Liljana Rusnjak, mag.varst.nar.
Elektronsko podpisal Liljana Rudnjak, mag.varst.nar. ob 15.01.2020 12:27:06
Rezultati se nanasajo izkljuéno na preskusani vzorec. Perocila se brez pisnega dovolienja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uparabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v €asu od sprejema vzorca do zadetka analiz ustrezno hranjen. Rezultati se nana3ajo na prejeti vzorec.
V'se dodatne informacije o opravijenem preskusanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http:/Awww.nlzoh.sifistovetnost.
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 111
Verdijeva ulica 11, 8000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, E:liljana rusnjak@nlzoh si Orbita®LIMS ver- 1.8 1.0

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

ID za DDV: $119651295; TRR: 515601100-6000043285; BIC: BSLISI2X, Banka Slovenije verzia predioge pofanlia: 1.2






