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2020.08.1310:13:30

GORAZD PRETNAR
OMA Koper

= NACIONALNI LABORATORIJ ZA i o o St
ZDRAVIE, OKOLIJE IN HRANO

Porocilo o izvedeni nalogi

Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Evidenéna oznaka: 4005-09/26759-20/74035

Karndri: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna
Narogilo: Pogodba t. 00-563/1 z aneksoma §t. 1in 2, 22.01.2009
lzvajalci: Oddelek za mikrobioloke analize zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper
Vodja naloge: dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.
Koper, 13.08.2020
Analitik: QOdgovorna oseba:
Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob. dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.
Elektronsko podpisal Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob. ob 13,08.2020 10:04:05 Cas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Porocile se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http:/fwww.nlzoh. si/istovetnost.

Oddelek za mikrobioloke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 1/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp.cma@nizoh si )

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita’LIMS ver.: 1.8.2.6
ID za DDV: 5119651295, TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predioge porocila: 1.4



= NACIONALNI LABORATORIJ ZA
@ ZDRAVIE, OKOLIJE IN HRANO

Evidenéna oznaka: 4005-09/26759-20/74035

Podatki o vzorcu

Vzorec: PITNA VODA - PIPA NA IZHODU

Stevilka vzorca: 20/74035

Namen: Interni nadzor

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O,
POSTOJNA, JERSICE 3, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: narognik - Irena Sugelj Sajn

Cas odvzema: 10.08.2020 10:30

Mesto odvzema: PLANINA, VODARNA MALNI

Vzorec sprejel: Alenka Speh

Krajin ¢as sprejema: OMA KOPER, 10.08.2020 14:00

Ocena rezultatov

Prikazani so vsi rezultati preskusanj iz prilog.

Parameter Rezultat Enota Kriterij Skladnost
Koliformne bakterije ni najdeno CFUM00 mL 0 skladen
Escherichia coli ni najdeno CFUM00 mL ] skladen
Enterokoki ni najdeno CFUM00 mL 0 skladen
Clostridium perfringens (vkljuéno s sporami) ni najdeno CFUNM00mL 0 skladen
(Clostridium perfringens *)

Stevilo kolonij 22 °C (Skupno Stevilo ninajdeno CFU/mL / /
mikroorganizmov pri 22°C *)

Stevilo kolonij 37 °C (Skupno $tevilo ninajdeno CFU/mL 100 skladen

mikroorganizmov pii 37°C %)
*V oklepaju je navedeno poimenovanje kot na prilozenih porodilih o presku$anju.

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi, Ur list RS, §t. 19/2004, 35/2004, 26/2008, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017 | Priloga 1

Priloge poro¢ila:
Porogilo o mikrobiologkem preskusanju z evidenéno oznako 4005-09/26759-20/74035-M

Oddelek za mikrobiolodke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 2/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capoedistria; T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp.cma@nlzoh.si iy
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1. 2000 Maribor Orbita®LIMS ver . 1.8.26

ID za DDV: SI119651295: TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSIZX, Banka Slovenije verzija predioge porocila: 1.4



SLOVENSKA
7= NACIONALNI LABORATORI ZA A Ser seyp 70
W ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO IEOLE
CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidencéna oznaka: 4005-08/26759-20/74035-M

PoroCilo o mikrobioloSkem preskusSanju

Vzorec: PITNA VODA - PIPA NA IZHODU

Stevilka vzorca:  20/74035; Lab. §t.: 20/3080

Namen: Interni nadzor

Naloga: Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Vodja naloge: dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.

Narocnik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna

Naroéilo: Pogodba &t. 00-563/1 z aneksoma &t. 1in 2, 22.01.2009

Mesto odvzema: PLANINA, VODARNA MALNI

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzemvzorca Sprejem vzorca Datum porocila: 13.08.2020

Datuminura: 10.08.2020 10:30 Datuminura: 10.08.2020 14:00

Odvzel: naroénik - Irena Suselj Sajn Sprejel: Alenka Speh

Podatki naroénika navedeni na porocilu o preskusanju so nasledniji:
podatki o vzorcu, podatki o odvzemu vzorca (mesto odvzema, datum in ura odvzema,
vzoréevalec).

Rezultati preskusanja

Parameter Metoda, Kraj izvedbe Rezultat Enota Zaéetzl;g?zlgjuéek
Koliformne bakterije 9305_’1(? 2%31(2?;;(?142&?3 Kp ninajdeno CFU/00 mL 12833838 ag;g
A U
Enterokoki 1SO 7899-2:2000, KP ninajdeno CFUM00mL 15%2%38 3;;3
Clostridium perfringens IS0 14189:2013, KP ninajdeno CFUM00mL ggggg;g ag;g
Skupno $tevilo mikroorganizmov pri 22°C IS0 6222:1999, KP ninajdeno CFU/mL ggggggg (1];;3
Skupno $tevilo mikroorganizmov pri 37°C 180 6222:1999, KP ninajdeno CFU/mL 12325333 g}g;g
Analitik: Odgovorna oseba:
Erika Batagel], univ. dipl. mikrob. dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.
Elektronska podpisal Erika Batagelj, univ., dipl. mikrob. ob 13,08.2020 10:04:05 Elektronsko podpisal dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol. ob 13.08.2020 10:13:30

Rezultati se nanaajo izkljuéno na preskusani vzorec. Poroéilo se brez pisnega dovoljenja eddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v Gasu od sprejema vzorca do zaCetka analiz ustrezno hranjen, Rezultati se nana8ajo na prejeti vzorec.

Vse dodatne informacije o opravijenem preskuSanju so dostopne na oddelku

Preverjanje istovetnosti dokumenta: http:/www.nizoh sifistovetnost.

Oddelek za mikrobioloike analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 11
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp.cma@nizoh.si Orbita*LIMS ver® 1.8.26
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor .

i sila: 1.
ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzja prdloge Rouatae; 1i1






NLZOH
2020.08.14 08:42:04

LILJANA RUSNJAK
OKA Koper

= NACIONALNI LABORATORIJ ZA bl oot
@ ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Porocilo o izvedeni nalogi

Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Evidenéna oznaka: 1005-09/26190-20/74039
Narognik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna
Narodilo: Pogodba &t. 00-563/1 z aneksoma §t. 1in2,22.01.2009
Izvajalci: Oddelek za kemijske analize zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper
Vodja naloge: Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem.,spec.san.kem.
Koper, 14.08.2020
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev
Vodja naloge: okolja Koper

Vodja oddelka:
Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem.,spec.san.kem.
Liljana Rusnjak, mag.varst.nar.

Cas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poroéilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost.

Oddelek za kemijske analize Zivil, ved in drugih vzorcev okolja Koper Stran 1/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, E:liljana rusnjak@nlzoh si

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.8 26
ID za DDV: S119651295; TRR: SI15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predloge porotila: 1.4



7= NACIONALNI LABORATORI ZA
@ ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Evidenéna oznaka: 1005-09/26190-20/74039

Podatki o vzorcu

Vzorec: PLANINA, VODARNA MALNI - pitna voda

Stevilka vzorca: 20/74039

Namen: Interni nadzor

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA, JERSICE 3, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: naroénik - Irena Sugelj Sajn

Cas odvzema: 10.08.2020 10:30

Mesto odvzema: pipa na izhodu

Vzorec sprejel: Benjamin Dezjot

Krajin ¢as sprejema:  Koper, 10.08.2020 14:00

Ocena rezultatov

Prikazani so vsi rezultati presku$anj iz prilog.

Parameter Rezultat Enota Iiroa:jznean Kriterij Skladnost
Motnost <0.10 NTU 1 skladen
pH 7.74 6.5-95 skladen
Elektricna prevodnost (20°C) 359 pS/em 2500 skladen
Amonij <0.026 mgiL NH4 0.50 skladen
Nitrit <0.010 mg/L NO2 05 skladen
Celotni organski ogljik - TOC 1.96 mg/L c / /
Barva (436 nm) 0.1 m-1 / /

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi, Ur list RS, §t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017 , Priloga 1

Priloge poroéila:
Porogilo o kemijskem preskusanju z evidenéno oznako 1005-09/26190-20/74039-K

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 2/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, E:liljana.rusnjak@nlzoh.si o
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver. 1.8.2.6

ID za DDV: SI119651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predloge porotila: 1.4



AKREDITACUA

SLOVENSKA
= NACIONALNI LABORATORIJ ZA A SIST EN ISO/1EC 17025
W ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO LP-014 )

CENTER ZA KEN”JSKE ANAUZE ZIV”_, VOD IN se nanasajo na neakreditirano dejavnost
DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 1005-09/26190-20/74039-K

Porocilo o kemijskem preskusanju

Vzorec: PLANINA, VODARNA MALNI - pitna voda

Stevilka vzorca: 20/74039

Namen: Interni nadzor

Naloga: Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Vodja naloge: Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem.,spec.san.kem.

Naro¢nik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna

Naro¢ilo: Pogodba &t. 00-563/1 z aneksoma §t. 1in 2, 22.01.2009

Mesto odvzema: pipa na izhodu

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijjem za sprejem

Odvzem vzorca Sprejem vzorca Datum porocila: 14.08.2020

Datuminura: 10.08.2020 10:30 Datuminura: 10.08.2020 14:00

Odvzel: naroénik - Irena Suselj Sajn Sprejel: Benjamin Dezjot

Podatki narotnika navedeni na poroc¢ilu o preskusanju so naslednji:
podatki o vzorcu, podatki o odvzemu vzorca (mesto odvzema, datum in ura odvzema, vzoréevalec).

Rezultati preskusanja

# Rezultati oznageni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

5 Zacetek /
Rezultat lzrazen Metoda kg
kI k
Parameter Opomba Enota | otina Kraj izvedbe “anakze
Motnost <0.10 NTU 1SO 7027-1:2016, KP 1 183%3
oH 774 ISO10232008, kP 100020
Meritev opravijena pri T= 24,7°C
Elektriéna prevodnost (20°C) 359 # pS/em EN 27888:1993, KP 1 18228
Amonij <0.026 mg/L NH4 ISO 7150-1:1984, KP ;ggggg
Nitit <0.010 mgl ~ NO2  SISTEN26777: 1996, KP ggggg
. _— e 11.08.20
Celotni organski ogljik - TOC 1.96 mg/L C ISO 8245; 1999!" KP 11.08.20
SIST EN SO 7887:2012 11.08.20
Bamadscni] - ¥ metoda B2, KP 11.08.20
Meritev opravijena pri pH=7,7.
[1] Metoda dolotanja organskega ogljika temelji na postopku nakisanja in prepihovanja vzorca (NPOC).
[2] Meritev je opravijena pri 436 nm v 5 cm kiveti.
Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo narocnika.
Vodja oddelka:
Liljana Rudnjak, mag.varst.nar.
Rezultati se nanasajo izkljuéno na preskudani vzorec. Porodilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene
Vzorec je bil v éasu od sprejema vzorca do zacetka analiz ustrezno hranjen. Rezultati se nanasajo na prejeti vzorec
Vse dodatne informacije o opravlienem preskusanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http:/iwww.nlzoh sifistovetnost.
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 1/1
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, E:liljana rusnjak@nizoh.si Orbita®LIMS ver: 1826

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

j ila: 1
ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285: BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije Wetzlla precinge ALl 1.2
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GORAZD PRETNAR

’5) NACIONALNI LABORATORIJ ZA R R et
w ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Porocilo o izvedeni nalogi

Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Evidenéna oznaka: 4005-09/26759-20/74041

Naroé&nik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna
Narogilo: Pogodba &t. 00-563/1 z aneksoma &t. 1in 2, 22.01.2009
Izvajalci: Oddelek za mikrobioloske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper
Vodja naloge: dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.
Koper, 13.08.2020
Analitik: Odgovorna oseba:
Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob. dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.
Elektronsko podpisal Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob. ob 13.08.2020 10:08:06 Cas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Porodilo se brez pisnega dovolienja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.sifistovetnost.

Oddelek za mikrobioloske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 1/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, Etkp.cma@nlzoh si .
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1. 2000 Maribor Crbita®LIMS ver.: 1.8.26
ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predioge porotila: 1.4



@3 NACIONALNI LABORATORIJ ZA

ZDRAVIJE, OKOLJE IN HRANO
Evidenéna oznaka: 4005-09/26759-20/74041

Podatki o vzorcu

Vzorec: PITNA VODA - PIPA NA IZHODU

$tevilka vzorca: 20/74041

Namen: Interni nadzor

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA, JERSICE 3, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: naroénik - Irena Suselj Sajn

Cas odvzema: 10.08.2020 12:15

Mesto odvzema: OREHEK, VODARNA KOROTAN

Vzorec sprejel: Alenka Speh

Krajin éas sprejema: OMA KOPER, 10.08.2020 14:00

Ocena rezultatov

Prikazani so vsi rezultati presku$anj iz prilog.

Parameter Rezultat Enota Kriterij Skladnost
Koliformne bakterije ni najdeno CFU/100 mL 0 skladen
Escherichia coli ninajdeno CFU/M00 mL 0 skladen
Enterokoki ninajdeno CFU/M00 mL 0 skladen
Clostridium perfringens (vkljuno s sporami) ni najdeno CFU/100 mL 0 skladen
(Clostridium perfringens *)

Stevilo kolonij 22 °C (Skupno $tevilo najdeno (<4) CFU/mL / /
mikroorganizmov pri 22°C %)

Stevilo kolonij 37 °C (Skupno steviio ni najdeno CFUmL 100 skladen

mikroorganizmov pri 37°C )
*V oklepaju je navedeno poimenovanje kot na prilozenih porocilih o preskusanju.

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi, Ur.list RS, &t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017 , Priloga 1

Priloge porotila:
Poroéilo o mikrobioloSkem preskusanju z evidenéno oznako 4005-09/26759-20/74041-M

Oddelek za mikrobioloske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 2/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp.cma@nizoh.si

Nacionalni laboratorij za zdravije, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1. 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.8.26
1D za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predioge porotila: 1.4



SLOVENSKA
Q'S NACIONALNI LABORATORIJ ZA A MmEDHACA

ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO LP-014

CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidencna oznaka: 4005-09/26759-20/74041-M

Porocilo o mikrobioloSkem preskusanju

Vzorec: PITNA VODA - PIPA NA IZHODU

Stevilka vzorca:  20/74041; Lab. §t.: 20/3085

Namen: Interni nadzor

Naloga: Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Vodja naloge: dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.

Narocnik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna

Narogilo: Pogodba &t. 00-563/1 z aneksoma &t. 1 in 2, 22.01.2009

Mesto odvzema: OREHEK, VODARNA KOROTAN

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Sprejemvzorca Datum porocila: 13.08.2020

Datuminura: 10.08.2020 12:15 Datuminura: 10.08.2020 14:00

Odvzel: naroénik - Irena Suselj Sajn Sprejel: Alenka Speh

Podatki naroénika navedeni na porocilu o preskusanju so naslednji:
podatki o vzorcu, podatki o odvzemu vzorca (mesto odvzema, datum in ura odvzema,
vzoréevalec).

Rezultati preskusanja

Parameter Metoda, Kraj izvedbe Rezultat Enota zaée'eakn"afiazfi"'&k
Kolitormne bakterie 9305?2%3&?;\1%0142(')?? KP Ll R 1ggggg§g é;‘;?
Esispee il SR04 1426?2 KP ninejdeno CRUNOOML 1305 2020027
Enterokoki IS0 7899-2:2000, KP ni najdeno CFU/M00mL 1ggg§8§g g)g;?
Clostridium perfringens S0 14189:2013, KP ni najdenc CFU/00 mL }2833328 [1);;?
Skupno $tevilo mikroorganizmov pri 22°C 1S06222:1999, KP najdeno (<4) CFU/mL ggggggg Sg;?
Skupno $tevilo mikroorganizmov pri 37°C 150 6222:1999, KP ni najdeno CFU/mL 1233332@ Sg;‘;
Analitik: Odgovorna oseba:
Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob. dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.
Elektronsko podpisal Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob. ob 13.08.2020 10:08:06 Elektronsko podpisal dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol. ob 13.08.2020 10:19:18

Rezultati se nanasajo izkljuéno na preskugani vzorec. Porogilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec e bil v éasu od sprejema vzorca do zadetka analiz ustrezno hranjen. Rezultatl se nana3ajo na prejeti vzorec

Vse dodatne informacije o apraviienem preskuganju so dostopne na addelku.

Preverjanje istovetnosti dokumenta: http:/Awww.nizoh.sifistovetnost.

Oddelek za mikrobioloske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 11
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp.cma@nlzoh.si Orbita’LIMS ver - 1.8.2.6
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1. 2000 Maribor Y

- e
ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLISI2X, Banka Skovenie Vel prediagparoctar il
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NADJA MRMOLJA

@3 NACIONALNI LABORATORIJ ZA R o son Srvemoss

ZDRAVIE, OKOLIJE IN HRANO

Porogilo o izvedeni nalogi

Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Evidenéna oznaka: 1005-09/26190-20/74046
Naro&nik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna
Narodilo: Pogodba §t. 00-563/1 z aneksoma &t. 1in 2, 22.01.2009
lzvajalci: Oddelek za kemijske analize zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper
Vodja naloge: Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem.,spec.san.kem.
Koper, 18.08.2020
Oddelek za kemijske analize zivil, ved in drugih vzorcev
Vodja naloge: okolja Koper

Vodja oddelka:
Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem.,spec.san.kem.
Liljana Rusnjak, mag.varst.nar.

Cas certificiranega podpisa namestnika in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani
dokumenta.

Poro&ilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh sifistovetnost.

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 1/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, E:lijana rusnjak@nizoh si 7
Nacienalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®.IMS ver.: 1.8.2.6

ID za DDV: S119651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predloge porotila: 1.4



= NACIONALNI LABORATORIJ ZA
w ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Evidenéna oznaka: 1005-09/26190-20/74046

Podatki o vzorcu

Vzorec: OREHEK, VODARNA KOROTAN - pitna voda

Stevilka vzorca: 20/74046

Namen: Interni nadzor

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA, JERSICE 3, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: naroénik - Irena Suselj Sajn

Cas odvzema: 10.08.2020 12:15

Mesto odvzema: pipa naizhodu

Vzorec sprejel: Benjamin Dezjot

Krajin ¢as sprejema: Koper, 10.08.2020 14:00

Ocena rezultatov

Prikazani so vsi rezultali preskusany iz prilog.

Parameter Rezultat Enota Iiraien Kriterij Skladnost
ot/na

Motnost <0.10 NTU 1 skladen
pH 7.62 6.5-9.5 skladen
Elektriéna prevodnost (20°C) 341 pSfem 2500 skladen
Amonij <0.026 mg/L NH4 0.50 skladen
Nitrit <0.010 mg/L NO2 05 skladen
Celotni organski ogljik - TOC <0.50 mg/L C / /
Barva (436 nm) <0.1 m-1 / /
Aluminij <10 pgiL Al 200 skladen

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi, Ur list RS, §t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017 , Priloga 1

Priloge porodila:
Porogilo o kemijskem preskusanju z evidenéno oznako 1005-09/26190-20/74046-K

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 2/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, E:liljana rusnjak@nlzoh si )
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.8.2.6

ID za DDV: S119651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predioge porotila: 1.4



~ d IRET.
NACIONALNI LABORATORIJ ZA SIST EN 1S0/IEC 17025
W ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO P roi
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN gl
DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 1005-09/26190-20/74046-K

Porocilo o kemijskem preskusanju

Vzorec: OREHEK, VODARNA KOROTAN - pitna voda

Stevilka vzorca: 20/74046

Namen: Interni nadzor

Naloga: Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Vodja naloge: Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem.,spec.san.kem.

Narocnik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna

Narocilo: Pogodba §t. 00-563/1 z aneksoma §t. 1in 2, 22.01.2009

Mesto odvzema: pipa naizhodu

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzemvzorca Sprejemvzorca Datum poro¢ila: 18.08.2020

Datuminura: 10.08.202012:15 Datum inura: 10.08.2020 14:00

Odvzel: naroénik - Irena Suselj Sajn Sprejel: Benjamin Dezjot

Podatki naroénika navedeni na poroéilu o preskusanju so naslednji:
podatki o vzorcu, podatki o odvzemu vzorca (mesto odvzema, datum in ura odvzema, vzoréevalec).

Rezultati preskusanja

# Rezultati oznaceni z # se nanadajo na neakreditirano dejavnost

Rezultat lzrazen Metoda Zacatekl
kljucek
EAMRmEtEr Opomba Enota 4 otina Kraj izvedbe g
Motnost <0.10 NTU IS0 7027-1:2016, KP Hgggg
pH 762 0105232008, kP 10002
Meritev opravijena pri T= 24,7°C
Elektriéna prevodnost (20°C) 341 # uS/icm EN 27888:1993, KP 1 18&;38
Amonij <0.026 mgl N4 1S07160-1:984, kP 120820
Nitrit <0.010 mgl Nz  SISTEN26TT.1996,KP 150020
. e : 11.08.20
Celotni organski ogljik - TOC <0.50 ma/L c SO 8245: 19991, KP 13.08.20
SIST EN ISO 7887:2012 11.08.20
Eanaidnm) S ] metoda B, KP 11.08.20
Meritev opravijena pri pH= 7,6.

- SISTEN ISO 15586:2003, 17.08.20
Aluminij <10 # pg/L Al kP 17.08.20
[1] Metoda dolotanja organskega ogljika temelji na postopku nakisanja in prepihovanja vzorca (NPOC).

[2] Meritev je opravijena pri 436 nm v 5 cm kiveti.
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper - Stran: 1/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, E:lijana rusnjak@nlzoh si Orbita®LIMS ver: 1.8.2.6

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzia prediage porodily: 1.2



SLOVENSKA
> NACIONALNI LABORATORIJ ZA ‘ et
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO g ;o

Rezultati oznafeni z # oz. neakreditirano

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN se nanasajo nar irano dej
DRUGIH VZORCEY OKOLJA

Evidenéna oznaka: 1005-09/26190-20/74046-K

Vodja oddelka:
Liljana Rusnjak, mag.varst.nar.

Rezultati se nanadajo izkljutno na preskusani vzorec. Porotilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v asu od sprejema vzorca do zatetka analiz ustrezno hranjen. Rezultati se nanasajo na prejeti vzorec.

Vse dodatne informacije 0 opravijienem preskuganju so dostopne na oddelku,

Preverjanje istovetnosti dokumenta: http:/lwww.nlzoh sifistovetnost.

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 2/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, E:liljana.rusnjak@nlzoh si Orbita®LIMS ver: 1826
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor T

ID za DDV: S119651295; TRR: SI5601100-6000043285: BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije ¥R Bredicgecporetia: 1.2
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GORAZD PRETNAR

@ NACIONALNI LABORATORIJ ZA s bl et
ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Porocilo o izvedeni nalogi

Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Eviden¢na oznaka: 4005-09/26759-20/74038

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna
Narogilo: Pogodba §t. 00-563/1 z aneksoma &t. 1in 2, 22.01.2009
Izvajalci: Oddelek za mikrobiologke analize zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper
Vodja naloge: dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.
Koper, 13.08.2020
Analitik: Odgovorna oseba:
Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob. dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.
Elektronsko podpisal Erika Batagel], univ. dipl. mikrob. ob 13.08.2020 10.06:22 Cas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Poroéilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http:/fwww.nlzoh.sifistovetnost.

Oddelek za mikrobiolotke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 1/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, Ezkp.cma@nlzoh si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1. 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.8.2.6

ID za DDV: SI19651295. TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSIZX, Banka Slovenije verzija predioge porecila: 1.4



= NACIONALNI LABORATORIJ ZA
@ ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Evidenéna oznaka: 4005-09/26759-20/74038

Podatki o vzorcu

Vzorec: PITNA VODA - PIPA NA IZHODU

Stevilka vzorca: 20/74038

Namen: Interni nadzor

Narognik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA, JERSICE 3, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: naroénik - Irena Suselj Sajn

Cas odvzema: 10.08.2020 11:30

Mesto odvzema: STRANE, REZERVOAR STRANE

Vzorec sprejel: Alenka Speh

Krajin éas sprejema: OMA KOPER, 10.08.2020 14:00

Ocena rezultatov

Prikazani so vsi rezultati preskusanj iz prilog.

Parameter Rezultat Enota Kriterij Skladnost
Koliformne bakterije ninajdeno CFU/M00 mL 0 skladen
Escherichia coli ninajdeno CFU/M00 mL 0 skladen
Enterokoki ninajdeno CFU/100 mL 0 skiaden
Clostridium perfringens (vkljuéno s sporami) ninajdeno CFU/100 mL 0 skladen
(Clostridium perfringens *)

Stevilo kolonij 22 °C (Skupno stevilo najdeno (<4) CFU/mL { /
mikroerganizmov pri 22°C %)

Stevilo kolonij 37 °C (Skupno Stevilo ninajdeno CFU/mL 100 skladen
mikroorganizmov pri 37°C )

*V oklepaju je navedeno poimenovanje kot na priloZenih porogilih o preskusanju.

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi, Ur list RS, §t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017 , Priloga 1

Priloge poroéila:
Porocilo o mikrobioloSkem preskusanju z evidenéno oznako 4005-09/26759-20/74038-M

Oddelek za mikrobiclodke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 2/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:tkp.cma@nlzoh.si .
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1. 2000 Maribor Orbita*LIMS ver: 1826

ID za DDV: SI19651285; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predloge porotila: 1.4



AKREDITACLJA

SLOVENSKA
= NACIONALNI LABORATORIJ ZA ‘ SIST EN ISO/1EC 17025
w ZDRAVIJE, OKOLJE IN HRANO ‘ LP-014

CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEVY OKOLJA
Evidenéna oznaka: 4005-09/26759-20/74038-M

PorocCilo o mikrobioloSkem preskusanju

Vzorec: PITNA VODA - PIPA NA IZHODU

Stevilka vzorca:  20/74038; Lab. &t 20/3083

Namen: Interni nadzor

Naloga: Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Vodja naloge: dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.

Narocnik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna

Naroéilo: Pogodba &t. 00-563/1 z aneksoma &t. 1in 2, 22.01.2009

Mesto odvzema: STRANE, REZERVOAR STRANE

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Sprejem vzorca Datum poroéila: 13.08.2020

Datuminura: 10.08.2020 11:30 Datuminura: 10.08.2020 14:00

Odvzel: naroénik - Irena Sugelj Sajn Sprejel: Alenka Speh

Podatki narocnika navedeni na porocilu o preskusanju so naslednji:
podatki o vzorcu, podatki o odvzemu vzorca (mesto odvzema, datum in ura odvzema,
vzoréevalec).

Rezultati preskusanja

Parameter Metoda, Kraj izvedbe Rezultat Enota Zaéemaknﬁ;t””ée"
Koliformne bakterije 930:510: 2%%&?;;51425? KP ninajdeno CFU/M00 mL 1283%858 Sg;i
oSS0 s cunom B
Enterokoki 180 7899-2:2000, KP ninajdeno CFUM00mL } ggggggg ag;i
Clostridium perfringens IS0 14189:2013, KP ninajdeno CFU/00 mL 13323838 ég;i
Skupno Stevilo mikroorganizmov pri 22°C 150 6222:1999, KP najdenc (<4) CFU/mL 1 ggggggg Sg;i
Skupno Stevilo mikroorganizmov pri 37°C 1S06222:1999, KP ninajdeno CFU/mL 1232%338 ég;i
Analitik: Odgovorna oseba:
Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob. dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.
Elektronsko podpisal Erika Batagel, univ. dipl. mikrob. ob 13.08.2020 10:08:22 Elektransko podpisal dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol. ob 13.08.2020 10:17:56

Rezultati se nanasajo izkljucno na preskusani vzorec. Porogilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v éasu od sprejema vzorca do zaCetka analiz ustrezno hranjen. Rezultati se nanadajo na prejeti vzorec.

Vse dodatne informacije o opravijenem preskusanju so dostopne na oddelku.

Preverjanje istovetnosti dokumenta: hitp:/www.nizoh sifistovetnost.

Oddelek za mikrobiolodke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 1/1
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capedistria; T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp.cma@nlzoh.si Orbita’LIMS ver - 1.8.2.6
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvormnajska ulica 1, 2000 Maribor ) T

ID za DDV: SHOE51295, TRR: $15601100-5000043285: BIC: ESLISIZX. Banka Slovenije Verzlj pieiode porota; 1.1
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LILJANA RUSNJAK

@S NACIONALNI LABORATORI) ZA s

ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Porocilo o izvedeni nalogi

Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Evidenéna oznaka: 1005-09/26190-20/74042

Naro&nik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna

Narogilo: Pogodba &t. 00-563/1 z aneksoma &t. 1in 2, 22.01.2009

Izvajalci: Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vodja naloge: Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem.,spec.san.kem.

Koper, 14.08.2020

Oddelek za kemijske analize zivil, vod in drugih vzorcev
Vodja naloge: okolja Koper

Vodja oddelka:
Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem.,spec.san.kem.

Liljana Rusnjak, mag.varst.nar.

Cas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Porotilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti, Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://imwww.nlzoh sifistovetnost.

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 1/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, E:lijana rusnjak@nlzoh si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver: 1.8.26

ID za DDV: SI19651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predloge porodila: 1.4



ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

@s NACIONALNI LABORATORIJ ZA

Evidenéna oznaka: 1005-09/26190-20/74042

Podatki o vzorcu

Vzorec: STRANE, REZERVOAR STRANE - pitna voda

Stevilka vzorca: 20/74042

Namen: Interni nadzor

Narocnik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA, JERSICE 3, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: naroénik - Irena Suselj Sajn

Cas odvzema: 10.08.2020 11:30

Mesto odvzema: pipa naizhodu

Vzorec sprejel: Benjamin Dezjot

Krajin ¢as sprejema:  Koper, 10.08.2020 14:00

Ocena rezultatov

Prikazani so vsi rezultati preskusanyj iz prilog.

Parameter Rezultat Enota iige:/z:an Kriterij Skladnost
Motnost <0.10 NTU 1 skladen
pH 8.06 6.5-95 skladen
Elektriéna prevodnost (20°C) 201 pSicm 2500 skladen
Amonij <0.026 mg/L NH4 0.50 skladen
Nitrit <0.010 mgiL NO2 0.5 skladen
Permanganatni indeks (oksidativnost) <0.50 mg/L 02 5 skladen
Barva (436 nm) <01 m-1 / {

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi, Ur.list RS, §t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017 , Priloga 1

Priloge porocila:
Porogilo o kemijskem preskusanju z evidenéno oznako 1005-09/26190-20/74042-K

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 2/2
Verdijeva ulica 11, 8000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, E:liljana rusnjak@nizoh si o
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.. 18.26

ID za DDV: 5119651295 TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predioge porotila: 1.4



SLOVENSKA
Q’S NACIONALNI LABORATORIJ ZA A B

ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO .

CENTER ZA KEM'JSKE ANALIZE ZIVIL‘ VOD IN se nanadajo na reakreditiranc dejavnost
DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 1005-09/26190-20/74042-K

Porodilo o kemijskem preskuSanju

Vzorec: STRANE, REZERVOAR STRANE - pitna voda

Stevilka vzorca: 20/74042

Namen: Interni nadzor

Naloga: Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Vodja naloge: Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem.,spec.san.kem.

Narocnik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna

Narocilo: Pogodba $t. 00-563/1 z aneksoma $t. 1in 2, 22.01.2009

Mesto odvzema: pipa naizhodu

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzemvzorca Sprejemvzorca Datum porocila: 14.08.2020

Datuminura: 10.08.202011:30 Datum inura: 10.08.2020 14:00

Odvzel: narocnik - Irena Suselj Sajn Sprejel: Benjamin DeZjot

Podatki naroénika navedeni na poroéilu o preskusanju so naslednji:
podatki o vzorcu, podatki o odvzemu vzorca (mesto odvzema, datum in ura odvzema, vzoréevalec).

Rezultati preskusanja

# Rezultati oznadeni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

3 Zatetek/
Rezultat lzrazen Metoda g
kljucek
Racamat Opomba e kot/na Kraj izvedbe z:nélﬁ::
Motnost <0.10 NTU ISO7027-12016,KP 1100
pH 8.06 IS0 10523:2008, kP 100020
Meritev opravijena pri T= 24,6°C
Elektricna prevodnost (20°C) 201 # pSicm EN 27888:1993, KP ” gggg
Amoenij <0.026 mg/L NH4 ISO 7150-1:1984, KP ggggg
Nt <0.010 mgl  NO2  SISTEN26TIZ:1996,KP 12005
Ny o , 13.08.20
Permanganatni indeks (oksidativnost) <0.50 mail 02 EN SO 8467:1995, KP 13.08.20
SIST EN ISO 7887:2012 11.08.20
Bionia AsG ] #l - metoda BIl, KP 11.08.20
Meritev opravijena pri pH= 8, 1.
[1] Meritev je opravijena pri 436 nm v 5 cm kiveti.
Vodja oddelka:
Liljana Rusnjak, mag.varst.nar.
Rezultati se nanasajo izkljuéno na preskudani vzorec. Perodilo se brez pisnega dovolienja oddelka ne sme reproducirati, razen v celotl. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v éasu od sprejema vzorca do zatetka analiz ustrezno hranjen. Rezultat se nanasajo na prejeti vzorec
Vse dodatne informacije o opravijenem preskusanju so dostopne na oddelku,
Preverjanje istovetnosti dokumenta: hitp:/www.nizoh.sifistovetnost.
Oddelek za kemijske analize 2ivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 111
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, E:liljana rusnjak@nlzoh si OrbitaLIMS ver.. 1.8.2.6
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