NLZOH

2020.09.07 13:39:11

GORAZD PRETNAR

5 NACIONALNI LABORATORIJ ZA o eReragip alovetnoslt dokimenta
W ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Porocilo o izvedeni nalogi

Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Evidenéna oznaka: 4005-09/26759-20/82612

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna
Naraogilo: Pogodba st. 00-563/1 z aneksoma &t. 1in 2, 22.01.2009
Izvajalci: Oddelek za mikrobioloske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper
Vedja naloge: dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.
Koper, 07.09.2020
Analitik: Odgovorna oseba:
Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob. dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.
Elektronsko podpisal Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob. ob 07.09.2020 11:18:17 Cas cerificiranega podpisain podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

PoroCilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh_sifistovetnost.

Qddelek za mikrobiolo$ke analize #ivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 1/2
Verdijeva ulica 11, 8000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 850, F:05 66 30 828, E:kp.cma@nlzoh si

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor OrbitaLIMS ver: 1.8.2.6
ID za DDV: S119851295: TRR: S15501100-6000043285; BIC: BSLISIZX, Banka Slovenije verzija predloge porocila: 1.4



7=>  NACIONALNI LABORATORI) ZA
@ ZDRAVIJE, OKOLJE IN HRANO

Evidenéna oznaka: 4005-09/26759-20/82612

Podatki o vzorcu

Vzorec: PITNA VODA - PIPA NA IZHODU - PO DOKLORIRANJU

Stevilka vzorca: 20/82612

Namen: Interni nadzor

Naroé&nik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA, JERSICE 3, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: naroénik - Irena Suselj Sajn

Cas odvzema: 03.09.2020 10:40

Mesto odvzema: PLANINA, VODARNA MALNI

Vzorec sprejel: Alenka Speh

Krajin ¢as sprejema: OMA KOPER, 03.09.2020 13:30

Ocena rezultatov

Prikazani so vsi rezultati preskusanj iz prilog.

Parameter Rezultat Enota Kriterij Skladnost
Koliformne bakterije ninajdeno CFU/M00 mL 0 skladen
Escherichia coli ni najdeno CFUM00 mL 0 skladen
Enterokoki ni najdeno CFU/M00 mL 0 skladen
Clostridium perfringens (vkljuno s sporami) ni najdeno CFUM00 mL 0 skladen
(Clostridium perfringens *)

Stevilo kelonij 22 °C (Skupno &tevilo ni najdeno CFU/mL / !
mikroorganizmov pri 22°C %)

Stevilo kolonij 37 °C (Skupno étevilo ninajdeno CFU/mL 100 skladen

mikroorganizmov pri 37°C *)
*V oklepaju je navedeno poimenovanje kot na priloZenih poro&ilih o preskudanju.

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi, Ur list RS, $t. 19/2004, 35/2004, 26/20086, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017 , Priloga 1

Priloge poroéila:
Porotilo o mikrobiolo$kem preskudanju z evidenéno oznako 4005-09/26759-20/82612-M

Oddelek za mikrobioloke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 2/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp.cma@nlzoh.si L
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®™LIMS ver: 1.8.2.6

ID za DDV: SI119651295: TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predloge porodila: 1.4



ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

SLOVENSKA
‘\ AKREDITACLIA

LP-014

@3 NACIONALNI LABORATOR!J ZA 2 55

CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidencna oznaka: 4005-09/26759-20/82612-M

Porocilo o mikrobioloSkem preskusaniju

Vzorec:

Stevilka vzorca:

Namen:
Naloga:
Vodja naloge:

Narocnik:

Narocilo:

Mesto odvzema:

Stanje vzorca:

Odvzemvzorca
Datum in ura:
Odvzel:

PITNA VODA - PIPA NA IZHODU - PO DOKLORIRANJU
20/82612; Lab. §t.: 20/3492

Interni nadzor

Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.

JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.0O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna

Pogodba §t. 00-563/1 z aneksoma &t. 1in 2, 22.01.2009
PLANINA, VODARNA MALNI
Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Sprejem vzorca Datum poroéila: 07.09.2020
03.09.2020 10:40 Datuminura: 03.08.2020 13:30
naroénik - Irena Suselj Sajn Sprejel: Alenka Speh

Podatki naroénika navedeni na poroéilu o preskudanju so nasledniji:
podatki o vzorcu, podatki o odvzemu vzorca (mesto odvzema, datum in ura odvzema,

vzoréevalec).

Rezultati preskusanja

Parameter Metoda, Kraj izvedbe Rezultat Enota Za“'ma':‘"aﬁtlj“é“
T O
ESechla ol 930&8102%3;(33;\1;‘1014253 KP ningfbc L 3?833353 L
Enterokoki 1S07899-2:2000, KP ninajdeno CFUAM00mL g?gggggggggg
Clostridium perfringens IS0 14189:2013, KP ninajdeno cFuMomL o 092020 e
Skupno itevilo mikroorganizmov pri 22°C 1S06222:1999, KP ni nejdeno CFU/mL gigggggg i
Skupno &tevilo mikroorganizmov pri 37°C IS0 6222:1999, KP ninajdeno CFUImL g?gggggg gggg
Analitik: Odgovorna oseba:
Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob. dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.
Elektronsko podpisal Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob. ob 07.08.2020 11:18:17 Elektronsko podpisal dr, Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol. ob 07.09.2020 13:39:11

Rezultati se nanadajo izkljuéno na preskusani vzorac. Porocilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirat], razen v celoti. Ne sme se uporabljativ reklamne namene.
Vzorec je bil v éasu od sprejema vzorca do zacetka analiz ustrezno hranjen. Rezultati se nanasajo na prejeti vzorec.

Vse dodatne informacije o opravijenem preskusanju so dostopne na oddelku,

Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh,sifistovetnost,

Oddelek za mikrobiologke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 11
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp.cma@nizoh si Orbita*LIMS ver - 1.8.2.6

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
ID za DDV: S119651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

verzija predloge poroéila: 1.1






NLZOH

2020.09.08 13:21:24

LILJANA RUSNJAK
OKA Koper

= NACIONALNI LABORATORI) ZA  fomnasepescomns
W ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Porogilo o izvedeni nalogi

Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Evidenéna oznaka: 1005-09/26190-20/82692

Naro&nik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna

Narogilo: Pogodba 5t. 00-563/1 z aneksoma &t. 1in 2, 22.01.2009

Izvajalci: Oddelek za kemijske analize zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vodja naloge: Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem.,spec.san.kem.

Koper, 08.09.2020

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev
Vodja naloge: okolja Koper

Vodja oddelka:
Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem., spec.san.kem.

Liljana Ru$njak, mag.varst.nar.

Cas certificiranega podpisa namestnika in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani
dokumenta.

Eleﬁg%%ske podpisal Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem. spec.san.kem. ob 08.09.2020
10:49:

Porocilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http:/fwww.nlzoh si/istovetnost.

QOddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 1/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, E:liljana.rusnjak@nlzoh si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.8.2.6

ID za DDV: 5119651295, TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predloge porotila: 1.4



ZDRAVIE, OKOLIJE IN HRANO

@9 NACIONALNI LABORATORIJ ZA

Evidenéna oznaka: 1005-09/26190-20/82692

Podatki o vzorcu

Vzorec: Planina, vodarna Malni- ipa na izhodu - pitna voda

Stevilka vzorca: 20/82692

Namen: Interni nadzor

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O,,

POSTOJNA, JERSICE 3, 6230 Postojna

narognik - Irena Suselj Sajn

03.09.2020 10:40

Planina, vodarna Malni- pipa na izhodu (po dokloriranju)

Vzorec odvzel:
Cas odvzema:
Mesto odvzema:
Vzorec sprejel: Julija Jursevi&

Krajin ¢as sprejema: Koper, 03.09.2020 13:30

Ocena rezultatov
Prikazani so vsi rezultati preskusanj iz prilog.

lzrazen

Parameter Rezultat Enota K Kriterij Skladnost
ot/na

pH 7.68 6.5-9.5 skladen
Elektriéna prevodnost (20°C) 338 pS/cm 2500 skladen
Barva (436 nm) 0.3 m-1 | /
Motnost <0.10 NTU 1 skladen
Amonij <0.026 mg/L NH4 0.50 skladen
Nitrit <0.010 ma/L NO2 0.5 skladen
Celotni organski ogljik - TOC 2.89 mg/L C / /
Trihalometani (vsota) 23 pglL 100 skladen
Triklorometan (kloroform) 22 HolL i !
Bromodiklorometan 11 pallL I /
Dibromoklorometan <0.5 Hg/L / /
Tribromometan (bromoform) <0.5 HalL / /
Aluminij <10 Mg/l Al 200 skladen

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:

Pravilnik o pitni vodi, Ur.list RS, &t. 19/2004, 35/2004, 26/20086, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017 , Priloga 1

Priloge porocila:

Porogilo o kemijskem presku$anju z evidenéno oznako 1005-09/26190-20/82692-K

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, E:liljana.rusnjak@nlzoh si

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

ID za DDV': SI119651285; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

Stran 2/2

Orbita®LIMS ver.: 1.8.26
verzija predloge porogila: 1.4



SLOVENSKA
Q’s NACIONALNI LABORATORIJ ZA A =i e

ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO i

CENTER ZA KEM'JSKE ANAL'ZE 2|V|L, VOD |N se nanasajo na neakreditirano dejavnost
DRUGIH VZORCEV OKOLJA

Evidenéna oznaka: 1005-09/26190-20/82692-K

Porocilo o kemijskem preskusanju

Vzorec: Planina, vodarna Malni- ipa na izhodu - pitna voda

Stevilka vzorca:  20/82692

Namen: Interni nadzor

Naloga: Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Vodja naloge: Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem.,spec.san.kem.

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna

Naroéilo: Pogodba §t. 00-563/1 z aneksoma &t. 1in 2, 22.01.2009

Mesto odvzema: Planina, vodarna Malni- pipa na izhodu (po dokloriranju)

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Sprejemvzorca Datum poroéila: 08.09.2020

Datuminura: 03.09.2020 10:40 Datuminura: 03.09.202013:30

Odvzel: naro&nik - Irena Sugelj Sajn Sprejel: Julija Jurdevic

Podatki naroénika navedeni na poroéilu o presku$anju so naslednji:
podatki o vzorcu, pedatki o odvzemu vzorca (mesto odvzema, datum in ura odvzema, vzoréevalec).

Rezultati preskusanja

# Rezultati oznaceni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

Rezultat lzrazen Metoda Zacetek |
Cek
Parsmstar Opomba Enota kot/na Kraj izvedbe z:miz:
oH 7.68 10105232008, kP 0r00 2D
Meritev opravijena pri T=24,4°C
Elektricna prevodnost (20°C) 338 # pS/cm EN 27888:1993, KP gggggg
et _ SIST EN SO 7887:2012 07.09.20
G Rty aF R Ly metoda B, KP 07.09.20
Meritev opravijena pri pH=7,7.
) 03.09.20
Motnost <0.10 NTU IS0 7027-1:2016, KP 03.09.20
5 _ 04.09.20
Amonij <0.026 mgiL NH4 ISO 7150-1:1984, KP 04.09.20
Nitrit 0,010 mgl N2 SISTEN2GTIZ.1996,KP  Oroo
; o ) i 03.09.20
Celotni organski ogljik - TOC 2.89 mg/L C ISO 8245: 199912, KP 04.09.20
. , SIST EN ISC 10301:1998,  03.09.20
Trihalometani (vsota) 23 Mg/l Poglavje 3%, KP 04.09.20
y SIST EN ISO 10301:1998,  03.09.20
Triklorometan (kloroform) 22 Hg/L Poglavje 34, KP 04.09.20
) SIST EN ISO 10301:1998,  03.09.20
Bromodiklerometan 1.1 ug/L Poglavie 3], KP 04.09 20
; SIST EN IS0 10301:1998,  03.09.20
Dibromoklorometan <0.5 pgiL Poglavie 3¢, KP 04.09.20
; SIST ENISO 10301:1998,  03.09.20
Tribromometan (bromoform) <0.5 pall Poglavie 3. KP 04.09.20
o SISTEN ISO 15586:2003, 04.09.20
Aluminij <10 # HalL Al KP 04.09.20
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 1/2
Verdijeva ulica 11,6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, E:lilana rusnjak@nlzoh si Orbita®LIMS ver. 1.8.2.6

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenie veizia predlogs poraten: 1.2



~> ‘ AKREDITACHA
NACIONALNI LABORATORIJ ZA ‘ SISTEN ISO/IEC 17025
ZDRAVIJE, OKOLJE IN HRANO il
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN e e i
DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 1005-09/26190-20/82692-K

Rezultati preskusanja

# Rezultati oznaceni z # se nanasajo na neakreditirano dejavnost

s Zatetek/
Rezultat lzrazen Metoda o
Parameter BzURe Enota e zakljuéek
Opomba kotina Kraj izvedbe analize
[1] Meritev je opravijena pri 436 nm v & cm kiveti.
[2] Metoda dolo&anja organskega ogljika temelji na postopku nakisanja in prepihovanja vzorca (NPOC).
[3] Podana je vsota kloroforma, bromodiklorometana, dibromoklorometana in bromoforma.
[4] Uporabliena je metoda: eksterna standardizacija
Podatke o merilni negotovosti pesredujemo na zahtevo narotnika.
**Rezultat je 0znacen kot neakreditiran, ker preskusanje ni bilo izvedeno v predpisanem roku.
Vodja oddelka:
Liljana Ru$njak, mag.varst.nar.
Elektronsko podpisal Liljiana Ruénjak, mag.varst.nar, ob 08.09,2020 13:21:24
Rezultati se nanasajo izkljuéno na preskusani vzorec. Poroilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v asu od sprejema vzorca do zatetka analiz ustrezne hranjen. Rezultati se nana3ajo na prejeti vzorec.
Vse dodatne informacije o opravijenem preskuganju so dostopne na oddelku,
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http:/www.nlzoh.sifistovetnost,
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 2/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, E:liljana.rusnjak@nizoh si OrbitaLIMS ver.: 1.8.2.6

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

ij ila: 1.
ID za DDV: SI119651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzlippmelone palpbia: 1.2



NLZOH
2020.08.07 12:38:31
GORAZD PRETNAR

4‘3 NACIONALNI LABORATORIJ ZA o e s fcusiriat dokifnts

@ ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Poro€ilo o izvedeni nalogi

Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Evidenctna oznaka: 4005-09/26759-20/82609

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna
Narogilo: Pogodba 5t. 00-563/1 z aneksoma &t. 1in 2, 22.01.2009
Izvajalci: Oddelek za mikrobiolo$ke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper
Vodja naloge: dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.
Koper, 07.09.2020
Analitik: Odgovorna oseba:
Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob. dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.
Elektronsko podpisal Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob. ob 07.09.2020 11:17:21 Cas certificiranega podpisa in podatki o certifikatu so razvidni na vihu prve strani dokumenta,

Porotilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: hitp://www.nlzoh.si/istovetnost.

Oddelek za mikrobiolo$ke analize Zivil, ved in drugih vzorcev okolja Koper Stran 1/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp.cma@nizoh.si )
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita*LIMS ver: 1.8.2.6

ID za DDV: S119651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predioge porodila: 1.4



= NACIONALNI LABORATORIJ ZA
W ZDRAVIE, OKOLIJE IN HRANO

Evidenéna oznaka: 4005-09/26759-20/82609

Podatki o vzorcu

Vzorec: PITNA VODA - PIPA NA IZHODU PO PRIPRAVI

Stevilka vzorca: 20/82609

Namen: Interni nadzor

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA, JERSICE 3, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: naro&nik - Irena Suselj Sajn

Cas odvzema: 03.09.2020 09:50

Mesto odvzema: OREHEK, VODARNA KOROTAN

Vzorec sprejel: Alenka Speh

Krajin ¢as sprejema: OMA KOPER, 03.09.2020 13:30

Ocena rezultatov

Prikazani so vsi rezultati presku$anj iz prifog.

Parameter Rezultat Enota Kriterij Skladnost
Koliformne bakterije ni najdeno CFU/100 mL 0 skladen
Escherichia coli ni najdeno CFU/100 mL 0 skladen
Enterokoki ni najdeno CFU/100mL 0 skladen
Clostridium perfringens (vkljuéno s sporami) ninajdeno CFUM00mL 0 skladen
(Clostridium perfringens *)

Stevilo kolonij 22 °C (Skupno Stevilo ni najdeno CFU/mL / /
mikroorganizmov pri 22°C %)

Stevilo kolonij 37 °C (Skupno Stevilo ninajdeno CFU/mL 100 skladen
mikroorganizmov pri 37°C ™)

*V oklepaju je navedeno poimenovanje kot na priloZzenih poroéilih o preskudanju.

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi, Ur list RS, &t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017 , Priloga 1

Priloge porotila:
Porogilo o mikrobiologkem preskusanju z evidenéno oznako 4005-09/26759-20/82608-M

Oddelek za mikrobioloike analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 2/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp.cma@nizoh.si :
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrane, Prvomajska ulica 1. 2000 Maribor Orbita"LIMS ver. 1.8.2.6

ID za DDV: SI19651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSIZ2X, Banka Slovenije verzija prediege porodila: 1.4



SLOVENSKA
= NACIONALNI LABORATORIJ ZA ‘ sl
@ ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO LP-014
CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenéna oznaka: 4005-09/26759-20/82609-M

PoroCilo o mikrobioloSkem preskusanju

Vzorec: PITNA VODA - PIPA NA IZHODU PO PRIPRAVI

Stevilka vzorca:  20/82609; Lab. &t.: 20/3491

Namen: Interni nadzor

Naloga: Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Vodja naloge: dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.

Naro¢nik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna

Narocilo: Pogodba &t. 00-563/1 z aneksoma &t. 1 in 2, 22.01.2009

Mesto odvzema: OREHEK, VODARNA KOROTAN

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzem vzorca Sprejem vzorca Datum poroéila: 07.09.2020

Datuminura: 03.09.2020 09:50 Datuminura: 03.09.2020 13:30

Odvzel: naroénik - Irena Sugelj Sajn Sprejel: Alenka Speh

Podatki naroénika navedeni na porocilu o preskusanju so naslednji:
podatki o vzorcu, podatki o odvzemu vzorca (mesto odvzema, datum in ura odvzema,
vzorcevalec),

Rezultati preskusanja

Parameter Metoda, Kraj izvedbe Rezultat Enota Zaéet‘;‘;’;ﬁ;‘ﬂj"éek
DB g e, BUEDED
Enterokoki IS0 7899-2:2000, KP ni najdeno CFUM00 mL 8?333353 éggg
Clostridium perfringens IS0 14189:2013, KP ninajdeno CFUM00 mL g;gggggg éggg
Skupno Stevilo mikroorganizmov pri 22°C IS0 62221999, KP ninajdeno CFUmL 3?332858 gggg
Skupno tevilo mikroorganizmov pri 37°C IS0 6222:1999, KP ninajdeno CFU/mL g?gggggg ;gg’g
Analitik: Qdgovorna oseba:
Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob. dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.
Elektronsko podpisal Erika Batagel], univ,dipl, mikrob. ob 07.09.2020 11:17:21 Elekironsko podpisal dr. Gorazd Pretnar, univ,dipl, biol, ob 07,09.2020 13:38:31

Rezultati se nanadajo izkljuéno na preskusani vzarec. Porotilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirat, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vizorec je bil v €asu od sprejema vzorca do zadetka analiz ustrezno hranjen. Rezultati se nanasajo na prejeti vzorec.

Vse dodatne informacije o opravijenem preskusanju so dostopne na oddelku,

Preverjanje istovetnosti dokumenta: http:/fwww.nlzoh.sifistovetnost.

Oddelek za mikrobiolodke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 1/1
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp.cma@nlzoh si Orbita’LIMS ver 1.8.26
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Ny

ID za DDV: S119651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLISI2X, Barka Slovenije Herzlp prEaioge potetile: -1






NLZOH
2020.09.08 13:20:17
LILJANA RUSNJAK

'3 NACIONALNI LABORATORIJ ZA e ialiioushoct dokuments
w ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Porocilo o izvedeni nalogi

Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Eviden¢na oznaka: 1005-09/26190-20/82679

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna

Narogilo: Pogodba &t. 00-563/1 z aneksoma &t. 1in 2, 22.01.2009

lzvajalci: Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vodja naloge: Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem.,spec.san.kem.

Koper, 08.09.2020

Oddelek za kemijske analize zivil, vod in drugih vzorcev
Vodja naloge: okolja Koper

Vodja oddelka:
Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem. spec.san.kem.

Liliana Rudnjak, mag.varst.nar.

Cas certificiranega podpisa namestnikain podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani

E(Ijektrunsku podpisal Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem.,spec.san.kem. ob 08.09.2020
10:19:01
dokumenta.

Porotilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.sifistovetnost.

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev ckolja Koper Stran 1/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, E:lijana.rusnjak@nizoh si .
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver. 1.8.2.6

ID za DDV: $119651285; TRR: SI15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predloge porogila: 1.4
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Evidenéna oznaka: 1005-09/26190-20/82679

Podatki o vzorcu

Vzorec: Orehek, vodarna Korotan- pitna voda

Stevilka vzorca: 20/82679

Namen: Interni nadzor

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA, JERSICE 3, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: narotnik - Irena Suselj Sajn

Cas odvzema: 03.09.2020 09:50

Mesto odvzema: Orehek, vodarna Korotan- pipa na izhodu po pripravi

Vzorec sprejel: Julija Jurevic

Krajin ¢as sprejema:  Koper, 03.09.2020 13:30

Ocena rezultatov

Prikazani so vsi rezultati preskusanj iz prilog.

lzrazen

Parameter Rezultat Enota k Kriterij Skladnost
ot/na

pH 7.54 6.5-9.5 skladen
Elektri¢na prevednost (20°C) 335 pS/em 2500 skladen
Barva (436 nm) 0.2 m-1 / /
Motnost <0.10 NTU 1 skladen
Amonij <0.026 mg/L NH4 0.50 skladen
Nitrit <0.010 mg/L NO2 05 skladen
Celotni organski ogljik - TOC 1.78 mg/L C / /
Trihalometani (vsota) 25 pgll 100 skladen
Triklorometan (kloroform) 25 ug/L I {
Bromodiklorometan <0.5 pg/L / /
Dibromoklorometan <0.5 pgll i /
Tribromometan (bromoform) <0.5 pg/ll i !
Aluminij 22 pall Al 200 skiaden

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi, Ur.list RS, &t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/20086, 25/2009, 74/2015, 51/2017 , Priloga 1

Priloge porocila:
Porocilo o kemijskem presku$anju z eviden¢no oznako 1005-09/26190-20/82679-K

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 2/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, E:liljana.rusnjak@nizoh si ;
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.. 1.8.2.8

ID za DDV: S119651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predioge porotila: 1.4
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SLOVENSKA
‘ AKREDITACLJA

NACIONALNI LABORATORIJ ZA ‘ SIST EN 1S0/IEC 17025
W ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO LP-014
CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN i e

DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Eviden&na oznaka: 1005-09/26190-20/82679-K

Porocilo o kemijskem presku$anju

\!zorec: Orehek, vodarna Korotan- pitna voda

Stevilka vzorca: 20/82679

Namen: Interni nadzor

Naloga: Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Vodja naloge: Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem.,spec.san.kem.

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna

Naroéilo: Pogodba &t. 00-563/1 z aneksoma &t. 1in 2, 22.01.2009

Mesto odvzema: Orehek, vodarna Korotan- pipa na izhodu po pripravi

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzemvzorca Sprejemvzorca Datum porocila: 08.09.2020

Datuminura: 03.09.2020 09:50 Datuminura: 03.09.2020 13:30

Odvzel: naroénik - Irena Suselj Sajn Sprejel: Julija Jurdevi¢

Podatki naro¢nika navedeni na poroéilu o preskusanju so nasledniji:
podatki o vzorcu, podatki o odvzemu vzorca (mesto odvzema, datum in ura odvzema, vzorcevalec).

Rezultati preskusanja

# Rezullati oznaceni z # se nanasalo na neakreditirano dejavnost

Rezultat lzraZen Metoda Zatetek |
Faranstar Opomba Efgty kot/na Kraj izvedbe ’2',‘,'3,}',22"
: 04.09.20
pH 7.54 1SO 10523:2008, KP 04.09.20
Meritev opravijena pri T=24,5°C
Elekiriéna prevodnost (20°C) 35 # uSlem EN 27888:1993, KP gggggg
m SIST EN ISO 7887:2012 07.09.20
kv Gl ) L ol metoda B, KP 07.09.20
Meritev opravijena pri pH=7,5.
: 03.09.20
Motnost <0.10 NTU IS0 7027-1:2016, KP 03.09.20
; ’ 04.09.20
Amonij <0.026 mg/L NH4 1SO 7150-1:1984, KP 04.09.20
s ) 04.09.20
Nitrit <0.010 mg/L NO2 SISTEN 26777: 1996, KP 04.09.20
. _— , g 03.08.20
Celotni organski ogljik - TOC 1.78 mg/L Cc IS0 8245: 199912, KP 03.09.20
: . SIST EN ISO 10301:1998,  03.09.20
Trihalometani (vsota) 2.5 HalL Poglavie 3%, KP 04.09.20
: SIST EN SO 10301:1998,  03.09.20
Triklorometan (kloroform) 25 pg/lL Poglavie 34, KP 04.09.20
; SISTEN IS0 10301:1998,  03.09.20
Bromodiklorometan <0.5 ugiL Poglavje 34, KP 04.09.20
. SIST EN IS0 10301:1998,  03.09.20
Dibromoklorometan <0.5 ugiL Poglavje 31, KP 04.0920
; SIST EN IS0 10301:1998,  03.09.20
Tribromometan (bromoform) <0.5 Hg/L Poglavje 34, KP 04.09.20
- SISTEN SO 15586:2003, 04.09.20
Aluminij 22 # pgiL Al KP 04.0920
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 1/2

Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, E:liljana.rusnjak@nlzoh si
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor
ID za DDV: S119651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije

Orbita®LIMS ver.: 1.8.26
verzija predloge porogila: 1.2
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ZDRAVIJE, OKOLJE IN HRANO B Lrod

CENTER ZA KEM'JSKE ANALIZE 2'\/“., VOD |N se nanaéajo na neakreditiranc dejavnost
DRUGIHVZORCEV OKOLJA
Evidené&na oznaka: 1005-09/26190-20/82679-K

Rezultati preskusanja

# Rezultati oznaceni z # se nanadajo na neakreditirano dejavnost

5 Zatetek/
Rezultat Izrazen Metoda :
Parameter oy Enota i zakljucek
Opomba kot/na Kraj izvedbe analize
[1] Meritev je opravijena pri 436 nm v 5 cm kiveti.
[2] Metoda doloéanja erganskega ogljika temelji na postopku nakisanjain prepihovanja vzorca (NPOC).
[3] Podana je vsota kloroforma, bromodiklorometana, dibromoklorometana in bromoforma.
[4] Uporabliena je metoda: eksterna standardizacija
Podatke o merilni negotovosti pesredujemo na zahtevo naroénika.
**Rezultat je oznaten kot neakreditiran, ker preskusanje ni bilo izvedeno v predpisanem roku.
Vodja oddelka:
Liljana Ru$njak, mag.varst.nar.
Elektronsko podpisal Liljana Rusnjak, mag.varst.nar. ob 08.09.2020 13:20:17
Rezultati se nanasajo izkljuéno na preskusani vzorec. Porocilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Vzorec je bil v éasu od sprejema vzorca do zacetka analiz ustrezno hranjen. Rezultati se nanasajo na prejeti vzorec.
Vise dodatne informacije o opravijenem preskusanju so dostopne na oddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: hitp:/Awww.nlzoh.sifistovetnost.
Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 2/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, E:liljana rusnjak@nlzoh si Orbita®LIMS ver.: 1.8.2.6

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor

ija pred| ila: 1.
ID za DDV: 5119651285; TRR: Si5601100-6000043285: BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije VR pedie
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7= NACIONALNI LABORATORU ZA  Fommssssses
W ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO

Porogilo o izvedeni nalogi

Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Evidenéna oznaka: 4005-09/26759-20/82605

Naro&nik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.0O.,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna
Naroéilo: Pogodba &t. 00-563/1 z aneksoma &t. 1in 2, 22.01.2009
lzvajalci: Oddelek za mikrobioloke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper
Vodja naloge: dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.
Koper, 07.09.2020
Analitik: Odgovorna oseba:
Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob. dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.
Elektronske podpisal Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob. ob 07.09.2020 11:14:29 Cas certificiranega podpisain podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani dokumenta.

Porotilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http:/iwww.nlzoh.sifistovetnost.

Oddelek za mikrobioloske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 1/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp.cma@nlzoh.si 7
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita*LIMS ver.: 1.8.2.6

ID za DDV: S119651295: TRR: SI5601100-6000043285: BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije verzija predioge porotila: 1.4



ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

’@s NACIONALNI LABORATORIJ ZA

Evidenc¢na oznaka: 4005-09/26759-20/82605

Podatki o vzorcu

Vzorec: PITNA VODA - PIPA NA IZTOKU PO PRIPRAVI

Stevilka vzorca: 20/82605

Namen: Interni nadzor

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA, JERSICE 3, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: naro&nik - Irena Suselj Sajn

Cas odvzema: 03.09.2020 09:20

Mesto odvzema: STRANE, REZERVOAR STRANE

Vzorec sprejel: Alenka Speh

Krajin ¢as sprejema: OMA KOPER, 03.09.2020 13:30

Ocena rezultatov

Prikazani so vsi rezultati presku$anj iz prilog.

Parameter Rezultat Enota Kriterij Skladnost
Koliformne bakterije ninajdeno CFUM00 mL 0 skladen
Escherichia coli ni najdeno CFUIM00 mL 0 skladen
Enterokoki ni najdeno CFUM00 mL 0 skladen
Clostridium perfringens {vklju¢no s sporami) ni najdeno CFUM00 mL 0 skladen
(Clostridium perfringens *)

Stevilo kolonij 22 °C (Skupno &tevilo najdeno (<4) CFU/mL / /
mikroorganizmov pri 22°C %)

Stevilo kolonij 37 °C (Skupno Stevilo najdeno (<4} CFU/mL 100 skladen
mikroorganizmov pri 37°C %

*V oklepaju je navedeno poimenovanje kot na priloZzenih porogilih o preskusanju.

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi, Ur list RS, t. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017 , Priloga 1

Priloge poro¢ila:
Poro¢ilo o mikrobioloSkem presku$anju z evidenéno oznako 4005-09/26759-20/82605-M

Oddelek za mikrobiolo$ke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 2/2
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 850. F:05 66 30 888, E:kp.cma@nizoh.si .
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor Orbita®LIMS ver.: 1.8.26

ID za DDV: SI19651295; TRR: SI5601100-6000043285; BIC: BSLISI2X, Banka Slovenije verzija predloge porodila: 1.4
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CENTER ZA MIKROBIOLOSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN
DRUGIH VZORCEV OKOLJA
Evidenc¢na oznaka: 4005-09/26759-20/82605-M

Porocilo o mikrobioloSkem presku$anju

Vzorec: PITNA VODA - PIPA NA IZTOKU PO PRIPRAVI

Stevilka vzorca:  20/82605; Lab. &t.: 20/3489

Namen: Interni nadzor

Naloga: Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o0.

Vodja naloge: dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.0.O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna

Narocilo: Pogodba st. 00-563/1 z aneksoma &t. 1in 2, 22.01.2009

Mesto odvzema: STRANE, REZERVOAR STRANE

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzemvzorca Sprejem vzorca Datum porocila: 07.09.2020

Datuminura: 03.09.2020 09:20 Datum inura: 03.09.2020 13:30

Odvzel: naroénik - Irena Suselj Sajn Sprejel: Alenka Speh

Podatki naro¢nika navedeni na porocilu o presku$anju so naslednji:
podatki o vzorcu, podatki o odvzemu vzorca (mesto odvzema, datum in ura odvzema,
vzoréevalec).

Rezultati preskusanja

Parameter Metoda, Kraj izvedbe Rezultat Enota ZaéeteaI;LzI;I;Ijuéek
oo b sob 0O A G kp e CFUNOOML 700 20200951
Eschrtiacol csob T20tUAmd 13015 kp oo CFUROOML g7 o 0a0ast
Enterokoki 1S07899-2:2000, KP ni najdeno CRUAmGmL D2 RS0PtRR
Clostridium perfringens ISO 14189:2013, KP ninajdeno CFU/100 mL gggggggg (1}323
Skupno Stevilo mikroorganizmov pri 22°C 1S06222:1999, KP najdeno (<4} CFU/mL g;gggggg ggé?
Skupno &tevilo mikroorganizmov pri 37°C 1S06222:1999, KP hajdeno (<) CFUImL g?gggggg éggg
Analitik: Odgovorna oseba:
Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob. dr. Gorazd Pretnar, univ. dipl. biol.
Elektronsko podpisal Erika Batagelj, univ. dipl. mikrob. ob 07.09.2020 11:14:29 Elektronsko podpisal dr. Gorazd Pretnar, univ, dipl, biol. 0b 07.08.2020 13:36:59

Rezultati se nanadajo izkljuéno na preskusani vzorec. Porocilo se brez pisnegadovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene,
Vzore je bil v €asu od sprejema vzorca do zacetka analiz ustrezno hranjen. Rezultati se nanasajo na prejeti vzorec.

Vse dodatne informacije o opravijenem preskusanju so dostopne na oddelku.

Preverjanje istovetnosti dokumenta: hitp:/fwww.nlzoh.sifistovetnost,

Oddelek za mikrobiolo$ke analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran: 111
Verdijeva ulica 11, 6000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 850, F:05 66 30 888, E:kp.cma@nlzch si - 3
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor b . A

ID za DDV: SI19651295; TRR: S15601100-6000043285; BIC: BSLJSI2X, Banka Slovenije Veilp predioge pemalazd.a
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LILJANA RUSNJAK
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Poroéilo o izvedeni nalogi

Interni nadzor: KOVOD Postojna, d.o.o.

Evidenéna oznaka: 1005-09/26190-20/82668

Naro&nik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O.,
POSTOJNA
JERSICE 3
6230 Postojna

Narogilo: Pogodba &t. 00-563/1 z aneksoma &t. 1in 2, 22.01.2009

lzvajalci: Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper

Vodja naloge: Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem.,spec.san.kem.

Koper, 08.09.2020

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev
Vodja naloge: okolja Koper

Vodja oddelka:
Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem.,spec.san.kem.

Liljana Rusnjak, mag.varst.nar.

Cas certificiranega podpisa namestnika in podatki o certifikatu so razvidni na vrhu prve strani

Elektronsko podpisal Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem.,spec.san.kem. ob 08.09.2020
09:54:48
dokumenta,

Porotilo se brez pisnega dovoljenja izvajalca ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://iwww .nlzoh.sifistovetnost.
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NACIONALNI LABORATORIJ ZA
W ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO

Evidenéna oznaka: 1005-09/26190-20/82668

Podatki o vzorcu

Vzorec: Strane, rezervoar Strane- pitna voda

Stevilka vzorca: 20/82668

Namen: Interni nadzor

Naro&nik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA,D.O.O.,
POSTOJNA, JERSICE 3, 6230 Postojna

Vzorec odvzel: naroénik - Irena Suselj Sajn

Cas odvzema: 03.09.2020 09:20

Mesto odvzema: Strane, rezervoar Strane- pipa na iztoku po pripravi

Vzorec sprejel: Julija Jurdevié

Kraj in Cas sprejema: Koper, 03.09.2020 13:30

Ocena rezultatov
Prikazani so vsi rezultati presku$anj iz prilog.

lzrazen

Parameter Rezultat Enota Kt Kriterij Skladnost
Motnost 0.1 NTU 1 skladen
pH 8.1 6595 skladen
Elektritna prevodnost (20°C) 199 pSicm 2500 skladen
Amonij <0.026 mg/L NH4 0.50 skladen
Nitrit <0.010 mg/L NO2 0.5 skladen
Permanganatni indeks (oksidativnost) <0.50 mg/L 02 5 skladen
Barva (436 nm) <01 m-1 I /

Kriteriji-mejne vrednosti so povzeti po:
Pravilnik o pitni vodi, Ur list RS, st. 19/2004, 35/2004, 26/2006, 92/2006, 25/2009, 74/2015, 51/2017 , Priloga 1

Priloge poroéila:
Porogilo o kemijskem presku$anju z evidencno oznako 1005-09/26190-20/82668-K

Oddelek za kemijske analize Zivil, vod in drugih vzorcev okolja Koper Stran 2/2
Verdijeva ulica 11, 8000 Koper - Capodistria; T:05 66 30 884, F:05 66 30 888, E:liljana.rusnjak@nizoh.si '
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AKREDITACUJA

SLOVENSKA
® NACIONALN' LABORATORJJ ZA A SISTEN ISO/IEC 17025
w ZDRAVIE, OKOLJE IN HRANO B wross

CENTER ZA KEMIJSKE ANALIZE ZIVIL, VOD IN se nanagajo na neakreditirano dejavnost
DRUGIHVZORCEV OKOLJA

Eviden€na oznaka: 1005-09/26190-20/82668-K

Porocilo o kemijskem presku$anju

Vzorec: Strane, rezervoar Strane- pitna voda

Stevilka vzorca:  20/82668

Namen: Interni nadzor

Naloga: Interni nadzor; KOVOD Postojna, d.o.o.

Vodja naloge: Nadja Mrmolja, univ.dipl.kem. spec.san.kem.

Naroénik: JAVNO PODJETJE KOVOD POSTOJNA VODOVOD, KANALIZACIJA, D.O.O., POSTOJNA,
JERSICE 3, 6230 Postojna

Naroéilo: Pogodba &t. 00-563/1 z aneksoma §t. 1in 2, 22.01.2009

Mesto odvzema:  Strane, rezervoar Strane- pipa na iztoku po pripravi

Stanje vzorca: Vzorec ustreza kriterijem za sprejem

Odvzemvzorca Sprejemvzorca Datum poroéila: 08.09.2020

Datuminura: 03.09.202009:20 Datuminura: 03.09.2020 13:30

Odvzel: naroénik - Irena Suselj Sajn Sprejel: Julija Jursevic

Podatki naroénika navedeni na poroéilu o presku$anju so naslednji:
podatki o vzorcu, podatki o odvzemu vzorca (mesto odvzema, datum in ura odvzema, vzoréevalec).

Rezultati preskusanja

# Rezultati oznaCeni z # se nanasaio na neakreditirano deiavnost

Rezultat lzrazen Metoda Zatetek |
kljucek
P Opomba Enpfe kotina Kraj izvedbe z:n;}li::
Motnost 0.11 NTU 150702742016,k S20820
pH 8.11 SO105232008, KP g oo as
Meritev opravijena pri T=24,5°C
" " ! 03.09.20
Elektricna prevodnost (20°C) 199 # pS/iem EN 27888:1993, KP 03.09.20
Amonij <0.026 mgl  NH4 IS0 7150-1:1984, KP gigggg
Nitit <0.010 mgl  NO2  SISTEN26777: 1996 KP gigggg
- s } 04.09.20
Permanganatni indeks (oksidativnost) <0.50 mg/L 02 EN IS0 8467:1995, KP 04.09.20
SIST EN ISO 7887:2012 04.09.20
Barva (436 nm) <0.1 m-1 metoda BI'l, KP 04.09.20
Meritev opravijena pri pH=8, 1.
[1] Meritev je opravijena pri 436 nm v 5 cm kiveti.
Podatke o merilni negotovosti posredujemo na zahtevo naroénika.
Vodja oddelka:
Liljana Rusnjak, mag.varst.nar.
Elekironsko podpisal Liljana Rusnjak, mag.varst.nar. ob 08.08.2020 12:45:05
Rezultati se nanasajo izkljuéno na preskusani vzorec. Porotilo se brez pisnega dovoljenja oddelka ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporablati v reklamne namene.
Vzorec je bil v asu od sprejema vzorca do zatetka analiz ustrezno hranjen. Rezultati se nanaajo na prejeti vzorec.
Vse dodatne informacije o opraviienem preskusanju so dostopne na cddelku.
Preverjanje istovetnosti dokumenta: http://www.nlzoh.si/istovetnost,
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