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1. Uvod

Upravljavec javnega vodovodnega sistema KOVOD Postojna, d. 0. 0., Jersice 3, 6230 Postojna za
vsako preteklo koledarsko leto pripravi letno porocilo o pitni vodi. Letno porocilo zajema tako
notranji nadzor kot drzavni monitoring Vodovodnega sistema Postojna — Pivka z oskrbovalnim
obmocgjem Osrednji del in oskrbovalnim obmodjem Strane — Hrudevje — Smihel ter
vodovodnega sistema Suhorje.

Vodovodni sistem Postojna—Pivka je razdeljen na dve oskrbovalni obmodji:

OO Osredniji del, ki se napaja iz vodnega vira Malni in oskrbuje naselja:

Buje, Cepno, Dolnja Kosana, Drskovce, Gornja Kosana, Gradec, Jursce, Kal, Klenik, Mala
Pristava, Nadanje selo, Narin, Neverke, Nova Susica, Palc¢je, Parje, Petelinje, Pivka, Selce,
Slovenska vas, Stara Susica, Smihel pri Pivki Silentabor, Trnje, Velika Pristava, Volce,
Zagorje, Bukovje, Grobis¢e, Koce, Liplje, Lohaca, Matenja vas, Planina, Studeno, Postojna,
Predjama, Prestranek, Rakitnik, Slavina, Stara vas, Strmca, Veliki Otok in Zeje, ter

OO Strane — Hrusevje — Smihel, ki se napaja iz vodnega vira Korotan, Strane in ¢rpalis¢e Smihel
pod Nanosom ter oskrbuje naselja:

Belsko, Brezje, Smihel pod Nanosom, Dilce, Gorenje, Gorice, Hras¢e, Hrenovice, Hrusevje,
Landol, Mala Brda, Mali Otok, Orehek, Rakulik, del Razdrtega, Sajevce, Slavinje, Strane,
Velika Brda, Studenec in Zagon.

Dosedanije raziskave kazejo na to, da je prispevno obmocje vodnega zajetja Malni, ki oskrbuje
OO Osrednji del zelo obseZno. Voda naj bi se stekala tako iz Javorniskega obmocja kot iz SirSega
obmocja Cerkniskega Jezera. Prispevno obmocje vodnega zajetja Korotan je obmocje med
Orehkom, Hrusevjem, Rakulikom Prestrankom. Obmocje vodnega zajetja Strane in Crpalisca
Smihel pod Nanosom pa je jugovzhodno pobocje Nanosa.

Vodovodni sistem Suhorje ima eno oskrbovalno obmocje in oskrbuje le naselje Suhorje. Napaja
se izvodovodnega sistema llirska Bistrica, ki je v upravljanju JP Komunala Ilirska Bistrica. Prispevno
obmocje vodnega zajetja je Sneznik.

Vsa zajeta voda za oskrbo s pitno vodo obeh vodovodnih sistemov je povrdinskega tipa ali z
vplivom povrsja.
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2. Pravna podlaga

Porocilo je pripravljeno na podlagi zahtev, ki jih dolo¢a Uredba o pitni vodi Ur. list RS. 5t. 61/23 (v
nadaljevanju Uredba o pitni vodi). V porocilu so predstavljene vse informacije in povezave do
informacij za uporabnike po zahtevah 18. ¢lena in priloge 4 Uredbe o pitni vodi. Upravljavec
vodovodnega sistema uporabnike s porocilom o pitni vodi seznani najkasneje do 31.marca
tekocega leta.

Uporabniki lahko dostopajo do informacij za uporabnike, ki niso posebej opredeljene v tem
letnem porocilu in so zahtevane v 18. ¢lenu in prilogi 4 Uredbe o pitni vodi na spletni strani
javnega podjetja Kovod Postojna https.//www.kovodpostojna.si/.

Izmerjene vrednosti parametrov pitne vode in najnovejsi rezultati spremljanja pitne
vode za parametre iz delov A, B in C Priloge 1 Uredbe o pitni vodi za preteklo leto
vklju¢no s podatkom o pogostnosti spremljanja na:
https.//www.kovodpostojna.si/vodovod/zagotavljanje-kakovosti-pitne-vode/porocila-
zdravstvene-ustreznosti-pitne-vode-2/porocilo-zdravstvene-ustreznosti-pitne-vode-za-
leto-2023/.

Informacijo o kolicini pitne vode, ki jo porabi uporabnik javne sluzbe ali lastnik zasebnega
vodovoda, vsaj na leto ali na obracunsko obdobje, skupaj z letnimi trendi porabe na:
https.//www.komunala.info/vstop.

Informacijo o primerjavi letne porabe pitne vode uporabnika javne sluzbe ali lastnika
zasebnega vodovoda s povprecno porabo uporabnika javne sluzbe ali lastnika
zasebnega vodovoda na: https://www.komunala.info/vstop.

Informacije o morebitni nevarnosti za zdravje ljudi ter s tem povezani nasveti glede
zdravja in uporabe pitne vode, informacij o oceni tveganja sistema oskrbe in nasvete,
kako zmanijsati porabo vode, kadar je ustrezno, kako odgovorno rabiti vodo glede na
lokalne razmere in prepreciti tveganja za zdravje zaradi zastajanja vode uporabniki
dostopajo na naslednjih povezavah

https.//www.kovodpostojna.si/, https.//www.postojna.si/, https//www.pivka.si/, radio
94, druzabno omrezje FB, lokalna televizij Proteus in Vascom,, SMS obvestila in e.obvestila
v kolikor se uporabnik registrira v aplikacijo, ki je na spletni strani javnega podjetja Kovod
Postojna d.0.0., https://nijz.si/moje-okolje/pitna-voda/, https://nijz.si/moje-okolje/pitna-
voda/pitna-voda-informacije-za-strokovno-javnost/.
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3. Distribucija in uporabniki

Tabela 1: Stevilo uporabnikov in distribucija pitne vode (m?) za leto 2023 po oskrbovalnih

obmodjih
Ime osvlfrbovalnega Stevilo uporabnikov Distribucija pitne vode (m*/leto)
obmodja
Osredniji del 20514 2.092.844
Strane-Hru3evje-Smihel 2414 297.291
Suhorje 69 2876
SKUPAJ 22.997 2.393.011

Cena dobavljene pitne vode je bila v letu 2023 za kubicni meter 1,0982 eur in na liter 0,0011 eur
brez vklju¢enega ddv-ja. Uporabniki lahko informacije o ceni vode pridobijo na
https.//www.kovodpostojna.si/ostalo/cene-komunalnih-storitev/veljavni-ceniki/.

4. Tehnologija priprave pitne vode

Tabela 2: Priprava pitne vode za leto 2023 po oskrbovalnih obmogjih
Ime oskrbovalnega Objekt za pripravo Priprava pitne vode
obmocja vode

Koagulacija, ultrafiltracija (UF), aktivno oglje,
dezinfekcijsko sredstvo: UV in plinski klor
Koagulacija, ultrafiltracija (UF),
dezinfekcijsko sredstvo: UV in plinski klor
Koagulacija, ultrafiltracija (UF),

Osredniji del Vodarna Malni

Vodarna Malni

Vodarna Korotan

Strane—Hrusevje— dezinfekcijsko sredstvo: Natrijev hipoklorit
Smihel Crpalis¢e Smihel pod Brez obdelave,
Nanosom dezinfekcijsko sredstvo: plinski klor
Strane Brez obdelave,
dezinfekcijsko sredstvo: Natrijev hipoklorit
Suhorje Vodarna llirska Bistrica Mikrofiltracija

dezinfekcijsko sredstvo: plinski klor

5. Pregled skladnosti pitne vode v letu 2023

DrZzavni monitoring pitne vode opravlja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (v
nadaljevanju: NLZOH). Notranji nadzor se izvaja interno znotraj sluzbe za zdravstveni nadzor in
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analize podjetja KOVOD Postojnad. 0. 0., in pogodbeno z NLZOH. Notranji nadzor je vzpostavljen
in voden po osnovah HACCP sistema, veljavnih dolo¢bah 10, 11,12, 13.,in 14. ¢lena Pravilnika
o pitni vodi (UR list RS §t. 19/04, 35/04, 26//06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17) in zahtevah Uredbe
o0 pitni vodi. Sistem omogoca prepoznavanje mikrobioloskih, kemicnih in fizikalnih agensov, saj
le ti lahko predstavljajo potencialno nevarnost za zdravje ljudi.

6. Pregled skladnosti pitne vode v letu 2023 ugotovljene v okviru
drzavnega monitoringa

V okviru drzavnega monitoringa pitne vode se je v letu 2023 izvajalo nadzor nad pitno vodo po
omrezju na pipi uporabnika kot je predstavljeno v tabeli 3.

Tabela 3: Drzavni monitoring pitne vode za leto 2023 po oskrbovalnih obmogjih

Ime oskrbovalnega (N) (N) (N) (N)
obmogja vseh vzorcev rednih vzorcev obcasnih vzorcev | neskladnih vzorcev
Osrednji del 22 19 3 1
Strane—Hrudevje-Smihel 4 3 1 0

Suhorje 2 2 0 0

SKUPAJ 28 24 4 1

Legenda: (N): stevilo vzorcev; Redni preskus: Okus, temperatura, pH vrednost, Elektri¢na prevodnost pri 20 °C,
Preostali prosti klor, Vonj, Barva, Motnost, Aluminij, Koliformne bakterije, Fscherichia coli, Clostridium perfringens
(vkljuéno s sporami), Stevilo kolonij pri 22°C in 37°C; Obc¢asni preskus: redni preskus z dodatnimi parametri Amonij,
Enterokoki, Celotni organski ogljik, Klorit, Klorat, Nitrit, Nitrat, Vsota nitrat/50+nitrit/3, Sulfat, Klorid, Fluorid, Natrij,
Mangan, Zelezo, Bor, Antimon, Arzen, Baker, Kadmij, Krom, Nikelj, Selen, Dibromklorometan, Bromdiklormetan,
Tribromometan, Triklorometan, Trihalometani-vsota.

Obrazlozitev tabele 3:V okviru drzavnega monitoringa pitne vode je bilo na vodovodnem
sistemu Postojna — Pivka in vodovodnem sistemu Suhorje skupno opravljenih osemindvajset
vzorcenj za mikrobioloske in fizikalno — kemijske preskuse. Pri izvajanju nadzora je bilo neskladje
ugotovljeno meseca novembra na oskrbovalnem obmocju Osrednji del v naselju Predjama
zaradi presezenega Stevila koliformnih bakterij 6/100ml. Vzrok za neskladnosti je bilo zastajanje
vode v internem vodovodnem omreZju na pipi pri uporabniku, saj je bil vzporedni odvzeti vzorec
s strani upravljalca na omreZju skladen.
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7. Pregled skladnost pitne vode v letu 2023, ugotovljene v okviru
notranjega nadzora

Notranji nadzor pitne vode je v letu 2023 vkljuceval tako nadzor surove vode kot pitne vode po
pripravi pred distribucijo v omreZje in na pipi uporabnika. Nadzor pitne vode po odvzemnih
mestih in obsegu (parametrih) je predstavljen v tabelah 4, 5,6 in 7.

Tabela 4: Notranji nadzor surove vode za leto 2023 po oskrbovalnih obmogjih

Ime oskrbovalnega N N
) 9 ) ) ) N N
obmocja (N) 4 neskladni ¥ neskladni
vseh neskladni redna obcasna .
vzorcev MB MB KEM el g | SR
KEM KEM
Osrednji | Zajetje
del Malni I 8 8 2 0 ] 0
Zajetje 1 8 8 2 2 i 0
Korotan
Strane- Eminel ood
Hrugevje— le € po 10 8 3 2 0 0 0
Smihel dnosom
Strane 10 8 0 2 0 0 0
SKUPAJ 42 32 19 8 2 2 0

Legenda: (N): stevilo vzorcev; obcasna MB: Koliformne bakterije, Escherichia colj, Enterokoki, Clostridium
perfringens (vkljucno s sporami), Stevilo kolonij pri 22°C in 37°C; redna KEM: pH vrednost, Elektri¢na prevednost pri
20 °C, Preostali prosti klor, Vonj, Barva, Motnost, Amonij, Nitrit, Oksidativnost in/ali TOC, Aluminij; ob&asna KEM:
parametri skupine B, kemijski parametri Uredbe o pitni vodi.

ObrazloZitev tabele 4: V surovi vodi je bilo v sklopu notranjega nadzora opravljenih skupaj
dvainstirideset vzorcenj. Od tega dvaintrideset na obcasne mikrobioloske parametre in osem na
redne fizikalno—kemijske parametre ter dve vzorcenji na obcasne fizikalno-kemijske parametre v
obsequ, ki jih predpisuje Uredba; Priloga 1, del B zdodanimi parametri; mineralna olja, cink, talij,
kobalt, molibden in klorat. MikrobioloSko neskladnih vzorcev je bilo skupaj devet. Vecji del
neskladnosti je prisotnih na vodnem zajetju Malni in Korotan. Neskladnost se obcasno pojavi
tudi v Crpalis¢u Smihel pod Nanosom. Redno fizikalno—kemijsko preskusanje je bilo opravljeno
skupaj osemkrat na obeh oskrbovalnih obmodjih. Vzrok neskladnih dveh vzorcev je bila
presezena motnost.

Malni: Surova voda iz zajetja Malni je mikrobiolosko stalno obremenjena, kar je razvidno iz tabele
4.V vodi so vedno prisotne bakterije fekalnega onesnazenja Escherichia coli, enterokoki kot tudi
koliformne bakterije, presezeno Stevilo kolonij pri 22°C in 37°C ter Clostridium perfringens
(vklju¢no s sporami). Clostridium perfringens nakazuje na prisotnosti parazitov v surovi vodi.
Ocenjuje se, da surova voda iz zajetja Malni kemijsko ni obremenjena, kar se dokazuje z
dodatnimi ciljanimi parametri glede na opredeljena tveganja vplivnega obmocdja znotraj
obcasne kemije v obsegu kot jo predpisuje Uredba o pitni vodi.
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Korotan: Surova voda iz zajetja Korotan je prav tako mikrobiolosko stalno obremenjena. V vodi
so vedno prisotne bakterije fekalnega onesnazenja Escherichia coli, enterokoki, koliformne
bakterije, Stevilo kolonij pri 22°C in 37°C ter Clostridium perfringens (vklju¢no s sporami).
Fizikalno-kemijsko je surova voda iz zajetja Korotan obc¢asno ob izdatnem dezju in intenzivnem
spiranju povrsja obremenjena z motnostjo, kar pa se v pripravi pitne vode obvladuje z ustrezno
tehnologijo ultrafiltracijo.

Crpalis¢e Smihel pod Nanosom in Strane: Vodni vir Strane je zelo stabilen. Vsi odvzeti vzorci so
tako mikrobiolosko kot fizikalno-kemijsko skladni z veljavnimi zahtevami. Vodni vir Smihel pod
Nanosom ob spremenljivih vremenskih pojavih kot so intenzivno dezevje ipd. veckrat zakali kar
se kaze v presezeni motnosti in mikrobioloski onesnazenosti.

Vletu 2023 se je prvikrat doloc¢alo Somatske kolifage po prilogi 2, Uredbe o pitni. Skupno je bilo
odvzetih 6 vzorcev na vseh Stirih vodnih virih. Parameter se je dolocal ker obstaja verjetnost
onesnazenja vode z virusi saj je voda iz zajetij povrsinskega izvora oziroma z vplivom
povrsinskega onesnazenja. Voda iz zajetij Malni in Korotan pa tudi s prisotnostjo drugih
indikatorjev fekalnega onesnazenja. Kot je bilo pricakovati so bili vsi Stirje vzorci v vodnem
zajetju Malni in Korotan v presezenih koncentracijah >50 PFU/100ml. Na vodnem viru Strane in
¢rpaliscu Smihel pod Nanosom se Somatskih kolifagov ni potrdilo.

Tabela 5: Notranji nadzor pitne vode za leto 2023 po pripravi za posamezno oskrbovalno

obmocje
Ime oskrbovalnega N
obmocja ’ ) (N) nes(kla)dni (N) (N) ) (N)
vseh obc¢asna obtasna arazit neskladni redna neskladni
vZorcev MB VB P paraziti KEM redna KEM
Osrednji Voda.ma 30 16 0 ) 0 19 0
del Malni
Zajetje 25 12 0 i 0 12 0
Strane Korotan
Hugage. || LS Ped 25 12 0 i 0 12 0
. Nanosom
Smihel
Strane 24 12 0 0 0 12 0
SKUPAJ 104 52 0 4 0 48 0

Legenda: (N): stevilo vzorcev; obcasna MB: Koliformne bakterije, Escherichia colj, Enterokoki, Clostridium
perfringens (vklju¢no s sporami), Stevilo kolonij pri 22°C in 37°C; redna KEM: pH vrednost, Elektri¢na prevodnost pri
20 °C, Preostali prosti klor, Vonj, Barva, Motnost, Amonij, Nitrit, Oksidativnost in/ali TOC, Aluminij; obcasna KEM:
parametri skupine B, kemijski parametri Uredbe o pitni vodi.

Obrazlozitev tabele 5: V okviru notranjega nadzora je bilo po pripravi pitne vode v objektih
navedenih v tabeli 5 skupaj opravljenih sto Stiri vzor¢enja na obcasne mikrobioloske, redne
fizikalno-kemijske parametre in prisotnost parazitov oocist Cryptosporidium in cist Giardie. Od
tega je bilo odvzetih dvainpetdeset vzorcev na obcasno mikrobiolosko preskusanje in Stirje
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vzorci na preskusanje oocist Cryptosporidium in cist Giardie ter oseminstirideset vzorcev na
redno fizikalno — kemijsko preskusanje. Vsi odvzeti vzorci pitne vode na Vodarnah Malni in
Korotan so bili skladni z Uredbo o pitni vodi.

Z namenom spremljanja ucinkovitosti postopkov priprave pitne vode za odstranjevanja virusov
v vodi se je na vodarni Malniin Vodarni Korotan pred distribucijo vode v omreZje do uporabnikov
doloc¢alo tudi Somatske kolifage. Odvzeta sta bila skupaj dva vzorca. Oba vzorca sta bila
negativna, kar potrjuje uspesnost delovanja naprav za pripravo pitne vode.

Na podlagi priloge 4 Uredbe o pitni vodi se je na vseh Stirih vodnih objektih dolo¢alo parametre,
ki niso posebej doloceni v prilogi 1 izdelov A, Bin C.

Tabela 6: Notranji nadzor pitne vode za leto 2023 po vodnih virih za posamezno
oskrbovalno obmocgje

Ime oskrbovalnega obmocja (O0) (N) Trdota Minerali, Kalij Kalcij Magnezij
vseh N° anioni/ w/l /! w/!
vzZorcev kationi

Osrednji del | Vodarna Malni 1 11 / 310 62000 10000
Zajetje Korotan 1 10,9 / 460 76000 1200

Strane—

Hrusevje— Smihel pod Nanosom 1 6,7 / 180 45000 1900

Smihel Strane 1 6,7 / 170 4500 1700

SKUPAJ 4 / / / / /

Legenda: (N): Stevilo vzorcev.

Tabela 7: Notranji nadzor pitne vode za leto 2023 po oskrbovalnih obmogjih na omrezju in
pri uporabniku

Ime oskrbovalnega (N) (N) (N) N) (N) (N)
obmogja (00) vseh obc¢asna | neskladni (N) neskladni redna neskladni

vzorcev MB obcasna paraziti - KEM redna KEM

paraziti
MB

Osredniji del 173 123 10 4 1 46 0
Strane—Hrugevje-Smihel 60 43 6 0 0 17 0
Suhorje 16 8 0 0 0 8 0
SKUPAJ 249 174 16 4 1 71 0

Legenda: (N): Stevilo vzorcev; obcasna MB: Koliformne bakterije, Escherichia coli, Enterokoki, Clostridium
perfringens (vklju¢no s sporami), Stevilo kolonij pri 22°C in 37°C; redna KEM: pH vrednost, Elektri¢na prevodnost pri
20 °C, Preostali prosti klor, Vonj, Barva, Motnost, Amonij, Nitrit, Oksidativnost in/ali TOC, Aluminij; ob&asna KEM:
parametri skupine B, kemijski parametri Uredbe o pitni vodi.
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Obrazlozitev_tabele 7: V okviru notranjega nadzora pitne vode je bilo opravljenih na
vodovodnem sistemu Postojna — Pivka in Suhorje tako na omreZju kot na pipi pri uporabniku
skupaj dvesto devetinstirideset vzor¢enje na mikrobioloske in fizikalno-kemijske parametre.

Na oskrbovalnem obmocju Osredniji del je bilo mikrobiolosko neskladnih dvanajst vzorcev. Dva
vzorca zaradi prisotnosti koliformnih bakterij, trije vzorci zaradi koliformnih bakterij in
enterokokov, dva vzorca zaradi presezenega skupnega Stevila kolonij na 37°C, trije vzorci zaradi
enterokokov in presezenega skupnega Stevila kolonij na 37°C, eden vzorec zaradi prisotnosti
Clostridium perfringens (vklju¢no s sporami) ter eden vzorec zaradi prisotnosti prisotnost
parazitov oocist Cryptosporidium in cist Giardie. Neskladni vzorci so bili potrjeni v naseljih
Lohaca, Postojna, Prestranek, Nova Susica, Gornja Ko$ana in Buje. Vzrok prisotnosti indikatorskih
parametrov v vzorcih pitne vode omenjenih naselij je bil v velini primerov zastajanje in
segrevanje vode tako v javnem kot tudi v hiSnem vodovodnem omrezju. Vzrok za prisotnosti
enterokokov se sumi na vdor necistoC iz zasebnih vodovodnih sistemov - vodnjakov v javni
vodovodni sistem. Vzrok prisotnosti Clostridium perfringensa (vklju¢no s sporami) in parazitov
oocist Cryptosporidium in cist Giardie je ostal nerazjasnjen.

Na oskrbovalnem obmocju Strane-Hrusevje-Smihel je bilo od Sestdesetih odvzetih vzorcev
pitne vode neskladnih 3est. Stirje vzorci so bili neskladni v naselju Dilce zaradi presezenih
indikatorskih parametrov; koliformnih bakterij in skupnega stevila mikroorganizmov na 37°C in
22°C ter enterokokov. Vzrok neskladnosti je bil s pogostimi vzporednimi vzorcenji potrjen kot
problematika internega vodovodnega omrezja. Ostala dva vzorca sta bila neskladna zaradi
indikatorskih parametrov. V enem vzorcu presezenega stevila mikroorganizmov na 37°C in v
drugem vzorcu zaradi prisotnosti koliformnih bakterij. Vzrok neskladnosti je bil zastajanje vode v
javnem vodovodnem omreZjul.

Na obeh oskrbovalnih obmocjih vodovodnega sistema Postojna-Pivka sta bila na pipi pri
uporabniku odvzeta dodatno $e dva vzorca v obsegu Somatski kolifagi. V odvzetih vzorcih ni bilo
potrjenih somatskih kolifagov.

Na oskrbovalnem obmocju Suhorje je bilo odvzetih skupaj Sestnajst vzorcev. Vseh Sestnajst
vzorcev je bilo skladnih z Uredbo o pitni vodi.

8. Stevilo planiranih vzor¢enj pitne vode v letu 2023 na vodovodnem
sistemu Postojna — Pivka in Suhorje

Za nadzor nad pitno vodo je bilo na vseh stirih vodnih virih pred pripravo in po pripravi
planiranih v letu 2023 sto devetindvajset vzorcev pitne vode, odvzetih jih je bilo sto
dvainpetdeset. Na omreZzju in na pipi pri uporabniku vodovodnega sistema Postojna-Pivka in
Suhorje je bilo planiranih sto sedemdeset vzorcev pitne vode, odvzetih jih je bilo dvesto
enainpetdeset. Velje Stevilo odvzetih vzorcev je bilo izvedeno z namenom ugotavljanja vzrokov

neskladnosti in zdravstvene neustreznosti pitne vode ter odprave le te.
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9. Stevilo omejitev uporabe pitne vode v letu 2023 na vodovodnem
sistemu Postojna — Pivka in Suhorje

V letu 2023 je bilo na vodovodnem sistemu Postojna — Pivka uvedenih Sest omejitve uporabe
pitne vode skupaj 28 dni. Prvi ukrep prekuhavanja pitne vode za v prehrambne namene je bil
izdan v mesecu marcu v naselju Dilce v obsegu osem dni, drugi v mesecu juniju v naselju Lohaca
v obsegu pet dni, tretji v mesecu septembru v naselju Buje v obsegu treh dni, Cetrti v mesecu
oktobru v naselju Prestranek, Zeje in Nova Susica v obsegu treh dni, peti v mesecu novembru v
naselju Lohaca v obsegu stiri dni in Sesti prav tako v mesecu novembru v vseh naseljih obcine
Postojna in Pivka v obsegu pet dni. V petih primerih je bil izdan ukrep prekuhavanja zaradi
prisotnosti enterokokov v enem primeru zaradi prisotnosti parazitov oocist Cryptosporidium in
cist Giardie.

Na vodovodnem sistemu Suhorje je bilo uvedenih pet omejitve uporabe pitne vode skupaj sto
devetnajst dni. V mesecu januarju Sestnajst dni, aprilu Sest dni, maju pet dni avgustu
Sestindvajset dni oktobru novembru in decembru skupaj triindestdeset dni. Vseh Sest omejitev
so se izvajale kot ukrep prekuhavanj pitne vode zaradi presezene motnosti 1 NTU pred
distribucijo pitne vode v omreZje iz vodarne llirska Bistrica, ki je v upravljanju JP Komunala llirska
Bistrica, d. 0. o..

10.Trend zagotavljanja skladnosti pitne vode zadnjih sedem let (2017-2024)
na vodovodnem sistemu Postojna — Pivka in Suhorje

S spremljanjem trenda skladnih in neskladnih vzorcev na obeh vodovodnih sistemih omogoca
pregled napredka na podrocju zagotavljanja kakovosti pitne vode pri vseh uporabnikih. Trend je
predstavljen v stirih grafih in sicer po sklopih.

e Graf 1 predstavlja trend skladnih in neskladnih vzorcev ugotovljenih v okviru drzavnega

monitoringa.

e Graf 2 predstavlja trend skladnih in neskladnih vzorcev ugotovljenih v okviru notranjega
nadzora.

e Graf 3 predstavlja trend omejitev uporabe pitne vode na vodovodnem sistemu Postojna
— Pivka.

e Graf 4 predstavlja trend omejitev uporabe pitne vode na vodovodnem sistemu Suhorje.

Graf 1: Trend zagotavljanja skladnosti in zdravstvene ustrezne pitne vode na omrezju pri
uporabniku zadnjih Sest let (2017-2024) v okviru drzavnega monitoringa pitne vode.
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Trend skladnih in neskladnih vzorcev pitne vode v okviru drZzavnega
monitoringa na vodovodnem sistemu Postojna - Pivka in Suhorje
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Graf 2: Trend zagotavljanja skladnosti in zdravstvene ustrezne pitne vode na omrezju pri
uporabniku zadnjih sedem let (2017-2024) v okviru notranjega nadzora pitne vode.

Trend skladnih in neskladnih vzorcev pitne vode v okviru notranjega
nadzora na vodovodnem sistemu Postojna-Pivka in Suhorje

300
251
250
225
213 She
201
200 190 189
H
2
]
]
>
o
> 150
o
a
100
50
24 23
14 14 17
57 e 223 9 10 a7 77
0
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
m odvzeti vzorci (3t.) 213 190 189 225 206 201 251
m neskladni vzorci (3t.) 14 24 14 23 9 10 17
™ delei neskaldnih vzorcev (%) 6,57 12,63 7,41 10,22 4,37 4,97 6,77

ObrazloZitev grafa 1 in 2: 1z grafov 1 in 2 je razvidno, da trend neskladnih vzorcev pitne vode
zadnjih sedem let upada z izjemo v okviru notranjega nadzora ko se je trend neskladnih vzorcev
nekoliko povisal.
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Graf 3: Trend Stevila dni omejitve uporabe pitne vode na vodovodnem sistemu Postojna-Pivka
zadnjih Sest let (2017-2024) zaradi neskladij ugotovljenih na omrezju pri uporabniku.

Trend omejitev uporabe pitne vode na vodovodnem
sistemu Postojna - Pivka
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Graf 4: Trend Stevila dni omejitve uporabe pitne vode na vodovodnem sistemu Suhorje zadnjih
Sest let (2017-2024) zaradi neskladij posredovanih od dobavitelja pitne vode JP Komunala llirska
Bistrica, d.o.0..

Trend omejitve uporabe pitne vode na vodovodnem
sistemu Suhorje
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ObrazloZitev grafa 3 in 4: 1z grafov 3 in 4 je razvidno, da trend omejitve uporabe pitne vode
zadnjih Sest let vidno upada na vodovodnem sistemu Postojna — Pivka z izjiemo v letu 2023 ko
se je ta trend nekoliko povisal. Na vodovodnem sistemu Suhorje trend omejitve uporabe pitne
vode variira glede na vremenske spremembe.
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11. Zakljucek

Trend stanja kakovosti pitne vode se na vodovodnem sistemu Postojna — Pivka izboljsuje z
iziemo zadnjega leta, ko je Stevilo neskladij nekoliko poskocilo. Vzrok neskladij v preteklih letih je
bilo zastajanje in segrevanje vode na koncnih vejah uporabnikov zaradi slabse porabe pitne
vode. Vzrok neskladij in omejitev pitne vode na omreZju in na pipi pri uporabniku v letu 2023 si
je mogoce pojasniti, kot omogocen vdor necisto¢ v javni vodovodni sistem iz internih
vodovodnih omrezij uporabnikov, ki uporabljajo lastne vodne vire — vodnjake. Vsa pretekla
neskladja se je sistemati¢no odpravljalo z uporabo sekundarne dezinfekcije pitne vode z
Natrijevim hipokloritom v ¢rpalis¢u Neverke in Pivka ter s pilotnim sistemom avtomatskega
izpiranja v naseljih Buje, Predjama in Silentabor. Resitev z izpiranjem se ocenjuje kot uspe$na v
doseganju skladnosti pitne vode na koncnih vejah sistema vendar kot neracionalna. V prihodnje
je smiselno namestiti elektronske naprave namenjene spremljanju stanja kakovosti pitne vode.
Naprave bi omogocale kontinuirano spremljanje slab3anja kvalitete vode in urgentno ukrepanje
brez vpliva tveganj na uporabnika in finan¢nih posledic upravljalca. U¢inek naprav je merljiv
tekom celega leta in lahko doprinese sto odstotno skladnost vzorcev na omrezju pri uporabniku
vendar le v povezavi s tehni¢nimi omejitvami na vodomerih uporabnikov — nepovratna loputa
na vsakem vodomeru, kar je cilj vsakega upravljalca vodovodnega sistema.

Na vodovodnem sistemu Suhorje se stanje kakovosti oskrbe s pitno vodo glede na ¢rto trenda
ni spremenilo. Javno podjetje Komunala Il. Bistrica je v decembru 2023 zakljucila z rekonstrukcijo
vodarne. Obdelava pitne vode se tako vrsi z najnovejso tehnologijo ultrafiltracijo. Na podlagi
tega se pri¢akuje manj omejitev oskrbe s pitno vodo pri uporabnikih v naselju Suhorije.

Vse dodatne informacije glede letnega porocila pitne vode lahko dobite na spletni strani
www.kovodpostojna.si, na sedezu podjetja (tel. 05 700 07 80) in po elektronski posti:
info@kovodpostojna.si.

Irena Suselj Sajn, David Penko,
Vodja sluzbe za zdravstveni nadzor in analize Direktor
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